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Instrukcja montazu

Klimatyzatory typu Split

FBA35A2VEB
FBAS0A2VEB
FBA60A2VEB
FBA71A2VEB
FBA100A2VEB
FBA125A2VEB
FBA140A2VEB

FBA35A2VEB9
FBAS0A2VEB9
FBA60A2VEB9
FBA71A2VEB9

ADEA35A2VEB

ADEA50A2VEB

ADEAG60A2VEB

ADEA71A2VEB

ADEA100A2VEB _ Instrukcja montazy polski
ADEA125A2VEB Klimatyzatory typu Split
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1 Informacje o dokumentaciji

1.1 Informacje o tym dokumencie

INFORMACJE

Nalezy upewni¢ sig, ze uzytkownik posiada dokumentacje
drukowang oraz zalecic go o zachowanie ich na
przyszios¢.

Czytelnik docelowy

Autoryzowani instalatorzy

INFORMACJE

Niniejsze urzadzenie przeznaczone jest do uzytku przez
ekspertow lub  przeszkolonych  uzytkownikow — w
warsztatach, placéwkach przemystu lekkiego lub na
farmach, badz do uzytku komercyjnego i w
gospodarstwach domowych przez osoby
niewykwalifikowane.

Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest czescig zestawu dokumentacji. Petfen
zestaw sktada sie z nastepujgcych elementow:

= Ogolne srodki ostroznosci:

= Instrukcja bezpieczenstwa, ktérg NALEZY przeczyta¢ przed
przystgpieniem do instalacji

= Format: Papier (w opakowaniu urzgdzenia wewnetrznego)
= Instrukcja instalacji jednostki wewnetrznej:

= Instrukcje dotyczace instalacji

= Format: Papier (w opakowaniu urzgdzenia wewnetrznego)
= Podrecznik referencyjny dla instalatora:

= Przygotowanie do instalacji, sprawdzone procedury, dane
referencyjne,...

= Format: Pliki w formacie cyfrowym dostepne pod adresem
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogg by¢ dostepne
na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u przedstawiciela
handlowego.

Oryginalna dokumentacja zostata napisana w jezyku angielskim.
Dokumentacja we  wszystkich pozostatych jezykach jest
ttumaczeniem.

Dane techniczne

= Podzbior najbardziej aktualnych danych technicznych jest
dostepny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogélnodostepne;j).

= Kompletny zestaw aktualnych danych technicznych jest
dostepny w serwisie internetowym Daikin Business Portal
(wymagane jest uwierzytelnienie).

2 Informacje o opakowaniu

21 Jednostka wewnetrzna

A OSTRZEZENIE: MATERIAL LATWOPALNY

Czynnik chtodniczy R32 (jesli ma zastosowanie) uzywany
w urzadzeniu ma umiarkowang palnos¢. Informacje o
zastosowanym czynniku chtodniczym zawierajg dane
techniczne urzadzenia zewnetrznego.

211 Odtaczanie akcesoriéw od urzadzenia

wewnetrznego
a b ¢ d e f
1x  [1x |1x 8x 40% 1% |3x
ﬁ/% DL
h i j k |
1% , 2x 1% 1% 4%
==
A=
R—C

Instrukcja montazu

Instrukcja obstugi

Ogolne srodki ostroznosci

Podktadki do wspornika wieszaka

Sruby do kotnierzy przewodéw

Metalowy zacisk

Podktadki uszczelniajgce: Duza (przewod na skropliny),
$rednia 1 (przewod gazowy), $rednia 2 (przewod cieczowy)
Waz na skropliny

i Dtugie uszczelnienie

O
2
LQ-..(DQ.OU'N,—h

FBA35~140A2VEB9 + FBA35~71A2VEB9 + ADEA35~125A2VEB
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3 Informacje o jednostkach i opcjach

j Element izolacyjny: Maly (przewdd cieczowy)
k Element izolacyjny: Duzy (przew6d gazowy)
I Opaski kablowe

3 Informacje o jednostkach i
opcjach

3.1 Uktad systemu

a Przestrzen serwisowa
b Przewdd odprowadzania skroplin
¢ Otwor na przewody zasilajace
d Otwor na przewody transmisyjne
e Serwisowy wylot skroplin
f Przewod gazowy
g Przewdd cieczowy
= Warianty montazu:
A
a Urzadzenie wewnetrzne
b Urzadzenie zewnetrzne
¢ Interfejs komunikacji z uzytkownikiem
d Powietrze zasysane
e Powietrze wylotowe
f Przewody czynnika chfodniczego + kabel tagczacy
urzadzenia
g Przewod odprowadzania skroplin
h  Uziemienie B
4 Przygotowania ‘
|
e
41 Przygotowanie miejsca montazu
= Nalezy pozostawi¢ wystarczajacg ilos¢ wolnego miejsca wokot c
urzgdzenia na wykonywanie czynnosci serwisowych i przeptyw
powietrza.
= Nalezy wybra¢ miejsce instalacji wystarczajgco przestronne, aby ‘
mozliwe byto wnoszenie i wynoszenie jednostki. a ?é de s
- 680
A OSTRZEZENIE = ==
: o » SRR
NIE. . NALEZY llns’talowac' klimatyzatora w miejscach A Standardowy wiot od tylu
mozliwych wyciekéw gazéw tatwopalnych. W wypadku B Instalacja z tylnym kanatem i otworem serwisowym w
nieszczelnosci gaz gromadzgcy sie wokot klimatyzatora kanale
moze sie zapalié. C Instalacja z tylnym kanatem, bez otworu serwisowego w
kanale
a Powierzchnia sufitu
411 Wymagania dotyczgce miejsca instalacji b Otwor w suficie
. . - ¢ Panel dostepu serwisowego (nie nalezy do wyposazenia)
jednostki wewnetrznej d  Filtr powietrza
e Filtr powietrza na wlocie
INFORMACJE f  Otwor serwisowy w kanale
. . . -, .. Wymienna ptyta
Poziom cisnienia akustycznego jest nizszy niz 70 dBA. 9 y Py
= Do montazu nalezy uzywaé srub wieszakowych.
= Odstepy. Nalezy pamieta¢ o nastepujgcych wymaganiach:
Instrukcja montazu DAIKIN FBA35~140A2VEB9 + FBA35~71A2VEB9 + ADEA35~125A2VEB
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5 Montaz

5 Montaz
5.1 Montaz jednostki wewnetrznej
51.1 Wskazowki do montazu urzadzenia

wewnetrznego

INFORMACJE

Wyposazenie opcjonalne. W przypadku montazu
wyposazenia opcjonalnego zawsze nalezy przeczyta¢
instrukcje montazu urzgdzenia opcjonalnego. W zaleznosci
od warunkéw w miejscu montazu fatwiejsze moze by¢
zainstalowanie najpierw wyposazenia opcjonalnego.

= W przypadku instalacji z kanatem, ale bez otworu w kanale.
Nalezy zmieni¢ potozenie filtrow powietrza.

N

1 Zdejmij
urzgdzenia.

filtr(y) powietrza

zamontowany/-e na zewnagtrz

Zdejmij wymienng plyte.
Zainstaluj filtr(y) powietrza wewnatrz urzadzenia.

Ponownie zamontuj wymienng ptyte.

= Przy instalacji wlotowego kanatu powietrznego nalezy stosowac
Sruby wystajgce na nie wiecej niz 5 mm do wewnatrz kotnierza.
Zabezpiecza to filtr powietrza przed uszkodzeniem podczas jego
konserwacji.

a Kanat powietrzny wlotowy
b  Wnetrze kohierza
¢ Whkret mocujacy
» Wytrzymalos¢ stropu. Nalezy sprawdzi¢, czy strop wytrzyma
ciezar urzgdzenia wewnetrznego. Jesli istnieje  ryzyko
przecigzenia, nalezy wzmocni¢ strop przed zamontowaniem
urzgdzenia.
= Warianty montazu:
A I
0.2

Montaz wlotu powietrza z brezentowym potaczeniem
Powierzchnia sufitu

Otwor w suficie

Panel wlotu powietrza (nie nalezy do wyposazenia)
Urzadzenie wewnetrzne (widok z tytu)

Brezentowe pofaczenie z panelem wlotu powietrza (nie
nalezy do wyposazenia)

coo0oT o >

@ UWAGA

Urzgdzenie mozna zainstalowa¢ w taki sposob, by wilot

powietrza znajdowat si¢ u dotu — nalezy w tym celu
zamieni¢ miejscami plyte wymienng i uchwyt na filtry
powietrza.

a Uchwyt na filtry powietrza z zamontowanym filtrem (filtrami)
b  Wymienna ptyta
» Sruby wieszakowe. Do montazu nalezy uzywaé $rub
wieszakowych M10. Przymocuj wspornik wieszaka do $ruby
wieszakowej. Sprawdz, czy mocowanie jest solidne i zastosowano
nakretki i podktadki, z gory i dotu wspornika wieszaka.

= Wielkos¢ otworu w suficie. Upewnij sie, ze otwdr w suficie ma
wymiary mieszczgce sie w ponizszym zakresie:
[N [l I —

a ‘ c460 ‘ d f ‘
l‘) Klasa A (mm) B (mm)
35+50 700 738
sl f (mm) 60+71 1000 1038
35+50 760 100~140 1400 1438
60+71 1060
a1l Nakretka (nie nalezy do wyposazenia)
100~140 1460 a2 Nakretka podwojna (nie nalezy do wyposazenia)
b1 Podktadka (nalezy do akcesoriow)
FBA35~140A2VEB9 + FBA35~71A2VEB9 + ADEA35~125A2VEB DAIKIN Instrukcja montazu
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5 Montaz

c1 Wspornik wieszaka (zamocowany do urzadzenia)
a Urzadzenie wewnetrzne
b Przewod
¢ Odlegto$¢ miedzy wspornikami wieszaka (zawieszeniem)
d Odlegtos¢ migdzy $rubami wieszakowymi

» Przyktad montazu:

Kotew

Ptyta stropowa

Dtuga nakretka lub $ciggacz
Sruba wieszakowa
Urzadzenie wewnetrzne

®Qo0TO

= Tymczasowo zamontowac urzadzenie.
5 Przymocuj wspornik wieszaka do $ruby wieszakowe;.
6 Nalezy zamocowac element w sposob pewny.

» Poziom. Za pomoca poziomicy lub napetnionych wodg rurek
winylowych nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie cztery rogi
urzgdzenia sg wypoziomowane.

a Poziom wody
b  Rurka winylowa

7 Dokrec¢ gorng nakretke.

@ UWAGA

Urzadzenia NIE nalezy montowa¢ w pochyleniu. Mozliwe
konsekwencje: Jesli urzadzenie bedzie nachylone w
kierunku wyptywu skroplin (strona spustu skroplin bedzie
podniesiona), wylgcznik plywakowy moze dziatac¢
nieprawidtowo i spowodowac $ciekanie skroplin.

5.1.2 Wytyczne dotyczace montazu kanatéw

A OSTRZEZENIE

Jezeli z urzadzeniem potgczone jest co najmniej jedno
pomieszczenie za pomocg systemu kanatéw, nalezy
upewnic sie, ze:

= W pomieszczeniu nie ma stale aktywnych zrédet
zaptonu (np. otwartego ognia, dziatajacego urzadzenia
gazowego lub grzejnika elektrycznego), w przypadku
gdy powierzchnia podtogi jest mniejsza niz warto$¢ A,
podana w Ogdlnych srodkach ostroznosci;

= wewnagtrz kanatdbw nie sg =zainstalowane zadne
urzadzenia  pomocnicze, ktére  mogtyby  byc¢
potencjalnym  zrédtem  zaptonu  (np.  gorace
powierzchnie o temperaturze przekraczajgcej 700°C
lub elektryczne urzadzenie przetaczajace);

= wewnagtrz kanatdow uzywane s3a tylko urzadzenia
pomocnicze zatwierdzone przez producenta;

= wlot lub wylot powietrza jest bezposrednio potgczony z
pomieszczeniem za pomocg kanatéw. Jako kanatu dla
wlotu lub  wylotu powietrza NIE  NALEZY
wykorzystywac przestrzeni takich  jak  sufit
podwieszany.

A OSTRZEZENIE

NIE instalowa¢ w kanatach urzgdzen bedacych stale
aktywnym zrédtem zaptonu (np. urzadzen bedacych
zrodtem otwartego ognia, urzadzen gazowych czy
grzejnikow elektrycznych).

A OSTROZNIE

Dopilnuj, aby instalacja kanatow powietrznych NIE
spowodowata przekroczenia zakresu nastaw sprezu
dyspozycyjnego urzadzenia. Zakres nastaw podano w
danych technicznych konkretnego modelu.

= Koniecznie zamontuj kanat ptécienny, aby drgania NIE
byly przenoszone na kanat lub sufit. Wewnetrzne
Sciany kanatu wyt6z materiatem wygtuszajgcym
(izolacyjnym) i zatéz gumowe izolatory antywibracyjne
na sruby wieszakowe.

» Podczas spawania nalezy uwazaé, by NIE dopusci¢ do
opadania iskier na tace na skropliny lub na filtr
powietrza.

= W przypadku korzystania z kanatow metalowych do

zawieszenia metalowych zaczepéw siatki kanatu,
prowadnicy lub plytek metalowych w budynkach
drewnianych miedzy kanatem a $ciang nalezy
zastosowac izolacyjng tasme elektryczna.

= Kratke wylotowg nalezy zamontowaé w miejscu, w
ktorym powietrze nie bedzie wywiewane bezposrednio
na ludzi.

= NIE stosowa¢ wentylatorow wspomagajgcych w
kanale. Nalezy skorzysta¢ z odpowiedniej funkciji
automatycznej regulacji natezenia nawiewu (patrz
"6.1 Konfiguracja w miejscu instalacji" [» 13]).

Kanaty nie nalezg do wyposazenia.

= Strona wlotu powietrza. Przymocuj kanat i kotnierz po stronie
wlotowej (nie nalezy do wyposazenia). Do potgczenia kotnierza
zastosuj 7 $rub (nalezg do akcesoriéw).

ab c b a
| | |

L | -
RS

d e e d

Sruba taczaca (nalezy do akcesoriow)

Kotnierz (nalezy do wyposazenia)

Urzadzenie gtéwne

Izolacja (nie nalezy do wyposazenia)

e Tasma aluminiowa (nie nalezy do wyposazenia)

Q0T

= Filtr. Po stronie wlotu powietrza w obszarze przeptywu nalezy
zamocowac filtr powietrza. Nalezy uzy¢ filtru powietrza, ktérego
sprawnos$¢ gromadzenia pylu mierzona metodg grawimetryczng
wynosi 250%. Dotgczony filtr nie jest uzywany w przypadku
podtgczenia kanatu wlotowego powietrza.

= Strona wylotu powietrza. Podtgcz kanat odpowiednio do
przekroju wewnetrznego kotnierza strony wylotowe;.

= Przedostawanie si¢ powietrza. Owin kotnierz strony wlotowe; i
potgczenie kanatu tasmg aluminiowg. Upewnij sie, ze wszystkie
pozostate potgczenia kanatéw powietrznych sg szczelne.

= lzolacja. Zaizoluj kanat, aby unikngé gromadzenia si¢ skroplin.
Uzyj waty szklanej lub polietylenu o grubosci 25 mm.

51.3 Wytyczne pomocne przy podigczaniu
przewodéw odprowadzania skroplin

Nalezy upewni¢ sie, ze skroplona woda bedzie prawidtowo
odprowadzana. Zasady, ktérych nalezy przestrzegac:

= Wskazowki ogdlne
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5 Montaz

= Podtgczanie przewoddéw czynnika chtodniczego do urzgdzenia
wewnetrznego

= Sprawdzenie, czy nie ma wyciekéw wody

Wskazowki ogdine

= Pompa skroplin. W przypadku tego modelu o duzej wysokosci
podnoszenia hatas towarzyszacy odprowadzaniu skroplin mozna
zredukowag, instalujgc pompe skroplin na wiekszej wysokosci.
Zalecana wysoko$¢ wynosi 300 mm.

= Dilugos¢ przewodow. Przewody do odprowadzania skroplin
powinny by¢ jak najkrétsze.

= Rozmiar przewodéw. Srednica przewodu powinna byé nie
mniejsza niz $rednica przewodu potgczeniowego (rura winylowa o
$rednicy nominalnej 25 mm i $rednicy zewnetrznej 32 mm).

= Nachylenie. Przewody nalezy poprowadzi¢ w nachyleniu (co
najmniej 1/100), aby nie gromadzito sie w nich powietrze. Nalezy
uzy¢ wieszakow w sposéb pokazany na rysunku.

1~1.5m
——a

a Wieszak

O Dozwolone
X Niedozwolone

» Kondensacja. Nalezy zastosowa¢ $rodki zapobiegajace

kondensacji. Wszystkie przewody odprowadzenia skroplin w

budynku nalezy zaizolowac.

* Przewody biegnace do gory. Jesli jest to konieczne dla
uzyskania wymaganego nachylenia, mozna zamontowac
przewody biegnace do gory.

= Nachylenie weza na skropliny: 0~75 mm dla uniknigcia
obcigzenia przewodow i powstawania pecherzykéw powietrza.

= Przewody biegngce do gory: <300 mm od urzgdzenia, <625 mm
prostopadle do urzadzenia.

1000~1500

e

<625

a b c d d

a Zacisk metalowy (nalezy do akcesoriéw)

b  Waz na skropliny (nalezy do akcesoriéw)

¢ Przewdd do odprowadzania skroplin biegngcy do gory
(rura winylowa o $rednicy nominalnej 25 mm i $rednicy
zewnetrznej 32 mm) (nie nalezy do wyposazenia)

d  Wieszaki (nie naleza do wyposazenia)

= kaczenie przewodow do odprowadzania skroplin. Przewody
do odprowadzania skroplin mozna tgczyé. Srednice przewodéw

na skropliny i tréjnikéw powinny by¢ dobrane stosownie do
wydajnosci urzadzenia.

=100

<625

a Trojnik

Podtaczanie przewodéw odprowadzania skroplin
do urzadzenia wewnetrznego

UWAGA

Nieprawidtowe podtgczenie przewodoéw odprowadzania
skroplin moze spowodowac wycieki oraz zniszczenia w
instalacji i jej najblizszym otoczeniu.

1 Nasun waz odprowadzania skroplin mozliwie najdalej na
kréciec odprowadzania skroplin.

2 Dokre¢ metalowy zacisk, tak aby teb Sruby znajdowat sig¢ w
odlegtosci mniejszej niz 4 mm od metalowej czesci zacisku.

3 Sprawdz, czy nie ma wyciekdéw wody (patrz "Sprawdzanie, czy
nie ma wyciekow" [» 10]).

4 Zamontuj element izolacyjny (wfasciwy dla przewodu na
skropliny).

5 Owin duzg podktadke uszczelniajgca (= izolacje) wokot
metalowe] czesci zacisku i weza odprowadzenia skroplin, a
nastepnie przymocuj jg za pomocg opasek kablowych.

6 Podigcz przewdd odprowadzania skroplin do weza na skropliny.

b

/¥

4/A-A' o \ VI 3

a

D

Kréciec odprowadzenia skroplin (przymocowany do
urzadzenia)

Waz na skropliny (nalezy do akcesoriow)

Zacisk metalowy (nalezy do akcesoriow)

Duza poduszka uszczelniajgca (nalezy do akcesoridéw)
Element izolacyjny (do przewodu na skropliny) (nalezy do
akcesoriow)

Przewody odprowadzania skroplin (nie nalezg do
wyposazenia)

@ UWAGA

= NIE NALEZY wyjmowaé korka przewodu na skropliny.
Moze to spowodowac wyciek wody.

®Q0UT

-

= Wylot skroplin stuzy wytacznie do spuszczania wody,
gdy nie jest uzywana pompa do skroplin, albo przed
przystagpieniem do konserwaciji.

= Korek przewodu na skropliny nalezy wkfada¢ i
wyjmowaé ostroznie. Zbyt duzy nacisk moze
spowodowacé odksztatcenie wylotu skroplin z tacy.

Wyciaganie korka.

= NIE poruszaj korkiem w gore i w dot.

Wciskanie korka.

= Ustaw korek i wcisnij go srubokretem krzyzakowym.

FBA35~140A2VEB9 + FBA35~71A2VEB9 + ADEA35~125A2VEB
Klimatyzatory typu Split
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a  Korek odptywowy
b Srubokret krzyzakowy

Sprawdzanie, czy nie ma wyciekéw

Procedura zalezy od tego, czy instalacja okablowania elektrycznego
jest juz ukonczona. Jesli instalacja okablowania elektrycznego nie
jest jeszcze ukonczona, konieczne jest tymczasowe podtgczenie
interfejsu komunikacji z uzytkownikiem i zasilania do urzadzenia.

Jesli instalacja okablowania elektrycznego nie jest jeszcze
ukonczona

1 Tymczasowo podtgcz okablowanie elektryczne.
2 Zdejmij pokrywe skrzynki elektrycznej (a).

Podtacz zasilanie jednofazowe (50 Hz, 230 V) do potgczen 1i 2
na listwie zaciskowej zasilania i uziemienia.

4 Z powrotem zatdz pokrywe skrzynki elektrycznej (a).

Pokrywa skrzynki elektrycznej

Otwér na przewody transmisyjne

Otwér na przewody zasilajgce

Schemat okablowania

Skrzynka elektryczna

Plastikowy zacisk

Okablowanie interfejsu uzytkownika

Ptyta zaciskowa na przewody transmisyjne urzadzenia
Okablowanie zasilajace

Ptyta zaciskowa zasilania

Przewody transmisyjne migdzy urzagdzeniami

e = TQ s Q20T QO

Wigcz zasilanie.

Uruchom urzadzenie w trybie chtodzenia (patrz "7.2 Wykonanie
uruchomienia testowego" [» 14]).

7 Powoli wlej okoto 1 | wody przez otwor wylotowy powietrza i
upewnij si¢, ze nie wystepujg wycieki.

Wilot wody

Przeno$na pompa

Ostona wlotu wody

Pojemnik (woda wlewana przez wlot)
Serwisowy wylot skroplin

Przewody czynnika chtodniczego

-0 Q0T QO

8 Wytgcz zasilanie.
9 Odfiacz okablowanie elektryczne.
10 Zdejmij pokrywe modutu sterujgcego.
11 Odigcz zasilanie i uziemienie.
12 Ponownie zatéz pokrywe modutu sterujacego.
Jesli instalacja okablowania elektrycznego jest juz ukonczona

1 Uruchom urzadzenie w trybie chtodzenia (patrz "7.2 Wykonanie
uruchomienia testowego" [» 14]).

2 Stopniowo wlewaj okoto 1 | wody przez wylot powietrza i
sprawdzaj, czy nie ma wyciekéw (patrz "Jesli instalacja
okablowania elektrycznego nie jest jeszcze ukonczona" [» 10]).

5.2 Podtaczanie przewodéw czynnika
chtodniczego

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA

5.21 Podtaczanie przewodow czynnika
chtodniczego do jednostki wewnetrznej

A OSTROZNIE

Przewody Ilub elementy instalacji chtodniczej nalezy
instalowa¢ w miejscu, w ktorym istnieje mate
prawdopodobienstwo narazenia ich na dziatanie substancji
mogacych powodowaé korozje elementéw zawierajgcych
czynnik chtodniczy, chyba ze elementy te sg wykonane z
materiatbw z natury odpornych na korozje Ilub s3g
odpowiednio zabezpieczone przed korozjg.

OSTRZEZENIE: MATERIAL LATWOPALNY

Czynnik chtodniczy R32 (jesli ma zastosowanie) uzywany
w urzadzeniu ma umiarkowang palnos¢. Informacje o
zastosowanym czynniku chtodniczym zawierajg dane
techniczne urzadzenia zewnetrznego.

= Dlugosé¢ przewodow. Przewody czynnika chtodniczego powinny
by¢ jak najkrotsze.

= Potaczenia kielichowe. Przewody czynnika chfodniczego nalezy
podtgczy¢ do urzadzenia, stosujgc potaczenia kielichowe.

= lzolacja. Przewody czynnika chtodniczego przy urzadzeniu
wewnetrznym nalezy zaizolowa¢ w nastepujacy sposoéb:
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A Przewdd gazowy

B Przewdd cieczowy

a Materiat izolacyjny (nie nalezy do wyposazenia)
b Opaska kablowa (nalezy do akcesoriéw)

¢ Elementy izolacyjne: Duzy (do przewodu gazowego), maty
(do przewodu cieczowego) (nalezg do akcesoriéw)

d Kielich (przymocowany do urzgdzenia)

e Krdciec czynnika chtodniczego (przymocowany do
urzadzenia)

f Urzadzenie .

g Podktadki uszczelniajgce: Srednia 1 (do przewodu
gazowego), $rednia 2 (do przewodu cieczowego) (naleza
do akcesoriow)

Obré¢ elementy izolacyjne szwami do gory.

Przymocuj do podstawy urzadzenia.

Zacisnij opaski kablowe na elementach izolacyjnych.
Owin podktadke uszczelniajgcg od podstawy urzadzenia
do gornej czesci potgczenia kielichowego.

BOWN =

UWAGA

Zaizoluj wszystkie przewody czynnika chtodniczego. Na
rurach nieostonietych mogg tworzy¢ sie skropliny.

5.2.2 Sprawdzanie, czy nie ma wyciekéw

UWAGA

NIE przekraczaé maksymalnego cisnienia roboczego dla
tej jednostki (patrz “PS High” na tabliczce znamionowe;j
jednostki).

A OSTRZEZENIE

Jesli przewod sieciowy jest uszkodzony, MUSI zosta¢
wymieniony przez producenta, przedstawiciela jego
serwisu lub osobe o podobnych kwalifikacjach, aby
unikng¢ zagrozenia.

5.3.1 Specyfikacje dotyczace standardowych
elementéw okablowania

Podzespét Klasa
35+50 | 60+71 | 100 |125+140
Kabel zasilajgcy [MCA® 14A | 1,3A | 35A | 39A
Napiecie 220~240V
Fazy 1~

50/60 Hz

Muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami

Czestotliwos¢

Przekroje
przewodow

Kabel potgczeniowy Minimalny przekréj kabla wynosi
2,5 mm?; kabel musi by¢
przystosowany do napiecia

220~240V

Przewdéd winylowy od 0,75 do
1,25 mm? w ostonie (2-zytowy)

Kabel interfejsu komunikacji z
uzytkownikiem

Maksymalnie 500 m

Zalecany bezpiecznik 16 A
zewnetrzny

Detektor pradu uptywowego z
wytgcznikiem

Musi by¢ zgodny z
obowigzujgcymi przepisami

(@) MCA=Minimalny prad obwodu. Podane wartosci to
wartosci maksymalne (doktadne warto$ci podano w danych
elektrycznych kombinacji z jednostkami wewnetrznymi).

5.3.2 Podiaczanie przewodoéw elektrycznych do
jednostki wewnetrznej

UWAGA

Nalezy koniecznie stosowac roztwor do préb szczelnosci
zalecanego typu. Nie wolno stosowaé wody z mydtem,
gdyz moze to spowodowac pekanie nakretek kielichowych
(woda z mydiem moze zawiera¢ sol, ktéra pochtania
wilgo¢, a nastepnie zamarza po schtodzeniu rur). Sél moze
tez doprowadzi¢ do korozji potaczen kielichowych (z uwagi
na fakt, ze woda z mydtem moze zawiera¢ amoniak, ktéry
moze wywofa¢ korozje miedzy mosiezng nakretkg
kielichowg a miedzianym kielichem).

1 Nataduj system azotem, uzyskujgc ci$nienie na poziomie
200 kPa (2 bary). Zaleca sie podanie dziataniu ci$nienia do
3000 kPa (30 bardw) w celu wykrycia niewielkich
nieszczelnosci.

2 Sprawdz szczelno$é, nakiadajgc na wszystkie potgczenia
roztwor do prob szczelnosci.

3 Catkowicie usun azot.

5.3 Podtaczanie okablowania
elektrycznego

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO
PRADEM ELEKTRYCZNYM

PORAZENIA

OSTRZEZENIE

Jako przewody zasilajgce ZAWSZE nalezy uzywac
przewodow wielozytowych.

@ UWAGA

= Nalezy przestrzegac schematu okablowania
(dostarczanego z urzgdzeniem, znajdujgcego sie na
pokrywie skrzynki elektrycznej).

= Sprawdzi¢, czy przewody elektryczne NIE blokujg
mozliwosci  ponownego  zamocowania  pokrywy
serwisowe;.

Szczegodlnie wazne jest zachowanie odstgpu miedzy przewodami
zasilajgcymi a transmisyjnymi. W celu uniknigcia zaktdcen
elektrycznych odlegtos¢ miedzy nimi powinna ZAWSZE wynosi¢ co
najmniej 50 mm.

@ UWAGA

Przewdd zasilajacy powinien by¢ oddzielony od
transmisyjnego. Przewody transmisyjne i zasilajgce moga
sie krzyzowac, ale NIE mogg by¢ prowadzone réwnolegle.

1 Usun pokrywe akcesoriow.

2 Kabel interfejsu komunikacji z uzytkownikiem: Poprowadz
przewod przez ramke, podigcz kabel do listwy zaciskowej i
przymocuj kabel opaskg kablowa.

3 Kabel potaczeniowy (urzadzenie wewnetrzne—urzgdzenie
zewnetrzne): Poprowadz przewdd przez ramke, podtgcz kabel
do listwy zaciskowej (upewnij sie, ze numery zgadzajg sie z
numerami na urzgadzeniu zewnetrznym, i podtgcz przewod
uziemiajgcy) i przymocuj kabel opaskg kablowa.

4 Podziel mate uszczelnienie (nalezy do akcesoriéw) i owin wokot
kabli, aby zapobiec dostawaniu sie wody z zewngtrz do
urzgdzenia. Zabezpiecz wszelkie szczeliny przed
przedostawaniem sie $niegu i niewielkich zwierzat do instalacji.

FBA35~140A2VEB9 + FBA35~71A2VEB9 + ADEA35~125A2VEB
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5 Montaz

L\ OSTRZEZENIE d Interfejs komunikacji z uzytkownikiem

= Urzadzenie nadrzedne: W przypadku sterowania grupowego
systemem pracy jednoczesnej obejmujacym rézne typy urzadzen,
nalezy koniecznie podtgczy¢ przewody.

Nalezy przedsiewzigé odpowiednie srodki, aby zapobiec
wykorzystywaniu urzadzenia jako schronienia przez mate
zwierzeta. Mate zwierzeta w kontakcie z czesciami

elektrycznymi mogg spowodowac awarie, powstanie dymu . INFORMACJE
lub pozaru.
W przypadku systemu sterowania grupowego nie trzeba
5 Ponownie zamocowa¢ pokrywe serwisowa. przypisywaé adresu do urzgdzenia wewnetrznego. Adres
. Gdy na 1 urzqdzenie wewnetrzne przypada 1 interfejs ustawiany jest automatycznie po Wlaczeniu zasilania.

komunikacji z uzytkownikiem.

= Odrebnego =zasilania nalezy uzywa¢ tylko w nastepujgcych
kombinacjach:

1xFBA35A + RXS35L lub RXM35M

2xFBA35A + RZAG71N7Y1B

3xFBA35A + RZAG100N7Y1B lub RZAG71N7Y1B
4xFBA35A + RZAG125/140N7Y1B lub RZAG100N7Y1B
2xFBAS0A + RZAG100N7Y1B lub RZAG71N7Y1B
3xFBA50A + RZAG125/140N7Y1B lub RZAG100N7Y1B
4xFBAS0A + RZQ200C lub RZA200D

2xFBABOA + RR100/125B lub RQ100/125B lub RZAG125N7Y1B
3xFBAGOA + RZQ200C lub RZA200D

4xFBABOA + RZQ200C lub RZA250D

1xFBA71A + RZAG71N7Y1B

2xFBA71A + RR100/125B lub RQ100/125B lub RZAG140N7Y1B
lub RZAG125N7Y1B lub RZAG100N7Y 1B

3xFBA71A + RZQ200C lub RZA200D

1xFBA100A + RZAG100N7Y1B lub RZAG71N7Y1B
2xFBA100A + RZQ200C lub RZA200D

1xFBA125A + RZAG125N7Y1B

2xFBA125A + RZQ200C lub RZA250D

1xFBA140A + RZAG140N7Y1B lub RZAG125N7Y1B lub
RZAG100N7Y1B

= EN/IEC 61000-3-12 pod warunkiem, ze moc zwarciowa S, jest
wieksza lub réwna minimalnej wartosci S, w punkcie styku
miedzy uktadem zasilania uzytkownika a siecig publiczng.

= EN/IEC 61000-3-12 = Europejska/Miedzynarodowa Norma
Techniczna  naktada  ograniczenia  odnosnie  pradow
harmonicznych wytwarzanych przez sprzet podtgczony do

uktadow niskonapieciowych publicznej sieci
elektroenergetycznej o pradzie wejsciowym >16 A i <75 A na
faze.

= Na instalatorze lub uzytkowniku systemu cigzy
odpowiedzialno$¢ zapewnienia (a w razie potrzeby takze
konsultacji z operatorem sieci dystrybucyjnej) podtaczenia
urzadzenia wytgcznie do uktadu zasilania o mocy zwarciowej
S,. wiekszej lub réwnej minimalnej wartosci Sq.

W  przypadku kombinacji urzgdzen odpowiadajacej jednej z
wymienionych w ponizszej tabeli mozna uzy¢ osobnego zrodta
zasilania. Nie jest konieczna konsultacja z operatorem sieci
dystrybucyjnej, jesli instalacja spetnia lokalne wymagania.

= Jesli obowigzuje wymog uzycia wspodlnego zasilania urzadzen z
ponizszej tabeli, potgczenie urzadzen spetnia warunki EN/IEC
61000-3-12.

= Nalezy dopilnowa¢, aby urzadzenia byly podigczone wytgcznie do
ukladu zasilania o mocy zwarciowej S, wigkszej lub rownej
wartosci S, podanej w ponizszej tabeli.

FBA®
Kombinacje 35 50 60 7 100 | 125 | 140

a Zasilanie RZQGT71L 2() | = = ' = _ _

b Wyigcznik gtéwny

¢ Bezpiecznik

™ Linie przerywane oznaczajg odrebne zasilanie.
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6 Konfiguracja

FBA® INFORMACJE
Kombinacje 35 | 50 | 60 | 71 | 100 | 125 | 140 = Predko$¢ wentylatora tego urzadzenia wewnetrznego
RZQG100L 3 2 — _ 1 _ _ jest fabrycznie dostosowana do standardowego sprezu
(2,31)|(1,30) (0,73) dyspozycyjnego.
RZQG125L 4 3 2 — — 1 — = Aby ustawi¢ wyzszy lub nizszy sprez dyspozycyjny,
(3,33) | (2,32) | (2,05) (0,74) nalezy zmieni¢ ustawienie poczgtkowe za pomocg
RZQG140L 4 3 _ 2 _ _ 1 interfejsu komunikacji z uzytkownikiem.
(3,33)  (2,32) (2,05) (0.74) Interfejs komunikacji z uzytkownikiem
RZQSG71L 1210 . - 1 122 - - - Nalezy sprawdzi¢, czy w urzadzeniu wewnetrznym drugi kod trybu
(1,10) (1,22) 11(21) jest ustawiony na 01.
RzQSG100L (1%5) 2000 = » Bl = - Drugi kod nalezy zmieni¢ odpowiednio do poziomu sprezu
’ dyspozycyjnego w podtgczanym kanale, zgodnie z ponizszg tabela.
RZQSG125L 4 3 2 — — 1 — . —
(3,33)(2,32) | (2,05) (0,74) Sprez dyspozycyjny"”
RZQSG140L 4 3 — 2 = | = 1 M C1 c2 Klasa
(3,33) [ (2,32) (2,05) (0,74) 35 | 50 | 60 | 71 | 100 | 125 | 140
@ Liczba podtgczonych urzadzen wewnetrznych (S, 13(23) 6 - 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50
[MVA]).

Jesli wartos¢ S, NIE jest podana (—) w tabeli dla
stosowanej kombinacji, nalezy uzy¢ wspolnego
zasilania.

Jesli w tabeli podana jest warto$¢ S,,, mozna uzy¢
wspélnego zasilania lub osobnego zasilania.

6 Konfiguracja

6.1 Konfiguracja w miejscu instalacji
Woybierz nastepujgce ustawienia konfiguracji, aby byly zgodne z
faktyczng konfiguracjag systemu oraz potrzebami uzytkownika:
= Nastawa sprezu dyspozycyjnego przy uzyciu:

= Ustawienia automatycznej regulacji przeptywu powietrza

= Interfejs komunikacji z uzytkownikiem
= Termin czyszczenia filtru powietrza
Aby ustawi¢ automatyczna regulacje przeptywu powietrza
= Gdy klimatyzator jest w trybie nawiewu:

1 Zatrzymaj klimatyzator.

2 Zmien drugi kod na 03.

Wartos¢ ustawienia: To®
M C1 | C2
Regulacja strumienia nawiewu jest 11(21), 7
WYLACZONA
Nacisnij ON/OFF, aby wréci¢ do trybu 03
normalnego.

Mozliwe konsekwencje: Zaswieci sie lampka
pracy i urzadzenie przejdzie do trybu nawiewu
z automatyczna regulacjg strumienia
powietrza.

Urzgdzenie wytaczy sie po 1-8 min. 02

Mozliwe konsekwencje: Procedura
ustawiania zostanie zakonczona, a lampka
pracy zgasnie.

Jesli po regulacji przeptywu powietrza nie bedzie zadnej zmiany,
nalezy powtoérzy¢ operacje ustawiania.

02 - - = = | = — | —
03 30 | 30 | 30 | 30 | — | — | —
04 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — | —
05 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
06 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
07 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
08 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
09 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
10 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
12 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
13 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
14 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
15 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150

Termin czyszczenia filtru powietrza

To ustawienie musi odzwierciedla¢ ilos¢ zanieczyszczen w
pomieszczeniu. Okresla ono czestotliwos¢ wyswietlania komunikatu
PORA WYCZYSCIC FILTR POWIETRZA w interfejsie komunikacji z
uzytkownikiem. W  przypadku bezprzewodowego interfejsu
komunikacji z uzytkownikiem nalezy takze ustawi¢ adres (patrz
instrukcja montazu interfejsu komunikacji z uzytkownikiem).

Jesli odstep czasu ma To"
wynosic... M Cc1 c2

(zanieczyszczenie jest)

+2500 godz. (niewielkie) 10(20) o et
+1250 godz. (duze) 02
Bez powiadomienia 3 02

= 2 interfejsy komunikacji z uzytkownikiem: Gdy uzywane s3g 2
interfejsy komunikacji z uzytkownikiem, jeden z nich musi by¢
wybrany jako gtéwny ("MAIN"), a drugi jako podrzedny ("SUB").

™ Ustawienia w miejscu instalacji wybiera sie w nastepujgcy sposob:

* M: Numer trybu — pierwsza liczba: dla grupy urzadzen — Liczba w nawiasach: dla jednego urzadzenia

+ C1: Pierwszy kod
* C2: Drugi kod
: Warto$¢ domysina

FBA35~140A2VEB9 + FBA35~71A2VEB9 + ADEA35~125A2VEB
Klimatyzatory typu Split
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7 Rozruch

7 Rozruch INFORMACJE

Podswietlenie. Do wykonania operacji wigczania/
@ UWAGA wytgczania z poziomu interfejsu uzytkownika podswietlenie

nie jest potrzebne. W przypadku wszelkich pozostatych
czynnosci konieczne jest jego uprzednie wigczenie.
Podswietlenie dziata przez okoto +30 sekund po
nacisnigciu dowolnego z przyciskow.

Ogolna lista kontrolna rozruchu. Oprocz instrukgcji
rozruchu w tym rozdziale dostepna jest réwniez ogdlna
lista kontrolna rozruchu Daikin Business Portal (wymagane
uwierzytelnianie).

Ogodlna lista kontrolna rozruchu jest uzupetnieniem 1 Nalezy wykonac kroki wstepne.

instrukcji zawartych w tym rozdziale i moze stuzy¢ jako Nr Dziatanie
WytyEzne ! s.zalEIon .Izap(.)rtowanla podczas  rozruchu i 1 |Otworz zawdr odcinajgcy cieczowy i zawor odcinajacy
przekazania uzytkownikowl. gazowy, usuwajac nakretke i przekrecajgc kluczem
UWAGA szescn?kqtnym w klerl{nku odwrotnym do ruchu
wskazowek zegara, az do odczuwalnego oporu.
Podczas eksploatacji urzgdzenia musi by¢é ono ZAWSZE 2 |Zamknaé pokrywe serwisowa, aby zapobiec
wyposazone w termistory i/lub czujniki ci$nienia/wytgczniki porazeniom pradem elektrycz’nym
cisnieniowe. W PRZECIWNYM RAZIE moze dojs¢ do -
spalenia sprezarki. 3 |Aby chroni¢ sprezarke przed uszkodzeniem, zasilanie
urzadzenia nalezy wtgczy¢ na 6 godzin przed jego
uruchomieniem.
71 Lista kontrolna przed rozruchem 4 |Korzystajac z interfejsu uzytkownika, ustawic
. . . . . i o urzadzenie w trybie chtodzenia.
Po instalacji urzadzenia nalezy najpierw wykonac ponizsze kontrole.
Gdy wszystkie kontrole przebiegng pomysinie, urzadzenie nalezy 2 Uruchom urzadzenie w trybie testowym
zamknaé. Zasilanie urzgdzenia nalezy wtgczyé po zamknieciu. - - -
P : S - - : Nr Dziatanie Wynik
] rzeczytano petne instrukcje instalacji zgodnie z opisem —
w przewodniku odniesienia dla instalatora. 1 |Przejdz do menu
] Jednostki wewnetrzne sg zainstalowane prawidtowo. glownego. Chiodz. |ystaw
2 7 28
] W  przypadku uzycia bezprzewodowego interfejsu
uzytkownika: Zainstalowano panel ozdobny urzadzenia
wewnetrznego z odbiornikiem podczerwieni. 2 |Naci$nij i przytrzymaj Zostanie wys$wietlone
O Jednostka zewnetrzna jest zainstalowana prawidtowo. przez co najmnie; menu Ustawienia
4 sekundy. serwisowe.
] BRAK brakujacych lub odwréconych faz. C)
(] System jest prawidlowo uziemiony zaciski uziemienia
ZaCiéniete_ 3 Wybierz FUnija testu. Ustawienia serwisowe 1/3
O] Bezpieczniki lub lokalnie zainstalowane urzadzenia ([ D) unai_(l _o i
ochronne sg zainstalowane zgodnie z niniejszym Y G
dokumentem i NIE zostaty ominiete. e
. . . . . . . . T Zatw. Ustawienie B3
] Napiecie zasilania odpowiada napieciu na tabliczce
znamionowej jednostki. 4 |Nacisnij. W menu gtéwnym pojawi
n NIE ma ' luznych potaczen ani uszkodzpnych 7 O sig¢ Funkcja testu.
komponentow elektrycznych w skrzynce elektryczne;j.
] por izolacji sprezarki jest prawidiowy. Chiodz.
2 =
(] NIE ma uszkodzonych komponentéw ani scisnietych I
rur w $rodku jednostek wewnetrznych i zewnetrznych. Funka es
] NIE ma wyciekow czynnika chtodniczego. 5 |Naci$nij i przytrzymaj Rozpoczyna sig praca w
przez co najmniej trybie testowym.
] Zainstalowane s3g rury wiasciwego rozmiaru i sg one 10 sekund.
wiasciwie izolowane.
z dcinajace | — " jednost D
awory odcinajace (gazowe i cieczowe) w jednostce
Ll zewnetrznej sg catkowicie otwarte. (@A 7D

3 Sprawdzaj warunki dziatania przez 3 minuty.

7.2 Wykonanle uruchomlenla 4 Przerwij prace w trybie testowym.

teStowego Nume Dziatanie Wynik
To zadanie ma zastosowanie wytgcznie w przypadku korzystania z r
interfejsu komunikacji z uzytkownikiem BRC1E52 lub BRC1E53. W 1 Nacisnij i przytrzymaj Zostanie wyswietlone
przypadku korzystania z innego interfejsu komunikacji z przez co najmniej menu Ustawienia
uzytkownikiem nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg serwisowg 4 sekundy. serwisowe.

interfejsu. 7 O
UWAGA (1

Pracy w trybie testowym nie nalezy przerywac.

Instrukcja montazu DAIKIN FBA35~140A2VEB9 + FBA35~71A2VEB9 + ADEA35~125A2VEB
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8 Utylizacja

Nume Dziatanie Wynik
r
2 Wybierz Funkcja testu. Ustawienia serwisowe 1/3
(j D Kontakt do serwisu
Ustawienia
Ogranicz. wyd.
(1 D Min réznica nastaw
Adres grupy
& Zatw. Ustawienie s
3 |Nacisnij. Urzadzenie powrdci do
normalnej pracy i
(a4 we) qameipracy !
wyswietlone zostanie
(@A /D menu gtéwne.

7.3

Kody btedow podczas

wykonywania prébnego
uruchomienia

Jesli instalacja urzadzenia zewnetrznego NIE zostata wykonana

prawidtowo, w

interfejsie uzytkownika mogag by¢ wyswietlane
nastepujgce kody btedow:

8

Utylizacja

@ UWAGA

NIE nalezy podejmowac prob samodzielnego demontazu

uktadu:

demontaz

uktadu, utylizacja czynnika

chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementow
MUSZA przebiega¢ zgodnie z wiasciwymi przepisami.

Jednostki

wyspecjalizowang
wykorzystania, recyklingu i odzysku.

MUSZA

by¢ poddane obrébce
stacje w celu

przez
ponownego

9

= Podzbior najbardziej

Dane techniczne

aktualnych danych

technicznych jest

dostepny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogélnodostepne;j).

= Kompletny zestaw aktualnych danych
dostepny w serwisie

technicznych jest

internetowym Daikin Business Portal

(wymagane jest uwierzytelnienie).

Kod biedu Mozliwa przyczyna 9.1  Schemat okablowania
Brak informacji na = Rozigczenie lub btad przy podtaczaniu
wyswietlaczu przewodow (migdzy zrédtem zasilania i , .
o urzadzeniem  zewnetrznym,  miedzy 9.1.1 Ogodlna legenda schematu okablowania
(biezaca nastawa urzadzeniem zewnetrznym a elektrycznego
temperatury nie jest 4 ¢ ied etrzny dzeni
wyswietlana) wewnetrznym, migdzy ur.ze: ffef“em Informacje na temat zastosowanych czesci i ich numeréw mozna
w_ev:l:e rz_rllym a intertejsem znalez¢ na schemacie elektrycznym na urzgdzeniu. Numeracja
uzytkownika). czesci bazuje na cyfrach arabskich uporzgdkowanych rosnaco dla
= Bezpiecznik na plytce drukowanej kolejnych czesci, a w ponizszym opisie jest opatrzona symbolem "*"
urzadzenia zewnetrznego lub w kodzie czgsci.
wewnetrznego ulegt przepaleniu. Symbol |[Znaczenie Symbol Znaczenie
E3,E4 lub L8 = Zawory odcinajgce sg zamkniete. » Wytacznik @ Uziemienie
= Wlot lub  wylot powietrza jest ochronne
zablokowany. -o Potgczenie Uziemienie
E7 Brak fazy w przypadku urzgdzen z ochronne ($ruba)
zasilaniem trojfazowym. o ma [} Ziacze ® Prostownik
Uwaga: Eksploatacja stanie sie L Uziemienie - Ziacze
niemozliwa. Wytgczy¢ zasilanie, ponownie = przekaznika
sprawdzi¢ okablowanie i przetgczy¢ — — - —
pozycje dwdch z trzech kabli elektrycznych. - Olfa.blovyan:elw ) lﬁ Ztacze zwierajgce
ejscu instalac
L4 Wiot lub wylot powietrza jest zablokowany. — :I ) _CUI 'k I Zacisk
uo Zawory odcinajgce sg zamkniete. — czpieczni - acs
U2 * Istnieje niewyréwnowazenie napigcia. Lo L x;ﬁ:;ﬁ;'nee (I Listwa zaciskowa
) Bra!( fazy W pr.zypadku urzadzen 2 Urzadzenie o e Zacisk do
zasilaniem tréjfazowym. Uwaga: = zewnetrzne przewodow
Eksploatacja stanie sie niemozliwa.
Wytaczyé zasilanie, ponownie sprawdzi¢ Symbol |Kolor Symbol Kolor
okablowanie i przetagczy¢ pozycje dwoch BLK C ORG P -
z trzech kabli elektrycznych. zarny omaranczowy
U4 lub UF Przewod odgatezienia tgczacego BLU Niebieski PNK Rézowy
urzadzenia jest poditgczony nieprawidtowo. BRN Brazowy PRP, PPL Purpurowy
UA Urzgdzenia zewnetrzne i wewnetrzne sg GRN Zielony RED Czerwony
niezgodne. GRY Szary WHT Biaty
YLW Zétty
Symbol Znaczenie
A*P Ptytka drukowana
BS* Przycisk witgczania/wytgczania,
przetgcznik pracy
BZ, H*C Brzeczyk
c* Kondensator

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,

V, W, X*A,

K*R_*

Potaczenie, zlgcze

FBA35~140A2VEBY + FBA35~71A2VEB9 + ADEA35~125A2VEB
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9 Dane techniczne

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
D*, V*D Dioda SA*, F1S Ochronnik przepieciowy
DB* Mostek diodowy SR*, WLU Odbiornik sygnatu
DS* Przetgcznik DIP SS* Przetgcznik wyboru
E*H Grzatka SHEET METAL Plyta mocujaca listwy zaciskowej
FU*, F*U, (charakterystyka — Bezpiecznik TR Transformator
patrz ptytka drukowana wewnatrz TC. TRC Nadainik
urzgdzenia)
V* R*V Warystor
FG* Ztacze (uziemienie ramy) -
V*R Mostek diodowy
H* Wigzka :
- WRC Bezprzewodowy pilot zdalnego
H*P, LED*, V*L Lampka kontrolna, dioda sterowania
elektroluminescencyjna (LED) -
X* Zacisk
HAP Dioda elektroluminescencyjna XM T K blok
(serwisowa — zielona) |styva zaciskowa (blo
- — zaciskowy)
HIGH VOLTAGE Wysokie napiecie -
— Y*E Cewka elektronicznego zaworu
IES Czujnik ruchu rozpreznego
IPM* Inteligentny modut zasilania Y*R. Y*S Cewka zaworu
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Przekaznik magnetyczny elektromagnetycznego zmiany
L Pod napieciem kierunku przeptywu
L* Cewka Z*C Rdzen ferrytowy
L*R Diawik ZF, Z*F Filtr zaktocen
M* Silnik krokOWy AP Plytka drukowana
M*C Silnik sprezarki BS* Przycisk wigczania/wytgczania,
— przetgcznik pracy
M*F Silnik wentylatora
_— ; BZ, H*C Brzeczyk
M*P Silnik pompy skroplin
— c* Kondensator
M*S Silnik ruchu wahadtowego
- AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Pofaczenie, ztacze
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Przekaznik magnetyczny HN*. HR* MR* A. MR* B. S* U
N Zero V, W, X*A, K'R_*
n=*, N=* Liczba przejs¢ przez rdzen
ferrytowy
PAM Modulacja amplitudy impulsow
PCB* Ptytka drukowana
PM* Modut zasilania
PS Zasilacz impulsowy
PTC* Termistor PTC
Q* Tranzystor bipolarny z izolowang
bramka (IGBT)
Q*DI Detektor pradu uptywowego z
wytgcznikiem
Q*L Zabezpieczenie przed
przecigzeniem
Q*M Wytgcznik termiczny
R* Rezystor
R*T Termistor
RC Odbiornik
S*C Ogranicznik
S*L Wytacznik ptywakowy
S*NPH Czujnik cisnienia (wysokie
ci$nienie)
S*NPL Czujnik ci$nienia (niskie
ci$nienie)
S*PH, HPS* Wytgcznik cisnieniowy (wysokie
cisnienie)
S*PL Wytgcznik cisnieniowy (niskie
ci$nienie)
S*T Termostat
S*RH Czujnik wilgotnosci
S*W, Sw* Przetgcznik pracy

Instrukcja montazu
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