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MANUAL DE
INSTALARE

Modele

ABQ 71 CV1
ABQ 100 CV1
ABQ 125 CV1
ABQ 140 CV1

Manual de instalare
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PREZENTARE SI DIMENSIUNI

Unitate interioara ABQ 71 CV1

E E Toate dimensiunile sunt in mm
| | w
1 .L .E
D
5 g
<
1 T
2
Z
, 2
| A e
B
C
G
D H |
: o g
- Si=—"1 - o
=—— | L 212
. =\
. o 5 o—" 1
M N
Dimensiune| | g | ¢ | p | E| F| G | H I J | K| L | m]|N
Model
ABQ 71 CV1 372 | 1001 | 959 | 920 | 410 | 285 | 600 | 339 | 121 | 213 | 54 | 100 | 245 | 216

Unitate interioara ABQ 100/125/140 CVI

< E b E >
_] | .
g
g
PR SN PR NN MUY NN | PR SN .
) B . ’ N
:‘ < :' A <_H_’ 4
« D > ‘ ‘
* - g 4 = = ry
— ° . LL_Li e ' . _
M| N I . 8 .
[ ] v [ 12 ¥
Dimensiune| | g | ¢ | p | E Fle|H| 1 |J]| K L | M| N
Model
ABQ 100 CV1 359 [ 1115/ 1072|1030 | 467 | 378 | 541 | 256 | 180 | 306 | 119 | 170 | 234 | 234
ABQ 125 CV1 359 1369|1326 | 1287 | 594 | 378 | 541|256 | 180 | 306 | 256 | 170 | 234 | 234
ABQ 140 CV1 359 1569 | 1526 | 1487 | 694 | 378 | 541 | 256 | 180 | 306 | 356 | 170 | 234 | 234

Nota este valabila numai pentru Turcia: Durata de viata a produselor noastre este de zece (10) ani.
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MANUAL DE INSTALARE

Acest manual prezinta procedurile de instalare pentru a garanta un standard sigur si bun de functionare a unitatii de aer conditionat.

Pot fi necesare reglaje speciale, in functie de cerintele locale.

Inainte de a utiliza aparatul de aer conditionat, cititi cu atentie manualul de instructiuni si pastrati-l pentru o consultare ulterioara.

Acest aparat a fost conceput pentru a fi utilizat de utilizatori experimentati sau calificati in magazine, spatii industriale si ferme sau de persoane nespecializate
in medii comerciale.

Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane, inclusiv copii, cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienta si cunostinte,
decat dacé acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului, de cdtre o persoana care raspunde de siguranta acestora.

Copiii vor fi supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul.

MASURI DE SIGURANTA

/A AVERTIZARE

« Instalarea si intretinerea se vor realiza de persoane calificate,

/\ ATENTIE

La instalare, respectati urmatoarele puncte importante.
+ Nu instalati unitatea in locatii unde se pot produce scurgeri de

familiarizate cu normele si normativele locale, si care au experienta
in lucrul cu acest tip de aparat.

Toate cablajele electrice trebuie instalate conform normelor
nationale privind instalatiile electrice.

Asigurati-va cd tensiunea nominald a unitdtii corespunde cu cea de
pe placuta de caracteristici inainte de a incepe lucrdrile la instalatie,
conform schemei electrice.

Unitatea trebuie legatd la PAMANT pentru a preveni posibilele
pericole din cauza unor defectiuni de izolare.

Instalatiile electrice nu trebuie s atinga conducta cu agent frigorific
sau alte piese mobile ale motoarelor ventilatoarelor.

Verificati daca unitatea este OPRITA inainte de a instala sau efectua
lucrdri de reparatii la unitate.

Deconectati alimentarea electrica principala inainte de a efectua
lucrdri de service la unitatea de aer conditionat. 5
NU scoateti cablul de alimentare cand alimentarea este PORNITA.
Acest lucru poate determina socuri electrice serioase, ce pot provoca
pericole de incendiu.

Pastrati unitatile interioare si exterioare, cablurile de alimentare si
de transmisie la o distanta de cel putin 1 m de aparate radio si TV
pentru a preveni distorsionarea imaginilor si electricitatea statica.
{Infunctie de tipul si de sursa undelor electrice, electricitatea statica
poate fi auzitd chiar si la o distantd mai mare de 1 m.}

gazinflamabil.

Daca gazul se scurge si se acumuleazd in jurul unitdtii, acesta
poate provoca incendiu.

Verificati daca conductele de evacuare condens sunt conectate corespunzétor.
Dacéd conductele de evacuare acondensuluinu sunt conectate corespunzator,
acest lucru poate provoca scurgeri de apa, care va umezi mobila.

Nu supraincarcati unitatea.

Aceastd unitate a fost preincarcata in fabrica.
Supraincdrcarea va suprasolicita sau deteriora compresorul.
Verificati daca panoul unitatii este inchis dupa lucréri de instalare/service.

Panourile nefixate vor duce la functionarea zgomotoasa a unitatii.

Marginile ascutite si suprafetele bateriilor sunt potentiale locatii
cu pericole de vatamare.

Evitati contactul cu aceste zone.

Inainte dea oprialimentarea electricd, aduceti comutatorul telecomenzii
in pozitia OPRIT (OFF), pentru a preveni demararea accidentala a unitatii.
Dacd acest lucru nu se realizeaza, ventilatoarele unitatii vor porni automat la
reluarea alimentarii, punand in pericol personalul de service sau utilizatorul.
Nuactionati aparate de incalzire inimediata apropiere a unitatii de
aer conditionat. Aceasta poate duce la topirea sau deformarea panoului
din plastic ca rezultat al caldurii excesive.

Nu instalati unitatile langa sau la nivelul usii.

+ Nuactionati niciun aparat de incalzire in imediata apropiere a unitatii
de aer conditionat sau utilizati intr-o camera unde exista ulei mineral,
vapori sau aburi de ulei, deoarece acest lucru poate duce la topirea sau
deformarea pieselor din plastic, ca rezultat al caldurii excesive sau al
reactiilor chimice.

+ Daca aceastd unitate se utilizeaza in bucatarie, faina trebuie tinuté la
distanta de zona de aspiratie a unitatii.

+ Aceasta unitate nu a fost conceputé pentru utilizarea in fabrici, unde
exista vapori de ulei sau praf de fier ca urmare a operatiunilor de
debitare, sau unde tensiunea fluctueaza semnificativ.

+ Nuinstalati unitatile in zone cu izvoare termale sau rafinarii de petrol,
unde exista sulf sub forma gazoasa.

+ Verificati dacé culoarea firelor de la unitatea exterioara si marcajele
bornelor sunt identice cu cele de la unitatea interioara.

+ IMPORTANT: NU INSTALATI SAU UTILIZATI UNITATEA DE AER
CONDITIONAT INTR-O SPALATORIE.

+ Nuutilizati fire torsadate siimbinate pentru alimentarea electrica.

« Evitati contactul direct al agentilor de tratare a bateriilor cu
piesele din plastic. Acest lucru poate determina deformarea
pieselor din plastic ca rezultat al reactiei chimice.

+ Pentru orice intrebari cu privire la piese de schimb, va rugam sa
contactati distribuitorul dvs. autorizat.

+ Echipamentul nu este destinat utilizrii intr-o atmosfera potential
exploziva.

NOTA
Cerinte privind eliminarea
Aparatul de aer conditionat este marcat cu acest simbol. Acest lucru inseamnd ca produsele electrice si electronice nu vor fi amestecate
cu deseurile menajere nesortate.
Nuincercati sa dezasamblati singuri sistemul: dezasamblarea sistemului de aer conditionat, tratarea agentului frigorific, a uleiului si a altor
piese trebuie realizatd de cdtre un instalator calificat conform legislatiei locale si nationale corespunzatoare.
Aparatele de aer conditionat trebuie tratate la un centru specializat de tratare pentru reutilizare, reciclare si recuperare. Garantand eliminarea  EEESEE
corectd a acestui produs, contribuiti la prevenirea potentialelor consecinte negative asupra mediului si sanatatii publice. Pentru mai multe
informatii, contactati instalatorul sau autoritdtile locale.
Bateriile trebuie scoase din telecomanda si eliminate separat, conform legislatiei locale si nationale in vigoare.
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SCHEMA DE INSTALARE

IZOLAT COMPLET CU BANDA IZOLATOARE

UNITATE INTERIOARA

/|
1=

IZOLATIE PENTRU CONDUCTA DE CONECTARE INTERIOARA




INSTALAREA UNITATII INTERIOARE

Unitatea interioara trebuie instalata astfel incat sa nu existe  Distanta interax (consultati schema de mai jos)
niciun scurtcircuit la evacuarea aerului rece. Respectati

distanta deinstalare. Nu amplasati unitatea interioara intr-un i A i
loc cu lumina directa pe unitate. Amplasarea este adecvata : =
pentru conducte si eliminarea condensului si trebuie sa {% . %J
existe o distanta mare intre o usa si unitate. - - =

Montaj ascuns in tavan /W/TWWT/MMZ
L
- Folositi consola furnizata impreuna cu unitatea. -

+ Asigurati-va ca tavanul este suficient de rezistent pentru 8
a sustine greutatea. 8

Q

Q

Material de izolare (furnizat CD%?;IL:EI‘EE
la fata locului) .
y o r ] Parte de admisie aer I cel putin
Ran = = - L 300p mm
Parte de evacuare aer @ u : : [ J .
. a | c L o e
« - Q €
Banda de aluminiu / \ Banda de aluminiu ° T cel putin 300 mm* I Tavan
(furnizatd la fata locului) (furnizata la fata locului)

Furnizare la fata locului cel putin 2.300 mm

Pardoseald
Saibd pentru suport de * Poate fi mai mici de 300 mm dacé tavanul este detasabil.
consola (atasata)
ABQ A mm (in) L mm (in)
71CV1 959 (37,8) 339(13,3)
| Strangeti 100CV 1 1264 (49,8) 401 (15,8)
Detaliul A 125CV 1 1326 (52,2) 266 (10,5)
140CV 1 1526 (60,1) 266 (10,5)
. Asigurati distanta pentru a facilita intretinerea si debitul
Conducte de condens ascunse in tavan optim al aerului conform schemei.
N — : : o  Parteainferioara
S: ¢ — ° ° . 3(—5 a unitatii
S =<2 S E=
1S i 8IS 2
:1 sfonde 822
8|E «
A T3 2
' Nu ldsati sa patrunda apa
Bine izolat Unitate: mm

« Conducta de condens trebuie instalatd conform indicatiilor din schema (consultati schema de mai sus) pentru a evita
deteriordrile cauzate de scurgeri sau condensare.

+ Pentru cel mai bun rezultat, pastrati conductele cat mai scurte posibil. Inclinati conductele la un unghi pentru a imbunététi
debitul.

+ Asigurati-vd cd este bine izolata conducta de condens.

« Este necesar sa asigurati un sifon de evacuare in orificiul de evacuare pentru a reduce presiunea care existd in unitate
comparativ cu presiunea atmosferica exterioard, cand unitatea functioneaza. Sifonul de evacuare previne posibilitatea de
stropiri sau de miros.

« Mentineti conductele cat mai drepte posibil pentru o curatare usoara si pentru a preveni acumularea de murdarie si depuneri.

» Efectuati un test de evacuare a apei dupa finalizarea instalarii. Asigurati-va ca debitul de evacuare este lin.

+ In mediile umede, folositi o tavéd de evacuare suplimentard pentru acoperi intreaga zoné a unitatii interioare.

1-4



CONDUCTA DE AGENT FRIGORIFIC

Lucrarile la conducte si tehnica de largire

+ Nu utilizati tubulatura din cupru murdara sau deteriorata.
Daca orice conductd, evaporator sau condensator a fost
expus sau a fost deschis pentru cel putin 15 s, sistemul
trebuie golit. In general, nu indepartati dopurile din
plastic, cauciuc si piulitele din alama de pe supape,
accesorii, tuburi si baterii, pand cand unitatea nu este
gata de conectare.

Daca este necesard lipirea, verificati daca gazul de azot
a trecut prin conducte si imbinari in timpul efectuarii
lucrarilor de lipire. Acest lucru va elimina formarea
calaminei pe peretii interiori ai traseelor din cupru.

- Taiati conducta pas cu pas, avansand incet cu lama
cutitului de tdiat conducte. Forta excesiva si taierea
adanca vor cauza o deformare mai pronuntatd a conductei
si prin urmare o bavurd suplimentara. Consultati Figura A.

« Indepartati bavurile de pe marginile conductelor taiate
cu unealta de debavurat, conform Fig. B. Acest lucru
va preveni formarea denivelarilor de pe suprafetele
largite care pot duce la scurgeri de gaze. Tineti conducta
in pozitie verticala si unealta de debavurat in pozitie
inferioard pentru a preveni patrunderea aschiilor metalice

in interiorul conductei.

Introduceti racordurile olandeze montate pe piesele
de racord, atat ale unitatii interioare, cat si ale unitatii
exterioare, pe conductele din cupru.

Lungimea exacta a conductei care iese in afara pe blocul
de sertizare este stabilita de unealta de largire. Consultati
Fig. C

Fixati ferm conducta in blocul de sertizare. Aliniati centrul
matritei de largire si a poansonului de largire si apoi
strangeti complet poansonul de largire.

Racordarea conductelor la unitati

« Aliniati centrul conductei si strangeti racordul olandez suficient
cu degetele. Consultati Fig. D.

La final, strangeti racordul olandez cu o cheie dinamometricg,
pana cand cheia face un clic.

La strangerea racordului olandez cu o cheie dinamometrica,
asigurati-va ca directia de strangere este aceeasi cu cea indicata
pe cheie.

Racordurile conductei de agent frigorific sunt izolate cu
poliuretan cu celule inchise.

Conducta dincupru D

1

Bloc de sertizare

@ conducta, D A (mm)
Fig. A Inch | mm (tip plimﬁgtlf?tljture) (tip cﬁlgﬁalare)
Taiere conducta din cupru 1/4" | 6,35 1,3 0,7
1/4t i‘@ 3/8" | 9,52 1,6 1,0
T 1/2" 112,70 1,9 13
5/8" | 15,88 2,2 1,7
/‘ _____ 3/4" 119,05 2,5 2,0
Conducta din cupru
Dimensiune conducta, mm (in) Cuplu, Nm/(ft-1b)
6,35 (1/4") 18(13,3)
. 9,52 (3/8") 42 (31,0)
Fig-B 12,70 (1/2") 55 (40,6)
15,88 (5/8") 65 (48,0)
19,05 (3/4") 78 (57,6)
Debavurare
Fig.D  imbinare prin largire Conducta largita
Conducte ir:t\erioare Racord olandez
Fig. C /

L
/

AN ™ Cheie dinamometrica
Cheie de piulite
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CONEXIUNI ELECTRICE

Toate firele trebuie sa fie bine conectate.

Asigurati-va ca firele nu ating conductele de agent frigorific, compresorul sau alte piese mobile.

Firele de legatura dintre unitatea interioara si unitatea exterioara trebuie prinse folosind ancora de cabluri furnizata.
Cablul de alimentare trebuie sa fie unul echivalent cu HO7RN-F, care reprezinta cerinta minima.

Asigurati-va ca nicio presiune externa nu este aplicatd asupra conectorilor de borne si a firelor.

Asigurati-va ca toate capacele sunt fixate in mod corespunzator pentru a evita orice decalaj.

Utilizati borne tip inel pentru conectarea firelor la blocul de conexiuni de alimentare. Conectati firele prin corelarea cu
indicatiile de pe blocul de conexiuni. (Consultati schema electrica atasata de unitate.)

Borna de tip inel

Montati mansonul de izolare

Fir electric

Utilizati o surubelnita adecvata pentru a strange suruburile bornelor. Surubelnitele neadecvate pot deteriora capul surubului.

Strangerea excesiva poate deteriora surubul bornei.

Nu conectati fire de dimensiuni diferite la aceeasi borna.
Pastrati firele in ordine. Ele nu trebuie sa obstructioneze alte piese sau capacul placii de borne.

Conectati firele de aceeasi
dimensiune pe ambele parti.

Nu conectati fire de aceeasi
dimensiune pe o singurd parte.

v o %

Nu conectati fire de
dimensiuni diferite.

MASURI DE PRECAUTIE SPECIALE LA MANIPULAREA UNEI UNITATI CU R410A

R410A este un nou agent frigorific HFC, care nu deterioreaza stratul de
ozon. Presiunea de lucru a acestui nou agent frigorific este de 1,6 ori mai
mare decat a unui agent frigorific traditional (R22), prin urmare instalarea/
lucrarile de service corespunzatoare sunt esentiale.

Nu utilizati niciodata un agent frigorific, altul decat R410A, intr-un
aparat de aer conditionat care a fost conceput sa functioneze cu
R410A.

Uleiul POE sau PVE este utilizat ca lubrifiant pentru compresorul cu
R410A, care este diferit de uleiul mineral utilizat pentru compresorul
cuR22.Intimpul lucrarilor de instalare/service, trebuie luate masuri de
precautie suplimentare pentru a nu expune sistemul cu R410A pentru
mult timp la aer umed. Uleiul POE sau PVE rezidual din conducte si
componente poate absorbi umezeala din aer.

Pentru a preveni incdrcarea gresitd, diametrul portului de service de
la robinetul olandez este diferit de cel de la un sistem cu R22.
Utilizati unelte si materiale exclusive pentru agentul frigorific R410A.

Uneltele exclusive pentru R410A sunt robinetul galeriei, furtunul
de incarcare, manometrul, detectorul de scurgeri de gaz, uneltele
de largire, cheia dinamometrica, pompa de vacuum si butelia de
agent frigorific.

Deoarece aparatul de aer conditionat cu R410A utilizeaza o presiune
mai mare decat unitatile cu R22, este esentiald alegerea corecta a
conductelor din cupru. Nu utilizati niciodata conducte din cupru cu
0 grosime mai mica de 0,8 mm, chiar daca acestea sunt disponibile
pe piata.

Dacé se produc scurgeri de agent frigorific sub forma gazoasa in
timpullucrarilor de instalare/service, ventilati complet. Dacd agentul
frigorific sub forma gazoasd intra in contact cu focul, se poate produce
un gaz otravitor.

La instalarea sau demontarea unui aparat de aer conditionat, nu
permiteti aerului sau umezelii sd ramana in circuitul de agent
frigorific.

VIDAREA SI INCARCAREA

Vidarea este necesara pentru a elimina toata umezeala si aerul din sistem.

Vidarea conductelor si a unitatii interioare

Timpul de evacuare variaza in functie de capacitatea pompei

Unitatea interioara si conductele de racordare a agentului frigorific de vacuum. Verificati daca acul manometrului de incarcare s-a

trebuie purjate deoarece aerul contine umezeald care poate deplasat pana la -760 mmHg.

ramane in circuitul de agent frigorific si poate determina avarierea ~ Atentie
compresorului. « Dacd acul manometrului nu s-a deplasat la -760 mmHg,

Demontati capacele de la robinet si de la portul de service.
Conectati centrul manometrului de incarcare la pompa de
vacuum.

Conectati manometrul de incarcare la portul de service al
robinetului cu 3 cai.

Porniti pompa de vacuum. Evacuati timp de aproximativ 30 min.
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verificati daca exista scurgeri de gaz (folosind detectorul de
agent frigorific) la racordul olandez de la unitatea interioara si
de la unitatea exterioara si reparati scurgerea inainte de a trece
la pasul urmator.

« Inchideti robinetul manometrului de incércare si opriti pompa

de vacuum.



In cazul in care existd vreun conflict in interpretarea acestui manual si traducerea acestuia in orice limb4, versiunea in limba engleza
a acestui manual va avea prioritate.

Producatorul isi rezerva dreptul de a revizui orice specificatie si design cuprins in acest manual, in orice moment, fara o notificare

prealabila.
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