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Bezpecnostni opatreni

Pred ovladanim jednotky si peclivé prectéte
bezpecénostni opatfeni v tomto navodu.

Tento spotrebic je pInén chladivem R32.

« Zde popsana bezpeénostni opatfeni jsou oznaena napisy VYSTRAHA a VAROVANI. Oba napisy upozortiuji na
dilezité informace, k;eré se tykaji bezpeér)os’ti. V8echna takova opatieni je tfeba dodrzovat za vSech okolnosti.
* Vyznam informaci VYSTRAHA a VAROVANI

/\ VYSTRAHA ....Nedodrzeni téchto pokyndi maze zapfiginit zranéni osob nebo smrt,

A VAROVANI .....Nedodrzeni téchto pokynii miize zplsobit $kody na majetku nebo zranéni osob, které muize
v zavislosti na podminkach byt i velmi vazné.
» Bezpecnostni znacky uvedené v tomto navodu maji nasledujici vyznamy:

0 VZdy se fidte té€mito pokyny. QZkontrolujte, zda je jednotka Fadné uzemnéna. ® Nikdy se nepokousejte.

» Po dokonéeni instalace provedte zkuSebni provoz pro kontrolu chyb a dle ndvodu k obsluze zdkaznikovi vysvétlete,
jak klimatizaci ovladat a jak se o ni starat.
 Originalni navod je v angli¢ting. Ostatni jazyky jsou pfekladem originalniho navodu.

» Pozadejte svého prodejce nebo kvalifikované pracovniky, aby provedli instalaéni prace.
Nikdy se nepokouseijte klimatizaéni jednotku sami instalovat. Nespravna instalace muze mit za nasledek Unik vody, Uraz elektrickym proudem
nebo pozar.

+ Instalujte klimatiza¢ni jednotku v souladu s pokyny uvedenymi v tomto navodu k instalaci.
Nespravna instalace mdze mit za nasledek unik vody, uraz elektrickym proudem nebo pozar.

* Pro instalaéni prace pouZzivejte pouze stanovené pfisludenstvi a soucasti.
Pokud nepouZzijete uvedené ¢asti, muze to vést k padu jednotky, uniku vody, urazu elektrickym proudem nebo poZaru.

+ Klimatiza¢ni jednotku nainstalujte na dostate¢né silné zaklady, které unesou jeji hmotnost.
Nedostate¢né pevné uloZeni mlize vést k padu zafizeni a zpusobit zranéni.

+ Elektrické prace musi byt provadény v souladu s pfisluSnymi mistnimi a narodnimi predpisy a pokyny v tomto
navodu k instalaci. Pouzijte vyhradné samostatny napajeci obvod.
Nedostatek kapacity napajeciho obvodu a nespravné provedeni miize mit za nasledek traz elektrickym proudem nebo pozar.

» Pouzijte kabel s dostatecnou délkou.
Nepouzivejte propojené vodic¢e nebo prodluzovaci kabel. Mize dojit k prehrati, zasahu elektrickym proudem nebo pozaru.

» Ujistéte se, Ze je veSkeré elektrické zapojeni zabezpeceno, jsou pouzity stanovené vodice a pfipojky &i vodice
nejsou vystaveny namaze.
Nespravné pfipojeni nebo zajisténi vodi¢t maze mit za nasledek abnormalni nahromadéni tepla nebo pozar.

» P¥i pfipojovani napajeni a vedeni mezi vnitfni a venkovni jednotkou vedte vodi€e tak, aby bylo mozné dobfe
uzavrit kryt fidici jednotky.

Nespravné umisténi krytu Fidici jednotky muze zplsobit Uraz elektrickym proudem, pozar, nebo prehrati svorek.

+ Je-li napajeci kabel poskozen, je nutné provést jeho vyménu vyrobcem, jeho servisnim zastupcem nebo jinou
opravnénou osobou, aby bylo vylou€eno riziko Urazu elektrickym proudem nebo jiného nebezpedi.

» Pokud bé&éhem instalace dojde k uniku chladiva, ihned provedte odvétrani mistnosti. 0
P¥i styku chladiva s ohném muze vznikat jedovaty plyn.

» Po dokonéeni instalace zkontrolujte, zda nedochazi k uniku plynného chladiva. 0
Pokud plynné chladivo unika do mistnosti a pfijde do styku se zdrojem ohné, napfiklad ohfivaem s ventilatorem, troubou nebo vafi¢em, mohou

vznikat jedovaté plyny.

+ Pfiinstalaci nebo pfemistovani klimatizaéniho zafizeni zajistéte odvzdusnéni chladivového okruhu tak,
aby neobsahoval zadny vzduch a pouzivejte pouze stanovené chladivo (R32).
Pritomnost vzduchu nebo jinych cizich latek v chladivovém okruhu zplsobuje abnormalni vzrist tlaku, coz mlze vést k poSkozeni zafizeni a dokonce
zranéni.

» Béhem instalace bezpec¢né pfipojte potrubi chladiva pfedtim, nez spustite kompresor.
Jestlize potrubi chladiva neni pfipojeno a uzaviraci ventil je otevien pfi spusténém kompresoru, dojde k nasati vzduchu, coz zplsobi
abnormalni tlak v chladivovém cyklu. Mize dojit k poskozeni zafizeni a dokonce k Urazu.

* Béhem rezimu odCerpavani zastavte kompresor pfredtim, nez budete demontovat potrubi chladiva.
Pokud je béhem od&erpavani kompresor stale v provozu a uzaviraci ventil otevieny, bude vzduch nasavan dovnitf, kdyz bude potrubi chladiva
demontovano, coz zpusobi abnormalni tlak béhem chladiciho cyklu a mize vést k poskozeni zafizeni a dokonce urazu.

+ Klimatiza¢ni jednotku nezapomerite uzemnit. 9
Jednotku je zakdzano uzemnovat k potrubi, hromosvodu ¢i telefonnimu vedeni. Nespravné uzemnéni mize zpUsobit uraz
elektrickym proudem.

» Nezapomerite nainstalovat jisti¢ okruhu proti zemnimu spojeni.
Nebude-li jisti€ proti zemnimu spojeni instalovan, hrozi riziko urazu elektrickym proudem nebo poZaru.
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Bezpecnostni opatreni

/\ VAROVANi

 Neinstalujte klimatizaci na mista, kde maze dojit k uniku hoflavych plynu. ®
V pfipadé uniku plynu muze tento po nahromadéni v blizkosti klimatizace zapficinit poskozeni zatizeni.

» S chladivem muaze manipulovat, miize jej plnit, od€erpavat a likvidovat pouze kvalifikovana osoba.

» Postupujte dle pokynl v tomto instalaénim navodu a nainstalujte vypoustéci potrubi, aby se zajistilo patficny
odvod kondenzatu a zaizolujte potrubi, aby se zabranilo kondenzaci.
Nespravné instalované vypoustéci potrubi mize zpusobit Gnik vody v interiéru a $kody na majetku.

» Utahnéte prfevleCnou matici podle pfedepsané metody pomoci momentového klice.
Pokud je prevle¢na matice pfili§ utazena, mize po del$i dobé pouziti prasknout a zpUsobit unik chladiva.

» Tento spotfebi€ je uréen k pouziti odborniky nebo Skolenymi uzivateli v obchodech, v lehkém primyslu a na
farmach, nebo pro komeréni a domaci pouziti uréenymi osobami.

» Hladina akustického tlaku je niz$i nez 70 dB (A).

Prislusenstvi ®— O

(A) Montazni deska Titanovy apatitovy (©) Bezdratovy
deodorizaéni filtr L dalkovy ovladaé
=/Ing),, . e L -
— =5 Filtr se stfibrnymi Casticemi
Hll 1 (Ag-ion filtr) 1
1
(D) Drzak dalkového (E) Baterie AAA (suchy &lanek). (F) Upeviiovaci $roub vnitini
ovladani LRO3 (alkalicka) jednotky (M4 x 12L)
1 2 2
2
(@) Kryt Sroubu (H) Navod k obsluze () Instalaéni navod
2 1 1

Vybér mista instalace

Pred vybérem mista instalace je potfeba mit souhlas uzivatele.

1. Vnitini jednotka

Vnitini jednotka by méla byt umisténa na misté, kde:
1) jsou splnéna omezeni instalace stanovena v instalacnich vykresech vnitfni jednotky,
2) vstup i vystup vzduchu maji volny pfistup,
3) jednotka neni vystavena pfimému slune¢nimu svitu,
4) jednotka neni v blizkosti zdroje tepla ¢&i pary,
5) v blizkosti neni zadny zdroj vypar( strojniho oleje (tim by mohlo dojit ke zkraceni Zivotnosti vnitfni jednotky),
6) mistnosti cirkuluje chladny (horky) vzduch,

7) jednotka neni v blizkosti elektronickych zazehovych zafivkovych lamp (typ invertor nebo rychly start), protoZe by mohlo
dojit ke zkraceni dosahu dalkového ovladace,

8) jednotka je ve vzdalenosti nejméné 1 m od jakéhokoli televizoru Ci radia (jednotka by mohla zplisobovat ruSeni obrazu ¢i zvuku),
9) dodrzena doporucena vyska instalace (1,8 m),

10) neni umisténo zadné zafizeni na prani,

11) spotfebi¢ musi byt uchovan tak, aby se zabranilo mechanickému poskozeni.

2. Bezdratovy dalkovy ovladaé

Zapnéte v8echny zafivkové lampy v mistnosti, pokud se zde néjaké nachéazeji, a najdéte misto, kde vnitfni jednotka spravné
pfijima signal dalkového ovladace (v okruhu 6 m).
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Vykresy instalace vnitrni jednotky

H Pfipevnéni vnitini jednotky Montazni
Zahaknéte zapadky spodniho ' ®deska
ramu k montazni desce. '

Pokud zapadky neni mozné Svorka
zahaknout, demontujte predni
mfizku.

PFfedni mfizka Spodni ram

Montazni deska by méla byt
nainstalovana na sténu, ktera

unese hmotnost vnitini Srouby
jednotky. (Mistni dodavka: M4 x 25L)

PFedni horni panel

Srouby (M4 x 16L)

* Pri demontazi predni mrizky se fidte ¢asti
"Sejmuti a instalace pfedni mfizky"

na strané 4.

@ Kryt Sroubl

Minimalné 30 mm
od stropu

Senzor INTELLIGENT EYE

Utésnéte mezery
otvoru potrubi
pomoci tmelu.

Minimalné 50 mm
od stén (na obou
stranach)

Odfiznéte izola¢ni trubku na
vhodnou délku a ovirite ji
paskou. Ujistéte se, Ze mezi
¢astmi izolace nejsou zadné
mezery.

Predni dolni panel

Vzduchové filtry

Ujistéte se, Ze ve vzdalenosti 500 mm od Omotete fzolacni
prijimade signalu nejsou Zadné prekazky. pgsrli‘o' °‘;sr""0” d”°“
Takové pfipadné prekazky mohou gahonlj zespodu
nepfiznivé ovlivnit pfijem signalu a mize )
se zkratit vzdalenost pfijimani.
m Titanovy apatitovy deodorizaéni filtr — Servisni kryt o
u Filtr se stfibrnymi ¢asticemi (Ag-ion filtr) Servisni kryt je odnimatelny. (©Bezdratovy

dalkovy ovlada¢
W Zpusob otevirani E\/ y

1) Odstrarite Srouby servisniho krytu.

m Ram filtru 2) Servisni kryt vytahnéte zesikma o
dolt ve sméru Sipky. Nez pfisroubujete
3) Zatahnéte dold. drzak dalkového

ovladace ke sténé,
ujistéte se, vnitni
jednotka spravné
pfijima signal
dalkového ovladace.

Vzduchovy filtr

(©)Drzak
dalkového ovladani

Upeviovaci Srouby pro drzak
dalkového ovladace
(Mistni dodavka: M3 x 20L)

Senzor INTELLIGENT EYE
/\ VAROVANI

* Na senzor INTELLIGENT EYE nepouZzivejte narazy ani na né&j jinak silou netlacte. Mohlo by dojit k jeho poSkozeni a poruse.
* Neumistujte do blizkosti senzoru velké pfredméty. Mimo detek&ni oblast udrZujte také topna zafizeni nebo zvih&ovace.
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Tipy k Iinstalaci

1. Sejmuti a instalace predniho horniho panelu

m Zpusob sejmuti
1) Otevrete pfedni horni panel.
2) Posurite zapadky pfedniho panelu na zadni strané pfedniho panelu nahoru, aby se uvolnily (na levé a pravé strané).
3) Vytahnéte €epy panelu na obou stranach z otvorl a pfedni horni panel vyjméte.

/

( Zadni strana predniho horniho panelu Predni horni panel nelze otevrit

vice, nez jak je znazornéno na
obrazku. Nepokousejte se jej
otevfit silou vice.

Cep predniho panelu

—
t 3-2) Zatahnout

A= ~

Otvor pro éep 3]) Posunout \ Zadni strana predniho horniho panelu

4 J 2) Posﬁuno ) ///l

]

// 17

Zapadka pfedniho panelu )

m Zplsob instalace .
1) Posurite zapadky pfedniho panelu na zadni strané pfedniho panelu nahoru, 6)
aby se uvolnily (na levé a pravé strané). 2

2) Vlozte ¢epy panelu na obou stranach horniho pfedniho panelu do otvoru. ‘

3) Posurite zapadky predniho panelu na kazdé strané dold, aby se zajistily.

4) Uzavrete horni panel.
)
)

5) NETLACTE pfi zavirani na predni panel.

6) Zapnéte jednotku pomoci dalkového ovladace. VyCkejte, dokud nebudou panely
uplné otevieny. Poté jednotku opét vypnéte pomoci dalkového ovladace.

7) Jakmile se pfedni panely UpIné uzavfou, lehce zatlacte na pfedni horni panel tak,
aby se zahakl do své pozice.

ick" \

wrw

2. Sejmuti a instalace predni mrizky

e Zpusob sejmuti
1) Odstraiite pfedni horni panel a vytahnéte vzduchoveé filtry. Kabelova prichytka
2) Odstrarite servisni kryt. (Viz ZpUsob otevieni na strané 3.) Konektory
3) Odpojte kabely ze svorek a odstrante kabelové svazky od konektor(. @% S Bl
4) Zatlacte dolni predni panel nahoru az nadoraz.

5) Demontujte lamelu (velkou).
6) Otevrete 2 kryty Sroubl a demontujte 4 Srouby z pfedni mFizky.
(Kryty Sroubll nejsou montovany ve vyrobé.)

— Kryt Sroubu
*Zpusob otevirani

_@tﬁg

S =

Dold

Pouzijte dlouhou rovnou listu,
napfiklad pravitko a zabalte ji
do latky, aby vyrobek
neposkodila.
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Tipy k Instalaci

7) Pouzijte ochranné rukavice a vloZte obé ruce
pod predni mfizku dle obrazku.

8) Uvolnéte pfedni mfizku ze 3 hornich hacku
zatlaCenim horni strany pfedni mfizky,
zatahnéte predni mfizku k sobé za oba konce
a vyjméte ji.

» Pokud mfizka nejde vytahnout, viozte dlouhou
plochou listu* pfes otvor v bo€nim krytu dle
obrazku a otocte listu doll, aby doslo k
vyhaknuti hackud (3 hacky na pravé i levé
strané) a mohli jste mfizku snadno vyjmout.

* Napfiklad pravitko obalené v latce

Horni hacky

Bocni hacky

/\ VAROVANI

Méjte nasazeny ochranné rukavice.

e Zpusob instalace

1) Nasadte pfedni mfizku a dobfe zajistéte horni hacky (3 mista) a hacky na pravé a levé strané (vzdy na 3 mistech).
2) Namontujte 4 Srouby na pfedni mfizku a uzavrete 2 kryty Sroubu.

3) Namontujte lamelu (velkou).
4) Sklopte pfedni dolni panel do pavodni polohy.

)
5) Pripojte svazek kabell ke 2 konektorlim a zajistéte kabely pomoci kabelové pfichytky.
6) Nainstalujte vzduchovy filtr a poté namontujte pfedni horni panel.

3. Jak nastavit riizné adresy

Kdyz jsou v jedné mistnosti nainstalovany

dvé vnitini jednotky, je mozné dvé bezdratova

dalkova ovladani nastavit na rizné adresy.

1) Odstrarite pfedni horni panel a pfedni
mFizku. (4 Srouby)

2) Preruste propojku adresy (JA) na desce
plosnych spojl.

3) Preruste propojku adresy (J4) v dalkovém
ovladaci.
+ Dbejte, abyste neprerusili propojku (J8).

4. Ppii pripojovani k systému HA

[VnitFni jednotka]
Senzor INTELLIGENT EYE

[Dalkovy ovladac]

Propojka
2 X

J8)  (J4)

- [ ADDRESS : JA
EXIST: 1
CUT: 2

= T4 ADDRESS

EXIST |1
CcuUT | 2

(napevno zapojeny dalkovy ovladag, centralni dalkovy ovladac, atd.)

* Demontaz kovové desky krytu
elektrického vedeni

1) Odstrante predni horni panel a pfedni
mFizku. (4 Srouby)

2) Odstrarite skfin s elektrickym rozvodem.
(1 Sroub)

3) Odstrarite 4 zarazky a demontujte kovovy
kryt elektrického vedeni (A).

4) Zatahnéte za hacek na kovovém krytu
elektrického vedeni (B) a odstrarite jednu
zarazku.

5) Odstrarite 2 zarazky v horni Casti
a demontujte kovovy kryt elektrického
vedeni (B).

mCesky

Kovovy kryt elektrického
vedeni (A) S

>

¥ _ Kovovy kryt elektrického
/ vedeni (B)

[Ze zadni strany]
Jedna zarazka

F@//
NS 2

Zatéhnout dolu




Tipy k Iinstalaci

* Zpusoby pripojeni propojovaciho kabelu
1) Odstrarite tovarné zapojeny konektor z S21.

2) Spojte svazek vodi¢t dohromady dle obrazku tak, aby odstranény konektor
nenarazel do karty s ploSnymi spoji.

3) Pripojte pfipojovaci vodi¢ ke konektoru S21 a protahnéte
svazek vodi¢l pres ¢ast na obrazku vyznacenou ¢arkované.

4) Protahnéte svazek vodi¢l okolo, jak je znazornéno na
obrazku.

* Montaz kovové desky krytu elektrického vedeni
1) Zahaknéte horni ¢ast kovové desky krytu elektrického
vedeni (B) ke 2 zarazkam.
2) Zatlate na hacek ve spodni ¢asti, aby se zachytil do jedné
zarazky a namontujte kovovy kryt elektrického vedeni (B).
3) Umistéte konektor do otvoru a zahaknéte a namontujte
kovovy kryt elektrického vedeni (A) na 4 pfichytky.

Kovovy kryt elektrického
vedeni (B)

Kovovy kryt
elektrického
vedeni (A)

Chladivové potrubi

SRR B el , nainstalujte dle popisu v instalaénim navodu, ktery se dodava s vice venkovnimi
jednotkami.

v v yd ré o
1. Rozsifovani konct trubek )
. . . (Rez provedte
1) Ufezte konec trubky pomoci fezaku trubek. pfesné kolmo.) _~T=__ Odstrafite otfepy.
2) Odstrarite otfepy s ufezanym koncem smérujicim dold, Roz&ifovani
aby se piliny a tfisky nemohly dostat do trubky. Pfesné dodrte nize znazornény rozmer.
3) Umistéte na trubku pfevle¢nou matici. i A Nastroj pro rozsifovani koncl| - Standardni nastroj pro rozsifovani
4) Provedte rozsiteni trubky. i trubek pro R410A nebo R32 koncl trubek
. ~ . v rv - s v ! H H H i
5) Zkontrolujte, Ze je rozSifeni trubky spravné provedeno. | Typ spojky (typ Ridgid) (typ Imperial)
Lisovani | | o 0-0,5 mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0mm
Kontrola
Konec trubky musi byt
Vnitfni povrch rozsifeni rovnomeérné rozsifen v
musi byt bez prasklin. presném kruhu.
Zkontrolujte usazeni
prevle¢né matice.

/A VYSTRAHA

* Na rozSifenou ¢ast nepouzivejte mineralni olej.

* Zabrarfite vniknuti mineralniho oleje do systému. Snizila by se Zivotnost jednotek.

» Nikdy nepouzivejte potrubi, které bylo jiz pouzito pro pfedchozi instalace. Pouzivejte pouze dily dodané s jednotkou.
+ Kvuli garanci zivotnosti nikdy k této jednotce R32 neinstalujte susicku.

* VysouSeci material mize rozpoustét a poSkozovat systém.

» Nedokonalé rozsifeni koncl trubek mize mit za nasledek unik plynného chladiva.
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Chladivove potrubi

2. Chladivové potrubi

/\ VAROVANI

* Pouzijte prevleCnou matici upevnénou k hlavni jednotce. (Aby se zabranilo prasknuti matice starnutim.)

* Aby se zabranilo uniku plynu, naneste chladivovy olej pouze na vnitfni povrch rozsifeni. (Pouzivejte chladivovy olej pro R32
nebo R410A.)

* Pri utahovani pfevle¢nych matic pouzijte momentové kli¢e, aby se zabranilo poSkozeni matic a unikim plynu.

Viyrovnejte stfedy obou rozsifeni (kuzelek) a utahnéte matice rukou o 3 nebo 4 otocky. Poté je pevné dotahnéte momentovymi klici.
[Aplikace oleje] [Utazeni]

Na vnéjsi povrch Momentovy kli¢

o S Naneste chladivovy olej
nepouzivejte chladivovy olej. na vnitfni povrch hrdla.

Prevle¢na matice
Kli¢ na matice

Sroubeni trubky

Na pfevle¢nou matici nepouzivejte
chladivovy olej a vyhnéte se utazeni
nadmérnym utahovacim momentem.

Prevleéna matice

Utahovaci moment pfevie¢né matice

Plynova strana Kapalinova strana
3/8 palce 1/2 palce 1/4 palce
32,7-39,9 Nem 49,5-60,3 N*m 14,2-17,2 N°m
(330-407 kgfecm) (505-615 kgfecm) (144-175 kgfecm)
2-1.Varovani pii manipulaci s potrubim . Nezapomerite )
P umistit uzavienou Sténa

i
1) Chrarite otevieny konec potrubi pfed prachem a vlhkosti. " matici (zaslepku).
2) VeSkeré ohyby potrubi musi byt co mozna nejmirnéjsi. Pro ohybani :

pouzivejte ohybacku trubek. Pokud nenik
G dispozici uzaviena

\g matice, zakryjte otvor
hrdla paskou, aby
nedoslo k vniknuti

necistoty nebo vody.

2-2.Volba médi a tepelné izolace

Kdyz pouZivate komeréni médéné potrubi a armatury, dodrZujte nasledujici Elektricka instalace mezi jednotkami

pokyny: Plynové potrubi
1) lIzolaéni materidl: polyetylenova péna
Intenzita pfestupu tepla: 0,041 az 0,052 W/mK (0,035 az 0,045 kcal/mh°C)
Teplota povrchu potrubi plynného chladiva dosahuje max. 110°C.
Zvolte tepelné izola¢ni materidly, které tuto teplotu vydrzi.

Kapalinové potrubi

Izolace Izolace
plynového kapalinového
potrubi potrubi
. .. . . , , - Y Ochranna paska Odtokova hadice
2) Provedte izolaci jak plynového, tak kapalinového potrubi a zajistéte rozméry P
izolace uvedené nize.
Tepelna izolace
Plynova strana Kapalinova strana Tepelna izolace plynového potrubi kapalinového
potrubi
TFida 25/35 T¥ida 50 . Ttida 25/35 T¥ida 50 .
— ——— Vnéj. pram. — —— Vnitf. pram.
Vnéj. pram. Vngj. pram. 6.4 mm Vnitf. pram. Vnitf. pram. 8-10 mm
9,5 mm 12,7 mm ’ 12-15 mm 14-16 mm
Minimalni polomér ohybu Tloustka min. 10 mm
30 mm nebo vice 40 mm nebo vice | 30 mm nebo vice
Tloustka 0,8 mm (C1220T-O)

3) Pouzijte samostatnou tepelnou izolaci potrubi pro plynné chladivo a pro kapalné chladivo.

mCesky 7



Instalace vnitrni jednotky

1. Instalace montazni desky

Montézni deska by méla byt nainstalovana na sténu, kterd unese hmotnost vnitini jednotky.
1) Do¢asné upevnéte montazni desku na sténu, ujistéte se, Ze je jednotka ve vodorovné poloze, a oznacte na sténé mista
ur€ena k vrtani.
2) Upevnéte montazni desku na sténu pomoci Sroubd.

Doporuéené retenéni body a rozméry montazni desky

t Doporucené retencni body

montazni desky (celkem 5 bod)

(Rozmeér Konec Konec

Sroubu: M10)  kapalinového potrubi plynového potrubi (Rozmér Sroubu: M10)

203 | ] o3 200
&)
- e | .

== E N/ o\ op o o5 7\ /5 o\ 7:§oo/:\]i H

Pouzijte svinovaci @ \ % 1 @% |

metr dle obrazku. \ !

Umistéte konec metru ‘ \j L/ .
na znacku v. ‘Lu ' | Pozice
© . = ! vypoustéci

S Elee Y ool o | hadice

= I

1

ﬂ |

1

50
|
357
998
Zde uchovejte kus vyfiznuty Otvor ve sténé @65
z jednotky pro potrubi Umistéte vyrovnavaci nastroj

na vyvy$ené zarazky.
jednotky: mm

2. Vrtani otvoru do stény a instalace trubky vestavéné do stény

« V pfipadé stén obsahujicich kovovy ram nebo kovovou desku
pouzijte trubku vestavénou do stény a kryt v prdchodovém otvoru

ve sténé, aby se zabranilo moznému pozaru ¢&i Grazu elektrickym Vnitini —¢—- Venkovni

proudem nebo horkem Trubka vestavéna do stény / Utésnéni
istni 4 | ésnéni
* Nezapomerite utésnit mezery kolem trubek tésnicim materialem, (mistni dodavka) (mistni dodavka)
aby se zabranilo uniku vody. VA
1) Vyvrtejte do stény prichodovy otvor o priiméru 65 mm tak, @65
aby mél snizeny sklon smérem ven. Kryt otvoru ve sténé — L \
2) Vlozte do otvoru prichodovou trubku do stény. (mistni dodavka) /% Trubk tavEnd do ste
3) Do trubky do stény vlozte kryt otvoru ve sténé. (,:;Sma; ;f,f,::f;a oS

4) Po dokonéeni chladivového potrubi, elektroinstalace a vypoustéciho
potrubi utésnéte mezery v otvoru trubky pomoci tmelu.

3. Elektricka instalace mezi jednotkami

1) Dem.onTujte pfedni horni panel a poté demontujte Zde zahaknéte hacek

servisni kryt. vnitfni jednotky. @Montéini deska
2) Protahnéte propojovaci vodi¢e z vnéjsi jednotky \ /

prichodovym otvorem ve sténé a poté zadni ¢asti vnitfni ’

jednotky. Protahnéte je pfedni stranou. Ohnéte konce
vodi¢l smérem nahoru, ¢imz si usnadnite dal$i praci.
(Pokud jsou konce propojovacich vodi¢ odhalené,
nejprve je ovazte lepici paskou.)

3) Zatlaéte na spodni ram vnitfni jednotky obéma rukama,

abyste ji usadili na hacky na montazni desce. Ujistéte Pokud konce propojovaciho vodige Propojovaci
se, Ze se vodice nezachytily o hranu vnitfni jednotky. mezi jednotkami obnazujete predem, vodice mezi
zakryjte konce izola¢ni paskou, aby jednotkami

Slo vodi¢ snadnéji protahnout.
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Instalace vnitrni jednotky

4. Rozvrzeni potrubi, hadic a elektrického vedeni

» Doporuceny zplsob instalace je s potrubim na zadni strané.
+ P¥i zapojovani potrubi na spodni nebo boéni strané viz Sp;nte P";f“b' chladiva o 0‘?‘?‘“?"9“ ,hid'c'
- - > s > - onroma 0OMOCI vinylove lepicl pasky.
"5. Potrubi na spodni nebo bo¢ni strané" na strané 10. P y pret pasty

4-1. Potrubi na pravé zadni strané — —
1) Pomoci vinylové lepici pasky pfipojte vypoustéci hadici ke spodni
strané chladivového potrubi.

2) Ovirite propojovaci vodi¢ mezi jednotkami, chladivové potrubi
a odtokovou hadici pomoci izolaéni pasky.

Potrubi na pravé Potrubi na levé
zadni strané zadni strané
3) Protahnéte propojovaci vodi¢, odtokovou hadici a chladivové potrubi ®Montani deska

otvorem ve sténé, poté umistéte vnitini jednotku na ha¢ky montazni desky,
pfi€éemz pouzijte znaCky A v horni €asti vnitini jednotky jako voditka.

4-2. Potrubi na levé zadni strané

Vyména vypoustéci pripojky a odtokové hadice

Vyména na levou stranu Misto pfipojeni vypoustéci hadice

1) Odstranite izolacni upevriovaci $roub na pravé Odtokova hadice se nachazi na zadni strané jednotky.
strané a odstrarite odtokovou (vypoustéci)
hadici.

2) Oditraﬁte“vypouétéci pfipojku na levé strané ) (
a prlpVOJte ji napravo. . L . Pfedni strana jednotky

3) Zasunte odtokovou hadici a utahnéte ji pomoci
izola¢niho upevnovaciho Sroubu, ktery je
soucasti dodavky. Nedostatecné utazeni

VY4 ¥ it uni Upevniovaci

muze zpusobit Unik vody. p 1 \,\

\
Sroub izolace iz
I

L
Odtokova hadice —7 /

Umisténi vypoustéci pfipojky

Pripevnéni na levé strané Pfipevnéni na pravé strané
(vychozi z tovarny)

’

Upevnovaci
. Sroub izolace

“\_ Odtokova hadice

—

1) Vyménte umisténi vypoustéci pfipojky a vypoustéci
(odtokové) hadice. 5
2) Pomoci vinylové lepici pasky pfipojte vypoustéci hadici ke 1“?2;6‘?,
L g A
spodni strané chladivového potrubi.
3) Nezapomeirite pfipojit vypoustéci hadici k vypoustéci
pfipojce.

Pfi vkladani vypoustéci pripojky nenanasejte

na pfipojku mazaci olej (chladivovy olej).

Naneseni mazaciho oleje na vypoustéci

& pfipojku zhorsi jeji funkénost a zpUsobi tnik
vody z pfipojky.

Vlozte Sestihranny kli¢ (4 mm).

4) Vytvarujte chladivové potrubi podle trasy potrubi vyzna¢ené na montazni desce.

5) Protahnéte vypoustéci hadici a chladivové potrubi otvorem ve sténé, poté umistéte vnitini jednotku na hacky
montazni desky, pfi¢emz pouzijte znacky A v horni ¢asti vnitini jednotky jako voditka.

6) Vytahnéte propojovaci vodice.

7) Pripojte propojovaci trubky.

8) Ovinte chladivové potrubi a vypoustéci hadici
pomoci izolaéni pasky, jak ukazuje obrazek
vpravo (v pfipadé, ze vypoustéci hadice
prochazi zadni stranou vnitfni jednotky).

Utésnéte tento Omotejte izolacni pasku okolo kolena
otvor tmelem Prilepte chladivového potrubi.
nebo tésnicim pomoci Pri kazdé otacce pasku prekryjte alespon
materialem. vinylové o polovinu $ifky pasky pfes sebe.

lepici pasky.
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Instalace vnitrni jednotky
9) Budte opatrni, aby se propojovaci vodi¢e nezachytily o vnitni
jednotku, a zatlaéte na spodni hranu vnitini jednotky obéma Propojovaci vodice
rukama, abyste ji usadili na hagky na montazni desce. Piipevnéte ~ MeZ jednotkami
vnitfni jednotku k montazni desce pomoci upeviiovacich Sroubd Odtokova \
vnitini jednotky (M4 x 12L). hadice \///dpa
Q %\ Potrubi chladiva

AW

- @Montéini deska

N

Spodni ram jednotky (M4 x 12L) (2 body)
4-3. Potrubi vestavéné do stény . — N [ Vit stena
Postupujte podle pokynu pro levé zadni potrubi Zasufte vypousteci
ostupujte podle poxynu p potrubl. hadici tak hluboko,
Zasunte vypoustéci hadici tak hluboko, aby aby nevystupovala
nevystupovala z vypoustéciho potrubi. z vypoustéciho 50 mm Odtokova hadice
potrubi. nebo
vice Vinylchloridova
N
Vngjsi sténa — N odtokova trubka

@30 nebo vice

5. Spodni nebo bo¢ni potrubi

Bo¢ni kryt (strana u jednotky)

Strana u pfedni mfizky

Na obrazku je znazornén pfipad s potrubim na
levé spodni strané.

Boc¢ni kryt (strana _
u predni mrizky) Na obrazku je znazornén pfipad
s potrubim na levé strané.

1) Odfiznéte kryt pfipojky potrubi pomoci lupenkové pilky.
* Pro spodni potrubi: Na spodni ¢asti pfedni mrizky
* Pro bo¢ni potrubi: Na bo¢nim krytu (na strané pfedni mfizky a jednotky)
Vlozte Cepel lupenkové pilky do zafezu a vyfiznéte kryt pfipojky potrubi podél nerovného vnitfniho povrchu.
2) Po vyfiznuti kryt pfipojky potrubi fez zapilujte.
Odstrante otfepy podél fezu pomoci pulkulatého jehlového pilniku.
3) Ovinte propojovaci vodi¢ mezi jednotkami, chladivové potrubi a odtokovou hadici pomoci izolaéni pasky.
Poté vlozte odtokovou hadici a potrubi chladiva do otvoru ve sténé, jakmile je vlozite do odfezaného otvoru pro potrubi.

// / /Q Spojte potrubi chladiva a odtokovou hadici
% dohromady pomoci vinylové lepici pasky.

Potrubi na Potrubi na
pravé strané levé strané

Potrubi na pravé Potrubi na levé
spodni strané spodni strané

POZNAMKA
» Dbejte, aby necistoty/piliny po fezani nevnikly do pohyblivé se ¢asti ramena.
» Dbeijte, abyste netladili silou na spodni pfedni panel.
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Instalace vnitrni jednotky

6. Vodice

SRR LB hlLelD, nainstalujte dle popisu v instalaénim navodu, ktery se dodava s vice
venkovnimi jednotkami.

1) Odstrarite izolaci (15 mm).

prislusnych svorek.
3) Pripojte vodi¢e uzemnéni k pfislusnym svorkam.
4) Zatahnéte za vodice, abyste se ujistili, Ze jsou bezpeéné upevnény, poté vodice pfichytte pomoci drzaku.
5) Pokud provadite pfipojeni k systému adaptéru, vedte kabel dalkového ovladacde a pfipojte S21.
6) Vytvarujte vodice tak, aby servisni kryt bezpecné sedél na misté, a pak servisni kryt zavrete.

- Dobfe upevnéte vodice Venkovni
‘ Svorkovnice pomoci §roubl svorek. venkovn
H H SkFii s elektrickymi sougastmi jednotka
5 ! - - Propojovaci vodi¢ mezi jednotkami, L23QLN
© -
o I 311 ‘ Natvanijte vodice tak, aby byl 4Zilovy o prafezu 1,5 mm2 nebo vice |QQ0§"°°%|
Im\u B servisni kryt bezpe¢né upevnén. HO5RN ' S 9
| ,‘_J Pevné utahnéte prichytku e
iir = | vodi&l, aby vodice nebyly Vhitini 2 0[5
- i hani jednotka 3]
vystaveny vnéj§imu namahani. ©or ol
Prichytka vodicu Dobie upevnéte vodice
Pouzivejte stanoveny typ vodice. pomoci Sroubtl svorek.

/\ VAROVANI

Kdyz pfipojujete ke svorkovnici jednozilové vodice, provadéjte jejich zkrouceni.
Nespravné provedena instalace mlze zplsobit nahromadéni tepla a pozar.

Q skl H G| o

<Spravné> <Nespravné>

/A VYSTRAHA

* Nepouzivejte propojené vodice, prodluzovaci kabely nebo pfipojky starburst. MUze dojit k pfehrati, zasahu elektrickym
proudem nebo pozaru.

* Nepouzivejte uvnitf vyrobku mistné zakoupené elektrické dily. (Neprovadéjte vétveni napajeni pro Cerpadlo kondenzatu,
napf. ze svorkovnice.) Mohlo by to zplsobit traz elektrickym proudem nebo pozar.

* Nepfipojujte vnitfni jednotku k hlavnimu rozvodu elektfiny. Pfipojujte ji pouze k venkovni jednotce. Jinak maze hrozit
nebezpedi Urazu elektrickym proudem nebo pozaru.
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Instalace vnitrni jednotky

Schéma zapojeni

Unifikované vysvétlivky ke schématu zapojeni

Pouité dily a &islovani naleznete na nalepce se schématem zapojeni dodavané s jednotkou. Cislovani dilii se provadi arabskymi &islicemi v sestupném poradi
pro kazdy dil a je reprezentovano v nize uvedeném prehledu symbolem ™" v kédu dilu.

/ JsTIC D OCHRANNE UZEMNENi
- @ PRIPOJKA @ OCHRANNE UZEMNENI (SROUB)
G , D» KONEKTOR @ USMERNOVAC
JT- UZEMNENI —-)— KONEKTOR RELE
o ] = MISTNI ELEKTRICKA INSTALACE @ ZKRATOVACI KONEKTOR
—+—F POJISTKA —O— SVORKA
_@_ VNITRNI JEDNOTKA (111 SVORKOVNICE
INDOOR
;’D‘_ VENKOVNI JEDNOTKA o e SVORKAVODICE
OUTDOOR
BLK CERNA GRN ZELENA PNK RUZOVA WHT BILA
BLU MODRA GRY SEDA PRP, PPL FIALOVA YLW ZLUTA
BRN HNEDA ORG ORANZOVA RED CERVENA
AP DESKAPLOSNYCH SPOJU (KARTA) PS ZAPINANI NAPAJECIHO ZDROJE
BS* SPINAC (ZAPNUTINVYPNUTI), PROVOZNI SPINAC PTC* TERMISTOR PTC
BZ HO BZUCAK Q* DVOJPOLOVY TRANZISTOR S IZOLOVANYM
HRADLEM (IGBT)
(o4 KONDENZATOR QDI JISTIC PROTI ZEMNIMU SPOJENI
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, PRIPOJKA, KONEKTOR QL OCHRANA PROTI PRETIZENI
HR*, MR*_ A, MR* B, S* U, V,
W, XA
D*, VD DIODA M TEPELNY SPINAC
DB* DIODOVY MUSTEK R* ODPOR
DS* MIKROSPINAC RT TERMISTOR
E*H OHRIVAC RC PRUIMAC
F*U, FU* (VLASTNOSTI NALEZNETE POJISTKA SC OMEZOVACI SPINAC
NAKARTE UVNITR JEDNOTKY)
FG* KONEKTOR (UZEMNENY NAKOSTRU) S'L PLOVAKOVY SPINAC
H* KABELOVY SVAZEK S*NPH TLAKOVY SNIMAC (VYSOKOTLAKY)
H*P, LED*, VL KONTROLKA, DIODALED S*NPL TLAKOVY SNIMAC (NIZKOTLAKY)
HAP DIODA LED (ZELENA KE SLEDOVANI PROVOZU) S*PH, HPS* TLAKOVY SPINAC (VYSOKOTLAKY)
VYSOKE NAPET( VYSOKE NAPETI S*PL TLAKOVY SPINAC (NIZKOTLAKY)
IES SNIMAC INTELLIGENT EYE ST TERMOSTAT
IPM* INTELIGENTNi NAPAJECI MODUL S*W, SW* PROVOZNi SPINAC
K*R, KCR, KFR, KHUR MAGNETICKE RELE SA* POJISTKAPROTIRAZUM
L FAZE SR*, WLU PRIJIMAC SIGNALU
L CIVKA SS* PREPINAC
'R TLUMIVKA SHEET METAL PEVNA DESKA SVORKOVNICE
M* KROKOVY MOTOR TR TRANSFORMATOR
MC MOTOR KOMPRESORU TC, TRC VYSILAC
MF MOTOR VENTILATORU V¢ RV VARISTOR
MP MOTOR CERPADLA KONDENZATU VR DIODOVY MUSTEK
M*S KYVNY MOTOR WRC BEZDRATOVY DALKOVY OVLADAC
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETICKE RELE X* SVORKA
N NULOVY VODIC XM SVORKOVNICE (BLOK)
n=* POCET PRUCHODU FERITOVYM JADREM YE CIVKA ELEKTRONICKEHO EXPANZNIHO VENTILU
PAM MODULACE AMPLITUDY IMPULZU YR Y*S CIVKA REVERZNIHO ELEKTROMAGNETICKEHO
VENTILU
PCB* DESKAPLOSNYCH SPOJU (KARTA) zC FERITOVE JADRO
PM* NAPAJECI MODUL ZF.Z°F SUMOVY FILTR
VAROVANI

Upozoriujeme, ze pokud dojde k vypnuti a opétovnému zapnuti napajeni, provoz jednotky se automaticky

obnovi.

VYSOKE NAPETI — Pfed provadénim oprav kondenzator Gplné vybijte.
Riziko poruchy nebo uniku vody!
Neumyvejte vnitiek klimatizace sami.
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Instalace vnitrni jednotky

7. Vypoustéci trubka

1) PFipojte vypoustéci hadici, jak je znazornéno vpravo.

2) Odstrante pfedni horni panel a vzduchové filtry. (Viz zpdsob demontaZze na strané 4.)
Nalijte do odtokové vany trochu vody, abyste zkontrolovali, zda voda protékéa plynule.

3) Pokud je nutné pouzit prodlouzeni vypoustéci hadice, zvolte hadici

o vnitinim prdméru 16 mm.

Nezapomerite tepelné izolovat vnitfni ¢ast prodluzovaci hadice.

4) P¥i pfipojeni pevné polyvinylchloridové trubky
(jmenovity prdmér 13 mm) pfimo k vypoustéci
hadici pfipojené k vnitfni jednotce jako
u vestavéného potrubi pouZijte jako spoj
jakoukoli komeréné dostupnou vypoustéci
pfipojku (jmenovity prdmér 13 mm).

mCesky

Odtokova hadice musi
mit sklon dolu.

Neni povolen zadny lapac.

Nevkladejte konec
hadice do vody.

—

Odtokova hadice 2 Vypoustéci prodluzovaci hadice
vnitfni jednotky

Izola¢ni trubka (mistni dodavka)

) -~

Pevna PVC odtokova
hadice z béZného prodeje
(jmenovity prdmér 13 mm)

@18

TP >
Odtokova hadice dodana
s vnitfni jednotkou

Komeréné dostupna
vypoustéci pFipojka
(jmenovity prdmér 13 mm)
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Zkusebni provoz a zkousky

1. Zkusebni provoz a zkousky

1-1 Zmérte napajeci napéti a ujistéte se, Zze spada do stanoveného rozsahu.

1-2 ZkuSebni provoz by méla byt proveden v rezimu chlazeni nebo topeni.

1) ZkuSebni provoz muaze byt zruSen v kterémkoliv rezimu v zavislosti na pokojové teploté.
Dalkovy ovlada¢ pro zkusebni provoz pouzijte podle nize uvedeného popisu.

Zkusebni provoz z dalkového ovladace

1) Stisknutim tlacitka "ZAP/VYP" zapnéte systém.
Stisknéte souc¢asné tlacitko "TEMP" a "MODE".

)
)
) Stisknéte tlacitko "TEMP" a vyberte "77".
)
)

A WN

Stisknéte tlacitko "MODE".

a

ukondit, stisknéte tlacitko "ZAP/VYP".

Zkusebni provoz skongéi pfiblizné po 30 minutach a pfepne se do normalniho provozu. Chcete-li zkusebni provoz

2) Po dokonéeni zkuSebniho provozu nastavte teplotu na normaini troven (26°C az 28°C v rezimu chlazeni, 20°C az 24°C

v rezimu topeni).

3) Z dlivodll ochrany systém zablokuje opétovné spusténi ¢innosti po dobu 3 minut po vypnuti.

1-3 Provedte zkuSebni provoz podle navodu k obsluze, abyste se ujistili, Ze vSechny funkce (napfiklad pohyb

lamel) a sou&asti pracuji spravné.

+ Klimatiza¢ni jednotka vyZaduje v pohotovostnim rezimu malé mnozstvi energie. Jestlize planujete, Ze systém nebude
urcitou dobu po instalaci pouzivan, odpojte jisti€, aby nedochazelo ke zbyte€nému odbéru elektrické energie.
+ Jestlize jisti¢ vypne napajeni klimatiza¢niho zafizeni, systém po obnoveni napajeni obnovi pivodni provozni rezim.

2. Zkusebni polozky

ZkuSebni polozky

Priznak

Kontrola

Vnitini a venkovni jednotky jsou nainstalovany spravné na pevnych
zakladech.

Pad, vibrace, hluk

Zadny unik plynného chladiva.

Nekompletni funkce chlazeni/
vytapéni

Plynové a kapalinové potrubi chladiva a odtokova prodluzovaci hadice

vnitfni jednotky jsou tepelné izolovany. Unik vody
Vypoustéci potrubi je spravné nainstalovano. Unik vody
Systém je fadné uzemnény. Elektricky svod

Pro propojeni jednotek jsou pouzity pfedepsané vodice.

Nefungujici nebo spalené

Sani nebo vystup vzduchu vnitfni nebo venkovni jednotky maji zajistén
volny priichod vzduchu.
Uzaviraci ventily jsou otevieny.

Nekompletni funkce chlazeni/
vytapéni

Vnitfni jednotka spravné pfijima pfikazy z dalkového ovladace.

Nepracuje
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