
R32 Split Series

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

MODÈLES
FTXJ20MV1BW FTXJ20MV1BS
FTXJ25MV1BW FTXJ25MV1BS
FTXJ35MV1BW FTXJ35MV1BS
FTXJ50MV1BW FTXJ50MV1BS
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Précautions de sécurité

• Les précautions décrites ci-dessous sont classées sous AVERTISSEMENT et ATTENTION. Toutes deux contiennent 
des renseignements importants liés à la sécurité. Veillez à bien respecter toutes les précautions. 

• Signification des remarques AVERTISSEMENT et ATTENTION 

AVERTISSEMENT..... Si ces instructions ne sont pas correctement suivies, cela peut entraîner des blessures 
ou la mort. 

ATTENTION............... Si ces instructions ne sont pas correctement suivies, cela peut entraîner l'endommagement 
des biens ou des blessures pouvant être sérieuses en fonction des circonstances. 

• Les icônes de sécurité présentées dans ce manuel ont les significations suivantes: 

• Après avoir terminé l'installation, effectuez un fonctionnement d'essai pour vérifier la présence de défauts et expliquez 
au client comment faire fonctionner le climatiseur et veillez à le faire en vous aidant du manuel de fonctionnement.

• Le texte anglais correspond aux instructions d'origine. Les autres langues sont les traductions des instructions d'origine. 

Veillez à respecter les instructions. Veillez à procéder à la mise à la terre. Ne tentez jamais cela. 

AVERTISSEMENT
• Demandez à votre revendeur ou à du personnel qualifié d'effectuer les travaux d'installation. 

N'essayez pas d'installer le climatiseur vous-même. Une mauvaise installation peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques ou 
un incendie. 

• Installez le climatiseur conformément aux instructions de ce manuel d'installation. 
Une mauvaise installation peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie. 

• Veillez à n'utiliser que les accessoires et pièces spécifiés pour les travaux d'installation. 
Ne pas utiliser les pièces spécifiées peut entraîner la chute de l'unité, des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie. 

• Installez le climatiseur sur une fondation suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité. 
Une fondation pas assez solide peut entraîner la chute du matériel et provoquer des blessures. 

• Les travaux électriques doivent être effectués conformément aux règlements locaux et nationaux et aux 
instructions de ce manuel d'installation. Veillez à n'utiliser qu'un circuit d'alimentation dédié. 
Une insuffisance de la capacité du circuit d'alimentation et des travaux incorrects peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. 

• Utilisez un câble suffisamment long. 
N'utilisez pas de câbles taraudés ou de rallonge car ils peuvent entraîner une surchauffe, une décharge électrique ou un incendie. 

• Assurez-vous que tout le câblage est bien fixé, que les câbles spécifiés sont utilisés et que la connexion des 
bornes et les câbles ne subissent pas de tension. 
Des connexions ou la fixation des câbles incorrectes peuvent entraîner une montée de chaleur anormale ou un incendie. 

• Lorsque vous raccordez les câbles d'alimentation et les câbles reliant les unités intérieures et extérieures, placez-
les de manière à ce que le couvercle du coffret électrique ferme bien. 
La fermeture inappropriée du couvercle du coffret électrique peut provoquer une électrocution, un incendie ou une surchauffe des bornes. 

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou des 
personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.

• Si le gaz réfrigérant fuit pendant l'installation, ventilez immédiatement la zone. 
Des gaz toxiques risquent d'être produits si le réfrigérant entre en contact avec une flamme. 

• Après avoir terminé l'installation, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite de gaz réfrigérant. 
Des émanations de gaz toxiques peuvent se produire si le gaz réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec une source inflammable telle 
qu'un radiateur soufflant, un poêle ou une cuisinière. 

• Lors de l'installation ou du déplacement du climatiseur, veillez à purger le circuit du réfrigérant afin qu'il ne 
contienne plus d'air et utilisez uniquement le réfrigérant spécifié (R32). 
La présence d'air ou de tout autre élément dans le circuit du réfrigérant provoque une augmentation anormale de la pression qui risque d'endommager 
l'équipement voire de blesser des personnes. 

• Lors de l'installation, fixez fermement la tuyauterie de réfrigérant avant de faire tourner le compresseur. 
En effet, si la tuyauterie du réfrigérant n'est pas fixée et que la vanne d'arrêt est ouverte alors que le compresseur fonctionne, de l'air sera aspiré 
et provoquera une pression anormale dans le cycle de réfrigération. Cela risque d'endommager l'équipement et de blesser des personnes. 

• Lors de l'aspiration, arrêtez le compresseur avant de retirer la tuyauterie de réfrigérant. 
Si le compresseur est encore en fonctionnement et que la vanne d'arrêt est ouverte lors de l'aspiration, l'air est aspiré lors du retrait de la 
tuyauterie de réfrigérant, ce qui entraîne une pression anormale lors du cycle de réfrigération, avec des dommages, voire même des blessures. 

• Veillez à mettre le climatiseur à la terre.
Ne mettez pas l'unité à la terre sur une conduite utilitaire, un parafoudre ou la terre d'un téléphone. Une mise à la terre incorrecte 
peut provoquer des décharges électriques. 

• Veillez à installer un disjoncteur de perte de terre. 
Ne pas installer un disjoncteur de perte de terre peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. 

Lisez attentivement les consignes 
du présent manuel avant d'utiliser l'unité. Cet appareil est rempli de R32.
■Français 1



Précautions de sécurité

Accessoires   –   

Choix d'un lieu d'installation
Avant de choisir un lieu d'installation, vous devez obtenir l'autorisation de l'utilisateur.

1. Unité intérieure
Cette unité intérieure doit être placée dans un lieu répondant aux critères suivants: 

1) Les restrictions concernant l'installation, spécifiées sur le schéma d'installation de l'unité intérieure, sont respectées.
2) L'entrée et la sortie d'air ne sont pas obstruées.
3) L'unité n'est pas exposée directement aux rayons du soleil.
4) L'unité est éloignée de toute source de chaleur ou de vapeur.
5) Il n'y a aucune source de vapeur d'huile provenant d'une machine (cela risque de réduire la durée de vie de l'unité intérieure).
6) L'air froid (chaud) circule dans toute la pièce.
7) L'unité est éloignée des lampes fluorescentes à allumage électronique (de type inverseur ou démarrage rapide) car cela 

risque de réduire la portée de la télécommande.
8) L'unité est placée à au moins 1 m d'une télévision ou d'un poste de radio (l'unité risque de causer des interférences avec l'image ou le son).
9) L'unité est installée à la hauteur recommandée (1,8 m).

10) Il n'y a pas d'équipement de blanchisserie dans la pièce.
11) L'appareil doit être stocké de manière à éviter les dommages mécaniques.

2. Télécommande sans fil
Allumez toutes les lampes fluorescentes de la pièce, s'il y en a, et trouvez l'endroit où les signaux de la télécommande sont 
correctement reçus par l'unité intérieure (dans une portée de 6m).

ATTENTION
• N'installer le climatiseur dans aucun endroit présentant le danger de fuites de gaz inflammable. 

Dans le cas d'une fuite de gaz, l'accumulation de gaz à proximité du climatiseur peut provoquer un incendie. 

• La manipulation, le remplissage, la vidange et la mise au rebut du réfrigérant doivent être confiés à du personnel qualifié.
• Tout en suivant les instructions de ce manuel d'installation, installez la tuyauterie d'évacuation et isolez la 

tuyauterie afin d'éviter la formation de condensation. 
Des conduites d'évacuation inadaptées peuvent entraîner des fuites d'eau à l'intérieur et des dommages matériels. 

• Serrez le raccord conique conformément à la méthode indiquée (clé dynamométrique, par exemple). 
Si le raccord conique est trop serré, il risque de se fissurer après une utilisation prolongée, ce qui entraînerait une fuite du réfrigérant. 

• Cet appareil est conçu pour être utilisé par des utilisateurs expérimentés ou formés, dans des ateliers, dans l'industrie 
légère et dans les exploitations agricoles, ou par des non spécialistes, dans un cadre commercial ou domestique.

• Le niveau de pression acoustique est inférieur à 70 dB (A).

Plaque de montage 

1

Filtre purificateur d'air 

photocatalytique à l'apatite 
et au titane

1
Télécommande 

sans fil  

1
Filtre anti-bactérien à particules 

d'argent (filtre Ag-ion) 
1

Support de la 

télécommande 

1

Pile sèche AAA LR03 (alcaline) 

2

Vis de fixation de l'unité 

intérieure (M4 × 12L) 

2

Cache de vis 

2

Manuel 

d'utilisation 

1

Manuel 

d'installation 

1

Unité intérieure A J

A B C

D E F

G H J
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Schéma d'installation de l'unité 
intérieure

Capteur INTELLIGENT EYE
ATTENTION
• Ne heurtez et ne poussez pas violemment le capteur INTELLIGENT EYE. Cela peut entraîner des dommages et des

anomalies de fonctionnement.

• Ne placez pas d'objets volumineux à proximité du capteur. De même, maintenez les unités de chauffage et les
humidificateurs hors de la zone de détection du capteur.

■  

■  
 
 

 

B
C

D

* 

A

G

A

■  Filtre désodorisant à apatite de titane

Fixer l'unité intérieure
Accrochez les pinces du 
bâti inférieur sur la plaque 
de montage. Si les pinces 
sont difficiles à accrocher, 
retirez la grille avant.

Grille avant

Patte

Bâti inférieur

Plaque de 
montage

La plaque de montage doit 
être installée sur un mur 
pouvant supporter le poids de 
l'unité intérieure.

Plaque de montage

Panneau avant supérieur

Lors du retrait de la grille avant, reportez-vous 
à "Retrait et installation de la grille avant", 
page 4.

Au moins 30 mm 
depuis le plafond

Au moins 50 mm 
du mur (des 
deux côtés)

Filtres à air

Cache de vis

Coupez le tuyau d'isolation 
thermique à la longueur 
appropriée et enroulez-le 
de ruban en veillant à ne 
laisser aucun espace sur la 
ligne de découpe du tuyau 
d'isolation.

Bouchez les trous autour 
du tuyau avec du mastic.

Capteur INTELLIGENT EYE

500 mm 
ou plus

Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles dans les 
500 mm autour du récepteur du signal.
Le cas échéant, cela pourrait avoir une 
incidence négative sur les performances 
de réception de l'appareil et diminuer la 
distance de réception.

Panneau avant inférieur

Enroulez le tuyau 
d'isolation de ruban 
de finition de bas 
en haut.

Avant de visser le 
support de la 
télécommande au 
mur, vérifiez que 
l'unité intérieure 
reçoit correctement 
les signaux de 
commande.

Télécommande sans fil

Support de la 
télécommande

Couvercle de service
Il est possible de retirer le couvercle 
de service.

Méthode d'ouverture
1) Retirez les vis du couvercle de service.
2) Tirez le couvercle de service vers le 

bas dans la diagonale, dans le sens 
de la flèche.

3) Abaissez.

■  Filtre à particules d'argent   
(filtre Ag-ion)

Cadre du filtre 

LanguettePince

Filtre à air

Vis 
(à fournir: M4 × 25L) Vis (M4 × 16L)

Vis de fixation pour le 
support de la télécommande 
(à fournir: M3 x 20L)
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Conseils d'installation
1. Retrait et installation du panneau avant supérieur

■

■

"click" "click"

"click"

4)

5)

6)

7)

Méthode de retrait
1) Ouvrez le panneau avant supérieur.
2) Faites glisser les verrous situés à l'arrière du panneau avant vers le haut pour les dégager (côtés gauche et droit).
3) Retirez les arbres de leurs trous de chaque côté du panneau puis retirez le panneau avant supérieur.

L'angle d'ouverture du panneau 
avant supérieur ne peut pas aller 
au-delà de ce qui figure sur 
l'illustration. Ne pas en forcer 
l'ouverture plus avant que ce 
qui est illustré.

Méthode d'installation
1) Faites glisser les verrous situés à l'arrière du panneau avant vers le haut pour les 

dégager (côtés gauche et droit).
2) Insérez les arbres de panneau dans leurs trous, de chaque côté du panneau avant 

supérieur.
3) Faites glisser les verrous de chaque côté du panneau avant vers le bas pour les 

verrouiller.
4) Fermez le panneau supérieur.
5) Ne pas POUSSER sur le panneau avant pour le fermer.
6) Mettez l'unité sous tension à l'aide de la télécommande. Attendez que les panneaux 

soient complètement ouverts. Puis mettez l'unité hors tension à l'aide de la 
télécommande.

7) Une fois les panneaux avant complètement fermés, appuyez doucement sur le 
panneau avant supérieur pour l'enclencher en position.

Arbre du panneau avant

3-2) Tirer

3-1) Faire glisser
2) Faire glisser

Verrou de panneau avant

Arrière du panneau avant supérieur

Arrière du panneau avant supérieur

Trou dans 
l'arbre

MARCHE/ARRÊT
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Conseils d'installation
2. Retrait et installation de la grille avant

• Méthode de retrait 
1) Retirez le panneau avant supérieur et les filtres à air.

2) Retirez le couvercle de service. (Reportez-vous à la méthode d'ouverture, 
page 3).

3) Retirez les faisceaux électriques de l'attache puis dégagez-les des 
connecteurs.

4) Poussez le panneau avant inférieur vers le haut jusqu'en butée.

5) Retirez le (grand) volet.

6) Ouvrez les 2 caches de vis et retirez les 4 vis de la grille avant.
(Les caches de vis ne sont pas montés en usine). 

7) Insérez vos deux mains, munies de gants de 
protection, sous la grille avant, comme illustré. 

8) Dégagez la grille avant des 3 crochets 
supérieurs en poussant la partie supérieure de 
la grille avant vers le haut, tirez la grille avant 
vers vous en en maintenant les deux extrémités 
puis retirez la grille avant.
• Si la grille est difficile à retirer, insérez une 

longue plaque plate* dans l'espace pratiqué 
dans le couvercle latéral (comme illustré) puis 
tournez la plaque vers l'intérieur pour dégager 
les crochets (3 crochets à gauche et à droite) 
et retirer ainsi la grille plus facilement.
* Une règle enroulée dans un chiffon,
   par exemple.

ATTENTION
Veillez à porter des gants de protection.

• Méthode d'installation 
1) Installez la grille avant puis insérez correctement les crochets supérieurs (3 emplacements) et les crochets à gauche et 

à droite (3 emplacements de chaque côté). 

2) Reposez les 4 vis de la grille avant puis fermez les 2 caches de vis.

3) Installez le (grand) volet.

4) Abaissez le panneau avant inférieur dans sa position d'origine.

5) Insérez les faisceaux électriques dans les 2 connecteurs puis fixez-les à l'aide de l'attache.

6) Installez le filtre à air, puis montez le panneau avant supérieur.

Attache

Connecteurs

Faisceau électrique

(Grand) volet (Petit) volet

4 vis Méthode d'ouverture
Cache de vis

Utilisez une longue plaque 
plate comme une règle, par 
exemple, et enroulez-la dans 
un chiffon pour ne pas 
endommager le produit.

Bas

Crochets supérieurs

2)Tirez vers vous.

1)Soulevez.

Crochets latéraux
■Français 5



Conseils d'installation
3. Réglage des adresses

Lorsque deux unités intérieures sont installées 
dans une même pièce, les deux 
télécommandes peuvent être réglées sur deux 
adresses différentes. 

1) Retirez le panneau avant supérieur et la 
grille avant. (4 vis) 

2) Coupez le fil de liaison de l'adresse (JA) 
sur la carte de circuit imprimé.

3) Coupez le fil de liaison de l'adresse (J4) 
dans la télécommande.
• Veillez à ne pas couper le fil de liaison (J8).

4. Connexion à un système HA 
(télécommande câblée, télécommande centrale, etc.)
• Méthodes de retrait des couvercles 

métalliques du câblage électrique 

1) Retirez le panneau avant supérieur et la 
grille avant. (4 vis)

2) Retirez le boîtier du câblage électrique. 
(1 vis)

3) Dégagez les 4 languettes et retirez le 
couvercle métallique du câblage 
électrique (A).

4) Libérez le crochet sur le couvercle 
métallique du câblage électrique (B) 
puis dégagez une seule languette.

5) Dégagez 2 languettes à la partie 
supérieure et retirez le couvercle 
métallique du câblage électrique (B). 

• Méthodes de fixation du câble de connexion 
1) Retirez le connecteur monté en usine de S21.

2) Attachez les faisceaux ensemble comme illustré, afin que le connecteur retiré 
ne gêne pas la carte de circuit imprimé.

3) Fixez le câble de raccordement au connecteur S21 et tirez le 
faisceau via la partie en pointillés sur la figure.

4) Tournez le faisceau, tel qu'illustré.

1
2

JA

[Unité intérieure]

<Bas du boîtier du câblage électrique>

Capteur INTELLIGENT EYE

[Télécommande]

Fil de liaison

(J8) (J4)

ADDRESS
EXIST
CUT

ADDRESS : JA
EXIST : 1
CUT : 2

Plaque métallique du 
couvercle du boîtier 
électrique (B)

Plaque métallique du 
couvercle du boîtier 
électrique (A)

Vis
[Depuis l'arrière]

Languette unique

Abaissez

Vis

Connecteur HA (S21)
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Conseils d'installation
• Méthodes de fixation des couvercles métalliques du 

câblage électrique 

1) Accrochez la partie supérieure du couvercle métallique 
du câblage électrique (B) sur les 2 languettes.

2) Appuyez sur le crochet du bas pour placer une seule 
languette puis installer le couvercle métallique du câblage 
électrique (B).

3) Insérez le connecteur dans le trou puis accrochez et 
installez le couvercle métallique du câblage électrique (A) 
sur les 4 languettes. 

Travaux sur la tuyauterie de réfrigérant
, procédez à l'installation en vous reportant au manuel d'installation fourni

   avec l'unité extérieure multiple.

1. Évasement de l'extrémité du tuyau 
1) Coupez l'extrémité du tuyau avec un coupe-tube.

2) Retirez les bavures en orientant la surface de coupe 
vers le bas de manière à ce que les copeaux ne 
pénètrent pas dans le tuyau.

3) Placez le raccord conique sur le tuyau.

4) Évasez le tuyau.

5) Vérifiez que l'évasement est correctement effectué.

AVERTISSEMENT
• N'utilisez pas d'huile minérale sur la partie évasée.
• Empêchez l'huile minérale de pénétrer dans le système car elle réduit la durée de vie des éléments.
• N'utilisez jamais des tuyaux ayant servi pour des installations précédentes. Utilisez uniquement les pièces fournies 

avec l'unité.
• N'installez jamais de séchoir sur cette unité R32 afin de préserver sa durée de vie.
• Le matériau de séchage peut se dissoudre et endommager le système.
• Un évasement incomplet peut entraîner des fuites de gaz réfrigérant.

Plaque métallique 
du couvercle du 
boîtier électrique (A)

Plaque métallique du 
couvercle du boîtier 
électrique (B)

Avec une unité intérieure multiple

(Coupez 
à angle droit).  Retirez les bavures.

Évasement
Réglez exactement à l'endroit indiqué ci-dessous.

Poinçon
0-0,5 mm

À embrayage

Outil d'évasement 
pour R410A ou R32

1,0-1,5 mm

À embrayage
(type Ridgid)

1,5-2,0 mm

Type écrou à oreilles 
(type Imperial)

Outil d'évasement classique

La surface intérieure 
de l'évasement doit 
être impeccable.

L'extrémité du tuyau doit être 
évasée de manière uniforme, 
en formant un cercle parfait.
Veillez à ce que le raccord 
conique soit serré.

Vérification

A

A
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Travaux sur la tuyauterie de réfrigérant
2. Tuyauterie de réfrigérant

ATTENTION
• Utilisez l'écrou évasé fixé à l'unité principale (pour empêcher que le raccord conique ne fissure en raison de la détérioration 

due à l'âge).

• Pour empêcher les fuites de gaz, appliquez l'huile réfrigérante uniquement sur la surface interne du raccord (utilisez de l'huile 
réfrigérante pour R32 ou R410A).

• Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les raccords coniques afin d'empêcher qu'ils soient endommagés et d'éviter les 
fuites de gaz.

Alignez le centre des deux évasements et serrez manuellement les raccords coniques en faisant 3 ou 4 tours. Serrez-les 
ensuite complètement avec une clé dynamométrique. 

2-1. Précautions relatives à la manipulation de la 
tuyauterie 
1) Protégez l'extrémité ouverte du tuyau contre la poussière et 

l'humidité.

2) Vous devez plier les tuyaux aussi délicatement que possible. 
Utilisez une cintreuse pour plier les tuyaux. 

2-2. Sélection du cuivre et des matériaux d'isolation à la chaleur
Respectez les consignes suivantes lors de l'utilisation de raccords et de tuyaux 
en cuivre disponibles dans le commerce: 

1) Matériau d'isolation: mousse en polyéthylène
Taux de transfert de la chaleur: 0,041 à 0,052 W/mK (0,035 à 0,045 kcal/mh°C)
La température de la surface des tuyaux de gaz réfrigérant atteint 110°C 
maximum.
Sélectionnez des matériaux d'isolation à la chaleur en mesure de résister 
à cette température.

2) Veillez à isoler les tuyauteries de gaz et de liquide et à respecter les 
dimensions d'isolation ci-dessous. 

3) Utilisez une isolation thermique distincte pour les tuyaux de liquide réfrigérant et de gaz réfrigérant.

Couple de serrage du raccord conique

Côté gaz Côté liquide

3/8 pouce 1/2 pouce 1/4 pouce

32,7-39,9 N•m
(330-407 kgf•cm)

49,5-60,3 N•m
(505-615 kgf•cm)

14,2-17,2 N•m
(144-175 kgf•cm)

Côté gaz Côté liquide Isolation thermique du tuyau de gaz
Isolation thermique 
du tuyau de liquide

catégorie 25/35 catégorie 50
Diam. ext. 6,4 mm

catégorie 25/35 catégorie 50
Diam. int. 8-10 mm

Diam. ext. 9,5 mm Diam. ext. 12,7 mm Diam. int. 12-15 mm Diam. int. 14-16 mm

Rayon de courbure minimum Épaisseur min. 10 mm

Au moins 30 mm Au moins 40 mm Au moins 30 mm

 Épaisseur 0,8 mm (C1220T-O)

Clé dynamométrique

Raccord de tuyaux
Raccord conique

Raccord conique
Clé

N'appliquez pas d'huile
réfrigérante sur la surface externe.

Appliquez l'huile réfrigérante 
sur la surface interne du
raccord.

N'appliquez pas d'huile réfrigérante 
sur le raccord conique pour éviter 
de serrer avec un couple de 
serrage excessif.

[Application d'huile] [Serrage]

Mur

Si aucun capuchon 
d'évasement n'est
disponible, couvrez
l'ouverture de 
l'évasement avec
de l'adhésif pour 
empêcher la pénétration 
de saletés ou d'eau.

N'oubliez pas de
placer un capuchon.

Pluie

Câblage entre les unités

Tuyau de gaz
Tuyau de liquide

Isolation du 
tuyau de liquide

Isolation du 
tuyau de gaz

Ruban de finition Tuyau d'évacuation
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Installation de l'unité intérieure
1. Installation de la plaque de montage

La plaque de montage doit être installée sur un mur qui supporte le poids de l'unité intérieure.

1) Sécurisez temporairement la plaque de montage sur le mur, vérifiez que l'unité est bien à niveau et marquez les 
endroits à percer sur le mur.

2) Fixez la plaque de montage au mur avec des vis.

Points de rétention et dimensions recommandés pour la plaque de montage 

2. Perçage d'un trou dans le mur et installation du tuyau encastré dans le mur
• Pour les murs contenant une structure en métal ou une plaque 

en métal, veillez à utiliser un tuyau encastré dans le mur et un 
couvercle pour le trou du mur afin d'empêcher tout risque de 
surchauffe, de décharge électrique ou d'incendie. 

• Veillez à boucher les espaces autour des tuyaux avec un 
produit de calfeutrage afin d'empêcher les fuites d'eau.

1) Percez un trou de 65 mm traversant le mur et inclinez-le 
légèrement vers le bas, vers l'extérieur.

2) Insérez le tuyau encastré dans le mur dans le trou.

3) Insérez le couvercle pour le trou du mur dans le tuyau.

4) Après avoir terminé la tuyauterie de réfrigérant, le câblage et 
la tuyauterie d'évacuation, bouchez les trous autour du tuyau 
avec du mastic.

3. Câblage entre les unités
1) Retirez le panneau avant supérieur puis le couvercle de 

service. 

2) Passez dans le trou le câble reliant les unités, de l'unité 
extérieure vers l'unité intérieure. Tirez le câble vers la 
façade avant. Pliez les extrémités des câbles attachés 
vers le haut afin de faciliter le travail. (Si les extrémités 
du câble reliant les unités doivent être dénudés d'abord, 
rassemblez les extrémités avec du ruban adhésif.)

3) Appuyez sur le bâti inférieur de l'unité intérieure avec 
vos deux mains pour fixer l'unité sur les crochets de la 
plaque de montage. Veillez à ce que les câbles ne soient 
pas pincés sur les bords de l'unité intérieure.

998

357
135142

348
160 151

φ65 φ6
5

49
10

0

200124

30
3

49

50

203 234

67

(Dimensions du boulon: M10)

Utilisez le ruban 
à mesurer comme 
illustré.Positionnez 
l'extrémité du ruban 
à mesurer à    .

(Dimensions du boulon: M10)
Extrémité du tuyau de gaz

Extrémité du tuyau de liquide

Placez un niveau sur 
la languette relevée.

À travers le trou du mur φ65

unité: mm

Emplacement 
du flexible de 
drainage

Conservez ici la pièce 
découpée dans l'unité 
pour la tuyauterie

Points de retenue recommandés pour la 
plaque de montage (5 points en tout)

Intérieur Extérieur

Mastic
(à fournir)

Tuyau encastré 
dans le mur 
(à fournir)

Couvercle du 
trou dans le mur
(à fournir) Tuyau encastré dans 

le mur (à fournir)

φ65

A
Suspendez le crochet 
de l'unité intérieure ici.

Si les extrémités du câble reliant les 
unités ont été dénudées, recouvrez-les 
de ruban d'isolation pour faciliter le 
passage du câble.

Plaque de montage

Câble 
d'interconnexion
■Français 9



Installation de l'unité intérieure
4. Pose des tuyauteries, des flexibles et du câblage 

• La méthode d'installation recommandée consiste à poser des tuyauteries 
arrière. 

• Si vous effectuez une installation de tuyauteries inférieures ou 
latérales, reportez-vous à "5. Tuyauteries inférieures ou latérales", 
page 10.

4-1. Tuyauteries arrière droites 
1) Fixez le flexible de drainage sous les tuyaux de réfrigérant avec 

du ruban adhésif en vinyle.

2) Enroulez ensemble le câble reliant les unités, les tuyaux de 
réfrigérant et le flexible d'évacuation avec du ruban d'isolation. 
 

3) Passez le câble reliant les unités, le flexible d'évacuation et les tuyaux de 
réfrigérant dans le trou du mur, puis placez l'unité intérieure sur les crochets 

de la plaque de montage à l'aide des repères  situés au-dessus de l'unité. 

4-2. Tuyauteries arrière gauches 

1) Remplacez le bouchon d'évacuation et le flexible 
d'évacuation. 

2) Fixez le flexible de drainage sous les tuyaux de 
réfrigérant avec du ruban adhésif en vinyle.

3) Veillez à raccorder le flexible de drainage à 
l'orifice d'évacuation à la place du bouchon 
d'évacuation.

4) Placez les tuyaux de réfrigérant le long de la voie réservée à cet effet sur la plaque de montage. 

5) Passez le flexible d'évacuation et les tuyaux de réfrigérant dans le trou du mur, puis placez l'unité intérieure sur les 

crochets de la plaque de montage, à l'aide des repères  situés au-dessus de l'unité. 

6) Tirez le câble reliant les unités. 

7) Raccordez les tuyaux reliant les unités.

8) Enroulez ensemble les tuyaux de réfrigérant et 
le flexible de drainage avec du ruban 
d'isolation, tel qu'indiqué sur la figure de droite 
(si vous passez le flexible de drainage par 
l'arrière de l'unité intérieure).

Tuyauteries 
arrière gauches

Tuyauteries 
arrière droites

Attachez ensemble le tuyau de réfrigérant et le flexible 
de drainage à l'aide de ruban adhésif en vinyle.

A Plaque de montage

Remplacement sur le côté gauche
1) Retirez la vis de fixation de l'isolation à droite 

et retirez le flexible de drainage.
2) Retirez le bouchon d'évacuation à gauche et 

fixez-le sur le côté droit.
3) Insérez le flexible de drainage et serrez avec 

la vis de fixation de l'isolation. Si vous oubliez 
de serrer, cela risque de provoquer des fuites 
d'eau.

Remplacement du bouchon d'évacuation et du flexible de drainage
Fixation du flexible de drainage
Le flexible de drainage se situe à l'arrière de l'unité.

Façade avant de l'unité
Fixation sur le côté droit 
(par défaut)

Fixation sur le côté gauche

Flexible 
de drainage

Flexible 
de drainage

Vis de fixation 
de l'isolation

Vis de fixation 
de l'isolation

Côté droitCôté gauche

Régler le bouchon d'évacuation

Pas 
d'espace

Insérez une clé hexagonale (4 mm).

N'appliquez pas d'huile de lubrification (huile 
réfrigérante) sur le bouchon d'évacuation lorsque 
vous l'insérez.
L'application d'huile de lubrification sur le bouchon 
d'évacuation provoquerait un endommagement de 
celui-ci et, par conséquent, des fuites.

A
Flexible de 
drainage

Liez avec du 
ruban adhésif 
en vinyle.

Plaque de montage

Bouchez ce trou 
avec du mastic ou 
un produit de 
calfeutrage.

Enroulez du ruban d'isolation autour de 
la partie courbe du tuyau de réfrigérant. 
Faites chevaucher au moins la moitié de 
la largeur du ruban à chaque tour.
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Installation de l'unité intérieure
9) Tout en veillant à ce que le câble reliant les unités ne soit pas pincé 

dans l'unité intérieure, appuyez avec vos deux mains sur le bord 
inférieur de l'unité intérieure jusqu'à ce qu'elle soit correctement 
fixée sur les crochets de la plaque de montage. Sécurisez l'unité 
intérieure sur la plaque de montage avec les vis de fixation de l'unité 
intérieure (M4 × 12L).

4-3. Tuyauterie encastrée 
Suivez les instructions données dans la section 
Tuyauteries arrière gauches. 
Insérez le flexible d'évacuation à cette profondeur afin 
qu'il ne puisse pas sortir du tuyau d'évacuation.

5. Tuyauteries inférieures ou latérales

1) Coupez le couvercle du trou pour la tuyauterie à l'aide d'une scie à chantourner.
• Pour les tuyauteries inférieures: en bas de la grille avant
• Pour les tuyauteries latérales: sur le couvercle latéral (côté grille avant et côté unité)
Appliquez la lame de la scie sur l'encoche et découpez le couvercle le long de la surface interne irrégulière.

2) Une fois le couvercle découpé, limez les bords. 
Ébavurez le long de la partie découpée à l'aide d'une lime demi-ronde.

3) Enroulez ensemble le câble reliant les unités, les tuyaux de réfrigérant et le flexible d'évacuation avec du ruban d'isolation.
Puis insérez le flexible d'évacuation et les tuyaux de réfrigérant dans le trou du mur après passage dans le trou découpé 
pour la tuyauterie. 

REMARQUE
• Veillez à ne pas laisser de copeaux pénétrer dans la section d'attaque du bras.
• Veillez à ne pas exercer de contrainte sur le panneau avant inférieur.

A

M

Tuyauteries 
de réfrigérant

Flexible 
de drainage

Bâti inférieur

Câble 
d'interconnexion

Plaque de 
montage

Vis de fixation de l'unité 
intérieure (M4 × 12L) (2 points)

Mur intérieur

Tuyau en chlorure 
de polyvinyle

Flexible de drainage

φ30 au moins

Au moins 
50 mm

Insérez le flexible 
de drainage à cette 
profondeur afin qu'il 
ne puisse pas 
sortir du tuyau 
d'évacuation.

Mur extérieur

L'illustration montre les tuyauteries 
inférieures gauches.

Côté grille avant

L'illustration montre les tuyauteries côté gauche.

Couvercle latéral 
(côté grille avant)

Couvercle latéral (côté unité)

Tuyauteries 
côté gauche

Tuyauteries 
inférieures droites

Tuyauteries 
inférieures gauches

Attachez ensemble le tuyau de réfrigérant et le flexible 
de drainage à l'aide de ruban adhésif en vinyle.

Tuyauteries 
côté droit
■Français 11



Installation de l'unité intérieure
6. Câblage

, procédez à l'installation en vous reportant au manuel d'installation
   fourni avec l'unité extérieure multiple.
1) Dénudez l'extrémité des fils (15mm).
2) Faites correspondre la couleur des fils avec les numéros de borne des borniers des unités intérieure et extérieure, puis 

vissez fermement les câbles à la borne correspondante.
3) Raccordez les câbles de mise à la terre aux bornes correspondantes.
4) Tirez les câbles pour vérifier qu'ils sont correctement fixés, puis maintenez-les avec un dispositif de retenue des câbles.
5) En cas de connexion à un système adaptateur, acheminez le câble de la télécommande et fixez le S21.
6) Placez les câbles de manière à ce que le couvercle de service ferme correctement, puis fermez le couvercle. 

ATTENTION
Lors du raccordement des câbles au bornier à l'aide d'un fil à un conducteur, veillez 
à procéder au bordage. 
Des problèmes d'installation peuvent provoquer des surchauffes et des incendies.

AVERTISSEMENT
• N'utilisez pas de câbles taraudés, de rallonges ou de raccordements en étoile car ils peuvent entraîner une surchauffe, 

une décharge électrique ou un incendie.
• N'utilisez pas d'éléments électriques achetés localement dans le produit. (Ne branchez pas l'alimentation de la pompe 

d'évacuation, etc. sur le bornier de transmission.) Cela pourrait provoquer une décharge électrique ou un incendie.
• Ne pas connecter l'unité intérieure au secteur. Connectez-la uniquement à l'unité extérieure pour prévenir tout risque de 

décharge électrique ou d'incendie.

Avec une unité intérieure multiple

1 2 3

Bornier
Boîte des composants électriques

Dispositif de retenue du câblage
Utilisez le type de câble indiqué.

Fixez le dispositif de retenue de 
manière à ce que les câbles ne 
subissent aucune contrainte extérieure.

Placez les fils de manière à ce que le 
couvercle de service s'insère bien.

Câblage entre les unités
4 conducteurs, 1,5 mm² ou plus
H05RN

Fixez fermement les fils 
avec les vis de borne.

Unité 
extérieure

Unité
intérieure

Fixez fermement les fils avec
les vis de borne.

<Correct> <Incorrect>
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Installation de l'unité intérieure
Schéma de câblage

ATTENTION
Notez que le fonctionnement reprendra automatiquement si l'alimentation principale est coupée puis rétablie.
HAUTE TENSION – Veillez à décharger complètement le condensateur avant de commencer des travaux de 
réparation.
Risque de dysfonctionnement ou de fuite d'eau!
N'essayez pas de nettoyer vous-même le climatiseur.

Légendes du schéma de câblage unifié
Pour les pièces appliquées et la numérotation, reportez-vous à l'autocollant du schéma de câblage fourni avec l'unité. Les pièces sont numérotées par ordre croissant 

et les numéros sont représentés dans la vue d'ensemble ci-dessous par le symbole "*" dans la référence.

: DISJONCTEUR : TERRE DE PROTECTION

: CONNEXION : TERRE DE PROTECTION (VIS)

, : CONNECTEUR : REDRESSEUR

: TERRE : CONNECTEUR DU RELAIS

: CÂBLAGE SUR SITE : CONNECTEUR DE COURT-CIRCUIT

: FUSIBLE : BORNE

: UNITÉ INTÉRIEURE : BARRETTE DE RACCORDEMENT

: UNITÉ EXTÉRIEURE : ATTACHE-CÂBLE

BLK : NOIR GRN : VERT PNK : ROSE WHT : BLANC
BLU : BLEU GRY : GRIS PRP, PPL : MAUVE YLW : JAUNE
BRN : MARRON ORG : ORANGE RED : ROUGE

A*P : CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ PS : ALIMENTATION DE COMMUTATION
BS* : BOUTON-POUSSOIR MARCHE/ARRÊT, COMMUTATEUR  

DE FONCTIONNEMENT
PTC* : PTC DE LA THERMISTANCE

BZ, H*O : SONNERIE Q* : TRANSISTOR BIPOLAIRE À GRILLE ISOLÉE (IGBT)
C* : CONDENSATEUR Q*DI : DISJONCTEUR DE PROTECTION CONTRE LES 

FUITES À LA TERRE
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, 
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, 
W, X*A

: CONNEXION, CONNECTEUR Q*L : PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE

D*, V*D : DIODE Q*M : THERMORUPTEUR
DB* : PONT DE DIODES R* : RÉSISTANCE
DS* : MICROCOMMUTATEUR R*T : THERMISTANCE
E*H : CHAUFFAGE RC : RÉCEPTEUR
F*U, FU* (POUR LES 
CARACTÉRISTIQUES, REPORTEZ-VOUS 
À LA CCI À L'INTÉRIEUR DE L'UNITÉ)

: FUSIBLE S*C : CONTACT DE FIN DE COURSE

FG* : CONNECTEUR (MISE À LA TERRE DU BÂTI) S*L : INTERRUPTEUR À FLOTTEUR
H* : FAISCEAU S*NPH : CAPTEUR DE PRESSION (HAUTE)
H*P, LED*, V*L : VOYANT TÉMOIN, DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE S*NPL : CAPTEUR DE PRESSION (BASSE)
HAP : DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE (MONITEUR DE 

SERVICE VERT)
S*PH, HPS* : COMMUTATEUR DE PRESSION (HAUTE)

HIGH VOLTAGE : HAUTE TENSION S*PL : COMMUTATEUR DE PRESSION (BASSE)
IES : CAPTEUR INTELLIGENT EYE S*T : THERMOSTAT
IPM* : MODULE D'ALIMENTATION INTELLIGENT S*W, SW* : COMMUTATEUR DE FONCTIONNEMENT
K*R, KCR, KFR, KHuR : RELAIS MAGNÉTIQUE SA* : PARASURTENSEUR
L : SOUS TENSION SR*, WLU : RÉCEPTEUR DE SIGNAL
L* : SERPENTIN SS* : SÉLECTEUR
L*R : RÉACTEUR SHEET METAL : PLAQUE DE LA BARRETTE DE 

RACCORDEMENT
M* : MOTEUR PAS-À-PAS T*R : TRANSFORMATEUR
M*C : MOTEUR DU COMPRESSEUR TC, TRC : ÉMETTEUR
M*F : MOTEUR DU VENTILATEUR V*, R*V : VARISTANCE
M*P : FUSIBLE DE LA POMPE D'ÉVACUATION V*R : PONT DE DIODES
M*S : MOTEUR DE VOLET PIVOTANT WRC : TÉLÉCOMMANDE SANS FIL
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* : RELAIS MAGNÉTIQUE X* : BORNE
N : NEUTRE X*M : BARRETTE DE RACCORDEMENT (BLOC)
n = * NOMBRE DE PASSAGE DANS LE TORE MAGNÉTIQUE Y*E : BOBINE DE LA VANNE D'EXPANSION 

ÉLECTRONIQUE
PAM : MODULATION D'IMPULSIONS EN AMPLITUDE Y*R, Y*S : BOBINE DE L'ÉLECTROVANNE D'INVERSION
PCB* : CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ Z*C : TORE MAGNÉTIQUE
PM* : MODULE D'ALIMENTATION ZF, Z*F : FILTRE ANTIPARASITE
■Français 13



Installation de l'unité intérieure
7. Tuyauterie d'évacuation 

1) Raccordez le flexible de drainage, tel que décrit sur la figure de droite.

2) Retirez le panneau avant supérieur et les filtres à air (reportez-vous à la 
méthode de démontage, page 4).
Versez un peu d'eau dans le bac de purge pour vérifier que l'eau s'écoule 
correctement. 

3) Si vous rallongez le flexible d'évacuation, utilisez une rallonge avec un diamètre 
interne de 16 mm. 
Veillez à bien isoler thermiquement la section intérieure de la rallonge.

4) Si vous raccordez un tuyau en chlorure de 
polyvinyle dur (diamètre nominal de 13 mm) 
directement au flexible de drainage fixé à l'unité 
intérieure et au tuyau encastré, utilisez une 
douille d'évacuation (diamètre nominal de 
13 mm), disponible dans le commerce, 
comme joint. 

Le flexible de drainage doit 
être incliné vers le bas.

Aucun siphon autorisé.

Ne pas mettre l'extrémité 
du flexible dans l'eau.

Flexible de 
drainage 
de l'unité 
intérieure

φ1
8

Extension pour 
flexible de drainage

Tuyau équipé d'une isolation 
thermique (à fournir)

Flexible de drainage 
fourni avec l'unité 
intérieure

Douille d'évacuation 
disponible dans le 
commerce (diamètre 
nominal de 13 mm)

Tuyau en chlorure 
de polyvinyle dur 
disponible dans le 
commerce (diamètre 
nominal de 13 mm)

φ1
8
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Essai de fonctionnement et test
1. Essai de fonctionnement et test

1-1 Mesurez la tension d'alimentation et vérifiez qu'elle est comprise dans la plage spécifiée.

1-2 L'essai de fonctionnement doit être mené en mode chauffage ou rafraîchissement.

En mode rafraîchissement, sélectionnez la plus basse température programmable; en mode chauffage, sélectionnez la plus 
haute température programmable.

1) L'essai de fonctionnement peut être désactivé dans les deux modes selon la température de la pièce.
Utilisez la télécommande pour les essais de fonctionnement, tel que décrit ci-dessous.

2) Une fois l'essai de fonctionnement terminé, ramenez la température à la normale (26°C à 28°C en mode de 
refroidissement, 20°C à 24°C en mode de chauffage).

3) À titre de protection, le système désactive le redémarrage pendant les 3 minutes suivant sa mise hors tension.

1-3 Effectuez l'essai de fonctionnement conformément au manuel d'utilisation pour vérifier que toutes les 
fonctions et les pièces fonctionnent correctement (le mouvement des volets, par exemple).

• Le climatiseur consomme une faible quantité d'électricité en mode de veille. Si le système n'est pas utilisé pendant 
un certain temps après installation, coupez le disjoncteur de manière à supprimer toute consommation électrique 
superflue.

• Si le disjoncteur se déclenche pour mettre le climatiseur hors tension, le système rétablit le mode de fonctionnement 
d'origine lors de la réouverture du disjoncteur. 

2. Éléments à vérifier 

Essai de fonctionnement à partir de la télécommande
1) Appuyez sur la touche "MARCHE/ARRÊT" pour mettre le système en marche.
2) Appuyez simultanément sur les touches "TEMP" et "MODE".
3) Appuyez sur la touche "TEMP" et sélectionnez " ".
4) Appuyez sur la touche "MODE".
5) L'essai de fonctionnement se termine après 30 minutes environ et passe en mode normal. Pour arrêter l'essai de 

fonctionnement, appuyez sur la touche "MARCHE/ARRÊT".

Éléments à vérifier Symptôme Vérifier

Les unités intérieure et extérieure sont correctement installées sur des 
bases solides.

Chute, vibrations, bruits

Absence de fuites de gaz réfrigérant.
Rafraîchissement/
chauffage incomplet

Les tuyaux de gaz et de liquide réfrigérant et la rallonge du tuyau 
d'évacuation intérieur disposent d'une isolation thermique.

Fuites d'eau

La conduite de vidange est correctement installée. Fuites d'eau

Le système est correctement mis à la terre. Fuites électriques

Les fils indiqués sont utilisés pour le câblage d'interconnexion.
Fonctionnement impossible ou 
dommages liés à des brûlures

Le passage d'air de l'entrée et de la sortie d'air des unités intérieure 
et extérieure n'est pas obstrué.
Les vannes d'arrêt sont ouvertes.

Rafraîchissement/chauffage 
incomplet

L'unité intérieure reçoit correctement les instructions de la télécommande. Fonctionnement impossible
■Français 15
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