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Gilivenlik Onlemleri

« Burada tanimlanmis olan dnlemler UYARI ve IKAZ ibareleriyle belirtilmistir. Her iki ibare, emniyetle ilgili olarak énemli
bilgiler icermektedir. Tim tedbirlerin eksiksiz olarak alindigindan emin olun.
+ UYARI ve IKAZ bildirimlerinin anlami

/Nikaz...... Bu talimatlar dikkate alinmadiginda dliim veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

A UYARI............ Bu talimatlar dikkate alinmadiginda yaralanmaya veya ekipmanda hasara neden olabilir.
* Bu kilavuzda gosterilen giivenlik isaretlerinin anlamlari su sekildedir:

0 Talimatlari takip ettiginizden emin olun. 9 Bir topraklama baglantisi kurdugunuzdan emin olun. ® Kesinlikle denemeyin.

» Kurulumu tamamladiktan sonra, olasi hatalara karsi bir test isletimi gergeklestirin ve kullanim kilavuzu yardimiyla
klimayi nasil kqllanacagml ve klimanin bakimini nasil yapacagini musteriye anlatin.
* Kilavuzun asli Ingilizce metindir. Diger diller asil kilavuzun gevirileridir.

» Montaj islerini ylrttmesi igin bayinizle veya yetkili personelle irtibat kurun.
Makineyi kendiniz monte etmeye calismayin. Dizgin olmayan montaj; su sizintisi, elektrik carpmasi veya yanginla sonuclanabilir.

» Montaj isini bu montaj kilavuzuna goére yapin.
Diizgiin olmayan montaj; su sizintisi, elektrik carpmasi veya yanginla sonuglanabilir.

» Montaj isi i¢in, yalnizca belirtilen aksesuarlar ve pargalari kullandiginizdan emin olun.
Belirtilen pargalarin kullaniimamasi su sizintisina, elektrik garpmasina, yangina veya unitenin dismesine neden olabilir.

+ Klimayi, dnitenin agirligini kaldirabilecek kadar gucli bir zemin Gzerine kurun.
Yeterince saglam olmayan bir altyapi, ekipmanin digmesi ve yaralanmalara sebep olmasiyla sonuglanabilir.

* Elektrik igleri, ilgili yerel ve ulusal dizenlemelere uygun olarak ve bu montaj kilavuzundaki talimatlar
dogrultusunda gerceklestiriimedir. Ayri bir elektrik arz kaynadi kullandiginizdan emin olun.
Yetersiz elektrik sebekesi kapasitesi ve dliizglin olmayan iscilik sonucunda elektrik garpmasi veya yangin ortaya gikabilir.

* Uygun uzunlukta bir kablo kullanin.
Telleri kopmus kablolari veya uzatma kablosu kullanmayin, aksi takdirde asiri 1Isinma, elektrik carpmasi veya yangin meydana gelebilir.

» Tim kablo baglantilarinin giivenli olmasini, belirtilen kablolarin kullaniimasini ve terminal baglanti veya kablolar
Uzerinde higbir harici glicin etki géstermemesini saglayin.
Kablolarin yanlis badlanmasi veya yanlis izole edilmesi, asiri 1s1 artisina veya yangina neden olabilir.

» Gug giris baglantisini yaparken i¢ ve dig Uniteler arasinda kablolari baglarken kablolari kontrol kutusunun kapagi
siki bir bicimde sabitlenecek sekilde doseyin.

Kontrol kutusu kapaginin yanhs konumlanmasi, elektrik garpmasina, yangina veya terminallerin agiri Isinmasina neden olabilir.

* Montaj sirasinda sogutucu gaz sizintisi oldugunda alani derhal havalandirin. 0
Sogutucu gaz, atesle temas ettiginde zehirli gaz olusabilir.

* Montaj isi tamamlandiktan sonra sodutucu gazinda sizinti olup olmadigini kontrol edin. o
Sogutucu gazi odaya sizdiginda ve Uflemeli isitici, soba veya ocak vb gibi ates kaynagiyla temasa gectiginde zehirli gazlarin

olusmasina neden olur.

+ Klimay! monte ederken veya klimanin yerini degistirirken, hava icermediginden emin olmak i¢in sogutucu akigkan
devresini bosalttiginizdan emin olun ve yalnizca belirtilen sogutucu akigkanini (R410A) kullanin.
Sogutucu akiskan devresinde hava veya yabanci madde bulunmasi, ekipman hasarlari ve hatta yaralanmalarla sonuglanabilecek anormal
basing artisina neden olabilir.

* Montaj islemi sirasinda, kompresori ¢alistirmaya baslamadan 6nce sogutucu akiskan borularini saglam sekilde sabitleyin.
Sogutucu akiskan borular takili degilse ve kompresoér galisirken durdurma vanasi agiksa, hava emilebilir ve bu da sogutucu akiskan
devresinde anormal basinci ve dolayisiyla ekipman hasarlarina ve hatta yaralanmalara yol agabilir.

» Sogutucu akigkan toplama islemi sirasinda, sogutucu akiskan borularini sokmeden énce kompresori durdurun.
Gaz toplama islemi sirasinda kompresor hala ¢alisiyorsa ve durdurma vanasi agiksa, sogutucu akiskan borulari sékuldigunde iceri hava
girerek sogutucu akiskan dénglsuiinde agiri basinca neden olur ve neticesinde arizalar ve hatta yaralanmalar meydana gelebilir.

+ Kesinlikle bir toprak baglantisi kurun. 9
Uniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner veya telefon toprak kablosuna topraklamayiniz. Yetersiz toprak baglantisi
elektrik carpmasina neden olabilir.

+ Bir toprak kagag: kesicisi taktiginizdan emin olunuz.
Toprak kacagi kesicisinin takilmamasi, elektrik garpmasi ve yangina sebebiyet verebilir.

A\ IKAZ

+ Klimay tutugabilir gaz sizintisi tehlikesinin mevcut oldugu yerlere monte etmeyiniz. ®
Bir gaz sizintisi halinde, klimanin etrafinda biriken gaz yangin tehlikesine neden olabilir.

* Bu montaj kilavuzundaki talimatlara uyarken dogru drenaj saglamak igin drenaj borulari takin ve yogusmay!

oOnlemek igin borulari yalitin.
Yanlis drenaj borulari igte su sizintisina ve Griintiin hasar gérmesine neden olabilir.

» Konik somunu érnegin bir tork anahtari kullaniimasi vb. gibi belirtilen bir ydntemle sikin.
Konik somun ¢ok sikilmigsa, uzun siire kullanim neticesi kirilarak sogutucu akiskan kacaklarina neden olabilir.

BMTarkce



» Dig Unitenin kig¢uk hayvanlar tarafindan bir siginak olarak kullaniimasini énlemek icin yeterli dnlemleri

aldiginizdan emin olun.
Kugik hayvanlarin elektrikli pargalara temas etmesi arizalara, dumana veya yangina yol agabilir. Litfen musteriye tnitenin etrafindaki alani

temiz tutmasi gerektigini bildirin.

» Sogutucu akiskan devresi sicakhgi oldukga yiksektir, bu nedenle Uniteler arasi kablolarin termal olarak
yahtilmamis bakir borulardan uzakta oldugundan emin olun.

» Bu cihaz magazalarda, hafif endustriyel tesislerde ve ¢iftliklerde uzmanlar veya egitimli kullanicilar tarafindan veya
ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanicilar tarafindan kullaniimak Gzere tasarlanmistir.

+ Ses basinci seviyesi 70 dB(A)'nin altindadir.

Aksesuarlar

Dig Unite ile verilen aksesuarlar:

(A) Montaj kilavuzu 1

(C) Sogutucu akigkan sarj etiketi (B) Drenaj tapasi (heat pump modelleri)

Contains fluorinated greenhouse gases covered
M by the Kyoto Protocol 1
RAOA] o< o

@=[ |k Gévdenin altindadr.

e

(D) Farkli dillerde yazilmig florlu sera gazlar etiketi

Konumun Segilmesine Iliskin Onlemler

1) Unitenin agirigini ve sarsintisini tagiyabilecek kadar saglam ve lnitenin galisma sesini yilkseltmeyecek bir yer segin.
2) Uniteden iiflenen sicak havanin veya galisma sesinin kullanicinin komsularinda rahatsizlik yaratmayacag bir yer segin.
3) Uniteyi yatak odalarinin ve benzeri odalarin yakinina monte etmekten kaginin, bdylece galisma sesi sorun olmayacaktir.
4) Unitenin kurulum konumuna getiriimesi ve ¢ikartiimasi igin yeterli alan bulunmalidir.
5) Hava gegisi icin yeterli alan bulunmalidir ve hava girisi ve hava ¢ikis etrafinda higbir engel bulunmamalidir.
6) Montaj konumunda ve etrafinda tutusabilir gaz kagagi riski bulunmamalidir.
7) Uniteler, gii¢ kablolari ve (initeler arasi kablolar ile televizyon ve radyolar arasinda en az 3 m mesafe olmalidir. Béylece, gérintiilerin
ve seslerin karismasi 6nlenmis olur. (Radyo dalgasi kosullarina bagli olarak, 3 m mesafe birakilsa dahi parazitler meydana gelebilir.)
8) Kiyiya yakin alanlarda veya havasinda tuzlu sulfat gazi bulunan yerlerde, meydana gelecek korozyon klimanin émriini kisaltabilir.
9) Dis Uiniteden sivi akisi olacagindan, unitenin altina nemden etkilenebilecek bir sey koymayin.

NOT
Uniteler tavana veya st iiste monte edilemez.

/\ UYARI

Klima disuk bir dis ortam sicakhiginda galistirilacaksa, asagida

acliklanan talimatlara uyuldugundan emin olun.

» Disg Uniteyi riizgara maruz kalmamasi igin emis tarafi duvara bakacak
sekilde monte edin.

» Dis Uniteyi kesinlikle emis tarafinin dogrudan riizgara bakacagi

e Genis bir tente yerlestirin
o Kaide yerlestirin

bir yere monte etmeyin. - Unitenin kara gémiilmemesi iin
+ Rlzgara maruziyeti engellemek igin dis Unitenin hava desar; g zzirﬁﬁgs%’et:r;“k?r"y”ksek"ge monte
tarafina bir oluklu plaka takin. ’ ~T 0 9 :

« Agir kar yagigi alan bolgelerde, montaj alani tnitenin kar yagisindan
etkilenmeyecegi sekilde secilmelidir.

2 BMTarkce



Dis Unite Montaj

*

*

izin verilen maks. boru uzunlugu 20m
izin verilen min. boru uzunlugu 1,5m
izin verilen maks. boru yiiksekligi 15m
Uzunlugu 10m'yi gegen sogutucu
akigkan borusu igin gerekli ilave 20g/m
sogutucu akigkan miktari
Gaz borusu DG 9,5mm
Sivi borusu DC 6,4mm

* Uygun miktarda ilave sogutucu akigkan ilave ettiginizden emin olun.
Aksi takdirde, performansta dustus meydana gelebilir.

** Dis Uiniteden kaynaklanan gurdiltiniin ve titresimlerin
onlenmesi igin 6nerilen en kisa boru uzunlugu 1,5m'dir.
(Unitenin nasil monte edildiginde ve kullanildi§i ortama
bagl olarak mekanik guriltd ve titresimler meydana gelebilir.)
FVXS i¢ tnitesini baglarken, en kisa boru
mesafesi kesinlikle yaklasik 2,5m'nin altinda olmamalidir.

Tavan ylzeyi altinda
300mm'lik bir galisma
boslugu birakin.

Drenajin zayif oldugu yerlerde,
dis Unite icin blok kaideler
kullanin. Unite diiz olana kadar
ayak yuksekligini ayarlayin. Aksi
takdirde, su kacaklari veya
gollenmeler meydana gelebilir.

BMTarkce

Cizimleri

Yalitim borusunu alttan
Uste dogru astar
bandiyla sarin.

/N IKAZ

**Boru uzunlugunu 1,5m
ila 20m arasinda ayarlayin.

Unitenin diigmesi tehlikesi s6z konusu
ise ayak civatalari veya teller kullanin.

birim: mm

Boru ve elektrik ¢calismalari
icin bosluk birakin.

—— Durdurma vanasi kapagi

B Durdurma vanasi
kapaginin sokiilmesi

« Durdurma vanasi kapagi
Gzerindeki viday! sokuln.

* Cikarmak igin kapagi
asagi dogru kaydirin.

B Durdurma vanasi
kapaginin takilmasi

* Durdurma vanasi kapaginin
st bélumini monte edilecek
dis Uniteye takin.

« Vidalari sikin.




Montaj Kilavuzlari

» Dis Unitenin hava girisinde veya c¢ikisinda bir duvar veya baska bir engel varsa, asagidaki talimatlari takip edin.
» Asagidaki montaj modelleri igin, ¢ikis tarafindaki duvar yuksekligi en fazla 1200 mm olmalidir.

| Tek tarafa bakan duvar |

50'nin Gzerinde

1200
ve alti

Yandan gorinim

100'Un Uzerinde

| Cift tarafa bakan duvar |

N »
) 150'nin uzenndeﬁ
T
Uzerinde

—

2

50'nin Gzerinde 50'nin Gzerinde

Ustten gériinim

| Ug tarafa bakan duvar |

I 150'nin tzerinde

‘ @ 300'Un lizerinde
50'nin Uzerinde
v
/ 7

Ustten gériiniim birim: mm

Montaijla llgili Onlemler

* Montaj zeminin mukavemetini ve dizlugund kontrol edin, aksi takdirde tnite monte edildikten sonra ¢alisma titresimlerine veya

yuksek calisma sesine neden olabilir.

+ Uniteyi temel cizimine uygun olarak temel civatalari ile saglam sekilde sabitleyin. (4 takim M8 veya M10 temel civatasi, somunu
ve pulu hazirlayin. Tim bu baglanti elemanlari piyasada mevcuttur.)
» Temel civatalarinin, temel ylizeyi Gizerinde 20mm kalacak sekilde sikilmasi en iyi sonucu verir.

Dis Unite Montaiji

1. Dis Unitenin montaji

—h-

o
N

7

1) Dis Uiniteyi monte ederken, "Konumun Segilmesine iliskin Onlemler" ve "Dis Unite Montaj Cizimleri" béliimlerine bakin.
2) Drenaj galismasi gerekiyorsa, asagidaki prosedirleri takip edin.

2. Drenaj ¢caligmasi

1) Drenaj igin bir drenaj tapasi kullanin.

| [ Drenaj portu

2) Drenaj portu bir montaj tabani veya zemin ylzeyi ile kapanirsa, dis Unite

ayaklarinin Uizerine yuksekligi en az 30mm olan ilave ayak tabanlari yerlestirin.

Alt gévde

3) Soguk bolgelerde tniteyle birlikte drenaj hortumu kullanmayin.

(Aksi takdirde, drenaj donarak isitma performansinin diismesine neden olabilir.)

Drenaj tapasi

e

5

Hortum (piyasada satilir,

ic cagr 16mm)

BMTarkce



Dis Unite Montaiji

3. Boru ucunun konik kesilmesi

1) Boru ucunu bir boru kesiciyle kesin.

2) Boruya girmemesi icin, kesilen ylizeyin
asagi bakan gapaklarini temizleyin.

3) Konik somunu boruya yerlestirin.

4) Boruyu konik kesin.

(Tam olarak dik
sekilde kesin.)

Capaklari temizleyin.

Konik

Tam olarak agagida gdsterilen konuma yerlestirin.

R410A icin konik kesim aleti

Klasik konik kesim aleti

YA
. . o . . W Kavrama tipi Kavrama tipi (Rijit tip) | Kelebek somun tipi (Ingiliz tipi)
5) L(Ohlk recsjllmln dogdru sekilde yapildigini | | T 0:0.5mm o s T 52.0mm
ontrol edin.
Kontrol edin:

Boru ucu mutlaka

Konik i¢ yiizeyinde mitkemme! bir daire formunda

pliriiz bulunmamalidir. esit sekilde konik olmalidir.
Konik somunun takili
oldugundan emin olun.

+ Konik parga Uzerinde madeni yag kullanmayin.

+ Unitelerin kullanim émriinii kisaltacagindan sisteme madeni yag girmesine izin vermeyin.
+  Onceki montajlarda kullanilan borulari kesinlikle bir daha kullanmayin. Yalnizca Uniteyle birlikte verilen pargalari kullanin.
+ Kullanim émrinitn kisalmamasi icin, bu R410A Unitesine kesinlikle bir nem alici monte etmeyin.

» Kurutucu maddeler ¢bzlinerek sisteme zarar verebilir.

+ Konik kesimin dogru yapilamamasi sogutucu gazi kagagina neden olabilir.

4, Sogutucu borularinin baglantisi

/\ UYARI

* Ana Uniteye sabitlenen konik somunu kullanin. (Konik somunun zamanla ¢atlamasini énlemek igin.)
» Gaz kagagini 6nlemek icin, sogutucu yagini yalnizca konik i¢ yuzeyine uygulayin. (R410A icin sogutucu yagi kullanin.)
» Konik somunlara zarar vermemek ve gaz kagaklarini énlemek igin, konik somunlari sikarken tork anahtari kullanin.

» Her iki konigin merkezini hizalayin ve konik somunlari elinizle 3 veya 4 tam tur gevirerek sikin. Ardindan, bunlari tork

anahtarlariyla tamamen sikin.

[Sikin]

Tork anahtari

Somun anahtari

Boru birlesimi

Konik somun

Dis ylizeye sogutucu
yagdi uygulamayin.

Konik somun

Asiri torkla sikilmasini 6nlemek
icin konik somuna sogutucu
yagi uygulamayin.

[Yag uygulayin]

Konik i¢ ylizeyine
sogutucu yagi uygulayin.

Konik somun sikma torku

Vana tapasi sikma torku

Gaz tarafi Sivi tarafi Gaz tarafi Sivi taraf
3/8in¢ 1/4 ing 3/8 ing 1/4 ing
32,7-399N e m 14,2-17,2N *m 21,6-27,4N *m 21,6-274N *m
(333-407kgf » cm) (144-175kgf » cm) (220-280kgf » cm) (220-280kgf » cm)

BMTarkce

Servis portu tapasi sikma torku

10,8-14,7N « m (110-

150kgf « cm)




Dis Unite Montaiji

4-1 Boru islerine iligkin uyarilar

i ! ! T Bir kapak Duvar
1) Borunun agik ucunu toza ve neme karsi koruyun. b yerleslirdiginizden
2) Tum boru kivrimlart mimkun oldugunca diizgin olmalidir. Yag!nur _
.. . . . . . Konik tapa mevcut
Blkme igin bir boru biikme aleti kullanin. degilse, kiri veya
@‘ suyu engellemek
4-2 Bakir ve isit yalitim malzemelerinin segimi X Eant KA.
Piyasada satilan bakir borular ve fittingler kullanilacaksa, su hususlara
dikkat edin:

1) Yalitim malzemesi: Polietilen képik
Isi transfer hizi: 0,041 ila 0,052W/mK (0,035 ila 0,045kcal/mh°C)
Sogutucu gaz borusunun yiizey sicakligi maksimum 110°C'ye ulasir.
Bu sicakliga dayanabilecek isi yalitim malzemeleri segin.

2) Hem gaz hem de sivi borularinin yalitildigindan ve asagida verilen yalitim

boyutlarinin karsilandigindan emin olun. Uniteler aras kablo

G b S b Gaz borusu Swib
VI borusu
Gaz tarafi Sivi tarafi az borusu Vi borusu
termel yalitimi termal yalitimi
DC 9,5mm DG 6,4mm iC 12-15mm iC 8-10mm
Minimum dirsek yaricapi Kalinlik 10mm Min.
30mm ve Uzeri faﬁfnﬁmsu ?é\(.'n?ﬁmsu
Kalinhk 0,8mm (C1220T-O)
Kaplama bandi Tahliye hortumu

3) Gaz ve sivi sogutucu borulari igin ayri termal yahtim kullanin.

6 WTurkce



Dis Unite Montaiji

5. Havanin bir vakum pompasiyla bosaltiimasi ve gaz kagaginin kontrolu

A\ IKAZ

» Sogutucu akiskan gevrimine belirtilen sogutucu akigkan (R410A) disinda bir madde karigtirmayin.

» Sogutucu gazi kagagi meydana gelirse, odayl mimkin oldugunca kisa bir siirede yeterli sekilde havalandirin.

* R410A ve diger sogutucu akigkanlar daima geri kazanilmali ve kesinlikle dogrudan cevreye salinmamalidir.

* Yalnizca R410A'ya 6zel bir vakum pompasi kullanin. Ayni vakum pompasinin farkli sogutucu akiskanlari igin kullaniimasi
vakum pompasina veya uniteye zarar verebilir.

Boru baglantilari tamamlandiginda, havanin bosaltiimasi ve gaz kagaginin Birlesik Basing

kontrol edilmesi gerekir. be?s;ng; . metre

H o o . . gostergesi

I__Iaye sogutucu ak|§kan| kullaniliyorsa, sogutucu akigkan borglarlndalfl ve i Gsterge

Unitedeki havayi bir vakum pompasiyla bosaltin ve ardindan ilave sodutucu manifoldu S
Vana durdurma

akiskani sarj edin.
Durdurma vanasi milini déndirmek igin Alyan anahtari (4mm) kullanin.

. . ~ X L. Algak basing basing
Tum sogutucu akiskan borusu baglantilari bir tork anahtari kullanilarak belirtilen vanasi vanas, |0 0
tork degerine kadar sikilmalidir. Sarj

1)

tapalari ~ Va@nasl

Yiiksek

hortumlari

Vakum pompasi Servis portu
Gaz durdurma vanasi

Sarj hortumunun (gésterge manifoldundan ¢ikar) ¢ikintili tarafini gaz durdurma vanasinin servis portuna baglayin.

2) Gosterge manifoldunun algak basing vanasini (Lo) sonuna kadar agin ve yiiksek basing tarafini (Hi) sonuna kadar kapatin.

(Yiksek basing vanasi i¢in daha sonra bir islem yapilmasina gerek yoktur.)

3) Vakumla pompalayin ve birlesik basing gostergesinde —0,1MPa (-76cmHg) degderinin okundugundan emin olun.*1

4) Gosterge manifoldu algak basing vanasini (Lo) kapatin ve vakum pompasini durdurun.

(Birlesik basing gostergesi kadraninin geri gelmeyeceginden emin olmak i¢in bu durumu birkag dakika strdtrin.)*2

5) Kapaklari sivi durdurma ve gaz durdurma vanalarindan gikartin.

6) Vanayi agmak igin, bir Alyan anahtari kullanarak sivi durdurma vanasi milini saat yénuniin tersine 90 derece gevirin.

5 saniye sonra kapatin ve gaz kagagi olup olmadigini kontrol edin.
Sabunlu suyla i¢ Unite ve dis Unite konik bagdlantilarinda ve vana millerinde gaz kagagi olup olmadigini kontrol edin.
Kontrol tamamlandiktan sonra, sabunlu sulari silin.

7) Sarj hortumunu gaz durdurma vanasinin servis portundan gikartin ve ardindan sivi ve gaz durdurma vanalarini sonuna

kadar agin.
(Vana milini durma noktasinin ilerisine dondiirmeye ¢alismayin.)

8) Sivi ve gaz durdurma vanalarinin vana kapaklarini ve servis portu kapaklarini bir tork anahtariyla belirtilen tork degerlerine

kadar sikin.

*1. Boru uzunlugu - vakum pompasi galisma siresi.

Boru uzunlugu 15m'ye kadar 15m'nin tzerinde

¢

alisma siresi En az 10 dak. En az 15 dak.

*2. Birlesik basing gdstergesi ibresi geri gelirse, sogutucu akiskan, su igeriyor olabilir veya gevsek bir boru baglantisi mevcuttur.

Tum boru baglantilarini kontrol edin ve gerekirse somunlari sikin. Ardindan, 2) ila 4) adimlari arasindaki islemleri tekrarlayin.

BMTarkce



Dis Unite Montaiji

6. Sogutucu akiskan doldurma

Makine etiketinden kullaniimasi gereken sogutucu akiskan tipini kontrol edin.

R410A eklenirken alinmasi gereken 6nlemler

Gaz borusundan sivi fazinda doldurun.

Bu bir karisimdir, bu nedenle gaz fazinda eklenmesi sogutucu akiskan igeriginin degismesine neden olabilir ve bu durumda

normal galisma elde edilemeyebilir.

1) Doldurmaya baglamadan énce, tiipe bir sifon takili olup olmadigini kontrol edin. (Uzerinde "sivi doldurma sifonu takilidir"
benzeri bir ifade bulunmalidir.)

Sifon takil bir tipln doldurulmasi Diger tuplerin doldurulmasi
Tlpu doldururken bas yukari TlpU doldururken bas asagi
konumda tutun. konuma gevirin.

igerisinde bir sifon borusu bulunur, bu
nedenle sivi doldurulmasi igin tipdn
bas asagi cevrilmesine gerek yoktur.

« Basing olusturmak ve yabanci maddelerin girisini engellemek igin gerekli R410A aletlerini kullandidinizdan emin olun.

:rUrijnle verilen sogutucu akiskan yiikleme etiketinde

1Bu iiriin Kyoto Protokolii kapsaminda bulunan Doldurulan etiket mutlaka dirtin arj portuna 1 trtine fabrikada yiikienen

.. . . . . H = sogutucu akiskan miktari:
Iflorinli sera gazlar igerir. Gazlari atmosfere degarj etmeyin. yakin bir noktaya (6n. durdurma vanasi tinite etiketine bakin
| kapaginin i¢ tarafina) yapistiriimalidir.

1Sogutucu akigkan tipi: R410A () GWP = kiresel isinma 2 ilave sogutucu akiskan miktari

| GWP (degeri: 1975 potansiyeli (L5 e Kyt Protasey e 82502 1% 1—a 3 t:fﬂ%gltd'“k -
: Litfen, tukenmez kalemle doldurun, RA10A ®_Ijki—1 4 Kyoto Protokola kapsamind

1 B Urtne fabrikada ytklenen sogutucu akigkan miktari, ®= kg bulunan florinli sera gazlar

:l @ sahada yUklenen ilave sogutucu akiskan miktari ve @ ® T2 dgerir

B D+ toplam sodutucu akigkan yiklemesi |=‘| | ®+@—| |kg 5 ve manifoldu

:kullanllan sogutucu akisgkana iligkin 6nemli bilgiler. A D B =— 1 3 6 dis Unitenin sar edilmesi

icin sogutucu akiskan tipl

Belirli florlu sera gazlarina iliskin AB mevzuatinin ulusal uygulamalari, Unite tGizerinde uygun bir resmi dilde agiklama yapilmasini
gerektirebilir. Bu nedenle, Uniteyle birlikte gesitli dillerde hazirlanmis, ilave bir florlu sera gazlar etiketi verilir.
Yapistirma talimatlari, etiketlerin arka ytzinde verilmistir.

Bekleme Sirasinda Elektrik Tasarrufu

Bekleme sirasinda elektrik tasarrufu iglev, dis liniteye beslenen giicii keser ve i¢ iiniteye bekleme sirasinda
elektrik tasarrufu moduna gegirir ve boylece klimanin gii¢ tiiketimini disdirur.
Bekleme sirasinda elektrik tasarrufu iglevi agagida belirtilen i¢ linitelerde ¢aligir.

‘ FTXS20/25/35J tipi sonrasi tim modeller igin
/N\ UYARI

* Bekleme sirasinda elektrik tasarrufu iglevi belirtilenler digsindaki modellerde kullanilamaz.

B Bekleme sirasinda elektrik tasarrufu iglevinin agik konuma [

getirilmesi prosediiru

1) Ana gug beslemesinin kapali oldugunu kontrol edin. Kapall
konumda degilse kapali konuma getirin.

2) Durdurma vanasi kapagini ¢ikartin. 0

3) Bekleme sirasinda elektrik tasarrufu igin segici konektoriin
baglantisini kesin.

4) Ana glg beslemesini agik konuma getirin.

Bekleme sirasinda elektrik Bekleme sirasinda elektrik
tasarrufu iglevi kapahdir. tasarrufu islevi agiktir.

Bekleme sirasinda elektrik tasarrufu iglevi, Griin teslim
edilmeden 6nce kapali konuma getirilir.

/\ UYARI

* Bekleme sirasinda elektrik tasarrufu igin segici konektéri baglamadan veya baglantisini kesmeden 6nce, ana gti¢
beslemesinin kapali konumda oldugundan emin olun.
* Yukarida belirtilen disinda bir i¢ tinite bagl ise, bekleme sirasinda elektrik tasarrufu igin segici konektér gereklidir.
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Bosaltma Islemi

Cevreyi korumak igin, tinitenin yerini degistirmeden veya liniteyi atmadan 6nce sogutucu akigkani bosaltin.

1) Sivi durdurma ve gaz durdurma vanalarinin kapaklari gikartin. S Alyan
anahtari
q i i kesme
2) Zorlamal sogutma islemi uygulayin. Koo
3) 5ila 10 dakika sonra sivi durdurma vanasini bir Alyan anahtari yardimiyla kapatin. Kapall
4) 2 ila 3 dakika sonra gaz durdurma vanasini kapatin ve zorlamali sogutma islemini durdurun. (k3az %
esme
vanasi Vana tapasi
Servis portu

Zorlamali sogutma iglemi
B ig linite AGMA/KAPAMA diigmesi kullanilarak
i¢ Ginite ACMA/KAPAMA diigmesine en az 5 saniye siireyle basin. (islem baslar.)
» Zorlamal sogutma islemi yaklasik 15 dakika sonra otomatik olarak durur.
islemi durdurmak igin, i¢ tinite ACMA/KAPAMA diigmesine basin.
B g iinitenin uzaktan kumandasinin kullanimi
» Lutfen, i¢ Uniteyle birlikte gelen montaj kilavuzunun "Uzaktan kumandadan
deneme galistirmasi” baslikli béliminde verilen prosediri okuyun. Litfen,
galisma modunu "sogutma" olarak ayarlayin.

/\ UYARI

» Dugmeye basarken terminal bloguna temas etmeyin. Ylksek gerilim varsa, elektrik carpmasina neden olabilir.
+ Sivi kesme vanasini kapattiktan sonra,3 dakika igerisinde gaz kesme vanasini kapatin ve ardindan zorlamali sogutma

islemini durdurun.

Tesis Ayari (dusuk dis ortam
Slcakllglnda Sogutma) | RXS20/25/35 modelleri iin

Bu islev, makine dairesi veya bilgisayar odalari gibi tesisler igin tasarlanmistir. insanlarin yasadigi konutlarda veya
ofislerde kesinlikle kullaniimamalidir.
1) Devre kartindaki kesme baglanti teli 9 (J9), calisma sicaklik araligini —15°C'ye kadar genisletir. Ancak, dis ortam sicakhginin
—20°C'nin altina dismesi durumunda durur ve sicaklik tekrar yikseldiginde desteklemeyi baslatir.

a I
=a (Q@ 8 (9
J9'li pens veya benzeri o @g 2
bir alet kullanarak kesin. ——— — =
\ J
/\ UYARI

* Dis Uinite, Unitenin isi esanjortinin dogrudan riizgara maruz kaldigi bir konuma monte edilmisse, bir riizgar kesici duvar saglayin.

« Tesis ayarlari kullanilirken dis Unite faninin galismasi ve durmasi nedeniyle i¢ Unite tarafindan arada gurilti Gretilebilir.
« Tesis ayarlarinin kullanildigi odalara nemlendiriciler veya nemi arttirabilecek diger ekipmanlar yerlestirmeyin.

Nemlendiriciler, i¢ Unite ¢ikis havalandirmasi nedeniyle ¢i§ olusumuna neden olabilir.

» Kesme baglanti teli 9 (J9), i¢ Gnite fanini en yliksek konumuna ayarlar. Kullaniciyi bu konuda uyarin.
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Kablo baglantisi

A IKAZ

« Telleri kopmus veya ¢ikmis kablolari, uzatma kablosu veya yildiz baglantilar kullanmayin, aksi takdirde asiri isinma, elektrik
g¢arpmasi veya yangin meydana gelebilir.

» Sahada satin alinan elektrik parcalarini Grtiniin igerisinde kullanmayin. (Drenaj pompasi vb. i¢in terminal blogundan elektrik
brangsmani yapmayin.) Aksi takdirde, elektrik carpmasi veya yangina yol agabilir.

* Bir topraklama kagagi kesicisi taktiginizdan emin olunuz. (Ylksek harmoniklere uygun olmalidir.)
(Bu unite bir inverter kullanir, yani topraklama kagagi detektériiniin bozulmamasinin énlenmesi igin mutlaka harmoniklere
uygun bir topraklama kagagi detektord kullaniimalidir.)

 Kontak noktasi bosluklari arasinda en az 3mm'de tim kutuplardan baglanti kesen tipte bir kesici kullanin.

« Elektrik telini i¢ Uniteye baglamayin. Aksi takdirde, elektrik garpmasi veya yangina yol acabilir.

» Tim galigmalar tamamlanana kadar giivenlik kesiciyi ACIK konuma getirmeyin.

1) Teldeki yaI|t|m| (20mm) Slyirin. Kablolari terminal vidalariyla
- . “ . sikica sabitleyin. )
2) Baglanti kablolarini i¢ ve dig Uniteler arasina Dis tinite
i i . Uniteler arasi kablo ) )
termlpal ngmaralarl e§le§ecek §ekllde baglayin. 4 ooKirdaKn S B ve 0ot (1233553 Gugfes'ipes' kablosu
Terminal vidalarini saglam sekilde sikin. HO5RN 7 117 aggF;;‘de 12,5mm? ve tzeri
Vidalarin sikilmasi i¢in diiz uglu bir tornavida F
kullaniimasi énerilir. Vidalar, terminal bloguyla | o — -
.. . O mniyet Ti ki uc
birlikte gellr. fnite oH kesicisi [ kgg;g, Sg,?e [~ beslemesi
of ey 16A kesicisi 50Hz 220-240V
Kablolari terminal vidalariyla

sikica sabitleyin. — Topraklama

gErEy

GUg beslemesi
terminal blogu

=
/@\

Kablolar servis
kapag! ve durdurma
vanasl kapagi saglam
sekilde kapanacak
sekilde yerlestirin.

.

Kablo tutucuyu tel uglarina disaridan gerilim
etkimeyecek sekilde saglamca sabitleyin.

Belirtilen kablo tipini kullanin
ve baglantiyi dogru yapin.

Glg kaynagi terminal blogunda kablolama yaparken asagidaki notlara dikkat edin.
Gli¢ besleme kablolari igin alinacak 6nlemler.

/N\ UYARI

* Telleri tek gekirdekli bir kablo kullanarak terminal bloguna baglarken, telleri kivirmayi unutmayin.
Eksik islemler 1s1 olusmasina ve yangina neden olabilir.

Asir uzunlukta siyrilirsa
elektrik carpmasina veya
kacaga neden olabilir.

Kablo ucunu bu
noktaya kadar siyirin.

X Yanhsg

O Dpogru X Yanls

Kablonun terminal blogunda siyrilmasi:

* Mutlaka bukuImus tellerin kullaniimasi gerekiyorsa, gii¢c besleme
termlnalvbloguna baglantl icin yuvarlak k|vr|mI|. tipte blr.termln.al pabucu terminal
kullandiginizdan emin olun. Yuvarlak kivrimli tipte terminalleri teller \’\ .
lizerine, kapall béliime kadar yerlestirin ve ardindan yerine @ X Orgiill kablo
sabitleyin.

Yuvarlak kablo

3) Kabloyu gekin ve baglantinin kesilmediginden emin olun. Ardindan, kabloyu kablo stoperi ile yerine sabitleyin.
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Kablo baglantisi

Kablo semasi

[ : Terminal seridi = W - :  Saha kablolari
: Konektor O : Terminal
-0 : Baglanti
BLK : Siyah ORG : Turuncu
BLU : Mavi RED o Kirmizi
BRN : Kahverengi WHT . Beyaz
GRN : VYesil YLW : Sarn
Notlar 1 Glg gereksinimleri icin Unite etiketine bakin.
OUTDOOR Dis
CONDENSER Kondenser
DISCHARGE Desarj

Kablo semasi parga tablosu

C400,C405 Kapasitor N o, Notr

DB1..ooiiiiieieees Diyot képrusu PCB1... ...Baskili devre karti
E1,E2,HL1,HN1, =S Giic beslemesi
HR1,HR2,MR30_A, Q1L oo, Asiri yiik koruyucu
MR30B....ccooeveneen Baglant R1T,R2T,R3T ......... Termistor

EMH oo Isitici $20,530,540,S50,

FU1,FU2,FUS ........ Sigorta S71,880,S90.......... Konektor

IPM1 Akilli glic modulu SAT Darbe emici

| Cereyanli V2,V3,V150............ Varistor

LT Serpantin XM Terminal seridi

LIR i Reaktor X12A e Gug kesici

MIC e Kompresor motoru YA1E oo Elektronik genlesme vanasi serpantini
MAF e Fan motoru YAR o Tersleyici solenoid vana serpantini
MR30,MRCW, Z1C,Z2C,Z3C......... Ferrit cekirdek

MRM10 ....ooiinne Manyetik réle D e, Koruyucu topraklama
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Deneme Calistirmasi ve Testler

1. Deneme calistirmasi ve testler

1-1 Besleme gerilimini 6lglin ve belirtilen aralikta kaldigindan emin olun.
1-2 Deneme calistirmasi sogutma veya isitma modunda gergeklestiriimelidir.

» Sogutma modunda, programlanabilir en diistk sicakhdi segin; iIsitma modunda ise programlanabilir en yliksek
sicakligi segin.
1) Deneme calistirmasi, oda sicakligina bagli herhangi bir modda devre digi birakilabilir.
2) Deneme galistirmasi tamamlandiktan sonra, sicakligi normal bir seviyeye (sogutma modunda 26°C ila 28°C ve i1sitma
modunda 20°C ila 24°C) ayarlayin.
3) Sistem, koruma igin kapali konuma getirildikten sonra 3 dakika boyunca sistemin yeniden baslatiimasini engeller.

1-3 Kanat hareketi vb. gibi tim islevlerin ve pargalarin dogru sekilde ¢alistiindan emin olmak icin test
calistirmasini kullanim kilavuzuna uygun olarak gergeklestirin.
» Klima, bekleme modunda az miktarda gii¢ gerektirir. Sistem, montaj sonrasi bir stire kullaniimayacaksa, gereksiz gi¢
tiketimini 6nlemek igin devre kesiciyi kapall konuma getirin.
» Devre kesici, devreye girerek klimaya beslenen glicl keserse, devre kesicisi tekrar agildiinda sistem baslangictaki
¢alisma modunda baslar.

2. Test bilesenleri

Asagida-kileri

Test bilesenleri Belirti kontrol edin

i¢ ve dis (initeler saglam temeller (izerine dogru sekilde monte edilmis Diigme, titresim, giiriilti

olmalidir.

N N Yetersiz sogutma/isitma
Sogutucu gazi kagagdi olmamalidir. fonksiyonu
Sogutucu gazi ve sivi borulari ve i¢ Unite drenaj hortumu uzatmasi termal N

Su kagagi

olarak yahtilmig olmalidir.
Drenaj hatti dogru sekilde désenmis olmalidir. Su kagagi
Sistem dogru sekilde topraklanmis olmalidir. Elektrik kacagi
Uniteler arasi baglantilari igin belirtilen teller kullaniimalidir. Ariza veya yanik
ic veya dis (initelerin hava girisi veya hava ¢ikisi agik bir hava yoluna sahip | Yetersiz sogutma/isitma
olmalidir. fonksiyonu

Yetersiz sogutma/isitma

Durdurma vanalari agik olmalidir. )
fonksiyonu

i¢ (inite, uzaktan kumanda komutlarini dogru sekilde aliyor olmalidir. Arizali
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