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Instalacni navod

R410A, rada split

RXS50K2VvV1B
RXS60F4V1B
RXG50K3V1B
RX50G3V1B
RX60G3V1B
RXS50L2V1B
RXS60L2V1B
RX60G4V1B

ARXS50G3Vv1B

ARXS50L2Vv1B

ARXS60L2V1B Instala¢ni navod . ey
ARXS71L2V1B R410A, fada split cestina
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O tomto dokumentu

Urcéeno pro:

Autorizovani instalaéni technici

INFORMACE

Tento spotfebi€ je uréen k pouziti odborniky nebo
Skolenymi uzivateli v obchodech, v lehkém primyslu a na
farmach, nebo pro komeréni a domaci pouziti ur¢enymi
osobami.

Soubor dokumentace

Tento dokument je soucasti souboru dokumentace. Kompletni
soubor se sklada z nasledujicich ¢asti:

Instala¢ni navod pro venkovni jednotku:
= Pokyny k instalaci

= Format: Papirovy vytisk (ve skfini venkovni jednotky)

Nejnovéjsi revize dodané dokumentace mohou byt k dispozici na
mistnich internetovych strankach Daikin nebo u vaseho prodejce.

Puvodni dokumentace je napsana v angli¢tiné. Ostatni jazyky jsou
preklady.

Technické udaje

1.1

Podsoubor nejnovéjSich technickych udaji je dostupny na
regionalnim webu Daikin (pfistupny vefejné).

Uplny soubor nejnovéjsich technickych Gdajd je dostupny na
extranetu Daikin (vyzaduje se ovéreni).

Vyznam varovani a symbolu

A NEBEZPECI

Oznaduje situaci, ktera bude mit za nasledek smrt nebo
vazné zranéni.

B

NEBEZPECI: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM

Oznaduje situaci, ktera mGze mit za nasledek usmrceni
elektrickym proudem.

B

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENI

Oznacduje situaci, ktera mize mit za nasledek popaleni v
dusledku extrémné vysokych nebo nizkych teplot.

B

NEBEZPECI: RIZIKO VYBUCHU

Tento symbol oznacuje situaci, ktera muze mit za nasledek
vybuch.

VYSTRAHA

Oznaduje situaci, kterda mize mit za nasledek smrt nebo
vazné zranéni.

VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

BB B

UPOZORNENI

Oznacuje situaci, kterd maze mit za nasledek lehéi nebo
stfedni zranéni.

e

POZNAMKA

Oznaduje situaci, kterd muze mit za nasledek poskozeni
zafizeni nebo majetku.

INFORMACE

Oznacuje uzite¢né tipy nebo doplrujici informace.

Instalaéni navod
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2 VSeobecna bezpecnostni opatreni

Symbol

Vysvétleni

Pred instalaci si prostudujte navod instalaci a
navod k obsluze a schémat zapojeni elektrické
kabelaze.

INFORMACE
Hladina akustického tlaku je nizsi nez 70 dB(A).

Pfed provadénim udrzby nebo servisu si
prostudujte servisni pFirucku.

[l

-| Dalsi informace naleznete v navodu k instalaci a

uzivatelské pfirucce.

2

VSeobecna bezpeénostni
opatreni

= Bezpecnostni opatfeni popsana v tomto dokumentu zahrnuji velmi
dllezita témata. Peclivé je dodrzujte.

= Instalaci systému a veskeré Cinnosti popsané v tomto instalaénim
navodu musi provadét autorizovany instalacni technik.

= Ujistéte se, Ze misto instalace vydrzi hmotnost jednotky a vibrace.

VYSTRAHA

= Jednotku neupravujte, nedemontujte, nerozebirejte,
neinstalujte znovu ani neopravujte vlastnimi silami,
protoZze nespravna demontaz nebo instalace mohou
zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar.
Kontaktujte svého dodavatele.

= V pfipadé nahodného uniku chladiva zajistéte, aby se
v blizkosti nevyskytoval otevieny ohen. Chladivo
samotné je bezpecné, nejedovaté a nehorlavé, ale
pokud se pfi nahodném uUniku do mistnosti dostane do
blizkosti horlavych plyni z tepelnych ventilator(,
plynovych vafiéu atd., mize dojit ke vzniku jedovatych
plynd. Pfed obnovenim provozu si u kvalifikovaného
servisniho personalu vzdy nejdfive ovérte, zda byla
netésnost opravena nebo odstranéna.

A

VYSTRAHA

Davejte pozor na mozné riziko pozaru v pfipadé uniku
chladiva. Pokud dojde k uniku chladiva, ihned provedte
odvétrani mistnosti. Mozna rizika:

= Nadmérné koncentrace chladiva v ovzdusi v uzaviené
mistnosti mtze vést k nedostatku kysliku.

= Pokud se chladivo dostane do styku s ohném, muGze
vznikat jedovaty plyn.

A

VYSTRAHA

O instalaci, pfipadné opétovnou instalaci klimatizacniho
zafizeni pozadejte vaSeho prodejce. Nekompletni instalace
muze mit za nasledek uUnik vody, Uraz elektrickym
proudem a pozar.

POZNAMKA

Nespravna instalace nebo pfipojeni zafizeni i
pfislusenstvi mohou zpusobit Uraz elektrickym proudem,
zkrat, netésnosti, pozar nebo jiné poskozeni zafizeni.
Pouzivejte pouze pfisluSenstvi, volitelné vybaveni a
nahradni dily vyrobené nebo schvalené Daikin.

POZNAMKA

Bé&hem rezimu odcerpavani zastavte kompresor predtim,
nez budete demontovat potrubi chladiva. Jestlize by pfi
odcerpavani chladiva kompresor stale bézel a uzaviraci
ventil by byl otevfen, doSlo by k nasati vzduchu do
systému. V disledku abnormalniho tlaku v chladivovém
cyklu by doSlo k posSkozeni kompresoru a moznému
zranéni osob.

VYSTRAHA

O premisténi a opétnou instalaci klimatizacniho zafizeni
pozadejte vaseho prodejce. Nekompletni instalace mlze
mit za nasledek unik vody, Uraz elektrickym proudem a
pozar.

VYSTRAHA

Neinstalujte klimatizacni zafizeni na misté, na kterém
muze unikat hoflavy plyn. Jestlize dojde k uniku plynu a
jeho akumulaci okolo klimatizacniho zarizeni, muze to
zpUsobit pozar.

VYSTRAHA

Vyhorelou pojistku vzdy nahrazujte pojistkou stejného typu
a se stejnym jmenovitym proudem. Misto pojistky nikdy
nepouzivejte vodi¢. Pouziti dratu nebo médéného dratu
namisto pojistky mize zpusobit selhani jednotky nebo
pozar.

VYSTRAHA

Ujistéte se, Ze instalace, zkouSeni a pouzité materialy
odpovidaji platnym predpisim (nad pokyny popsanymi v
dokumentaci Daikin).

UPOZORNENI

Po delSim pouzivani zkontrolujte podlozku jednotky a jeji
instalace, zda nejsou poSkozeny. V pfipadé poskozeni by
mohla jednotka spadnout a zpUsobit Uraz.

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENI

» NEDOTYKEJTE se rozvod chladiva, vody ani
vnitfnich soucasti béhem a bezprostfedné po ukonceni
provozu. Mohou byt pfili§ horké nebo studené.
Poskytnéte dostatek c€asu, aby se u nich vyrovnala
normalni teplota. Pokud se jich musite dotknout,
pouzivejte ochranné rukavice.

» NEDOTYKEJTE se nahodné uniklého chladiva pfimo.

UPOZORNENI

Abyste predesli zranéni, NEDOTYKEJTE se pfivodu
vzduchu ani hlinikovych lamel jednotky.

VYSTRAHA
Veskeré soucasti venkovni elektrické instalace musi
instalovat koncesovany elektrikdaf a instalace musi

odpovidat pfislusnym predpistm.

VYSTRAHA

Neumistujte objekty do pfimé blizkosti vnéjSi casti
klimatizace a nedovolte, aby se kolem ni nahromadilo listi
a dalsi necistoty. Spadané listi je domovem mnoha zvifat,
ktera pak mohou pronikat do jednotky. Jakmile jsou zvifata
uvnitf, mohou zpUsobit poruchu, kouf nebo pozar dotykem
s elektrickymi soucastmi.

VYSTRAHA

Abyste zabranili Urazu elektrickym proudem nebo pozaru,
nainstalujte detektor zemniho spojeni.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71

R410A, fada split
3P360062-1H — 2016.09

DAIKIN
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3 Informace o skfini

A VYSTRAHA = Blizko loZnice a podobnych mistnosti, aby hluk provozu jednotky
v = Usoboval zadné potize.
+ Pouzivejte VYHRADNE médéné vodice. nezplsoboval zadne potize

= Ujistéte se, ze mistni elektrické zapojeni splfiuje
veskeré platné predpisy.

= Kolem jednotky ponechte dostatecny prostor pro ucely servisu a
zajisténi potfebného obéhu vzduchu.

- VEechny vodite mistni instalace musf byt zapojeny = Vyhnéte se mistim, kde by mohlo dojit k Uniku hoflavych plynu.
v souladu se schématem zapojeni, které je dodavano Z dGvodu zamezeni ruseni obrazu nebo vzniku Sumu dbejte na to,
s jednotkou. aby byly napajeci kabely veden ve vzdalenosti nejméné 1 m od

televiznich a rozhlasovych pfijimaci. V zavislosti na délce radiovych

= NIKDY kabelové svazky nesvirejte a ujistéte se, ze vin miiZe byt vzdalenost 3 metrii nedostatecna.

kabely nepfijdou do kontaktu s potrubim a ostrymi
hranami. Zajistéte, aby na svorkovnici nepUsobily VYSTRAHA

Zadné vnejsi sily. NEUMISTUJTE predméty pod vnitini a/nebo venkovni

* Musi byt zapojeno uzemnéni. NEUZEMNUJTE jednotku. Mohly by se namogit. Kondenzace na hlavni
jednotku k potrubi uzitkové vody, pohlcovaci vinovych jednotce nebo potrubi s chladivem, negistoty na filtru &i
raz ani k uzemnéni telefonni linky. Nedokonalé piekazky v odvodu kondenzatu miiZe zplsobit odkapavani
uzemneéni mazZe zpUsobit Uraz elektrickym proudem. vody. To miiZe mit za nasledek znegisténi & poruchu

- Pouzite samostatny elekiricky obvod. NIKDY predmétu, ktery je umistén pod jednotkou.

nepouzivejte elektricky obvod sdileny jinym zafizenim.

» Nainstalujte pozadované pojistky nebo samoginné 4.1.1 P°2adav!(_y na misto instalace pro
jistice. venkovni jednotku
J

= Nezapomerite nainstalovat ochranu proti Uniku. Pokud Méjte na paméti nasledujici pokyny pro volny prostor:
ji nepouzijete, mize dojit k Urazu elektrickym proudem >100 >350

nebo pozaru.

= P¥i instalaci ochrany proti zemnimu spojeni dbejte na
to, aby tato ochrana byla kompatibilni s invertorem
(odolnému  proti  vysokofrekvenénimu elektrickému
Sumu), aby nedochazelo ke zbyteénému rozpojovani
této ochrany.

<1200

A VYSTRAHA (mm)
Je-li napajeci kabel poskozen, je nutné provést jeho a  Vystup vzduchu
P P . . . = b Pfivod vzduchu
vymeénu vyrobcem, jeho servisnim zastupcem nebo jinou
opravnénou osobou, aby bylo vylouceno riziko urazu @ POZNAMKA
elektrickym proudem nebo jiného nebezpecdi.

» NESKLADEJTE jednotky na sebe.
» NEZAVESUJTE jednotku na strop.

3 |nformace (o) sk‘ﬁr“ Silny vitr (=218 km/h) proudici proti vystupu vzduchu z venkovni
jednotky muze zpusobit "zkrat" (nasavani vypousténého vzduchu).
To by mohlo zpusobit nasleduijici:
3.1 Venkovni Jed notka = snizeni provozniho vykonu zafizeni;
o . i ; = zvySené namrzani pfi vyuZiti zafizeni k ohfevu;
311 Odstranéni prisluSenstvi z venkovni L ) L e
= preruseni provozu nasledkem snizeni nizkého tlaku nebo zvySeni

jeantky vysokého tlaku;
a1x b1x °1x d1x = poskozeni ventilatoru (pokud silny vitr proudi neustale do
}/ _ | ventilatoru, mize jej roztocit do velmi vysokych otacek, az se
Y poskodi).
Doporucuje se instalovat deflektor na stranu s vystupem vzduchu
vystaveno plsobeni vétru.
a Instaladni navod pro venkovni jednotku Doporu€uje se nainstalovat venkovni jednotku tak, aby pfivod
b Stitek pro oznaceni fluorovanych sklenikovych plyna vzduchu smérfoval ke sténé, NIKOLIV pFimo proti vétru.
¢ Vicejazy¢ny Stitek pro oznaceni fluorovanych sklenikovych
plynt

d Vypoustéci zatka (ve spodni ¢asti pfepravni bedny)

4 Priprava

4.1 Priprava mista instalace

= Vyberte misto instalace s dostate€nym prostorem pro manipulaci
s jednotkou jak na misto, tak z mista jeji instalace.

= Zvolte misto, u néhoz NEBUDE horky/studeny vzduch vychazejici
z venkovni jednotky nebo provozni hluk nikoho obtéZzovat.

Instalaéni navod DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
8 R410A, fada split
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4 Priprava

a Ochranny plech
b Prevladajici smér vétru
¢ Vystup vzduchu

Jednotku NEINSTALUJTE na mista s nasledujicimi vlastnostmi:

= Mista s moznym vyskytem mlhy, spreji nebo par minerdlnich
oleji v atmosfére. Plastové dily by se mohly po$kodit a vypadnout
nebo zpusobit Unik vody.

NEDOPORUCUJE SE instalovat jednotku do nasledujicich mist,
protoZe to muze zkratit jeji Zivotnost:

= V mistech se zna¢né kolisajicim napajenim
= Ve vozidlech nebo na lodich
= V mistech s vyskytem kyselych nebo zasaditych par

Instalace na moFském pob¥ezi. Zkontrolujte, zda jednotka NENI
vystavena pfimému plGsobeni morskych vétrl. Tak tomu je proto, Ze
se tim zabrani vzniku koroze v disledku vysokého obsahu morské
soli ve vzduchu, protoZe to maze zkratit Zivotnost jednotky.

Nainstalujte jednotku v mistech, kde neni vystavena pusobeni
mofrskych vétra.

Priklad: Za budovou.

-

H HBHHHBA

Pokud je jednotka nainstalovana v mistech, kde je vystavena
pusobeni morskych vétrli, nainstalujte rovnéz vétrolam.

= Vyska vétrolamu =1,5% vySka venkovni jednotky
= Pri instalaci vétrolamu méjte na paméti nutnost dostate¢ného
mista k udrzbé.

d
c

[ D

\\“
o &
Qo
H HHHHBH

Mofsky vitr
Budova

Venkovni jednotka
Vétrolam

Q0T

Venkovni jednotka je navrzena pouze pro venkovni instalaci a pro
teploty okoli v rozmezi:

Modely Rezim topeni Rezim chlazeni
RXS50K2V1B -15~18°C -10~46°C
RXS60F4V1B

RX50~60G3V1B

RXS50~60L2V1B

RX60G4V1B

ARXS50G3V1B

ARXS50~71L2V1B |-15~18°C 10~46°C
RXG50K3V1B

Co? Vzdalenost
Max. povolena délka potrubi 30m
Min. povolena délka potrubi 3m
Maximalini pfipustny rozdil vysky 20 m

41.2 Dopliiujici pozadavky na misto instalace
pro venkovni jednotku v chladném
podnebi

Chrarite venkovni jednotku proti pfimému snézZeni a dbejte, aby
NIKDY nedoslo k zapadani venkovni jednotky snéhem.

Kryt proti snéhu nebo bouda
Podezdivka

Prevladajici smér vétru
Vystup vzduchu

Q0T

= V kazdém prfipadé ponechte alesporn 300 mm volného prostoru
pod jednotkou. Kromé toho zajistéte, by byla jednotka umisténa
alespori 100 mm nad maximalni predpokladanou urovni snéhu.

Podrobnéjsi informace viz "5.2 Montaz venkovni jednotky" na
strance 10.

V oblastech se silnym snéZenim je velmi dulezité zvolit takové misto
instalace, kde snih nijak NEOVLIVNI provoz jednotky. Je-li mozné,
Ze snih bude padat ze strany, zajistéte, aby vinuti tepelného
vyméniku NEBYLO snéhem nijak ovlivnéno. V pfipadé potfeby
postavte snéhovou zasténu nebo pfistfesek a stojan.

4.2 Priprava chladivového potrubi

421 Pozadavky na chladivové potrubi

= Material potrubi: Beze§vé médéné potrubi odkysli¢ené kyselinou
fosfore€nou.

= Pramér potrubi:

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A, fada split
3P360062-1H — 2016.09
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5 Instalace

Tiida 50 a 60

Kapalinové potrubi 36,4 mm (1/4")

Plynové potrubi @12,7 mm (1/2")

Trida 71

Kapalinové potrubi @9,5 mm (3/8")

Plynové potrubi 15,9 mm (5/8")

= Stupen tvrdosti/pnuti potrubi a tloustka:

Vnéjsi primér | Stuperipnuti | Tloustka (t)®
(@)
6,4 mm (1/4")  |Zihané (O) >0,8 mm 7]
9,5 mm (3/8") >1 mm @i
12,7 mm (1/2") >0,8 mm
15,9 mm (5/8") >1 mm

(a) V zavislosti na platnych predpisech a maximalnim
provoznim tlaku jednotky (viz “PS High” na typovém Stitku
jednotky), mtze byt nutné pouzit vétsi tlioustku potrubi.

4.2.2 Izolace chladivového potrubi

Presahuje-li teplota 30°C a relativni vlhkost je vysSi nez 80%,
tloustka izolaéniho materidlu by méla byt nejméné 20 mm, aby se
predeslo moznosti kondenzace par na povrchu izolace.

= Jako izolaéni material pouzijte polyetylén:

= s intenzitou prestupu tepla 0,041 az 0,052 W/mK (0,035 az
0,045 kcal/mh°C)

= s odolnosti proti teploté alespori 120°C

= Tloustka izolace

Vnéjsi pramér Vnitini primér Tloustka izolace (t)
potrubi (3,) potrubi (&)
6,4 mm (1/4") 8-10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm
15,9 mm (5/8") 16-20 mm 213 mm
.t

5 Instalace
5.1 Pristup k vnitfnim ¢astem jednotek

51.1 Pristup k vnitinim ¢astem venkovni
jednotky

NEBEZPECI: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENI

5.2 Montaz venkovni jednotky

5.2.1 Priprava instalacni konstrukce

1 Zkontrolujte pevnost a vyrovnanost podlahy pro instalaci, aby
jednotka po instalaci nezplsobovala pfi provozu vibrace nebo
hluk.

2  Pripravte si 4 sady kotevnich Sroubli, matic a podlozek M8
nebo M10 (mistni dodavka).

3 Upevnéte jednotku pomoci kotevnich Sroub(.

Nailn

20 mm

I

(mm)

V kazdém pripadé ponechte alespori 300 mm volného prostoru pod
jednotkou. Kromé toho zajistéte, by byla jednotka umisténa alespon
100 mm nad maximalni pfedpokladanou drovni snéhu. V takovém
pfipadé se doporucuje postavit podezdivku.

i

(mm)

a Maximalni vyska snéhu

Pokud je jednotka namontovana na drzacich na sténu, instalujte
jednotku nasledovné:

Instalaéni navod
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5 Instalace

(mm)

Maximalni vySka snéhu

5.2.2 Instalace venkovni jednotky

®
?@

ﬂ

5.2.3 Zajisténi drenaze
Ujistéte se, Ze kondenzaéni voda muze byt spravné odvadéna.

POZNAMKA

Pokud jsou odtokové otvory venkovni jednotky
zablokované, zvednéte venkovni jednotku tak, aby pod ni
zustaval volny prostor nejméné 300 mm.

= Nainstalujte jednotku na zakladnu, diky niz se zajisti fFadny odvod
kondenzatu a tim zamezi tvofeni ledu.

= Kolem zakladl pfipravte kanalek pro odvod vody, ktery bude
odvadét odpadni vodu z okoli jednotky.

= Zabrante, aby odpadni voda pfi mrazech vytékala na chodnik/
cestu pro pési a zpusobila jeji kluzkost.

= Pokud instalujete jednotku na ram, namontujte prosim ochranny
plech proti vodé 150 mm od spodni strany jednotky, aby se
zabranilo proniknuti vody do jednotky a kapani odpadni vody (viz
nasledujici obrazek).

()
66

= Pro vypusténi pouzijte dle potfeby vypoustéci pfipojku.

-
b
a c
~
5
d
a Vypoustéci otvor
b Vypoustéci pripojka
¢ Spodniram
d Vypoustéci hadice (816 mm, mistni dodavka)

5.24 Jak zabranit prevraceni venkovni jednotky

V pfipadé, Ze je jednotka nainstalovana na mistech, kde by silny vitr
mohl jednotku prevratit, provedte nasledujici opatfeni:

1 Pfipravte si 2 kabely, jak je uvedeno na nasledujicim obrazku
(bézna dodavka).

2 Umistéte 2 kabely na venkovni jednotku.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71

R410A, fada split
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5 Instalace

3 VlozZte pryzovou podlozku mezi kabely a venkovni jednotku,

abyste zabranili v poSkrabani laku kabely (béZna dodavka).

4 Upevnéte konce kabell. Dotahnéte tyto konce.

5.3 Pripojeni potrubi chladiva

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENI

5.3.1 Bezpecnostni upozornéni pro pripojovani
potrubi chladiva

A UPOZORNENI

Na soudasti s prevleé¢nym rozsifenim NEPOUZIVEJTE
mineralni olej.

» NEPOUZIVEJTE potrubi z pfedchozich instalaci.

= Aby mohla byt zaruCena predpokladana zivotnost,
NIKDY do této jednotky pouZivajici chladivo R410A
neinstalujte susSi¢ku. Vysou$eci material by se mohl
rozpoustét a znicit systém.

G POZNAMKA

U potrubi chladiva vezméte v udvahu nasledujici
bezpecnostni opatreni:

= Zabrante, aby se do chladivové smy¢ky dostalo cokoliv
jiného kromé navrzeného chladiva (napf. vzduch).

= Pfi doplfiovani chladiva pouzivejte pouze R410A.

= Pouzivejte pouze instalaéni nastroje (souprava
redukénich ventild s manometry, apod.), které jsou
pouzivany vyhradné pro instalace s chladivem R410A,
aby odolavaly tlaku a zabranilo se vniknuti cizich
materiald (napf. mineralnich olejd a vlhkosti) do
systému.

= Potrubi musi byt nainstalovano tak, aby pfiruba
NEBYLA vystavena mechanickému namahani.

= Chrarite potrubi dle popisu v nasledujici tabulce, aby
se zabranilo vniknuti necistot, kapalin nebo prachu do
potrubi.

= P¥i protahovani médénych trubek pres stény je nutna
opatrnost (viz obrazek nize).

INFORMACE

NEOTEVIREJTE uzaviraci ventil chladiva, dokud neni
zkontrolovano potrubi chladiva. Pokud potfebujete doplnit
chladivo, doporuCuje se otevfit uzaviraci ventil chladiva po
doplnéni.

5.3.2 Pokyny pro pripojovani potrubi chladiva
P¥i pfipojovani potrubi je tfeba vzit v potaz nasledujici pravidla:

= P¥i pfipojovani pfevle¢né matice naneste na vnitfni stranu pfiruby
éterovy nebo esterovy olej. Pfed utaZzenim napevno utdhnéte o 3
nebo 4 otacky rukou.

— \
BN S
I
/

= Pfi povolovani prevle¢né matice vzdy pouzivejte soucasné dva
klice.

= K utazeni matice pfi pfipojovani potrubi vzdy pouzivejte spole¢né
kli¢ na matice a momentovy klic. Je to proto, aby se zabranilo
prasknuti matice a uniktiim.

a Momentovy kli¢

b Maticovy kli¢

¢ Sroubeni trubky

d Prevlecna matice

Rozmér Utahovaci |Rozmeéry hrdla| Tvar hrdla
potrubi (mm) | moment (N°m) (A) (mm) (mm)

76,4 14,2~17,2 8,7~9,1 90“*15
29,5 32,7~39,9 3
2127 49,5~60,3 16,2~16,6 1 | f\R o0
15,9 61,8~75,4 19,3~19,7 e

S B X

Jednotka Instala¢ni obdobi Zpusob ochrany

5.3.3 Pokyny pro ohybani potrubi

Pro ohybani pouzivejte ohybacku trubek. VeSkeré ohyby potrubi
musi byt co nejjemné;jSi (polomér ohybu musi byt 30-40 mm nebo
vetsi).

5.3.4 Rozsifovani konct trubek

A UPOZORNENi

Nedokonalé propojeni prevleénymi spoji muze zpusobit
Unik plynného chladiva.

» NEPOUZIVEJTE prevleéné spoje  opakované.
Pouzivejte nové prevlecné spoje, zabranite tak uniku
plynného chladiva.

= Pouzivejte prevleéné matice dodané s jednotkou.
Pouziti jinych prevle¢nych matic mize zpusobit Unik
chladiciho plynu.

Venkovni jednotka > 1 mésic Zaskrceni trubky

< 1 mésic Zaskrceni nebo
Bez ohledu na obdobj|ZaPaskovani trubky

Vnitfni jednotka

1 Konec trubice odfiznéte.

2 Otfepy z fezné plochy odstrarite smérem dolG tak, aby se
odstépky nedostaly do hadice.

I

a—/ \b

a Rez provedte presné& v pravém uhlu.
b Odstrarite otfepy.

Instalaéni navod
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5 Instalace

3 VySroubujte pFevleCnou matici z wuzaviraciho ventilu a
prevle¢nou matici upevnéte na potrubi.

4 Vytvorte pfevle¢ny spoj. Nasadte pfesné do polohy znazornéné
na obrazku.

_—

Nastroj pro Standardni nastroj pro rozsirovani
rozsirovani konct konct trubek
t“(""‘*"_klﬂ'ro ,Rt41‘)’A Spojkovy typ | Typ s kidlovou

spojko p Rrefi
JKovy ty| (typ Ridgid) matici
(typ Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Zkontrolujte spravné provedeni prevle¢ného spoje.
g

a —<&—

a Vnitfni povrch prevle€ného spoje nesmi obsahovat trhliny.
b Konec potrubi musi byt rovnomérné rozsifeny do kaliSku a

dokonale kruhového tvaru.
¢ Zkontrolujte usazeni prevle¢né matice.

5.3.5 Pouziti uzaviraciho ventilu se servisnim
vstupem

Manipulace s uzaviracim ventilem
Vezméte v Uvahu nasledujici pokyny:
= Uzaviraci ventily jsou z vyroby uzavreny.

= Na nasledujicim obrazku je znazornéna kazda soucast vyzadujici
manipulaci s ventilem.

Servisni pfipojka a kryt servisni pfipojky
Dfik ventilu

Ptipojka mistniho potrubi

Kryt dfiku

Q0T

= Bé&hem provozu musi byt oba uzaviraci ventily oteviené.

= Na dfik ventilu NEPOUZIVEJTE nadmérnou silu. Mohli byste
poskodit téleso ventilu.

= Vzdy zajistéte uzaviraci ventil klicem, poté uvolnéte nebo
utahnéte previednou matici momentovym klisem. NEUMISTUJTE
kli€ na kryt dfiku ventilu, protoze by mohlo dojit k uniku chladiva.

a Maticovy kli¢
b Momentovy kli¢

= Pokud se predpoklada pouziti nizkého provozniho tlaku (napfiklad
pro chlazeni pfi nizké teploté venkovniho vzduchu), dostate¢né
zatésnéte prevleCnou matici v uzaviracim ventilu na plynovém
potrubi pomoci silikonové tésnici hmoty, aby se zabranilo
zamrznuti.

Silikonova tésnici hmota (ujistéte, Ze zde nevznikne zadna
mezera).

Otevieni/uzavreni uzaviraciho ventilu.

-

Odstrarite kryt ventilu.

N

Vlozte Sestihranny kli€¢ (na kapalinové strané: 4 mm, na plynové
strané: 6 mm) do dfiku uzaviraciho ventilu a oto¢te dfikem
ventilu:

Doleva otevfit.
Doprava uzavfit.

3 Pokud jiz dfikem ventilu nelze dale otoCit, ukonCete otaceni.
Ventil je nyni otevien/uzavien.

Manipulace s krytem dfiku ventilu
Vezméte v Gvahu nasledujici pokyny:

= Kryt dfiku ventilu tésni v misté
NEPOSKODTE jej.

oznaceném  Sipkou.

= Po manipulaci s uzaviracim ventilem pevné dotadhnéte kryt dfiku
ventilu.

= Utahovaci moment naleznete v tabulce dole.

= Po dotazeni krytu zkontrolujte, zda chladivo neunika.

Polozka Utahovaci moment (N-m)
Kryt dfiku, kapalinova strana 21,6~27,4@
32,7~39,9®
Kryt diiku, plynova strana 48,1~59,7@
60,1~74,6®
Kryt servisni pfipojky 10,8~14,7

(a) Pro tfidu 50 a 60.

(b) Pro tiidu 71.
Manipulace s krytem servisni pfripojky
Vezméte v Gvahu nasledujici pokyny:

= Vzdy pouzivejte plnici hadici vybavenou stlaCovacim kolikem
ventilu, protoZe servisni pfipojka je ventil typu Schrader.

= Po manipulaci se servisni pfipojkou dobfe dotahnéte kryt servisni
pfipojky. Utahovaci moment naleznete v tabulce v kapitole
"Manipulace s krytem dfiku ventilu" na strance 13.

= Po utaZeni krytu servisni pfipojky zkontrolujte, zda nedochazi k
uniku chladiva.

5.3.6 Pfipojeni potrubi chladiva k venkovni
jednotce

1 Pripojte kapalinovou pfipojku chladiva z vnitfni jednotky ke
kapalinovému uzaviracimu ventilu venkovni jednotky.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A, fada split
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DAIKIN

Instalaéni navod

13



5 Instalace

S
cbhb
a Kapalinovy uzaviraci ventil
b  Plynovy uzaviraci ventil
c Servisni pfipojka
2 Pripojte plynovou pfipojku chladiva z vnitfni jednotky ke
uzaviracimu ventilu chladiva venkovni jednotky.

54 Kontrola potrubi chladiva

5.41 Kontrola tésnosti

@ POZNAMKA

NEPREKRACUJTE maximalni provozni tlak jednotky (viz
“PS High” na typovém stitku jednotky).

@ POZNAMKA

Pouzivejte bézné prodavany pénivy roztok doporuceny ke
zkouSkam tésnosti. Nepouzivejte mydlovou vodu, ktera
muze zpuUsobit popraskani prevleénych matic (mydlova
voda muUze obsahovat sul, ktera absorbuje vlhkost, jez
zmrzne, jakmile se potrubi ochladi) nebo muze zplsobit
korozi spoji (mydlova voda mlze obsahovat ¢pavek, ktery
ma korozivni uUCinky pfi styku s mosaznou matici a
médénym hrdlem).

1 Naplite systém pomoci stlateného dusiku az na pfistrojovy tlak
minimalné 200 kPa (2 bar). Doporucuje se tlakovat na
3000 kPa (30 bar) a detekovat malé netésnosti.

2 U vSech spoji potrubi provedte zkousku tésnosti pomoci
pénivého roztoku.

3 Vypustte vSechen dusik.

5.4.2 Provedeni podtlakového suseni

Podtlakové ¢erpadlo a rozdélovaci potrubi pfipojte nasledovné:
a d h

ol

b—is ¢

c

/ﬂ'ﬂ’ﬂJ j
]

‘ (5
A
& PR
gh i
Tlakomér
Redukéni ventil
Nizkotlaky ventil (Lo)
Vysokotlaky ventil (Hi)
Plnici hadice
Podtlakové ¢erpadlo
Servisni pfipojka
Kryty ventild

SQ - ® Q20T QO

i Plynovy uzaviraci ventil
j Kapalinovy uzaviraci ventil

1 Odsajte ze systému vzduch, dokud podtlak nedosahne hodnoty
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Ponechte systém v tomto stavu po dobu 4-5 minut a
zkontrolujte tlak:

Jestlize se tlak... Pak...
Nezméni V systému neni zadna vihkost.
Tento postup je dokonéen.
Zvysi V systému se nachazi vihkost.

Prejdéte k dalSimu kroku.

3 Odsavejte ze systému vzduch alespor po dobu 2 hodin tak, aby
podtlak dosahoval hodnoty -0,1 MPa (-1 bar).

4 Po vypnuti ¢erpadla kontrolujte tlak alespon po dobu 1 hodiny.

Pokud NEDOSAHNETE cilového podtiaku nebo neni mozné
udrzet podtlak po dobu 1 hodiny, provedte nasledujici:

= Zkontrolujte opét tésnost.
= Provedte znovu podtlakové suseni.

POZNAMKA

Po instalaci a odsavani se ujistéte, ze otevrete plynovy
uzaviraci ventil. Spusténi systému s uzavienym ventilem
muze poskodit kompresor.

5.5 Plnéni chladiva

5.5.1 Stanoveni mnozstvi chladiva pro doplnéni

Jestlize je celkova Pak...
délka kapalinového
potrubi...
<10m NEPRIDAVEJTE dal$i chladivo.
>10m R = (celkova délka (m) kapalinového

potrubi —10 m) x 0,020

R = dodate¢na napln (kg)(zaokrouhleno v
jednotkach po 0,1 kg)

INFORMACE

Délka potrubi je délka kapalinového potrubi v jednom
sméru.

5.5.2 Doplnéni chladiva

VYSTRAHA

= Pouzivejte vyhradné chladivo typu R410A. Jiné latky
mohou zpUsobit exploze nebo pozar.

= Chladivo R410A obsahuje fluorované sklenikové plyny.
Jeho potencidl globalniho oteplovani (GWP) je 2087,5.
Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE do atmosféry.

= Pfi pInéni chladiva vzdy pouzivejte ochranné rukavice a
ochranné bryle.

= Pouzivejte vyhradné nastroje pro typ chladiva pouzity v tomto
systému, aby se zajistila odolnost vici tlaku a zabranilo se
vniknuti cizich latek do systému.

= Naplriite kapalné chladivo nasledujicim zpisobem:
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5 Instalace

Jestlize... Pak...

Je pfitomna precerpavaci
(sifonova) hadice

(tj. ldahev musi byt oznacena
“hadice pro plnéni kapaliny
pfipojena” nebo podobnym

PInéni provadéjte s lahvi ve
svislé poloze.

textem).

NENI pfitomna prederpavaci
(sifonova) hadice

PInéni provadéjte s lahvi v
obracené poloze.

:

= Chladivo doplfiujte v kapalné formé. Jeho pfidani v plynném stavu
muze zabranit normalnimu provozu.

= Tlakové lahve s chladivem otevirejte pomalu.

Nutna podminka: Pfed naplnénim chladiva se ujistéte, Zze potrubi
chladiva je pfipojeno a zkontrolovano (test netésnosti a podtlakové
vysousenti).

1 Pfipojte potrubi chladiva k servisnimu hrdlu.
2 Doplrite doplfikovy objem chladiva.
3 Otevrete uzaviraci ventil plynu.

Pokud je nutné odcerpani v pfipadé demontaze nebo pfemisténi
systému, najdete vice podrobnosti v ¢&asti "7.1 Odcerpani
chladiva" na strance 18.

5.5.3 Pripevnéni Stitku s oznaéenim
fluorovanych sklenikovych plynu

1 Stitek vypliite nasledovné:

M Contains il gl gases a
[RXXX] @< |kg——b

GWP: XXX 9 =:kg N
2) [ —
9 9+0- |kg —d
| ﬂ,ﬁl % = tCOeq-— e

a Pokud je s jednotkou dodan vicejazyc¢ny Stitek pro
fluorované sklenikové plyny (viz pfislusenstvi), odlepte
nalepku s pfislusnym jazykem a prilepte ji na horni ¢ast a.
Tovarni napln chladiva: viz typovy Stitek jednotky
Doplnéna dodate¢na naplr chladiva

Celkova napli chladiva

Emise sklenikovych plynt celkové naplné chladiva
vyjadrené jako ekvivalent tun CO,

GWP = Global warming potential (potencial globalniho
oteplovani)

@ POZNAMKA

V Evropé se pouzivaji emise sklenikovych plynt celkové
naplné chladiva v systému (vyjadfeno jako ekvivalent tun
CO,) ke stanoveni intervalli udrzby. Ridte se platnymi
predpisy.

®©Q0UT

-

Vzorec pro vypocet emisi sklenikovych plyna: hodnota
GWP chladiva x celkova napln chladiva [v kg] / 1000

Pripojeni elektrického vedeni

VYSTRAHA

5.6
NEBEZPECI: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM
Pro pfivod napajeni VZDY pouzivejte kabely s vice jadry.

VYSTRAHA

= NEZAPINEJTE hlavni vypinag, dokud nejsou veskeré
vodiCe zapojeny. V opa¢ném pripadé by mohlo by dojit
k Urazu elektrickym proudem.

= Po zapojeni prekontrolujte, zda jsou vSechny vodice
zapojeny spravné, nez zapnete napajeni.

= VSechny soucasti dodané zakaznikem, materialy a
elektrické instalace MUSI splfiovat platna legislativni
narizeni.

VYSTRAHA

= Po dokonceni elektrického zapojeni se ujistéte, zda
jsou vSechny elektrické soucasti a svorky uvnitf
elektrické rozvodné skfiriky bezpecné zapojeny.

= Pred spusténim jednotky se ujistéte, ze jsou uzavreny
vSechny kryty.

A VYSTRAHA
= Pokud v napajeni chybi nebo je Spatné zapojena
nulova faze, muze dojit k poskozeni zafizeni.

- Zajistéte nalezité uzemnéni. NEUZEMNUJTE jednotku
k potrubi uzitkové vody, pohlcovaci vinovych razl ani
k uzemnéni telefonni linky. Nedokonalé uzemnéni
muze zpUsobit Uraz elektrickym proudem.

= Nainstalujte pozadované pojistky nebo samocinné
jistice.
= Zaijistéte elektrické rozvody kabelovymi paskami tak,

aby se NEDOTYKALY ostrych hran nebo potrubi,
zvlasté na vysokotlaké strané.

= NEPOUZIVEJTE zapaskované vodiée, lankové vodide,
prodluzovaci S$ndry ani pripojky z hvézdicového
systému. Mohou zpusobit prehfivani a Uraz elektrickym
proudem nebo pozar.

= NEINSTALUJTE kondenzator, ktery zpUsobuje posun
faze, protoze tato jednotka je vybavena ménicem.
Kondenzator, ktery zpusobuje posun faze. Snizi vykon
a muze zplsobit nehody.

= NEPOUZIVEJTE uvnitf vyrobku mistné zakoupené
elektrické dily.

= NEPRIPOJUJTE napéjeni vnitfni jednotky k venkovni
jednotce. Mohlo by dojit k Urazu elektrickym proudem
nebo pozaru.

= Neprovadéjte ODBOCKY napajeni jiného prislugenstvi
u svorkovnice.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A, fada split
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5 Instalace

@ POZNAMKA

Bezpecnostni opatfeni pfi pokladani elektrickych vedeni:
= Nepfipojujte kabelaz odlisné tloustky k napdjeci
svorkovnici (privés napajeciho vedeni mize zpUsobit
neobvyklé teplo).
= PF pripojovani vodi¢l stejného praméru postupuijte
podle nasledujiciho obrazku.

PN N
( ][ ) o L
(X1 | [ ]

O X X

= K zapojeni pouzijte stanoveny vodi€ a pevné ho
pfipojte. Poté ho zajistéte pred pusobenim vnéjsich sil
tak, aby nemohl byt vytrzen ze svorkovnice.

= K dotazeni $roubl svorkovnice pouzivejte odpovidajici
Sroubovak. Sroubovak s malou hlavou muze poskodit
hlavu Sroubu a znemoznit fadné dotazeni Sroubu.

= PrilisSné dotazeni Sroubl svorkovnice je muze poskodit.

Obnazte vodice (20 mm).
a

Méjte na paméti nasledujici:

a Odstrarite izolaci k tomuto mistu
b Nadmérna délka odstranéni izolace muze zpUsobit Uraz
elektrickym proudem nebo svod.

= Pokud pouzivate kabely se splétanymi vodici, nainstalujte na
konec zamackavaci oCko svorky. Umistéte zamackavaci ocko
svorky na vodi¢ aZz po zaizolovanou ¢ast a upevnéte svorku
pomoci vhodného nastroje.

b a

a Kabel s kroucenymi vodici
b Kulatd zamackavaci svorka

= Pro instalaci vodi¢l pouzijte nasledujici metody:

Typ vodice Zpusob instalace

At c _@
|

a Krouceny vodi€ s jednou Zilou
b Sroub

¢ Plocha podlozka

o
o

Jednozilovy vodi¢

’:—o
@_E
3

a bc

T —a

Splétany vodic se
zamackavacim
ockem svorky

a Svorka
b Sroub

¢ Plocha podlozka

Dotahovaci momenty

Polozka Dotahovaci moment (N°m)

1,2~1,5

M4 (X1M)
M4 (zemnéni)

Zafizeni splfujici normu EN/IEC 61000-3-12 (Evropska/mezinarodni
technickd norma  definujici  limity  harmonickych  proudu
generovanych zafizenimi pfipojenymi k vefejnym nizkonapétovym
systémim se vstupnim proudem >16 A a <75 A na fazi).

5.6.1 Specifikace standardnich soucasti

zapojeni
Komponent
Napéajeci kabel Napéti 220~240V
Faze 1~
Kmitocet 50 Hz

Prafezy vodicu Musi splfiovat platna

legislativni nafizeni

Propojovaci kabel Minimalni prafez kabelu
2,5 mm? a vhodné pro

220~240 V
Doporuc¢ena pojistka v pfivodech 20 A

Jisti¢ proti zemnimu spojeni Musi splfiovat platna

legislativni nafizeni

5.6.2 Pripojeni elektrického vedeni k venkovni
jednotce

1 Demontujte vnéjSi panel.

2 Odstrarite kryt rozvadéci skfiriky.

3 Oteviete kabelovou pfichytku.

4 Pripojte propojovaci kabel a napajeni nasledujicim zptsobem:
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6 Uvedeni do provozu

5 Pevné utahnéte Srouby svorek. DoporuCujeme pouzit kfizovy
Sroubovak typu Philips.

6 Nasadte kryt rozvadéci skfinky.

Nainstalujte vnéjsi panel.

5.6.3 Setieni elektfinou pomoci pohotovostniho
rezimu

O pohotovostnim rezimu

Tento reZim vypina napdjeni venkovni jednotky a pFepina vnitfni
jednotku do pohotovostniho rezimu. Snizuje tak spotfebu energie
vnitfni jednotky. Tento rezim je k dispozici pouze u nasledujicich
modeld: FTXS50K2V1B, FVXG50K2V1B, FTXG50LVIBW a
FTXG50LV1BS.

INFORMACE

Pohotovostni rezim mize byt pouzit POUZE u jednotek
popsanych vyse.

VYSTRAHA

PFed pfipojenim nebo odpojenim konektoru se ujistéte, ze
je vypnuto napajeni.

INFORMACE

MUSITE pfipojit konektor, pokud pouZivate vnitfni jednotku
kde pohotovostni rezim NENI pouZitelny.

Nastaveni pohotovostniho rezimu
1 Vypnéte napajeni.
2 Demontujte vnéjsi panel.
3 Odstrarite kryt rozvadéci skririky.
4

Odpojte konektor pohotovostniho rezimu.

g
B ¢

5 Zapnéte napajeni.

5.6.4 Chladici zarizeni a pocitacové mistnosti
pfi nizkych venkovnich teplotach

O rezimu pro technické mistnosti

Tento rezim je navrzen specialné pro chlazeni rtzného vybaveni
nebo pocitacovych mistnosti. NIKDY jej nepouzivejte v obytnych
nebo kancelarskych prostorach, které mohou obyvat lidé.

Nastaveni rezimu pro technické mistnosti

Prerusenim propojky J6 na karté se provozni rozsah rozsifi na —
15°C. Rezim pro technické mistnosti se vypne pokud venkovni
teplota klesne pod —18°C a znovu se spusti jakmile teplota opét
vzroste.

1 VySroubujte Srouby horni desky.
2 Sejméte kryt proti kapajici vodé.

3 Preruste propojku J6 na karté obvodové desky.

a Horni deska
b Kryt proti kapajici vodé
c Karta

INFORMACE

= Z vnitfni jednotky mohou byt slySet preruSované zvuky
v dusledku zapinani a vypinani ventilatoru venkovni
jednotky.

« NEUMISTUJTE zvihéovade nebo jiné predméty, které
by mohly zvysit vihkost v mistnostech, kde se pouziva
rezim pro technické mistnosti.

= PFerusenim propojky J6 se dosahne nejvyssich otacek
ventilatoru vnitfni jednotky.

5.7 Dokonéeni instalace venkovni
jednotky

5.71 Dokonceni instalace venkovni jednotky

1 Zaizolujte a upevnéte potrubi chladiva a propojovaci kabel
nasledujicim zpusobem:

Plynové potrubi

Izolace plynového potrubi
Propojovaci kabel
Kapalinové potrubi

Izolace kapalinového potrubi
Ochranna paska

a
b
c
d
e

f

2 Nasadte servisni kryt.

6 Uvedeni do provozu

@ POZNAMKA

NIKDY nespoustéjte jednotku bez termistord a/nebo
tlakovych snimacu/spinacd. Mohlo by dojit ke spaleni
kompresoru.

6.1 Bezpeénostni upozornéni pfri
uvadéni do provozu

INFORMACE

Béhem obdobi prvniho spusténi jednotky mulze byt
vyzadovany vyssi prikon, nez jaky je uvedeny na typovém
§titku jednotky. Tento jev je zpusoben kompresorem, ktery
vyzaduje nepfetrzitou dobu provozu 50 hodin, nez
dosahne plynulého provozu a stabilni spotfeby energie.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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7 Likvidace

@ POZNAMKA

NIKDY nespoustéjte jednotku bez termistorll a/nebo
tlakovych snimacu/spinaci. Mohlo by dojit ke spaleni
kompresoru.

6.2 Kontrolni seznam pred uvedenim
do provozu

NESPOUSTEJTE systém, dokud nebudou nasledujici kontrolni body
zkontrolovany a v poradku:

O] Vnitini jednotka je spravné namontovana.

O] Venkovni jednotka je spravné namontovana.

] Systém je spravné uzemnén a svorky uzemnéni jsou
utaZeny.

] Pojistky nebo mistné instalovana ochranna zafizeni jsou
instalovana v souladu s timto dokumentem a nejsou
obejita.

(] Napajeci napéti musi odpovidat napéti na identifikacnim
Stitku jednotky.

] V rozvadéci skrifice NEJSOU zadné uvolnéné pripojky
nebo poskozené elektrické soucasti.

] Uvnitf vnitfnich ani venkovnich jednotek NEJSOU zadné
poskozené soucasti nebo zmacknuté potrubi.

O NEDOCHAZI k z4dnym anikam chladiva.

] Potrubi chladiva (plynného a kapalného) je tepelné
izolovano.

] Je pouzit spravny rozmér potrubi a trubky jsou spravné
izolovany.

O] Uzaviraci ventily (plynové a kapalinové) na venkovni
jednotce jsou pIné otevieny.

(] Nasledujici mistni zapojeni mezi venkovni jednotkou a
vnitfni jednotkou bylo provedeno dle tohoto dokumentu a
platnych zakona.

Drenaz
L]
Zkontrolujte, zda vytéka kondenzat hladce.
Mozny dopad: Mohla by odkapavat kondenzovana voda.

] Vnitfni jednotka pfijima signaly z dalkového ovladace.

] Jako propojovaci vedeni jsou pouzity predepsané
vodice.

6.3 Zkusebni provoz

Nutna podminka: Napajeni musi byt ve stanoveném rozmezi.

Nutna podminka: Zku$ebni provoz muze byt proveden v rezimu
chlazeni nebo topeni.

Nutna podminka: ZkuSebni provoz je nutné provést podle navodu k
obsluze vnitfni jednotky, abyste se ujistili, ze vSechny funkce a
soucasti pracuji spravné.
rezimu topeni zvolte nejvy$Si programovatelnou teplotu. V
pfipadé potfeby Ize zkuSebni provoz prerusit.

2 Po dokonceni zkuSebniho provozu nastavte teplotu na normaini
uroven. V rezimu chlazeni: 26~28°C, v rezimu topeni: 20~24°C.

3 Systém se vypne po uplynuti 3 minut po vypnuti jednotky.

INFORMACE

= | kdyz je jednotka vypnutd, spotfebovava elektfinu.

= Kdyz dojde k vypadku proudu a opétovnému zavedeni,
bude jednotka pokracovat v naposledy zvoleném
rezimu.

6.4 Spusténi a vypnuti nuceného
chlazeni

Existuji 2 zpusoby, jak provést nucené chlazeni:

1 pomoci spinaée na vnitfni jednotce (pokud je jim vnitini
jednotka vybavena),

2 pomoci spinace nuceného chlazeni venkovni jednotky.

Zpusob 1: Pomoci spinace na vnitfni jednotce
Stisknéte a podrzte spina¢ ZAP/VYP alespon na 5 sekund.

Vysledek: Spusti se provoz. Nucené chlazeni se automaticky vypne
po 15 minutach. Chcete-li provoz vypnout, stisknéte spinaé ZAP/
VYP.

Zpusob 2: Pomoci venkovni jednotky
= Zapnéte venkovni jednotku.

= Stisknéte spina¢ nuceného chlazeni (SW1) do 3 minut po
spusténi napajeni. Vysledek: Provoz se spusti.

= Nucené chlazeni se automaticky vypne po 15 minutach. Chcete-li
provoz ukongit, stisknéte spina¢ (SW1).

6.5 Spusténi venkovni jednotky

Konfigurace a uvedeni systému do provozu viz instalaéni navod pro
vnitfni jednotku.

7 Likvidace

71 Odcerpani chladiva

Priklad: Abyste chranili Zivotni prostfedi, pfi pfemistovani nebo
likvidaci z jednotky od¢erpejte chladivo.

NEBEZPECI: RIZIKO VYBUCHU

Rezim odcerpavani — unik chladiva. Chcete-li odcerpat
systém a doslo k uniku v chladicim okruhu:

» NEPOUZIVEJTE funkci automatického od&erpavani,
diky které muzete shromazdit veskeré chladivo ze
systtmu ve venkovni jednotce. Mozny dopad:
Samozapal a vybuch kompresoru v dusledku pronikani
vzduchu do pracujiciho kompresoru.

= Pouzijte samostatny odsavani,
pracovat kompresor jednotky.

aby NEMUSEL
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8 Technické udaje

@ POZNAMKA

Béhem rezimu odcCerpavani zastavte kompresor predtim,
nez budete demontovat potrubi chladiva. Jestlize by pfi
odCerpavani chladiva kompresor stale bézel a uzaviraci
ventil by byl otevfen, dosSlo by k nasati vzduchu do
systému. V dusledku abnormalniho tlaku v chladivovém
cyklu by doSlo k poSkozeni kompresoru a moznému
zranéni osob.

Rezim od&erpani od€erpa veskeré chladivo ze systému do venkovni
jednotky.

1 Sundejte kryty z kapalinového uzaviraciho ventilu a plynového
uzaviraciho ventilu.

2 Spustte rezim nuceného chlazeni.

3 Po 5 az 10 minutach (po pouze 1 nebo 2 minutach v pfipadé
velmi nizkych okolnich teplot (<-10°C)) zavrete kapalinovy
uzaviraci ventil pomoci Sestihranného klice.

8 Technické udaje

e

4 Pomoci manometru zkontrolujte, zda bylo dosaZeno podtlaku.

5 Po 2-3 minutach zaviete plynovy uzaviraci ventil a zastavte
rezim nuceného chlazeni.

L.

0

O—a
G——-u

®Q0T O

Plynovy uzaviraci ventil
Smér uzavirani
Sestihranny imbusovy kli¢
Kryt ventilu

Kapalinovy uzaviraci ventil

Podsoubor nejnovéjich technickych Gdajti je dostupny na regionalnim webu Daikin (pfistupny vefejng). Upiny soubor

technickych udaju je dostupny na extranetu Daikin (vyzaduje se ovéreni).

nejnoveéjsich

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN
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8 Technické udaje

8.1

Schéma zapojeni

Unifikované vysvétlivky ke schématu zapojeni

Pouité dily a &islovani naleznete na nalepce se schématem zapojeni dodavané s jednotkou. Cislovani dilii se provadi arabskymi &islicemi v sestupném poradi

pro kazdy dil a je reprezentovano v nize uvedeném prehledu symbolem ™" v kédu dilu.

JISTIC

PRIPOJKA

KONEKTOR

UZEMNENI

MISTNI ELEKTRICKA INSTALACE

D

D

OCHRANNE UZEMNENI

OCHRANNE UZEMNENI (SROUB)

USMERNOVAC
KONEKTOR RELE

ZKRATOVACI KONEKTOR

POJISTKA —(O— SVORKA
VNITRNI JEDNOTKA [T 1] SVORKOVNICE
VENKOVNI JEDNOTKA o e SVORKA VODICE
OUTDOOR
BLK : CERNA GRN ZELENA PNK RUZOVA WHT BILA
BLU : MODRA GRY SEDA PRP, PPL FIALOVA YLW ZLUTA
BRN : HNEDA ORG ORANZOVA RED CERVENA
AP DESKAPLOSNYCH SPOJU (KARTA) PS ZAPINANI NAPAJECIHO ZDROJE
BS* SPINAC (ZAPNUTIAVYPNUTI), PROVOZNI SPINAC PTC* TERMISTOR PTC
BZ HO BZUCAK Q* DVOJPOLOVY TRANZISTOR S IZOLOVANYM
HRADLEM (IGBT)
c* KONDENZATOR QDI JISTIC PROTI ZEMNIMU SPOJENI
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN¥, PRIPOJKA, KONEKTOR QL OCHRANA PROTI PRETIZENI
HR*, MR* A MR* B,S* U,V,
W, X*A
D*, VD DIODA QM TEPELNY SPINAC
DB* DIODOVY MUSTEK R* ODPOR
DS* MIKROSPINAC RT TERMISTOR
E*H OHRIVAC RC PRIUIMAC
F*U, FU* (VLASTNOSTI NALEZNETE POUISTKA s'C OMEZOVACI SPINAC
NAKARTE UVNITR JEDNOTKY)
FG* KONEKTOR (UZEMNENY NAKOSTRU) S'L PLOVAKOVY SPINAC
H* KABELOVY SVAZEK S*NPH TLAKOVY SNIMAC (VYSOKOTLAKY)
H*P, LED*, VL KONTROLKA, DIODALED S*NPL TLAKOVY SNIMAC (NiZKOTLAKY)
HAP DIODA LED (ZELENA KE SLEDOVANI PROVOZU) S*PH, HPS* TLAKOVY SPINAC (VYSOKOTLAKY)
VYSOKE NAPETI VYSOKE NAPETI S*PL TLAKOVY SPINAC (NIZKOTLAKY)
IES SNIMAC INTELLIGENT EYE ST TERMOSTAT
IPM* INTELIGENTNI NAPAJECI MODUL S*W, SW* PROVOZNI SPINAC
K*R, KCR, KFR, KHUR MAGNETICKE RELE SA* POJISTKAPROTIRAZUM
L FAZE SR*, WLU PRIJIMAC SIGNALU
L* CIVKA Ss* PREPINAC
'R TLUMIVKA SHEET METAL PEVNA DESKA SVORKOVNICE
M* KROKOVY MOTOR TR TRANSFORMATOR
MC MOTOR KOMPRESORU TC, TRC VYSILAC
M*F MOTOR VENTILATORU V5 RV VARISTOR
MP MOTOR CERPADLAKONDENZATU VR DIODOVY MUSTEK
M*S KYVNY MOTOR WRC BEZDRATOVY DALKOVY OVLADAC
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETICKE RELE X* SVORKA
N NULOVY VODIC X*M SVORKOVNICE (BLOK)
n=* POCET PRUCHODU FERITOVYM JADREM YE CIVKA ELEKTRONICKEHO EXPANZNIHO VENTILU
PAM MODULACE AMPLITUDY IMPULZU YR, Y*S CIVKAREVERZNIHO ELEKTROMAGNETICKEHO
VENTILU
PCB* DESKAPLOSNYCH SPOJU (KARTA) zC FERITOVE JADRO
PM* NAPAJECI MODUL ZF Z'F SUMOVY FILTR
Instalaéni navod DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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