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Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

1 Om dette dokument

Malgruppe
Autoriserede installatgrer
1 Om dette dokument 6
1.1 Betydning af advarsler og symboler...........c.cccooeviiiiiiiiiiines 6 INFORMATION
Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dette apparat er beregnet fil at blive brugt af
specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let
Om kassen 8 industri, pa garde eller til erhvervsmaessig eller privat brug
31 Udendsrsenned... o 8 af ikke-faguddannede.
3.1.1 Sadan fjernes tilbehgret fra udendersenheden .......... 8 Dokumentationssaet
4 Forberedelse 8 Dette dokument er en del af et dokumentationssaet. Hele saettet
4.1  Forberedelse af installationssted............cco.cooverrveerreerrrrerrreenna. 8 bestar af:
411 Krav til installationsstedet for udendersenheden........ 8 « Installationsvejledning for udendgrsenhed:
4.1.2 Ekstra krav til installationsstedet for
udendgrsenheden i kolde klimaer...............c.cc.coeuene. 9 * Installationsvejledning
4.2 Forberedelse af k@lerar.............ccooooeiiiiiiiiiciiiccics 9 = Format: Papir (| kassen til udendgrsenheden)
422 tsoarng stk g Nyere udgaver af den medfolgende dokumentaion kan vare
tilgeengelige pa det regionale Daikin-websted eller via din forhandler.
5 Installation 10 Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
5.1 Abning af enhedeme ............oiririnieeeee s 10 sprog er oversaettelser.
51.1 Sadan abnes udendgrsenheden.............ccoccceoviieenne 10
5.2 Montering af udendgrsenheden ..............cccccooiiiiiiiicciineee, 10
521 Forberedelse af installationen................ccccerriceennnnn. 10 Tekniske data
522 Sadan installeres udendgrsenheden .............cccoccceeee. 11 « Et delsaet af den seneste tekniske dokumentation er tilgeengeligt
5.2.3  DIENING ...ovvviessisininiiiss s e " pa regionens Daikin websted (offentligt tilgaengeligt).
524  Sadan forhindres udendgrsenheden i at veelte........... " . . . .
53 Forbindelse af KBIErar ...........cooveovveooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 12 ) He'_e seettet _a_f den seneste t?',‘”'s!‘e d?ta er tilgeengelig pa
5.3.1 Forholdsregler i forbindelse med tilslutning af kelergr 12 regionens Daikin extranet (autentificering pakresvet).
532 Retningslinjer ved tilslutning af kalerer....................... 12
5.3.3  Retningslinjer for bgjning af rar............ccccooeviinen, 12 11 Betydn|ng af advarsler Og
534 Sadan opkraves rgrenden 12
5.3.5  Anvendelse af stophane og servicetilslutning.............. 13 symbOIer
5.3.6  Sadan forbindes kelergrene til udendersenheden...... 13 A FARE
5.4 Kontrol af k@lerarene...........occoiiiiiiiiiiieec e 14
54.1 Sadan kontroller du for laekager............cooooveviiinnennn, 14 Angiver en situation, der resulterer i dedsfald eller alvorlig
5.4.2  Sadan udfgres vakuumtarring ..........ccccceovvevenncnnn. 14 personskade.
5.5  Pafyidning af kelemiddel : 14 FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D
5.5.1 Sadan bestemmes den yderligere
kolemiddelmaengde ............cccooeeivevevecceeieeeeeeea 14 Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stad.
5.5.2  Sadan pafyldes kalemiddel..............cccccoiiiiiiininnn, 14
553 Sadan fastgeres maerkaten om fluorholdige FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER
AriVhUSGaSSer.......c.coiiiiiiiiiiiic e 15 Angiver en situation, der kan resultere i forbraendinger pa
5.6  Tilslutning af de elektriske ledninger .................ccocooiene 15 grund af ekstremt hgje eller lave temperaturer.
5.6.1 Specifikationer for standardledningskomponenter-...... 16
5.6.2  Sadan forbindes de elektriske ledninger til FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION
udendarsenheden...........cccoiieiiiiiiiiiii e 16 Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion
5.6.3  Spar stram med standbytilstand ...........c.cooeerrieiines 17 & - i
5.6.4 Kglingsudstyr og it-rum ved lave A ADVARSEL
udendgrstemperaturer ..o, 17
5.7  Feerdiggerelse af installation af udendgrsenheden................... 17 Angiver en situation, der kan resultere i dgdsfald eller
5.7.1  Sadan feerdiggeres installation af udendgrsenheden. 17 alvorlig personskade.
6 lbrugtagning 18 ADVARSEL: BRENDBART MATERIALE
6.1 Forholdsregler ved ibrugtagning... . 18 —
6.2 Tiekliste far ibrugtagning ..........coeerereeerereeeeenrereeseeeeseeeens 18 A PAS PA
6.3 Séadan udfgres en testkarsel ............ccoovveiiiiniciie, 18 . . . R
. ) Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller
6.4 Sadan startes og stoppes tvungen Kaling ..........ccccoovveenenennnn. 18
moderat personskade.
6.5 Opstart af udendgrsenheden ..., 18
7 Bortskaffelse 18 BEMARK
7.1 Sadan nedliukkes PUMPEN ..........c.ccoveveveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 18 Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller
materielle skader.
8 Tekniske data 19
8.1  LedningSdiagram ..........ccccoveveveveveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 20 INFORMATION
Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.
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2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Symbol

Forklaring

Lees installations- og betjeningsvejledningen og
instruktionsarket vedragrende ledningsfaring for
montering.

Lees servicevejledningen, far du foretager
vedligeholdelse og service.

[l

-| Se yderligere information i referencevejledningen

vedrgrende montering og brug.

2

Generelle
sikkerhedsforanstaltninger

= De forholdsregler, der er beskrevet i dette dokument omhandler
meget vigtige emner og skal derfor fglges omhyggeligt.

= Installationen af systemet og alle aktiviteter, der er beskrevet i
installationsvejledningen, skal udfgres af en autoriseret installater.

= Serg for, at installationsstedet holder til enhedens veegt og
vibrationer.

INFORMATION
Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

A

ADVARSEL

= Foretag ikke eendringer og forsgg ikke pa selv at
adskille, fierne, installere eller reparere enheden, da
forkert afmontering eller installation kan medfere
elektrisk stgd eller brand. Kontakt forhandleren.

= Hvis der traenger kolemiddel ud ved et uheld, skal du
passe pa med aben ild. Selve kglemidlet er uskadeligt,
ikke giftigt og ikke breendbart, men det kan danne
giftige gasser, hvis det ved et uheld treenger ind i et
rum med letantaendelige luftarter fra varmebleesere,
gaskomfurer eller lignende. Fa altid kvalificeret
servicepersonale til at bekreefte, at lsekagen er
repareret eller udbedret, for du bruger anleegget igen.

A

ADVARSEL

Bed forhandleren om at installere og geninstallere
klimaanlaegget. Ufuldsteendig installation kan medfere
vandleekage, elektrisk stad eller brand.

A

ADVARSEL

Tag tilstraekkelige forholdsregler i tilfeelde af laekage af
kelemiddel. Hvis der opstar leekage af kalemiddelgas, skal
omradet straks udluftes. Mulige risici:

= For hgje kelemiddelkoncentrationer i et lukket rum kan
fore til iltmangel.

= Der kan dannes giftige gasser, hvis kalemidlet kommer
i kontakt med ild.

BEMARK

Forkert installation eller montering af udstyret eller
tilbehgret kan resultere i elektrisk stgd, kortslutning,
leekage, brand eller anden beskadigelse af udstyret. Brug
kun tilbehgr, ekstraudstyr og reservedele, der er fremstillet
eller godkendt af Daikin.

ADVARSEL

Bed forhandleren om at flytte klimaanleegget og installere
det igen. Ufuldsteendig installation kan medfere
vandleekage, elektrisk stad eller brand.

ADVARSEL

Erstat aldrig en sikring med en sikring, der har et andet
amperetal eller andre ledninger, hvis en sikring springer.
Brug af staltrad eller kobbertrad kan fa enheden til at bryde
sammen eller medfgre brand.

PAS PA

Efter leengere tids brug skal man kontrollere, om der er
beskadigelse pa enhedens ramme eller fittings. Hvis der er
fejl, kan enheden veelte og forarsage tilskadekomst.

BEMARK

Ved nedlukning af pumpen skal kompressoren standses,
for kglergrene fiernes. Hvis kompressoren stadig kerer, og
stopventilen er aben under nedlukning af pumpen, suges
der Iuft ind i systemet. Kompressornedbrud og anden form
for beskadigelse bliver resultatet pa grund af unormalt tryk
i kalemiddelcyklen.

ADVARSEL

Du ma ikke montere klimaanlaegget pa steder, hvor der er
fare for laekage med brandfarlig gas. Hvis der slipper gas
ud omkring klimaanleegget, kan der udbryde brand.

ADVARSEL

Serg for, at installation, test og anvendte materialer er i
overensstemmelse med geeldende lovgivning (ud over
instruktionerne i Daikin-dokumentationen).

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

= Kolergr, vandrgr og indvendige dele ma IKKE bergres
lige efter drift. De kan veere for varme eller for kolde.
Giv delene tid at vende tilbage til normal temperatur.
Hvis du er ngdt til at rere ved delene, skal du beere
beskyttelseshandsker.

= Kglemiddel, der treenger ud ved et uheld, ma IKKE
bergres.

ADVARSEL

Al ledningsfering og installation af komponenter skal
foretages af en autoriseret elektriker og vaere i
overensstemmelse med relevante lokale love og
bestemmelser.

PAS PA

For at undga personskade ma du IKKE
luftindtaget eller enhedens aluminiumsfinner.

rgre ved

ADVARSEL

For at undga elektrisk sted eller brand skal du kontrollere,
at der er installeret en jordafledningsdetektor.

ADVARSEL

Placer ikke genstande i nzerheden af udendgrsenheden og
sogrg for, at blade og andet affald ikke samler sig omkring
enheden. Blade er et arnested for sma dyr, som kan
komme ind i enheden. Nar de fagrst er inden i enheden, kan
sadanne dyr medfere fejl, reg eller brand, hvis de kommer
i kontakt med elektriske dele.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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3 Om kassen

A ADVARSEL

Brug KUN kobberledninger.

= Sgrg for, at ledningsferingen pa stedet er i
overensstemmelse med gaeldende lovgivning.

Al ledningsfering pa installationsstedet skal udferes i
overensstemmelse med ledningsdiagrammet, der blev
leveret med produktet.

Kabelbundter ma ALDRIG presse sammen, og du skal
sgrge for, at de ikke kommer i kontakt med rer og
skarpe kanter. Sgrg for, at terminalforbindelserne er
aflastede.

= Serg for at installere jordledning. Enheden ma IKKE
jordes til et forsyningsrer, en afleder til stedstrem eller
en jordforbindelse  til  telefon.  Ufuldsteendig
jordforbindelse kan medfgre elektrisk stgd.

Serg for at bruge en saerskilt stramkreds. Brug ALDRIG
en strgmforsyning, der deles med et andet apparat.

= Serg for at installere de pakreevede sikringer eller
afbrydere.

= Sgrg for at installere en fejlstramsafbryder. | modsat
fald kan der opsta elektrisk stad eller brand.

Ved installation af fejlstremsafbryderen skal du sikre, at
den er kompatibel med inverteren (modstandsdygtig
over for hgjfrekvent elektrisk stgj) for at undga, at
fejlstramsafbryderen aktiveres ungdigt.

A ADVARSEL

Hvis stremforsyningskablet beskadiges, skal det udskiftes
af producenten, dets forhandler eller andre kvalificerede
personer for at undga en ulykke.

3 Om kassen

3.1 Udendgrsenhed

311 Sadan fjernes tilbehoret fra
udendgrsenheden

a b c d
};‘ 1% 1% 1%
| | Q

Installationsvejledning for udendgrsenhed

Meerkat om fluorholdige drivhusgasser
Flersproget maerkat om fluorholdige drivhusgasser
Aftapningsprop (findes i bunden af emballagen)

Q0T

4 Forberedelse

4.1 Forberedelse af installationssted

= Veelg et installationssted med tilstraekkeligt plads til at beere

enheden ud og ud fra stedet.

= Veelg en placering, hvor lyden af den varme/kolde Iuft, der ledes

ud fra enheden, og driftsstgjen IKKE generer nogen.

= Stejfelsomme omrader (f.eks. i neerheden af et soveveerelse og

lignende), sa stgj fra driften skal give problemer.

= Serg for tilstreekkelig plads rundt om enheden til service og

luftcirkulation.

= Undga omrader, hvor der kan opsta lsekager med braendbare
gasser eller produkter.

Stremkabler skal installeres mindst 1 meter fra fiernsyn eller radioer
for at forhindre interferens. Afhaengigt af radiobglgerne er en afstand
pa 3 meter maske ikke tilstraekkelig.

A ADVARSEL

Anbring IKKE genstande under indendgrs- og/eller
udendgrsenheden, som ikke ma blive vade. Kondens pa
hovedenheden eller kglergrene, snavs i luftfiltret eller
tilstopning af afleb medfgre dryp. Det resulterer i, at
genstanden under enheden tilsmudses eller svigter.

411 Krav til installationsstedet for
udendgrsenheden

Veer opmaerksom pa felgende afstandsretningslinjer:
>100 >350

Nttt b [>100

———
~E=

<1200

(mm) (mm)

a Luftudtag
b Luftindtag

@ BEMAERK

= Stabl IKKE enhederne oven pa hinanden.

= Heeng IKKE enheden fra et loft.

Kraftig vind (218 km/t), som bleeser mod udendgrsenhedens
luftudgang, forarsager kortslutning (sugning af afgangsluft). Dette
kan medfgre:

= forringet driftskapacitet
= hyppig frostdannelse ved opvarmning
= driftsafbrydelser pa grund af faldende lavt tryk eller aget hgijt tryk

= en defekt ventilator (hvis der konstant bleeser kraftig vind pa
ventilatoren, kan den begynde at rotere meget hurtigt, indtil den
gar i stykker).

Det anbefales at installere en skaermplade, nar luftudgangen
udsaeettes for vind.

Det anbefales at installere udendgrsenheden med luftindgangen
vendt ind mod vaegge, sa den IKKE udseettes direkte for vind.

a Skeermplade
b Fremherskende vindretning
c Luftudtag

Enheden ma IKKE installeres pa fglgende steder:

Installationsvejledning
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4 Forberedelse

= Steder, hvor der forekommer olietage, -sprgjt eller -damp i
atmosfeeren. Plasticdele kan blive nedbrudt og falde af, hvilket kan
medfere vandlaekage.

Det anbefales IKKE at installere enheden pa felgende steder, da det
kan forkorte enhedens levetid:

= Huvis der er store spaendingsudsving
= | keretgjer eller pa skibe
= Hvor der findes syreholdige eller alkaliske dampe

Installation teet pa havet. Udendersenheden ma IKKE udseettes for
vind, som kommer fra havet. For at beskytte mod korrosion pa grund
af hgijt saltindhold i luften, da det kan forkorte enhedens levetid.

Montér udendgrsenheden afskaermet mod vind, som kommer
direkte fra havet.

Eksempel: Bag bygningen.

H HBHBBA

Hvis udendgrsenheden pavirkes af vind, som kommer direkte fra
havet, skal man montere en vindskaerm.

= Hgjde pa vindskeerm=1,5xhgjden pa udendgrsenheden

= Vaer opmaerksom pa pladskrav til servicearbejde ved montering
af vindskaermen.

d
c

H HBHHHBA

[ D

Vind fra havet
Bygning
Udendgrsenhed
Vindskaerm

Q0T

Udendgrsenheden er kun beregnet til udenders installation og til
felgende omgivende temperaturer:

Modeller Opvarmning- Afkoling-tilstand
tilstand

RXS50K2V1B -15~18°C -10~46°C

RXS60F4V1B

RX50~60G3V1B

RXS50~60L2V1B

RX60G4V1B

ARXS50G3V1B

ARXS50~71L2V1B  |-15~18°C 10~46°C

RXG50K3V1B

Hvad? Afstand

Maksimalt tilladt rgrleengde 30m

Minimalt tilladt rgrleengde 3m

Maksimalt tilladt hgjdeforskel 20m

41.2 Ekstra krav til installationsstedet for

udendorsenheden i kolde klimaer

Beskyt udendgrsenheden mod direkte sne, og serg for, at
udendgrsenheden ALDRIG sner til.

Snedaekke eller skur

Sokkel
Fremherskende vindretning
Luftudtag

0T

= Sgrg under alle omsteendigheder for mindst 300 mm fri plads
under enheden. Sgrg desuden for, at enheden placeres mindst
100 mm over den maksimalt forventede snehgjde. Se
"5.2 Montering af udendersenheden" pa side 10 for yderligere
oplysninger.

| omrader med kraftigt snefald er det meget vigtigt, at man vaelger et
installationssted, hvor sneen IKKE pavirker enheden. Hvis der kan
treenge sne ind fra siden, skal du sgrge for, at varmevekslerspolen
IKKE pavirkes af sneen. Montér om ngdvendigt en afskaermning
mod sne, eller byg et skur med en forhgjning.

4.2 Forberedelse af kalerar

4.21 Krav til kelergr

= Rermateriale: Helvalset kobber deoxideret med phosphorsyre.

* Rordiameter:

Klasse 50 og 60

Veeskergr 36,4 mm (1/4")
Gasrer 12,7 mm (1/2")
Klasse 71

Veeskergr @9,5 mm (3/8")
Gasrgr 15,9 mm (5/8")

= Rorenes hardningsgrad og tykkelse:

Udvendig Hzerdningsgrad | Tykkelse (t)®
diameter (D)
6,4 mm (1/4")  |Udgledet (O) 20,8 mm [}
9,5 mm (3/8") 1 mm @i
12,7 mm (1/2") 20,8 mm
15,9 mm (5/8") >1 mm

(a) Afheengigt af den gaeldende lovgivning og enhedens
maksimale arbejdstryk (se “PS High” pa enhedens
typeskilt), kan der veere krav om hgjere rartykkelse.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A split-serien
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4.2.2 Isolering af keleror

Hvis temperaturen er hgjere end 30°C, og luftfugtigheden er hgjere
end 80%, skal tykkelsen pa isolationsmaterialet mindst vaere 20 mm
for at forhindre kondensdannelse pa isolationsmaterialets overflade.

= Brug polyethylenskum som isoleringsmateriale:

= med en varmeoverfgrselshastighed pa mellem 0,041 og
0,052 W/mK (0,035 og 0,045 kcal/mh°C)

* med en varmemodstand pa mindst 120°C

= Isoleringstykkelse

Udvendig Indvendig Isoleringstykkelse
rerdiameter (J,) isoleringsdiameter (t)
(@)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm
.t
5 Installation

5.1 Abning af enhederne

5.1.1 Sadan abnes udendgrsenheden

A FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

5.2 Montering af udendegrsenheden

5.21 Forberedelse af installationen

1 Kontroller underlagets styrke og planhed pa installationsstedet,
sa enheden ikke vil frembringe vibration eller stgj efter
installationen.

2 Klarger 4 szt af M8 eller M10 forankringsbolte, meatrikker og
skiver (medfglger ikke).

3 Fastger enheden sikkert med ankerboltene.

Ralinl
I

20 mm

(mm)

Sgrg under alle omstaendigheder for mindst 300 mm fri plads under
enheden. Sgrg desuden for, at enheden placeres mindst 100 mm
over den maksimalt forventede snehgjde. | dette tilfeelde anbefales
det at bygge en sokkel.

(mm)

a Maksimal snefaldshgjde

Hvis enheden monteres pa beslag pa veeggen, skal enheden
installeres som falger:

Installationsvejledning
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5 Installation

5.2.2 Sadan installeres udendgrsenheden

AUC:U@A@A

Q- [wanro

5.2.3 Draening

Sgrg for, at kondensvandet kan Igbe korrekt ud.

BEMARK

Hvis aflgbshullerne i udendgrsenheden er blokeret, skal du
sikre plads pa mindst 300 mm under udendgrsenheden.

= Installer enheden pa en sokkel for at sikre forsvarligt afleb, sa
isansamlinger kan undgas.

= Klarger en aflgbskanal omkring fundamentet til aflgb af spildevand
(mm) rundt om enheden.

] . = Undga, at aflebsvandet Igber ud over gangomrader, der ellers kan
a  Maksimal snefaldshejde blive glatte ved omgivende temperatur under frysepunktet.

= Hvis du installerer enheden pa en ramme, skal du montere en
vandteet plade 150 mm fra enhedens bund for at forhindre, at der
treenger vand ind i enheden, og for at undga, at aflebsvandet
drypper (se den fglgende illustration).

i =
L 8§

= Brug en aftapningsprop til aftapning, hvis det er ngdvendigt.

-
b
a [
~
X
d
a Aflgbshul
b  Aftapningsprop
¢ Bundramme
d Aflgbsslange (@16 mm, medfglger ikke)

5.2.4 Sadan forhindres udendgrsenheden i at
vaelte

Hvis enheden installeres pa steder, hvor kraftig vind kan veelte
enheden, skal der treeffes fglgende foranstaltninger:

1 Klarger 2 kabler som angivet i nedenstdende illustration
(medfalger ikke).

2 Anbring de 2 kabler over udendgrsenheden.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Installationsvejledning
R410A split-serien 1 1
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5 Installation

3 Indsaet en gummiplade mellem kablerne og udendgrsenheden
for at forhindre, at kablet skraber lakeringen (medfglger ikke).

4 Fastger kablets ender. Stram enderne.

5.3 Forbindelse af kalergr
FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER
5.31 Forholdsregler i forbindelse med

tilslutning af kelerer

A PAS PA

= Der ma IKKE bruges mineralsk olie pa opkravede dele.
= Ror fra tidligere installationer ma IKKE genbruges.

= Af hensyn til R410A enhedens levetid ma der ALDRIG
installeres en terrer pa den. Tgrrematerialet kan
nedbryde og gdelaegge systemet.

@ BEM/ERK

Tag felgende forholdsregler for kglerar:

= Undga, at andet end det angivne kelemiddel blandes
ind i kalergrsystemet (f.eks. luft).

= Brug kun R410A, nar der tilfgres kaglemiddel.

= Brug kun installationsveerktgj (f.eks. manifoldmalesaet),
der udelukkende anvendes til R410A-installationer, for
at kunne modsta trykket og forhindre fremmed
materiale (f.eks. mineralske olier og fugt) i at blive
blandet op i systemet.

= Installer rgrene, sa opkravningerne IKKE udsaettes for
mekanisk belastning

= Beskyt rarene som beskrevet i den fglgende tabel for at
forhindre snavs, veeske eller stgv i at treenge ind i
rgrene.

= Pas pa ved fering af kobberrgr gennem vaegge (se
nedenstaende figur).

5.3.2

Retningslinjer ved tilslutning af keleror

Tag felgende retningslinjer i betragtning ved sammenfgjning af ror:

= Dak opkravningens indvendige overflade med eeterolie eller
esterolie, nar du forbinder en brystmeotrik. Speend 3 eller 4
omgange i handen, fer du spaender helt fast.

4

= Brug altid to nggler sammen ved Igsning af en brystmatrik.

= Brug altid en skruenggle og en momentnggle sammen for at
stramme brystmegtrikken ved sammenfgjning af rer. Formalet er at
forhindre revner i mgtrikken og uteetheder.

X T X

Enhed Installationsperiode | Beskyttelsesmetode
Udendgrsenhed >1 maned Klem rgret
<1 maned Klem eller tape rgret
Indendgrsenhed Uanset perioden

INFORMATION

Abn IKKE stopventilen til kalemiddel, far du har kontrolleret
kolergrene. Nar der skal pafyldes ekstra kglemiddel,
anbefales det at abne stopventilen til kglemiddel efter
ladningen.

a Momentnagle

b  Skruenggle

¢ Rerforskruning

d Brystmetrik

Rorstorrelse | Tilspaendings | Dimension Opkravning
(mm) moment (Nm) | krave (A) (mm)| form (mm)
26,4 14,2~17,2 8,7~9,1 90“*;
29,5 32,7~39,9 o Sy
2127 49,5~60,3 16,2~16,6 T‘ f\R coi0s
15,9 61,8~75,4 19,3~19,7 B
5.3.3 Retningslinjer for bgjning af ror

Brug en rerbgjer til bejning. Alle rerbgjninger skal udferes sa
forsigtigt som muligt (bgjeradius skal vaere 30~40 mm eller mere).

5.34 Sadan opkraves rerenden

PAS PA
= Forkert udvidelse af rgr kan medfare kalegas-leekage.

= Genbrug IKKE rgrkraver. Brug nye rerkraver for at
undga laekage af kelemiddelgas.

= Brug de brystmetrikker, der fglger med enheden. Brug
af andre  brystmgtrikker kan  medfgre, at
kalemiddelgassen laekker.

1 Skeer rgrenden med en rarskeerer.

2 Fjern grater, mens den afskarne overflade peger nedad,
saledes at spanerne ikke traenger ind i roret.

I

a—/ \b

a Skeer i ngjagtig lige vinkler.
b Fjern grater.

3 Fjern brystmgatrikken fra spaerreventilen og seet brystmeatrikken
pa reret.

4 Udvid rgret. Placer den ngjagtigt i den position, der er vist i
felgende illustration.

2

Installationsvejledning
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Opkravningsvaerk Konventionelt kravevaerktgj
toj il R410A Koblingstype | Vingemotriktype
(koblingstype)
(Ridgid-type) (Imperial-type)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Kontrollér, at udvidelsen af rgret er udfart korrekt.
A

a—&—

Opkravningens indvendige overflade skal vaere fejlfri.
Raret skal vaere udvidet ens i en perfekt cirkel.
¢ Kontrollér, at brystmatrikken er monteret.

T o

5.3.5 Anvendelse af stophane og
servicetilslutning
Sadan handteres stopventilen

Tag hgjde for falgende retningslinjer:

= Stopventilerne er lukket fra fabrikken.

= Fglgende illustration viser de dele, der kreeves ved handtering af
ventilen.

Serviceabning og daeksel til serviceabning
Ventilspindel

Tilslutning til den lokale rarinstallation
Spindeldaeksel

0T

= Hold begge ventiler abne under drift.

= Lad veaere med at pafgre ventilspindlen ungdvendig kraft. Det kan
gdeleegge ventilhuset.

= Sprg altid for at sikre stopventilen med en skruenggle, og lasn
eller speend derefter brystmetrikken med en momentnggle.
Anbring IKKE skruengglen pa spindeldzekslet, da det kan medfere
leekage af kalemiddel.

a Skruenggle
b Momentnggle

= Nar driftstrykket forventes at veere lavt (for eksempel ved
kelingen, nar den udendgrs lufttemperatur er lav), skal du teetne
brystmetrikken i stopventilen pa gaslinjen forsvarligt med
silikoneteetningsmiddel for at forhindre frysning.

g

Silikonetaetningsmiddel — s@rg for, at der ikke er noget
mellemrum.

Sadan abnes/lukkes stopventilen
1 Fjern ventildeekslet

2 Indsezet en unbrakonggle (vaeskeside: 4 mm/gasside: 6 mm) i
ventilspindlen, og drej ventilspindlen:

Mod uret for at abne.
Med uret for at lukke.

3 Hold op med at dreje, nar ventilspindlen ikke kan drejes
yderligere. Ventilen er nu aben/lukket.
Sadan handteres spindeldakslet
Tag hgjde for falgende retningslinjer:

= Spindeldaekslet er teetnet, hvor det er angivet med pilen. Pas pa
IKKE at beskadige det.

N

= Efter handtering af stopventilen skal du stramme spindeldeekslet
forsvarligt.

= Se fglgende tabel vedrgrende tilspaendingsmomentet.

= Tjek for kelemiddellaekager efter stramning af spindeldaekslet.

Emne Tilspaandingsmoment (N-m)
Spindeldaeksel, veeskeside 21,6~27,4@
32,7~39,9®)
Spindeldaeksel, gasside 48,1~59,7@
60,1~74,6®
Serviceabningens deeksel 10,8~14,7

(a) For klasse 50 og 60.
(b) Forklasse 71.

Sadan handteres servicedakslet
Tag hgjde for fglgende retningslinjer:

= Brug altid en pafyldningsslange med ventiltrykketap, da
serviceabningen er en ventil af Schrader-typen.

= Efter handtering af servicedbningen skal du stramme
serviceabningens daeksel forsvarligt. Se tabellen i kapitlet "Sadan
handteres  spindeldeekslet" pa  side 13  vedrgrende
tilspaendingsmoment.

= Tjek for keglemiddellaekager efter stramning af serviceabningens
daeksel.

5.3.6 Sadan forbindes kglergrene til
udendorsenheden

1 Tilslut kolevaeskeforbindelsen fra indendgrsenheden il
veeskestopventilen pa udendgrsenheden.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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o

==

c

| ‘
[

a Vaeskestopventil
b Gasstopventil
c Servicedbning

2 Tilslut  kelegasforbindelsen fra  indendersenheden il
keolemiddelstopventilen pa udendgrsenheden.

54 Kontrol af kelergrene

5.4.1 Sadan kontroller du for lzekager

@ BEMAERK

Enhedens maksimale arbejdstryk ma IKKE overskrides (se
“PS High” pa enhedens typeskilt).

@ BEMARK

Brug en testveeske, der kan boble, som anbefales af din
forhandler. Brug ikke sabevand, da det kan fa
brystmatrikkerne til at revne (seebevand kan indeholde

Hvis trykket ... Sa...

Jdges Der er fugt i systemet. Ga til
naeste trin.

3 Tem i mindst 2 timer til et tryk pa manifolden pa -0,1 MPa
(=1 bar).

4 Efter at have slaet pumpen FRA kontrolleres trykket i mindst 1
time.

5 Hvis du IKKE nar malvakuum, eller du ikke kan opretholde
vakuum i 1 time, skal du gere fglgende:

= Kontrollér for laekager igen.
= Udfer vakuumterring igen.

@ BEMARK

Serg for at abne stopventilen efter installation af rerfgring
og vakuumterring. Hvis systemet kares med lukket ventil,
kan kompressoren blive gdelagt.

5.5 Pafyldning af kelemiddel

5.5.1 Sadan bestemmes den yderligere
kelemiddelmaengde

salt, der opsuger fugt, som sa fryser til, nar rgrene bliver .
kolde) ogleller som far kravesamlingerne til at ruste Hvis den samlede Sa...
(seebevand kan indeholde ammoniak, der har en vaskererlzngde
korroderende effekt mellem den loddede brystmeatrik og L o=
kobberkraven). <10m Tilfer IKKE ekstra kglemiddel.
1 Fyld nitrogengas pa systemet op til et malt tryk pa mindst >10m R=(samlet leengde (m) for vaeskeror—
200 kPa (2 bar). Det anbefales at pafgre tryk pa 3000 kPa 10 m)x0,020
(30 bar) for at kunne finde sma laekager. R=Yderligere pafyldning (kg)(afrundet til
2 Kontroller for laekager ved at pafere et bobletestmiddel pa alle enheder pa 0,1kg)

forbindelser.

3 Led al kveelstofgas ud.

5.4.2 Sadan udferes vakuumterring

Tilslut vakuumpumpen og manifolden pa felgende made:

T d h
_@@/
C

—

e ” [‘*’*” |
=

gh i

Trykmaler
Malemanifold
Lavtryksventil (Lo)
Hajtryksventil (Hi)
Pafyldningsslanger
Vakuumpumpe
Serviceabning
Ventillag
Gasstopventil
Veaeskestopventil

-TQ Q0T O

-
—

Lav vakuum i systemet, indtil trykket pa manifolden viser
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Lad det sta i 4-5 minutter, og kontrollér trykket:

Hvis trykket ... Sa...
Ikke eendres

Der er ingen fugt i systemet.
Proceduren er feerdig.

INFORMATION

Rarleengde er envejslaengden for veeskergrene.

5.5.2 Sadan pafyldes kolemiddel

A ADVARSEL

= Brug kun R410A som kglemiddel. Andre stoffer kan
medfgre eksplosion og brand.

* R410A indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets
veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP) er
2087,5. Lad IKKE disse gasser ftreenge ud i
atmosfaeren.

= Brug altid beskyttelseshandsker og sikkerhedsbiriller
ved pafyldning af kalemiddel.

= Brug kun veerktgj, der passer til det kelemiddel, som anvendes i
systemet, for at opretholde trykket og for at hindre, at
fremmedlegemer traenger ind i systemet.

= Pafyld flydende kelemiddel pa felgende made:

Hvis Sa

Pafyldning med opretstaende
cylinder.

Der findes en heevertslange

(dvs. at cylinderen er maerket
med "Liquid filling siphon
attached" / "monteret haevert til
vaeskepafyldning")

Installationsvejledning
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Hvis Sa

Der findes IKKE en haevertslange|Pafyldning med cylinderen drejet
omkring.

= Man skal abne kglemiddelcylindre langsomt.

= Pafyld kelemidlet i veeskeform. Pafyldning i gasform kan hindre

ADVARSEL

= Strgmforsyningen ma IKKE teendes, for alle
tilslutninger er lavet. Hvis ikke kan det give elektrisk
stad.

= Efter at ledningsferingen er udfert, skal du
dobbelttjekke, at alle kabler er forbundet korrekt, far du
teender for stremforsyningen.

= Alle ikke-medfglgende dele, materialer og elarbejde
SKAL veere i overensstemmelse med geeldende
lovgivning.

normal drift.

Forudsatning: For du pafylder kelemiddel, skal du se efter, om
kalergret er tilsluttet og kontrolleret (laekagetest og vakuumtarring).

1 Slut kelemiddelcylinderen til serviceabningen.
2 Pafyld den ekstra kglemiddelmaengde.

3 Abn gasspeerreventilen.

ADVARSEL

= Efter udfgrelsen af det elekiriske arbejde, skal du
kontrollere, at alle elektriske komponenter og terminaler
inde i den elektriske komponentboks er tilsluttet korrekt.

= Sorg for, at alle daeksler er lukket, for enheden startes
op.

Hvis nedlukning af pumpen er pakreevet i forbindelse med Q ADVARSEL

afmontering eller flytning af systemet, kan du finde yderligere
oplysninger i "7.1 Sadan nedlukkes pumpen" pa side 18.

5.5.3 Sadan fastgeres maerkaten om
fluorholdige drivhusgasser

1 Udfyld maerkaten pa fglgende made:

|_||_!| Contains i gl gases a
[RXXX] ©-| [kg ——b

GWP: XXX

o Ju——c
[2) e
0 0+9= |kg —d
GWP x ki
| 4 ,_l 1000 2= tcozeq —e
a Huvis der leveres en flersproglig maerkat til fluorholdige
drivhusgasser med enheden (se tilbehgr), traek det
geeldende sprog af og seet det fast pa toppen af a.
Fabrikspafyldt meengde: se enhedens typeskilt
Yderligere pafyldt maengde kelemiddel
Samlet pafyldt maengde kalemiddel
Udledninger af drivhusgasser ud af den totale
kalemiddelpafyldning udtrykt som tons CO,-gekvivalenter
GWP = Globalt opvarmningspotentiale

f
@ BEMAERK

| Europa bruges udledningerne af drivhusgasser af den
totale kelemiddelpafyldning i systemet (udtrykt som tons

f

®©Q0T

Hvis stremforsyningen har en manglende eller forkert
N-fase, kan udstyret blive gdelagt.

= Etabler korrekt jordforbindelse. Enheden ma IKKE
jordes til et forsyningsrer, en afleder til stedstrem eller
en jordforbindelse  til  telefon.  Ufuldsteendig
jordforbindelse kan medfgre elektrisk stad.

= Installer de pakraevede sikringer eller afbrydere.

= Fastger de elektriske ledninger med kabelbindere, sa
de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter eller rgr,
iszer i hgjtrykssiden.

= Brug IKKE ledninger med udtag, ledninger med
flertradede  ledninger,  forleengerledninger  eller
forbindelse fra et stjernesystem. De kan forarsage
overophedning, elektrisk stad eller brand.

= Installer IKKE en fasefgrende kondensator, da denne
enhed er udstyret med inverter. En fasefgrende
kondensator vil reducere ydelsen og kan forarsage
ulykker.

= Der ma IKKE anvendes ikke-medfglgende elektriske
dele inde i enheden.

= Indendgrsenhedens stremforsyning ma IKKE forbindes
til udendgrsenheden. Det kan medfere elektrisk stad
eller brand.

= Strem til andet tilbeher ma IKKE forgrenes il
klemraekken.

CO,-zekvivalenter) til at bestemme
vedligeholdelsesintervallerne.  Fglg den  gaeldende
lovgivning.

Formel til at beregne udledningerne af drivhusgasser:
GWP-veerdi af kglemidlet x Total kglemiddelpafyldning [i
kg] / 1000

5.6 Tilslutning af de elektriske
ledninger

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

ADVARSEL
Brug ALTID flerlederkabel til stramforsyning.

B >
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@ BEMARK

Forholdsregler ved fering af stremfgrende ledninger:

= Forbind ikke ledninger med forskellig tykkelse med den
samme  strgmforende  klemreekke  (hvis  ikke
stremferende ledninger sidder fast, kan det forarsage
unormal varmedannelse).

= Se figuren nedenfor ved tilslutning af ledninger med
samme tykkelse.

O X X

= Brug egnede strgmforsyningsledninger til
ledningsfering og tilslut dem korrekt, og kontrollér, at
klemreekken ikke udsaettes for ekstern belastning.

= Brug en passende skruetreekker til stramning af
terminalskruerne. En skruetraekker med et lille hoved vil
odelaegge terminalskruen, som sa ikke kan spsendes
korrekt.

= Hvis man spaender terminalskruerne for hardt, kan de
blive gdelagt.

Tilspeendingsmoment

Emne Tilspaendingsmoment (N*m)

M4 (X1M) 1,2~15

M4 (jord)

Udstyr i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12 (europeeisk/
international teknisk standard, der definerer graenser for harmoniske
stromkilder frembragt af udstyr, som er tilsluttet offentlige
lavspaendings-systemer med en indgangsstrem pa >16 A og <75 A
pr. fase).

5.6.1 Specifikationer for
standardledningskomponenter

Komponent
Stremforsyningska |Speending 220~240V
bel Fase 1~
Frekvens 50 Hz
Ledningsstgrrelser Skal veere i
overensstemmelse med
geeldende lovgivning

Afisoler ledningerne (20 mm).
a b

@

Veer opmaerksom pa falgende:

a Afisoler ledningsenden til dette punkt
b For lang afisolering kan forarsage elektrisk sted eller
overgang.

= Hvis der bruges ledninger med flertradet leder, skal du installere
en rund terminal af crimp-typen pa spidsen. Szt den runde
terminal af crimp-typen pa ledningen op til den daekkede del, og
fastger terminalen med det korrekte vaerktg;j.

b a

a Flertradet snoet leder
b Rund krympe-terminal

= Brug felgende metoder til installation af ledninger:

Kabel til indbyrdes forbindelse Mindste kabeltveersnit pa

2,5 mm? og geeldende for

220~240 V
Anbefalet sikring pa opstillingssted 20 A
Fejlstramsafbryder for jordforbindelse Skal veere i

overensstemmelse med

geeldende lovgivning

Ledningstype Monteringsmetode
Enkeltlederkabel cb
L "
ta_[l@)| a1 C_@
—a a
a Snoet ledning med massiv leder
b Skrue
¢ Flad skive
Ledning med c‘“’ T be
flertradet leder med = B J
| 0) €1 N
rund terminal af 4 a &f
crimp-typen
a Terminal
b Skrue
¢ Flad skive

5.6.2 Sadan forbindes de elektriske ledninger til
udendgrsenheden

1 Fjern det udvendige panel.

2 Fjern elboksens daeksel.

3 Abn ledningsklemmen.

4 Tilslut forbindelseskablet til stremforsyningen som felger:
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5 Installation

5 Speend klemraekkeskruerne forsvarligt. Vi anbefaler brug af en
Phillips-skruetraekker.

6 Monter el-boksens deeksel.

Installer det udvendige panel.
5.6.3 Spar strem med standbytilstand

Om standbytilstanden

Denne tilstand slar stremforsyningen FRA til udendgrsenheden og

seetter indendgrsenheden i standbytilstand. Det reducerer
indendgrsenhedens stremforbrug. Denne tilstand geelder kun for
felgende modeller: FTXS50K2V1B, FVXG50K2V1B,

FTXG50LV1BW og FTXG50LV1BS.

INFORMATION

Standbytilstand kan KUN anvendes af enhederne som
beskrevet ovenfor.

A ADVARSEL

Fer tilslutning eller frakobling af stikket skal du kontrollere,
at strammen er slaet FRA.

INFORMATION

Du SKAL forbinde stikket, hvis du bruger en
indendarsenhed, hvor standbytilstand IKKE geelder.

Indstilling af standbytilstanden
1 Sla stremforsyningen FRA.
2 Fjern det udvendige panel.
3 Fjern elboksens deeksel.
4 Frakobl stikket for standbytilstand.

e o
eCEC ©

#
e ¢

5 Sla stremforsyningen TIL

5.6.4 Kglingsudstyr og it-rum ved lave
udendgrstemperaturer

Om anlaegstilstanden

Denne tilstand er seerligt beregnet til kalingslasninger til udstyr eller
it-rum. Ma ALDRIG bruges i boliger eller kontorer, hvor mennesker
opholder sig.

Indstilling af anlagstilstanden

Nar jumper J6 pa PCB'et afbrydes, udvides driftsomradet til —15°C.
Anlzegstilstanden ophgrer, nar udenderstemperaturen kommer
under —18°C og genstarter, nar temperaturen stiger igen.

1 Fjern skruerne pa toppladen.

2 Fjern det steenkteette daeksel.
3 Afbryd jumper J6 pa PCB'et indeni.

o -

a Topplade
b  Staenkteet daeksel
c PCB

INFORMATION

= Der kan komme periodisk stgj fra indendgrsenheden,
fordi udendgrsenhedens ventilator slas TIL og/eller
FRA.

Der ma IKKE placeres luftfugtere eller andre elementer,
som kan gge luftfugtigheden i rummene, nar du bruger
anlaegstilstand.

= Afbrydelse af jumper J6 far indendgrsenhedens
ventilator til at kere med hgjeste hastighed.

5.7 Faerdiggorelse af installation af
udendgrsenheden

5.71 Sadan fardiggeres installation af
udendgrsenheden

1 Isoler og fastger kelergrene og forbindelseskablet pa felgende
made:

Gasror

Gasrgrsisolering

Kabel til indbyrdes forbindelse
Veeskerar

Veeskergrsisolering
Montagetape

-0 Q0T

2 Monter servicedeekslet.
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6 Ibrugtagning

6 Ibrugtagning

@ BEM/AERK

Enheden ma ALDRIG bruges uden termomodstande og/
eller tryksensorer/kontakter. Kompressoren kan braende
sammen.

6.1 Forholdsregler ved ibrugtagning

INFORMATION

Under den farste kegrselsperiode af enheden kan der
kreeves mere forsyningsstrgm end angivet pa enhedens
typeskilt. Det skyldes, at kompressoren kraever 50 timers
drift, for den kerer jeevnt og har et stabilt stramforbrug.

@ BEM/ERK

Enheden ma ALDRIG bruges uden termomodstande og/
eller tryksensorer/kontakter. Kompressoren kan braende
sammen.

6.2 Tjekliste for ibrugtagning

Brug IKKE systemet, far falgende kontroller er OK:

O] Indendgrsenheden er monteret korrekt.

O] Udendgrsenheden er monteret korrekt.

] Systemet er korrekt jordet, og jordterminalerne er
speendt.

O] Sikringerne eller lokalt installerede
beskyttelsesanordninger er installeret i henhold til dette
dokument og er ikke blevet tilsidesat.

O] Forsyningsspandingen svarer til den spaending, der er
angivet pa enhedens identifikationsmaerkat.

(] Der er INGEN lgse forbindelser eller beskadigede
elektriske komponenter i elboksen.

] Der er INGEN beskadigede komponenter eller klemte
ror inde i indendgrs- og udendgrsenhederne.

] Der er INGEN lzekage af kelemiddel.

] Kolergrene (gas og veeske) er varmeisolerede.

O] Den korrekte rorstgrrelse er installeret, og rerene er
isoleret korrekt.

(] Stopventilerne (gas og veeske) pa udendersenheden er
helt abne.

O] Folgende ledningsfering pa stedet er udfgrt i henhold til
dette dokument og geeldende lovgivning mellem
udendgrsenheden og indendgrsenheden.

Draen

L]

Kontrollér, at det afledte vand flyder jeevnt.
Mulig konsekvens: Kondensvand kan dryppe.

(] Indendgrsenheden modtager signaler fra
fiernbetjeningen.

(] De specificerede ledninger anvendes til
forbindelseskablet.

6.3 Sadan udferes en testkorsel
Forudsaetning: Stremforsyningen skal veere inden for det
specificerede omrade.

Forudsatning: Testkorselsdrift skal udfgres i kelings- eller
opvarmningstilstand.

Forudsaetning: Testkgrsel skal udfgres i overensstemmelse med
betjeningsvejledningen til indendgrsenheden for at sikre, at alle
funktioner og dele fungerer korrekt.

1 | kelingstilstand skal den laveste programmerbare temperatur
veelges. | opvarmningstilstand skal den hgjeste
programmerbare  temperatur  veelges.  Testkegrsel  kan
deaktiveres, hvis det er ngdvendigt.

2 Nar testkarslen er faerdig, skal temperaturen indstilles til normalt
niveau. | kelingstilstand: 26~28°C, i opvarmningstilstand:
20~24°C.

3 Systemet stopper 3 minutter efter, at du har slaet enheden
FRA.

INFORMATION

= Enheden forbruger ogsa elektricitet, selvom den er
slaet FRA.

= Nar strgmmen vender tilbage efter et stregmsvigt,
fortsaettes i den tidligere valgte tilstand.

6.4 Sadan startes og stoppes tvungen
kaling

Der er 2 metoder til at udfere tvungen kgling:

1 brug af TIL/FRA-kontakten pa indendersenheden (hvis en
sadan er monteret pa indendarsenheden),

2 brug af udendgrsenhedens kontakt for tvungen kgling.

Metode 1: brug af TIL/FRA-kontakten pa indendgrsenheden
Tryk pa TIL/FRA-kontakten i mindst 5 sekunder.

Resultat: Driften starter. Tvungen kgling stopper automatisk efter
15 minutter. Driften stoppes ved at trykke pa TIL/FRA-kontakten.

Metode 2: brug af udendegrsenheden
= Sla udendgrsenheden TIL.

= Tryk pa kontakten for tvungen kegling (SW1) mindre end 3 minutter
efter, at du har slaet stremmen TIL. Resultat: Driften starter.

= Tvungen kegling stopper automatisk efter 15 minutter. Driften
stoppes ved at trykke pa kontakten (SW1).

6.5 Opstart af udendogrsenheden

Se installationsvejledningen for indendgrsenheden for konfiguration
og ibrugtagning af systemet.

7 Bortskaffelse

71 Sadan nedlukkes pumpen

Eksempel: For at beskytte miljget skal der pumpes ned, nar
enheden flyttes eller bortskaffes.
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8 Tekniske data

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Tomning — kelemiddelakage. Hvis du gnsker at tsmme
systemet, og hvis der er en laekage i kelemiddelkredsen:

= Brug IKKE enhedens funktion til automatisk temning,
ved hjeelp af hvilken du kan samle al kelemiddel fra

systemet i udendgrsenheden. Mulig konsekvens: 4

Selvantendelse og eksplosion i kompressoren pa
grund af, at der treenger Iuft ind i den kerende
kompressor.

= Brug et separat temmesystem, sa enhedens
kompressor IKKE behgver at kare.

@ BEMAERK a

Ved nedlukning af pumpen skal kompressoren standses,

for kelergrene fiernes. Hvis kompressoren stadig kerer, og
stopventilen er aben under nedlukning af pumpen, suges e
der luft ind i systemet. Kompressornedbrud og anden form

for beskadigelse bliver resultatet pa grund af unormalt tryk

i kelemiddelcyklen.

Nedlukning af pumpen traekker alt kglemiddel i systemet ind i
udendgrsenheden.

8 Tekniske data

Fjern ventillaget pa veeskestopventilen og gasstopventilen.
Udfgr tvungen kgling.

Efter 5 til 10 minutter (efter kun 1 eller 2 minutter ved meget
lave omgivelsestemperaturer (<-10°C)) lukkes
veeskestopventilen med en sekskantnggle.

Kontrollér pa manifolden, om vakuum er naet.

Luk gasstopventilen efter 2-3 minutter, og stands den tvungne
kaling.

-

g G—a
o

Gasstopventil
Lukkeretning
Sekskantnggle
Ventillag
Veeskestopventil

®©Q 0T O

Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation kan veere tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt tilgeengeligt).
Seneste reviderede udgaver af den seneste tekniske data er tilgeengelig pa regionens Daikin websted (autentificering pakreevet).
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8 Tekniske data

8.1 Ledningsdiagram

Forklaring til samlet ledningsdiagram

Vedrgrende anvendte dele og nummerering henvises til maerkatet med ledningsdiagram pa enheden. Delene er nummeret med arabertal i stigende raekkefolge

for hver del, repreesenteret i oversigten nedenfor med symbolet ™" i delkoden.

2 AFBRYDER D JORDFORBINDELSE
—@— FORBINDELSE JORDFORBINDELSE (SKRUE)
——= , D» KONNEKTOR @ ENSRETTER
L JORD ——)— REL/EKONNEKTOR
s i B == LEDNINGSF@RING Iﬁ KORTSLUTNINGSKONNEKTOR
+—3 SIKRING —O— TERMINAL
_&‘_ INDEND@RSENHED [TT1] KLEMR/AEKKE
INDOOR
-_&‘_ UDEND@RSENHED o e LEDNINGSKLEMME
OUTDOOR
BLK : SORT GRN : GRoN PNK :  LYSER@D WHT : HVID
BLU : BLA GRY : GRA PRRPPL : LILLA YW o GUL
BRN : BRUN ORG : ORANGE RED : R@D
AP TRYKT KREDSL@BSKORT PS STREMFORSYNING MED OMFORMER
BS* TRYKKNAP TIL/ FRA, BETJENINGSKONTAKT PTC* TERMOMODSTAND PTC
BZ HO SUMMER Q BIPOL/ER TRANSISTOR MED ISOLERET GATE
(IGBT)
c KONDENSATOR QDI FEJLSTROMSAFBRYDER
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN", FORBINDELSE, KONNEKTOR QL OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE
HR*, MR* A, MR* B,S", U, V,
W, XA
D", V'D DIODE aM TERMOKONTAKT
DB* DIODEBRO R* MODSTAND
Ds* DIP-OMSKIFTER RT TERMOMODSTAND
EH VARMER RC MODTAGER
F*U, FU* (VEDRORENDE SIKRING sc GR/ENSEAFBRYDER
KARAKTERISTIK HENVISES TIL
PCBET INDE | DIN ENHED)
FG* KONNEKTOR (RAMME JORD) SL FLYDERKONTAKT
H* LEDNINGSNET S*NPH TRYKSENSOR (H2)
HP, LED", V'L SIGNALLAMPE, LYSDIODE SNPL TRYKSENSOR (LAV)
HAP LYSDIODE (SERVICEMONITOR GR@N) S*PH, HPS* TRYKKONTAKT (H@J)
H@USPZENDING HOJSPAENDING S'PL TRYKKONTAKT (LAV)
IES INTELLIGENT EYE-SENSOR ST TERMOSTAT
IPM* INTELLIGENT EFFEKTMODUL SW, SW* BETJENINGSKONTAKT
KR, KCR, KFR, KHUR MAGNETREL/E SA* OVERSP/ENDINGSAFLEDER
L STROMFZRENDE SR, WLU SIGNALMODTAGER
L SPIRAL ss* VAELGEROMSKIFTER
LR REAKTOR SHEET METAL KLEMRAEKKE FAST PLADE
Vi STEPMOTOR TR TRANSFORMER
MC KOMPRESSORMOTOR TC,TRC SENDER
MF VENTILATORMOTOR V5 RV VARISTOR
MP DRANPUMPEMOTOR VR DIODEBRO
M'S SVINGMOTOR WRC TRADL@S FJERNBETJENING
MR*, MROW*, MRM, MRN* MAGNETREL/E X TERMINAL
N NEUTRAL XM KLEMRAEKKE (BLOK)
n=* ANTAL PASSAGER GENNEM FERRITKERNE Y'E ELEKTRONISK EKSPANSIONSVENTILSPOLE
PAM IMPULS-AMPLITUDEMODULATION YR Y'S REVERSERENDE MAGNETVENTILSPOLE
PCB* TRYKT KREDSL@BSKORT zc FERRITKERNE
PM* STREMFORSYNINGSMODUL ZFZF ST@UFILTER
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