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2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

e

HINWEIS

Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden fiihren
kann.

=

INFORMATION

Weist auf niltzliche Tipps oder zusatzliche Informationen
hin.

A

ACHTUNG

Nach langerem Gebrauch muss der Standplatz und die
Befestigung der Einheit auf Beschadigung uberpruft
werden. Bei Beschadigung kann die Einheit umfallen und
Verletzungen verursachen.

Symbol

Erklarung

Lesen Sie vor der Installation erst die Installations-
und Betriebsanleitung sowie die
Verkabelungsinstruktionen.

A

ACHTUNG

Berlihren Sie NICHT den
Aluminiumrippen des Gerats,
vermeiden.

Lufteinlass oder die
um eine Verletzung zu

§ &=

Lesen Sie vor der Durchfihrung von Wartungs-
und Servicearbeiten erst das Wartungshandbuch.

B

S—

Weitere Informationen finden Sie in der Referenz
flr Installateure und Benutzer.

2

Allgemeine
Sicherheitsvorkehrungen

= Die in diesem Dokument aufgefiihrten Sicherheitshinweise decken
sehr wichtige Themen ab. Lesen Sie sie daher sorgfaltig und
aufmerksam durch.

= Die Installation des Systems und alle in der Installationsanleitung
beschriebenen Handlungen missen von einem autorisierten
Monteur durchgefiihrt werden.

= Stellen Sie sicher, dass der Installationsort dem Gewicht und den
Vibrationen das Gerat widersteht.

A

WARNUNG

Stellen Sie keine Gegenstande in unmittelbarer Nahe des
AuBengerates auf, und achten Sie darauf, dass sich keine
Blatter oder sonstiger Unrat im Umfeld des Gerates
ansammeln. Blatter bedeuten eine Brutstatte fur Kleintiere,
die in das Geréat eindringen kdnnen. Wenn sie einmal im
Gerat sind, kénnen solche Tiere durch den Kontakt mit

Elektroteilen Funktionsstorungen, Rauch oder Brand
verursachen.
INFORMATION

Der Schalldruckpegel liegt unter 70 dBA.

A

WARNUNG

Ergreifen Sie fir den Fall, dass es eine Leckage im
Kaltemittelkreislauf gibt, hinreichende
Vorkehrungsmaflnahmen. Wenn Kaltemittelgas austritt,
muissen Sie den Bereich sofort liften. Mogliche Gefahren:

einem
einem

= UberméRige Kaltemittelkonzentrationen in
geschlossenen Raum kénnen zu
Sauerstoffmangel fihren.

= Wenn Kaltemittelgas in Kontakt mit Feuer kommt,
koénnen toxische Gase entstehen.

WARNUNG

= Auf keinen Fall die Einheit selber andern, zerlegen,
entfernen, neu installieren oder reparieren, da bei
falscher Demontage oder Installation Stromschlag- und
Brandgefahr bestehen. Wenden Sie sich an lhren
Handler.

= Achten Sie bei unfallbedingtem Auslaufen von
Kaltemittel darauf, dass es in der Nahe keine offenen
Flammen gibt. Das Kaltemittel selber ist véllig sicher,
nicht toxisch und nicht brennbar. Aber es wird
toxisches Gas erzeugt, wenn es in einem Raum
auslauft, in dem sich die mit Verbrennungsriickstanden
durchsetzte Abluft von Heizllftern, Gaskochern usw.
befindet. Lassen Sie sich immer von qualifiziertem
Kundendienstpersonal bestatigen, dass die undichte
Stelle mit Erfolg repariert worden ist, bevor Sie die
Einheit wieder in Betrieb nehmen.

HINWEIS

Unsachgemales Installieren oder Anbringen des Gerates
oder von Zubehorteilen kann zu Stromschlag, Kurzschluss,
Leckagen, Brand und weiteren Schaden flhren.
Verwenden Sie nur von Daikin hergestellte oder
zugelassene Zubehorteile, optionale Ausristungen und
Ersatzteile.

A

WARNUNG

Wenn eine Installation oder Neuinstallation nétig wird,
wenden sich an lhren Fachhandler. Die unvollstandige
Installation kann zum Austreten von Wasser, zu einem
Stromschlag oder zu einem Brand fiihren.

WARNUNG

Wenn Installation oder Ausbau nétig wird, wenden sich an
Ihren Daikin-Fachhandler. Die unvollstandige Installation
kann zum Austreten von Wasser, zu einem Stromschlag
oder zu einem Brand fiihren.

HINWEIS

Schalten Sie beim Abpumpen den Verdichter aus, bevor
Sie die Kaltemittelleitungen entfernen. Wenn der
Verdichter beim Abpumpen noch arbeitet und das
Absperrventil geodffnet ist, wird Luft vom System
angesaugt. Dies kann aufgrund des ungewdhnlichen
Drucks im Kaltemittelkreislauf zu einer Beschadigung des
Verdichters, sonstigen Beschadigungen und Verletzungen
fihren.

WARNUNG

Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung nie durch
eine Sicherung mit anderer Amperezahl oder durch ein
Uberbriickungskabel. Der Einsatz von Kabeln oder
Kupferdrahten kann zu einem Ausfall der Einheit oder zu
einem Brand flhren.

WARNUNG

Die Klimaanlage nicht an Orten aufstellen, wo
entflammbare Gase austreten koénnen. Wenn diese
Sicherheitsvorrichtung nicht installiert ist, kénnen ein
Stromschlag oder Brand die Folge sein.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Installation, die Tests und die
verwendeten Materialien der glltigen Gesetzgebung
entsprechen  (zusatzlich zu den in der Daikin
Dokumentation aufgefihrten Anweisungen).

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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3 Uber die Verpackung

GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

= Bertihren Sie wahrend und unmittelbar nach dem
Betrieb WEDER die Kaltemittelleitungen, NOCH die
Wasserrohre oder interne Bauteile. Diese konnten zu
heil} oder zu kalt sein. Warten Sie, bis diese wieder die
normale Temperatur erreicht haben. Falls eine
Berihrung unumganglich ist, achten Sie darauf,
Schutzhandschuhe zu tragen.

= VERMEIDEN Sie unbeabsichtigten direkten Kontakt mit
auslaufendem Kaltemittel.

A WARNUNG

Samtliche bauseitigen Verkabelungen und Bauteile
mussen von einem zugelassenen Elektriker installiert
werden und den geltenden Vorschriften und Gesetzen
entsprechen.

A WARNUNG

Um einen Stromschlag oder Brand zu vermeiden, stellen
Sie sicher, dass ein Erdschlussdetektor installiert ist.

A WARNUNG

Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Kabel mit
Kupferadern.

= Stellen Sie sicher, dass die bauseitige Verdrahtung der
glltigen Gesetzgebung entspricht.

= Die gesamte Verkabelung muss gemal dem mit dem
Produkt mitgelieferten Elektroschaltplan erfolgen.

* Quetschen Sie NIEMALS Kabel und Kabelbilndel.
Achten Sie darauf, dass Kabel niemals mit Rohren oder
scharfen Kanten in Berihrung kommen. Sorgen Sie
dafiir, dass auf die Kabelanschliusse kein zusatzlicher
Druck von auf3en ausgetibt wird.

= Achten Sie auf eine korrekte Erdung. Erden Sie das
Gerat NICHT Uber ein Versorgungsrohr, einen
Uberspannungsableiter oder ein  Telefon. Bei
unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= Es muss eine eigene Netzleitung vorhanden sein.
SchlieBen Sie AUF KEINEN FALL andere Gerate an
diesen Stromkreis an.

= Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen
Sicherungen und Schutzschalter installiert sind.

= Installieren Sie immer  einen Fehlerstrom-
Schutzschalter. Bei Missachtung dieser Regeln besteht
Stromschlag- oder Brandgefahr.

= Achten Sie bei der Installation des Fehlerstrom-
Schutzschalters darauf, dass er kompatibel ist mit dem
Inverter (resistent gegenulber hochfrequente stérende
Interferenzen), um  unndtiges  Auslosen  des
Fehlerstrom-Schutzschalters zu vermeiden.

A WARNUNG

Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels muss
dieses vom Hersteller, einem Kundendienstvertreter oder
einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlieRen.

3 Uber die Verpackung

3.1 AuBengerat

3.1.1 So entfernen Sie das Zubehor vom
AuBengerat

o x b1x c1x d1x
TeR

Installationshandbuch fiir das AuRengerat

Aufkleber zu fluorierten Treibhausgasen

¢ Mehrsprachiger Aufkleber mit Hinweisen zu fluorierten
Treibhausgasen

d Ablaufstopfen (befindet sich unten in der Verpackung)

T o

4 Vorbereitung

4.1 Vorbereiten des Installationsortes

= Installationsort mit ausreichendem Platz zum An- und Abtransport
des Gerats an den Standort bzw. vom Standort auswahlen.

= Wahlen Sie einen Ort aus, an dem die aus dem Gerat austretende
heile/kalte Luft oder das Betriebsgerdusch NIEMANDEN
belastigen.

= Schallsensible Umgebungen (z. B. in der Nahe von
Schlafziimmern oder &hnlichen Orten), an denen die
Betriebsgerausche Stérungen verursachen kénnten.

= Planen Sie fur Wartungszwecke und eine ausreichende
Luftzirkulation ausreichend Platz um das Geréat ein.

= Meiden Sie Bereiche, in denen entflammbare Gase vorhanden
sein kdnnten oder an denen das Produkt undicht werden koénnte.

Verlegen Sie Stromversorgungskabel in einem Abstand von
mindestens 1 Meter zu Fernseh- oder Radiogeraten, damit der
Empfang dieser Gerate nicht gestért werden kann. Abhangig von
den jeweiligen Radiowellen ist ein Abstand von 3 Metern
moglicherweise nicht ausreichend.

A WARNUNG

Stellen Sie KEINE Objekte unter die Innen- und/oder
AulRengerate, die feucht werden konnten. Unter diesen
Umstanden kann Kondensation am Hauptgerat oder den
Kaltemittelleitungen, Luftfilterschmutz oder
Abflussverstopfung Tropfwasser verursachen. Das fuhrt zu
einem Schimmelbefall oder einer Fehlfunktion des Objekts,
das sich unter dem Gerat befindet.

411 Anforderungen an den Installationsort
des AuBengerits

Beachten Sie folgende Hinweise bezliglich der Abstande:
>100 >350

NV ¥ ¥ b [>100
o
gl e -
Vi — o
~| 18 >50 8 g
- 2P B "
(mm) (mm)
a Luftauslass
b Lufteinlass
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4 Vorbereitung

@ HINWEIS

= Stapeln Sie KEINE Gerate ibereinander.
= Hangen Sie das Gerat NICHT an eine Decke.

Bei starkem Wind (=18 km/h), der gegen den Luftauslass der
Aulleneinheit bladst, kann es zu einem Kurzschluss der
Luftzirkulation ~kommen (Ansaugen der Abluft). Folgende
Auswirkungen kénnten dadurch eintreten:

= Beeintrachtigung der Betriebsleistung
= Oft und schnell auftretende Vereisung bei Heizbetrieb

= Betriebsunterbrechung durch Abnahme des Niederdrucks oder
durch Zunahme des Uberdrucks

= Beschadigung des Ventilators (wenn starke Winde kontinuierlich
auf den Ventilator auftreffen, kann der Ventilator sehr schnell
rotieren, bis er bricht).

Es wird empfohlen, eine Ablenkplatte anzubringen, wenn der
Luftauslass dem Wind ausgesetzt ist.

Es wird empfohlen, das AuRengerat so zu installieren, dass der
Lufteinlass zur Wand zeigt und NICHT direkt Wind ausgesetzt ist.

a Ablenkplatte
b Vorherrschende Windrichtung
¢ Luftauslass

Installieren Sie das Gerat NICHT an den folgenden Platzen bzw.
Orten:

= An Orten, an denen Dinste, Spray oder Dampfe von Mineraldl in
der Luft sein konnen. Kunststoffteile kénnten beschadigt und
unbrauchbar werden und zu Wasserleckagen fihren.

Es wird davon abgeraten, das Gerat an den folgenden Orten zu
installieren, da dies zu einer Beeintrachtigung der
Gesamtnutzungsdauer des Geréts fuihren kann:

= Umgebungen mit starken Spannungsschwankungen
= In Fahrzeugen oder auf Schiffen
= In Rdumen, wo Saure- oder Ammoniakdampfe vorhanden sind

Am Meer gelegene Installation. Sorgen Sie dafir, dass die
Aufleneinheit NICHT Seewinden direkt ausgesetzt ist. Der
Salzgehalt in der Luft kann Korrosion beschleunigen, was die
Lebenserwartung der Einheit verkirzt.

Die AuReneinheit so installieren, dass sie Seewinden NICHT direkt
ausgesetzt ist.

Beispiel: Hinter dem Gebaude.

H HHHHBA

Wenn die Aufieneinheit so installiert ist, dass sie Seewinden direkt
ausgesetzt ist, installieren Sie einen Windschutz.

= Hohe des Windschutzes 21,5xHohe der AuReneinheit

= Denken Sie an den Platzbedarf fir Wartungsarbeiten, wenn Sie
einen Windschutz installieren.

d
c

H HBEHBHA

[T

a Seewind

b Gebaude

¢ AuBeneinheit
d  Windschutz

Das AuBengerat ist nur fur die AuReninstallation und fiur
Umgebungstemperaturen im folgenden Bereich konzipiert:

Modelle Betriebsart Heizen |Betriebsart Kiihlen
RXS50K2V1B -15~18°C -10~46°C
RXS60F4V1B

RX50~60G3V1B

RXS50~60L2V1B

RX60G4V1B

ARXS50G3V1B

ARXS50~71L2V1B  |-15~18°C 10~46°C
RXG50K3V1B

Was? Abstand
Maximal zuléssige Rohrleitungslénge 30m
Minimal zulassige Rohrleitungslange 3m
Maximal zulassiger Héhenunterschied 20m

41.2 Zusatzliche Anforderungen an den
Installationsort des AuBengerats in kalten
Klimazonen

Schitzen Sie das Aufengerat gegen direkten Schneefall und achten
Sie darauf, dass das AulRengerat NIEMALS zugeschneit ist.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A Split-Serie
3P360062-1H — 2016.09
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5 Installation

Schneeabdeckung oder Unterstand

Vorherrschende Windrichtung

a
b Untergestell
c

d Luftauslass

= Lassen Sie auf alle Falle mindestens 300 mm Freiraum unter dem
Geréat. Stellen Sie zusatzlich sicher, dass das Gerat mindestens
100 mm dber der maximal zu erwartenden Schneehdhe
positioniert ist. Siehe "5.2 Montieren des AuRengerats" auf
Seite 10 fur weitere Details.

In Gebieten, wo mit starkem Schneefall zu rechnen ist, muss ein
Installationsort gewahlt werden, an dem der Schnee den Betrieb der
Einheit NICHT beeintrachtigt. Fur den Fall, dass der Schnee von der
Seite kommen konnte, sorgen Sie dafir, dass die Warmetauscher-
Rohrschlange nicht mit Schnee in Berihrung kommt. Falls
erforderlich, ein Vordach oder einen Schuppen gegen Schnee und
einen Sockel bauen.

4.2 Vorbereiten der
Kaltemittelleitungen

4.21 Anforderungen an die
Kaltemittelleitungen

* Rohrmaterial: Mit Phosphorsaure deoxidierte, Ubergangslos
verbundene Kupferrohre.

= Rohrdurchmesser:

Klasse 50 und 60
Flussigkeitsleitung

@6,4 mm (1/4")
@12,7 mm (1/2")

Gasleitung

Klasse 71
Flussigkeitsleitung

29,5 mm (3/8")
@15,9 mm (5/8")

Gasleitung

= Hartegrad und Starke der Rohrleitungen:

AuBendurchme Hartegrad Dicke (d)®
sser (9)
6,4 mm (1/4") Gegliht (O) 20,8 mm [%)
9,5 mm (3/8") >1 mm @i
12,7 mm (1/2") 20,8 mm
15,9 mm (5/8") >1 mm

(a) Abhangig von der betreffende Gesetzgebung und dem
maximalen Betriebsdruck des Geréts (siehe “PS High” am
Typschild des Gerats) ist moglicherweise eine groRere
Rohrstéarke erforderlich.

4.2.2 Isolieren der Kaltemittelleitungen

Liegen die Temperaturen Uberwiegend uber 30°C und hat die Luft
eine relative Luftfeuchtigkeit Uber 80%, muss das Isoliermaterial
mindestens 20 mm dick sein, damit sich auf der Oberflache des
Isoliermaterials kein Kondensat bildet.

= Verwenden Sie Polyethylenschaum mit den
Eigenschaften als Isoliermaterial:

folgenden

= Warmelbertragungsrate zwischen 0,041 und 0,052 W/mK
(0,035 und 0,045 kcal/mh°C)

= Hitzebestandigkeit von mindestens 120°C

= |solationsdicke

Rohr- Innendurchmesser | Isolationsdicke (t)

AuBendurchmesser | der Isolation (@)
(@,)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm
5 Installation
5.1 Gerate offnen

511 So 6ffnen Sie das AuBengerat

A GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

& GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

5.2 Montieren des AuBengerats

5.21 Voraussetzungen fiir die Installation

1 Uberprifen Sie die Festigkeit und Ebenheit des
Installationsortes, um zu gewahrleisten, dass die Einheit nach
der Installation und wahrend des Betriebs keine Vibrationen
oder Gerausche verursacht.

2 Halten Sie 4 Satze mit M8- oder M10-Ankerschrauben, Muttern
und Unterlegscheiben bereit (bauseitig zu liefern).

3  Fixieren Sie das Gerat sicher mit Ankerschrauben.

Ralinl
I

20 mm

Installationsanleitung
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5 Installation

Lassen Sie auf alle Falle mindestens 300 mm Freiraum unter dem
Gerat. Stellen Sie zusatzlich sicher, dass das Gerat mindestens
100 mm Uber der maximal zu erwartenden Schneehdhe positioniert
ist. In diesem Fall empfiehlt es sich, einen Sockel zu konstruieren.

(mm)

a Maximale Schneefallhdhe

Wenn das Gerat auf Halterungen an der Wand installiert wird,
installieren Sie das Gerat wie folgt:

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Installationsanleitung
R410A Split-Serie 1 1
3P360062-1H — 2016.09



5 Installation

5.2.2 So installieren Sie die AuBeneinheit

AUC:U@A@A

Q- [wanro

5.2.3 Fir einen Ablauf sorgen

Stellen Sie sicher, dass das Kondenswasser wie geplant ablaufen
kann.

@ HINWEIS

Wenn die Abflusslocher des AuRengerats blockiert
werden, planen Sie einen Freiraum von mindestens
300 mm unter dem AuRlengerat ein.

= Installieren Sie das Gerat auf einer geeigneten Unterlage, so dass
das Abwasser abflieBen kann und sich kein Eis ansammelt.

= Errichten Sie um das Fundament einen Kanal zur Ableitung des
rund um das Gerat befindlichen Abwassers.

= Verhindern Sie, dass Abwasser Uber Laufwege fliel3t, damit diese
nicht rutschig werden, wenn die Umgebungstemperatur unter den
Gefrierpunkt sinkt.

= Bringen Sie bei Installation des Gerats auf einem Rahmen eine
wasserdichte Platte innerhalb von 150 mm von der Unterseite des
Gerats an, um ein Eindringen des Wassers in das Gerat und ein
Tropfen des Kondenswassers zu vermeiden (siehe Abbildung
unten).

= Verwenden Sie bei Bedarf den Ablaufstopfen fir die
Abwasserleitung.

—$—
b
a [
e
X
d
a Abflussloch
b  Ablaufstopfen
¢ Unterer Rahmen
d Abflussschlauch (16 mm, bauseitig zu liefern)

5.24 So vermeiden Sie ein Kippen des
AuBengerits

Wenn das Gerat an Orten aufgestellt ist, an denen starker Wind das
Gerat zum Umkippen bringen kann, ergreifen Sie folgende
VorsichtsmaRnahmen:

1 Bereiten Sie 2 Kabel (bauseitig zu liefern) wie in der folgenden
Anleitung beschrieben vor.

Legen Sie die 2 Kabel Uber das AuRengerat.

Flgen Sie ein Gummituch (bauseitig zu liefern) zwischen den
Kabeln und dem AuBengerat ein, um eine Beschadigung des
Lacks durch das Kabel zu vermeiden.

4 Befestigen Sie die Kabelenden. Ziehen Sie diese Enden fest.

5.3 AnschlieBen der Kaltemittelleitung

GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR

5.31 Sicherheitsvorkehrungen beim Anschluss
von Kaltemittelleitungen

ACHTUNG
= Verwenden Sie KEIN Mineraldl am aufgedornten Teil.

= Verwenden Sie KEINE Rohrleitungen von vorigen
Installationen.

= Installieren Sie KEINEN Trockner bei diesem R410A-
Gerat, damit dessen Lebensdauer nicht verkirzt wird.
Das trocknende Material kann sich ablésen und das
System beschadigen.

@ HINWEIS

Beachten Sie die folgenden Warnhinweise bezlglich der
Kaltemittel-Rohrleitungen:

= Achten Sie darauf, dass keine anderen Stoffe (z. B.
Luft) als das vorgesehene Kaltemittel in den
Kuhlkreislauf gelangt.

= Verwenden Sie nur R410A, wenn Sie Kaltemittel
auffillen.

= Verwenden Sie ausschlieBlich Installationswerkzeuge
(z. B. Manometer-Set), die speziell auf R410A
ausgelegt sind und dem Druck standhalten. Achten Sie
darauf, dass keine fremden Substanzen (einschlieRlich
Mineral6le oder Feuchtigkeit) in das System gelangen.

= Bringen Sie die Rohrleitung so an, dass die Rohrenden
KEINER mechanischen Beanspruchung ausgesetzt
sind.

= Schitzen Sie die Rohrleitungen wie in der folgenden
Tabelle beschrieben, um das Eindringen von Schmutz,
Flissigkeiten oder Staub in die Rohrleitung zu
vermeiden.

= Beim Durchfilhren von Kupferrohren durch Wande
muss mit besonderer Vorsicht vorgegangen werden
(siehe Abbildung unten).

Installationsanleitung
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5 Installation

Gerat Installationszeitrau Schutzmethode
m
AulRengerat >1 Monat Rohr quetschen
<1 Monat Rohr quetschen oder
Innengerat Unabhéngig vom mit Klebeband
Zeitraum abdichten

INFORMATION

Offnen Sie das Absperrventii des Kaltemittels erst,
nachdem Sie die Kaltemittelleitungen Uberprift haben.
Wenn Sie zusatzliches Kaltemittel auffillen mussen, wird
empfohlen, das Kaltemittel-Absperrventi nach dem
Auffillen zu 6ffnen.

Richtlinien zum AnschlieBen von
Kaltemittelleitungen

5.3.2

Beachten Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie Rohrleitungen
anschlief3en:

= Tragen Sie vor dem Aufsetzen einer Uberwurfmutter auf die
Oberflache innen Etherdl oder Esterdl auf. Schrauben Sie die
Mutter erst mit der Hand um 3 oder 4 Umdrehungen auf das
Gewinde und ziehen Sie sie danach fest.

| \ lg
:
,

= Wenn Sie eine Uberwurfmutter 16sen, verwenden Sie immer zwei
Schliissel in Kombination.

= Verwenden Sie beim Anschlielen eines Rohres zum Festziehen
der Uberwurfmutter immer einen Schraubenschliissel und einen
Drehmomentschliissel zusammen. Sonst besteht die Gefahr, dass
die Mutter bricht oder dass eine Leckage entsteht.

a Drehmomentschlissel

b  Schraubenschliissel

¢ Rohrverbindungsstiick

d Bordelmutter

Rohrstiarke | Anzugsdrehm | Bordelabmess Form der
(mm) oment (Nem) ungen (A) Aufdornung
(mm) (mm)

76,4 14,2~17,2 8,7~9,1 9““*;
29,5 32,7~39,9 S
12,7 49,5~60,3 16,2~16,6
15,9 61,8~75,4 19,3~19,7

5.3.3

Verwenden Sie eine Rohrbiegezange zum Biegen. Alle
Rohrbiegungen sollten so behutsam wie mdglich erfolgen (der
Biegeradius sollte 30 bis 40 mm oder mehr betragen).

Hinweise zum Biegen der Rohre

5.3.4 So dornen Sie Rohrenden auf

A ACHTUNG

Bei unzureichendem Aufdornen kann Kaltemittelgas
austreten.

= Bordelanschlisse nicht wiederverwenden. Verwenden
Sie neue Bordelanschlisse, um Kaltemittelgaslecks zu
verhindern.

= Verwenden Sie nur die Uberwurfmuttern, die dem
Gerat beiliegen. Bei Verwendung anderer
Uberwurfmuttern kénnte Kaltemittel entweichen.

1 Schneiden Sie das Rohrende mit einem Rohrschneider ab.

2 Entgraten Sie das Rohrende, halten Sie dabei die Schnittflache
nach unten, damit die Spane nicht in das Rohr fallen.

a—/ \b

a Genau im rechten Winkel schneiden.
b Entgraten.

3 Entfernen Sie die Uberwurfmutter vom Absperrventil und setzen
Sie sie auf das Rohr.

4 Dornen Sie das Rohr auf. Verwenden Sie genau die in der
folgenden Abbildung gezeigte Position.

M

Bordelgerat fir Herkémmliches Bordelgerat
R410A Kupplungstyp Fliigelmuttertyp
(Kupplungstyp) .
(Gezahnter Typ) (Imperial-Typ)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Uberpriifen Sie, dass die Bérdelverbindung korrekt ausgefiihrt

worden ist.
a—b=—
7— C
a Die innere Oberflache der Bérdelung muss makellos sein.
b Das Rohrende muss in einem perfekten Kreis aufgedornt
sein.
¢ Stellen Sie sicher, dass die Uberwurfmutter angebracht ist.
5.3.5  Absperrventil und Service-Stutzen

benutzen

So bedienen Sie das Absperrventil
Beriicksichtigen Sie dabei die folgenden Hinweise:
= Die Absperrventile werden werkseitig geschlossen.

= Die nachfolgende Abbildung zeigt die fir die Handhabung des
Ventils erforderlichen Teile.

a Wartungsanschluss und Abdeckung des
Wartungsanschlusses

b  Ventilschaft

¢ Bauseitiger Rohranschluss

d Schaftabdeckung

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A Split-Serie
3P360062-1H — 2016.09
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5 Installation

= Stellen Sie sicher, dass beide Sperrventile wahrend des Betriebs
geoffnet sind.

= Uben Sie KEINE iibermaRige Kraft auf den Ventilschaft aus.
Andernfalls kann das Ventilgehduse beschadigt werden.

= Achten Sie immer darauf, das Absperrventil immer mit einem
Schraubenschliissel zu sichern und die Uberwurfmutter dann mit
einem Drehmomentschlissel zu 16sen bzw. festzuziehen. Setzen
Sie den Schraubenschlissel NICHT auf der Abdeckung des
Schafts an, da dies zu einer Kaltemittelleckage fuhren kann.

a Schraubenschlissel
b Drehmomentschliissel

Wenn von einem niedrigen Betriebsdruck auszugehen ist (z. B.
beim Kuhlbetrieb bei niedrigen AuRentemperaturen), ist die
Uberwurfmutter im  Absperrventii an der Gasleitung mit
ausreichend Dichtmittel (Silikon-Dichtmittel) abzudichten, um ein
Einfrieren zu verhindern.

i

Silikon-Dichtmittel; stellen Sie sicher, dass keine Liicke
vorhanden ist.

So offnen/schlieBen Sie das Absperrventil

Entfernen Sie die Ventilabdeckung.

N

Setzen Sie einen Sechskantschraubenschlissel
(Flussigkeitsseite: 4 mm/Gasseite: 6 mm) auf den Ventilschaft
auf und drehen Sie den Ventilschaft:

Gegen den Uhrzeigersinn zum Offnen.
Im Uhrzeigersinn zum SchlieBen.

3 Drehen Sie nicht mehr weiter, wenn sich der Ventilschaft nicht
mehr weiter drehen lasst. Das Ventil ist jetzt gedffnet/
geschlossen.

So handhaben Sie die Schaftabdeckung

Berlcksichtigen Sie dabei die folgenden Hinweise:

= Der Pfeil zeigt an, ab wo die Schaftabdeckung abgedichtet ist.
Beschadigen Sie ihn NICHT.

N

= Ziehen Sie nach Betdtigen des
Schaftabdeckung ordnungsgemaf fest.

Absperrventils  die

= Das erforderliche Drehmoment finden Sie in der folgenden
Tabelle.

= Uberpriifen Sie nach dem Festziehen der Schaftabdeckung, ob
Kaltemittel austritt.

Posten Anzugsdrehmoment (N-m)
Schaftabdeckung, 21,6~27,4@
FlUssigkeitsseite 32,7~39,90)
Schaftabdeckung, Gasseite 48,1~59,7@

60,1~74,6®
Abdeckung des 10,8~14,7
Wartungsanschlusses

(a) Fur Klasse 50 und 60.
(b) FurKlasse 71.

So handhaben Sie die Abdeckung des
Wartungsanschlusses

Bericksichtigen Sie dabei die folgenden Hinweise:

= Verwenden Sie immer einen Flllschlauch mit einem
Ventildruckentlastungsstift, weil der Wartungsanschluss ein
Schrader-Ventil ist.

= Ziehen Sie nach Betatigen des Wartungsanschlusses dessen
Abdeckung ordnungsgemal fest. Das erforderliche Drehmoment
finden Sie in der Tabelle im Kapitel "So handhaben Sie die
Schaftabdeckung" auf Seite 14.

= Prifen Sie nach dem Festziehen der Abdeckung des
Wartungsanschlusses, ob Kaltemittel austritt.

5.3.6 So schlieBen Sie die Kéltemittelleitung an
das AuBengerit an

1 SchlieBen Sie den Anschluss fir flissiges Kaltemittel vom
Innengerat an das Flussigkeits-Absperrventil des Aullengerats
an.

) .

o

a Flussigkeitsleitungs-Absperrventil
b Absperrventil der Gasleitung
Wartungsanschluss

(1]

2 SchlieRen Sie den Anschluss fiir gasformiges Kaltemittel vom
Innengerat an das Gas-Absperrventil des Aufiengerats an.

54 Uberpriifen der Kiltemittelleitung

5.4.1 So fiihren Sie eine Leckpriifung durch

@ HINWEIS

Uberschreiten Sie NICHT den maximalen Betriebsdruck
des Gerats (siehe “PS High” am Typschild des Gerats).

Installationsanleitung
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5 Installation

@ HINWEIS

Besorgen Sie sich die empfohlenen Utensilien dafir bei
Ihrem GroRRhandler. Benutzen Sie kein Seifenwasser. Das
kénnte zum Brechen der Uberwurfmuttern fiihren
(Seifenwasser kann Salz enthalten, das Feuchtigkeit
aufnimmt, die gefriert, wenn das Rohr kalt wird), oder es
kann zur Korrosion der Bordelanschlisse fiihren
(Seifenwasser kann Ammoniak enthalten, das eine
korrodierende Wirkung hat bei den Berlhrungspunkten
von Uberwurfmuttern aus Messing mit dem Kupfer).

1

N

3

Das System mit Stickstoffgas filllen bis zu einem
Manometerdruck von mindestens 200 kPa (2 Bar). Es wird
empfohlen, einen Druck von 3000 kPa (30 Bar) herzustellen,
um kleine Undichtigkeiten erkennen zu kénnen.

Auf  Undichtigkeiten  priifen, indem Sie bei allen
Rohranschlissen das mit  Blasenbildung arbeitende
Testverfahren durchfiihren.

Stickstoff ablassen.

5.4.2 So fiihren Sie die Vakuumtrocknung

durch

SchlieRen Sie die Vakuumpumpe und das Manometer wie folgt an:

(]

b—
c/ﬁ%J .
| J

a d h

QY

|| @4

|

=S

-

g h i

Druckmesser
Mehrzweckmanometer
Niederdruckventil (Lo)
Hochdruckventil (Hi)
Fullschlauche

Vakuumpumpe
Wartungsanschluss

Ventildeckel

Absperrventil der Gasleitung
Flussigkeitsleitungs-Absperrventil

-_-TQ s Q 0T O

f—

Fihren Sie eine Vakuumtrocknung des Systems durch, bis am
Manometer ein Druck von —0,1 MPa (—1 Bar) angezeigt wird.

Warten Sie etwa 4-5 Minuten und tberprifen Sie den Druck:

@ HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass das Gas-Absperrventil nach der
Installation der Rohrleitungen und der Vakuumtrocknung
geoffnet ist. Der Betrieb des Systems mit geschlossenem
Absperrventil kann eine Beschadigung des Kompressors
zur Folge haben.

5.5 Einfiillen des Kaltemittels

5.5.1 So ermitteln Sie die nachzufiillende
zusatzliche Kéltemittelmenge

Gesamtlénge der dann...
Fliissigkeitsleitungen

<10m flllen Sie KEIN zusatzliches Kaltemittel ein.

>10 m R=(Gesamtlange (m) der
Flussigkeitsleitung—10 m)x0,020

R=Zuséatzliche Fullmenge (kg) (gerundet

auf 0,1 kg)

Wenn der Druck... dann...

unveranderlich ist befindet sich keine
Feuchtigkeit im System.
Dieses Verfahren ist
abgeschlossen.

zunimmt befindet sich Feuchtigkeit im
System. Fahren Sie mit dem
nachsten Schritt fort.

Evakuieren Sie das System fir mindestens 2 Stunden auf einen
Zieldruck von -0,1 MPa (-1 Bar).

Uberpriifen Sie nach Abschaltung der Pumpe 1 Stunde lang
den Druck.

Wenn das Zielvakuum NICHT erreicht wird oder das Vakuum
NICHT 1 Stunde lang aufrecht gehalten werden kann, gehen
Sie wie folgt vor:

= Uberpriifen Sie das System erneut auf Undichtigkeiten.
= Fulhren Sie erneut die Vakuumtrocknung durch.

INFORMATION

Die Rohrleitungslange ist die unidirektionale Lange der
Flissigkeitsleitung.

5.5.2 So fiillen Sie Kaltemittel ein

A WARNUNG

= Verwenden Sie nur Kaltemittel des Typs R410A.
Andere Substanzen konnen zu Explosionen und
Unfallen fuhren.

= R410A enthalt fluorierte  Treibhausgase. Das
Erderwarmungspotenzial (GWP - Global Warming
Potential) betragt 2087,5. Setzen Sie diese Gase
NICHT in die Atmosphare frei.

= Verwenden Sie immer Schutzhandschuhe und eine
Schutzbrille, wenn Sie Kaltemittel einfillen.

= Verwenden Sie nur Werkzeuge, die ausschlieBlich fir das im
System verwendete Kaltemittel vorgesehen sind, um den
Druckwiderstand zu gewahrleisten und zu verhindern, dass
Fremdstoffe in das System eindringen.

= Fdllen Sie das flissige Kaltemittel wie folgt ein:

Wenn Gehen Sie dann

Ein Siphonrohr vorhanden ist Fillen Sie den Zylinder in

(d. h. der Zylinder ist mit “Siphon |2ufrechter Position.

zum Einfillen von Flussigkeiten
vorhanden”)

KEIN Siphonrohr vorhanden ist  |Fullen Sie den Zylinder verkehrt

herum.

= Kaltemittelzylinder mussen langsam gedffnet werden.

= Fdllen Sie das Kaltemittel in flissiger Form ein. Bei Hinzufligen in
Gasform kann ein normaler Betrieb verhindert werden.

Voraussetzung: Bevor Sie Kaltemitte neu auffiillen, iberzeugen Sie
sich, dass die Kaltemittelleitungen angeschlossen und uberprift
worden sind (Dichtheitspriifung und Vakuumtrocknung).

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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1 Den Kaéltemittelzylinder am Service-Stutzen anschlielRen.
2 Die zusatzliche Kaltemittelmenge einfillen.
3 Das Gas-Absperrventil 6ffnen.

Wenn ein Abpumpvorgang bei einer Demontage oder Verlagerung
des Systems erforderlich ist, finden Sie unter "7.1 So filhren Sie den
Abpumpvorgang durch" auf Seite 19 ausfihrlichere Informationen.

WARNUNG

= Nach Durchfihrung aller Elektroinstallationsarbeiten
Uberzeugen Sie sich davon, dass die Anschlisse aller
elektrischen Komponenten wund jeder Anschluss
innerhalb des Elekirokastens ordnungsgemafl und
sicher hergestellt sind.

= Stellen Sie vor dem ersten Einschalten des Gerats
sicher, dass alle Abdeckungen geschlossen sind.

5.5.3 So bringen Sie den Aufkleber mit

an

1 Fullen Sie den Aufkleber wie folgt aus:

M Contains i gl gases a

RXXX] @[ Ja——b
e[ Je——e

(2]

ﬁ o 0+0= kg ———d
GWP x kg _|

L4 oo | tCOeq— e

a Wenn ein Aufkleber mit Hinweisen zu fluorierten
Treibhausgasen im Lieferumfang des Geréts enthalten ist
(siehe Zubehor), ziehen Sie die Schutzfolie von dem
Aufkleber in der entsprechenden Sprache ab und kleben
Sie ihn oben auf a auf.

b  Werkseitig eingefiilite Kaltemittelmenge: siehe Typenschild

des Geréts

Zusatzliche eingefillte Kaltemittelmenge

Gesamte Kaltemittelbefiillung

e Treibhausgasemissionen der Kaltemittel-
Gesamtfiillmenge, angegeben als CO,-Aquivalent in
Tonnen

GWP = Erderwarmungspotenzial

f
@ HINWEIS

In Europa wird die Treibhausgasemission der Kaltemittel-
Gesamtfiullmenge im System (ausgedrickt als CO,-
Aquivalent in Tonnen) zur Festlegung der
Wartungsintervalle verwendet. Befolgen Sie die geltende
Gesetzgebung.

Q0

Formel zur Berechnung der Treibhausgasemission:
GWP-Wert des Kaltemittels x Kaltemittel-Gesamtfillmenge

Hinweisen zu fluorierten Treibhausgasen A WARNUNG

Eine fehlende oder falsche N-Phase in der
Stromversorgung kann eine Beschadigung der
Installation zur Folge haben.

= Herstellen der Erdung. Erden Sie das Gerat NICHT
Uber ein Versorgungsrohr, einen
Uberspannungsableiter oder ein Telefon. Bei
unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= Installieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und
Schutzschalter.

= Sichern Sie die elektrischen Leitungen  mit
Kabelbindern, so dass sie NICHT in Kontakt mit
scharfen Kanten oder Rohrleitungen (dies gilt
insbesondere fiir die Hochdruckseite) geraten.

= Verwenden Sie KEINE Drahte mit Verzweigungen,
Litzendrahte, Verlangerungskabel oder Verbindungen
einer Sternanordnung. Sie kénnen zu Uberhitzung,
Stromschlag oder Branden fiihren.

= Installieren Sie Keinen Phasenschieber-Kondensators,
da dieses Gerat mit einem Inverter ausgestattet ist. Ein
Phasenschieber-Kondensator verringert die Leistung
und kann zu Unfallen fuhren.

= Verwenden Sie KEINE bauseitig bereitgestellten
elektrischen Teile im Innern des Gerats.

= Verbinden Sie NICHT die Stromversorgung des
Innengerats mit dem AuRengerat. Andernfalls kann es
zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand
kommen.

= Verzweigen Sie NICHT die Stromversorgung anderer

[in kg] / 1000 Zubehorteile an den Klemmenblock.
56  AnschlieRen der elektrisch !
' n_sc lelsen der elektrischen Sicherheitsvorkehrungen  bei  der Installation der
Leltungen Stromkabel:

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

A WARNUNG

Verwenden Sie fir die Stromversorgungskabel IMMER ein
mehradriges Kabel.

WARNUNG

= Schalten Sie die Stromversorgung erst EIN, wenn alle
Verdrahtungen hergestellt wurden. Andernfalls kann es
zu einem Stromschlag kommen.

= Nachdem die Verdrahtung abgeschlossen ist,
Uberprifen Sie erneut, ob alle Kabel richtig
angeschlossen sind, bevor Sie die Stromversorgung
einschalten.

= Alle bauseitig zu liefernden Teile, Materialien und alle
elektrischen Arbeiten MUSSEN der entsprechenden
Gesetzgebung entsprechen.

= SchlieRen Sie keine Kabel unterschiedlicher Starke an
die Stromversorgungs-Anschlussklemmleiste an (ein
lockeres Stromkabel kann zu Hitzeentwicklung fihren).

= Beim AnschlieRen von Kabeln mit demselben
Durchmesser muss so vorgegangen werden, wie es die
Abbildung unten zeigt.

-
( ][ o ([ )
(| [ ]

O X X

= Fir die Verkabelung die vorgesehenen Stromkabel
verwenden und diese fest anschlieRen. Darauf achten,
dass kein mechanischer Druck von auf3en auf den
Anschlussplatte ausgelbt wird.

= Zum Anziehen der Anschlussklemmschrauben einen
geeigneten Schraubendreher verwenden. Hat der
Schraubendreher einen zu kleinen Kopf, wird der
Schraubenkopf Uberdreht, und ein ordnungsgemaRes
Anziehen ist nicht méglich.

= Bei zu festem Anziehen der
Anschlussklemmschrauben kénnen diese brechen.

Installationsanleitung DAIKIN
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5 Installation

Ziehen Sie die Isolierung von den Kabeln ab (20 mm).

/ i
a Entfernen Sie die Kabelisolierung bis zu diesem Punkt

b  Wenn Sie zu viel von der Kabelisolierung entfernen, kann
dies zu einem Stromschlag oder Ableiterstrom fiihren.

a

G

Bitte auf Folgendes achten:

= Wenn Litzenkabel verwendet werden, missen an der Spitze auf
jeden Fall runde, gecrimpte Klemmen installiert werden. Die
runden, gecrimpten Klemmen bis zum bedeckten Teil auf den
Draht setzen und mit einem geeigneten Werkzeug fixieren.

b a

a Litzenkabel
b Runde, gecrimpte Anschlussklemme

= Gehen Sie beim Installieren der Kabel wie folgt vor:

Installationsverfahren

A c—
‘[EI%‘

a Geringeltes einadriges Kabel
b Schraube

Kabeltyp
Einadriges Kabel

o
o

’—>
@_E
3

¢ Flache Unterlegscheibe

Komponente
Verbindungskabel Minimaler
Kabelquerschnitt von
2,5 mm? und giltig fir
220~240 V
Empfohlene bauseitige Sicherung 20 A
Fehlerstrom-Schutzschalter Mussen der gultigen
Gesetzgebung
entsprechen

5.6.2 So schlieBen Sie die elektrischen
Leitungen an das AuBengerat an

1 Entfernen Sie die AuRenblende.

2 Entfernen Sie die Schaltkastenabdeckung.

3 Offnen Sie die Drahtklemme.

4 SchlieRen Sie die Verbindungskabel und
Stromversorgungskabel wie folgt an:

a bc

T —a

Litzenkabel mit
runder, gecrimpter
Anschlussklemme

a Anschluss
b Schraube

¢ Flache Unterlegscheibe

Anzugsdrehmomente

Element Anzugsdrehmoment (N*m)
M4 (X1M) 1,2~1,5
M4 (Erde)

Das Gerat entspricht EN/IEC 61000-3-12 (Festlegung geman
europaischer/internationaler technischer Norm fir die Grenzen von
Stromoberschwingungen erzeugt von an offentlichen
Niederspannungssystemen angeschlossenen Anlagen mit
Eingangsstromen von >16 A und <75 A pro Phase).

5.6.1 Spezifikationen der Standardelektroteile

Komponente
Stromversorgungsk | Spannung 220~240V
abel Phase 1~
Frequenz 50 Hz
Drahtstarken Muissen der gultigen
Gesetzgebung
entsprechen

5 Ziehen Sie die Klemmenschrauben gut fest. Wir empfehlen die
Verwendung eines Kreuzschlitzschraubendrehers.

Installieren Sie die Schaltkastenabdeckung.

Bringen Sie die AuRenblende an.

5.6.3 Strom im Standbymodus sparen

Informationen zum Standbymodus

Dieser Modus schaltet die Stromversorgung des Auflengerats AUS
und versetzt das Innengerat in den Standbymodus. Damit wird der
Stromverbrauch des Innengerats reduziert. Dieser Modus gilt nur fiir
die folgenden  Modelle:  FTXS50K2V1B, FVXG50K2V1B,
FTXG50LV1BW und FTXG50LV1BS.

INFORMATION

Der Standbymodus kann NUR wie oben beschrieben von
den Geraten verwendet werden.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A Split-Serie
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6 Inbetriebnahme

A WARNUNG

Bevor Sie den Anschluss herstellen oder trennen, stellen
sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist.

INFORMATION

Sie MUSSEN den Anschluss herstellen, wenn Sie ein
Innengerat verwenden, bei dem der Standbymodus NICHT

gilt.

So stellen Sie den Standbymodus ein
1 Schalten Sie die Stromversorgung AUS.
2 Entfernen Sie die AuRenblende.
3 Entfernen Sie die Schaltkastenabdeckung.
4

Trennen Sie den Anschluss fir den Standbymodus.

EE oC ¢

5 Schalten Sie die Stromversorgung EIN.

5.6.4 Gerate und Computerrdume bei niedrigen
AuBentemperaturen kiihlen

Informationen zum Anlagenmodus

Dieser Modus ist speziell fur die Kiihlung von Einrichtungen wie
etwa Technik- oder EDV-Raume vorgesehen. Nutzen Sie ihn
NIEMALS in Wohngebauden oder Biurordaumen, in denen Personen
arbeiten.

So stellen Sie den Anlagenmodus ein

Wenn Sie die Létbriucke J6 der Platine auftrennen, erweitert sich der
Betriebsbereich auf —15°C. Der Anlagenmodus stoppt, wenn die
AuBlentemperatur unter —18°C sinkt und startet wieder neu, wenn
die Temperatur wieder steigt.

1 Entfernen Sie die Schrauben an der oberen Blende.
2 Entfernen Sie die tropfwasserfeste Abdeckung.

3 Trennen Sie die Lotbriicke J6 der Platine auf.

a
b Tropfwasserfeste Abdeckung
¢ Platine

INFORMATION

= Es kann beim Innengerdt zu intermittierenden

Gerausche kommen, die auf das Ein- und/oder
Ausschalten  des  Lifters des  Aulengerats
zurtickzufiihren sind.

Stellen Sie KEINE Raumluftbefeuchter oder andere
Gegenstande, die die Raumfeuchtigkeit erhohen, in
Raumen auf, in denen der Anlagenmodus verwendet
wird.

Das Auftrennen der Loétbricke J6 fihrt zur
Hochstgeschwindigkeit beim Lifter des Innengeréats.

5.7 AbschlieBen der Installation des
AuBengerats

5.71 So schlieBen Sie die Installation des
AuBengerits ab

1 Isolieren und befestigen Sie die Kaltemittelleitungen und das
Verbindungskabel wie folgt:

Gasleitung

Isolierung der Gasleitung
Verbindungskabel
Flussigkeitsleitung

Isolierung der Flussigkeitsleitung
Klebeband

-0 Q0T O

2 Installieren Sie die Wartungsabdeckung.

6 Inbetriebnahme

@ HINWEIS

Betreiben Sie das Gerat NIEMALS ohne Thermistoren
und/oder Drucksensoren/-schalter. Die Missachtung dieses
Hinweises kann zu einem Brand des Verdichters flihren.

6.1 Sicherheitsvorkehrungen bei
Inbetriebnahme

INFORMATION

Beim ersten Einsatz des Gerats kann die erforderliche
Leistung hoher als auf dem Typenschild des Gerats
angegeben sein. Dies ist darauf zurtickzufiihren, dass der
Verdichter eine Einlaufzeit von 50 Stunden absolviert
haben muss, bevor er einen gleichmaRigen Betrieb und
eine konstante Leistungsaufnahme erreicht.

HINWEIS

Betreiben Sie das Gerat NIEMALS ohne Thermistoren
und/oder Drucksensoren/-schalter. Die Missachtung dieses
Hinweises kann zu einem Brand des Verdichters flihren.

6.2 Checkliste vor der Inbetriebnahme

Nehmen Sie das System NICHT in Betrieb, bevor die folgenden
Uberpriifungen nicht erfolgreich abgeschlossen wurden:

] Das Innengerét ist ordnungsgemaf montiert.

] Das AuBengerit ist ordnungsgemag montiert.

Installationsanleitung
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7 Entsorgung

] Das System ist ordnungsgemal® geerdet und die
Erdungsklemmen sind festgezogen.

(] Die Sicherungen oder lokal installierten
Schutzvorrichtungen sind entsprechend den Angaben in
diesem Dokument installiert und wurden nicht Gberbruckt.

] Die Versorgungsspannung stimmt mit der auf dem
Typenschild des Gerats angegebenen Spannung Uberein.

] Es gibt KEINE losen Anschliisse oder beschadigte
elektrische Komponenten im Schaltkasten.

[] Es gibt KEINE beschadigten Komponenten oder
zusammengedriickte Rohrleitungen in den Innen- und
Aullengeraten.

O] Es gibt KEINE Kaltemittel-Leckagen.

[] Die Kaltemittelrohre (Gas wund Flussigkeit) sind
thermisch isoliert.

] Es ist die richtige RohrgroRe installiert und die Rohre sind
ordnungsgemalt isoliert.

] Die Sperrventile (Gas und Flissigkeit) am AuRengerat
sind vollstandig gedffnet.

(] Die folgende bauseitige Verkabelung wurde gemafR
diesem Dokument und der giltigen Gesetzgebung
zwischen dem Aullengerat und dem Innengerat
ausgefiihrt.

Abfluss

L]

Darauf achten, dass Kondenswasser reibungslos ablauft.
Mogliche Folge: Kondensierendes Wasser konnte
tropfen.

[] Das Innengerat empfangt die  Signale  der
Fernbedienung.

(] Die angegebenen Kabel werden als Verbindungskabel
verwendet.

6.3 So fiihren Sie einen Testlauf durch

Voraussetzung: Die Stromversorgung muss im angegebenen
Bereich liegen.

Voraussetzung: Der Testlauf kann im Kuhl- oder Heizmodus
durchgefihrt werden.

Voraussetzung: Der Testlauf sollte in Einklang mit der
Betriebsanleitung des Innengerats erfolgen, damit sichergestellt ist,
dass alle Funktionen und Teile ordnungsgemaR funktionieren.

1 Wahlen Sie im Kihimodus die niedrigste programmierbare
Temperatur. Wahlen Sie im Heizmodus die hdchste
programmierbare Temperatur. Der Testlauf kann bei Bedarf
deaktiviert werden.

2 Wenn der Testlauf abgeschlossen ist, stellen Sie die
Temperatur auf einen normalen Pegel ein. Im Kihimodus:
26~28°C, im Heizmodus: 20~24°C.

3 Das System stoppt den Betrieb nach 3 Minuten, wenn Sie das
Gerat ausschalten.

INFORMATION

= Auch wenn das Gerat ausgeschaltet ist, verbraucht es
Strom.

» Wenn es zu einem Stromausfall gekommen ist und der
Strom wieder eingeschaltet wird, wird der zuvor
eingestellte Modus wieder aufgenommen.

6.4 So starten und stoppen Sie die
Zwangskiihlung

Es gibt 2 Methoden fiur die

Zwangskuhlungsbetriebs:

1 die Verwendung des EIN/AUS-Schalters des Innengerats
(wenn er am Innengerat vorhanden ist),

2 die Verwendung des Zwangskuhlungs-Betriebsschalters des
Aullengerats.

Durchfihrung  eines

Methode 1: Die Verwendung des EIN/AUS-Schalters des
Innengerits

Driicken Sie mindestens 5 Sekunden lang den EIN/AUS-Schalter.

Ergebnis: Der Betrieb wird gestartet. Die Zwangskihlung stoppt
automatisch nach 15 Minuten. Um die Zwangskuhlung zu stoppen,
driicken Sie den EIN/AUS-Schalter.

Methode 2: Die Verwendung des AuBengerits
= Schalten Sie das AuRRengerat EIN.

= Dricken Sie den Zwangskuihlungs-Schalter (SW1) innerhalb von
3 Minuten, nachdem Sie den Strom eingeschaltet haben.
Ergebnis: Der Betrieb startet.

= Die Zwangskuhlung stoppt automatisch nach 15 Minuten. Um den
Vorgang zu stoppen, driicken Sie den Schalter (SW1).

6.5 Inbetriebnahme des AuBengerats

Informationen zur Konfiguration und zur Inbetriebnahme des
Systems finden Sie im Installationshandbuch des Innengerats.

7 Entsorgung

71 So fiihren Sie den
Abpumpvorgang durch

Beispiel: Um die Umwelt zu schitzen, fihren Sie einen
Abpumpvorgang durch, wenn Sie das Gerat an einem anderen Ort
aufstellen oder entsorgen mochten.

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Auspumpen — Kéltemittelaustritt. Falls es eine Leckage
im  Kaltemittelkreislauf gibt und Sie das System
auspumpen wollen:

= NICHT die Funktion zum automatischen Auspumpen
benutzen, mit der das gesamte Kaltemittel aus dem
System in der Aufleneinheit gesammelt werden kann.
Maogliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des
Verdichters, weil Luft in den arbeitenden Verdichter
gelangt.

= Benutzen Sie ein separates Rickgewinnungssystem,
sodass der Verdichter der Einheit NICHT in Betrieb
sein muss.
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8 Technische Daten

@ HINWEIS 4 Uberpriifen Sie anhand des Manometers, ob das Vakuum
Schalten Sie beim Abpumpen den Verdichter aus, bevor erreicht wurde.
Sie die Kaltemittelleitungen entfernen. Wenn der 5 SchlieBen Sie nach 2-3 Minuten das Gasleitungs-Absperrventil
Verdichter beim Abpumpen noch arbeitet und das und beenden Sie die Zwangskihlung.
Absperrventil geodffnet ist, wird Luft vom System b
angesaugt. Dies kann aufgrund des ungewOhnlichen ﬂ
j—_ C

Drucks im Kaltemittelkreislauf zu einer Beschadigung des
Verdichters, sonstigen Beschadigungen und Verletzungen
fuhren.

Beim Abpumpen wird das gesamte Kaltemittel aus dem System in ®_
das Auengerat abgepumpt. e

0
1 Entfernen Sie den Ventildeckel vom Absperrventil der %@
Flussigkeitsleitung und der Gasleitung.

d

d

Absperrventil der Gasleitung
SchlieRrichtung
Sechskantschlissel

Ventildeckel
Flussigkeitsleitungs-Absperrventil

Fihren Sie die Zwangskuhlung aus.

3 SchlieBen Sie nach 5 bis 10 Minuten (nach 1 oder 2 Minuten
bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen (<-10°C)) das
Flissigkeitsabsperrventil mit einem Sechskantschllssel.

OO 0T O

8 Technische Daten

Ein Teil der jingsten technischen Daten ist verfigbar auf der regionalen Website Daikin (6ffentlich zuganglich). Der vollstandige Satz der
jungsten technischen Daten ist verfliigbar im Extranet unter Daikin (Authentifizierung erforderlich).
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8 Technische Daten

8.1 Elektroschaltplan

Einheitliche Legende fiir Elektroschaltplane
Fir Angaben zu den verwendeten Komponenten und zur Nummerierung siehe den Aufkleber mit dem Elektroschaltplan auf der Einheit. Die Komponenten werden
mit arabischen Ziffem in aufsteigender Reihenfolge nummeriert. In der folgenden Ubersicht erscheint an ihrer Stelle das Symbol ™" im Artikelcode.
s : SCHUTZSCHALTER D : SCHUTZLEITER

—@— © VERBINDUNG @ . SCHUTZLEITER (SCHRAUBE)
—(=— , D» . STECKVERBINDUNG @ : GLEICHRICHTER
J; :  ERDE —-)— . RELAISSTECKER
s l B == . BAUSEITIGE VERKABELUNG Iﬁ‘ . KURZSCHLUSSSTECKER

e — : SICHERUNG —QO— : ANSCHLUSS
_&‘_ : INNENGERAT [TT1] : ANSCHLUSSLEISTE

INDOOR

0_& : AUSSENGERAT C @ : DRAHTKLEMME
OUTDOOR

BLK : SCHWARZ GRN : GRUN PNK : ROSA WHT : WEISS

BLU : BLAU GRY : GRAU PRPPPL : LILA YLW : GELB

BRN : BRAUN ORG : ORANGE RED : ROT
AP : PLATINE PS : STROMVERSORGUNG FUR SCHALTKREIS
BS* : DRUCKTASTE EIN/AUS, BETRIEBSSCHALTER PTC* : THERMISTORPTC
BZ, HO : SUMMER Q . BIPOLARTRANSISTOR MIT ISOLIERTEM GATE

(IGBT)
c* : KONDENSATOR QD : FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, : VERBINDUNG, ANSCHLUSS QL . UBERLASTSCHUTZ
HR* MR*_A,MR* B,S*U,V,
W, X*A
D* VD . DIODE QM : THERMOSCHALTER
DB* : DIODENBRUCKE R* : WIDERSTAND
DS* : DIP-SCHALTER RT : THERMISTOR
E*H : HEIZGERAT RC : EMPFANGER
F*U, FU* (FURANGABEN ZU : SICHERUNG s'C : GRENZSCHALTER
DEN EIGENSCHAFTEN SIEHE
DIE PLATINE IN IHRER EINHEIT)
FG* : ANSCHLUSS (GEHAUSEERDE) S : SCHWIMMERSCHALTER
H* : KABELSATZ S*NPH : DRUCKSENSOR (HOCH)
H*P, LED*, V'L : KONTROLLLAMPE, LEUCHTDIODE S*NPL : DRUCKSENSOR (NIEDRIG)
HAP : LEUCHTDIODE (WARTUNGSMONITOR - GRUN) S*PH, HPS* : DRUCKSCHALTER (HOCH)
HIGH VOLTAGE : HOCHSPANNUNG S*PL : DRUCKSCHALTER (NIEDRIG)
IES : SENSORDES INTELLIGENTENAUGES ST : THERMOSTAT
IPM* : INTELLIGENTES STROMVERSORGUNGSMODUL S*W, SW* : BETRIEBSSCHALTER
KR, KCR, KFR, KHUR : MAGNETRELAIS SA* : UBERSPANNUNGSSCHUTZ
L : STROM FUHREND SR*, WLU . SIGNALEMPFANGER
L . REGISTER Ss* : WAHLSCHALTER
'R : REAKTOR SHEET METAL : FESTE PLATTE MITANSCHLUSSLEISTE
M* : SCHRITTMOTOR ™R : TRANSFORMATOR
M*C : VERDICHTERMOTOR TC,TRC : SENDER
MF . LUFTERMOTOR V5 RV : VARISTOR
MP : MOTOR DER KONDENSATPUMPE VR : DIODENBRUCKE
M*S : SCHWENKKLAPPENMOTOR WRC : FUNKFERNBEDIENUNG
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* : MAGNETRELAIS X* : ANSCHLUSS
N : NEUTRALLEITER XM : ANSCHLUSSLEISTE (KLEMMLEISTE)
n=* ANZAHL DER DURCHGANGE DURCH DEN FERRITKERN  Y*E : SPULE FUR ELEKTRONISCHES
EXPANSIONSVENTIL
PAM : IMPULSAMPLITUDENMODULATION YR, Y*S : UMKEHRMAGNETVENTIL MIT SPULE
PCB* : PLATINE zC : FERRITKERN
PM* : __ STROMVERSORGUNGSMODUL ZFZF . ENTSTORFILTER
RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Installationsanleitung
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