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Sisukord

Sisukord

1 Info kdesoleva dokumendi
kohta

1 Info kdesoleva dokumendi kohta 6 Sihtrihm
1.1 Holatuste ja SUMBOIIte tANENAUS ..........c.rvrerrervrrrcr ¢ Volitatud paigaldajad
Uldised ettevaatusabinéud TEAVE
. See seade on moéeldud kasutamiseks spetsialistidele voi
Info karbi kohta valjabppega kasutajatele kauplustes, kergetddstuses ja
3.1 VAlISSEAR ...oooooooiiiiii 8 pollumajandusettevitetes voi  tavakasutajatele ari- ja
3.1.1 Lisatarvikute eemaldamiseks valisseadmest.............. 8 kodukeskkonnas.
4 Ettevalmistus 8 Juhendikomplekt
4.1 Paigalduskoha ettevalmistamine.................ccccooiiiiiin. 8 . . . .
- o ) Kéesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Taiskomplekt
411 Noéuded vélisseadme paigalduskohale 8 koosheb:
412 Lisanduded valisseadme paigalduskohale kilma
klimaga asukohtades ...........ccccccurririeunininsisseeene 9 = Vilisseadme paigaldusjuhend:
4.2 Kulmaaine torustiku ettevalmistus...............cccccooeiiiiiiininn, 9 « Paigaldusjuhised
421 Jahutusaine torustiku nduded ............ccccoiieeiiiniennnn. 9
422  Jahutusaine torustiku isoleerimine............cccccevnienne 10 - Formaat: Paber (vélisseadme karbis)
. . Dokumentide uusimad versioonid voite leida Daikin piirkondlikult
5 Paigaldamine 10 veebilehelt voi saada seadme edasimiijalt.
5.1 Seadmete avamine .........ccceevieeiiiiiieiie e 10
51.1 Vélisseadme avamiseks ............ccoceeveriiiiiicinieces 10 Originaaldokumendid on inglise keeles. K5ik teised keeled on t5lked.
5.2 Valisseadme monteerimine ............ccceevveriieiienie e 10
5.2.1 Paigaldusstruktuur ............cccoeoiiiiiiiiies 10 .
5.2.2 Valisseadme paigaldamine ...........c.cceevieiieeieennennnnn, 11 Tehnilised andmed
52.3  Aravoolu tagamiSeks..........ccccovevereveereerrerresrisnesnnen 11 = Varskeim tehniliste andmete alamkogum on saadaval
524  Valisseadme kindlustamine Gmber kukkumise eest ... 11 piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipéasetav).
5.3 Kulmaaine torustiku Ghendamine ............ccccooceviiiniiiiienicies 12 « Varskeim tehniliste andmete tiielik kogum on saadaval Daikin
5.3.1 Ettevaatusabin6ud kilmaaine torustiku Ghendamisel. 12 suhtevérgus (vajalik autentimine).
5.3.2 Juhised killmaaine torustiku Ghendamisel................... 12
5.3.3  Torude painutusjuhised..............ccccoovviiiiiiiiiiniennn, 12 R R . . .
baa e o PE e » 1.1  Hoiatuste ja siimbolite tihendus
5.3.5 Sulgekraani ja teenindusava kasutamine ................... 13
5.3.6 Jahutusaine torude thendamine valisseadmega........ 13 A OHT
5.4  Kilmaaine torustiku kontrolliming............ccoceriieuninicininienenns 14 See slmbol tahistab olukorda, mis I6peb surma véi
5.4.1  Lekete kONtrollimine ............cooeveeuerreemerrerreesnnreeereenns 14 vigastusega.
5.4.2 Vaakumkuivatuse tegemine............cccoecveiieeienieennnn, 14
5.5 Kulmaaine laadimine 14 OHT: ELEKTRILOOGIOHT
55.1  Taiendava jahutusaine k 14 See slimbol tahistab olukorda, mis voéib I6ppeda
5.5.2  Jahutusaine liSamine ...........ccccccocriruecmnicrrcnicrcnnnns 14 elektriléogiga.
5.5.3 Fluoritud kasvuhoonegaaside etiketi kinnitamine ....... 15
5.6  Elektrijuhtmete GReNdAMING ...........oovvveeeereeerseeseeerreeeeeeerreeeeens 15 OHT: POLETUSOHT
5.6.1  Standardjuhtmete komponentide tehnilised andmed.. 16 See slimbol tahistab olukorda, mis v&ib I6ppeda
5.6.2 Valisseadme elektrijuhtmete Uhendamiseks............... 16 aarmuslikult kﬁrgest vOI madalast temperatuurist
5.6.3 Elektri sdastmine ootereziimiga ............cccoceceiiiee 16 pohjustatud pdletusega.
5.6.4 Seadme- ja arvutiruumide jahutamine madala
valistemperatuuri Korral...........ccoccoooiiieiceiiiienc e 17 OHT: PLAHVATUSOHT
57 Va“ssead”f_eﬁ palgaldamlsle IOpUIe_V”m'ne “““ e 7 Naitab olukorda, mis vdib I6ppeda plahvatusega.
5.71 Valisseadme paigaldamise I6puleviimine ................... 17
6 Kasutuselevtt 17 /\ HOWTUS
6.1  Ettevaatusabindud kasutuselevétmisel .. e 17 See stimbol tahistab olukorda, mis v6ib I6ppeda kas surma
6.2  Kontroll-loend enne kasutuselevattu ..............ccceveevveveiiiennnn, 17 voi vigastusega.
6.3 Proovikaivituse tegemiseks ..........coccviiiiiiiiiii s 18 A
6.4 Sundjahutuse alustamine ja I6petamine............c.ccooeciiinnnee. 18 HOIATUS: KERGSUTTIV MATERJAL
6.5  Valisseadme KAIVIAMIN .............cccoooorvorreceoooeeoeeesesse oo 18 —
. . A ETTEVAATUST
7 Toote kasutuselt korvaldamine 18 } . o .
74 TUNENAAMING. ......veoeeeeeeeeeeeeee oo 18 See slimbol tahistab olukorda, mis vdib I5ppeda kerge vai
keskmise vigastusega.
8 Tehnilised andmed 19 .
8.1 Elektriskeem ... 19 MARKUS
See suimbol tahistab olukorda, mis voib I6ppeda varustuse
vOi vara kahjustusega.
TEAVE
See sumbol tahistab kasulikke nduandeid voi lisainfot.
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2 Uldised ettevaatusabinoud

Siimbol

Selgitus

3]

Enne paigaldamist lugege labi paigaldus- ja
kasutusjuhend ning vaadake Ule elektriskeem.

&&y

Enne hooldus- voi teenindustédde alustamist
lugege labi hooldusjuhend.

(A

Lisateavet saate paigaldaja poolt antud juhendist
ja kasutusjuhendist.

2

Uldised ettevaatusabinoud

= Selles juhises kirjeldatud ettevaatusabindudes kasitletakse vaga
olulisi teemasid; jargige neid hoolikalt.

= Sisteemi paigaldamist ja kd&iki tegevusi, mida on kirjeldatud
paigaldusjuhendis, peab tegema volitatud paigaldaja.

= Veenduge, et paigalduskoht taluks seadme kaalu ja vibratsiooni.

A

HOIATUS

= Arge tehke seadmel muudatusi ja érge seda ise imber
paigaldage ega remontige, sest vdite saada elektriloogi
vOi podhjustada tulekahju. Lisateavet saate oma
edasimujalt.

= Kui ilmneb juhuslik kilmaaine leke, valtige lahtisi leeke.
Kilmaaine on taielikult ohutu, mittemirgine ja
mittesuttiv, kuid kui see lekib ruumi, kus on soojapuhur,
gaasiga kupsetusahi jne, voib tekkida mirgine gaas.
Enne t60 jatkamist tuleb veenduda, et lekkekoht on
padevate hooldustdotajate poolt parandatud.

A

HOIATUS

Paluge kliimaseadet paigaldada ja uuesti paigaldada
edasimuuljal. Mittevastava paigaldusega voib kaasneda
veelekke, elektriloogi saamise voi tulekahju oht.

A

HOIATUS
Jahutusaine lekkimise korral rakendage vastavaid
ettevaatusabindusid. Kui jahutusgaas lekib, tuulutage

viivitamatult ruumi. Véimalikud ohud:

= Liiga suur kogus jahutusainet suletud ruumis voib
tekitada hapnikupuudulikkust.

= Kui jahutusgaas puutub kokku lahtise tulega, vo&ib
tekkida mirgine gaas.

MARKUS

Lilitage susteemi tlhjaks pumpamisel kdigepealt valja
kompressor ja eemaldage seejarel jahutusaine torud. Kui
kompressor tootab ja sulgeklapid on tlihjaks pumpamise
ajal avatud, tdmmatakse susteemi Ohku sisse. Selle
tulemusel tekkiv ebanormaalne jahutustsikli réhk voib
pohjustada kompressori rikke ja muid vigastusi.

MARKUS

Seadmete voi lisatarvikute vale paigaldamine voi
Uhendamine voib pdhjustada elektrilooki, IUhise, lekkeid,
tulekahju v&i kahjustada seadet. Kasutage ainult
lisatarvikuid, valikulist varustust ja varuosi, mille on
valmistanud véi kinnitanud Daikin.

HOIATUS

Arge paigaldage 6hukonditsioneeri kohta, kus siittiva gaasi
lekkimise oht. Kui gaas lekib ja jaab klimaseadme
lahedusse, voib see pohjustada tulekahju.

HOIATUS

Veenduge, et paigaldamine, katsetamine ja rakendatavad
materjalid vastaksid kehtivatele maarustele (lisaks Daikin
dokumentides kirjeldatud juhistele).

HOIATUS

Paluge kliimaseadet transportida ja uuesti paigaldada
edasimuujal. Mittevastava paigaldusega voib kaasneda
veelekke, elektrilodgi saamise vodi tulekahju oht.

HOIATUS

Arge kasutage labipdlenud kaitsme asendamisel
teistsuguse voolutugevusega kaitsmeid voi traati. Teras-
vOi vasktraadi kasutamine kaitsme parandamisel voib
pdhjustada rikkeid voi tulekahju.

OHT: POLETUSOHT

» ARGE puudutage té6tamise ajal véi vahetult parast
seda jahutusaine torusid, veetorusid ega siseosi.
Seade voib olla liiga kuum vai liiga kilm. Oodake, kuni
seade saavutab tavatemperatuuri. Kui peate seda siiski
puudutama, kandke kaitsekindaid.

» ARGE puudutage kogemata lekkivat jahutusainet.

ETTEVAATUST

Parast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja
kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, voib
seade maha kukkuda ja pdhjustada vigastusi.

HOIATUS

Kasutuskohale tohib paigaldada juhtmestikku ja seadmeid
ainult volitatud elektrik vastavuses asjassepuutuvatele
eeskirjadele.

ETTEVAATUST

Vigastuste valtimiseks ARGE puudutage seadme 6hu
sissevottu ega alumiiniumist ventilaatoreid.

HOIATUS

Elektril6ogi ja suttimise ennetamiseks paigaldage kindlasti
lekkevoolu indikaator.

HOIATUS

Arge pange esemeid vélisseadme vahetusse léhedusse
ega laske lehtedel ja prahil seadme Umber koguneda.
Vaikestele loomadele meeldib lehtedesse ronida, kust nad
voivad sattuda seadme sisse. Seadmes vodivad vaiksed
loomad elektrikomponentidega kokku puutudes pdhjustada
rikkeid, suitsu voi tuld.

TEAVE

Helirdhutase on madalam kui 70 dBA.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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3P360062-1H — 2016.09

DAIKIN

Paigaldusjuhend

7



3 Info karbi kohta

A HOIATUS

Kasutage AINULT vaskjuhtmeid.

= Veenduge,
maarustele.

et valjajuhtmestik vastaks kehtivatele

= Kogu valjajuhtmestik tuleb paigaldada vastavalt toote
komplekti kuuluvale elektriskeemile.

= ARGE pigistage KUNAGI juhtmekimpu ja veenduge, et
see ei puutuks kokku torude ja teravate servadega.
Veenduge, et klemmuihendustele ei rakendata valist

survet.
= Paigaldage kindlasti maanduse juhtmed. ARGE
maandage seadet vee- vOi muude torude,

ligpingepiiriku ega telefonimaanduse kiilge. Mittetaielik
maandus vOib pohjustada elektriléoki.

= Kasutage kindlasti Uksnes ette nahtud toiteahelat.
ARGE kasutage KUNAGI toiteahelat, mida kasutab ka
moni teine seade.

= Paigaldage alati ndutud kaitsmed voi kaitselulitid.
= Paigaldage kindlasti maaluhisdiferentsiaalkaitse. Selle
mittejargimine voib pdhjustada elektrilodki voi suttimist.

= Maaluhisdiferentsiaalkaitset paigaldades tuleb jalgida,
et see oleks vaheldiga uhilduv (kérgsageduslikku
elektrimira taluv), et valtida
maaluhisdiferentsiaalkaitsme tarbetut avamist.

A HOIATUS

Kui toitejuhe on kahjustunud, peab ohutuse tagamiseks
tootja, selle hooldusesindaja vO6i muu sarnaselt
kvalifitseeritud isik selle asendama.

3 Info karbi kohta

Valisseade

Lisatarvikute eemaldamiseks
valisseadmest

a b c d
}; 1% 1% 1%

Valisseadme paigaldusjuhend

Fluoritud kasvuhoonegaaside etikett
Mitmekeelne fluoritud kasvuhoonegaaside etikett
Tuhjenduskork (asub pakendi pdhjal)

Q0T o

4 Ettevalmistus

4.1

Paigalduskoha ettevalmistamine

Valige paigalduskoht, kus on piisavalt ruumi seadme sisse ja valja
kandmiseks.

= Valige koht, kus seadmest valjuv soe voi kilm &hk ja téomura El

HAIRI kedagi.

= Mura suhtes tundlikud piirkonnad (nt magamistoa vms lahedal), et

tootava seadme tekitatud mira ei ei oleks hairiv.

= Jatke seadme Umber piisavalt ruumi hooldamiseks ja dhuringluse

tagamiseks.

= Valtige kohti, kus vdib lekkida suttivat gaasi voi aineid.

Hairete valtimiseks paigaldage voolujuhtmed vahemalt 1 meetri
kaugusele teleritest voi raadiotest. Séltuvalt raadiolainetest ei pruugi
3-meetrine kaugus olla piisav.

A HOIATUS

ARGE paigutage sise- ja/vdi vélisseadme alla esemeid,
mis ei vOi saada marjaks. Nendes tingimustes voib
kondenseerumine podhiseadmel voéi jahutusaine torudel,
ohufiltrisse kogunenud mustus véi @ravoolu ummistumine
pdhjustada tilkumist. See vdib kahjustada v&i rikkuda
seadme alla paigutatud esemeid.

4,

11 Nouded vilisseadme paigalduskohale

Jalgige jargmiseid paigutusjuhiseid:
~__>100

<1200

>350

(mm)

a  Ohu viljalase
b Ohu sisselase

@ MARKUS

» ARGE asetage seadmeid iiksteise peale.

= ARGE riputage seadet lakke.

Kui tugev tuul (218 km/h) puhub valisseadme 6hu valjalaskeavasse,
vOib see pohjustada llhise (valjuva 6hu sissetdmbe). Sellel voivad
olla jargmised tagajarjed:

Toovoime vahenemine;
Sage jaatumise kiirenemine kitmise ajal;

Toohaired madala rdhu vahenemise voi kdérge réhu suurenemise
tottu;

Ventilaatori purunemine (kui tugev tuul puhub pidevalt
ventilaatorisse, vbib see hakata vaga Kkiiresti pdorlema ja
puruneda).

Kui 6hu valjalaskeava ei ole tuule eest kaitstud, on soovitatav
paigaldada pdrkeplaat.

Soovitatav on paigaldada valisseade nii, et 6hu sisselaskeava on
suunatud seina poole ja El ole tuule eest kaitsmata.

a Porkeplaat
b Valdav tuulesuund
¢ Ohu valjalase

ARGE paigaldage seadet jargmistesse kohtadesse:

Paigaldusjuhend

8
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4 Ettevalmistus

= Kohad, kus 6hus voéib olla mineraaldli udu, pritsmeid vdi auru.
Plastosad voivad kahjustuda ja kukkuda maha voi pdhjustada
veeleket.

Seadet El ole soovitatav paigaldada jargmistesse asukohtadesse,
sest see voib llhendada seadme t6daega:

= kui voolupinge kdigub palju;
= soidukites voi laevades;
= kui keskkonnas on happelised vdi aluselised aurud.

Paigaldamine mereaarses kohas. Jalgige, et valisseade El oleks
avatud otse meretuultele. Ohus olev kérge meresoola tase
pdhjustab korrosiooni, mis vdib vahendada seadme eluiga.

Paigaldage valisseade alati kohta, kus see ei oleks meretuultele
otse avatud.

Naide: hoone taga.

H HBHBBA

Kui vélisseade on avatud otse meretuultele, paigaldage tuulekaitse.

= Tuulekaitse korgus=1,5xvalisseadme kdrgus

= Arvestage tuulekaitse paigaldamisel hooldamiseks vajaliku
ruumiga.
d
c

[E] b

[m|

mE|

mE|

mE|

mE|

O 1 o

Meretuul
Hoone
Valisseade
Tuulekaitse

Q0T

4.1.2 Lisanduded vilisseadme paigalduskohale

kiilma kliimaga asukohtades

Valisseade peab olema kaitstud otsese lumesaju eest ja see ei tohi
KUNAGI kattuda lumega.

Lumekate voi varjualune
Alus

Valdav tuulesuund

Ohu valjalase

0T

= Igal juhul peab seadme alla jadma vahemalt 300 mm vaba ruumi.
Lisaks veenduge, et seade asetseks eeldatavast maksimaalsest
lumetasemest vahemalt 100 mm kdrgemal. Vaadake lisateavet
jaotisest "5.2 Valisseadme monteerimine" lehekiiljel 10.

Tugeva lumesajuga piirkondades on oluline valida paigaldamiseks
koht, kus lumi El mojutaks seadet. Kui véimalik on kiilglumesadu,
veenduge, et lumi ei mdjutaks soojusvaheti mahist. Vajaduse korral
ehitage lumekate voi varjualune ja paigaldage alus.

4.2 Kiilmaaine torustiku ettevalmistus

421 Jahutusaine torustiku néouded

= Torustiku materjal: fosforhappega deokstdeeritud &mbluseta
vasktoru.

= Torude diameeter:

Vilisseade on mdeldud paigaldamiseks ainult vilja ja keskkonda, Klass 50 ja 60
mille temperatuur on jargmises vahemikus: Vedelikutorud 26,4 mm (1/4")
Mudelid Kiittereziim Jahutusreziim Gaasitorud @12,7 mm (1/2)
RXS50K2V1B -15~18°C -10~46°C Klass 71
RXS60F4V1B Vedelikutorud @9,5 mm (3/8")
RX50~60G3V1B Gaasitorud 15,9 mm (5/8")
RXS50~60L2V1B « Toru tugevusklass ja paksus:
RX60G4V1B Vilislabimdoét | Tugevusklass Paksus (t)@
ARXS50G3V1B (9)
ARXS50~71L2V1B |-15~18°C 10~46°C 6,4 mm (1/4") Lédmutus (O) 20,8 mm N
RXG50K3V1B 9,5 mm (3/8") 21 mm @‘L
L

. 12,7 mm (1/2") 20,8 mm

Mis? Vahemaa
- . 15,9 mm (5/8") 21 mm

Maksimaalne lubatud toru pikkus 30 m

- - (a) Séltuvalt rakenduvatest seadustest ja seadme
Minimaalne lubatud toru pikkus 3m maksimaalsest t66rdhust (vt seadme andmeplaadil "PS
Maksimaalne lubatud kdrgus 20m High") v6ib olla vajalik suurema paksusega toru.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A kaksikseeria
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5 Paigaldamine

4.2.2 Jahutusaine torustiku isoleerimine

Kui temperatuur on ule 30°C ja suhteline dhuniiskus on suurem kui
80%, peaks tihendusmaterjalide paksus olema vahemalt 20 mm, et
véltida kondensaadi tekkimist tihendi pinnale.

= Kasutage isolatsioonimaterjalina poluetileenvahtu:

= mille soojusjuhtivus oleks vahemikus 0,041 ja 0,052 W/mK
(0,035 ja 0,045 kcal/mh°C)

= ja soojustakistus vahemalt 120°C

= |solatsiooni paksus

Toru valislabimo6ot Isolatsiooni Isolatsiooni paksus
(9,) siselabimoot () (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm
t
5 Paigaldamine

5.1 Seadmete avamine

511 Valisseadme avamiseks

A OHT: ELEKTRILOOGIOHT

OHT: POLETUSOHT

5.2 Valisseadme monteerimine

5.21 Paigaldusstruktuur

1 Veenduge pérast paigaldamist, et paigalduskoha pind on
piisavalt kindel ja tasane, nii et seade ei p&hjusta todajal
vibratsiooni véi mura.

2 Hankige 4 komplekti M8 ja M10 ankurpolte, mutreid ja seibe
(kohapeal hangitav).

3 Kinnitage seade turvaliselt ankurpoltidega.

Raiin
i

20 mm

@

@;
ﬂ \
s < :y'

4
(mm) B

Igal juhul peab seadme alla jaama vahemalt 300 mm vaba ruumi.
Lisaks veenduge, et seade asetseks eeldatavast maksimaalsest
lumetasemest vahemalt 100 mm kdrgemal. Sellisel juhul on
soovitatav ehitada alus.

(mm)

a Maksimaalne lumekihi paksus

Kui seade paigaldatakse seinal olevale kronsteinile, paigaldage
seade jargmisel viisil:

Paigaldusjuhend
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5 Paigaldamine

(mm)

Maksimaalne lumekihi paksus

5.2.2 Valisseadme paigaldamine

AUC:U@A@A

Q- [wanro

5.2.3  Aravoolu tagamiseks

Veenduge, et vee kondenseerumist saab digesti hinnata.

MARKUS

Kui vélisseadme tuhjendusavad on blokeeritud, jatke
vélisseadme alla vahemalt 300 mm vaba ruumi.

= Jaad moodustumise valtimiseks paigaldage seade alusele nii, et
tagatud on piisav aravool.

= Valmistage Umber vundamendi ette vee aravoolukanal, et juhtida
seadme Umbert ara jadkvesi.

= Valtige jaadkvee voolamist Ule konnitee, et see ei muutuks kilma
valistemperatuuri korral libedaks.

= Kui paigaldate seadme raamile, paigaldage seadme alakiljest
kuni 150 mm kaugusele veekindel plaat, et takistada vee
seadmesse sattumist ja valtida aravooluvee tilkumist (vt jargmist
joonist).

i =
L 8§

= Tihjendamiseks kasutage vajadusel tihjendusava korki.

—p—
b
a c
~
X
d
a Tuhjendusava
b  Tuhjendusava kork
¢ Pd&hjaraam
d Tuhjendusvoolik (d16 mm, kohapeal hangitav)

5.2.4 Valisseadme kindlustamine Gimber
kukkumise eest

Kui seade paigaldatakse kohta, kus tugev tuul voib seadet kallutada,
siis rakendage jargmiseid meetmeid:

1 Valmistage ette 2 kaablit alloleval joonisel naidatud moel
(valjavarustus).

2 Paigutage 2 kaablit Ule valisseadme.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A kaksikseeria
3P360062-1H — 2016.09
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5 Paigaldamine

3 Asetage kummist vahetikk kaablite ja vélisseadme vahele, et
kaabel ei kraabiks seadmelt varvi maha (valjavarustus).

4 Kinnitage kaablite otsad. Pingutage otsi.

5.3 Kiilmaaine torustiku ithendamine

OHT: POLETUSOHT

5.3.1 Ettevaatusabinoud kiilmaaine torustiku
tihendamisel

A ETTEVAATUST
» ARGE kasutage profileeritud osal mineraaldli.
» ARGE kasutage uuesti eelmise paigalduse torusid.

» Arge KUNAGI pange R410A seadmesse kuivatit, sest
see luhendab seadme kasutusiga. Kuivatusaine voib
lahustuda ja susteemi kahjustada.

@ MARKUS

Kilmaaine torustiku
ettevaatusabindusid.

paigaldamisel  votke  jargmisi
= Kilmaainega ei tohi seguneda mingi muu aine kui
ettendhtud kiilmaaine (nt 6hk).

= Lisada tohib ainult kiilmaainet R410A.

= Kasutage ainult neid paigaldusvahendeid (nt kollektori
manomeeter), mis on ette nahtud kasutamiseks R410A
paigaldistes, et taluda réhku ja valtida lisaainete (nt
mineraaldlid ja niiskus) segunemist slisteemi.

= Torustiku paigaldamisel jalgige, et koonustuhendus El
JAA mehaanilise surve alla

= Kaitske torustikku nagu on kirjeldatud jargnevas tabelis,
et valtida mustuse, vedelike ja tolmu torustikku
sissesattumise eest.

= Olge vasktorude seintest labijuhtimisel ettevaatlik
(vaadake allolevat joonist).

X B

A &

Seade Paigaldusaeg Kaitseviis
Valisseade >1 kuu Toru
kokkupigistamine
<1 kuu Toru kinnipigistamine
Siseseade Séltumatult vGi -teipimine
ajavahemikust

TEAVE

ARGE avage kilmaaine sulgekraani enne kiilmaaine
torustiku  Ulekontrollimist. Kui kUlmaainet on vaja
taiendavalt laadida, on soovitatav parast laadimist avada
kilmaaine sulgekraan.

5.3.2 Juhised kiilmaaine torustiku lihendamisel

Arvestage torude Ghendamisel jargmiste juhistega:

= Katke profileeritud osa sisepind torumutri thendamisel eeter- voi
esterdliga. Kinnitage enne tugevalt kinnitamist esmalt 3 voi 4
pooret kaega.

— v
BN S
|
/

= Kasutage alati torumutri vabastamisel korraga kahte mutrivétit.

= Kasutage alati torude Ghendamisel torumutri kinnitamisel korraga
mutrivétit ja momendimdotevétit. See hoiab ara mutri méranemise
ja lekete tekkimise.

a Momendimdbtevoti
b Mutrivoti
¢ Toruliitmik
d Torumutter
Torude suurus [Pingutusmome| Profileeritud | Profileeritud
(mm) nt (Nem) osa mootmed | osa kuju (mm)
(A) (mm)
76,4 14,2~17,2 8,7~9,1 902
298>
@9,5 32,7~39,9 erT
2127 49,5~60,3 16,2~16,6 lj f\R o108
15,9 61,8~75,4 19,3~19,7 T

5.3.3 Torude painutusjuhised

Kasutage painutamisel torupainutit. Koéik painded peavad olema
voimalikult sujuvad (painderaadius peab olema 30~40 mm voi
suurem).

5.34 Toru otsa laiendamine

ETTEVAATUST

= Ebapiisav laiendamine vdib pohjustada kilmagaasi
lekkimise.

« ARGE kasutage vana koonust uuesti. Vormige uued
koonused, et kilmagaasi lekkimist valtida.

= Kasutage survemutreid, mis on liitmiku komplektis.
Muude survemutrite kasutamisel voib kilmagaas
lekkida.

1 Lodigake toru ots maha toruldikuri abil.

2 Eemaldage kidad toruotsa allapoole suunatud asendis, et
materjalikibemed toru sisse ei kukuks.

I

a—/ \b

a Loigake ots maha taisnurga all.
b Eemaldage kidad.

3 Eemaldage survemutter sulgekraanilt ja pange survemutter toru
peale.

4 Vormige toru otsale koonus. Seadke toru ots asendisse, mida
on naidatud joonisel.

Paigaldusjuhend
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5 Paigaldamine

2

R410A Traditsiooniline profileerimistooriist
profileerimistddrii | gjguyrtiiiipi Tiibmutri tiilip
st (sidurtiitipi)
(Ridgid-tiiiip) (Imperial-tiitip)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Kontrollige, et koonus vastab nduetele.
L

a —=—

Koonuse sisepinnal pole pragusid.
Toru ots peab olema Uhtlase ringi kujuliselt vormitud.
Veenduge, survemutter on paigaldatud.

0OT o

5.3.5 Sulgekraani ja teenindusava kasutamine

Sulgekraani kdsitsemine
Arvestage jargmiste juhistega:
= Sulgekraanid valjuvad tehasest suletud asendis.

= Jargmisel joonisel on ndidatud kraani kasitsemise iga osa.

a Teenindusava ja teenindusava kork
b Klapivars

¢ Kohapealsete torude Uhendus

d Klapiotsak

= Hoidke mdlemad sulgekraanid kasutamise ajal avatud asendis.

» ARGE rakendage klapivarrele liigset jdudu. See v&ib purustada
klapi kere.

= Kinnitage alati sulgekraan mutrivdtmega ja seejarel avage voi
kinnitage torumutter momendimdatevétmega. ARGE pange
mutrivotit klapiotsakule, sest see voib pdhjustada jahutusaine
lekkimist.

Avamiseks vastupdeva.
Sulgemiseks paripaeva.

3 Kui klapivart ei saa edasi keerata, I6petage keeramine. Klapp
on nitd avatud/suletud.
Klapiotsaku kasitsemine
Arvestage jargmiste juhistega:

« Klapiotsak tihendatakse noolega naidatud kohtades. ARGE
kahjustage seda.

N

= Parast sulgekraani kasitsemist pingutage klapiotsak tugevalt.
= Pingutusmomenti vaadake allolevast tabelist.

= Kontrollige jahutusaine lekkeid parast klapiotsaku pingutamist.

Artikkel Pingutusmoment (N-m)
Klapiotsak, vedelikuga pool 21,6~27,4@
32,7~39,9®
Klapiotsak, gaasiga pool 48,1~59,7@
60,1~74,6®
Teenindusava kork 10,8~14,7

(a) Klass 50 ja 60.
(b) Klass 71.

Teenindusava korgi kasitsemine
Arvestage jargmiste juhistega:

= Kasutage alati laadimisvoolikut, millel on kraani depressorsplint,
sest teenindusava on Schrader-ttitpi kraan.

= Pérast teenindusava kasitsemist pingutage teenindusava kork
tugevalt. Vaadake pingutusmomenti peatiki "Klapiotsaku
kasitsemine" lehekiiljel 13 tabelist.

= Kontrollige jahutusaine lekkeid parast teenindusava korgi
pingutamist.

5.3.6 Jahutusaine torude iihendamine

vélisseadmega
1 Uhendage vedela jahutusaine i(ihendus siseseadmest
a  Mutriveti vélisseadme vedeliku sulgekraanini.
b Momendimdotevéti
= Kui on eeldatav, et t66réhk on madal (nt kasutatakse jahutust
madala valistemperatuuri korral), tihendage piisavalt gaasiliini
sulgekraani torumutter silikoontihendiga, et ennetada kilmumist.
Veenduge silikoontihendi puhul, et te ei jataks vahesid.
Sulgekraani avamine/sulgemine
1 Eemaldage klapiotsak.
2 Sisestage kuuskantvoti (vedeliku pool: 4 mm, gaasiga pool:
6 mm) klapivarresse ja keerake klapivart:
RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Paigaldusjuhend
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5 Paigaldamine

1
==

c

a Vedeliku sulgekraan
b Gaasi sulgekraan
¢ Teenindusava
2 Uhendage gaasilise jahutusaine (ihendus siseseadmest
véalisseadme jahutusaine sulgekraanini.

54 Kiilmaaine torustiku kontrollimine

5.4.1 Lekete kontrollimine

@ MARKUS

ARGE (iletage seadme maksimaalset to6érdhku (vt seadme
andmeplaadil "PS High").

@ MARKUS

Kasutage ainult oma edasimulija poolt soovitatud mulltesti
lahust. Arge kasutage seebivett, mis vdib pdhjustada
survemutri pragunemist (seebivesi voib sisaldada soola,
mis absorbeerib niiskust, mis torustiku jahtudes jaatub) ja/
voi tekitab koonusiihenduste korrosiooni (seebivesi voib
sisaldada ammoniaaki, mis pdhjustab korrosiooni pronksist
survemutri ja vasest koonuse vahel).

1 Lisage slsteemi lammastikgaasi kuni manomeeter naitab
vahemalt 200 kPa (2 bar). Vaikeste lekete tuvastamiseks on
soovitatav kasutada réhku 3000 kPa (30 bar).

Lekete kontrollimiseks kandke koikidele Uhendustele mullide
tekkimise kontrollainet.

N

w

Valjutage kogu lammastikgaas.

5.4.2 Vaakumkuivatuse tegemine

Uhendage vaakumpump ja kollektor jargmiselt:
a d h

_g¢
Sy

H
f—i}] =IFJTQ/:h_i

Manomeeter
Mbétekollektor

Madala réhuga klapp (Lo)
Kdrge rohuga klapp (Hi)
Laadimisvoolikud
Vaakumpump
Teenindusava

Kraani katted

Gaasi sulgekraan
Vedeliku sulgekraan

(1]

o

—_—_-TQ 00TV

1 Viige susteem vaakumisse, kuni Kollektoril naitab rdhku
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Jatke see sellisesse olekusse 4-5 minutiks ja kontrollige rohku:

3 Vaéljutage vahemalt 2 tundi, kuni kollektoril naitab réhk
-0,1 MPa (-1 bar).

4 Péarast pumba VALJA lilitamist kontrollige véhemalt 1 tunni
jooksul réhku.

5 Kui te El saavuta sihtvaakumit voi vaakum ei pusi 1 tundi, tehke
jargmist:
= Kontrollige uuesti lekkeid.
= Tehke uuesti vaakumiga kuivatamine.

@ MARKUS

Avage kindlasti parast torude paigaldamist ja vaakumiga
tootlemist gaasi sulgekraan. Siusteemi kaitamine suletud
kraaniga voib pdhjustada kompressori rikkeid.

5.5 Kiilmaaine laadimine

5.5.1 Taiendava jahutusaine koguse valja
selgitamine

Kui vedelikutorude Siis...
kogupikkus on...

<10 m ARGE lisage jahutusainet juurde.

>10 m R=(vedelikutorude kogupikkus
(m)-10 m)x0,020

R=Lisakogus (kg) (imardatud 0,1 kg

tapsusega)

TEAVE

Torude pikkus on vedelikutorude Uihe suuna pikkus.

5.5.2 Jahutusaine lisamine

A HOIATUS

= Kasutage ainult kilmaainet R410A. Muud kilmagaasid
voivad pdhjustada plahvatust ja 6nnetusi.

= R410A sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Selle
Ulemaailmse soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus
on 2087,5. ARGE laske neid gaase atmosfaéri.

= Kilmaaine laadimise ajal kandke alati kaitsekindaid ja
kaitseprille.

= Kasutage toodriistu ainult slsteemis kasutatava jahutusaine
tulibiga, see kindlustab réhukindluse ning hoiab ara véérmaterjali
sattumise susteemi.

= Lisage vedel jahutusaine jargmiselt:

Kui Siis

Sifoontoru on olemas Lisage pustasendis silindriga.

(st silinder on margistatud
tekstiga "Vedelikuga taitmis
sifoon lisatud")

Sifoontoru El ole olemas Lisage silindriga alla pd6ratud

asendis.

Kui réhk... Siis...
Ei muutu Siisteemis pole niiskust. = Avage jahutusaine silindrid aeglaselt.
Protseduur on 16ppenud. = Lisage jahutusaine vedelal kujul. Selle lisamine gaasilisel kujul
Suureneb Silisteemis on niiskust. Jatkake voib takistada tavaparast t66d.
jargmise sammuga.
Paigaldusjuhend DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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5 Paigaldamine

Eeldus: Veenduge enne jahutusaine lisamist, kas jahutusaine torud
on Uhendatud ja kontrollitud (lekkekontroll ja vaakumiga
kuivatamine).

1 Uhendage jahutusaine balloon teenindusavaga.
2 Lisage taiendav jahutusaine kogus.
3 Avage gaasi sulgekraan.

Kui siisteemi demonteerimisel voi Umber paigutamisel on vajalik
tihjendamine, vaadake lisainfot peatukist
"7.1 Tuhjendamine" lehekdljel 18.

5.5.3 Fluoritud kasvuhoonegaaside etiketi
kinnitamine

1 Kinnitage etikett jargmisel viisil:

M Contains il gases a
. [RXXX] 0| |kg——b

o o<
2) -

o o+9=ng——d

ﬂ,ﬁl%= tCOeq-— e

a Kui seadmega on kaasas mitmekeelne fluoritud
kasvuhoonegaaside etikett (vt lisatarvikud), eemaldage
vastavas keeles etikett ja kleepige see kohale a.

Tehases lisatud jahutusaine kogus: vt seadme andmeplaati
Taiendavalt lisatud jahutusaine kogus

Kogu jahutusaine kogus

Kogu jahutusaine koguse kasvuhoonegaaside emissioon
valjendatuna CO, ekvivalendina tonnides

GWP = globaalse soojenemise potentsiaal

®Qo0T

-

MARKUS

Euroopas kasutatakse hooldusintervalli valja selgitamiseks
susteemi kogu jahutusaine koguse kasvuhoonegaasi
emissiooni (valjendatuna CO, ekvivalendi tonnidena).
Jargige vastavat seadusandlust.

Kasvuhoonegaaside emissiooni arvutamise meetod:
jahutusaine GWP-vaartus x kogu jahutusaine kogus [kg] /
1000

5.6 Elektrijuhtmete lihendamine

OHT: ELEKTRILOOGIOHT
A HOIATUS

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi
kaableid.

A HOIATUS

= ARGE lillitage toidet sisse enne, kui ké&ik
juhtmelihendused on tehtud. See vdib podhjustada
elektrilooki.

= Kui juhtmetihendused on tehtud, kontrollige uuesti, kas
kdik juhtmed on digesti Uhendatud enne, kui lulitate
toite sisse.

= Koik kohapeal hangitavad osad, materjalid ja
elektritoéd PEAVAD vastama kehtivatele seadustele.

A HOIATUS

= Parast elektritodde I6petamist veenduge, et koik
elektrilised osad ja elektriliste osade karbi klemmid
oleksid turvaliselt ihendatud.

= Veenduge enne seadme kaivitamist, et kdik katted
oleks suletud.

A HOIATUS

Kui energiavarustus ei sisalda N-faasi voi see on vale,
voivad seadmetes ilmneda rikked.

= Looge korralik maandus. ARGE maandage seadet vee-
\eli muude torude, liigpingepiiriku ega
telefonimaanduse kilge. Mittetéielik maandus voib
pShjustada elektrilooki.

= Paigaldage vajalikud kaitsmed ja vdimsuslulitid.

= Kinnitage elektrijuhtmed juhtmekdidistega nii, et
juhtmed EI puutu kokku teravate servade voi torudega,
eriti kérgrohu poolel.

= ARGE kasutage harujuhtmeid, kiudjuhtmeid,
pikendusjuhtmeid v&i tahthargnemisega Uhendusi.
Need voivad pohjustada Ulekuumenemist, elektrilooki
voi tulekahju.

= ARGE paigaldage faasi
kompensatsioonikondensaatorit, sest seadme on
varustatud inverteriga. Faasi

kompensatsioonikondensaatori vahendab véimsust ja
voib pdhjustada dnnetusi.

= ARGE kasutage toote sees kohapeal hangitud elektrilisi

komponente.

= ARGE Uihendage siseseadme elektritoidet
valisseadmega. See voib pdhjustada elektrilooki voi
suttimist.

= ARGE kasutage riviklemmil teiste seadmete jagatud
toidet.

MARKUS

Ettevaatusabindud elektrijuhtmete paigutamisel:

« Arge (ihendage eri paksusega juhtmeid toite
klemmiplokiga (toitejuhtmete I16tvumine voib pdhjustada
ebanormaalset kuumenemist).

» Uhesuguse paksusega juhtmete iihendamisel jargige
allolevat joonist.

O X X

Elektrithenduse jaoks kasutage ettenahtud elektrijuhet
ja Uhendage juhtmed kindlalt, seejarel fikseerige
juhtmed nii, et klemmiliistule ei avaldu valist survet.

= Klemmikruvide pingutamiseks kasutage asjakohaseid
kruvikeerajaid. Vaikse peaga kruvikeeraja kahjustab
kruvipead ja muudab dige pingutamise vdimatuks.

= Klemmikruvide liigsel pingutamisel voivad need
puruneda.

Eemaldage juhtmetelt isolatsioonkiht (20 mm).

/ i
a Eemaldage isolatsioonikiht kuni selle punktini

b Liigne isolatsioonikihi eemaldamine vdib p&hjustada
elektrildoki voi lekkimist.

a

G

Arvestage jargmisega:

= Kiudjuhtmete kasutamisel paigaldage otsa Umar lainelise kujuga
klemm. Paigutage Umar lainelise kujuga klemm juhtme otsa
kaetud osani ja fikseerige klemm asjakohase tdoriistaga.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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5 Paigaldamine

b a

a Kiudjuhe
b Umar lainelise kujuga klemm

= Juhtmete paigaldamisel kasutage jargmisi meetodeid:

Juhtmetiiiip Paigaldusmeetod
Uhe soonega juhe cb
L "
tA @ |_At C_@
—a a

a Keerdus Uhe soonega juhe
b Kruvi

Kiudjuhe koos Umara
lainelise kujuga
klemmiga

a Klemm

b Kruvi

c Seib
Pingutusmomendid

Artikkel Pingutusmoment (N°m)

M4 (X1M) 1,2~1,5
M4 (maandus)
Seade vastab standardile EN/IEC 61000-3-12 (Euroopa/

rahvusvahelised tehnilised standardid maaravad harmoniseeritud
voolu limiidid, mida toodavad seadmed, mis on uhendatud
Uldkasutatava madalpingesusteemidega sisendvooluga >16 A ja
<75 A faasi kohta.).

5.6.1 Standardjuhtmete komponentide
tehnilised andmed

3 Avage juhtmeklamber.

4 Uhendage jargmisel viisil siselihenduse kaabel ja toide:

5 Pingutage tugevalt klemmikruvid. Me soovitame kasutada
Philipsi kruvikeerajat.

Paigaldage lulituskarbi kaas.

7 Paigaldage valispaneel.

5.6.3 Elektri sadstmine ootereziimiga

Ootereziimi teave

See reziim lillitab vélisseadme toite VALJA ja viib siseseadme
ootereziimi. See vahendab siseseadme elektrikulu. See reziim on
saadaval ainult jargmistel mudelitel: FTXS50K2V1B,
FVXG50K2V1B, FTXG50LV1BW ja FTXG50LV1BS.

Komponent

Toitekaabel Pinge 220~240V
Faas 1~
Sagedus 50 Hz

Peavad vastama
kehtivatele seadustele

Juhtmesuurused

Vaheuihenduse kaabel Minimaalne kaabli ristldige
2,5 mm? ja sobivus

voolule 220~240 V
Soovituslik kohapeal hangitav kaitse 20 A

Peavad vastama
kehtivatele seadustele

Maatiihendusvoolu kaitseldliti

5.6.2 Vilisseadme elektrijuhtmete
tihendamiseks

1 Eemaldage vélispaneel.

2 Eemaldage lilituskarbi kaas.

TEAVE

Ootereziimi  saab
seadmetel.

A HOIATUS

Veenduge enne konnektori Uhendamist v&i lahti
ihendamist, et toide on VALJA liilitatud.

TEAVE

UHENDAGE konnektor, kui kasutate siseseadet, kus
ootereziimi El ole.

kasutada AINULT Ulalkirjeldatud

Ootereziimi seadistamine
1 Lilitage toide VALJA.
2 Eemaldage valispaneel.
3 Eemaldage lulituskarbi kaas.
4

Uhendage lahti ootereZiimi konnektor.

Paigaldusjuhend
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6 Kasutuselevott

A

|
P9

5 Lulitage toide SISSE.

5.6.4 Seadme- ja arvutiruumide jahutamine
madala valistemperatuuri korral

Tehasereziimi teave

See reziim on modeldud spetsiaalselt naiteks seadme- ja
arvutiruumide jahutamiseks. ARGE kasutage kunagi eluruumides
ega kontorites, kus viibivad inimesed.

Tehasereziimi seadistamine

Kui l6ikate trikkplaadil looka J6, suureneb téévahemik —15°C-ni.
Tehasereziim peatub, kui valistemperatuur langeb alla —18°C ja
kaivitub uuesti, kui temperatuur hakkab tdusma.

1 Eemaldage pealmise plaadi kruvid.
2 Eemaldage tilkumiskaitse.

3 Loigake trikkplaadi looka J6.

(S -

Gaasitoru

Gaasitoru isolatsioon
Vahelihenduse kaabel
Vedelikutoru
Vedelikutoru isolatsioon
Viimistlusteip

-0 Q0T O

2 Paigaldage hoolduskate.

6 Kasutuselevott

@ MARKUS

Arge kasutage seadet KUNAGI ilma termistorita ja/véi
surveandurite/-lllititeta. See voib pdhjustada kompressori
polemist.

6.1 Ettevaatusabinoud
kasutuselevotmisel

TEAVE

Seadme esimesel kaitamisperioodil véib ndutav toide olla
kdrgem, kui naidatud seadme andmeplaadil. Seda nahtust
pdhjustab kompressor, mis vajab 50-tunnist sissetd6tamise
perioodi enne, kui saavutab sujuva téétamise ja stabiilse
elektritarbimise.

@ MARKUS

Arge kasutage seadet KUNAGI ilma termistorita ja/voi
surveandurite/-lllititeta. See voib pdhjustada kompressori
pdlemist.

6.2 Kontroll-loend enne

kasutuselevottu
ARGE kasutage seadet enne, kui jargmised kontrollid on tehtud:
] Siseseade on digesti paigaldatud.
] Vilisseade on digesti paigaldatud.
a Pealmine plaat
b Tilkumiskaitse. O] Susteem on korralikult maandatud ja maandusklemmid
¢ Trikkplaat kinnitatud.
TEAVE ] Kaitsmed voi lokaalselt paigaldatud kaitseseadised on
. . . . paigaldatud vastavalt sellele dokumendile ja puuduvad
= Siseseade voib tekitada vahelduvat mira valisseadme nende méddaviigud
SISSE ja/vai VALJA lilituva ventilaatori tottu. — : — -
. Toitepinge vastab seadme andmesildil olevale pingele.
» ARGE paigutage Shuniisutajat ega muid esemeid, mis L[]
K:g’at:talfshe“g's:::efr‘#re”dada’ ruumidesse, - kus [] |Lliuskarbis PUUDUVAD lahtised ~iihendused Vi
u it kahjustunud elektrikomponendid.
= Looga J6 Idikamine pdhjustab siseseadme ventilaatori Sise- ja valisseadme sees PUUDUVAD kahjustunud
tootamist korgeimal kiirusel. Ll komponendid ja kokkusurutud torud.
(] El esine jahutusaine lekkeid.
5.7 Valisseadme paigaldamise
I6pu|eviimine ] Jahutustorud (gaas ja vedelik) on soojusisolatsiooniga.
. . . ~ I Paigaldatud on 6ige suurusega torud ja torud on
5.71 Valisseadme paigaldamise I6puleviimine ] korf’ektse“ isoleeritug g )
1 Isoleerige ja kinnitage jahutusaine torud ja siselhenduse n Sulgemiskraanid (gaas ja vedelik) on valisseadmel
kaablid jargmiselt: taielikult avatud.
RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Paigaldusjuhend
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7 Toote kasutuselt korvaldamine

] Jargmised viljajuhtmestused on tehtud valisseadme ja
siseseadme vahel vastavalt sellele dokumendile ja
kehtivatele maarustele.

Aravool
L]
Veenduge, et aravool toimib sujuvalt.

Voéimalikud tagajéarjed: Kondensaatvesi voib tilkuda.

(] Siseseade saab signaale kaugkontrollerilt.

] Siselihenduste kaablitena kasutatakse ettenahtud
juhtmeid.

6.3 Proovikaivituse tegemiseks

Eeldus: Elektritoide peab olema ettenahtud vahemikus.
Eeldus: Proovikaitamist voib teha jahutus- voi kittereziimis.

Eeldus: Proovikditamist tuleb teha vastavalt siseseadme
kasutusjuhendile ja kontrollida, kas koik funktsioonid ja osad
tootavad korrektselt.

1 Valige jahutusreziimis madalaim programmeeritav temperatuur.
Valige kuttereziimis kdrgeim programmeeritav temperatuur.
Vajadusel saab proovikaitamist keelata.

2 Kui proovikditamine on ldpetatud, seadistage temperatuur
tavaparasele tasemele. Jahutusreziimis: 26~28°C,
kuttereziimis: 20~24°C.

3 Kui lillitate seadme VALJA, 18petab siisteem té6tamise 3 minuti
moéoédumisel.

TEAVE

« Kuigi seade on VALJA liilitatud, tarbib see elektrit.

= Kui toimus elektrikatkestus ja toide lUlitub uuesti sisse,
jatkatakse eelnevalt valitud rezZiimis.

6.4 Sundjahutuse alustamine ja
Iopetamine

Sundjahutuse tegemiseks on 2 meetodit:

1 kasutades siseseadme SISSE/VALJA lilitit (kui see on
siseseadmel olemas),

2  kasutades valisseadme sundjahutuse lulitit.

Meetod 1: kui kasutatakse siseseadme SISSE/VALJA liilitit
Vajutage vahemalt 5 sekundit SISSE/VALJA lilitile.

Tulemus: Reziim kaivitub. Sundjahutus peatub automaatselt
15 minuti parast. Reziimi peatamiseks vajutage SISSE/VALJA
[Ulitile.

Meetod 2: kui kasutatakse vilisseadet
= Lilitage valisseade SISSE.

= Vajutage sundjahutuse lUlitit (SW1) 3 minuti jooksul parast toite
SISSE lulitamist. Tulemus: ReZiim kaivitub.

= Sundjahutus peatub automaatselt 15 minuti parast. Reziimi
peatamiseks vajutage lulitile (SW1).

6.5 Valisseadme kaivitamine

Slisteemi konfiguratsiooni ja kasutuselevéttu vaadake siseseadme
paigaldusjuhendist.

7 Toote kasutuselt
korvaldamine

71 Tuhjendamine

Ndide: Keskkonna kaitsmiseks
Umberpaigutamisel voi kdrvaldamisel.

OHT: PLAHVATUSOHT

Pump ei toota — Kiilmaaine lekib. Kui soovite sisteemi
pumba abil tihjendada ja selles on kiulmaaine ahela leke,
siis votke arvesse jargmist.

tihjendage seade selle

» ARGE kasutage pumba automaatfunktsiooni, millega
saate suunata kogu susteemi kilmaaine
valisseadmesse. Voéimalikud tagajarjed: Kompressor
voib sisse sattunud 6hu t6ttu ise sittida ja plahvatada.

= Kasutage eraldi taasteslsteemi, nii et seadme
kompressor El PEA t66le hakkama.

MARKUS

Lilitage sUsteemi tlihjaks pumpamisel kdigepealt valja
kompressor ja eemaldage seejarel jahutusaine torud. Kui
kompressor to6tab ja sulgeklapid on tihjaks pumpamise
ajal avatud, tdmmatakse susteemi ©6hku sisse. Selle
tulemusel tekkiv ebanormaalne jahutustsikli réhk voib
pdhjustada kompressori rikke ja muid vigastusi.

Tuhjaks pumpamise tulemusel ligub slsteemi jahutusaine
vélisseadmesse.

1 Eemaldage vedeliku sulgekraani ja gaasi sulgekraani kate.
2 Viige labi sundjahutus.

3 5 kuni 10 minuti jarel (vdga madala keskkonnatemperatuuri
korral (<-10°C) 1 v6i 2 minuti jarel) sulgege vedeliku
sulgekraan kuuskantvétmega.

Kontrollige kollektori abil vaakumi saavutamist.

2-3 minuti méddudes sulgege gaasi sulgekraan ja peatage
sundjahutamine.

-

O

d

Gaasi sulgekraan
Sulgemissuund
Kuuskantvoti

Kraani kate
Vedeliku sulgekraan

®©OQo 0T O
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8 Tehnilised andmed

8 Tehnilised andmed

Varskeim tehniliste andmete alamkogum on saadaval piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipaasetav). Varskeim tehniliste andmete
taielik kogum on saadaval Daikin suhtevorgus (vajalik autentimine).

8.1 Elektriskeem

R410A kaksikseeria
3P360062-1H — 2016.09

Uhtne juhtmediagrammi legend
Kasutatud osade ja nummerduse kohta leiate lisateavet seadmel olevalt juhtmediagrammi kleebiselt. Osade numbrid on kujutatud araabia
numbritega iga osa puhul kasvavas jérjekorras ning need on alltoodud ulevaate juures osa koodi stimboliga "*".
/. KAITSELULITI (J;-) KAITSEMAANDUS
—@— UHENDUS KAITSEMAANDUS (KRUVI)
[0 o] = D» PISTIK @ ALALDI
J:‘ MAANDUS —-D— RELEEPISTIK
o ] B VALJAJUHTMED Iﬁ LUHISEPISTIK
e — KAITSE —OO— KLEMM
_@_ SISESEADE [(TT1 KLEMMI LIST
INDOOR
-_’D‘_ VALISEADE O e JUHTMEKLAMBER
OUTDOOR
BLK : MUST GRN : ROHELINE PNK : ROOSA WHT : VALGE
BLU : SININE GRY : HALL PRP, PPL : LILLA YLW : KOLLANE
BRN : PRUUN ORG : ORANZ RED : PUNANE
AP TRUKKPLAAT PS TOITEALLIKA LULITI
BS* SISSE/VALJA SURUNUPP, KAIVITUSLULITI PTC* POSITIIVSE TEMPERATUURITEGURIGA
TERMISTOR
BZ, H*O SUMISTI Q* ISOLEERITUD PAISUGA
BIPOLAARTRANSISTOR (IGBT)
c* KONDENSAATOR Q*DI LEKKEVOOLUAHELA KAITSELULITI
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, UHENDUS, PISTIK Q'L ULEKOORMUSKAITSE
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*,
U, vV, W, X*A
D*, V*D DIOOD QM TERMOLULITI
DB* SILDALALDI R* RESISTOR
DS* KIIPLOLITI R*T TERMISTOR
E*H KUTE RC VASTUVOTJA
F*U, FU* (OMADUSTE KOHTA KAITSE s*C PIRLULITI
LEIATE LISATEAVET SEADME
SEEST TRUKKPLAADILT)
FG* PISTIK (KORPUSE MAANDUS) S*L UJUVLOLITI
H* KAABLIKIMP S*NPH SURVEANDUR (KORGE)
H*P, LED*, V*L SIGNAALLAMP, VALGUSDIOOD S*NPL SURVEANDUR (MADAL)
HAP VALGUSDIOOD (TEENINDUSMONITOR ROHELINE) S*PH, HPS* ROHULULITI (KORGE)
KORGEPINGE KORGEPINGE S*PL ROHULULITI (MADAL)
IES INTELLIGENTSE SILMAANDUR ST TERMOSTAAT
IPM* INTELLIGENTNE TOITEMOODUL S*W, Sw* KAIVITUSLUOLITI
K*R, KCR, KFR, KHuR MAGNETRELEE SA* LIIGPINGEPIIRIK
L PINGESTATUD SR*, WLU SIGNAALI VASTUVOTJA
L* MAHIS SS8* SELEKTORLULITI
LR REAKTOR SHEET METAL KLEMMLIISTU FIKSEERITUD PLAAT
M* SAMM-MOOTOR TR TRAFO
M*C KOMPRESSORMOOTOR TC,TRC SAATESEADE
M*F VENTILAATORI MOOTOR V¥, R*V VARISTOR
M*P TUHJENDUSPUMBA MOOTOR V*R SILDALALDI
M*S POORDEMOOTOR WRC JUHTMEVABA KAUGKONTROLLER
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETRELEE X* KLEMM
N NEUTRAALNE X*M KLEMMI LIISTU (PLOKK)
n=* FERRIITSUDAMIKU LABIMISE ARV Y*E ELEKTROONILINE PAISUMISKLAPI MAHIS
PAM IMPULSS-AMPLITUUDMODULATSIOON Y*R, Y*S REVERSIIVSE SOLENOIDKLAPI MAHIS
PCB* TRUKKPLAAT z*C FERRIITSUDAMIK
PM* TOITEMOODUL ZF, Z*F MURAFILTER
RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Paigaldusjuhend
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