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Montavimo vadovas

R410A atskiry jrenginiy serija

RXS50K2VvV1B
RXS60F4V1B
RXG50K3V1B
RX50G3V1B
RX60G3V1B
RXS50L2V1B
RXS60L2V1B
RX60G4V1B

ARXS50G3Vv1B
ARXS50L2V1B

ARXS60L2V1B Montavimo vadovas et
ARXS71L2V1B R410A atskiry jrenginiy serija etuviy
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1 Apie Sj dokumenta
Tiksliné auditorija

|galiotieji montuotojai

INFORMACIJA

Sis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei
parengtiems  vartotojams  parduotuvése, lengvosios
pramonés jmonése ir Zemeés Ukiuose arba ne
specialistams — komerciniais bei buitiniais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys
Sis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinj sudaro:
» Lauke naudojamo jrenginio montavimo vadovas:

= Montavimo instrukcijos

= Formatas: Popierinis (lauke naudojamo jrenginio dézéje)

Naujausios pateiktos dokumentacijos versijos bus pateiktos
regioninéje Daikin svetaingje arba jas platins pardavéjai.

Originali dokumentacija yra angly kalba. Dokumentai visomis kitomis
kalbomis yra vertimai.

Techniniai inzineriniai duomenys

= Naujausiy techniniy duomeny dalinj rinkinj galima rasti
regioninéje Daikin svetainéje (prieinamoje viesai).

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys yra Daikin
ekstranete (batinas autentifikavimas).

1.1 Ispéjimy ir simboliy reikSmés

A PAVOJUS

Nurodo situacijg, dél kurios galima Zzati arba sunkiai
susizaloti.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

Nurodo situacijg, dél kurios galima mirtis nuo elektros
Sroves.

>

55  Ausalo jleidimas 14 PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI
5.5.1  Papildomo ausalo kiekio nustatymas.... 14 Nurodo situacijg, dél kurios galimi labai aukstos arba labai
552  AuSalo Jleidimas .........cccoriiiririiiiie e 14 Zemos temperatiros sukelti nudegimai.
5.5.3 Fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy etiketés
tvirtinimas 15 PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS
56  Elektros laidy prijungimas 15 Nurodo situacijg, dél kurios galimas sprogimas.
5.6.1 Standartiniy laidy komponenty specifikacijos ............. 16
5.6.2 Elektros laidy prijungimas prie lauke naudojamo A |SPEJ|MAS
JFENGINIO .t 16 . . 5 X X . .
5.6.3 Elektros energijos taupymas naudojant parengties N“r2d° .SItuaCIJa, dél kurios galima zuti arba sunkiai
TEZIMG .t e 17 susizaloti.
5.6.4 Jrangos ir kompiuteriy saliy ausinimas esant Zemai A - X 5
lauko temperatlrai ..........ccceeveeeieeieeeiee e 17 ISPEJIMAS: LIEPSNIOJI MEDZIAGA
5.7 Lauke naudojamo jrenginio montavimo pabaiga............c...c...... 17
5.7.1  Lauke naudojamo jrenginio montavimo pabaiga ........ 17 A DEMESIO
6 Paruosimas naudoti 17 Nurgdcr ?tuacua, dél kurios galima lengvai arba vidutiniSkai
6.1 Atsargumo priemonés paruosiant naudoti...........cccoceeerieiiiennns 17 susizalotl.
6.2 Kontrolinis sgrasas prie$ eksploatacijos pradzig....................... 18 PASTABA
6.3  Bandomasis paleidimas .............ccoooveiiiniiiiiiiii 18 @ . . . . ) )
6.4 Priverstinio vésinimo paleidimas ir iSjungimas ................c......... 18 NurOdF’ .SltuaCIja, del kurios galimas jrangos arba turto
6.5 Lauke naudojamo jrenginio jjungimas ..........cccoceeevviiieieiniicnens 18 sugadinimas.
7 ISmetimas 18 INFORMACIJA
71 Sistemos ISSIUrDIMAS.......ccueiiiiiieiiiecie e 18 Nurodo naudingus patarimus arba pap||doma informacija'
8 Techniniai duomenys 19
8.1 Elektros instaliacijos schema ..........ccccccoeeiiiiiiiiiicis 20
Montavimo vadovas DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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2 Bendrosios atsargumo priemonés

Zenklas

Paaiskinimas

3]

Pries$ jrengdami perskaitykite jrengimo ir
eksploatacijos vadova bei elektros instaliacijos
instrukcijy lapa.

PrieS pradédami vykdyti techninés ir bendrosios
priezidros darbus, perskaitykite prieZidros vadova.

[l

-| Papildomos informacijos rasite montuotojo ir

naudotojo nuorody vadove.

2

Bendrosios atsargumo
priemonés

» Siame dokumente aprasytos atsargumo priemonés yra labai
svarbios, todél jy batina paisyti.

= Sumontuoti sistemg ir atlikti visus montavimo vadove apraSytus
veiksmus privalo jgaliotasis montuotojas.

= Pasirdpinkite, kad montavimo vieta islaikyty jrenginio svorj ir
vibracijg.

A

ISPEJIMAS

Atsiradus auSalo nuotékiui, imkités tinkamy priemoniy.
Atsiradus au$alo dujy nuotékiui, nedelsdami iSvedinkite
vietg. Galima rizika:

= Dél per didelés auSalo koncentracijos uzdaroje
patalpoje gali atsirasti deguonies trakumas.

= Atsiradus ausalo dujy sagly€iui su ugnimi, gali susidaryti
toksinés dujos.

e

PASTABA

Netinkamai sumontavus ar prijungus jrangg ar priedus, gali
iStikti elektros smagis, jvykti trumpasis jungimas, nuotékis,
kilti gaisras ar kitaip bdti sugadinta jranga. Naudokite tik
Daikin pagamintus arba patvirtintus priedus, papildomg
jrangag ir atsargines dalis.

ISPEJIMAS

Dél oro kondicionieriaus perkélimo ir permontavimo
kreipkités | pardavejg. Neuzbaigto montavimo padariniai
gali bati vandens nuotékis, elektros smugis ir gaisras.

|SPEJIMAS

Niekada nekeiskite perdegusio saugiklio netinkamo srovés
stiprio saugikliu ar laidu. Jei naudosite laidg ar varine vielg,
blokas gali sugesti arba gali kilti gaisras.

DEMESIO

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stova ir tvirtinimo
elementus, ar néra pazeidimy. Jei tvirtinimo elementai bus
apgadinti, blokas gali nukristi ir kg nors suzaloti.

A

ISPEJIMAS

= Patys nemodifikuokite, neardykite, nenuimkite ir
neremontuokite jrenginio, kadangi netinkamai ardant ar
jrengiant galima gauti elektros smuagj arba sukelti
gaisra. Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

Jei pastebéjote Saldalo nuoték|, pasirtpinkite, kad Salia
nebity atviros ugnies Saltiniy. Pats Saldalas yra visisSkai
saugus, nenuodingas ir nedegus, taciau, atsitiktinai
nutekéjes | patalpg, kurioje yra degaus oro i$
ventiliatoriniy Sildytuvy, dujiniy virykliy ir pan., jis iSskirs
nuodingy dujy. Visada paprasykite kvalifikuoto
priezidros specialisto uztikrinti, kad nuotékio problema
ar gedimas pasalintas: tik tada teskite eksploatacija.

A

ISPEJIMAS

Dél oro kondicionieriaus montavimo ir permontavimo
kreipkités | pardaveéjg. Neuzbaigto montavimo padariniai
gali bati vandens nuotékis, elektros smugis ir gaisras.

PASTABA

ISsiurbdami sistemg, prie§ nuimdami auSalo vamzdelius
sustabdykite =~ kompresoriy. Jei iSsiurbiant sistemg
kompresorius vis dar veikia ir stabdymo voZtuvas yra
atidarytas, j vidy bus jsiurbiama oro. Dél nejprasto slégio
ausalo sistemoje gali sugesti kompresorius ir susidaryti
kitokios Zalos.

|SPEJIMAS

Nemontuokite oro kondicionieriaus vietoje, kur galimas
degiyjy dujy nuotékis. Jvykus dujy nuotékiui ir dujoms
susikaupus aplink oro kondicionieriy, gali kilti gaisras.

ISPEJIMAS

Montavimas, bandymas ir naudojamos medziagos turi

atitikti  taikomus  teisés aktus (virSesni uz Daikin
dokumentacijoje aprasSytas instrukcijas).

Q PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI
= Eksploatuojant jrenginj arba iS karto jj iSjunge

NELIESKITE auSalo, vandens vamzdziy arba vidiniy
daliy. Vamzdziai ir dalys gali bati per karsti arba per
Salti. Palaukite, kol jie pasieks normalig temperatira.
Jei reikia liesti, mavékite apsaugines pirstines.

= NELIESKITE netikétai iStekéjusio ausalo.

ISPEJIMAS

Visus iSorinius elektros laidus ir komponentus turi
sumontuoti licencijuotas elektrikas, laikydamasis taikomy
teisés akty.

ISPEJIMAS

Kad iSvengtuméte elektros smuagio arba gaisro, jsitikinkite,
jog yra sumontuotas jzemejimo detektorius.

DEMESIO

NELIESKITE jrenginio oro jleidimo angos arba aliumininiy
sparnuotés menciy, kad nesusizeistumeéte.

> B B B P

|SPEJIMAS

Nedékite daikty tiesiai prieSais iSoréje montuojama
jrenginj, neleiskite aplink jj kauptis lapams ar kitoms
atliekoms. Lapuose veisiasi smulkds gyvanai, kurie gali
pateikti j jrenginj. Pateke j vidy jie gali sugadinti jrenginj,
sukelti dimus ar gaisrg prisiliete prie elektriniy daliy.

INFORMACIJA

Garso slégio lygis mazesnis nei 70 dBA.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71

R410A atskiry jrenginiy serija
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3 Apie déze

A ISPEJIMAS

Naudokite TIK varinius laidus.

= Pasiropinkite, kad iSoriné instaliacija atitikty taikomy
teisés akty reikalavimus.

= Visi iSoriniai elektros laidai turi bati sujungti pagal
instaliacijos schemga, pridedama prie jrenginio.

= NIEKADA neprispauskite kabeliy pynés ir uztikrinkite,
kad jie nesiliesty su vamzdziais ir astriais krastais.
Uztikrinkite, kad gnybty jungCiy neveikty iSorinis slégis.

= Bdtinai sumontuokite  jzeminimg. NESUJUNKITE
jrenginio jzeminimo laido su pagalbiniu vamzdziu,
vir§jtampio ribotuvu arba telefono jzeminimo laidu.
Netinkamai jzeminus sistema, ji gali sukelti elektros
smug;.

= Bdtinai naudokite numatytajg maitinimo grandine.
NIEKADA nenaudokite to paties maitinimo Saltinio
kitam jrenginiui.

= Bdtinai sumontuokite reikalingus saugiklius arba
grandinés pertraukiklius.

= Bdtinai sumontuokite jzeminimo saugiklj. Netinkamai
sumontuoti jie gali sukelti elektros smugj arba gaisra.

= Montuodami jzeminimo saugiklj, jsitikinkite, kad jis
suderinamas su inverteriu (atspariu auksto daznio
elektriniam  triukSmui), kad nebdty be reikalo
jjungiamas.

A |SPEJIMAS

Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti
rizikos, jj turi pakeisti gamintojas, jo techninés priezitros
atstovas arba kiti panasia kvalifikacijg turintys asmenys.

3 Apie déze
3.1 Lauke naudojamas jrenginys

311 Lauke naudojamo jrenginio priedy
nuémimas

a b c d
};‘ 1% 1% 1%
| | Q

a Lauke naudojamo jrenginio montavimo vadovas

b Fluorinty Siltnamio efektg sukelianéiy dujy etiketé

¢ Fluorinty Siltnamio efektg sukelianéiy dujy etiketé keliomis
kalbomis

d Drenazo kaistis (pakavimo dézés dugne)

4 Parengimas

4.1 Montavimo vietos paruosimas

= Pasirinkite tokiag montavimo vietg, kad bdty pakankamai vietos
jrenginiui jnesti ir iSnesti.

= Pasirinkite vietg, kurioje bloko skleidZziamas karstas / Saltas oras ir
triukSmas niekam NETRUKDYTUY.

= Garsui jautriose vietose (pvz., Salia miegamojo ir pan.), kad
jrenginio keliamas triukSmas netrukdyty.

= Aplink jrenginj turi bati pakankamai vietos techninei priezidrai ir
oro cirkuliacijai.

= Venkite viety, kur galimas degiujy dujy arba produkty nuotékis.

Maitinimo kabeliai turi bati bent 1 metro atstumu nuo televizoriy arba
radijo imtuvy, kad nebdty trukdziy. Tam tikroms radijo bangoms
3 metry atstumo gali nepakakti.

A ISPEJIMAS

NEDEKITE daikty po patalpose ir (arba) lauke naudojamu
irenginiu, nes jie gali suSlapti. Tokiomis sglygomis dél
kondensato ant pagrindinio jrenginio arba ausalo
vamzdeliy, oro filtro purvo arba uzsikimsus isleidimo angai,
gali pradéti varveéti skystis ir sugadinti po jrenginiu esantj
daiktg.

411 Lauke naudojamo jrenginio montavimo
vietos reikalavimai

Atsizvelkite j Sias rekomendacijas:
>100 >350

Nttt b [>100

———
~E=

<1200

(mm) (mm)

a OroiSleidimo anga
b  Oro jleidimas

@ PASTABA
= NEDEKITE jrenginiy vieny ant kity.
= NEKABINKITE jrenginio ant luby.

Dél stipraus vejo (=218 km/h), puciancio j lauke naudojamy jrenginiy
oro iSleidimo angg, susidaro uzdaras ciklas (iSmetamo oro
jsiurbimas). Dél to gali:

= sumazeéti eksploataciné galia;

= daznai susidaryti SerkSnas Sildymo rezimu;

= atsirasti veikimo sutrikimy dél Zemo slégio sumazéjimo arba
auksto slégio padidéjimo;

= sugesti ventiliatorius (jeigu stiprus véjas nuolatos pucia |
ventiliatoriy, jis gali pradéti suktis labai greitai, kol sulGs).

Rekomenduojama sumontuoti droseling sklende, jeigu | oro

iSmetimo angg gali pasti véjas.

Lauke naudojamus jrenginius rekomenduojama montuoti oro
isiurbimo angai esant nukreiptai j sieng, o NE tiesiai pries veja.

a Skydiné plokste
b Vyraujanti véjo kryptis
¢ Oro iSleidimo anga

NEMONTUOKITE jrenginio Siose vietose:

Montavimo vadovas
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4 Parengimas

= Vietose, kur atmosferoje gali bati mineralinés alyvos riko, pursly
arba gary. Plastikinés dalys gali bati sugadintos, nukristi arba
sukelti vandens nuoték|.

NEREKOMENDUOJAMA montuoti jrenginio Siose vietose, nes gali
sutrumpéti jo eksploatavimo laikas:

= kur stipriai svyruoja jtampa;
= transporto priemonése ir laivuose;
= kur yra rags¢iy arba Sarminiy gary.

Montavimas pajuryje. UZztikrinkite, kad lauke naudojamo jrenginio
tiesiogiai NEVEIKTY jaros véjai. Tai bdtina siekiant iSvengti
korozijos, kurig sukelia didelis druskos kiekis ore ir kuri gali
sutrumpinti jrenginio eksploatavimo trukme.

Lauke naudojama jrenginj montuokite vietoje, kurios neveikia
tiesioginiai jaros véjai.

Pavyzdys: uz pastato.

H HHHHBH

Jei lauke naudojamag jrenginj veikia tiesioginiai jaros véjai,

sumontuokite véjo uztvara.

= Véjo uztvaros aukstis=1,5xlauke naudojamo jrenginio aukstis.

= Montuodami véjo uztvarg, atsizvelkite | reikalavimus techninei
priezidrai skirtai erdvei.

d
c

[ ] O

\M‘
g
o
H HHHBHAB

Juros véjas

Pastatas

Lauke naudojamas jrenginys
Véjo uztvara

Q0T

Lauke naudojamas jrenginys skirtas montuoti tik lauke, esant
nurodytai aplinkos temperatdrai:

4.1.2 Papildomi lauke naudojamo jrenginio
montavimo vietos reikalavimai Salto

klimato zonose

Apsaugokite lauke naudojamg jrenginj nuo sniego ir pasiripinkite,
kad jo NIEKADA neapsnigty.

a Sniego dangtis arba pastogé
b Pagrindas

¢ Vyraujanti véjo kryptis

d Oro isleidimo anga

= Bet kokiu atveju palikite po jrenginiu maziausiai 300 mm tarpg. Be
to, jrenginys turi bati bent 100 mm vir§ didZiausio numatomo
sniego lygio. ISsamiau zr. 10. puslapyje "5.2 Lauke naudojamo
jrenginio tvirtinimas".

Vietoveése, kur bina daug sniego, labai svarbu pasirinkti montavimo

vietg, kurioje jrenginio NEAPSNIGTY. Jei galimas Soninis snygis,

uztikrinkite, kad sniego NEPATEKTUY ant Silumokaicio spiralés. Jei

reikia, sumontuokite sniego dangtj arba pastoge ir pagrinda.

4.2 Ausalo vamzdeliy paruosSimas

421 Reikalavimai ausalo vamzdeliams

= Vamzdeliy medziaga: fosforo ragstimi deoksiduotas besiilis
varis.

= Vamzdeliy skersmuo:

50 ir 60 klasé

Skyscio vamzdeliai 26,4 mm (1/4")

Dujy vamzdeliai @12,7 mm (1/2")

Modeliai Sildymo rezimas Vésinimo rezimas
RXS50K2V1B -15~18°C -10~46°C
RXS60F4V1B

RX50~60G3V1B

RXS50~60L2V1B

RX60G4V1B

ARXS50G3V1B

ARXS50~71L2V1B  |-15~18°C 10~46°C
RXG50K3V1B

Kas? Atstumas
DidZiausias leidZiamas vamzdZzio ilgis 30m
Maziausias leidziamas vamzdzio ilgis 3m
Didziausias leidziamas aukstis 20m

71 klasé

Skysc€io vamzdeliai 29,5 mm (3/8")

Dujy vamzdeliai 15,9 mm (5/8")

= Vamzdeliy gridinimo laipsnis ir storis:

1$orinis Grudinimo Storis (1)@
skersmuo (9) laipsnis
6,4 mm (1/4") Atkaitinti (O) 20,8 mm N
9,5 mm (3/8") >1 mm @i
12,7 mm (1/2") 20,8 mm h
15,9 mm (5/8") 21 mm

(a) Atsizvelgiant j galiojancius teisés aktus ir maksimaly
irenginio darbinj slégj (zr. “PS High” jrenginio informacinéje
lenteléje), gali reikéti storesniy vamzdeliy.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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3P360062-1H — 2016.09

DAIKIN

Montavimo vadovas

9



5 Montavimas

4.2.2 Ausalo vamzdeliy izoliacija

Jei temperatlra yra auks$tesné nei 30°C, o drégmé didesné nei
RH 80%, izoliacinés medziagos turi bati mazZiausiai 20 mm storio,
kad ant jy pavirSiaus nesusidaryty kondensatas.

= Kaip izoliacing medziagg naudokite polietileno putas, kuriy:

= Siluminio laidumo koeficientas nuo 0,041 iki 0,052 W/mK (nuo
0,035 iki 0,045 kcal/mh°C);

= atsparumas kaitrai — maziausiai 120°C.

= lzoliacijos storis

ISorinis vamzdelio | Izoliacijos vidinis | lzoliacijos storis (t)
skersmuo (9,) skersmuo ()
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm
5 Montavimas

5.1 Jrenginiy atidarymas

51.1 Lauke naudojamo jrenginio atidarymas

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

5.2 Lauke naudojamo jrenginio
tvirtinimas

5.21 Montavimo struktiros paruosimas

1 Patikrinkite pagrindo, ant kurio montuojamas jrenginys, tvirtuma
ir lyguma, kad po sumontavimo veikdamas jrenginys nevibruoty
ir nekelty triukSmo.

2  Pasiruoskite po 4 M8 arba M10 ankeriniy varzty, verzliy ir
poverzliy rinkinius (jsigyjama atskirai).
3 Patikimai pritvirtinkite jrenginj ankeriniais varztais.

Ralinl
I

20 mm

(mm)

Bet kokiu atveju palikite po jrenginiu maziausiai 300 mm tarpg. Be
to, jrenginys turi bati bent 100 mm vir§ didZiausio numatomo sniego
lygio. Tokiu atveju rekomenduojama sukonstruoti pagrindg.

(mm)

a Maksimalus sniego dangos aukstis

Jei jrenginys laikikliais tvirtinamas prie sienos, rekomenduojama
montuoti jrenginj atliekant Siuos veiksmus:

Montavimo vadovas
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5 Montavimas

(mm)

Maksimalus sniego dangos aukstis

5.2.2 Kaip jrengti lauko bloka

AUC:U@A@A

Q- [wanro

5.2.3 Drenazo uztikrinimas

Pasirdpinkite, kad kondensatas baty tinkamai iSleidziamas.

@ PASTABA

Jei lauke naudojamo jrenginio iSleidimo angos
uzblokuotos, palikite bent 300 mm vietos po jrenginiu.

= Montuodami jrenginj ant pagrindo pasirtpinkite, kad baty tinkamas
drenazas ir nesikaupty ledas.

= Aplink pagrindg jrenkite vandens nutekéjimo kanalg, skirtg aplink
pagrindg susikaupusiam nereikalingam vandeniui Salinti.

= Pasirtpinkite, kad i$ jrenginio iStekéjes vanduo netekéty ant
vaiksciojimo taky, kad jie netapty slidUs, kai aplinkos temperatira
neigiama.

= Jeigu montuojate jrenginj ant rémo, sumontuokite vandeniui
atsparig plokste per 150 mm nuo apatinés jrenginio pusés, kad
vanduo nepatekty j jrenginj ir nelaséty drenazo vanduo (Zr. tolesn;
paveikslelj).

()
66

= Prireikus drenazg uzkimskite drenazo kais¢iu.

-
b
a c
~
5
d
a Drenazo anga
b Drenazo kaistis
¢ Apatinis rémas
d Drenazo Zarna (16 mm, jsigyjama atskirai)

5.24 Lauke naudojamo jrenginio apsauga nuo
nuvirtimo

Kai jrenginys sumontuotas vietoje, kurioje stiprus véjas gali jj

nuversti, imkités Siy priemoniy:

1 Paruoskite 2 lynus, kaip pavaizduota paveikslélyje (jsigyjama
atskirai).

2 Uzdékite 2 lynus ant lauke naudojamo jrenginio.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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5 Montavimas

3 Tarp lyny ir lauke naudojamo jrenginio jdékite gumines
ploksteles (jsigyjama atskirai), kad lynai nenutrinty dazy.

4 Priri8kite lyny galus. Pritvirtinkite galus.

5.3 Ausalo vamzdziy prijungimas

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

5.3.1 Atsargumo priemonés prijungiant ausalo
vamzdelius

DEMESIO
= NETEPKITE praplatintos dalies mineraline alyva.

= PAKARTOTINAI  NENAUDOKITE
anksciau sumontuoty sistemy.

vamzdeliy i$§

= Siekiant uztikrinti ilgg Sio R410A jrenginio tarnavimo
laikg, NIEKADA prie jo nemontuokite dZiovintuvo.
Sausinamoji medziaga gali itirpti ir pazeisti sistema.

5.3.2 Gairés prijungiant ausalo vamzdelius

Jungdami vamzdelius atsizvelkite j Sias gaires:

= Dédami kagine verzle, antgalio vidinj pavirSiy padenkite eteriniu
arba esteriniu aliejumi. PrieS$ tvirtai uzverzdami ranka priverzkite 3
ar 4 pasukimais.

— v
BN S
|
/

= Atleisdami kagine verZle, visada kartu naudokite du verZliarak&ius.

= Jungdami vamzdelius, kaginei verzlei priverzti visada kartu
naudokite verzliaraktj ir terkSle. Taip iSvengsite verzlés trukimo ir
nuotékio.

@ PASTABA

Au8alo vamzdeliy sistemoje laikykités 8iy atsargumo
priemoniy:

= Neleiskite jokioms paSalinems medzZiagoms, iSskyrus
nuodytg ausala, jsimaisyti j ausalo ciklg (pvz., orui).

= Pildydami auSalg naudokite tik R410A.

= Naudokite tik tuos montavimo jrankius (pvz.,
kolektoriaus manometro rinkinj), kurie iSimtinai
naudojami R410A sistemose, kad atlaikyty slégj ir kad
pasalinés medziagos (pvz., mineralinés alyvos ir
drégmé) nejsimaisyty j sistema.

= Vamzdelius montuokite taip, kad antgalio NEVEIKTY
mechaniné jtampa.

= Apsaugokite vamzdelius, kaip aprasyta lenteléje toliau,
kad j juos nepatekty purvas, skystis ar dulkes.

= Pravesdami varinius vamzdelius per sienas, bukite
atsargas (zr. paveikslélj toliau).

a Terkslé
b VerzZliaraktis
¢ Vamzdziy jungtis
d Antgalio verzlé
Vamzdeliy Uzverzimo Antgalio Antgalio forma
dydis (mm) momentas | matmenys (A) (mm)
(Nem) (mm)
76,4 14,2~17,2 8,7~9,1 902
RO
9,5 32,7~39,9 = >
2127 49,5~60,3 16,2~16,6 lj f\R o108
15,9 61,8~75,4 19,3~19,7 T

X & X

Irenginys Montavimo Apsaugos buidas
laikotarpis
Lauke naudojamas  |>1 ménuo UZspauskite vamzdelj
lrenginys <1 ménuo Uzspauskite vamzdelj
Patalpose Nepriklausomai nuo |arba uzklijuokite
naudojamas jrenginys |laikotarpio lipnia juosta

INFORMACIJA

Prie§ tikrindami auSalo vamzdelius NEATIDARYKITE
auSalo stabdymo voZtuvo. Kai reikia papildomai jleisti
ausalo, uzpildzius rekomenduojama atidaryti au$alo
stabdymo voztuva.

5.3.3 Vamazdeliy lankstymo gairés

Jiems lankstyti naudokite vamzdziy lankstytuvg. Vamzdelius visada
lankstykite kaip jmanoma atsargiau (lenkimo spindulys turi bati
30~40 mm ar didesnis).

5.34 Vamzdelio galo platinimas

A DEMESIO

= Nepakankamai praplatinus vamzdelius gali atsirasti
ausalo dujy nuotékis.

= PAKARTOTINAI NENAUDOKITE praplatinty galy. Kad
iSvengtumeéte dujy nuotékio, naudokite naujai
praplatintus galus.

= Naudokite klgines verzles, pridedamas prie jrenginio.
Naudojant kitokias kugines verZles gali atsirasti ausalo
dujy nuotékis.

1 Nupjaukite vamzdelj vamzdziy pjautuvu.

2 Pasalinkite Serpetas nuo Zemyn nukreipto pjlvio pavirSiaus,
kad nuolauzos nepatekty j vamzdel;.

I

a—/ \b

a Nupjaukite tiksliai staCiu kampu.
b Pasalinkite Serpetas.

3 Nuimkite kdgine verzle nuo stabdymo voZtuvo ir uzdékite ant
vamzdelio.

4 Praplatinkite vamzdel]. |statykite tiksliai j tokig padétj, kaip
parodyta paveikslélyje toliau.

Montavimo vadovas
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5 Montavimas

2

Platinimo jrankis, |prastinis platinimo jrankis
skirtas R410A Sankabos tipo | Sparnuotosios
(movos tipo) (Ridgid tipo) verzlés tipo
(Imperial tipo)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Patikrinkite, ar praplatinimas atliktas tinkamai.
A

a—&—

a Vidinis praplatinimo pavirSius turi bati nepriekaistingas.

b Vamzdelio galas turi bati toliai praplatintas ir sudaryti idealy
apskritima.

c Batinai uzdékite kiging verzle.

5.3.5 Stabdymo voztuvo ir techninés prieziiros
angos naudojimas

Stabdymo voztuvo naudojimas
Atsizvelkite j Sias gaires:
= Stabdymo voZztuvai gamykloje yra uzdaryti.

= Tolesniame paveikslélyje parodytos visos dalys, reikalingos
naudojant voztuva.

a Techninés priezilros anga ir techninés priezilros angos
gaubtelis

b VoZtuvo kaklas

¢ Vietos vamzdzio prijungimas

d Kaklo gaubtelis

= Eksploatavimo metu abu stabdymo voztuvus laikykite atvirus.

= NEVEIKITE voztuvo kaklo pernelyg didele jéga, nes galite pazeisti
voztuvo korpusg.

= Visada bdtinai prilaikykite stabdymo voztuvg verzliarakciu, o
kigine verzle atleiskite arba priverzkite terksle. NEDEKITE
verzliarakgio ant kaklo gaubtelio, nes tai sukels ausalo nuotékj.

a Verzliaraktis
b Terksle

= Kai numatoma, kad eksploatavimo slégis bus mazas (pvz., kai bus
ausSinama esant Zemai lauko oro temperatdrai), silikoniniu
sandarikliu gerai uzsandarinkite dujy vamzdzio stabdymo voztuvo
kdgine verzle, kad neuz3alty.

g

Silikoninis sandariklis, zidrékite, kad nebaty tarpo.

Stabdymo voztuvo atidarymas / uzdarymas
1 Nuimkite voztuvo gaubtel;.

2 | voztuvo kaklg jstatykite SeSiabriaunj verzliaraktj (skyscio
puséje: 4 mm, dujy puséje: 6 mm) ir pasukite voztuvo kakla:

Pries laikrodzio rodykle, norédami atidaryti.
Pagal laikrodZio rodykle, norédami uzdaryti.

3 Kai voztuvo kaklo nebegalima daugiau pasukti, nebesukite.
Dabar voztuvas atidarytas / uzdarytas.
Kaklo gaubtelio naudojimas
Atsizvelkite j Sias gaires:

= Kaklo gaubtelis
NEPAZEISKITE jo.

N

= Panaudoje stabdymo voztuva, bdtinai tvirtai priverzkite kaklo
gaubtelj.

sandarinamas, kur parodyta rodykle.

= Uzverzimo momentg rasite Sioje lenteléje.

= Priverze kaklo gaubtelj patikrinkite, ar néra ausalo nuotékio.

Eil. Nr. Priverzimo momentas (N°m)
Kaklo gaubtelis, skyscio pusé 21,6~27,4@
32,7~39,9)
Kaklo gaubtelis, dujy pusé 48,1~59,7@
60,1~74,6®
Techninés priezidros angos 10,8~14,7
gaubtelis
(a) 50 ir 60 klasei.
(b) 71 klasei.

Techninés priezitiros gaubtelio naudojimas

Atsizvelkite j Sias gaires:

= Visada naudokite uzpildymo Zarng su voztuvo jspaudimo kaisciu,
nes techninés priezidros anga yra “Schrader” tipo voztuvas.

= Panaudoje techninés prieziiros anga, tvirtai uzverzkite techninés
priezidros angos gaubtelj. UzZverZimo momentg rasite skyriuje
13. puslapyje "To handle the stem cap" esancioje lenteléje.

= PriverZe techninés prieZidros angos gaubtelj patikrinkite, ar néra
ausalo nuotékio.

5.3.6 Ausalo vamzdziy prijungimas prie lauke
naudojamo jrenginio

1 Prijunkite patalpose naudojamo jrenginio skysto ausalo jungtj
prie lauke naudojamo jrenginio skyscio stabdymo voZztuvo.
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a Skyscio stabdymo voZtuvas
b  Dujy stabdymo vozZtuvas
¢ Techninés priezidros anga
2 Prijunkite patalpose naudojamo jrenginio dujinio au$alo jungtj
prie lauke naudojamo jrenginio ausalo stabdymo voztuvo.

5.4 Ausalo vamzdziy tikrinimas

5.41 Nuotékio tikrinimas

G PASTABA

NEVIRSYKITE jrenginio maksimalaus darbinio slégio (Zr.
“PS High” Zr. jrenginio informacinéje lenteléje).

@ PASTABA

Naudokite tik rekomenduojamg didmenininko tiekiamag
burbuliuky testo tirpalg. Nenaudokite muilino vandens, nes
tai gali sukelti antgalio verzliy trikimg (muiliname
vandenyje gali bdti druskos, sugerianéios drégme, kuri
uzSals vamzdynui atSalus) ir (arba) praplatinty jungciy
korozijg (muiliname vandenyje gali bati amoniako,
sukeliancio korozinj poveikj tarp Zalvarinés antgalio verzlés
ir varinio antgalio).

1 |leiskite j sistemg azoto dujy, kad slégio matuoklis rodyty bent
200 kPa (2 bar). Rekomenduojame didinti slégj iki 3000 kPa
(30 bar), kad aptiktuméte nedidelj nuotek;.

2 Patikrinkite, ar yra nuotékis, visas jungtis iStepdami burbuliuky
testo tirpalu.

3 ISleiskite visas azoto dujas.

5.4.2 Vakuuminis dzZiovinimas

Vakuuminj siurblj ir skirstytuvg sujunkite taip:
a d h

_ 99
5 b/z_:i

Manometras

Skirstytuvo manometras
Zemo slégio voztuvas (Lo)
Auksto slégio voztuvas (Hi)
lleidimo Zarnos
Vakuuminis siurblys
Techninés priezidros anga
Voztuvo dangteliai

SQ - ® Q20T QO

i Dujy stabdymo voztuvas
j Skyscio stabdymo voztuvas

1 Sukurkite sistemoje vakuumg, kol vamzdyno slégis bus
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Palaukite 4-5 minutes ir patikrinkite slegj:

Jei slégis... Tai...

Sistemoje néra drégmes. Si
procedira baigta.

Nepasikeité

Padidéjo Sistemoje yra drégmes. Atlikite

kitg veiksma.

Bent 2 valandas islaikykite vamzdyno slégj -0,1 MPa (-1 bar).
ISJUNGE siurblj bent 1 valanda tikrinkite slégj.

Jei NEPASIEKSITE norimo vakuumo arba neislaikysite jo
1 valanda, atlikite Siuos veiksmus:

= Dar kartg patikrinkite nuotékj.
= Vél atlikite vakuuminj dZiovinima.

@ PASTABA

Sumontave vamzdzius ir sukdre vakuumg bdatinai
atidarykite dujy stabdymo voztuvag. Jei naudosite sistemg
su uzdarytu voztuvu, gali sugesti kompresorius.

5.5 Ausalo jleidimas

5.5.1 Papildomo ausalo kiekio nustatymas

Jei bendras skyscio Tai...

vamzdziy ilgis yra...

<10m NEPILKITE papildomo ausalo.

>10m R=(bendras skyscio vamzdziy ilgis (m)—
10 m)x0,020
R=Papildomas kiekis (kg)(suapvalinta iki
0,1 kg)

INFORMACIJA

Vamzdziy ilgis — tai skys€io vamzdziy ilgis j vieng puse.

5.5.2 Ausalo jleidimas

A |SPEJIMAS

= Kaip ausalg naudokite tik R410A. Kitos medziagos gali
sukelti sprogimus ir nelaimingus atsitikimus.

= R410A sudétyje yra fluorinty Siltnamio efektg
sukelian¢iy dujy. Jo pasaulinio atSilimo potencialo
(GWP) verté — 2087,5. NEISLEISKITE $iy dujy j
atmosfera.

= Jleisdami auSalg visada mavékite apsaugines pirstines
ir dévekite apsauginius akinius.

= Naudokite tik sistemoje naudojamo ausalo tipui skirtus jrankius.
Tai uztikrins atsparumg slégiui ir apsaugos, kad | sistemg
nepatekty pasaliniy medziagy.

= Skysto ausalo jleiskite, kaip aprasyta toliau.

Jei Tada

Yra sifoninis vamzdis Pildydami cilindrg laikykite

(t. y., cilindras pazymeétas vertikalioje padetyje.

“Prijungtas skyscio pildymo
sifonas”)

Montavimo vadovas
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5 Montavimas

Jei Tada
Sifoninio vamzdzio NERA

Pildydami cilindrg laikykite
apverstag.

= AuSalo cilindrus atidarykite létai.

= |pilkite skysto au$alo. Jei jleisite ausalo dujy pavidalu, jrenginio
veikimas gali sutrikti.

Butina saglyga: PrieS jleisdami auSala, jsitikinkite, kad auSalo
vamzdziai prijungti ir patikrinti (atlikus nuotékio bandymg ir
vakuuminj dZiovinima).

1 Prijunkite auSalo cilindrg prie techninés priezitros angos.
2 |pilkite papildomo ausalo.
3 Atidarykite dujy stabdymo voztuva.

Jei iSmontuojant ar perkeliant sistemg jg reikia iSsiurbti, iSsamiau zZr.
18. puslapyje "7.1 Sistemos iSsiurbimas".

5.5.3 Fluorinty Silthamio efekta sukelian€iy
dujy etiketés tvirtinimas

1 UzZpildykite etikete:

RXXX] @[ Jo——b
" e[ Ju—e

(2]
9 o+0- |kg —d
| !1 W GV\.’::’;kg = tCOeq-— e

a Jeisu jrenginiu pateikiama daugiakalbé fluorinty Siltnamio
efektg sukelian¢iy dujy etiketé (Zr. priedus), nupléskite
lipduka atitinkama kalba ir uzklijuokite ant a.

b Gamykloje jleistas ausalas: Zr. jrenginio informacinéje

lenteléje

Papildomas ausalo kiekis

Bendras ausalo kiekis

e Siltnamio efekta sukelianéiy dujy emisijos,
iSsiskiriancios i§ bendro ausalo kiekio, iSreikstos CO,
ekvivalento tonomis

f GWP = Global warming potential (pasaulinio atsilimo
potencialas)

@ PASTABA

Europoje techninés priezilros intervalams nustatyti
naudojamos Siltnamio efekta sukelian€iy dujy emisijos,
iSsiskiriancios i§ sistemoje esancio bendro au$alo kiekio
(iSreiSkiamos CO, ekvivalento tonomis). Vadovaukités
galiojanciais teisés aktais.

M Contains il gl gases a

Qo0

Formulé Silthamio efekta sukeliané¢iy dujy emisijoms
apskaiciuoti: ausalo GWP verté x bendras au$alo kiekis
[kg] / 1000

Elektros laidy prijungimas

5.6
PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVES

|SPEJIMAS
VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

ISPEJIMAS

= NEJUNKITE maitinimo, kol nebaigéte jungti visy laidy.
Antraip galite patirti elektros smuagj.

= Sujunge laidus pakartotinai patikrinkite, ar visi jie
teisingai sujungti, ir tik tada jjunkite maitinima.

= Visos papildomai jsigytos dalys, medziagos ir elektros
instaliacijos darbai PRIVALO atitikti taikytinus teisés
aktus.

A |SPEJIMAS

= Sujunge elekiros prietaisus patikrinkite, ar visos
elektros sistemos dalys ir gnybtai elektros instaliacijos
dézutéje saugiai sujungti.

= Prie§ jjungdami jrenginj bdtinai uzdarykite visus
danggius.

A |SPEJIMAS

Jei maitinimo S$altinyje néra nulinés fazés arba ji
netinkamai prijungta, jranga gali sugesti.

= Prijunkite tinkama jZzeminimg. NESUJUNKITE jrenginio
izeminimo laido su pagalbiniu vamzdziu, virSjtampio
ribotuvu arba telefono jzeminimo laidu. NevisisSkai
izeminta sistema gali sukelti elektros smugj.

= Sumontuokite reikalingus saugiklius arba grandinés
pertraukiklius.

= Pritvirtinkite elektros laidus kabeliy savarzomis, kad jie
NESILIESTY prie astriy briauny ar vamzdziy, ypac
auksto slégio puséje.

= NENAUDOKITE izoliacine juosta apvynioty laidy,
suvytyjy laidy, ilgintuvy ar prijungimy nuo Zvaigzde
sujungtos sistemos. Jie gali sukelti perkaitima, elektros
smugj arba gaisra.

= NEMONTUOKITE faze kompensuojancio
kondensatoriaus, nes Siame jrenginyje jrengtas
inverteris. Faze kompensuojantis kondensatorius
sumazins naSumg ir gali bdti nelaimingo atsitikimo
priezastimi.

= NENAUDOKITE jrenginio viduje atskirai jsigyty
elektriniy komponenty.

= NEJUNKITE patalpose naudojamo jrenginio maitinimo
laidy prie lauke naudojamo jrenginio. Tai gali sukelti
elektros smagj arba gaisra.

= NEJUNKITE kity priedy maitinimo laidy prie gnybty
bloko.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A atskiry jrenginiy serija
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5 Montavimas

@ PASTABA

Atsargumo priemonés tiesiant elektros laidus:

= Prie maitinimo $altinio gnybty bloko nejunkite skirtingo
storio laidy (kabantys maitinimo laidai gali sukelti per
didelj kaitima).

= Vienodo storio laidus junkite, kaip parodyta toliau
esanciame paveikslélyje.

N
( ][ ) o L
(X1 | [ ]

O X X

= Naudokite nurodytg maitinimo laidg ir jj tvirtai prijunkite
bei pritvirtinkite, kad apsaugotuméte nuo iSorinio
spaudimo, veikian¢io gnybty skyda.

= Gnybty varztus priverzkite atitinkamu atsuktuvu.
Atsuktuvas su maza galvute pazeis varzto galvute,
todél bus nejmanoma tinkamai priverzti.

= Perverzus gnybty varztus, jie gali 1Gzti.

Nuo laidy nulupkite izoliacijg (20 mm).
a Nulupkite laidg iki Sios vietos
b Perilga dalis be izoliacijos gali sukelti elektros smagj arba

a b
nuotékj.

Atminkite, kad:

= Jei naudojami suvytieji laidai, ant galo uzdékite apvaly
uzspaudziamo tipo gnybta. Uzdékite apvaly uZspaudziamo tipo
gnybtg ant laido iki izoliacijos ir pritvirtinkite gnybtg atitinkamu
jrankiu.

b a

a Suvytasis laidas
b Apvalus uzspaudziamo tipo gnybtas

= Laidus junkite Siais badais:

Laido tipas Prijungimo budas

o
o

Viengyslis laidas

3

’;
@

At c _@
|

a Spiralinis viengyslis laidas
b Varztas

¢ Plokscioji poverzlé

Suvytasis laidas su a be

cb
) \:\ B ‘ J J
apvaliu ‘
uzspaudziamo tipo @7 a 4 E%
gnybtu &
a Gnybtas
b Varztas

c Plokscioji poverzle

Uzverzimo momentas

Varztas Uzverzimo momentas (N°m)

1,2~1,5

M4 (X1M)
M4 (izeminimas)

EN/IEC 61000-3-12 reikalavimus atitinkanti jranga (Europos /
tarptautinis techninis standartas nustato prie bendryjy Zemosios
itampos tinkly prijungtos jrangos, kurios maitinimo kiekvienos fazés
srové yra >16 A ir <75 A, sukuriamy harmoniky sroviy ribines
vertes).

5.6.1 Standartiniy laidy komponenty
specifikacijos

Komponentas
Maitinimo kabelis |Jtampa 220~240 V
Fazé 1~
Daznis 50 Hz
Laidy kalibrai Privalo atitikti taikytinus
teisés aktus

Minimalus kabelio
skerspjavis 2,5 mm?,
tinkamas 220~240 V

Rekomenduojamas saugiklis 20 A

Vidinio sujungimo kabelis

|zeminimo grandinés pertraukiklis Privalo atitikti taikytinus

teisés aktus

5.6.2 Elektros laidy prijungimas prie lauke
naudojamo jrenginio

1 Nuimkite iSorinj skyda.
2 Nuimkite jungikliy dézutés dangtel].

3 Atidarykite laido verziklj.

4 Prijunkite vidinio sujungimo kabelj ir maitinimo Saltinj:

f ~
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6 Paruosimas naudoti

5 Patikimai uzverzkite gnybty varztus. Rekomenduojama naudoti
kryzminj atsuktuva.

6 Uzdékite jungikliy dézutés dangtel].
Uzdekite iSorinj skyda.

5.6.3 Elektros energijos taupymas naudojant
parengties rezima

Apie parengties rezimg

Sis rezimas ISJUNGIA lauke naudojamo jrenginio tiekimg ir
perjungia patalpose naudojama jrenginj | parengties rezima. Jis
sumazina patalpose naudojamo jrenginio energijos sgnaudas. $j
rezimg galima naudoti tik Siuose modeliuose: FTXS50K2V1B,
FVXG50K2V1B, FTXG50LV1BW ir FTXG50LV1BS.

INFORMACIJA

Parengties rezimas gali bdti naudojamas TIK pirmiau
aprasytuose jrenginiuose.

A ISPEJIMAS

PrieS prijungdami arba atjungdami jungtj jsitikinkite, kad
maitinimas ISJUNGTAS.

INFORMACIJA

PRIVALOTE prijungti jungtj, jei naudojate patalpose
naudojamg jrenginj, kuriame parengties rezimas
NEGALIMAS.

Parengties rezimo nustatymas
1 ISJUNKITE maitinima.
2 Nuimkite iSorinj skyda.
3 Nuimkite jungikliy dézutés dangtel].
4

Atjunkite parengties rezimo jungt;.

BRI

e 18
UI-IHI-IU

5 JJUNKITE maitinima.

5.6.4 Irangos ir kompiuteriy saliy ausinimas
esant zemai lauko temperatirai

Apie infrastrukturos rezima

Si rezimas ypaé tinka ausinimui, pvz., jrangos arba kompiuteriy
saliy. NIEKADA nenaudokite gyvenamosiose arba biury patalpose,
kuriose bina Zmoniy.

Infrastruktiiros rezimo nustatymas

Perkirpus PCB junge J6, veikimo diapazonas iSsiplecia iki —15°C.
Infrastruktlros rezimas iSsijungs, jei lauko temperatlra nukris
Zemiau —18°C, o temperatdrai pakilus vél jsijungs.

1 ISsukite virSutinés plokstés varzus.
2 Nuimkite nuo laSy apsaugota dangtel;.
3 Perkirpkite PCB junge J6.

a VirSutiné plokste
b Nuo lady apsaugotas dangtelis
c PCB

INFORMACIJA

« Dél lauke naudojamo jrenginio JSIJUNGIANCIO ir
(arba) ISSIJUNGIANCIO ventiliatoriaus  patalpose
naudojamas jrenginys gali protarpiais skleisti triukSma.
Naudodami infrastruktiros rezimg, NESTATYKITE
drékintuvy ar kity daikty, kure galéty padidinti dréegme
patalpose.

Perkirpus  junge J6, patalpose
ventiliatorius ima veikti didZiausiu greiciu.

naudojamas

5.7 Lauke naudojamo jrenginio
montavimo pabaiga

5.71 Lauke naudojamo jrenginio montavimo
pabaiga

1 lzoliuokite ir pritvirtinkite aus$alo vamzdzius ir vidinio sujungimo
kabelj:

Dujy vamzdis

Dujy vamzdzio izoliacija
Vidinio sujungimo kabelis
Skys¢io vamzdis

Skysc¢io vamzdzio izoliacija
Uzbaigimo juosta

-0 Q0T QO

2 Uzdékite techninés priezidros dangtj.

6 ParuoSimas naudoti

@ PASTABA

NIEKADA nenaudokite jrenginio be termistoriy ir (arba)
slégio jutikliy / jungikliy. Gali sudegti kompresorius.

6.1 Atsargumo priemonés paruosiant
naudoti

INFORMACIJA

Per pirmajj jrenginio veikimo laikotarpj jrenginiui gali reikéti
daugiau galios, nei nurodyta ant jrenginio informacinés
lentelés. Sj reigkinj sukelia kompresorius, kuris, kad
pradéty sklandziai veikti ir stabilizuotysi elektros
suvartojimas, turi nepertraukiamai veikti 50 valandy.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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7 ISmetimas

@ PASTABA

NIEKADA nenaudokite jrenginio be termistoriy ir (arba)
slégio jutikliy / jungikliy. Gali sudegti kompresorius.

6.2 Kontrolinis sgrasas pries
eksploatacijos pradzig

NENAUDOKITE sistemos nejvykde Siy salygy:

] Patalpose naudojamas jrenginys tinkamai pritvirtintas.

Lauke naudojamas jrenginys tinkamai pritvirtintas.

Sistema tinkamai jzeminta, o jzeminimo gnybtai uzverzti.

Saugikliai arba vietiniai apsaugos jrenginiai sumontuoti
pagal §j dokumentg ir neturi apéjimy.

Maitinimo Saltinio jtampa atitinka
identifikacinéje etiketéje nurodyta jtampa.

jrenginio

Jungikliy dézutéje NERA atsilaisvinusiy jungéiy arba
sugedusiy elektros komponenty.

Patalpose ir lauke naudojamy jrenginiy viduje NERA
sugadinty komponenty arba suspausty vamzdziy.

NERA ausalo nuotékio.

Ausalo vamzdziai (dujinio ir skysto) turi Silumos izoliacija.

Sumontuoti tinkamo dydzio ir tinkamai izoliuoti vamzdziai.

Lauke naudojamo jrenginio stabdymo voztuvai (dujy ir
skyscio) visiSkai atidaryti.

oo oo o g oo gpg

ISoriné instaliacija tarp lauke ir patalpose naudojamy
jrenginiy sumontuota pagal §j dokumentg ir taikomus
teisés aktus.

Drenazas

[l

Jsitikinkite, kad skysciai sklandziai nuteka.

Galimos pasekmés: Gali laéti vandens kondensatas.

] Patalpose naudojamas jrenginys gauna nuotolinio
valdiklio signalus.

Vidiniam sujungimui panaudoti nurodyti jungiamieji
L] laidai.

6.3 Bandomasis paleidimas

Butina salyga: Maitinimo tiekimo parametrai turi atitikti nurodytg
intervala.

Batina salyga: Bandomajj paleidimg galima atlikti auSinimo arba
Sildymo rezimu.

Butina saglyga: Bandomasis paleidimas turi bati  atliktas

vadovaujantis patalpose naudojamo jrenginio eksploatavimo vadovu,
kad baty galima jsitikinti, jog visos funkcijos ir dalys veikia tinkamai.

1 AusSinimo rezimu pasirinkite Zemiausia programuojamg
temperatirg.  Sildymo  reZimu  pasirinkite  auk$giausig
programuojamg temperatirg. Prireikus bandomajj paleidimag
galima isjungti.

2 Atlike bandomajj paleidima, nustatykite jprastg temperatlra.
Ausinimo rezimu: 26~28°C, Sildymo rezimu: 20~24°C.

3 ISJUNGUS jrenginj, sistema nustoja veikti po 3 minugiy.

INFORMACIJA

« Net ISJUNGTAS jrenginys naudoja elektros energija.

= Nutrikus ir vél atsistaCius elektros tiekimui, sistema
toliau veiks anksciau pasirinktu rezimu.

6.4 Priverstinio vésinimo paleidimas ir
iSjungimas
Yra 2 budai priversti sistemg veikti ausinimo rezimu:
1 naudojant patalpose naudojamo jrenginio JJUNGIMO/
ISJUNGIMO jungiklj (jei patalpose naudojamas jrenginys jj turi),
2 naudojant lauke naudojamo jrenginio priverstinio ausinimo
rezimo jungiklj.

1 budas: naudojant patalpose naudojamo jrenginio [JUNGIMO/
ISJUNGIMO jungiklj

Spauskite JJUNGIMO/ISJUNGIMO jungiklj bent 5 sekundes.

Rezultatas: ]sijungs rezimas. Priverstinis au$inimas automatiskai
nutraukiamas po 15 minuciy. Norédami jj sustabdyti, paspauskite
JJUNGIMO/ISJUNGIMO jungikl.

2 budas: naudojant lauke naudojama jrenginj
= JJUNKITE lauke naudojamg jrenginj.

* Maziau nei per 3 minutes po maitinimo JJUNGIMO paspauskite
priverstinio ausinimo jungiklj (SW1). Rezultatas: ]sijungia
rezimas.

= Priverstinis auSinimas bus automatiskai nutrauktas po 15 minuciy.
Norédami jj sustabdyti paspauskite jungiklj (SW1).

6.5 Lauke naudojamo jrenginio
jjungimas

Patalpoje naudojamo jrenginio vadove aprasyta, kaip konfigdruoti ir

paruosti naudoti sistema.

7 ISmetimas

71 Sistemos iSsiurbimas

Pavyzdys: tausodami aplinkg, iSsiurbkite sistemg perkeldami arba
iSmesdami jrengin;.

PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS

Slégio mazinimas - SaltneSio nuotékis. Jie norite
sumazinti slégj sistemoje ir Saltnesio kontdre yra nuotékis:

= NENAUDOKITE bloko automatinio slégio maZzinimo
funkcijos, kuri leidZia surinkti visg Saltnesj i$ sistemos |
lauko blokg. Galimos pasekmés: Kompresoriaus
savaiminis uzsiliepsnojimas ir sprogimas dél oro
patekimo j veikiantj kompresoriy.

= Naudokite atskirg rekuperacijos sistemg, kad bloko
kompresorius NEVEIKTUY.

Montavimo vadovas

18

DAIKIN

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A atskiry jrenginiy serija
3P360062-1H — 2016.09



8 Techniniai duomenys

@ PASTABA

ISsiurbdami sistemg, prie§ nuimdami auSalo vamzdelius
sustabdykite = kompresoriy. Jei iSsiurbiant sistemg
kompresorius vis dar veikia ir stabdymo voZtuvas yra
atidarytas, j vidy bus jsiurbiama oro. Dél nejprasto slégio
ausalo sistemoje gali sugesti kompresorius ir susidaryti
kitokios Zalos.

ISsiurbimo operacijos metu visas ausalas bus iStrauktas i$ sistemos j
lauke naudojamg jrengin;.

1 Nuimkite dangtelj nuo skys€io stabdymo voztuvo ir dujy e

stabdymo voztuvo.
2 Atlikite priverstinio vésinimo veiksma.

Po 5-10 minuciy (po 1 arba 2 minuciy esant labai Zemai
aplinkos temperatdrai (<-10°C)), uZsukite skyscCio stabdymo
voztuvg SeSiabriauniu verzliarakgéiu.

8 Techniniai duomenys

4 Su skirstytuvu patikrinkite, ar pasiektas vakuumas.

5 Po 2-3

minuciy uzdarykite dujy stabdymo voztuvg ir

sustabdykite priverstinj vésinimg.

L.

0

O—a
G——-u

®Q0TO

Dujy stabdymo voztuvas
Uzdarymo kryptis
Sesiabriaunius verzliaraktis
Voztuvo dangtelis

Skys¢io stabdymo voztuvas

Naujausiy techniniy duomeny dalinj rinkinj galima rasti regioninéje Daikin svetainéje (prieinamoje vieSai). Visas naujausiy techniniy duomeny

rinkinys yra Daikin ekstranete (batinas autentifikavimas).

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN
R410A atskiry jrenginiy serija
3P360062-1H — 2016.09

Montavimo vadovas

19



8 Techniniai duomenys

8.1 Elektros instaliacijos schema

Bendrosios elektros instaliacijos schemos legenda

Taikomas dalis ir jy numerius rasite ant jrenginio priklijuotame elektros instaliacijos schemos lipduke. Dalys sunumeruotos arabiskais
skaitmenimis didéjimo tvarka ir santraukoje pazymeétos dalies kode esanciu Zenklu "*".

ISJUNGIKLIS
SUJUNGIMAS

JUNGTIS
|ZEMINIMAS

ISORINE INSTALIACIJA

SAUGIKLIS

<

Y

<]
%

APSAUGINIS [ZEMINIMAS
APSAUGINIS [ZEMINIMAS (VARZTAS)
LYGINTUVAS

RELES JUNGTIS

TRUMPOJO JUNGIMO JUNGTIS

GNYBTAS

PATALPOSE NAUDOJAMAS |RENGINYS EED GNYBTUY JUOSTA
INDOOR
b_ LAUKE NAUDOJAMAS |RENGINYS (O3 ) LAIDO APKABA
OUTDOOR
BLK : JUODA GRN : ZALIA PNK RAUSVA WHT : BALTA
BLU : MELYNA GRY : PILKA PRP, PPL : VIOLETINE YLW : GELTONA
BRN : RUDA ORG : ORANZINE RED RAUDONA
A*P SPAUSDINTINE PLOKSTE PS PERJUNGIAMO REZIMO MAITINIMO SALTINIS
BS* JJUNGIMO / ISJUNGIMO MYGTUKAS, PTC* PTC TERMISTORIUS
PALEIDIMO JUNGIKLIS
BZ, H*O ZIRZEKLIS Q* 1ZOLIUOTOS UZTUROS DVIPOLIS
TRANZISTORIUS (IGBT)
c* KONDENSATORIUS Q*DI IZEMEJIMO GRANDINES PERTRAUKIKLIS
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, SUJUNGIMAS, JUNGTIS Q*L PERKROVOS APSAUGA
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*,
U, V, W, X*A
D*, V*'D DIODAS Q*M TERMINIS JUNGIKLIS
DB* DIODY TILTELIS R* VARZAS
Ds* DIP JUNGIKLIS R*T TERMISTORIUS
E*H SILDYTUVAS RC IMTUVAS
F*U, FU* (TECHNINIUS SAUGIKLIS S*C GALINIS JUNGIKLIS
DUOMENIS RASITE
ANT 1RiENGINIO VIDUJE
ESANCIOS PCB)
FG* JUNGTIS (REMO JZEMINIMAS) S*L PLUDINIS JUNGIKLIS
H* LAIDY PYNE S*NPH SLEGIO (AUKSTO) JUTIKLIS
H*P, LED*, V*L KONTROLINE LEMPUTE, SVIESOS DIODAS S*NPL SLEGIO (ZEMO) JUTIKLIS
HAP SVIESOS QIOQAS (TECHNINES PRIEZIOROS S*PH, HPS* SLEGIO (AUKéTO) JUNGIKLIS
KONTROLE — ZALIAS)
AUKSTOUI ITAMPA AUKSTOJI ITAMPA S*PL SLEGIO (ZEMO) JUNGIKLIS
IES SUMANAUS STEBEJIMO JUTIKLIS ST TERMOSTATAS
IPM* SUMANUSIS MAITINIMO MODULIS S*W, SW* PALEIDIMO JUNGIKLIS
K*R, KCR, KFR, KHUR MAGNETINE RELE SA* VIRélTAMPIO ISKROVIKLIS
L SROVE SR*, WLU SIGNALY IMTUVAS
L* RITE Ss* ATRANKUSIS PERJUNGIKLIS
L*R REAKTORIUS SHEET METAL GNYBTY JUOSTOS FIKSUOTA PLOKSTELE
M* ZINGSNINIS VARIKLIS ™R TRANSFORMATORIUS
M*C KOMPRESORIAUS VARIKLIS TC, TRC SIYSTUVAS
M*F VENTILIATORIAUS VARIKLIS V* R*V VARISTORIUS
M*P ISLEIDIMO SIURBLIO VARIKLIS V*R DIODY TILTELIS
M*S PASUKAMASIS VARIKLIS WRC BELAIDIS NUOTOLINIS VALDIKLIS
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETINE RELE X* GNYBTAS
N NEUTRALE X*M GNYBTY JUOSTA (PLOKSTELE)
n=* PEREJIMU PER FERITINE, SERDJ SKAICIUS Y*E ELEKTRONINIO ISSIPLETIMO VOZTUVO RITE
PAM IMPULSINE AMPLITUDINE MODULIACIJA Y*R, Y*S REVERSINIO SOLENOIDINIO VOZTUVO RITE
PCB* SPAUSDINTINE PLOKSTE zZ*C FERITINE SERDIS
PM* MAITINIMO MODULIS ZF, Z*F TRIUKSMO FILTRAS
Montavimo vadovas DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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