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1 Om dette dokumentet

Malpublikum

Autoriserte installaterer

INFORMASJON

Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller
kvalifiserte brukere i butikker, i lettindustri og pa garder,
eller for kommersielle formal og husholdningsbruk av ikke-
profesjonelle.

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
bestar av:

= Installeringshandbok for utendersenhet:
= Installeringsanvisninger
= Format: Papir (i boksen til utendgrsenheten)

Oppdateringer av brukerdokumentasjonen kan vaere tilgjengelig pa
det regionale Daikin-webomradet eller via forhandleren.

Originaldokumentasjonen er skrevet pa engelsk. Alle andre sprak er
oversettelser.

Tekniske data

= Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig pa det
lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).

= Det komplette settet med de nyeste tekniske dataene er
tilgjengelig pa ekstranettet til Daikin (kreves godkjenning).

1.1 Betydning av advarsler og
symboler

A FARE

Angir en situasjon som ferer til ded eller alvorlig
personskade.

FARE: ELEKTRISK ST@T
Angir en situasjon som kan fare til elektrisk stot.

>

FARE: BRENNSKADER

Angir en situasjon som kan fere til brannskader pa grunn
av ekstremt hoye eller lave temperaturer.

B>

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON

Angir en situasjon som kan fare til eksplosjon.

B

ADVARSEL

Angir en situasjon som kan fere til ded eller alvorlig
personskade.

B>

ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE

LIVSFARE

Angir en situasjon som kan fgre til mindre eller moderat
personskade.

@ MERKNAD

Angir en situasjon som kan fgre til materiell skade.

> B

INFORMASJON

Angir nyttige tips eller tilleggsinformasjon.

Installeringshandbok
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2 Generelle sikkerhetshensyn

Symbol

Forklaring

3]

Les i installerings- og driftshandboken samt
anvisningsarket for kabling for du installerer.

&&y

Les i servicehandboken far du utfgrer
vedlikeholds- og serviceoppgaver.

(A

Du finner mer informasjon i referanseguiden for
montgrer og brukere.

2

Generelle sikkerhetshensyn

= | dette dokumentet er det beskrevet forholdsregler som tar for seg
veldig viktig emner. Fglg dem ngye.

= Installasjonen av systemet

og alle aktiviteter beskrevet i

installeringshandboken ma utferes av en autorisert monter.

= Sorg for at installasjonsstedet taler enhetens vekt og vibrasjoner.

ADVARSEL

= Du ma ikke selv endre, demontere, fierne, installere pa
nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig
demontering eller installering kan medfere elektrisk stot
eller brann. Kontakt forhandleren.

= Pase at det ikke finnes apen ild dersom kjglemediet
skulle lekke ved et uhell. Selve kjglemediet er helt trygt,
og det er verken giftig eller brennbart, men det danner
giftig gass nar det ved et uhell lekker ut i et rom der det
finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv.
Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at
lekkasjeomradet er reparert eller rettet pa for driften
gjenopptas.

A

ADVARSEL

Be din forhandler om & installere og reinstallere
luftkondisjoneringsanlegget. Ufullstendig installasjon kan
fore til vannlekkasje, elektrisk stgt og brann.

A

ADVARSEL

Ta nedvendige forholdsregler i tilfelle kjglemiddellekkasje.
Hvis det lekker kjglemiddelgass, ma du lufte omradet
umiddelbart. Mulige risikoer:

= Store mengder kjglemiddel i et lukket rom kan fare til
oksygenmangel.

= Det kan dannes giftige gasser hvis kjglemiddelgassen
kommer i kontakt med apen flamme.

MERKNAD

Stopp kompressoren under nedpumpingsoperasjonen og
for du fjerner rgropplegget for kjglemiddel. Hvis
kompressoren fortsatt kjgrer og stoppventilen er apen
under nedpumpingen, vil luft suges inn i systemet.
Kompressorbrudd og personskade vil oppsta som felge av
unormalt trykk i kjglemiddelsyklusen.

MERKNAD

Hvis det gjeres feil ved montering eller tilkobling av utstyr
eller tilbehgr, kan det fore til elektrisk stet, kortslutning,
lekkasje, brann eller annen skade pa utstyret. Bruk bare
tilbehgar, tilleggsutstyr og reservedeler som er laget og
godkjent av Daikin.

ADVARSEL

Ikke monter luftkondisjoneringsanlegget et sted der
lekkasje av eksplosjonsfarlig gass kan forekomme. Hvis
det lekker ut gass som blir samles opp rundt
luftkondisjoneringsanlegget, kan det fare til brann.

ADVARSEL

Be din forhandler om & flytte og reinstallere
luftkondisjoneringsanlegget. Ufullstendig installasjon kan
fare til vannlekkasje, elektrisk stat og brann.

ADVARSEL

Serg for at montering, testing og anvendte materialer
overholder gjeldende lovgivning (i tillegg til instruksjonene
som er beskrevet i dokumentasjonen fra Daikin).

ADVARSEL

Pass pa at du aldri erstatter en sikring som har gatt med
en ny sikring med feil amperestyrke, eller med
metalltrader. Bruk av metalltrad eller kobbertrad kan fare il
at hele anlegget bryter sammen, eller at det oppstar brann.

FARE: BRENNSKADER

= IKKE ta pa kjolergrene, vannrgrene eller innvendige
deler under og rett etter bruk. De kan veere for varme
eller for kalde. Gi dem tid til & fa tilbake normal
temperatur. Bruk vernehansker hvis du ma bergre dem.

= IKKE bergr kjglemiddel som har lekket ut ved et uhell.

LIVSFARE

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet
etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget
velte og forarsake personskade.

ADVARSEL

Alt lokalt ledningsopplegg og alle utvendige komponenter
ma installeres av autorisert elektriker, og ma veere i
samsvar med gjeldende lovgivning.

LIVSFARE

IKKE bergr luftinntaket eller aluminiumsribbene pa
anlegget, fordi det kan forarsake personskade.

ADVARSEL

For a unnga elektrisk stat ma du serge for a installere en
jordfeilfaler.

ADVARSEL

Plasser ikke gjenstander rett i neerheten av
utendgrsenheten, og unnga at lgvverk og smastein samler
seg rundt enheten. Lov trekker til seg smadyr som kan
komme inn i enheten. Nar dyrene er kommet inn i enheten,
kan de forarsake funksjonsfeil, rgyk eller brann nar de
bergrer de elektriske delene.

INFORMASJON
Nivaet pa lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71

R410A split series
3P360062-1H — 2016.09

DAIKIN
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3 Om esken

A ADVARSEL

Bruk KUN kobberledninger.

= Serg for at det lokale ledningsopplegget overholder
gjeldende lovgivning.

Alle lokale ledningsopplegg ma utfgres i samsvar med
koblingsskjemaet som fglger produktet.

= Klem ALDRI sammen buntede kabler, og serg for at de
ikke kommer i kontakt med rgropplegget og skarpe
kanter. Kontroller at kontakttilkoblingene ikke utsettes
for eksternt press.

= Serg for a installere jordingsledninger. Enheten ma
IKKE jordes til vannrer, innkoblingsdemper eller
telefonjording.  Ufullstendig jording kan medfere
elektrisk stot.

= Forsikre deg om at enheten kobles til en egen
stromkrets. Bruk ALDRI en stromtilfersel som deles
med annet utstyr.

= Sgrg for & montere ngdvendige sikringer eller
kretsbrytere.

= Sprg for & installere en jordfeilbryter. Hvis du ikke gjor
det, kan det fare til elektrisk stgt eller brann.

Ved installering av jordfeilbryteren ma det kontrolleres
at den er kompatibel med vekselretteren (som ma tale
hgyfrekvent elektrisk stgy) for a wunnga at
jordfeilbryteren slar ut i utide.

A ADVARSEL

Hvis stremledningen blir skadet, skal den byttes av
produsenten, dennes serviceagent eller personer med
tilsvarende kvalifikasjoner for a unnga farlige situasjoner.

3 Om esken

3.1 Utendersanlegg

311 Slik fjerner du tilbehor fra
utendgrsanlegget

a b c d
};‘ 1% 1% 1%
| | Q

Brukerveiledning for montering av utendersenhet

Etikett for fluorisert drivhusgass

Flerspraklig etikett for fluoriserte drivhusgasser
Dreneringsplugg (plassert i bunnen av emballasjekassen)

Q0T

4 Forberedelse

4.1 Klargjere installeringsstedet

= Velg et installeringssted med tilstrekkelig plass til a transportere

enheten inn og ut.

= Velg en plassering der varm/kald luft fra anlegget eller driftssteyen

IKKE vil forstyrre noen.

= Lydfglsomme omrader (f.eks. naer et soverom og lignende), for a

unnga forstyrrelser pga. driftsstay.

= Sgrg for nok plass rundt enheten til service/vedlikehold og

luftsirkulasjon.

= Unnga omrader der brennbar gass eller produkt kan lekke ut.

Monter stremkabler minst 1 meter unna TV eller radio for & unnga
interferens. Avhengig av radiobglgene er en avstand pa 3 meter
kanskje ikke tilstrekkelig.

A ADVARSEL

IKKE plasser gjenstander under innendgrs- og/eller
utendersenheten fordi de kan bli vate. Under disse
forholdene kan hovedenheten eller kjglemiddelrgrene,
smuss i luftfilteret eller tilstoppet drenering fere til drypping.
Dette forer til at gjenstanden som er plassert under
enheten blir skitten eller gdelagt.

411 Krav til installeringssted for
utendgrsenheten

Veer oppmerksom pa faelgende retningslinjer for avstander:
>100 >350

Nttt b [>100

———
~E=

<1200

(mm) (mm)

a Luftutslipp
b Luftinntak

@ MERKNAD

= IKKE stable enheter oppa hverandre.

= IKKE heng enheten i et tak.

Sterke vinder (218 km/t) mot utendgrsenhetens luftutslipp forarsaker
kortslutning (innsuging av utslippsluft). Dette kan medfere:

= forringelse av driftskapasiteten
= hyppig frostdannelse ved drift med oppvarming

= forstyrrelse av driften pga. av synkende lavt trykk eller gkende
hoyt trykk

= en defekt vifte (hvis en sterk vind blaser direkte pa viften, kan den
begynne a rotere veldig raskt inntil den gar i stykker).

Det er anbefalt & montere en ledeplate nar luftutslippet er utsatt for
vind.

Det anbefales & installere utendgrsenheten med luftinntaket vendt
mot veggen og IKKE direkte eksponert for vinden.

a Ledeplate
b Radende vindretning
c Luftutslipp

IKKE installer enheten pa folgende steder:

= Steder der det kan finnes mineraloljetake, sprut eller damp i luften.
Plastdeler kan brytes ned og falle ut eller fgre til vannlekkasje.

Installeringshandbok
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4 Forberedelse

Det anbefales IKKE & installere anlegget pa falgende steder fordi det
kan redusere anleggets levetid:

= Der spenningen varierer kraftig
= | kjgretayer eller skip
= Der det forekommer syreholdig eller basisk damp

Installering ved kysten. Pass pa at utendersanlegget IKKE utsettes
for direkte vind fra havet. Dette er for & forhindre korrosjon som fglge
av hgye saltnivaer i luften, som kan redusere anleggets levetid.

Installer utendersanlegget vekk fra direkte vind fra havet.

Eksempel: Bak bygningen.

H HHHHBH

Hvis utendersanlegget er utsatt for direkte vind fra havet, ma du
sette opp en levegg.

= Hoyden pa levegg 21,5 x hgyden pa utendgrsanlegg
= Folg kravene til serviceplass nar du setter opp leveggen.

d
c

[ D

\M‘
o S
Qo
H HBHHHBA

Vind fra havet
Bygning
Utendgrsanlegg
Levegg

Q0T o

Utendgrsenheten er konstruert kun for installering utenders og for

Sngpresenning eller -overbygg
Pidestall

Radende vindretning
Luftutslipp

Q0T

Uansett skal man alltid la det veere minst 300 mm klaring under
enheten. | tillegg mé man sgrge for minst 100 mm hgyde over
maksimal forventet sngdybde. Se "5.2 Montere
utendgrsanlegget" pa side 10 hvis du vil ha mer informasjon.

| omrader med stort snefall er det sveert viktig & velge et
installeringssted hvor sngen IKKE vil bergre anlegget. Hvis det er
fare  for sngfall sidelengs, ma& du serge for at
varmevekslerkonvektoren IKKE bergres av sngen. Monter om
ngdvendig et overbygg eller tak og en sokkel.

4.2 Klargjere reropplegg for
kjolemiddel

421 Krav til reropplegg for kjslemiddel

* Rormateriale: Sgmlgst kobberrer som er deoksidert med
fosforsyre.

= Rerdiameter:

omgivelsestemperaturer i omradet: Klasse 50 og 60
Modeller Varmemodus Kjolemodus Veeskeraropplegg 26,4 mm (1/4")
RXS50K2V1B _15~18°C _10~46°C Gassrgropplegg @12,7 mm (1/2")
RXS60F4V1B Klasse 71
RX50~60G3V1B Vaeskergropplegg @9,5 mm (3/8")
RXS50~60L2V1B Gassrgropplegg 15,9 mm (5/8")
RX60G4V1B = Rorenes herdingsgrad og tykkelse:
ARXS50G3V1B Utvendig Herdingsgrad | Tykkelse (t)®
ARXS50~71L2V1B |-15~18°C 10~46°C diameter (9)
RXG50K3V1B 6,4 mm (1/4") Glgdet (O) 20,8 mm %]
9,5 mm (3/8") 1 mm @i

Hva? Avstand

- - 12,7 mm (1/2") 20,8 mm
Maksimum tillatt rerlengde 30m

— - 15,9 mm (5/8") 21 mm

Minimum tillatt rerlengde 3m

- - (a) Avhengig av gjeldende lovgivning og enhetens maksimale
Maksimalt tillatt hoydeavstand 20m arbeidstrykk (se “PS High” pa enhetens navneplate), kan

4.1.2 Flere krav til installeringssted for
utendorsenheten i kalde klimaer

Beskytt utendarsenheten mot direkte sngfall, og serg for at
utendgrsenheten ALDRI tilsngs.

det hende at starre rortykkelse er pakrevd.

42.2 Isolasjon av kjslemiddelror

Hvis temperaturen er hgyere enn 30°C og luftfuktigheten er hgyere
enn RH 80%, ma tykkelsen pa isolasjonsmaterialet vaere minst
20 mm for & unnga kondensering pa isolasjonens overflate.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A split series
3P360062-1H — 2016.09
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= Bruk polyetylenskum som isolasjonsmateriale:

= med en varmeoverfgringsgrad mellom 0,041 og 0,052 W/mK
(0,035 og 0,045 kcal/mh°C)

= med en varmemotstand pa minst 120°C

= Isolasjonstykkelse

Utvendig Isolasjonens Isolasjonstykkelse
rerdiameter (@,) |innvendige diameter (t)
()
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm
.t
5 Installering

5.1 Apne anleggene

511 Slik apner du utendgrsanlegget

A FARE: ELEKTRISK STGT

FARE: BRENNSKADER

5.2 Montere utendorsanlegget

5.21 Klargjoere installeringsstrukturen

1 Kontroller styrken og planheten til installeringsunderlaget slik at
anlegget ikke forarsaker vibrasjoner og stgy etter installasjonen.

2  Klargjgr 4 sett med M8 eller M10 ankerbolter, muttere og
underlagsskiver (kjgpes lokalt).

3 Fest enheten sikkert med ankerbolter.

Ralinl
I

20 mm

(mm)

Uansett skal man alltid la det vaere minst 300 mm klaring under
enheten. | tillegg ma& man serge for minst 100 mm hgyde over
maksimal forventet sngdybde. | dette tilfellet anbefales det a lage en
pidestall.

o

! 2
AT

(mm)

a Maksimal sngfallshgyde

Hvis anlegget monteres pa braketter mot veggen, installer anlegget
slik:

Installeringshandbok
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(mm)

Maksimal sngfallshgyde

5.2.2 Slik monterer du utendgrsanlegget

AUC:U@A@A

Q- [wanro

5.2.3 Slik sikrer du dreneringen
Sgrg for at kondensvann kan temmes pa forsvarlig mate.

MERKNAD

Hvis dreneringshullene pa utendersanlegget er blokkert,
ma du serge for en avstand pa minst 300 mm under
utendgrsanlegget.

= Monter enheten pa en sokkel for & sikre god drenering og unnga
ansamling av is.

= Gjor klar en vanndreneringsrenne rundt fundamentet slik at
avlgpsvann rundt enheten kan dreneres bort.

= Unnga at dreneringsvannet oversvgmmer gangveien sa den ikke
blir glatt ved frost.

= Hvis du monterer enheten pa en ramme, ma du plassere en
vanntett plate innen 150 mm fra enhetens underside for a
forhindre inntrenging av vann og unnga at dreneringsvannet
drypper (se fglgende illustrasjon).

()
66

= Bruk en dreneringsplugg for drenering ved behov.

-
b
a c
~
5
d
a Dreneringshull
b Dreneringsplugg
¢ Bunnramme
d Dreneringsslange (16 mm, kjgpes lokalt)

5.24 Slik forhindrer du at utendersanlegget
velter

Hvis enheten er installert pa steder der sterk vind kan velte enheten,
ma felgende tiltak gjennomfares:

1 Klargjer 2 kabler som angitt i fglgende illustrasjon (kjopes
lokalt).

2 Plasser de 2 kablene over utendgrsanlegget.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71

R410A split series

3P360062-1H — 2016.09
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3 Sett inn en gummiplate mellom kablene og utendgrsanlegget
for a forhindre at kabelen riper opp lakken (kjgpes lokalt).

4 Sett pa kablenes endestykker. Stram til disse endestykkene.

5.3 Koble til kjglergropplegget

FARE: BRENNSKADER

5.31 Forholdsregler ved tilkobling av
kjglemedieror

LIVSFARE
= IKKE bruk mineralolje pa den konede delen.
= Du ma IKKE bruke gamle rer tidligere installasjoner.

= For a sikre lang levetid ma du ALDRI montere et
terkeapparat pa dette R410A-anlegget. Terkematerialet
kan lgse seg opp og skade systemet.

5.3.2 Retningslinjer ved tilkobling av
kjglemedieror

Ta felgende forholdsregler nar du kobler til ror:

= Bestryk innsiden av koningen med eterolje eller esterolje nar du
setter pa en konisk mutter. Trekk til 3 eller 4 omdreininger for
hand fer du strammer til endelig.

— v
BN S
|
/

= Bruk alltid to ngkler sammen nar du skal Iasne en konisk mutter.

= Bruk alltid en fastngkkel og momentngkkel sammen for & stramme
til den koniske mutteren nar du kobler til rgr. Dette gjer du for &
forhindre sprekker og lekkasjer i mutteren.

@ MERKNAD

Ta folgende forholdsregler for kjglemiddelets raropplegg:

= Unnga at noe annet enn det spesifiserte kjglemiddelet
blir blandet inn i kjglemiddelsyklusen (f.eks. luft).

= Bruk bare R410A nar du tilfgrer kjglemiddel.

= Bruk bare installasjonsverktgy (for eksempel
manifoldmalersett) som bare brukes pa R410A-
installasjoner for a sta imot trykket og forhindre at det
kommer fremmedlegemer (for eksempel mineraloljer og
fukt) inn i systemet.

= Monter rgropplegget slik at koningen IKKE utsettes for
mekanisk belastning.

= Beskytt rgropplegget som beskrevet i falgende tabell
for & forhindre at smuss, vaeske eller stgv trenger inn i
rgropplegget.

= Veer forsiktig nar du fgrer kobberrgr gjennom veggene
(se figuren nedenfor).

X T X

Enhet Monteringsperiode |Beskyttelsesmetode
Utendgrsenhet >1 maned Klem rgret
<1 maned Klem eller bruk tape
Innendgrsenhet Uavhengig av periode | P4 reret

. INFORMASJON

IKKE apne kjglemiddelets avstengningsventil fer du
kontrollerer kjglemiddelets rgropplegg. Nar du ma etterfylle
kjglemiddel, anbefales det & apne kjglemiddelets
avstengningsventil etter pafylling.

a Momentngkkel

b Fastngkkel

¢ Regrunion

d  Konisk mutter

Rerdimensjon | Tilstrammings | Koningsdimen | Koningsform

(mm) moment (Nem) | sjon A (mm) (mm)
76,4 14,2~17,2 8,7~9,1 90“115
@9,5 32,7~39,9 ~ AN
2127 49,5~60,3 16,2~16,6 T‘ f\R o0
15,9 61,8~75,4 19,3~19,7 e

5.3.3 Retningslinjer for rerbaying

Bruk en rgrbgyer til bgyingen. Alle rerbgyer ma veere skje sa
varsomt som mulig (beyeradiusen bgr veere 30 til 40 mm eller
starre).

5.3.4  Slik lager du bul pa rerenden

A LIVSFARE

Ufullstendig konus kan forarsake lekkasje av
kjglemediegass.

= Du ma IKKE bruke koner pa nytt. Bruk nye koner for &
unnga lekkasje av kjglemediegass.

= Bruk koniske muttere som falger med anlegget. Bruk
av andre koniske muttere kan forarsake lekkasje av
kjglemediegass.

1 Kutt rerenden med rarkutter.

2 Fjern skarpe kanter med kuttflaten vendt ned, slik at restene
ikke kommer inn i rgret.

I

a—/ \b

a Kutt ngyaktig i rett vinkel.
b Fjern skarpe kanter.

3 Fjern den koniske mutteren fra avstengingsventilen og sett den
koniske mutteren pa roret.

4 Kon rgret. Plasser i ngyaktig den posisjonen som vises i
felgende illustrasjon.

Installeringshandbok
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2

Koneverktoy for Konvensjonelt koneverktay
. R4_1°A Clutchtype Vingemuttertype
(innkoblingstype)
(Ridgid-type) (Imperial-type)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Kontroller at konen er ordentlig utfart.
L

a —=—

Koningens innvendige overflate ma vaere helt glatt.
Rerenden ma vaere jevnt konisk i en perfekt sirkel.
Serg for at den koniske mutteren er montert.

0OT o

5.3.5 Bruke avstengingsventilen og
utlepsporten
Slik handterer du stoppventilen

Ta hensyn til falgende retningslinjer:

= Stoppventilene er lukket nar den sendes fra fabrikken.

= Folgende illustrasjon viser hver del som kreves for & handtere
ventilen.

a Serviceport og hette for serviceport
b Ventilstamme

c Tilkobling av rgropplegg

d Stammehette

= Hold begge stoppventiler apne under drift.

= IKKE bruk overdreven kraft pa ventilstammen. Hvis du gjer det,
kan ventilhuset bryte sammen.

= Sorg for alltid & sikre stoppventilen med en fastngkkel, og lgsne
eller stram til den koniske mutteren med en momentngkkel. IKKE
plasser fastngkkelen pa stammehetten ettersom dette kan fare til
en kjglemiddellekkasje.

a Fastnekkel
b Momentngkkel

= Nar det er ventet at driftstrykket vil veere lavt (for eksempel nar
kjglingen skal utferes mens utelufttemperaturen er lav), ma den
koniske mutteren i avstengingsventilen pa gassledningen settes
inn med tilstrekkelig silikonbasert forseglingsmiddel til & forhindre
frysing.

Silikonforseglingsmiddel (serg for at det ikke er noen
apning).

Slik apner/lukker du stoppventilen

1 Fjern ventildekselet

2 Sett inn en sekskantngkkel (veeskeside: 4 mm, gasside: 6 mm) i
ventilstammen, og vri ventilstammen:

Mot klokken for & apne.
Med klokken for & lukke.

3 Slutt & vri nar ventilstammen ikke gar lenger. Ventilen er na
apnet/lukket.

Slik handterer du stammehetten

Ta hensyn til fglgende retningslinjer:

= Stammehetten er forseglet der pilen angir det. IKKE skad den.

= Etter handtering av stoppventilen ma du trekke til stammehetten
forsvarlig.

= Tiltrekkingsmomentet er oppgitt i tabellen nedenfor.

= Kontroller at det ikke finnes kjglemiddellekkasjer etter at
stammehetten er trukket til.

Vare Tiltrekkingsmoment (N-m)
Stammehette, vaeskeside 21,6~27,4@
32,7~39,9®
Stammehette, gasside 48,1~59,7@
60,1~74,6®
Serviceporthette 10,8~14,7

(a) Forklasse 50 og 60.
(b) Forklasse 71.

Slik handterer du serviceporthetten

Ta hensyn til falgende retningslinjer:

= Bruk alltid en fylleslange utstyrt med ventilnedtrykkerpinne,
ettersom serviceporten er av Schrader-type.

= Etter handtering av serviceporten ma du sgrge for & sette hetten
sikkert pa. Tiltrekkingsmomentet er oppgitt i tabellen i kapittel "Slik
handterer du stammehetten" pa side 13.

= Se etter lekkasje av kjglemiddel etter at du har strammet til
serviceporthetten.

5.3.6 Slik kobler du kjolergret til
utendorsanlegget

1 Koble forbindelsen for kjglemiddel i veeskeform fra
innendgrsanlegget til utendgrsanleggets
vaeskeavstengningsventil.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A split series
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] ‘
O
=
cbhb
a Vaeskestoppventil
b Gass-stoppventil
¢ Serviceport
2 Koble forbindelsen for kjglemiddel i gassform fra

innendarsanlegget til
gassavstengningsventil.

utendgrsanleggets

54 Kontrollere kjslergrene

5.4.1 Slik ser du etter lekkasjer

@ MERKNAD

IKKE overskrid enhetens maksimale driftstrykket (se “PS
High” pa enhetens navneplate).

@ MERKNAD

Sgrg for & bruke en anbefalt bobletestopplgsning fra
grossisten. Du ma ikke bruke sapevann, som kan fgre til at
de koniske mutterne sprekker (sapevann kan inneholde
salt, som absorberer fuktighet og som vil fryse til nar
rerene blir kalde), og/eller fgre til korrosjon pa de koniske
skjgtene (sapevann kan inneholde ammoniakk, som har en
korroderende virkning mellom den koniske
messingmutteren og kobberkonen).

1 Tilfer systemet nitrogengass opp til et malertrykk pa minst
200 kPa (2 bar). Det anbefales a sette trykket til 3000 kPa
(30 bar) for & oppdage sma lekkasjer.

N

Test for lekkasjer ved a smgre bobletestmiddel pa alle
rerforbindelsene.

3 Tem ut all nitrogengassen.

5.4.2 Slik utfgrer du vakuumterking

Koble til vakuumpumpen og manifolden som felger:
a d h

=
|

al
—&

gh i

Trykkmaler
Malermanifold
Lavtrykksventil (Lo)
Haytrykksventil (Hi)
Ladeslanger
Vakuumpumpe

-0 Q0T O

g Serviceport
h  Ventillokk

i Gass-stoppventil
j Vaeskestoppventil

1 Sett systemet i vakuum inntil trykket pa manifolden viser —
0,1 MPa (-1 bar).

2 Ladet sta slik i 4-5 minutter, og kontroller trykket:

Hvis trykket... Resultat...

Ikke endres Det er ingen fuktighet i
systemet. Denne prosedyren
er ferdig.

Dker Det er fuktighet i systemet. Ga
til neste trinn.

Teom i minst 2 timer til manifoldtrykket nar —0,1 MPa (-1 bar).

Etter at du har slatt AV pumpen, kontrollerer du trykket i minst
1 time.

5 Hvis du IKKE nar gnsket vakuum eller ikke kan opprettholde
vakuumet i 1 time, gjer du falgende:

= Se etter lekkasjer igjen.
= Utfer vakuumterking igjen.

@ MERKNAD

Serg for & apne gasstoppventilen etter installering og
vakuumterking av regropplegget. Drift av systemet med
lukket ventil kan fare til at kompressoren bryter sammen.

5.5 Fylle pa kjolemiddel

5.5.1 Slik faststar du ekstra mengde
kjslemiddel

Hvis den totale Resultat...
lengden pa
vaeskergropplegget

er...

<10m IKKE tilfer ekstra kjglemiddel.

>10m R = (total lengde (m) pa veeskergr—10 m) x
0,020

R = ekstra pafylling (kg) (avrundet til
nzermeste 0,1 kg)

INFORMASJON

Rerlengden er enveislengden av vaeskergropplegg.

5.5.2 Slik fyller du pa kjelemiddel

ADVARSEL

= Bruk kun R410A som kjglemedium. Andre stoffer kan
forarsake eksplosjoner og ulykker.

= R410A inneholder fluoriserte drivhusgasser. Verdien for
global oppvarmingsevne (GWP) er 2087,5. Disse
gassene ma IKKE luftes ut i atmosfeeren.

= Bruk alltid vernebriller og hansker nar du fyller pa
kjglemedium.

= Bruk kun verktgy som er beregnet for den typen kjglemedium som
brukes i systemet, for & sikre riktig trykkmotstand samt hindre at
det kommer inn fremmedelementer i systemet.

= Slik fyller du pa flytende kjglemedium:
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Hvis Sa

Det finnes et hevertrar

(dvs. sylinderen er merket med

"Vaeskepafyllingshevert tilkoblet") f

Fyll pa sylinderen mens den eri
staende posisjon.

Det finnes IKKE et hevertrgr

Fyll pa sylinderen mens den star

opp ned.

= Apne kjglemediesylindere sakte.

= Fyll pa kjglemedium i vaeskeform. Hvis det fylles p4 som gass,
kan dette forhindre normal drift.

Forutsetning: For du fyller pa kjglemedium ma du kontrollere at
kiglemediergrene er tilkoblet og kontrollert (lekkasjetest og
vakuumterking).

1 Koble kjglemiddelsylinderen til utlgpsporten.

2 Fyll pa den ekstra kjglemiddelmengden.

3 Apne gassavstengingsventilen.

Hvis nedpumping er nedvendig ved demontering eller flytting av
systemet, kan du se "7.1 Slik pumper du ned" pa side 18 for a fa
flere detaljer.

5.5.3

Slik fester du etiketten for fluoriserte
drivhusgasser

1 Fyll ut etiketten som falger:

M Contains i gl gases a

RXXX] @[ Jo——b
S —T

I_. 9 9:0- |k9 ——d
GWPxkg _|
oo | tCOLq-— e

a Huvis en flerspraklig etikett for fluoriserte drivhusgasser
felger med anlegget (se tilbeher), skal du ta av delen med
det aktuelle spraket og lime den fast pa toppen av a.
Fabrikkpafylt mengde: se anleggets merkeplate

Ekstra mengde kjslemedium som ble pafylt

Total mengde kjglemedium som er pafylt
Drivhusgassutslipp av den totale mengden kjglemedium
som er pafylt, uttrykt i tonn CO,-ekvivalenter

GWP = globalt oppvarmingspotensiale

®©Q0UT

®

MERKNAD

| Europa brukes drivhusgassutslippene fra den totale
mengden kjglemedium i systemet (uttrykt som tonn CO,-
ekvivalenter) til & fastsette vedlikeholdsintervallene. Folg
gjeldende lovgivning.

Formel for beregning av drivgassutslippene:GWP-verdi
for kjglemediet x Total mengde kjalemedium [i kg] / 1000

5.6

Koble til det elektriske
ledningsopplegget

FARE: ELEKTRISK STOT

A

ADVARSEL
Bruk ALLTID multikjernekabler til stramforsyning.

ADVARSEL

= IKKE sla pa stremforsyningen  for  alle
ledningsforbindelser er fullfgrt. Hvis dette ikke gjeres
kan det fare til elektrisk stot.

= Nar ledningsopplegget er fullfert skal du dobbeltsjekke
at alle ledninger er koblet korrekt fer du slar pa
stremforsyningen.

= Alle lokalt kjgpte deler, materialer og elektriske opplegg
MA veere i samsvar med gjeldende lovgivning.

ADVARSEL

= Nar det elektriske arbeidet er utfart, kontrollerer du at
hver enkelt elektrisk del og kontakt inne i boksen med
elektriske deler er godt tilkoblet.

= Kontroller at alle deksler og lokk er lukket for du starter
opp enheten.

A ADVARSEL

Hvis stremforsyningen mangler eller har feil N-fase,
kan utstyret ga i stykker.

= Etabler riktig jording. Enheten ma IKKE jordes il
vannrgr, innkoblingsdemper eller telefonjording.
Ufullstendig jording kan medfare elektrisk stat.

= Installer ngdvendige sikringer eller skillebrytere.

= Fest det elektriske ledningsopplegget med kabelfester
slik at de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter
eller rgropplegget, spesielt pa haytrykkssiden.

= |IKKE bruk sammenteipede ledninger, ledninger med
flertradet leder, skjoteledninger eller tilkoblinger fra et
stjernesystem. De kan fere til overoppheting, elektrisk
stot eller brann.

= |KKE installer en fasekondensator, fordi denne enheten
er utstyrt med vekselretter. En fasekondensator vil
redusere ytelsen og kan fere til ulykker.

= IKKE bruk lokalt kjgpte elektriske deler inne i anlegget.

= IKKE koble strgmforsyningen til innendgrsenheten til
utendgrsenheten. Det kan fere til elektrisk stot eller
brann.

= IKKE lag forgreninger av strammen eller annet tilbehgr
til rekkeklemmen.

Q MERKNAD

Forholdsregler ved legging av stremledninger:

= lkke koble ledninger av ulik tykkelse til rekkeklemmen
for stremtilfarsel (slakk i stremledningen kan fare til
unormal oppvarming).

= Folg figuren nedenfor nar du tilkobler ledninger av
samme tykkelse.

VN
( ][ ) o L
(11 (]

O X X

= Bruk angitt stremledning til ledningsopplegget, og
tilkoble skikkelig. Deretter fester du ledningen for a
hindre at rekkeklemmen utsettes for eksternt press.

= Bruk riktig skrutrekker til & stramme kontaktskruene. En
skrutrekker med for lite hode vil skade hodet, og gjere
det umulig & stramme skruene skikkelig.

= Overstramming av kontaktskruene kan gdelegge dem.

Stripp av 20 mm med isolasjon fra ledningene.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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:I;E'Sx/a b

Ta hensyn til falgende:

a Stripp ledningsenden frem til dette punktet
b For lang stripping kan fare til elektrisk stot eller lekkasje.

= Hvis ledninger med flertradet leder brukes, monterer du en rund
terminal av krimpetypen pa tuppen. Passer den runde terminalen
av krimpetype pa ledningen opp til den tildekkede delen, og fest
terminalen med et passende verktay.

b a

a Flertradet leder
b Rund kabelsko

= Bruk fglgende metoder til & montere ledninger:

Ledningstype Fremgangsmate for a installere
Enlederledning cb
L "
LS [N C_@
;—a a
a Buktet enkeltkjerneledning
b Skrue
c Flat skive
Ledning med ‘"T a be
flertradet leder og > B J
| 5 & g
rund terminal av 4 a R —
krimpetype
a Kontakt
b Skrue
¢ Flat skive

Tiltrekkingsmomenter

Artikkel Tiltrekkingsmoment (N°m)

1,2~1,5

M4 (X1M)
M4 (jord)

Utstyr som overholder EN/IEC 61000-3-12 (en europeisk/
internasjonal teknisk standard som fastsetter grenseverdiene for
harmonisk strem generert av utstyr som er koblet til offentlige
lavspenningssystemer med en inngangsstyrke pa >16 A og <75 A
per fase).

5.6.1 Spesifikasjoner for standard
ledningsoppleggkomponenter

Komponent

Anbefalt feltsikring 20 A

Ma veere i
overensstemmelse med
gjeldende forskrifter

Jordfeilbryter

Komponent
Stremforsyningska |Spenning 220~240V
bel Fase 1~
Frekvens 50 Hz
Ledningsstarrelser Ma veere i
overensstemmelse med
gjeldende forskrifter

Minimum kabeltverrsnitt
pa 2,5 mm? og godkjent
for 220~240 V

Sammenkoblingskabel

5.6.2 Slik kobler du det elektriske
ledningsopplegget til utendgrsanlegget

1 Fjern det utvendige panelet.

2 Fjern bryterboksdekselet.

3 Apne ledningsklemmen.

4 Koble sammenkoblingskabelen til stramforsyningen som felger:

5 Stram til klemmeskruene forsvarlig. Vi anbefaler & bruke en
Philips-skrutrekker.

Sett pa bryterboksdekselet.

Installer det utvendige panelet.

5.6.3 Spare strom ved a bruke standbymodus

Om standbymodus

Denne modusen slar AV stremforsyningen til utendgrsenheten og
setter innendgrsenheten i standbymodus. Det reduserer
stremforbruket til innendersenheten. Denne modusen kan kun
brukes pa felgende modeller: FTXS50K2V1B, FVXG50K2V1B,
FTXG50LV1BW og FTXG50LV1BS.

. INFORMASJON

Standbymodusen kan BARE brukes av enhetene som er
beskrevet ovenfor.

ADVARSEL

For du kobler kontakten til eller fra ma du serge for at
strgammen er slatt AV.
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6 lgangsetting

INFORMASJON

Du MA koble til kontakten hvis du bruker en
innendarsenhet der standbymodus IKKE kan brukes.

Stille inn standbymodus
1 SlIa AV stremforsyningen.
2 Fjern det utvendige panelet.
3 Fjern bryterboksdekselet.
4

Koble fra kontakten for standbymodus.

5 Sla& PA strgmforsyningen

5.6.4 Kjoleutstyr og datarom ved lave
utendgrstemperaturer

Om fasilitetsmodus

Denne funksjonen er spesielt for kjgleoppgaver som for eksempel
datarom. Ma ALDRI brukes i boliger eller kontorer der det er
mennesker til stede.

Stille inn fasilitetsmodus

Ved kutting av jumper J6 pa kretskortet utvides driftsomradet til —
15°C. Fasilitetsmodus vil stoppe hvis utenderstemperaturen synker
under —18°C og starter opp igjen nar temperaturen stiger igjen.

1 Fjern skruene pa topplaten.
2 Fjern dryppfritt lokk.
3 Kutt jumperen J6 pa kretskortet.

o -

a Topplate
b Dryppfritt lokk
c Kretskort

INFORMASJON

= Det kan oppsta periodisk stgy fra innendgrsenheten pa
grunn av viften til utendgrsenheten som slar seg PA og/
eller AV.

= |IKKE plasser luftfuktere eller andre elementer som kan
oke luftfuktigheten i rom nar fasilitetsmodus blir brukt.

= Kutting av jumper J6 forer til hgyeste hastighet pa
innendgrsenhetens vifte.

5.7 Ferdigstille monteringen av
utendgrsanlegget

5.71 Slik ferdigstiller du monteringen av
utendorsanlegget

1 Isoler og fest rgropplegget for
sammenkoblingskabelen som fglger:

kiglemiddel  og

Gassror

Isolasjon for gassrar
Sammenkoblingskabel
Veeskerar

Isolasjon for vaeskergr
Tape

-0 Q0T QO

2 Sett pa servicedekselet.

6 Igangsetting

@ MERKNAD

Enheten ma ALDRI brukes uten termistorer og/eller
trykksensorer/-brytere. Det kan fere til utbrenning av
kompressoren.

6.1 Forholdsregler ved ferdigstilling

INFORMASJON

Under forste driftsperiode kan nedvendig effekt veere
hgyere enn angitt pa enhetens navneplate. Dette
fenomenet skyldes at kompressoren trenger 50 timers
innkjgring fer driften blir jevn og stremforbruket stabiliserer
seg.

MERKNAD

Enheten ma ALDRI brukes uten termistorer og/eller
trykksensorer/-brytere. Det kan fere til utbrenning av
kompressoren.

6.2 Sjekkliste for igangsetting

IKKE kjgr systemet for fglgende sjekker er funnet i orden:

O] Innendgrsenheten er riktig montert.

Utendgrsenheten er riktig montert.

tilstrammet.

Sikringer eller lokalt installerte beskyttelsesenheter er i

L]
] Systemet er riktig jordet, og jordingsklemmene er
Ll samsvar med dette dokumentet, og er ikke forsgkt

omgatt.

] Stremforsyningsspenningen stemmer overens med
spenningen pa enhetens identifikasjonsmerke.

] Det finnes INGEN lgse forbindelser eller defekte

elektriske komponenter i bryterboksen.

komponenter eller

] Det finnes INGEN defekte
innendars- og

sammenklemte ror inne i
utendgrsenheten.

O] Det finnes INGEN kjolemiddellekkasjer.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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7 Kassering

Kjslemiddelror (gass og veeske) er termisk isolert.

L]

O] Riktig rarstarrelse er installert, og rerene er godt isolert.

O] Stoppventilene pa utendgrsenheten (gass og veeske) er
helt apne.

] Folgende lokale ledningsopplegg er utfert i henhold til
dette dokumentet og gjeldende lovgivning mellom
utendgrsenheten og innendgrsenheten.

Drenerin

] 9

Pass pa at det er jevn flyt i dreneringen.

Mulige konsekvens: Det kan dryppe kondensvann.

O] Innendgrsenheten mottar signalene fra fjernkontrollen.

(] De spesifiserte ledningene brukes til

sammenkoplingskabelen.

6.3 Slik gjennomferer du en
testkjoring
Forutsetning: Stromforsyningen ma ha verdier i det angitte
omradet.
Forutsetning: Testkjering kan utferes i kjgle- eller varmemodus.

Forutsetning: Testkjgring ma utfgres i samsvar med
driftshandboken for innendgrsenheten for & sikre at alle funksjoner
og deler fungerer som de skal.

1 | Kkjglemodus skal du velge den laveste programmerbare
temperaturen. | varmemodus skal du velge den hgyeste
programmerbare temperaturen. Testkjgring kan deaktiveres om
ngdvendig.

2 Nar testkjoring er fullfgrt skal du sette temperaturen til normalt
niva. | kiglemodus: 26~28°C, i varmemodus: 20~24°C.

3 Systemet stopper etter 3 minutter nar du slar anlegget AV.

INFORMASJON

= Selv om anlegget er slatt AV, bruker det strem.

= Nar det har veert strembrudd og streammen kommer
tilbake igjen vil tidligere valgt modus bli viderefart.

6.4 Slik starter og stopper du tvungen
kjoling
Det finnes 2 metoder for & utfgre drift med tvangsstyrt kjgling:

1 ved bruk av PA/AV-bryteren til innendgrsenheten (hvis den
finnes pa innendgrsenheten),

2 ved bruk av utendgrsenhetens bryter for tvangsstyrt kjgling.

Metode 1: Ved bruk av PA/AV-bryteren til innendgrsenheten
Trykk pa PA/AV-bryter i minst 5 sekunder.

Resultat: Driften starter. Tvangsstyrt kjoling stopper automatisk
etter 15 minutter. For & stoppe driften, trykker du PA/AV-bryteren.

Metode 2: Ved bruk av utendegrsenheten
= Slar PA utendarsenheten.

= Trykk pa bryteren for tvangsstyrt kjeling (SW1) i mindre enn
3 minutter etter at strammen er slatt PA. Resultat: Driften starter.

= Tvangsstyrt kjgling vil stoppe automatisk etter 15 minutter. For a
stoppe driften, trykk pa bryteren (SW1).

6.5 Starte opp utendgrsanlegget

Installeringshandboken for innendgrsanlegget har informasjon om
konfigurering og idriftsetting av systemet.

7 Kassering

71 Slik pumper du ned

Eksempel: For & beskytte miljget skal du utfere nedpumping nar
enheten flyttes eller ved kassering av enheten.

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON

Utpumping - kjolemedielekkasje. Hvis du vil utfgre
utpumping pa systemet og det er lekkasje i
kjolemediekretsen:

= Du ma IKKE bruke anleggets funksjon for automatisk
utpumping, som samler opp alt kjglemediet fra
systemet i utendgrsanlegget. Mulige konsekvens:
Kompressoren kan selvantenne og eksplodere fordi det
kommer inn luft mens kompressoren kjgrer.

= Bruk et separat gjenvinningssystem slik at anleggets
kompressor IKKE ma kjare.

MERKNAD

Stopp kompressoren under nedpumpingsoperasjonen og
for du fierner roropplegget for kjglemiddel. Hvis
kompressoren fortsatt kjgrer og stoppventilen er apen
under nedpumpingen, vil Iluft suges inn i systemet.
Kompressorbrudd og personskade vil oppsta som falge av
unormalt trykk i kjglemiddelsyklusen.

Nedpumpingen vil trekke alt kjglemiddel ut av systemet og inn i
utendgrsenheten.

1 Fjern ventillokket fra vaeskestopp- og gasstoppventilen.
2 Utfer den tvungne nedkjglingsoperasjonen.

3 Etter 5 til 10 minutter (etter bare 1 eller 2 minutter ved veldig
lave  omgivelsestemperaturer  (<—=10°C)),  lukker  du
veeskestoppventilen med en sekskantngkkel.

4 Undersgk manifolden for & se om vakuum er nadd.

Etter 2-3 minutter lukker du gasstoppventilen og stopper
tvungen nedkjgling.

L.

o

£

e

d

d
Gass-stoppventil
Lukkeretning
Sekskantngkkel

Ventillokk
Veeskestoppventil

®OQo0T O
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8 Tekniske data

8 Tekniske data

Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig pa det lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle). Det komplette settet med de
nyeste tekniske dataene er tilgjengelig pa ekstranettet til Daikin (kreves godkjenning).

8.1 Koblingsskjema

Tegnforklaring til samordnet koblingsskjema

Se etiketten for koblingsskjemaet som falger med enheten for gjeldende deler og nummerering. Nummerering av deler er gjort med arabiske tall i stigende rekkefalge

for hver del, og er representert i oversikten nedenfor ved ™" i delekoden.
s KRETSBRYTER D VERNEJORDING
—@— TILKOBLING VERNEJORDING (SKRUE)
- , D» KONTAKT @ LIKERETTER
L JORD —a—)— RELEKONTAKT
s i B == LOKALT LEDNINGSOPPLEGG @ KORTSLUTNINGSKONTAKT
+—3 SIKRING —OO— TERMINAL
_&‘_ INNEND@RSENHET [TT1] REKKEKLEMME
INDOOR
o_ﬁ UTEND@RSENHET o e LEDNINGSKLEMME
OUTDOOR
BLK : SVART GRN : GRONN PNK : ROSA WHT :  HVIT
BLU : BLA GRY : GRA PRPPPL : FIOLETT YW GUL
BRN : BRUN ORG : ORANSJE RED : R@D
AP KRETSKORT PS SVITSJET STROMTILFORSEL
BS* TRYKKNAPP PA/AV, DRIFTSBRYTER PTC* TERMISTORPTC
BZ HO SUMMER Q* ISOLERT PORT PA TOPOLET TRANSISTOR (IGBT)
c KONDENSATOR QDI JORDFEILBRYTER
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HNY, TILKOBLING, KONTAKT QL OVERBELASTNINGSBESKYTTER
HR*, MR*_A,MR* B, S*,U,V,
W, XA
D% VD DIODE am TERMOBRYTER
DB* DIODEBRO R* RESISTOR
DS* DIP-BRYTER RT TERMISTOR
E*H VARMEELEMENT RC MOTTAKER
F*U, FU* (SE KRETSKORT INNI SIKRING sC GRENSEBRYTER
ENHETEN FOR EGENSKAPER)
FG* KONTAKT (RAMMEJORDING) S FLYTBRYTER
H* LEDNINGSNETT S*™NPH TRYKKSENSOR (H2Y)
H*P,LED*, V'L PILOTLAMPE, LYSEMITTERENDE DIODE S*NPL TRYKKSENSOR (LAV)
HAP LYSEMITTERENDE DIODE (SERVICEMONITOR GR@NN) - S*PH, HPS* TRYKKBRYTER (HQY)
H@YSPENNING H@YSPENNING S*PL TRYKKBRYTER (LAV)
IES INTELLIGENT @YE-SENSOR ST TERMOSTAT
IPM* INTELLIGENT STRGMMODUL SHW, SW+ DRIFTSBRYTER
K'R, KCR, KFR, KHUR MAGNETISK RELE SA* OVERSPENNINGSAVLEDER
L STROMFZRENDE SR, WLU SIGNALMOTTAKER
L SPOLE Ss* VELGERBRYTER
L'R REAKTOR SHEET METAL REKKEKLEMMENS FESTEPLATE
M* STEPPERMOTOR ™R TRANSFORMATOR
MC KOMPRESSORMOTOR TC,TRC SENDER
MF VIFTEMOTOR VRV VARISTOR
MP LENSEPUMPEMOTOR VR DIODEBRO
MS SVINGMOTOR WRC TRADL@S FJERNKONTROLL
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETISK RELE X* TERMINAL
N N@YTRAL XM REKKEKLEMME (BLOKK)
n=* ANTALL GJENNOMGANGER GJENNOM FERRITTKJERNEN Y*E ELEKTRONISK EKSPANSJONSVENTILCOIL
PAM PULSAMPLITUDEMODULASJON YR Y*S REVERSERENDE SOLENOIDVENTILCOIL
PCB* KRETSKORT zC FERRITTKJERNE
PM* STR@MMODUL ZFZ°F ST@YFILTER
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