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Prirocnik za montazo

Serija split R410A

RXS50K2VvV1B
RXS60F4V1B
RXG50K3V1B
RX50G3V1B
RX60G3V1B
RXS50L2V1B
RXS60L2V1B
RX60G4V1B

ARXS50G3V1B

ARXS50L2V1B

ARXS60L2V1B Priro¢nik za montazo o s
ARXS71L2V1B Serija split R410A
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1 O tem dokumentu
Ciljni prejemniki

Pooblasc¢eni monter;ji

INFORMACIJE

Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma
usposobljene uporabnike v delavnicah, v manj zahtevnem
industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za
nestrokovnjake v poslovnem okolju in gospodinjstvih.

Komplet dokumentacije

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. Celotno dokumentacijo
sestavljajo:

= Priroénik za montazo zunanje enote:
= Navodila za montazo
= Format: Papirni izvod (v Skatli zunanje enote)

V obmoénem spletnem mestu Daikin ali pri vaSem prodajalcu so
morda na voljo najnovej$e posodobitve prilozene dokumentacije.

Izvorna dokumentacija je pisana v angles€ini. Dokumentacija v
drugih jezikih je prevod.

Tehni€éno-inzenirski podatki

= Povzetek najnovejsih tehni¢nih podatkov je na voljo na regionalni
Daikin spletni strani (javno dostopna).

= Popolni tehni¢ni podatki so na voljo na Daikin ekstranetu
(zahtevana avtentikacija).

1.1 Pomen opozoril in simbolov

A NEVARNOST

Oznacuje situacijo, ki vodi v smrt in hude telesne

poskodbe.
NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI
ELEKTRICNEGA UDARA

Oznaluje situacijo, ki lahko povzro¢i smrt zaradi
elektricnega udara.

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

Oznaduje situacijo, ki lahko povzroci opekline ali ozebline
zaradi izredno visokih ali izredno nizkih temperatur.

B

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Oznaduje situacijo, ki lahko povzroci eksplozijo.

B

OPOZORILO

Oznaduje situacijo, ki lahko povzro€i smrt in hude telesne
poskodbe.

OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL

POZOR

Oznacuje situacijo, ki lahko povzro¢i manjSe ali srednje
nevarne telesne poskodbe.

BB B

OPOMBA

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci poSkodbe opreme ali
lastnine.

e

INFORMACIJE

Oznacuje uporabne nasvete ali dodatne informacije.

Priro€nik za montazo
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2 Splosni varnostni ukrepi

Simbol

Razlaga

3]

Pred namestitvijo preberite navodila za montazo in
uporabo ter shemo z navodili za ozi€enje.

&&y

Preden za¢nete izvajati vzdrzevalne in servisne
postopke preberite priro¢nik za servisiranje.

(A

Za ve¢ informacij glejte vodnik za monterja in
uporabnika.

2

= Varnostni ukrepi, opisani v tem dokumentu, obravnavajo zelo

Splosni varnostni ukrepi

pomembne teme; skrbno se jih drzite.

= MontaZo sistema ter vse dejavnosti, opisane v prironiku za

montazo, mora izvajati pooblas¢en monter.

= Prepriajte se, da bo mesto namestitve preneslo teZzo enote in

tresljaje.

OPOZORILO

= Enote ne spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na
novo namescajte ali popravljajte sami, saj lahko
nepravilno razstavljanje ali montaza povzrocita
elektriéni udar ali pozar. Stopite v stik s prodajalcem.

» Ce pride do pu$&anja hladiva, preverite, da ni nikjer v
blizini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma
varno, ni strupeno in ni vnetljivo, vendar bo ustvarilo
strupene pline, ¢e sluajno pusca v prostoru, kjer je
zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih
kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje
naj vam vedno potrdi, da je bila toc¢ka pus€anja hladiva
popravljena, preden enoto spet zazenete.

A

OPOZORILO

Za montazo in ponovno montazo klimatske naprave prosite
svojega dobavitelja. Nepopolna montaza lahko povzrodi
pusc€anje vode, elektri¢ni udar ali pozar.

A

OPOZORILO

Izvedite varnostne ukrepe, ¢e pride do puscanja hladiva.
Ce hladilni plin uhaja, nemudoma prezracite prostor.
MoZne nevarnosti:

= Previsoka koncentracija hladiva v zaprtem prostoru
lahko povzro¢i pomanjkanje kisika.

= Ce pride hladilni plin v stik z ognjem, se lahko tvorijo
strupeni plini.

OPOMBA

Med izérpavanjem zaustavite kompresor, preden
odstranjujete cevi za hladivo. Ce kompresor $e vedno
deluje in je zaporni ventil med iz&rpavanjem odprt, se bo v
sistem vsesal zrak. Posledica so lahko okvara kompresorja
in druge poskodbe zaradi neobiCajnega tlaka v krogu
hladiva.

OPOMBA

Nestrokovna montaza ali priklop naprave in opreme lahko
povzro€i elektricni udar, kratek stik, uhajanje tekocCin ali
pozar ali drugaCe poskoduje napravo ali opremo.
Uporabljajte  samo dodatke, opcijsko opremo in
nadomestne dele, ki jih izdela ali odobri Daikin.

OPOZORILO

Klimatske naprave ne montirajte na mesta, na katerih bi
lahko uhajal vnetljiv plin. Ce bo plin uhajal in zastajal okoli
klimatske naprave, lahko pride do pozara.

OPOZORILO

Montaza, preizkus in uporabljeni materiali morajo biti
(razen z navodili, opisanimi v dokumentaciji Daikin) skladni
tudi z veljavno zakonodajo.

OPOZORILO

Za premik in ponovno montazo klimatske naprave prosite
svojega dobavitelja. Nepopolna montaza lahko povzroCi
puscanje vode, elektriéni udar ali pozar.

OPOZORILO

Ko varovalka pregori, je nikoli ne zamenjajte s tako z
drugacno ampersko oznako ali drugimi vodniki. Uporaba
vodnika ali bakrenega vodnika lahko povzrocCi okvaro na
napravi ali pozar.

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

= NE dotikajte se cevi za hladivo, cevi za vodo in
notranjih delov med delovanjem ali neposredno po
delovanju. Lahko so prevroci ali premrzli. Pocakajte, da
se njihova temperatura normalizira. Ce se jih morate
dotikati, si nadenite zaSc¢itne rokavice.

= Z golo kozo se NE dotikajte ponesreci razlitega hladiva.

POZOR

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu
enote in fitingih nastale pogkodbe. Ce je po$kodovana,
lahko pade in koga po$koduje.

OPOZORILO

Napeljavo kablov in elektricne prikljucke mora izvajati
pooblasceni elektri¢ar. Pri tem mora upostevati vse lokalne
predpise in zakonodajo.

POZOR

Da se izognete telesnim poSkodbam, se NE dotikajte
dovoda zraka ali aluminijastih reber na enoti.

OPOZORILO

Da bi preprecili elektri¢ni udar ali pozar, pazite, da bo
namescen zemeljskega uhajanja.

OPOZORILO

V neposredno blizino zunanje enote ne postavljajte
nobenih predmetov in ne pustite, da bi se listje in druga
nesnaga nabirali okoli enote. Listje je zavetje za male
Zivali, ki zato lahko vdrejo v enoto. Zivali v enoti lahko
povzroCijo okvare, nastajanje dima ali pozar, Ce se
dotaknejo elektri¢nih delov.

INFORMACIJE

Raven zvocnega tlaka je manj kot 70 dBA.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71

Serija split R410A
3P360062-1H — 2016.09
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3 O Skatli

A OPOZORILO
= Uporabljajte LE bakrene vodnike.

= Napeljava kablov sistema mora biti skladna z veljavno
zakonodajo.

= Zunanje ozi¢enje mora biti izvedeno v skladu z vezalno
shemo, dobavljeno z izdelkom.

= NIKOLI ne stiskajte Sopov kablov in pazite, da ne
pridejo v stik s cevmi ali z ostrimi robovi. Prepricajte se,
da na priklju¢ne sponke ne pritiska ni¢ z zunanje strani.

= Obvezno vgradite ozemljitveni vodnik. Enote NE
ozemljujte s pomocjo komunalne cevi, prenapetostnega
odvodnika ali telefonskega ozemljitvenega kabla.
Nepopolna ozemljitev lahko povzroéi elektriéni udar.

= Obvezno uporabite lo¢eno napajalno vezje. NIKOLI ne
uporabite napajalnega vezja, v katerega so prikljucene
druge naprave.

= Obvezno namestite zahtevane varovalke ali

odklopnike.

= Obvezno namestite zemljosti¢no zaséito. Ce tega ne
storite, lahko pride do elektricnega udara ali pozara.

= Ko namescate zemljosticno za$¢ito, pazite, da je
zdruzljiva z inverterjem (odporna na visokofrekvencne
elektricne Sume), da bi se izognili nepotrebnemu
odpiranju zascite.

OPOZORILO

Ce je napajalni kabel poskodovan, ga mora proizvajalec,
njegov servisni zastopnik ali druga kvalificirana oseba
zamenjati, da ne bi priSlo do nevarnosti.

3 O Skatli

3.1 Zunanja enota

3.1.1 Odstranjevanje opreme iz zunanje enote

a b ® d
}; 1% 1% 1%
| Q

Priro€nik za montazo zunanje enote

Nalepka o fluoriranih toplogrednih plinih
Vecdjezi¢na nalepka o fluoriranih toplogrednih plinih
Odtoc¢ni €ep (na dnu embalaznega zaboja)

Q0T o

4 Priprava

4.1 Priprava mesta namestitve
= lzberite namestitveno mesto, ki omogo¢a dovolj prostora za
prenos enote na mesto namestitve in z njega.

= Izberite mesto, kjer izpihovani vroci/hladni zrak ali hrup delovanja
enote NE bo motil nikogar.

= lzogibajte se obmocjem, ki so obcutljiva za zvok (v blizini spalnice
in podobnih prostorov), da hrup delovanja ne bi povzrocal tezav.

= Zagotovite dovolj prostora okoli enote za servisiranje in krozenje
zraka.

= lzogibajte se obmoc&jem, v katerih lahko uhaja plin ali izdelek.

Napajalne kable napeljite najmanj 1 meter stran od televizije in radia,
da bi preprecili motnje. Odvisno od radijskih valov, tudi 3 metri
morda ne bodo dovolj.

A OPOZORILO

NE postavljajte predmetov pod notranjo in/ali zunanjo
enoto, ker se lahko zmocijo. V teh razmerah lahko
kondenzacija na glavni enoti ali ceveh za hladivo,
umazanija v zraénem filtru ali zamasitev izpusta povzroci
kapljanje. Posledica bo onesnazenje ali poskodba
predmeta pod enoto.

411 Zahteve za namestitveno mesto za
zunanjo enoto

Upostevajte naslednja prostorska navodila:
>100 >350

<1200

(mm)

a lzstop zraka
b  Vstop zraka

@ OPOMBA

= Enot NE names¢ajte eno na drugo.

= Enote NE obesajte na strop.

Moc¢ni vetrovi (218 km/h), ki pihajo proti izpustu zraka na zunanji
enoti, povzro¢ajo skraj$anje delovnega cikla (vsesavanje izpustnega
zraka). Posledice so lahko:

= poslabSanje delovne zmogljivosti;
= pogosta hitra zaledenitev pri ogrevanju;

* motnje v delovanju zaradi padca nizkega tlaka, ali povecanja
visokega tlaka;

= lomljenje ventilatorja (¢e moc€an veter neprekinjeno piha v
ventilator, se ventilator lahko zacne vrteti zelo hitro, dokler se ne
polomi).

Ce je izstop zraka izpostavljen vetru, priporoéamo, da namestite
pregrado.

Priporo€amo, da zunanjo enoto namestite tako, da bo vstop zraka
obrnjen proti steni in NE neposredno izpostavljen vetru.

a Pregrada
b Pretezna smer vetra
c lzstop zraka

Enote NE names$¢ajte na naslednja mesta:

Priro€nik za montazo
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4 Priprava

= Na mestih, kjer so lahko v atmosferi pare mineralnih olj, razpseno
olje ali oljne pare. Plasti¢ni deli lahko propadejo in odpadejo ter
povzrocijo pus€anje vode.

Enote NI priporocljivo names¢ati na naslednjih mestih, saj to lahko
skrajsa zivljenjsko dobo enote:

= Kjer napetost mo¢no niha
= V vozilih ali plovilih
= Kjer so prisotne kisle ali alkalne pare

Pri namestitvi na ob morski obali. Prepricajte se, da, zunanja
enota NI neposredno izpostavljena morskim vetrovom. Tako boste
preprecili korozijo zaradi visoke vsebnosti soli v zraku, ki bi lahko
skraj$ala zivljenjsko dobo enote.

Zunanjo enoto namestite stran od morskih vetrov.

Primer: Za stavbo.

H HBHBBA

Ce je zunanja enota izpostavljena neposrednim morskim vetrovom,
namestite vetrno zascito.

= Visina vetrne zas¢ite=1,5xviSina zunanje enote

= Ko names$c¢ate vetrno zas¢ito, bodite pozorni na prostor, ki ga
morate pustiti za servisiranje.

d
c

H HBHHHBA

[ D

Morski veter
Stavba
Zunanja enota
Vetrna zas¢ita

Q0T

Zunanja enota je zasnovana samo za montazo v notranjih prostorih
in za temperature okolja v obmocju:

Modeli Ogrevanje Hlajenje
RXS50K2V1B -15~18°C -10~46°C
RXS60F4V1B

RX50~60G3V1B

RXS50~60L2V1B

RX60G4V1B

ARXS50G3V1B

ARXS50~71L2V1B  |-15~18°C 10~46°C
RXG50K3V1B

Kaj? Razdalja
Maksimalna dovoljena dolzina cevi 30m
Minimalna dovoljena dolzina cevi 3m
Maksimalna dovoljena viSinska razlika 20 m

41.2 Dodatne zahteve za namestitveno mesto

za zunanjo enoto v hladnih predelih

Zascitite zunanjo enoto pred neposrednim snezZenjem in pazite, da
zunanja enota ne bo NIKOLI zasnezZena.

Snezna streha ali lopa
Podstavek

Pretezna smer vetra
Izstop zraka

0T

= V vsakem primeru zagotovite najmanj 300 mm prostora pod
enoto. Zagotovite tudi, da bo enota postavljena najmanj 100 mm
vi§je od pricakovane najviSje snezne odeje. Za veC podrobnosti
glejte "5.2 Names&anje zunanje enote" na strani 10.

V krajih z moénim sneZenjem je zelo pomembno, da si izberete
takSno mesto montaze, kjer sneg NE BO vplival na delovanje enote.
Ce so mozni snezni zameti, pazite, da na tuljavo izmenjevalnika
toplote sneg NE BO vplival. Ce je to potrebno, namestite pokrov za
sneg ali lopo in podstavek.

4.2 Priprava cevi za hladivo

4.21 Zahteve za cevi za hladivo

= Material za cevi: Fosforna kislina deoksidira brezsivni baker.

= Premer cevi:

Razred 50 in 60

Tekocinske cevi 26,4 mm (1/4")

Plinske cevi 12,7 mm (1/2")

Razred 71

TekocCinske cevi 29,5 mm (3/8")

Plinske cevi

@15,9 mm (5/8")

= Stopnja trdnosti in debelina cevi:

Zunanji premer | Stopnja trdnosti| Debelina (t)®

(%)
6,4 mm (1/4") Kaljena (O) 20,8 mm N
9,5 mm (3/8") >1 mm @i
12,7 mm (1/2") 20,8 mm A
15,9 mm (5/8") 21 mm

(a) Morda bodo potrebne debelejSe cevi, odvisno od veljavne
zakonodaje in maksimalnega delovnega tlaka enote (glejte
"PS High" na nazivni plo$¢ici enote).

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
Serija split R410A
3P360062-1H — 2016.09
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5 Montaza

4.2.2 Izolacija cevi za hladivo

Ce je temperatura vi§ja od 30°C in je vlaZnost vis§ja od RH 80%,
mora biti debelina izolativnega materiala vsaj 20 mm, da se prepreci
nastajanje kondenzata na povrsju izolacije.

= Za izolacijski material uporabite polietilensko peno:

= s toplotno prevodnostjo od 0,041 do 0,052 W/mK (od 0,035 do
0,045 kcal/mh°C),

= s toplotno obstojnostjo najmanj 120°C.

= Debelina izolacije

Zunanji premer cevi| Notranji premer |Debelina izolacije (t)
(9,) izolacije (9))
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm =13 mm
.t

5 Montaza
5.1 Odpiranje enot
51.1 Odpiranje zunanje enote

A NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI

ELEKTRICNEGA UDARA

& NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

5.2 Names¢éanje zunanje enote

5.21 Priprava montazne konstrukcije

1 Preverite nosilnost in izravnanost namestitvenih temeljev, da
enota ne bi povzro€ala vibracij med delovanjem ali hrupa po
namestitvi.

2 Pripravite 4 komplete sidrnih vijakov, matic in podlozk M8 ali
M10 (lokalna dobava).

3 S sidrnimi vijaki varno pritrdite enoto.

Railn
i

20 mm

(mm) /\l/

V vsakem primeru zagotovite najmanj 300 mm prostora pod enoto.
Zagotovite tudi, da bo enota postavljena najmanj 100 mm vi§je od
pricakovane najviSje snezne odeje. V tem primeru je priporo¢eno
zgraditi podnozje.

o

! 2
AT

(mm)

a Maksimalna viSina snezne odeje

Ce se enota montira na stenske nosilce, jo montirajte na naslednji
nacin:

Priro€nik za montazo
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5 Montaza

5.2.2 Montaza zunanje enote

AUC:U@A@A

Q- [wanro

5.2.3 Priprava drenaze

Poskrbite za pravilno odvajanje kondenzata.

@ OPOMBA

Ce so odvodne odprtine zunanje enote ovirane, zagotovite
najmanj 300 mm prostora pod zunanjo enoto.

(mm)

a Maksimalna viSina snezne odeje

5.

i =
L 8§

Enoto namestite na podstavek, da zagotovite pravilno drenazo, ki
bo preprecila nabiranje ledu.

Okrog temeljev pripravite drenazni kanal za odvod odpadne vode
iz okolice enote.

Preprecite prelivanje odvodne vode ¢ez pohodno pot, da pot ne bi
postala spolzka v primeru zunanjih temperatur pod ledis¢em.

Ce enoto name$date na okvir, na razdalji 150 mm od spodnje
strani enote montirajte za vodo neprepustno plosco, da bi
preprecili vdor vode v enoto in kapljanje odvodne vode (glejte
naslednjo ilustracijo).

Za drenazo po potrebi uporabite odto¢ni nastavek.

—p—
b
a c
~
X
d
a Odvodna odprtina
b Odto¢ni nastavek
¢ Spodniji okvir
d Odtocna gibljiva cev (d16 mm, lokalna dobava)

24 Prepre€evanje prevrac¢anja zunanje enote

Ce je enota montirana na mestu, kjer bi mo&an veter lahko prevrnil
enoto, uporabite naslednje ukrepe:

1

Pripravite 2 kabla, kot je prikazano na nasledniji risbi (iz lokalne
dobave).

2 Postavite 2 kabla ¢ez zunanjo enoto.

Med kabla in zunanjo enoto vstavite plast gume, da kabli ne bi
opraskali barve (iz lokalne dobave).

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN
Serija split R410A
3P360062-1H — 2016.09
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5 Montaza

4  Pritrdite konce kablov. Zatisnite konce.

5.3 Povezovanje cevi za hladivo

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

5.3.1 Varnostni ukrepi pri priklju¢evanju cevi za
hladivo

A POZOR

= V delu z razsiritvijo NE uporabljajte mineralnih olj.
= NE smete uporabiti cevi iz prejSnjih namestitev.

= Da bi zagotovili dobo uporabnosti te enote R410A,
vanjo NIKOLI ne vstavljajte suSila. Susilni material
lahko raztopi in poSkoduje sistem.

@ OPOMBA

Pri napeljavi cevi za hladivo ravnajte v skladu z naslednjimi
varnostnimi ukrepi:

= Pazite, da v krog hladiva razen predpisanega hladiva
ne vstopijo nobene druge snovi (npr. zrak).

= Pri dodajanju hladiva uporabljajte samo R410A.

= Uporabljajte samo montazno orodje (npr. komplet z
manometrskim prikljuc¢kom), ki je zasnovano posebej
za napeljavo R410A in je tlatno obstojno, da bi
preprecili, da se tuje snovi (npr. mineralno olje in vlaga)
primesajo v sistem.

= Cevi montirajte tako, da razsiritev NE bo izpostavljena
mehanski obremenitvi

= Cevi zascitite, kot je opisano v naslednji tabeli, da bi
preprecili vstop umazanije, tekocine ali prahu v cevi.

= Bodite previdni pri napeljavi bakrenih cevi skozi stene
(glejte naslednjo sliko).

X T X

Enota Namestitveno Nacin zascite
obdobje
Zunanja enota >1 mesec Zatisnite cev
<1 mesec Zatisnite ali zalepite

cev

Notranja enota Ne glede na obdobje

INFORMACIJE

Zapornega ventila za hladivo NE odpirajte, dokler ne
preverite cevi za hladivo. Kadar dodajate hladivo,
priporo€amo, da po polnjenju odprete zaporni ventil za
hladivo.

5.3.2 Navodila pri prikljuéevanju cevi za hladivo

Pri priklju€evanju cevi upostevajte naslednje napotke:

= Ko prikljuCujete holandsko matico, premazite raz8iritev z notranje
strani z etrskim ali estrskim oljem. Privijte jo ro€no za 3 ali 4
obrate, preden jo zategnete.

— \
BN S
|
/

= Ko odvijate holandsko matico, vedno uporabljajte dva kljuca
hkrati.

= Ko prikljuujete cevi, za zategovanje holandske matice vedno
uporabite so€asno vilicasti in momentni klju¢. S tem boste
preprecili pokanje matic in puscanje.

a Momentni klju¢
b Vilicasti klju¢
c Cevna spojka
d Holandska matica
Premer cevi Pritezni Premer Oblika
(mm) moment (Nem) | razsiritve (A) |razsiritve (mm)
(mm)
76,4 14,2~17,2 8,7~9,1 902
vsafe
9,5 32,7~39,9 F\LT
12,7 49,5~60,3 16,2~16,6 " ros-os
15,9 61,8~75,4 19,3~19,7 R

5.3.3 Napotki za upogibanje cevi

Za upogibanje uporabite orodje za krivljenje. Vse krivine cevi naj
bodo kar se da blage (polmer krivine naj bo 30~40 mm ali vedji).

5.34 Robljenje konca cevi

A POZOR

= Nepopolna razsiritev lahko povzroéi iztekanje hladiva.

= Priviha NE smete ponovno uporabiti. Uporabite nove
razSiritve, da preprecite uhajanje plinastega hladiva.

= Uporabite holandske matice, ki so prilozene enoti.
Uporaba drugacnih holandskih matic lahko povzroéi
puscanje plinastega hladiva.

1 Odrezite konec cevi z rezalnikom za cevi.

2 Pobrusite robove, pri ¢emer drzite cev obrnjeno navzdol, tako
da odrezki ne vstopijo v cev.

I

a—/ \b

a Pazite, da bo rez pravokoten.
b Pobrusite robove.

3 Odstranite holandsko matico z zapornega ventila in jo
namestite na cev.

4 Zarobite cev. Postavite jo natanko v polozaj, prikazan v
naslednji risbi.

=
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5 Montaza

Orodje za Obicajno orodje za robljenje
robljenje cevi za Sklopni tip Tip s krilno
R410A (sklopni o matico
tip) (tip Ridgid)
(tip Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Preverite, ali je razSiritev pravilno izvedena.
A

a —F=5—

Notranja povrsina razsiritve mora biti brezhibna.
Konec cevi mora biti enakomerno zarobljen v popoln krog.
c Pazite, da je holandska matica namesc¢ena.

T o

5.3.5 Uporaba zapornega ventila in servisnega
prikljucka
Ravnanje z zapornim ventilom

Upostevajte naslednje napotke:

= Zaporni ventili so tovarniSko zaprti.

= Naslednja risba prikazuje posamezne dele, potrebne pri delu z
ventilom.

Servisni priklju¢ek in pokrov servisnega priklju¢ka
Steblo ventila

Prikljuek zunanje cevi

Pokrov stebla

Q0T

= Oba zaporna ventila naj bosta med delovanjem odprta.

= NE uporabljajte pretirane sile na steblu ventila. To lahko povzro€i
lomljenje ohi$ja ventila.

= Zaporni ventil morate obvezno vedno pritrditi z vilicastim kljuem,
in nato odviti ali priviti holandsko matico z momentnim kljuéem.
Vilicastega klju¢a NE postavljajte na pokrov stebla ventila, ker bi s
tem lahko povzrogili uhajanje hladiva.

a Vilicasti klju¢
b Momentni klju¢

= Ce pri¢akujete nizek delovni tlak (npr. kadar se bo pri nizki zunanji
temperaturi izvajalo hlajenje), v zadostni meri zatesnite holandsko
matico na zapornem ventilu na plinskem vodu s silikonskim
tesnilom, da bi preprecili zamrznitev.

g

Silikonsko tesnilo; pazite, da ne bo vrzeli.

Odpiranje/zapiranje zapornega ventila
1 Odstranite pokrov ventila.

2 Vstavite Sestkotni klju¢ (tekocinska stran: 4 mm, plinska stran:
6 mm) v steblo ventila in ga obracajte:

Levo za odpiranje.
Desno za zapiranje.

3 Ko stebla ventila ni ve¢ mogoCe obracati, prenehajte z
obracanjem. Ventil je zdaj odprt/zaprt.
Ravnanje s pokrovom stebla ventila

Upostevajte naslednje napotke:

= Pokrov stebla ventila je zatesnjen na mestu, ki ga prikazuje
puscica. NE poSkodujte ga.

N

= Po delu z zapornim ventilom obvezno trdno privijte pokrov stebla
ventila.

= Za pritezni moment glejte naslednjo tabelo.

= Ko ste privili pokrov stebla ventila, preverite tesnjenje hladiva.

Element Pritezni moment (N-m)
Pokrov stebla, tekocinska stran 21,6~27,4@
32,7~39,9®
Pokrov stebla, plinska stran 48,1~59,7@
60,1~74,6®
Pokrov servisnega prikljucka 10,8~14,7

(a) Zarazred 50 in 60.
(b) Zarazred 71.

Ravnanje s servisnim pokrovom

Upostevajte naslednje napotke:

= Vedno uporabljajte polnilno cev z iglo za pritiskanje ventila, saj je
servisni prikljucek ventil tipa Schrader.

= Po delu s servisnim prikljuckom trdno privijte pokrov servisnega
prikljuka. Za pritezni moment glejte tabelo v poglavju "Ravnanje s
pokrovom stebla ventila" na strani 13.

= Ko ste privili pokrov servisnega priklju¢ka, preverite tesnjenje
hladiva.

5.3.6 Priklju¢evanje cevi za hladivo na zunanjo
enoto

1 PrikljuCite prikljuCek notranje enote za hladivo v teko¢em stanju
na zaporni ventil zunanje enote za tekocino.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
Serija split R410A
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1

==

5.4

5.4.1

2

Cc
Zaporni ventil za tekocino
Zaporni ventil za plin

¢ Servisni priklju¢ek

oo

Prikljucite priklju¢ek notranje enote za hladivo v plinastem
stanju na zaporni ventil zunanje enote za hladivo.

Preverjanje cevi za hladivo

Preverjanje puséanja

@ OPOMBA

NE smete preseli maksimalnega delovnega tlaka enote
(glejte “PS High” na nazivni ploscici enote).

®

OPOMBA

Vedno poskrbite za to, da boste uporabili raztopino, ki jo
priporo€a va$ prodajalec. Ne uporabljajte milnice, saj ta
lahko povzroci razpoke na holandskih maticah (v milnici je
lahko sol, ki bo vpila vlago, ta pa bo zmrznila, ko se bodo
cevi ohladile) in privede do korozije razSirjenih spojev (v
milnici je lahko amonijak, ki povzrofa korozijo med
medeninasto holandsko matico in bakreno holandsko

matico.

1 Sistem napolnite z dusikovim plinom, do tlaka na manometru
najmanj 200 kPa (2 bar). Priporocamo, da zaradi
prepoznavanja manjsih pusc€anj vzpostavite tlak 3000 kPa
(30 barov).

2 Tesnjenje preizkusite tako, da na vse povezave nanesete
testno raztopino, ki se peni.

3 Izpustite ves dusikov plin.

5.4.2 Vakuumsko praznjenje

Prikljucite vakuumsko €rpalko in manometer na naslednji nacin:

o

—

b—
C/TT%J .
| J

a d h

QY

:?\

|
i)

Merilnik tlaka
Manometrski priklju¢ek
Nizkotlaéni ventil (Lo)
Visokotlaéni ventil (Hi)
Cevi za polnjenje
Vakuumska ¢rpalka
Servisni priklju¢ek
Pokrova ventilov

Zaporni ventil za plin
Zaporni ventil za teko¢ino

ali

—_—_-TQ D 20T D

Ce tlak ... Potem ...

Naraste V sistemu je vlaga. Pojdite na

naslednji korak.

Najmanj 2 uri praznite sistem, dokler ni tlak na manometru
-0,1 MPa (-1 bar).

Tlak preverjajte Se najmanj 1 uro po izklopu Crpalke.

Ce cilinega vakuuma NE doseZete ali ga ne uspete obdrzati
1 uro, naredite naslednje:

= Znova preverite puscanje.

= Ponovite vakuumsko praznjenje.

@ OPOMBA

Po namestitvi cevi in praznjenju obvezno odprite plinski
zaporni ventil. Ce sistem deluje z zaprtim ventilom, lahko

pride do okvare kompresorja.

5.5 Polnjenje s hladivom

5.5.1 Dolo¢anje dodatne koli€¢ine hladiva

Ce je skupna dolzina Potem ...

cevi za tekoc€ino...

<10m NE dodajajte hladiva.

>10 m R=(skupna dolzina (m) tekocinskih cevi—
10 m)x0,020

R=dodatno polnjenje (kg) (zaokrozeno na

enote po 0,1 kg)

INFORMACIJE

Dolzina cevi je dolzina teko€inskih cevi v eni smeri.

5.5.2 Polnjenje s hladivom

A OPOZORILO

= Za hladivo uporabljajte samo R410A. Druge snovi
lahko povzrocijo eksplozije in nesrece.

= R410A vsebuje fluorirane toplogredne pline. Njegova
vrednost potenciala globalnega segrevanja (GWP) je
2087,5. Teh plinov NE izpuScajte v ozracje.

= Pri to€enju hladiva vedno uporabljajte zascitne rokavice
in zas¢itna ocala.

= Da bi zagotovili upornost tlaka in preprecili vdor drugih snovi v
sistem, uporabljajte samo orodje, zasnovano posebej za vrsto

hladiva, uporabljeno v sistemu.

= Hladivo tocite upos$tevaje naslednje:

Ce Potem

Je prisotna sifonska cev Pri polnjenju mora biti jeklenka

postavljena pokonci.

:

(tj., na jeklenki je oznaka “Liquid
filling siphon attached” (pritrjena
sifonska cev za tekoce hladivo))

Sifonska cev NI prisotna Pri polnjenju mora biti jeklenka

obrnjena na glavo.

1 Sistem praznite, dokler ni tlak na manometru -0,1 MPa
(-1 bar).
2 Pocakajte 4-5 minut in preverite tlak:
Ce tlak ... Potem ...
Se ne spremeni V sistemu ni vlage. Postopek
je kon&an. = Pocasi odprite vsebnike hladiva.
Prirognik za montazo DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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= Hladivo toCite v tekoCem stanju. Dodajanje hladiva v plinskem
stanju lahko onemogoci normalno delovanje.

Predpogoj: Pred polnjenjem s hladivom se prepriajte, da so cevi
za hladivo priklju¢ene in preverjene (preverjanje puscanja in
vakuumsko iz€rpavanje).

1 Prikljucite vsebnik hladiva na servisni prikljucek.

2 Natocite dodatno koli¢ino hladiva.

3 Odprite zaporni ventil za plin.

Ce je zaradi demontaZe ali prestavljanja potrebno iz&rpavanje
sistema, za podrobnosti glejte "7.1 IzErpavanje" na strani 18.

5.5.3

Pritrjevanje nalepke o fluoriranih
toplogrednih plinih

1 Nalepko izpolnite na naslednji nacin:

M Contains i gl gases a

f—1 -

RO 0 Jo——b
AL T

|‘. 0 o+0- |kg d
GWPxkg _|
o000 tCO.eq-— e

a Ce je vegjezitna nalepka o fluoriranih toplogrednih plinih
prilozena enoti (glejte dodatno opremo), odlepite nalepko v
ustreznem jeziku in jo prilepite na zgornji del a.

b  Tovarnisko polnjenje s hladivom: glejte nazivno plos¢ico

enote

NatoCena dodatna koli¢ina hladiva

Skupna koli¢ina hladiva

e Emisije toplogrednih plinov skupne koli¢ine hladiva,
izrazene v ekvivalentu ton CO,

GWP = potencial globalnega segrevanja

Qo0

®

OPOMBA

V Evropi se za dolocitev intervalov vzdrzevanja uporabljajo
emisije toplogrednih plinov skupne koli¢ine hladiva v
sistemu (izrazene v ekvivalentu ton CO,). Upostevajte
veljavno zakonodajo.

Formula za izraéun emisij toplogrednih plinov:
vrednost potenciala globalnega segrevanja za hladivo x
skupna koli¢ina hladiva [v kg]/1000

5.6

Prikljuéevanje elektricnega
ozi¢enja

NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI
ELEKTRICNEGA UDARA

OPOZORILO
Za napajalne kable VEDNO uporabite veczilni kabel.

OPOZORILO

= NE vklapljajte napajanja, dokler niso Zicne povezave v
celoti zakljuéene. V nasprotnem primeru lahko pride do
elektricnega udara.

= Po zaklju¢enem ozi¢enju ponovno preverite, ali so vsi
kabli pravilno prikljueni, preden vklopite napajanje.

= Vsi lokalni dobavljeni deli, materiali in elektricna
napeljava MORAJO biti skladni z veljavno zakonodajo.

A

OPOZORILO

= Ko zakljuCite napeljavo elektricnih kablov, se
prepriCajte, da so vsi elektricni sestavni deli in vse
priklju€ne sponke v omarici z elektricnimi sestavnimi
deli varno pritrjeni.

= Obvezno zaprite vse pokrove, preden zazenete enoto.

A OPOZORILO

Ce N-faza ni prikljuena ali pa je napaéno prikljuéena,
lahko to povzroci okvaro opreme.

= Vzpostavite primerno ozemljitev. Enote NE ozemljujte s
pomocjo komunalne cevi, prenapetostnega odvodnika
ali telefonskega ozemljitvenega kabla. Nepopolna
ozemljitev lahko povzro¢i elektriéni udar.

= Vgradite zahtevane varovalke ali odklopnike.

= Pritrdite elektricno ozi¢enje z vezicami za kable, tako
da se kabli NE dotikajo ostrih robov ali cevi, zlasti na
strani visokega tlaka.

= NE uporabljajte sestavljenih vodnikov, pletenih Zicnih
vodnikov, podaljSevalnih kablov ali povezav iz
zvezdisca. To lahko povzroci pregrevanje, elektricni
udar ali pozar.

= NE nameS$cajte kondenzatorja za fazni premik, saj je ta
enota opremljena z inverterjem. Kondenzator za fazni
premik bo zmanjSal zmogljivost in lahko povzrodi
nesrece.

= V enoto NE names¢ajte lokalno dobavljenih elektricnih
delov.

= NE prikljuujte napajanja notranje enote na zunanjo
enoto. To lahko povzroci elektri¢ni udar ali pozar.

= NE razpeljujte napajanja druge opreme na prikljucni
blok.

@ OPOMBA

Varnostni ukrepi, ko napeljujete elektricne kable:

= Na prikljuéno ploS€o ne prikljuCujte kablov razlicne
debeline. (Ohlapni kabli elektricne napeljave lahko
povzrocijo nenormalno toploto).

= Ko prikljucujete enako debele kable, to naredite, kot je
prikazano na spodniji sliki.

VN
( J [ ) o L
(L (]

O X X

= Za napeljavo uporabljajte specificirane napajalne kable
in jih trdno pri¢vrstite, da bi zagotovili, da na priklju¢no
plos$co ne bo pritiskov od zunaj.

= Uporabite ustrezni izvija¢ za privijanje prikljucnih
vijakov. lzvija¢ s premajhno glavo bo unicil glavo in
onemogoCil pravilno privijanje.

= Premocno privijanje priklju€nih vijakov lahko povzro€i,
da vijaki pocijo.

Odstranite izolacijo (20 mm) z vodnikov.
% /
a Izolacijo odstranite do te to¢ke
b Prevec ogoljen kabel lahko povzrogi elektricni udar ali
puséanje.
Vedno imejte v mislih naslednje:

« Ce uporabljate pletene Ziéne vodnike, na konec kabla pritrdite
okrogli obrobljeni priklju¢ek. Okrogle prikljucke z uSesom postavite
na vodnike na pokritih delih in pritrdite prikljuéne sponke z
ustreznim orodjem.

ST

b a
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5 Montaza

a Standardni vodnik
b Okrogli obrobljeni priklju¢ek

= Pri namescanju vodnikov uporabite naslednji postopek:

b Vijak

¢ Ploska podlozka

Tip vonika Nacin montaze
Enozilni vodnik cb
L "
A [@)|-At C_@
—a a

a Spiralni enozilni vodnik

Pleteni Zi¢ni vodnik z
okroglim obrobljenim
prikljuckom

a Prikljucek
b Vijak

¢ Ploska podlozka

3 Odprite objemko za kabel.

4 Prikljucite kabel za medsebojno povezavo in napajanje na
naslednji nacin:

Navojni momenti

Element

Navojni moment (N°m)

M4 (X1M)
M4 (zemlja)

1,2~1,5

Oprema je skladna s standardom EN/IEC 61000-3-12 (evropski/

mednarodni tehni¢ni standard, ki predpisuje omejitve za harmoni¢ne

tokove, proizvedene z opremo, povezano v javna nizkonapetostna 5

omrezja z vhodnim tokom >16 A in <75 A na fazo).

Trdno privijte prikljuéne vijake. Priporoamo, da uporabo krizni

izvijag.

Namestite pokrov stikalne omarice.

Namestite zunanjo plosco.

5.6.3

5.6.1 Specifikacije standardnih komponent
ozicenja
Sestavni del
Napajalni kabel Napetost 220~240V
Faza 1~
Frekvenca 50 Hz

Mere vodnikov

Zagotovljena mora biti
skladnost z veljavno
zakonodajo

Varéna raba elektri€ne energije v na¢inu
pripravijenosti

O nac€inu pripravljenosti

Ta nacin izklopi napajanje zunanje enote in nastavi notranjo enoto v
nacin pripravljenosti. ZmanjSuje energijsko porabo notranje enote.
Ta nacin je na voljo samo pri naslednjih modelih: FTXS50K2V1B,
FVXG50K2V1B, FTXG50LV1BW in FTXG50LV1BS.

Kabel za medsebojno povezavo

Minimalni presek kabla
2,5 mm2in primeren za
220~240 V

INFORMACIJE

Nacin pripravljenosti
opisane enote.

lahko uporabljajo SAMO zgoraj

Priporo¢ena varovalka na mestu
montaze

20A

A

Zemljosti¢ni odklopnik

Zagotovljena mora biti
skladnost z veljavno
zakonodajo

OPOZORILO

Pred prikljucitvijo ali odklopom konektorja se prepricajte,
da je napajanje izklopljeno.

5.6.2
zunanjo enoto

1 Odstranite zunanjo plosco.

2 Odstranite pokrov stikalne omarice.

Prikljucevanje elektricnega ozi¢enja na

INFORMACIJE

Konektor MORATE prikljuciti, €e uporabljate notranjo
enoto, pri kateri nacina pripravljenosti NI mogoc¢e uporabiti.

Nastavitev nacina pripravljenosti

Izklopite napajanje.

Odstranite zunanjo plos¢o.

1
2
3 Odstranite pokrov stikalne omarice.
4

Odklopite konektor za nacin pripravljenosti.

Priro€nik za montazo
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6 Zagon

A

|
P9

5 Vklopite napajanje

5.6.4 Hlajenje prostorov za opremo in
rac¢unalnike pri nizkih zunanjih
temperaturah

O funkcijskem nacinu

Ta nacin je zasnovan posebej za uporabe za hlajenje, kot v prostorih
za opremo in rac¢unalnike. NIKOLI ga ne uporabljajte v bivalnih ali
pisarniSkih prostorih, v katerih so prisotni ljudje.

Nastavitev nacina obrata

Ce odstranite mostitek J6 na tiskanem vezju, se bo obmogje
delovanja razsirilo navzdol do —15°C. Nacin obrata se bo zaustavil,
¢e pade zunanja temperatura pod —18°C, in znova zagnal, ko se
temperatura znova poveca.

1 Odstranite vijake z zgornje plosce.
2 Odstranite pokrov za zascito pred kapljanjem.

3 Odstranite mosticek J6 na tiskanem vezju.

Plinska cev

Izolacija plinske cevi

Kabel za medsebojno povezavo
Tekocinska cev

Izolacija tekoginske cevi
Zakljuéni trak

-0 Q0T O

2 Namestite servisni pokrov.

6 Zagon

@ OPOMBA

Enota ne sme NIKOLI delovati brez termistorjev in/ali
tlagnih tipal/stikal. V nasprotnem lahko kompresor pregori.

6.1 Napotki za varnost pri zagonu

INFORMACIJE

Med prvim zagonom enote bo potrebna mo¢ morda vecja
od moci, navedene na nazivni ploscici enote. Ta pojav
povzro¢a kompresor, ki potrebuje 50 ur delovanja, preden
postane delovanje tekoCe in se poraba elektricne energije
ustali.

@ OPOMBA

Enota ne sme NIKOLI delovati brez termistorjev in/ali
tlacnih tipal/stikal. V nasprotnem lahko kompresor pregori.

6.2 Seznam preverjanj pred zagonom

Sistema NE uporabljajte, dokler ne potrdite naslednjih kontrolnih
tock:

] Notranja enota je pravilno namescena.

] Zunanja enota je pravilno namescena.

] Sistem je pravilno ozemljen in ozemljitvene prikljuéne
sponke so ¢vrsto pritriene.

] Varovalke ali lokalno namesc¢ene za$&itne naprave so
names¢ene v skladu s tem dokumentom in niso
premoscene.

s i%ﬁ;gfzﬂfac;cno pred kapljanjem O] Napajalna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni
c Tiskano vezje na identifikacijski nalepki enote.
Spoji v stikalni omarici NISO zrahljani in elektricni
INFORMACIJE Ll sestavni deli NISO poskodovani.
' letranj_a/elr_]c_)til lahko oﬁc?spo povzr.oca s;Jme zaradi ] Sestavni deli v notranji in zunanji enoti NISO
vklopa in/ali izklopa ventilatorja zunanje enote. poskodovani in cevi NISO stisnjene.
= Ko uporabljate nacin obrata, NE namesc¢ajte vlazilnikov Hladivo NE uhaja.
ali drugih predmetov, ki bi lahko povecali vlaznost v L]
prostoru. . . - - - o
(] Cevi za hladivo (plinasto in tekoce) so toplotno izolirane.
= Odstranitev mosticka J6 povzroCi najvecjo hitrost
ventilatorja notranje enote. O Montirane so cevi ustrezne velikosti, cevi so tudi primerno
izolirane.
5.7 Zak|juéevanje montaze zunanje n Zaporna ventila na zunanji enoti (za plin in tekocino) sta
enote popolnoma odprta.
Naslednje zunanje ozi¢enje med zunanjo in notranjo
[]
- B . . enoto je izvedeno v skladu s tem dokumentom in veljavno
5.71 Zaklju€evanje montaze zunanje enote zakonodajo.
1 lzolirajte in pritrdite cevi za hladivo in kabel za medsebojno
povezavo na naslednji nacin:
RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Priroénik za montazo
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7 Odstranjevanje

] Kondenzat
Prepri¢ajte se, da kondenzat nemoteno odteka.

Mozna posledica: Vodni kondenzat bi lahko kapljal.

] Notranja enota
upravljalnika.

sprejme signale daljinskega

] Za kabelske povezave med enotami so uporabljeni
predpisani kabli.

6.3 Izvajanje testnega zagona

Predpogoj: Napajanje mora biti v opredeljenem obmocju.

Predpogoj: Testni zagon je mogoce opraviti v nacinu hlajenja ali
nacinu ogrevanja.
Predpogoj: Testni zagon je treba opraviti v skladu s priro€nikom za
uporabo notranje enote, da se zagotovi, da vse funkcije in deli
pravilno delujejo.

1V nacdinu hlajenja izberite najnizjo programirljivo temperaturo. V
nadinu ogrevanja izberite najvi§jo programirljivo temperaturo.
Testni zagon je po potrebi mogoce onemogociti.

2 Po zakljuéenem testnem zagonu nastavite obiCajno raven

temperature. V nacinu hlajenja: 26~28°C, v nacinu ogrevanja:
20~24°C.

3 Sistem preneha delovati 3 minute po izklopu enote.

INFORMACIJE

= Tudi Ce je enota izklopliena, porablja elektricno
energijo.

» Ce pride do izpada napajanja in se napajanje nato
znova vzpostavi, se nadaljuje prej izbrani nacin.

6.4 Zagon in zaustavitev prisilnega
hlajenja
Za izvajanje prisilnega hlajenja se uporabljata 2 nacina:

1 pri uporabi stikala notranje enote za vklop/izklop (e je na voljo
na notranji enoti),

2 pri uporabi stikala zunanje enote za prisilno hlajenje.

Metoda 1: Pri uporabi stikala notranje enote za vklop/izklop
Za najmanj 5 sekund pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Rezultat: Delovanje se bo zagnalo. Prisilno hlajenje se samodejno
ustavi po priblizno 15 minutah. Ce Zelite ustaviti delovanje, pritisnite
stikalo za vklop/izklop.

Metoda 2: Pri uporabi zunanje enote
= Vklopite zunanjo enoto.

= V manj kot 3 minutah po vklopu napajanja pritisnite stikalo za
prisilno hlajenje (SW1). Rezultat: Delovanje se zaZzene.

= Prisiino hlajenje se bo samodejno ustavilo po priblizno
15 minutah. Ce Zelite ustaviti delovanje, pritisnite stikalo (SW1).

6.5 Zagon zunanje enote

Za konfiguracijo in zagon sistema glejte priro¢nik za montazo
notranje enote.

7 Odstranjevanje

71 IzErpavanje

Primer: Zaradi za&Cite okolja morate pred prestavljanjem ali
odstranjevanjem enote opraviti izErpavanje.

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Izérpavanje — Pus$éanje hladiva. Ce Zelite sistem iz&rpati
in nekje na tokokrogu hladilnega sredstva pusca:

= NE uporabljajte funkcije za samodejno izErpavanje na
enoti, s katero lahko zberete vse hladivo iz sistema v
zunanji enoti. Mozna posledica: Samoizgorevanje in
eksplozija kompresorja zaradi zraka, ki pride v delujo¢
kompresor.

= Uporabite locen sistem za izérpavanje, tako da
kompresorju enote NI treba delovati.

@ OPOMBA

Med izérpavanjem zaustavite kompresor, preden
odstranjujete cevi za hladivo. Ce kompresor $e vedno
deluje in je zaporni ventil med iz€rpavanjem odprt, se bo v
sistem vsesal zrak. Posledica so lahko okvara kompresorja
in druge poskodbe zaradi neobiajnega tlaka v krogu
hladiva.

Med iz€rpavanjem se bo vso hladivo izloCilo iz sistema v zunanjo
enoto.

1 Odstranite pokrov z zapornega ventila za tekoCino in zapornega
ventila za plin.

Zazenite prisilno hlajenje.

Po 5 do 10 minutah (po samo 1 do 2 minutah, ¢e so zunanje
temperature zelo nizke (<-10°C)), zaprite zaporni ventil za
tekoc€ino s Sestkotnim klju¢em.

Na manometru preverite, ali je doseZzen vakuum.

Po 2-3 minutah zaprite plinski zaporni ventil in zaustavite
prisilno hlajenje.

L.

a Zaporni ventil za plin
b Smer zapiranja

¢ Sestkotni klju¢

d Pokrov ventila

e Zaporni ventil za teko¢ino

Priro€nik za montazo
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8 Tehnicni podatki

8 Tehniéni podatki

Povzetek najnovejsih tehni¢nih podatkov je na voljo na regionalni Daikin spletni strani (javno dostopna). Popolni tehni¢ni podatki so na voljo
na Daikin ekstranetu (zahtevana avtentikacija).

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Priroénik za montazo
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8 Tehnicni podatki

8.1 Vezalna shema

Poenotena legenda za vezalne sheme

Za uporabliene dele in oSteviléenje glejte nalepko z vezalno shemo na enoti. Za oSteviléenje delov se uporabljajo arabske Stevilke v naraS¢ajoéem vrstnem redu

za vsak posamezni del, v spodnjem pregledu pa so predstavijene z oznako ™" v kodi dela.

e ODKLOPNIK D OZEMLJITVENAZASCITA
—@— POVEZAVA OZEMLJITVENAZASCITA (VIJAK)
—(—= , D» KONEKTOR @ USMERNIK
L OZEMLJITEV —-)— RELEJSKI KONTAKT
s ] B == ZUNANJE OZICENJE @ KRATKOSTICNI KONEKTOR
—+—F VAROVALKA —OO— PRIKLJUCNI BLOK
@_ NOTRANJAENOTA (T 1] PRIKLJUGNI TRAK
INDOOR
o_b_ ZUNANJAENOTA o e OBJEMKA ZA KABEL
OUTDOOR
BLK : CRNA GRN : ZELENA PNK : ROZNATA WHT : BELA
BLU : MODRA GRY : SMNA PRP, PPL VIJOLICASTA YIW :  RUMENA
BRN : RIJAA ORG : ORANZNA RED . RDECA
AP TISKANO VEZJE PS PREKLOPNO NAPAJANJE
BS* POTISNO STIKALO ZAVKLOP/IZKLOP, DELOVNO STIKALO PTC* TERMISTOR PTC
BZ H'O BRENCALO Q BIPOLARNI TRANZISTOR Z [ZOLIRANIMI VRATI
IGB
c* KONDENZATOR QD (ZEMPJOSTICNI ODKLOPNIK
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, POVEZAVA, KONEKTOR QL PREOBREMENITVENAZASCITA
HR*, MR*_A,MR* B, S U,V,
W, XA
D% VD DIODA QM TOPLOTNO STIKALO
DB* DIODNI MOSTICEK R* UPOR
DS* STIKALO DIP RT TERMISTOR
E*H GRELNIK RC SPREJEMNIK
F*U, FU* (ZAKARAKTERISTIKE VAROVALKA S'C KONCNO STIKALO
GLEJTE TISKANO VEZJE V SVOJI ENOTI)
FG* KONEKTOR (OZEMLJITEV OHISJA) S PLAVAJOCE STIKALO
H* PRIKLJUCEK S*NPH TIPALO TLAKA (VISOKI)
H*P, LED*, V'L KONTROLNA LUCKA, SVETLECADIODA S*NPL TIPALO TLAKA (NIZKI)
HAP SVETLECADIODA (NADZOR DELOVANJA—-ZELENA)  S*PH, HPS* TLACNO STIKALO (VISOKI)
VISOKANAPETOST VISOKANAPETOST S*PL TLACNO STIKALO (NIZKI)
IES TIPALO INTELIGENTNO OKO ST TERMOSTAT
IPM* PAMETNI NAPAJALNI MODUL S*W, SW DELOVNO STIKALO
K'R, KCR, KFR, KHUR MAGNETNI RELE SA* PRENAPETOSTNAZASCITA
L NAPETOSTNI VODNIK SR*, WLU SPREJEMNIK SIGNALA
L NAVITJE SS* [ZBIRNO STIKALO
'R DUSILKA SHEET METAL MONTAZNA PLOSCICA PRIKLJUCNIH SPONK
M KORACNIMOTOR TR TRANSFORMATOR
MC MOTOR KOMPRESORJA TC,TRC ODDAJNIK
MF MOTOR VENTILATORJA V¥RV VARISTOR
MP MOTOR ODVODNE CRPALKE VR DIODNI MOSTICEK
M's MOTOR NIHAJNE LOPUTE WRC BREZZICNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK
MRY, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETNI RELE X* PRIKLJUCNI BLOK
N NEVTRALNI VODNIK XM PRIKLJUCNI TRAK (BLOK)
n=* STEVILO PREHODOV SKOZI FERITNO JEDRO Y'E TULJAVA ELEKTRONSKEGA EKSPANZIJSKEGA
VENTILA
PAM AMPLITUDNA MODULACIJA IMPULZOV YR, Y*S TULJAVA OBRACALNEGA
ELEKTROMAGNETNEGA VENTILA
PCB* TISKANO VEZJE zC FERITNO JEDRO
PM* NAPAJALNI MODUL ZF,Z'F PROTISUMNI FILTER
Priroénik za montazo DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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