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1

Om detta dokument

Malgrupp

Behdriga installatorer

INFORMATION

Denna utrustning ar avsedd att anvandas av utbildade
anvandare i butiker, latt industri och pa lantbruk, eller for
kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackman.

Dokumentuppsattning

Detta dokument ar en del av en dokumentuppsattning. Den
kompletta dokumentuppséttningen bestar av:

= Installationshandbok fér utomhusenheten:

= Installationsanvisningar

= Format: Papper (i ladan for utomhusenheten)

De senaste versionerna av den medfdljande dokumentationen kan
finnas pa Daikins lokala webbplats eller genom din aterférsaljare.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits pa engelska. Alla
andra sprak ar éversattningar.

Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgangliga pa den regionala
Daikin-webbplatsen (allmant tillganglig).

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin extranat (inloggning
kravs).

1.1

Betydelse av varningstexter och
symboler

>

FARA

Anger en situation som leder till dod eller allvarlig skada.

>

FARA: RISK FOR ELCHOCK

Anger en situation som kan leda till att du far en elchock.

B

FARA: RISK FOR BRANNSKADOR

Anger en situation som kan leda till brannskador pa grund
av extremt varma eller kalla temperaturer.

B

FARA: RISK FOR EXPLOSION

Anger en situation som kan leda till en explosion.

>

VARNING

Anger en situation som kan leda till dod eller allvarlig
skada.

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

B> B

FORSIKTIGT

Anger en situation som kan leda till mindre eller mattliga
skador.

e

NOTERING

Anger en situation som kan leda till skador pa utrustningen
eller lokalen.

=

INFORMATION

Anger anvandbara rad eller ytterligare information.

Symbol

Forklaring

=

Las igenom installations- och bruksanvisningen
samt kopplingsinstruktionerna infor installation.

Installationshandbok
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2 Allmanna sakerhetsforeskrifter

Symbol

Forklaring

&y

Las servicehandboken infér underhalls- och
serviceuppgifter.

(A

Mer information finns i installations- och
anvandarhandboken.

2

Allmanna
sakerhetsforeskrifter

= Sakerhetsforeskrifterna i detta dokument omfattar oerhort viktig
information, sa det ar viktigt att folja dem noggrant.

= Installationen av systemet och alla aktiviteter som beskrivs i
installationshandboken maste utféras av en behdrig installator.

A

VARNING

= Forsok inte sjalv andra, demontera, ta bort,
ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig
demontering eller installation kan orsaka elektriska
stotar eller eldsvada. Kontakta din leverantor.

= Om kylmedium lacker ut maste du kontrollera att ingen
Oppen laga finns i narheten. Kylmediumet i sig ar helt
sakert, ej giftigt och ej brandfarligt, men det genererar
en giftig gas nar det lacker ut och kommer i kontakt
med en Oppen laga. Lat alltid kvalificerad
servicepersonal kontrollera att lackan har reparerats
eller atgardats innan driften aterupptas.

A

VARNING

Be din aterforsdljare att installera och installera
luftkonditioneraren pa nytt. En felaktig installation kan leda
till vattenlacka, elektrisk stét och brand.

= Se till att installationsplatsen haller for enhetens vikt och
vibrationer.
A VARNING
Vidta tillrackliga forsiktighetsatgarder vid

kéldmedielackage. Om kéldmediegas lacker ska omradet
ventileras omedelbart. Méjliga risker:

= For hog koncentration av koldmedium i
utrymmen kan leda till syrebrist.

tranga

= Giftig gas kan bildas om koldmediegas kommer i
kontakt med 6ppen laga.

NOTERING

Under nedpumpningsdrift ska du stoppa kompressorn
innan du tar bort koldmedieréren. Om kompressorn
fortfarande kors och stoppventilen ar &6ppen under
nedpumpning kommer luft att sugas in i systemet.
Kompressorfel och andra skador kan vara resultatet efter
ett felaktigt tryck i kdldmediecykeln.

NOTERING

Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller
tillbehor kan orsaka elchock, kortslutning, lackage, brand
eller annan skada pa utrustningen. Anvand endast
tillbehor, extrautrustning och reservdelar som tillverkats
eller godkants av Daikin.

VARNING

Installera inte luftkonditioneraren pa platser dar det
foreligger en risk for lackage av brannbar gas. Om gasen
lacker ut och samlas kring luftkonditioneraren kan en
eldsvada bryta ut.

VARNING

Be din aterférséljare att flytta och installera
luftkonditioneraren pa nytt. En felaktig installation kan leda
till vattenlacka, elektrisk stét och brand.

VARNING

Se till att installationen, kontroller och anvanda material
Overensstammer med gallande lagstiftning (utver
instruktionerna i dokumentationen Daikin).

VARNING

Byt aldrig ut en sakring mot en sakring med fel amperetal
eller andra kablar nar en sakring l6st ut. Om en koppartrad
eller trad av annat slag anvands kan enheten forstoras
eller ocksa kan det orsaka brand.

FARA: RISK FOR BRANNSKADOR

= Vidror INTE koldmedieror, vattenledningar eller interna
delar under eller omedelbart efter drift. De kan vara for
varma eller for kalla. Vanta tills de atergar till normal
temperatur. Anvand skyddshandskar om du maste réra
vid dem.

= Vidror ALDRIG oavsiktligt lackage av kdldmediet.

FORSIKTIGT

Efter langvarig anvandning bér du kontrollera enhetens
fundament och installation s& att inga skador uppkommit.
Om dessa ar skadade kan enheten falla omkull och orsaka
skador.

VARNING

All lokal kabeldragning och alla lokala komponenter maste
installeras av en behorig elektriker och installationen maste
folja tillamplig lagstiftning.

FORSIKTIGT

For att undvika skador ska du INTE vidréra enhetens
luftintag eller aluminiumflansar.

VARNING

Undvik elektriska stotar eller brand genom att se till att en
jordfelsbrytare ar installerad.

VARNING

Placera inga foremal i direkt anslutning till utomhusenheten
och lat inte I6v eller annat skrap samlas runt enheten. Lov
far smadjur att narma sig och det finns risk for att de kryper
in i enheten. Val inne i enheten kan dessa smadjur leda till
fel, rok eller brand om de kommer i kontakt med
stromférande delar.

INFORMATION
Ljudtrycksnivan understiger 70 dBA.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71

R410A split-serie
3P360062-1H — 2016.09

DAIKIN
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3 Om ladan

A VARNING

Anvand ENDAST kopparledningar.

= Se till att elinstallationen G&verensstammer med
gallande lagstiftning.

= All extern kabeldragning maste utforas i enlighet med
kopplingsschemat som medféljer produkten.

= Klam ALDRIG kabelbuntar och se till att de inte
kommer i kontakt med icke-isolerade ledningar eller
vassa kanter. Kontrollera att ingen extern belastning
pafrestar kabelanslutningarna.

= Se till att installera jordledare. Jorda INTE enheten till
en vattenledning, ett vagfrontskydd eller en jordledning
for telefon. Ofullstandig jordning kan leda till elektriska
stotar.

= Se till att anvanda en dedikerad stromkrets. Dela
ALDRIG stromforsorjning med nagon annan apparat.

= Se till att nodvandiga sakringar eller kretsbrytare
installeras.

= Se till att installera en jordfelsbrytare. Om inte detta
foljs kan det resultera i elektriska stotar eller eldsvada.

Vid installation av jordfelsbrytaren ska du kontrollera att
den ar kompatibel med invertern (som klarar
hogfrekvent  elektriskt  brus) for undvika att
jordfelsbrytaren I6ser ut i onddan.

A VARNING

Om stromsladden ar skadad maste den bytas ut av
tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade
personer for att undvika faror.

3 Om ladan

3.1 Utomhusenheten

3.1.1 Hur du avlagsnar alla tillbehor fran
utomhusenheten

a b c d
}; 1% 1% 1%

Installationshandbok for utomhusenheten

Etikett om fluorerande vaxthusgaser

Flersprakig etikett om fluorerande vaxthusgas
Plugg for kondensvatten (sitter pa undersidan av
férpackningsladan)

Q0T o

4 Forberedelse
4.1 Forbereda installationsplats

= Valj en installationsplats med tillrackligt utrymme for att kunna
bara enheten in och ut fran platsen.

= Valj en plats dar den varmalkalla luften som slapps ut fran
enheten eller driftsljud INTE stor nagon.

= Ljudkansliga omraden (t.ex. i narheten av ett sovrum eller
liknande) sa att driftsljudet inte stor.

= Se till att det finns tillrdckligt med utrymme runt enheten for
tillracklig luftcirkulation.

= Undvik omraden dar anténdliga gaser eller amnen kan lacka ut.

Installera stromkablar pa minst 1 meters avstand fran tv- eller
radioapparater for att forebygga storningar. Beroende pa
radiovagorna kan ett avstand pa 3 meter inte vara tillrackligt.

A VARNING

Placera INGA féremal under inomhus- och/eller
utomhusenheten som kan bli fuktiga. Kondens pa
huvudenheten eller kéldmediumror, smuts fran luftfiltret
eller blockering av draneringen kan orsaka fukt som
droppar ned. Detta smutsar ned eller forstor foremalet
under enheten.

411 Krav for utomhusenhetens
installationsplats

Tank pa foljande riktlinjer for utrymmet:
>100 >350

Nttt b [>100

———
~E=

<1200

(mm) (mm)

a Luftutiopp
b Luftintag

@ NOTERING

= Stapla INTE enheterna pa varandra.
= Hang INTE enheten i taket.

Kraftig vind (=18 km/h) som blaser mot utomhusenhetens luftutlopp
orsakar kortslutning (suger in franluft). Det kan leda till:

= forsamrad driftskapacitet;
= regelbunden isbildning nar uppvarmningsfunktionen anvands;

= funktionsavbrott pa grund av minskat lagtryck eller en 6kning av
hogtrycket;

= en trasig flakt (om kraftig vind standigt blaser mot flakten kan den
borja rotera fér snabbt, tills den gar sénder).

Det rekommenderas att du installerar en avskadrmningsplat nar
luftutloppet ar exponerat for vind.

Det rekommenderas att du installerar utomhusenheten med
luftinloppet mot vaggen och INTE direkt exponerat for vinden.

a Avskarmningsplat
b Radande vindriktning
c Luftutiopp

Installera INTE enheten pa nagon av féljande platser:

Installationshandbok
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4 Forberedelse

= Platser dar mineraloljedimma, oljesprej eller anga kan finnas i
luften. Plastdelar kan skadas och ftrilla av eller orsaka en
vattenlacka.

Vi rekommenderar INTE att du installerar enheten pa fdljande
platser eftersom det kan férkorta enhetens livslangd:

= Dar spanningsstyrkan fluktuerar mycket
= | fordon eller fartyg
= Dar sura eller alkaliska angor

Installation i narheten av havet. Kontrollera att utomhusenheten
INTE utsatts for direkta havsvindar. Detta for att undvika korrosion
orsakad av hdga saltnivaer i luften, vilket kan forkorta enhetens
livslangd.

Installera utomhusenheten skyddad for direkta havsvindar.
Exempel: Bakom byggnaden.

H HBHBBA

Installera ett vindskydd om utomhusenheten ar utsatt for direkta
havsvindar.

= Hojd for vindskyddet>1,5xhdjden pa utomhusenheten

= Beakta kraven pa serviceutrymme vid installation av vindskyddet.

d
c

H HHHHBH

[ D

a Havsvind

b Byggnad

¢ Utomhusenhet
d Vindskydd

4.1.2 Ytterligare krav for utomhusenhetens
installationsplats i kalla klimat

Skydda utomhusenheten mot direkt sndéfall och se till att
utomhusenheten ALDRIG snoar igen.

Snoskydd eller skjul
Pelare

Radande vindriktning
Luftutiopp

0T

= Se till att det finns minst 300 mm fritt utrymme under enheten. Se
dessutom till att enheten star minst 100 mm ovanfor den
uppskattade maximala snohojden. Se "5.2 Montering av
utomhusenheten” pa sidan 10 for mer information.

| omraden med kraftiga snofall ar det mycket viktigt att du véljer en
plats for installationen dér snon INTE paverkar enheten. Om sno kan
blasa in i enheten ska du kontrollera att varmevaxlarspolen INTE
paverkas av snon. Vid behov ska ett snoskydd, ett skjul eller ett
fundament byggas.

4.2 Forbereda koldmedieroren

4.21 Krav for koldmedieror

= Rormaterial: SOmldsa kopparror avoxiderade med fosforsyra.

= Rorledningsdiameter:

Utomhusenheten ar endast utformad for installation utomhus och for Klass 50 och 60
rumstemperaturer mellan: Vatskeror 26,4 mm (1/4")
Modeller Varmningslage Kyllage Gasror 2127 mm (1/2")
RXS50K2V1B -15~18°C -10~46°C Klass 71
RXS60F4V1B Vatskeror @9,5 mm (3/8")
RX50~60G3V1B Gasror @15,9 mm (5/8")
RXS50~60L2V1B = Roérmaterials hardningsgrad och godstjocklek:
RX60G4V1B Yttre diameter | Hardningsgrad | Tjocklek (t)@
ARXS50G3V1B (9)
ARXS50~71L2V1B  |-15~18°C 10~46°C 6,4 mm (1/4") Glodgat (O) 20,8 mm N
RXG50K3V1B 9,5 mm (3/8") 21 mm @‘L
4

. 12,7 mm (1/2") 20,8 mm

Vilket? Avstand
— — 15,9 mm (5/8") 21 mm

Max tillaten rérlangd 30m

— T (a) Beroende pa tillamplig lagstiftning och enhetens maximala
Min tillaten rorlangd 3m arbetstryck (se "PS High" pa enhetens markskylt) kan
Max tillaten hojdskillnad 20m storre rortjocklek behovas.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A split-serie
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5 Installation

4.2.2 Isolering av koldmedieroren

Om temperaturen 6verstiger 30°C och fuktigheten ar éver RH 80%
maste isoleringen vara minst 20 mm tjock for att inte kondensvatten
ska bildas pa tatningens yta.

= Anvand polyetenskum som isoleringsmaterial:

= med en varmedverféringshastighet mellan 0,041 och 0,052 W/
mK (0,035 och 0,045 kcal/mh°C)

= med en varmebestandighet pa minst 120°C

= Isoleringens tjocklek

Rorets yttre Isoleringens inre Isoleringens
diameter (9,) diameter (9)) tjocklek (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm
5 Installation

5.1 Oppna enheterna

511 Hur du 6ppnar utomhusenheten
FARA: RISK FOR ELCHOCK

FARA: RISK FOR BRANNSKADOR

5.2 Montering av utomhusenheten

5.21 Sa har forbereder du
installationsstrukturen

1 Kontrollera att installationsfundamentet ar tillrackligt starkt och i
vag, sa att enheten inte kommer att orsaka driftsvibrationer eller
buller efter installationen.

2  Forbered 4 uppsattningar med M8- eller M10-férankringsbultar,
brickor och muttrar (anskaffas lokalt).

3 Fast enheten pa plats med férankringsbultar.

Nalinl
I

20 mm

@

@;
ﬂ \
s < :y'

4
(mm) B

Ha alltid minst 300 mm fritt utrymme under enheten. Kontrollera
ocksa at enheten ar placerad minst 100 mm o6ver det maximailt
forvantade snodjupet. | detta fall rekommenderas att ett fundament
byggs.

(mm)

a Snofallets maximala héjd

Om enheten installeras med fasten ska enheten installeras som
foljer:

Installationshandbok
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(mm)

Snofallets maximala héjd

5.2.2 Sa har installerar du utomhusenheten

AUC:U@A@A

Q- [wanro

5.2.3  Sa har gor du draneringen
Se till att kondensvattnet kan tommas ordentligt.

NOTERING

Om draneringshalen pa utomhusenheten &r blockerade
ska du tillhandahalla minst 300 mm  under
utomhusenheten.

= Montera enheten pa ett underlag som kan sakerstélla lamplig
dranering for att undvika uppbyggnad av is.

= Ordna med draneringsrannor runt fundamentet sa att
draneringsvatten kan rinna bort fran enheten.

= Undvik att lata draneringsvatten rinna 6ver gangbanor eftersom
vattnet kan frysa vid kalla temperaturer och géra gangbanan hal.

= Om du installerar enheten pa en ram, ska en vattentat platta inom
150 mm pa enhetens undersida installeras. Pa satt forhindrar du
att vatten kommer in i enheten och undviker att draneringsvattnet
droppar (se bilden som fdljer).

()
66

= Anvand avtappningspluggen for dranering vid behov.

-
b
a c
~
5
d
a Draneringshal
b  Avtappningsplugg
¢ Bottenram
d Draneringsslang (&16 mm, anskaffas lokalt)

5.24 Hur du forhindrar att utomhusenheten
faller omkull

Om enheten har installerats pa platser dar kraftig vind kan valta
enheten ska du tanka pa foljande:

1 Forbered 2 kablar sa som visas pa nedanstaende bild
(anskaffas lokalt).

2 Placera de 2 kablarna éver utomhusenheten.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71

R410A split-serie
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5 Installation

3 For in ett gummimatta mellan kablarna och utomhusenheten for
att forhindra att kabeln repar fargen (anskaffas lokalt).

4 Fast kabelns andar. Dra at andarna.

5.3 Anslutning av kéldmedieroren

FARA: RISK FOR BRANNSKADOR

5.3.1 Forsiktighetsatgarder vid anslutning av
kéldmediumror

A FORSIKTIGT

= Anvand INTE mineralolja pa den flansade delen.

= Ateranvand INTE rér frén tidigare installationer.

= Installera ALDRIG en avfuktare for denna R410A-enhet
for att forlanga dess livslangd. Avfuktningsmaterial kan
I6sas upp och komma att skada systemet.

@ NOTERING

Vidta féljande forsiktighetsatgarder for kéldmedierdren:

= Utover det avsedda koéldmediet ska du undvika allt som
skulle kunna blanda sig in i kéldmediecykeln (t.ex. luft).

= Anvand endast R410A nar du fyller pa med
koldmedium.

= Anvand endast installationsverktyg (t.ex.
manometerstall) som ar avsedda for installation av en
R410A och som Kklarar trycket. Se aven till att inte
frammande féremal (t.ex. mineralolja och fukt) blandas
in i systemet.

= Installera roren sa att flansen INTE utsatts for mekanisk
stress.

= Skydda roren enligt beskrivningen i foljande tabell for
att forhindra att smuts, vatska eller damm kommer in i
réren.

= Var forsiktig nar du for in kopparrér genom vaggar (se
bilden nedan).

X & X

Enhet Installationsperiod Skyddsmetod
Utomhusenhet >1 manad Knip ihop réren
<1 manad Knip eller tejpa réren
Inomhusenhet Oavsett tidsperiod

INFORMATION

Oppna INTE kéldmediets stoppventil innan du kontrollerar
koldmedieréren. Nar du behdver fylla pa med ytterligare

5.3.2 Riktlinjer vid anslutning av
kéldmediumror

Hall dig till féljande riktlinjer nar du ansluter réren:

= Nar kragmuttern ansluts ska flansens insida smorjas med eter-
eller esterolja. Dra at 3 eller 4 varv for hand innan du drar at
ordentligt.

— v
BN S
|
/

= Nar du lossar en kragmutter ska du alltid anvanda tva skiftnycklar
tillsammans.

= Nar du ansluter réren ska du alltid anvanda en rérnyckel och en
momentnyckel tillsammans vid atdragning av flansmuttern. Det
forhindrar sprickor i muttern och lackor.

a Momentnyckel
b Rérnyckel
¢ Rorkoppling
d Kragkopplingsmutter
Rérstorlek | Atdragningsm | Flénsstorlek Flansform
(mm) oment (N°m) (A) (mm) (mm)
76,4 14,2~17,2 8,7~9,1 go2
«5%2
@9,5 32,7~39,9 I‘\L‘W
2127 49,5~60,3 16,2~16,6 lj f\R 0108
15,9 61,8~75,4 19,3~19,7 T

5.3.3 Riktlinjer for rorbockning

Anvand en rérbockningsapparat for rorbockningen. Alla rérbdjar ska
vara sa mjuka som mojligt (bojningsradie bor vara 30~40 mm eller
storre).

5.34 Flansning av roranden

FORSIKTIGT

= Ofullstandig flansning kan orsaka att kdldmediegas
lacker ut.

« Ateranvéand INTE flénsar. Anvand nya flansar for att
forhindra lackage av kdldmediegasen.

= Anvand endast de kragmuttrar som féljer med enheten.
Om du anvander andra kragmuttrar kan kéldmediegas
lacka ut.

1 Kapa anden av réret med en rérkapare.

2 Ta bort grader med den kapade anden nedat sa att flisor inte
kommer in i roret.

I

a—/ \b

a Kapa i exakt rat vinkel.
b Ta bort grader.

3 Lossa kragmuttern fran stoppventilen och placera kragmuttern

N . . a roret.
kéldmedium rekommenderas det att du O&ppnar P
kéldmediets stoppventil efter pafyliningen. 4 Flansa roret. Stall exakt i den position som visas pa bilden
nedan.
Installationshandbok DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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2

Flansverktyg for Vanligt flansverktyg
R4_1 0A Kopplingstyp Vingmuttertyp
(kopplingstyp)
(Ridgid typ) (Imperial typ)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Kontrollera att flansningen ar ratt utférd.
L

a —=—

Flansens inneryta maste vara felfri.
Rérets ande maste vara jamnt flansad i en perfekt cirkel.
Se till att kragmuttern &r monterad.

0OT o

5.3.5 Anvanda stoppventilen och serviceporten

Hur du hanterar stoppventilen
Tank hansyn till foljande riktlinjer:
= Stoppventilerna ar stangda vid leverans.

= Fdljande bild visar varje del i hanteringen av stoppventilerna.

a Serviceport och serviceportkapa
b Ventilspindel

¢ Extern réranslutning

d Spindelkapa

= Hall bada stoppventiler 6ppna under drift.

= Anvand INTE o6verdriven kraft vid hantering av ventilréret. Det kan
skada ventilkroppen.

= Se alltid till att du drar at stoppventilen med en rornyckel, lossa
sedan eller dra at kragmuttern med en momentnyckel. Placera
INTE rornyckeln pa rorkapan, eftersom detta kan leda till lackage
av koldmediet.

a Rornyckel
b Momentnyckel

= Nar drifttrycket forvantas bli lagt (t. ex. vid kylning nar
utomhustemperaturen ar 1ag), forslut kragmuttern ordentligt i
stoppventilen pa gasledningen med tatningsmedel av silikon for
att frysskydda den.

Sékerstall att det inte finns nagot glapp vid tatning med
silikon.

Hur du 6ppnar/stanger stoppventilen

1 Ta bort ventilkédpan

2 For in en insexnyckel (vatskesida: 4 mm, gassida: 6 mm) i
ventilrdret och vrid pa ventilroret:

Moturs for att dppna ventilen.
Medurs for att stdnga ventilen.

3 Sluta vrida nar ventilrret inte kan vridas langre. Nu ar ventilen
Oppen/stangd.
Hur du hanterar rorkapan

Tank hansyn till féljande riktlinjer:

= Rorkapan ar forsluten dar pilarna anger. Skada den INTE.

= Efter hantering av stoppventilen ska stoppventilens kapa dras at
ordentligt.

= | tabellen nedan visas atdragningsmoment.

= Kontrollera att inget koldmedium lacker ut efter att rorkapan
dragits at.

Artikel Atdragningsmoment (N-m)
Rorkapa, vatskesida 21,6~27,4@
32,7~39,9®)
Rérkapa, gassida 48,1~59,7@
60,1~74,6®
Serviceportkapa 10,8~14,7

(a) Forklass 50 och 60.
(b) Forklass 71.

Hur du hanterar servicekapan

Tank hansyn till féljande riktlinjer:
= Anvand alltid pafyliningsslang med ventiltryckarstift, eftersom
serviceporten ar av ventiltypen Schrader.

= Efter hantering av serviceport ska serviceportkapan dras at
ordentligt. Se tabellen i kapitel "Hur du hanterar rorkapan" pa
sidan 13 for atdragningsmoment.

= Kontrollera sa att ingen koldmedielacka uppstatt efter att
serviceportkapan dragits at.

5.3.6 Hur du ansluter koldmedieror till
utomhusenheten

1 Anslut kéldmedieanslutningen for vatska fran inomhusenheten
till utomhusenhetens vatskestoppventil.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A split-serie
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1
==

c

a Stoppventil, vatska
b Stoppventil, gas
¢ Serviceport
2 Anslut kéldmedieanslutningen for gas fran inomhusenheten till
utomhusenhetens kéldmediestoppventil.

54 Kontroll av koldmedieroren

5.4.1 Hur du kontrollerar eventuella lackor

@ NOTERING

Overskrid INTE enhetens maximala arbetstryck (se “PS
High” pa enhetens namnplat).

@ NOTERING

Se till att anvanda rekommenderad bubbeltestlésning fran
din aterforsaljare. Anvand inte tvalvatten, det kan orsaka
sprickor i kronmuttrar (tvalvatten/sapvatten kan innehalla
salt som drar till sig fukt som kan frysa nar rérledningarna
blir kalla) och/eller bly fér som anfrater utvidgade
kopplingar (tval-/sapvatten kan innehalla ammoniak som
orsakar oxidering mellan massingskronmuttrar och
koppar).

1 Fyll pa systemet med kvavgas upp till ett Overtryck pa minst
200 kPa (2 bar). Rekommendationen &r att trycksatta till
3000 kPa (30 bar) for att kunna upptacka sma lackage.

2 Kontrollera om det finns lackor genom att applicera
bubbeltestldsningen vid alla réranslutningar.

3 Toém ut kvavgasen.

5.4.2 Hur du utfér en vakuumtorkning

Anslut vakuumpumpen och grenror enligt foljande:

T d h
_@@/
C

—

e ” [‘*’*” |
=

gh i

Tryckmatare
Matinstrumentférdelare
Lagtryckskylningsventil (Lo)
Hogtrycksventil (Hi)
Pafyliningsslangar
Vakuumpump

Serviceport

Ventillock

Stoppventil, gas
Stoppventil, vatska

-TQ Q0T O

—

1 Vakuumtorka systemet tills trycket pa fordelaren visar —0,1 MPa
(=1 bar).

2 Lamna det som det ar i 4-5 minuter och kontrollera trycket:

Om trycket... Da...

Okar Det finns fukt i systemet. Ga
vidare till nasta steg.

3 Evakuera i minst 2 timmar tills trycket pa fordelaren visar —
0,1 MPa (-1 bar).

4 Efter att du har stdngt AV pumpen ska trycket kontrolleras i
minst 1 timme.

5 Om du INTE nar malvakuum eller inte kan behalla vakuum
under 1 timme, for enligt foljande:

= Kontrollera om det finns lackor igen.
= Utfér vakuumtorkningen igen.

@ NOTERING

Se till att 6ppna gasstoppventilen efter rérinstallationen och
torkningen. Om systemet koérs med ventilen stdngd kan
kompressorn ga sonder.

5.5 Pafylining av kéldmedium

5.5.1 Hur du avgor hur mycket ytterligare
koldmedium som behoévs

Om den totala Da...
langden pa
vatskeroren ar...
<10m Ska du INTE fylla pa med ytterligare
kéldmedium.
>10 m R=(vatskerorets totala langd (m) — 10
m)x0,020

R=ytterligare pafylining (kg)(avrundat i
enheter av 0,1 kg)

INFORMATION

Roérlangd ar vatskerorets langd at ena hallet.

5.5.2 Hur du fyller pa med kéldmedium

A VARNING

= Anvand endast R410A som koldmedium. Andra vatskor
kan orsaka explosioner och olyckor.

= R410A  innehaller  fluorgaser = som  paverkar
vaxthuseffekten. Dess vaxthuseffektpaverkan (GWP) ar
2087,5. Lat INTE dessa gaser komma ut i atmosfaren.

= Anvand alltid skyddshandskar och skyddsglaségon nar
du fyller pa med kdldmedium.

= Anvand endast verktyg den kylmediumtyp som anvands i
systemet for att uppratthalla nédvandigt tryck och forhindra att
frammande féremal kommer in i systemet.

= Fyll pa kylmediumvatska som féljer:

Om Da

Ett havertror finns Pafylining med cylindern uppratt.

(d.v.s. cylindern ar markerad
med "Liquid filling siphon
attached" — havert for
vatskepafyllning ansluten)

Om trycket... Da...

Inte laddar Det finns ingen fukt i systemet.

Denna atgard ar avslutad.

Installationshandbok
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Om Da A VARNING
Ett havertror finns INTE Pafylining med cylindern upp och + Sla inte PA strémférsorjningen férrén all kabeldragning
ned. ar fardig. Det kan leda till elektrisk stot.

= Nar kabeldragningen ar fardig boér du dubbelkolla att
alla kablar ar korrekt anslutna innan du slar pa
stromforsorjningen.

= Alla delar, allt material och elektriska installationer som
levereras separat MASTE félja lokala bestimmelser.

= Oppna kylmediumcylindrar langsamt.

VARNING
= Fyll pa kylmediet i vatskeform. Om du fyller pa det i gasform ar
normal drift inte majlig. = Nar du ar fardig med elanslutningarna kontrollerar du
att alla elektriska komponenter och kontakter i eldosan

Nodvandigt: Fore pafylining av kdéldmedium ska du se till att &r ordentligt anslutna.

kéldmediumréren ar anslutna och kontrollerade (lackagetestade och
vakuumtorkade). = Se till att alla skyddskapor ar stdngda innan du satter

1 Anslut kdldmediecylindern till serviceporten. igang enheten.

2 Fyll pa med ytterligare kdldmedium. Q VARNING
3 Oppna gasstoppventilen. .

Om stromfoérsorjningen saknar eller har fel N-fas kan

Se "7.1 Nedpumpning" pa sidan 18 for mer information om utrustningen forstoras.

nedpumpning behdvs vid nedmontering eller flyttning av systemet. = Uppratta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en

vattenledning, ett vagfrontskydd eller en jordledning for

5.5.3 Hur du faster etiketten om fluorerade telefon. Ofullstéandig jordning kan leda till elektriska
vixthusgaser SR

= Installera nédvandiga sakringar eller kretsbrytare.
= Sakra elkablarna med buntband sa att de INTE

1 Fylli etiketten enligt nedanstaende:

(L] contins ot g geses a kommer i kontakt med roren (sarskilt inte pa
|RXXX| o~ |[kg ——b hogtryckssidan) eller skarpa kanter.

. 9=|:|kg e = Anvand INTE skarvade kablar, fatradiga ledare,

) férlangningssladdar eller fasférdelade anslutningar. De

I—. 9 90+0-= kg ——d kan orsaka 6verhettning, elektrisk chock eller eldsvada.

Pl R E S tC0.eq— e « Installera INTE en fasférskjutande kondensator,

eftersom enheten ar férsedd med en inverter. En
fasforskjutande kondensator férsamrar prestandan och
kan orsaka olyckor.

a Om en etikett for fluorerade vaxthusgaser som levererats
finns pa flera sprak (se tillbehor), lossa tillamplig etikett och
fast den ovanpa a.

b Koéldmediemangd fran fabrik: se enhetens namnplat = Anvand INTE lokalt inforskaffade elektriska

c Yitterligare kdldmedium som har fyllts pa -

d  Total kéldmedieladdning komponenter inuti enheten.

e Utsléppen av véxthusgaser av den totala + Anslut INTE strdmférsorjningen frén inomhusenheten
k6ldmedieméngden som fyllts pa uttrycks i ton CO,- till utomhusenheten. Det kan leda ill elektrisk stét eller
motsvarighet s

f GWP = Global warming potential (global .
uppvarmningspotential) = Gor INGA forgreningar pa stromanslutningen fill

@ NOTERING kopplingsplinten fran andra tillbehor.
| Europa anvands utsldppen av vaxthusgaser genom @ NOTERING

total mangd kdldmedie i systemet (uttrycks som ton CO,-

motsvarighet) for att faststalla underhallsintervallen. Folj
tillamplig lagstiftning. = Anslut inte kablar av olika storlek till samma

stromférsorjningsterminal ~ (slacka  ledningar  for
stromforsorjningen kan orsaka dverhettning).

Forsiktighetsatgarder vid dragning av stromkabel:

Formel for att berdkna utsldappen av véaxthusgaser:

GWP-varde pa koldmediet x total mangd koldmedie i
systemet [i kg] / 1000 = Nar du ansluter kablar av samma storlek ska de

anslutas enligt bilden nedan.

5.6 Anslutning av elledningarna ’i. - i.
ool °
FARA: RISK FOR ELCHOCK O x x
A VARNING = For kabeldragning ska avsedd el-kabel anvandas och
Anvand ALLTID flerkarniga kablar till anslutas ordentligt, darefter sakras for att forhindra att
stromforsorjningsledningar. extern belastning inverkar pa kopplingsplinten.

= Anvand avsedd skruvmejsel for att dra at skruvarna pa
kopplingsplinten. En skruvmejsel med litet huvud kan
skada skruvskallen och forsvara korrekt atdragning.

= Kopplingsplintens skruvar kan skadas om de dras at for
hart.

Skala av isolering (20 mm) fran kablarna.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Installationshandbok
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a b

G

Téank pa foljande:

a Skala av kabelns ande till denna punkt
b  Om for mycket isolering skalas av kan det orsaka elektriska
stotar eller lackstrommar.

= Om fatradiga ledare anvands ska du installera en rund
vagprofilerad kontakt i &ndarna. Placera den runda vagprofilerade
kontakten pa kabeln t.o.m. den téckta delen och fast kontakten
med lampligt verktyg.

b a

a Fatradig ledare
b Rund kontakt

= Anvand féljande metod nar du installerar kablar:

Kabeltyp Installationsmetod
Enkelledarkabel cb
L
ta_ (@)1 C_@
—a a

a Lockig enkelledarkabel
b Skruv
c Platt bricka

Fatradig ledare med
rund vagprofilerad
kontakt

a Uttag
b Skruv
c Platt bricka

Komponent

Maste 6verensstdmma
foreskrifterna

Jordfelsbrytare

5.6.2 Hur du ansluter elkablarna pa
utomhusenheten

1 Ta bort den utvandiga panelen.

2 Ta bort kopplingsboxen.

Atdragningsmoment

Artikel Atdragningsmoment (Nem)

M4 (X1M) 1,2~1,5

M4 (jord)

Utrustningen uppfyller EN/IEC 61000-3-12 (Europeisk/internationell
teknisk standard som anger granserna for Gvertoner som produceras
av utrustning ansluten till offentliga lagspanningssystem med instrém
>16 A och <75 A per fas).

5.6.1 Specifikationer for standardkablar

Komponent

Natspanningskabel |Spanning 220~240V
Fas 1~
Frekvens 50 Hz

Maste 6verensstamma
foreskrifterna

Kabeltjocklekar

Anslutningskabel Minsta kablage pa

2,5 mm? och vara

3 Oppna kabelklamman.

4 Anslut anslutningskabeln och stromforsorjning enligt foljande:

5 Dra at kopplingsplintens skruvar ordentligt. Vi rekommenderar
att du anvander en Philips-skruvmejsel.

Installera kopplingsboxen.

Satt tillbaka den utvandiga panelen.
5.6.3 Spara elektricitet i standbylage

Om standbylaget

Detta lage stanger AV stromforsorjningen till utomhusenheten och
satter  inomhusenheten i standbylage. Detta  minskar
inomhusenhetens strdmforsorjning. Detta lage ar endast tillgangligt
for  foljande modeller: FTXS50K2V1B, FVXG50K2V1B,
FTXG50LV1BW och FTXG50LV1BS.

INFORMATION

Standbylaget kan ENDAST anvandas av enheterna som
beskrivs ovan.

A VARNING

Se till att strommen ar AV innan du ansluter eller kopplar
fran kontakten.

godkanda for 220~240 V INFORMATION
Rekommenderad faltsékring 20A Du MASTE ansluta kontakten om du anvander en
inomhusenhet dar standbylaget INTE fungerar.
Installationshandbok DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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6 Driftsattning

Hur du stéller in standbylaget
1 Stang AV stromférsorjningen.
2 Ta bort den utvandiga panelen.
3 Ta bort kopplingsboxen.
4 Koppla bort kontakten for standbylage.

@]

-

|‘f'|
?"‘ 73

i

[P -]
P9

5 Sla PA stromférsérjningen

5.6.4 Kylning av utrustningsrum och
datorhallar vid laga utomhustemperaturer

Om anldaggningslaget

Detta lage ar utformat for kylning av anlaggningar som
utrustningsrum och datorhallar. Anvand ALDRIG i en bostad eller pa
kontor (stéllen dar personer befinner sig).

Hur du stéller in anldggningslaget

Om bygeln J6 bryts pa kretskortet utdkas driftintervallet ned till —
15°C. Anlaggningslaget stoppas om utomhustemperaturen faller
under —18°C och startar igen nar temperaturen stiger.

1 Ta bort skruvarna i den 6vre platen.
2 Ta bort den droppsakra kapan.
3 Bryt bygel J6 pa kretskortet.

B

5.7 Avsluta installationen av
utomhusenheten

5.71 Hur du avslutar installationen av
utomhusenheten

1 Isolera och fast kdldmedieréren och anslutningskabeln enligt
foljande:

Gasror

Isolering gasror
Anslutningskabel
Vatskeror
Isolering vatskeror
Tejp

-0 Q0T QO

2 |Installera frontluckan.

6 Driftsattning

@ NOTERING

Anvand ALDRIG enheten utan termistorer och/eller
tryckgivare/kontakter. Det kan leda till att kompressorn
branns.

6.1 Forsiktighetsatgarder vid
driftsattning

INFORMATION

Under den forsta driftsattningen kan enheten kréva mer
strobm an vad som anges pa enhetens markplat. Detta
fenomen orsakas av kompressorn som behdver koras
kontinuerligt i 50 timmar innan en smidig drift och stabil
energiférbrukning uppnas.

@ NOTERING

Anvand ALDRIG enheten utan termistorer och/eller
tryckgivare/kontakter. Det kan leda till att kompressorn
brénns.

6.2 Checklista fore driftsattning

Anvand INTE systemet innan féljande kontroller ar godkanda:

] Inomhusenheten &r korrekt monterad.
] Utomhusenheten ar korrekt monterad.
a Ovre plat
b D aker ka
c K{g{’siso?.t eriapa ] Systemet har jordats korrekt och alla jordkontakter &ar
ordentligt atdragna.
INFORMATION (] Séakringarna eller lokalt installerade skyddsanordningar
= Intermittent oljud kan uppsta fran inomhusenheten nar ar installerade i enlighet med detta dokument och har inte
utomhusenhetens flakt slas PA och/eller AV. forbikopplats.
= Placera INTE luftavfuktare eller andra apparater som O] Matningsspénningen stdmmer dverens med spanningen
kan héja luftfuktigheten i rum nar anlaggningslaget pa enhetens markskylt.
anvands. ] Det finns INGA Iésa anslutningar eller skadade
« Genom att bryta bygel J6 resulterar det i att elektriska komponenter i kopplingsboxen.
inomhusenhetens flakt gar pa hogsta fart. ] Det finns INGA skadade komponenter eller klamda ror
inne i inomhus- och utomhusenheterna.
] Det finns INGA koldmedieldckor.
RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Installationshandbok
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7 Kassering

Koéldmedieroren (gas och vatska) ar varmeisolerade.

[]

O] Korrekta rorstorlekar har installerats och réren ar
ordentligt isolerade.

(] Stoppventilerna (gas och vatska) pa utomhusenheten ar
helt 6ppna.

] Den efterféljande kabeldragningen mellan
utomhusenheten och inomhusenheten har utforts i
enlighet med detta dokument och géllande bestammelser.
Dréanerin

] g9

Kontrollera att draneringen flddar som den ska.

Trolig konsekvens: Kondensvatten kan droppa ned.

O] Inomhusenheten tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

O] De angivna ledningarna anvands fér inkopplingskabeln.

6.3 Hur du utfor en testkérning

Nodvandigt: Stromforsérjningen maste ligga inom angivet intervall.
Nodvandigt: En testkdrning kan géras i kylnings- eller
varmningslage.

Nodvandigt:  Testkérningen bor goéras i enlighet med
inomhusenhetens bruksanvisning for att se till att alla funktioner och
delar fungerar som de ska.

1 Valj den lagsta programerbara temperaturen i kylningslaget.
Valj den hégsta programerbara temperaturen i varmningslaget.
Testkdrningen kan avaktiveras vid behov.

2 Stall in temperaturen till en normal niva nar testkérningen ar
slutford. | kylningslaget: 26~28°C, i varmningslaget: 20~24°C.

3 Systemet slutar att arbeta 3 minuter efter att du stangt AV
enheten.

INFORMATION

= Enheten drar elektricitet aven nar den stangts AV.

= Vid ett stromavbrott fortsatter det ldge som du valde
tidigare nar strommen slas pa igen.

6.4 Starta och stoppa forcerad kylning

Det finns 2 metoder att genomféra en tvingad kylning:

1 anvanda inomhusenhetens PA/AV-omkopplare (om den finns
pa inomhusenheten),

2 anvanda utomhusenhetens omkopplare for tvingad kyldrift.

Metod 1: Anvinda inomhusenhetens PA/AV-omkopplare
Tryck in PA/AV-omkopplaren i minst 5 sekunder.

Resultat: Driften startar. Den tvingade kyldriften stoppas
automatiskt efter 15 minuter. For att stoppa driften, tryck pa PA/AV-
omkopplaren.

Metod 2: Anvdnda utomhusenheten
» Sla PA utomhusenheten.

= Tryck in omkopplaren for tvingad kylning (SW1) inom 3 minuter
efter att du slagit PA strémmen. Resultat: Driften startar.

= Den tvingade kyldriften stoppas automatiskt efter 15 minuter.
Tryck pa omkopplaren (SW1) for att stoppa driften.

6.5 Starta utomhusenheten for forsta
gangen

Se installationshandboken for inomhusenheten for konfigurationer
och driftsattning av systemet.

7 Kassering

71 Nedpumpning

Exempel: For att skydda miljén, var noga med att utféra féljande
nedpumpningsaktivitet vid forflyttning eller kassering av enheten.

FARA: RISK FOR EXPLOSION

Nedpumpning — ldackage av koldmedium. Om du vill
tdbmma systemet och det finns en lacka i
kéldmediumkretsen:

= Anvand INTE enhetens automatiska tdmningsfunktion
som samlar allt kéldmedium fran systemet i
utomhusenheten. Trolig konsekvens: Sjalvantandning
och explosion i kompressorn pa grund av luft som
kommer in i driftkompressorn.

= Anvand ett separat atervinningssystem sa att enhetens
kompressor INTE behéver koras.

NOTERING

Under nedpumpningsdrift ska du stoppa kompressorn
innan du tar bort kdéldmedieréren. Om kompressorn
fortfarande kors och stoppventilen ar Oppen under
nedpumpning kommer luft att sugas in i systemet.
Kompressorfel och andra skador kan vara resultatet efter
ett felaktigt tryck i kdldmediecykeln.

Nedpumpningsatgarden kommer att extrahera allt kéldmedium fran
systemet till utomhusenheten.

1 Ta bort ventillocket fran
gasstoppventilen.

vatskestoppventilen  och

Utfor tvingad kylning.

Efter 5 till 10 minuter (efter endast 1 eller 2 minuter vid lag
utomhustemperatur (<-10°C)), stéang vatskestoppventilen med
en insexnyckel.

Kontrollera fordelaren om vakuum har uppnatts.

Efter 2-3 minuter stanger du gasstoppventilen och stoppar den
tvingade kylningen.

L.

G O—
T

a Stoppventil, gas
b  Stangningsriktning
¢ Insexnyckel

e
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8 Tekniska data

d Ventillock

8 Tekniska data

e

Stoppventil, vatska

Delar av de senaste tekniska data ar tillgangliga pa den regionala Daikin-webbplatsen (allmant tillganglig). Alla de senaste tekniska data finns

pa Daikin extranat (inloggning kravs).

8.1 Kopplingsschema
Forklaring av symboler och beteckningar i kopplingsschemat
For tilampliga delar och numrering, se dekalen med kopplingsschemat som medfdlier pa enheten. Arikelnumren anges med arabiska siffror i stigande ordning
for varje del och representeras i dversikten nedan av symbolen ™" i delens beteckning.
a STROMBRYTARE D SKYDDSJORD
-@— ANSLUTNING SKYDDSJORD (SKRUV)
—(= , D» KONTAKT @ LIKRIKTARE
L JORD —-—)— RELAKONTAKT
s i B == KABELDRAGNING I@ KORTSLUTEN KONTAKT
e — SAKRING —O— KOPPLING
_&_ INOMHUSENHET [T 1] KOPPLINGSLIST
INDOOR
-_’D‘_ UTOMHUSENHET oe KABELKLAMMA
OUTDOOR
BLK : SVART GRN GRON PNK ROSA WHT : VIT
BLU : BLA GRY GRA PRPPPL : LILA YW GUL
BRN BRUN ORG ORANGE RED ROD
AP KRETSKORT PS SWITCHAT KRAFTAGGREGAT
BS* TRYCKKNAPP PA/AV, FUNKTIONSBRYTARE PTC* TERMISTOR PTC
BZ, HO SUMMER Q BIPOLAR TRANSISTOR MED ISOLERAD GATE
(IGBT)
c KONDENSATOR QD JORDFELSBRYTARE
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, ANSLUTNING, KONTAKT QL OVERSPANNINGSSKYDD
HR*, MR*_A, MR* B, S* U,V,
W, X*A
D% VD DIOD QM TERMOBRYTARE
DB* DIODBRYGGA R RESISTOR
DS* DIP-SWITCH RT TERMISTOR
E*H VARMARE RC MOTTAGARE
F*U, FU* (SE KRETSKORTET INUTI SAKRING SC GRANSBRYTARE
DIN ENHET AVSEENDE EGENSKAPER)
FG* KONTAKT (RAMJORD) S FLOTTOR
H KABLAGE S*NPH TRYCKSENSOR (HOG)
H*P, LED", V'L PILOTLAMPA, LYSDIOD S*NPL TRYCKSENSOR (LAG)
HAP LYSDIOD (SERVICEOVERVAKNING GRON) S*PH, HPS* HOGTRYCKSBRYTARE
HOG SPANNING HOG SPANNING SPL LAGTRYCKSBRYTARE
IES INTELLIGENT OGONSENSOR ST TERMOSTAT
IPM* INTELLIGENT STROMMODUL S*W, SW FUNKTIONSBRYTARE
K'R, KCR, KFR, KHUR MAGNETRELA SA* OVERBELASTNINGSSKYDD
L STROMFORANDE SR*, WLU SIGNALMOTTAGARE
L KONVEKTOR SS* BRYTARE
'R REAKTOR SHEET METAL KOPPLINGSLIST, FAST PLATTA
M STEGMOTOR TR TRANSFORMATOR
M*C KOMPRESSORMOTOR TC,TRC SANDARE
MF FLAKTMOTOR V4RV VARISTOR
MP DRANERINGSPUMPMOTOR VR DIODBRYGGA
M*S SVANGMOTOR WRC TRADLOS FJARRKONTROLL
MR, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETRELA X* KOPPLING
N NEUTRAL XM KOPPLINGSLIST (PLINT)
n=* ANTAL PASSAGER GENOM FERRITKARNA Y'E ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTILSPOLE
PAM PULSAMPLITUD YR Y*S REVERSERINGSSOLENOIDVENTIL
Kretskort* KRETSKORT zC FERRITKARNA
PM* KRAFTMODUL ZFZF BULLERFILTER
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