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Montaj kilavuzu

R410A split serisi

RXS50K2VvV1B
RXS60F4V1B
RXG50K3V1B
RX50G3V1B
RX60G3V1B
RXS50L2V1B
RXS60L2V1B
RX60G4V1B

ARXS50G3V1B

ARXS50L2V1B

ARXS60L2V1B Montaj kilavuzu Tiirk
ARXS71L2V1B R410A split serisi urkece
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icindekiler

icindekiler

1 Bu dokiiman hakkinda

Hedef okuyucu

Yetkili montérler

1 Bu dokiiman hakkinda 6 _
1.1 Uyari ve simgelerin anlamlari..........ccccoooeeeiiiiinic s 6 BILGI
Genel gﬁvenlik Sénlemleri B.u . cihaz magazalarda, haflf .en.dustnyel tesislerde ve
ciftliklerde uzmanlar veya egitimli kullanicilar tarafindan
Kutu hakkinda veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanicilar
31 DIS TG 1o 3 tarafindan kullaniimak lzere tasarlanmistir.
3.11 Aksesuarlari dis Gniteden s6kmek igin............cccoeeeee. 8 Dokiiman seti
4 Hazirhk 8 Bu dokiiman bir dokiiman setinin bir pargasidir. Tam set su
441 Montaj konumunun hazirlanmas ...........coccccoweeeeeereeeeeereereenn. 8 dokumanlari igerir:
411 Dis Uinite montaj sahasi gereksinimleri ...............c....... 8 « Dis iinite Montaj kilavuzu:
412 Soguk iklimler igin dis Uniteyle ilgili ilave montaj o
sahas! gerekSiniMIEri............cooveveiieeeiiieeeeieiesenas 9 * Montaj talimatlari
4.2 Sogutucu akiskan borularinin hazirlanmasi 9 = Formati: Basili (dis Gnite kutusundan gikar)
421 Sogut akiskan b ksinimleri .... 9 -~ . . N - . " s
O?u veu aasian borusu gerexsinimien Urunle verilen dokiimanlarin glincel surimlerine bdlgesel Daikin web
4.2.2  Sogutucu akiskan borularinin yalitimi...............c........ 10 o e
sitesinden veya saticinizdan ulasabilirsiniz.
5 Montaj 10 Orijinal dokiiman ingilizce dilinde yazilmistir. Diger dillere orijinal
5.1 Unitelerin @gimasi...........ccc.coevevieeieierieeieieeiee e 10 dilinden gevrilmistir.
5.1.1 Dig Uniteyi agmak icin ... 10
5.2 Dis Gnitenin montaiji 10
521 Montaj yapisini hazirlamak igin... 10 Teknik miihendislik verileri
522 D U".iteyi_monte ?t_mek igin 1 = En son teknik verilerin bir alt kiimesine bolgesel Daikin web
5.2.3  Drenaji saglamak igin.............. " sitesinden (genel erisime agik) ulagilabilir.
524 Dis Gnitenin diismesini 6nlemek igin 11 . L . ) - . o
53  Sogutucu akiskan borularinin baglanmasi 12 - En sct).n ‘teknlkk.verlllerlr: t;lm kiimesine Daikin dis agindan (kimlik
5.3.1 Sogutucu borularinin baglantisi yapilirken dikkat enetimi gerekir) ulagilabilir.
€dileCEKIET ...t 12
5.3.2 Sogutucu borularinin baglantisi yapilirken dikkat . .
CHICCRKIT ..o 12 ITHALATCI FIRMA
5.3.3  Borudirsek talimatlar ...........cccoeeeoiiniiiniiiiinens 12 DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TiC. A.S.
5.3.4  Boru ucunun konik kesilmesi icin 12 Kiiclkbakkalkdy Mah. Kayisdagi Cad. No: 1 Kat: 21-22
5.3.56  Stop vanasi ve servis agzi kullanimi. 13 : N ]
5.3.6  Sogutucu akiskan borusunu dis Gniteye baglamak 34750 Atagehir ISTANBUL / TURKIYE
TGN e 14
5.4 Sogut kiskan borul kontroli 14 H H
ogulicu akiskan boruiarinin Konirolt 1.1 Uyar ve simgelerin anlamlari
5.4.1 Kagak kontroli igin 14
5.4.2  Vakumlu kurutma gerceklestirmek igin ..............cccceeu. 14 f TEHLIKE
5.5 Sogutucu akiskan doldurma...........ccoeeeieiniiiiee e 14 L o
5.5.1 ilave sogutucu akiskan miktarini belirlemek igin......... 14 Q!um .Veya ciddi yaralanmalarla sonuglanacak durumlari
5.5.2 Sogutucu akiskan doldurmak igin 15 gosterir.
5.5.3 . Florlu sera ga%larl etiketini yapistirmak icin ... 15 TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI RisKi
5.6 Elektrik kablolarinin baglanmasi ............cccccoiiviiiiiiiiiiiiics 15 A
5.6.1  Standart kablo bilesenlerinin ézellikleri 16 Elektrik carpmasina yol agabilecek durumlari gosterir.
5.6.2 Elektrik kablolarini dis tniteye baglamak igin .... 16 i e
5.6.3  Bekleme moduyla elektrik tasarrufu............ccccccoeveeens 17 TEHLIKE: YANMA RISKI
5.6.4  Disiik dis ortam sicakliklarinda sogutma cihazlari ve Asiri  yuksek veya asirt dustk sicakliklar nedeniyle
bilgisayar odalar 17 yaniklara neden olabilecek durumlari gosterir.
5.7 Dis Unitenin montajinin tamamlanmasi .. 17 _ N
5.7.1  Dis iinite montajini tamamlamak igin ... 17 TEHLIKE: PATLAMA RISKI
6 Devreye Alma 17 Patlamaya yol acabilecek durumlari gosterir.
6.1 Devreye alma sirasinda dikkat edilecekler.................c..c.cocoe. 17 2 UYARI
6.2 Devreye alma dncesi kontrol listesi.........ccccccvviiniiiiiiiiies 18 L o .
6.3 Bir test calistirmasi gergeklestirmek igin ..., 18 cllin Vey..a Flddl DR el e
6.4 Zorlamali sogutmayi baglatmak ve durdurmak igin................... 18 durumlari gosterir.
6.5 Dig Unitenin ¢aliStirlimast ........coooeeiiiiiiiiiee e 18 2 UYARI: YANICI MADDE
7 Bertaraf 18
71 Sogutucu akiskani toplamak iGin..........ccoceeiiiiieniiiiees 18 A DIKKAT
8 Teknik veriler 19 Kigik veya orta ciddiyette yaralanmalarla
8.1 Kablo $EMASI.......oooiiiiii e 20 sonuglanabilecek durumlari gosterir.
BiLDIRIM
Cihaz hasarlari veya maddi hasarla sonuglanabilecek
durumlari gosterir.
Montaj kilavuzu DAIKIN RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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2 Genel guvenlik onlemleri

BILGI

Yararli ipuglarini veya ilave bilgileri gosterir.

Sembol

Aciklama

3]

Montajdan 6nce, montaj ve kullanim kilavuzu ile
kablo baglantisi talimat yapragini okuyun.

Bakim ve servis gorevlerini yerine getirmeden
once, servis kilavuzunu okuyun.

L

-| Daha fazla bilgi icin montajci ve kullanici referans

kilavuzuna bakin.

2

= Bu dokimanda agiklanan o&nlemler,

Genel guivenlik onlemleri

¢ok oOnemli hususlari

kapsamaktadir, bu nedenle dikkatli sekilde uygulanmaldir.

= Sistemin montaji ve montaj kilavuzunda agiklanan tim islemler
mutlaka yetkili bir montor tarafindan gerceklestirilmelidir.

= Montaj

sahasinin  Unitenin  agirhigina  ve  titresimlerine

dayanabileceginden emin olun.

A

UYARI

Sogutucu akiskan kagaklarina karsi gerekli 6nlemleri alin.

Sogutucu gaz kacagl meydana gelirse, ortami iyice

havalandirin. Olasi riskler:

= Kapali bir odada sogutucu akiskan
konsantrasyonlarinin asiri  ylksek olmasi, oksijen

yetersizligine neden olabilir.

= Sogutucu gazin atesle temas etmesi halinde zehirli bir
gaz agiga cikabilir.

e

BILDIRIM

Cihazlarin veya aksesuarlarin hatali montaji veya
baglanmasi elektrik carpmasina, kisa devreye, sizintilara,
yangina veya diger cihaz hasarlarina neden olabilir.
Yalnizca Daikin tarafindan dUretilen veya onaylanan
aksesuarlari, opsiyonel cihazlari ve yedek pargalari
kullanin.

UYARI

Klimanin tasinmasi ve yeniden montaji icin bayiinize
danisin. Yanlis montaj su kagaklarina, elektrik carpmasina
ve yangina neden olabilir.

UYARI

Bir sigorta yandiginda, sigortay! yanlis amper degerindeki
bir sigorta veya diger tellerle degistirmeyin. Tel veya bakir
tel kullaniimasi Unitenin bozulmasina ya da yangina yol
acabilir.

DIKKAT

Uzun slre kullanimdan sonra Unite standi ve baglantisinda
hasar kontroll gergeklestirin. Hasarli ise, Unite disebilir ve
yaralanmaya yol acgabilir.

DIKKAT

Yaralanmaktan kaginmak igin Unitenin hava girisi veya
aliminyum kanatlarina DOKUNMAY IN.

A

UYARI

Dis Unitenin hemen yakinina herhangi bir nesne
yerlestirmeyin ve (Unite gevresinde yaprak ve bagska
kalintilarin  birikmemesini saglayin. Yapraklar, Unitenin
icerisine girmesi muhtemel olan kiiglik bocekler icin yasam
alanlaridir. Bunlar unite igerisine girdiginde, elektrikli
pargalarla temas ettikleri zaman bozulmalara, dumana
veya yangina neden olabilirler.

BILGI

Ses basinci seviyesi 70 dBA degerinden azdir.

> &

UYARI

= Yanlis sokme veya takma elektrik carpmasina veya
yangina yol acabileceginden, kendi basiniza Unite
Uzerinde degisiklik yapmayin, Gniteyi demonte etmeyin,
sokmeyin, tekrar kurmayin veya tamir etmeyin.
Saticiniza bagvurun.

= Kaza eseri sogutucu kagaklari olmasi durumunda,
ciplak alev olmadigindan emin olun. Sogutucunun
kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli degildir ve
yanmaz, ancak fan siticilari, gaz ocaklari, vs.
tarafindan kullanilan yanma havasinin bulundugu bir
odaya kazara sizdiginda zehirli gaz Uretecektir.
Calistirmaya tekrar baslamadan 6nce, her zaman
kacak noktasinin onarildigini veya duzeltildigini uzman
personele teyit ettirin.

UYARI

Klimanin montaji ve bagka bir yere yeniden montaji icin
bayiinize danisin. Yanlis montaj su kagaklarina, elektrik
garpmasina ve yangina neden olabilir.

BILDIRIM

Sogutucu akiskan toplama islemi sirasinda, sogutucu
akigkan borularini s6kmeden 6nce kompresori durdurun.
Sogutucu akiskan toplama islemi sirasinda kompresor hala
galisiyorsa ve durdurma vanasi agik konumdaysa, sisteme
hava c¢ekilir. Sogutucu akigkan devresindeki anormal
basin¢g nedeniyle kompresor bozulabilir ve yaralanmalar
meydana gelebilir.

UYARI

Klimay! tutusabilir gaz kagaklarinin ortaya c¢ikabilecegi
yerlere monte etmeyin. Gaz kagagr meydana gelmesi ve
klima etrafinda birikmesi, yangina yol acabilir.

UYARI

Montaj, test ve uygulama malzemelerinin (Daikin
kilavuzlarinda agiklanan talimatlardan oncelikli olarak) ilgili
mevzuata uygun oldugundan emin olun.

TEHLIKE: YANMA RiSKi

= Calisma sirasinda veya calismadan hemen sonra
sogutucu akiskan borularina, su borularina ve dahili
parcalara KESINLIKLE dokunmayin. Bu pargalar gok
sicak veya cok soguk olabilir. Normal oda sicakhgina
donmesi  igin  bekleyin. Mutlaka  dokunmaniz
gerekiyorsa, koruyucu eldiven takin.

= Sizan sogutucu akiskana KESINLIKLE dokunmayin.

UYARI

Sahadaki tim kablo ve komponent tesisat islemleri lisansli
bir elektrikci tarafindan yapilmali ve ilgili mevzuata uygun
olmalidir.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71

R410A split serisi
3P360062-1H — 2016.09

DAIKIN

Montaj kilavuzu

7



3 Kutu hakkinda

A UYARI

Elektrik carpmasi ve yangin risklerinin ortadan kaldiriimasi
icin, bir topraklama kagak detektéri monte edildiginden
emin olun.

A UYARI

YALNIZCA bakir teller kullanin.

= Saha kablolarinin ilgili mevzuata uygun olarak
désendiginden emin olun.

= Tim saha kablolari mutlaka Griinle verilen kablo
semalarina uygun olarak baglanmalidir.

= Kablo demetlerini KESINLIKLE sikmayin ve kablolarin,
borulara ve keskin kenarlara temas etmediginden emin
olun. Terminal baglantilarina  digaridan  baski
uygulanmadigindan emin olun.

= Topraklama kablosunun takildigindan emin olun.
Uniteyi KESINLIKLE bir sebeke borusuna, darbe
emicisine veya telefon topraklamasina topraklamayin.
Topraklamanin yetersiz yapiimasi elektrik garpmasina
yol acabilir.

= Ozel olarak ayrilmis bir gli¢ devresinin kullanildigindan
emin olun. Baska bir cihazla paylasilan bir glg¢
beslemesini KESINLIKLE kullanmayin.

= Gerekli sigortalarin ve devre kesicilerin takildigindan
emin olun.

= Bir toprak kacagi kesicisinin takildigindan emin olun.
Aksi takdirde, elekirik carpmasina veya yangina neden
olabilir.

= Topraklama kagadi koruyucu monte edilecekse,
topraklama kagadi koruyucusunun gereksiz yere
acllmasini 6nlemek icin bu koruyucunun inverter ile
uyumlu (yuksek frekansli elekirik karisimina dayanikli)
oldugundan emin olun.

A UYARI

Besleme kablosu zarar gorirse tehlikeye meydan
vermemek ic¢in imalatgi, servis temsilcisi veya benzer
kalifiye bir personel tarafindan degistirilmelidir.

3 Kutu hakkinda

3.1 Dis Unite

3141 Aksesuarlari dig liniteden s6kmek igin

a b c d
}; 1% 1% 1%
n; %m

Dis (inite montaj kilavuzu

Florlu sera gazlar etiketi

Farkli dillerde yazilmis florlu sera gazlar etiketi
Drenaj tapasi (gévdenin altinda bulunur)

Q0T

4 Hazirhik

4.1 Montaj konumunun hazirlanmasi

= Unitenin rahatca igeri ve disarl tasinmasina izin verecek bir

montaj konumu segin.

= Uniteden desarj edilecek sicak/soguk havanin veya calisma
sesinin bagkalarini rahatsiz etmeyecegi bir konum segin.

= Sese duyarli alanlar (6rn. yatak odasi veya benzeri odalarin
yakini), béylece galisma sesi rahatsizlik yaratmayacaktir.

= Unite etrafinda servis ve hava sirkiilasyonu icin yeterli bosluk
birakin.

= Tutusabilir gaz veya urlin kacagr meydana gelebilecek alanlardan
uzak durun.

Olasi karigmalari 6nlemek igin, gi¢ kablolarini televizyon ve
radyolara en az 1 metre uzaktan gegirin. Radyo dalgalarina bagh
olarak, 3 metrelik mesafe yeterli olmayabilir.

A UYARI

Islanabileceginden i¢ Unitenin ve/veya dis Unitenin altina
KESINLIKLE hicbir sey koymayin. Ana (initedeki veya
sogutucu akiskan borularindaki yogusma, hava filtresinin
kirlenmesi veya drenajin tikanmasi durumunda damlamaya
neden olabilir. Bu da Unitenin altina bulunan esyanin
kirlenmesine veya arizalanmasina sebebiyet verebilir.

411 Dis linite montaj sahasi gereksinimleri

Montaj konumuyla ilgili su hususlari dikkate alin:
>100 >350

« + § {b]>100

———
~E=

<1200

(mm) (mm)

a Hava gikigl
b Hava Girisi

@ BiLDIRIM

= Uniteleri KESINLIKLE birbiri lizerine yerlestirmeyin.
« Uniteyi KESINLIKLE tavana asmayin.

Dis Unitenin hava gikisina dogru esen kuvvetli riizgarlar (=18 km/sa)
kisa devreye (desarj havasinin emilmesine) neden olur. Bu da
sunlara yol acabilir:

= calisma kapasitesinin diismesi;
= Isitma modunda sik sik buzlanmanin artmasi;

= algak basing dislsi veya yilksek basing artisi nedeniyle
calismanin kesilmesi;

= fan arizasi (fana surekli olarak kuvvetli bir rizgar eserse, ¢ok hizh
bir sekilde donmeye baslayabilir ve bozulabilir).

Hava cikigi rlizgara maruz kaliyorsa, bir oluklu plaka monte edilmesi
onerilir.

Dig Unitenin hava girisi duvara bakacak sekilde monte edilmesi
dnerilir, KESINLIKLE dogrudan riizgara maruz kalmamalidir.

Montaj kilavuzu
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4 Hazirhk

a Oluklu plaka
b Hakim riizgar yénu
¢ Hava cikisl

Uniteyi KESINLIKLE asagida belirtilen yerlere monte etmeyin:

= Atmosferde mineral yad budusu, spreyi veya buharinin
bulunabilecegi yerler. Plastik pargalar bozulabilir ve disebilir veya
su sizintisina neden olabilir.

Unitenin kullanim émriinii kisaltacagindan, Unitenin su alanlara
monte edilmesi ONERILMEZ:

= Gerilim dalgalanmalarinin yiksek oldugu yerler
= Araglarda veya gemilerde
= Asitli veya alkalik buhar bulunan yerler

Deniz kenarinda montaj. Dis Unitenin dogrudan deniz riizgarlarina
maruz KALMADIGINDAN emin olun. Bunun nedeni Ginitenin émriind
kisaltabilecek havadaki yiksek tuz dlzeylerinden kaynakl
korozyonun énlenmesi icindir.

Dis Unite yalnizca kapali yerlere monte edilmek ve su ortam sicakligi
arahiginda kullanilmak tzere tasarlanmistir:

Modeller Isitma modu Sogutma modu
RXS50K2V1B -15~18°C -10~46°C
RXS60F4V1B

RX50~60G3V1B

RXS50~60L2V1B

RX60G4V1B

ARXS50G3V1B

ARXS50~71L2V1B |-15~18°C 10~46°C
RXG50K3V1B

Ne? Mesafe
izin verilen maksimum boru uzunlugu 30m
izin verilen minimum boru uzunlugu 3m
izin verilen maksimum yiikseklik farki 20m

Dis Uniteyi dogrudan gelen deniz riizgarlarindan korunacak sekilde
monte edin.

Ornek: Binanin arkasina.

-

H HBHHHBA

Dig Unite dogrudan gelen deniz riizgarlarina maruz kaliyorsa, bir
ruzgar kirici montaji yapiimalidir.

= Ruzgar kirici yliksekligi1,5xdig tnite yiksekligi

= Rlzgar kirictyr monte ederken servis alani gereksinimlerine
dikkat edin.

d
c

[ D

\\“
o &
Qo
H HHHHBH

41.2 Soguk iklimler igin dig liniteyle ilgili ilave
montaj sahasi gereksinimleri

Dis Uniteyi dogrudan kar yagisina karsi koruyun ve dis Unitenin
KESINLIKLE karla kaplanmasina izin vermeyin.

Kar kapagi veya brandasi
Kaide

Hakim ruizgar yonu

Hava cikisi

Q0T

= Her durumda Unitenin altinda en az 300 mm'lik bos alan birakin.
Ayrica, Unitenin beklenen maksimum kar seviyesinin en az
100 mm Uzerine yerlestirildiginden emin olun. Daha ayrintil bilgi
icin bkz. "5.2 Dig Unitenin montaji" sayfa 10.

Cok kar yagisi alan bélgelerde, karin iiniteyi ETKILEMEYECEGI bir
montaj yerinin segilmesi cok Onemlidir. Kar yagisinin yandan
gelmesi olasi ise, IsI esanjor serpantininin kar yagisindan
ETKILENMEMESINI saglayin. Gerekirse, bir kar koruyucu veya
sundurma ve bir kaide tesis edin.

4.2 Sogutucu akigkan borularinin
hazirlanmasi

421 Sogutucu akigkan borusu gereksinimleri

a  Deniz riizgari = Boru malzemesi: Fosforik asitle oksijeni giderilmis dikissiz bakir.
b Bina
¢ Dis iinite = Boru capi:
d Ruzgar kirici
RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Montaj kilavuzu
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5 Montaj

50 ve 60 sinifi

Sivi borulari 36,4 mm (1/4")
Gaz borulari @12,7 mm (1/2")
Sinif 71

Sivi borulari @9,5 mm (3/8")
Gaz borulari 15,9 mm (5/8")

= Boru temper sinifi ve kalinhk:

Dis cap (9) Temper Kalinlik (t)©
derecesi
6,4 mm (1/4") Tavli (O) 20,8 mm a
9,5 mm (3/8") >1 mm @i
12,7 mm (1/2") 20,8 mm
15,9 mm (5/8") >1 mm

(a) Uygulama mevzuatina ve Unitenin maksimum galisma
basincina dayali olarak (bkz. “PS High”, Unite etiketi), daha
bly(k bir boru kalinligi gerekli olabilir.

4.2.2 Sogutucu akigkan borularinin yalitimi

Sicaklik 30°C'den ve bagil nem %80'den ylksekse, yalitim ylzeyi
Uzerindeki yogusmanin 6nline gecilmesi igin yalitim malzemesinin
kalinhgi en az 20 mm olmalidir.

= Yalitim malzemesi olarak asagidaki degerlere sahip polietilen
képuk kullanin:

= 1sI aktarma orani 0,041 ila 0,052 W/mK (0,035 ila 0,045 kcal/mh
°C)

= en az 120°C isi direnciyle

= Yahtim kahnhgi

Boru dis capi (9,) | Yalitim i¢ capi (&) | Yalittm kalinhigi (t)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm

9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm

12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm

15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm

.t
5 Montaj
5.1 Unitelerin agiimasi

511 Dis liniteyi agmak igin

A TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

TEHLIKE: YANMA RiSKi

5.2 Dis unitenin montaji

5.2.1 Montaj yapisini hazirlamak igin

1 Montaj zeminin mukavemetini ve duzlugunu kontrol edin, aksi
takdirde Unite monte edildikten sonra calisma titresimlerine
veya ylksek calisma sesine neden olabilir.

2 4 takim M8 veya M10 ankraj civatasi, somun ve pul (sahada
temin edilir) hazirlayin.

3 Uniteyi ankraj civatalariyla saglam sekilde sabitleyin.

Nailn

20 mm

I

(mm)

Her durumda Unitenin altinda en az 300 mm'lik bos alan birakin.
Ayrica, Unitenin beklenen maksimum kar seviyesinin en az 100 mm
Gzerine yerlestirildiginden emin olun. Bu durumda bir kaide insa
edilmesi énerilir.

i

(mm)

a Beklenen maksimum kar yuksekligi

Unite duvar braketlerine monte edilecekse, iiniteyi su sekilde monte
edin:

Montaj kilavuzu
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5 Montaj

5.2.2 Dis uiniteyi monte etmek igin

AUC:U@A@A

Q- [wanro

5.2.3 Drenaji saglamak igin
Yogusma suyunun dogru sekilde tahliye edilebildiginden emin olun.
@ BILDIRIM
Dis unite drenaj delikleri engelleniyorsa, dis Unitenin
altinda en az 300 mm'lik bir bosluk birakin.

« Uniteyi buz olugumunun engellenmesi icin uygun bir drenaj
saglanabilecek bir temele yerlestirin.

= Unite etrafindaki atik suyu tahliye etmek igin temel etrafinda bir su
(mm) drenaj kanali hazirlayin.

) R = Drenaj suyunun insanlarin yiridiigi yerlere akmamasina dikkat
a  Beklenen maksimum kar yliksekligi edin, aksi takdirde sifirin altindaki dis ortam sicakliklarinda bu
yerler kayganlagabilir.

= Uniteyi bir kasa (izerine monte ediyorsaniz, liitfen (initedeki suyun
asagl gegcmemesi icin su gegirmez plakayi tUnitenin 150 mm altina
takin (asagidaki sekle bakin).

= Gerekirse, tahliye igin bir tahliye tapasi kullanin.

—p—
b
a c
~
X
d
a Drenaj deligi
b Drenaj tapasi
c Altgbvde
d Drenaj hortumu (816 mm, sahada temin edilir)

5.24 Dis linitenin diismesini 6nlemek igin

Unite giiglli riizgar tarafindan devrilebilecek bir yere monte
edilmigse, su 6nlemleri alin:

1 Asagidaki sekilde gosterildigi gibi 2 adet kablo (sahada temin
edilir) hazirlayin.

2 2 kabloyu dis Unite tzerinden gegirin.

Kablonun boyaya zarar vermesini énlemek igin, kablolar ile dis
Unite arasina kauguk bantlar (sahada temin edilir) yerlestirin.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Montaj kilavuzu
R410A split serisi 1 1
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5 Montaj

4 Kablolarin uclarini takin. Bu uglar sabitleyin.

5.3 Sogutucu akiskan borularinin
baglanmasi

BILGI

Sogutucu akiskan borularini kontrol etmeden KESINLIKLE
sogutucu akiskan kesme vanasini agmayin. ilave sogutucu
akigkan doldurmaniz gerekiyorsa, sogutucu akiskan
kesme vanasini doldurma isleminden sonra agmaniz
Onerilir.

TEHLIKE: YANMA RISKi

5.3.1 Sogutucu borularinin baglantisi yapilirken
dikkat edilecekler

DIKKAT

» Konik parga iizerinde KESINLIKLE madeni yag
kullanmayin.

» Onceki kurulumlardan kalan borulari KESINLIKLE
tekrar kullanmayin.

= Kullanim omrinin kisalmamasi igin, bu R410A
tinitesine KESINLIKLE bir kurutucu monte etmeyin.
Kurutucu maddeler ¢oziinerek sisteme zarar verebilir.

@ BiLDIRIM
Sogutucu akigkan borulariyla ilgili olarak su hususlari
dikkate alin:

= Sogutucu dongusune belirtilen sogutucu akiskan
disinda baska higbir seyin (6rn. hava) karismamasini
saglayin.

= Sogutucu akiskan ilave ederken, yalnizca R410A
kullanin.

= Basinca dayanikli olmasi ve yabanci maddelerin (6rn.
manifold gosterge seti) sisteme  karigmasinin
onlenmesi igin yalnizca R410A kurulumlari igin 6zel
olarak tasarlanmis montaj aletleri (6rn. gosterge
manifoldu, yikleme hortumu) kullanin.

= Borulari, konik parcalari KESINLIKLE mekanik gerilime
maruz kalmayacak sekilde monte edin.

« igerisine pislik, sivi veya toz girmemesi igin, borulari
asagidaki tabloda agiklandigi sekilde koruyun.

= Bakir tupleri duvarlardan gecirirken dikkatli olun
(asagidaki sekle bakin).

5.3.2 Sogutucu borularinin baglantisi yapilirken
dikkat edilecekler

Borulari baglarken su hususlari dikkate alin:

= Bir konik somun takarken, konik parganin i¢ yuzeyini eter veya
ester yagiyla kaplayin. Saglam sekilde sikmadan 6nce, elinizle 3
veya 4 tam tur sikin.

— v
BN S
|
/

= Bir konik somunu gevsetirken daima iki anahtari birlikte kullanin.

= Boru baglantilarini yaparken konik somunu sikmak igin daima bir
somun anahtari ile tork anahtarini birlikte kullanin. Bdylece,
somunun c¢atlamasi ve kagaklar 6nlenmis olur.

a Tork anahtar

b  Somun anahtari

¢ Boru birlegimi

d Konik somun

Boru boyutu | Sikma torku Konik Konik sekli
(mm) (Nem) boyutlari (A) (mm)
(mm)
76,4 14,2~17,2 8,7~9,1 o2
I5o0

29,5 32,7~39,9 £0N
212,7 49,5~60,3 16,2~16,6 1 | f\R c0s-0
15,9 61,8~75,4 19,3~19,7 T

X B X

5.3.3 Boru dirsek talimatlan

BlUkme igin bir boru bikme aleti kullanin. Tim boru dirsekleri
mumkin oldugunca yumusak gegcisli olmahdir (dirsek yarigapi
30~40 mm veya daha yiiksek olmalidir).

5.34 Boru ucunun konik kesilmesi igin

Unite Montaj siiresi Koruma yéntemi
Dis Unite >1 ay Boruyu sikistirin
<1ay Boruyu sikigtirin veya
ig tinite Siireden bagimsiz ~ |Pantiayin

DIKKAT

= Konik kesimin dogru yapilamamasi sogutucu gazi
kacagina neden olabilir.

« Konik borulari  KESINLIKLE tekrar kullanmayin.
Sogutucu gaz kagaklarini dnlemek icin yeni havsalar
kullanin.

= Uniteyle birlikte verilen havsa basli somunlari kullanin.
Farkli havga somunlarinin kullaniimasi, sogutucu gaz
kagaklarina neden olabilir.

1 Boru ucunu bir boru kesiciyle kesin.

2 Boruya girmemesi igin, kesilen yuzeyin asagi bakan capaklarini
temizleyin.

Montaj kilavuzu
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5 Montaj

1

a—/ \b

a Tam dik acida kesin.
b Capaklari temizleyin.

3 Stop vanasindan havsa somununu sokin ve boru uzerine
yerlestirin.

4 Boruyu konik kesin. Tam olarak asagidaki sekilde gosterildigi
konuma ayarlayin.

2

R410A igin konik Klasik konik kesim aleti
kesim aleti Circirli Kelebek somun
(circirh) tipi
(Ridgid tipi)
(Imperial tipi)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Konik kesimin dogru sekilde yapildigini kontrol edin.
L

a ——

a Havsanin ig ylzeyi piriizsiz olmalidir.

b Boru ucuna esit olarak tam daire seklinde havsa
aciimahdir.

¢ Havsa somununun takildigindan emin olun.

5.3.5 Stop vanasi ve servis agzi kullanimi

Durdurma vanasini takmak igin

Su hususlari dikkate alin:

= Durdurma vanalari fabrikada kapanir.

= Asagidaki sekilde vananin kapatilmasi igin gerekli tum pargalar
gOsterilmistir.

a Servis portu ve servis portu kapagi

b Vana mili
¢ Saha boru baglantisi
d Mil kapagi

= Calisma sirasinda her iki durdurma vanasini da agik tutun.

« Vana miline KESINLIKLE asiri kuvvet uygulamayin. Aksi takdirde,
vana govdesini kirabilirsiniz.

= Durdurma vanasini daima bir somun anahtariyla sabit tutun ve
havsa basi somunu bir tork anahtariyla gevsetin veya sikin.
Somun anahtariyla mil kapagindan tutmayin, aksi takdirde
sogutucu akiskan kagagi meydana gelebilir.

a Somun anahtari
b Tork anahtari

= Calisma basincinin disiuk olacadi (6rn. dis ortam sicaklid
distkken sogutma islemi uygulanmasi durumunda) bekleniyorsa,
donmanin 6nlenmesi i¢in gaz hattindaki durdurma vanasinda
bulunan havsa somunun sizdirmazhidini silikon sizdirmazlik
malzemesi kullanarak saglayin.

Silikon sizdirmazlik malzemesi (bosluk kalmadigindan
emin olun).

Durdurma vanasini agmak/kapatmak igin
1 Vana kapagini gikartin.

2 Vana miline (sivi tarafindan: 4 mm, gaz tarafindan: 6 mm) bir
lokma anahtari yerlestirin ve vana milini:

Acgmak igin saat yonlinln tersine veya.
Kapatmak i¢in saat yonuine cevirin.

3 Vana mili daha fazla gevrilemeyene kadar devam cevirmeye
edin. Vana artik agik/kapali konumdadir.
Mil kapagini takmak igin
Su hususlari dikkate alin:

= Mil kapagdi, okla gosterilen yerden yalitilmistir. Hasar vermemeye
dikkat edin.

N

= Durdurma vanasini taktiktan sonra, mil kapaginin saglam sekilde
sikildigindan emin olun.

= Sikma torklari igin, asagidaki tabloya bakin.

= Mil kapagini siktiktan sonra, sogutucu akiskan kagagi olup
olmadigini kontrol edin.

Oge Sikma torku (N-m)
Mil kapagi (sivi tarafi) 21,6~27,4@
32,7~39,9®)
Mil kapagi (gaz tarafi) 48,1~59,7@
60,1~74,6®
Servis portu kapagi 10,8~14,7

(a) 50 ve 60 sinifiigin.
(b) 71 sinifiigin.

Servis kapagini takmak icin

Su hususlari dikkate alin:

= Servis portu, Schrader tipi bir vana oldugundan daima vana
bastirma pimine sahip bir yiikleme hortumu kullanin.

= Servis portunu taktiktan sonra, servis portu kapagini saglam
sekilde sikin. Sikma torku icin, "Mil kapadini takmak
icin" sayfa 13 boliminde verilen tabloya bakin.

= Servis portu kapagini siktiktan sonra, sogutucu akiskan kacagi
olup olmadigini kontrol edin.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
R410A split serisi
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5.3.

1

2

5.4

5.4.

6 Sogutucu akigkan borusunu dis uniteye
baglamak igin

ic Giniteden gelen sivi sogutucu akigkan baglanti pargasini dig
Unitenin sivi kesme vanasina baglayin.

[
b
a Sivi durdurma vanasi

b Gaz durdurma vanasi
¢ Servis portu

ic Giniteden gelen gaz sogutucu akiskan baglanti parcasini dis
Unitenin sogutucu akiskan kesme vanasina baglayin.

Sogutucu akigkan borularinin
kontroli

1 Kagak kontrolii igin

@ BiLDIRIM

Unitenin maksimum galisma basincini GECMEYIN (bkz.
“PS High”, lnite etiketi).

®

BILDIRIM

Teknik hirdavat saticisi tarafindan tavsiye edilen bir kopik
testi ¢ozeltisi kullanmayi ihmal etmeyin. Havsa somunlarin
gatlamasina (sabunlu su, borular sogudugunda donacak
olan nemi emen tuz igerebilir) velveya havsall
baglantilarda korozyona (sabunlu su, piring havsa somunu
ile bakir havsa arasinda korozif bir etki yaratan amonyak
icerebilir) yol agabilecek sabunlu su kullanmayin.

1

3

5.4.

Sistemi, en az 200 kPa'llk (2 bar) bir gosterge basinci elde
edilinceye kadar nitrojen gaziyla doldurun. Kuguk kacaklarin
tespit edilmesi igin 3000 kPa'ya (30 bar) kadar
basinglandiriimasi dnerilir.

Kabarcik testi ¢ozeltisini tum baglantilara uygulayarak kacak
olup olmadigini kontrol edin.

Tum azot gazini tahliye edin.

2 Vakumlu kurutma gergeklestirmek icin

Vakum pompasini ve manifoldu su sekilde baglayin:

(]

-

b

1Y
o
=

K

ks
r

g h i
Basing dlger
Gosterge manifoldu
Alcak basing vanasi (Lo)
Yiksek basing vanasi (Hi)
Sarj hortumlari
Vakum pompasi
Servis portu
Vana kapaklari
Gaz durdurma vanasi
Sivi durdurma vanasi

-TQ 4 ® Q20T O

—

Manifolddaki basing —-0,1 MPa (-1 bar) olana kadar sistemi
vakumlayin.

4-5 dakika boyunca oldudu gibi birakin ve ardindan basinci
kontrol edin:

Basing... Durum...

Degismiyorsa

Sistemde nem yoktur. Bu
prosedur tamamlanmistir.

Sistemde nem vardir. Bir
sonraki adima gegin.

Artiyorsa

Manifolddaki basing 0,1 MPa (-1 bar) olana kadar sistemi en
az 2 saat bosaltin.

Pompayi KAPALI konuma getirdikten sonra, basinci en az
1 saat boyunca kontrol edin.

Hedef vakum degerine ULASILAMAZSA veya vakum 1 saat
boyunca korunamazsa, su islemleri uygulayin:

= Kagak olmadigini tekrar kontrol edin.
= Vakumlu kurutma islemini tekrarlayin.

@ BiLDIRIM

Borulari  monte ettikten ve vakumlama islemini
tamamladiktan sonra gaz kesme vanasini acgtiginizdan
emin olun. Sistemin vana kapaliyken calistiriimasi
durumunda kompresor arizalanabilir.

5.5 Sogutucu akigkan doldurma
5.5.1 lilave sogutucu akigkan miktarini
belirlemek igin
Toplam sivi borusu Durum...
uzunlugu...

<10m ilave sogutucu akigkan EKLEMEYIN.

>10 mise R=(toplam sivi borusu uzunlugu (m)—
10 m)x0,020
R=ilave sarj miktari (kg)(0,1 kg ve katlarina
yuvarlanir)

BiLGI

Boru uzunlugu sivi borularinin tek yonli uzunlugunu ifade
eder.

Montaj kilavuzu
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5.

5.2 Sogutucu akigskan doldurmak igin

A UYARI

= Sogutucu akigkan olarak yalnizca R410A kullanin.
Diger maddeler patlamalara ve kazalara neden olabilir.

= R410A florlu sera gazlan igerir. Kiresel 1sinma
potansiyeli (GWP) degeri 2087,5'ir. Bu gazlarin
atmosfere salinimina KESINLIKLE izin vermeyin.

= Sogutucu akiskan doldururken, daima koruyucu eldiven
ve koruyucu gozluk takin.

Yalnizca sistemde kullanilan sogutucu akiskan tipine 6zel aletler
kullanin; bdylece basing direncini saglar ve sisteme yabanci
madde girigini Onlersiniz.

= Sivi sogutucu akiskani su sekilde sarj edin:

Eger Ardindan,

Bi

(6rn., “Sivi doldurma sifonu takili”
isareti tagiyan tip)

r sifon tlpl mevcuttur Tip bas yukari konumdayken

sarj edin.

Bir sifon tiipii mevcut DEGILDIR

Tup bas asagdi konumdayken sarj

edin.

= Sogutucu akigkan tiplerini yavasca agin.

Sogutucu akiskani sivi fazda doldurun. Gaz fazda doldurulmasi,
normal galismayi engelleyebilir.

On sart: Sogutucu sarji yapmadan &nce, sogutucu borularinin
baglandigindan ve kontrol edildiginden (kagak testi ve vakumla

ku
1

rutma) emin olun.

Sogutucu akiskan tliptind servis portuna baglayin.

2 ilave sogutucu miktarini sarj edin.

3 Gaz stop vanasini agin.

Sistem sokuldigunde veya yeri degistirildiginde sogutucu akiskanin

tahliye edilmesi

"z

5

1

gerekiyorsa, daha ayrintih  bilgi icin bkz.
.1 Sogutucu akigkani toplamak igin" sayfa 18.

5.3 Florlu sera gazlan etiketini yapistirmak

icin
Etiketi su sekilde doldurun:
(L) contains fiuorinated g gases a
[RXXX] ©- kg ——b

GWP: XXX

IS T

ﬁr‘ 9 9+0- |kg——d
GWPxkg _|
oo | tCOeq— e

Uniteyle birlikte, birden fazla dilde hazirlanmis florlu sera
gazi etiketi verilirse (aksesuarlara bakin), kullandiginiz
dildeki etiketi gikarin ve a. lizerine gelecek sekilde
yapistirin.

b Fabrikada doldurulan sogutucu akiskan: tnite Gzerindeki

etikete bakin

Doldurulan ilave sogutucu akigkan miktari

Toplam sogutucu akigkan miktari

e Toplam sogutucu akiskan sarjinin ton CO, esdegeri olarak
ifade edilen sera gazi emisyonlari

f GWP = Kiresel 1sinma potansiyeli

Qo

@ BiLDIRIM

Avrupa'da, toplam sogutucu akiskan sarjinin sera gazi
emisyonlari (ton CO, esdegeri olarak ifade edilir), bakim
araliklarinin  belirlenmesi igin  kullaniimaktadir.  lgili
mevzuata uygun hareket edin.

Sera gazi emisyonlarinin  hesaplanmasi igin
kullanilacak formiil: Sogutucu akiskanin GWP degeri x
Toplam sogutucu akigkan sarji [kg] / 1000

5.6

Elektrik kablolarinin baglanmasi

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RISKI

UYARI

Gli¢ besleme kablolari igin DAIMA ¢ok gekirdekli kablo
tercih edin.

A

A UYARI

= Tum kablo baglantilari tamamlanana kadar glc¢
beslemesini ACIK konuma getirmeyin. Aksi takdirde,
elektrik carpmasi meydana gelebilir.

= Kablo calismasi tamamlandiginda, giic beslemesini
aclk konuma getirmeden once tim kablolarin dogru
sekilde baglandigini bir kez daha kontrol edin.

= Sahada temin edilen tium pargalar, malzemeler ve
elektrik isleri MUTLAKA ilgili mevzuata uygun olmalidir.

UYARI

= Elektrik isleri tamamlandiktan sonra, her bir elektrikli
bilesenin ve elektrikli bilesen kutusu igindeki terminalin
saglam sekilde baglandigini onaylayin.

= Uniteyi calistirmadan  6nce  tim

kapatildigindan emin olun.

kapaklarin

A UYARI

= Gug beslemesinde eksik veya yanlis bir N fazi varsa,
cihaz arizalanabilir.

= Uygun topraklama olusturun. Uniteyi KESINLIKLE bir
sebeke borusuna, darbe emicisine veya telefon
topraklamasina topraklamayin. Kusurlu topraklama,
elektrik carpmasina neden olabilir.

= Gerekli sigortalari veya devre kesicileri takin.

= Elektrik kablolarini kablo kelepceleri kullanarak
sabitleyin ve kablolarin keskin kenarlarla ve borularla,
ozellikle de yliksek basing tarafindaki borularla temas
etmemesine dikkat edin.

= Hasar gérmus kablolari, soyulmus iletken kablolarini,
uzatma kablolari veya vyildiz sistemi baglantilarini
kullanmayin. Aksi takdirde, asiri 1sinma, elektrik
garpmasi veya yangin meydana gelebilir.

= Bu Uinitede bir inverter bulundugundan KESINLIKLE faz
ilerletme  kapasitori  kullanmayin. Faz ilerletme
kapasitoru performansi dusurur ve kazalara yol agabilir.

= Sahada temin edilen elektrik parcalarini Unite iginde
kullanmayin.

= g Unitenin giic beslemesini KESINLIKLE dis (niteye
baglamayin. Aksi takdirde, elektrik carpabilir veya
yangin cikabilir.

= Diger aksesuarlarin glic beslemesini KESINLIKLE

terminal bloguna baglamayin.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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5 Montaj

@ BiLDIRIM
Gug kablo tesisati dosenirken dikkat edilecekler:
= Gug terminal bloguna farkl kalinliklardaki kablolari

baglamayin (gl¢ kablosu baglantisindaki gevseklik,
anormal isiya neden olabilir).

= Ayni kalinliktaki kablolari bagdlarken asagidaki sekilde
gosterildigi gibi yapin.

N
( ][ ) o L
(X1 | [ ]

O X X

= Kablo baglantisinda, belirlenmis gl¢ kablosunu
kullanin ve siki bir sekilde baglayin, sonra terminal
kartina harici baski uygulanmasini 6nlemek igin
emniyete alin.

= Terminal vidalarini sikmak icin uygun bir tornavida
kullanin. Kiguk agizh bir tornavida basa zarar verir ve
uygun sikma imkanini yok eder.

= Terminal vidalari fazla sikilirsa kirilabilir.

Kablolarin uglarindaki yalitimi (20 mm) soyun.

/ ’ / i
a Kabloyu bu noktaya kadar soyun.
Asagidakileri akilda tutun:

b Kablonun geregdinden fazla siyrilmasi elektrik carpmasina
veya kagaga yol acabilir.

= Orgilii iletken kablolar kullaniliyorsa, uglara yuvarlak kablo
pabuclari takin. Yuvarlak kablo pabucunu kabloya siyrilan alani
kapatacak sekilde takin ve terminali uygun bir aletle sikin.

b a

a Orgiilii iletkenli kablo
b Yuvarlak sikistirma stilindeki terminal

= Kablolari déserken su yontemleri kullanin:

Kablo tipi
Tek damarli kablo

Montaj yontemi

At c _@
|

a Kivriml tek g¢ekirdekli kablo

o
o

’:—o
@_E
3

b Vida

¢ Duz pul
Yuvarlak kablo C‘T T bc
pabuglu 6rgll = ‘ B J
- O] ¢ Neo! | e
iletken kablo 45

a Terminal
b Vida

c Diz pul

Sikma torklari

Oge Sikma torku (Nem)
1,2~1,5

M4 (X1M)
M4 (toprak)

EN/IEC 61000-3-12 (Her bir fazda >16 A ve <75 A giris akimi ile
kamuya acik disik akimli sistemlere baglanan cihaz tarafindan
Uretilen harmonik akimlar igin sinirlari  tespit eden Avrupa/
Uluslararasi Teknik Standardi.) ile uyumlu cihaz.

5.6.1 Standart kablo bilesenlerinin 6zellikleri

Parga

Gug¢ besleme Gerilim 220~240V

kablosu Faz 1~
Frekans 50 Hz

Kablo boyutu Mutlaka ilgili mevzuata

uygun olmalidir

Ara baglanti kablosu Kablo kesiti minimum
2,5 mm?dir ve 220~240 V

icin gecerlidir

Onerilen saha sigortasi 20 A

Toprak kacagi devre kesicisi Mutlaka ilgili mevzuata

uygun olmalidir

5.6.2 Elektrik kablolarini dig liniteye baglamak
icin
1 Dis paneli ¢ikartin.
2 Anahtar kutusu kapagini cikartin.

3 Kablo pabucunu agin.

4 Ara baglanti kablosunu ve gli¢c beslemesini su sekilde baglayin:

5 Terminal vidalarini saglam sekilde sikin. Bir yildiz uglu
tornavida kullanmanizi 6neririz.

Montaj kilavuzu
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6 Devreye Alma

6 Anahtar kutusu kapagini takin.

7 Dis paneli monte edin.
5.6.3 Bekleme moduyla elektrik tasarrufu

Bekleme modu hakkinda

Bu mod, dig Unitenin gu¢ beslemesini KAPALI konuma getirir ve i¢
Uniteyi bekleme moduna gegirir. BOylece i¢ Unitenin gli¢ tiketimini
dusurar. Bu mod sadece su modeller igin gegerlidir: FTXS50K2V 1B,
FVXG50K2V1B, FTXG50LV1BW ve FTXG50LV1BS.

BILGI
Bekleme modu Uniteler tarafindan SADECE yukarida
aciklandigi sekilde kullanilabilir.

A UYARI

Konektorli baglamadan veya konektoriin baglantisini
kesmeden 6nce gucun KAPALI oldugundan emin olun.

BILGI
Bekleme modunun gegerli OLMADIGI bir i¢ (inite
kullantyorsaniz MUTLAKA konektori baglamalisiniz.

Bekleme modunu ayarlamak igin
1 Gug beslemesini KAPALI konuma getirin.
2 Dis paneli gikartin.
3 Anahtar kutusu kapagini ¢ikartin.
4

Bekleme modu konektérunln baglantisini kesin.

L&

[Pe— -]
E.

5 Gug beslemesini KAPALI konuma getirin

5.6.4 Diisiik dis ortam sicakliklarinda sogutma
cihazlari ve bilgisayar odalari

Tesis modu hakkinda

Bu mod, makine dairesi veya bilgisayar odalari gibi tesisler igin 6zel
olarak tasarlanmistir. KESINLIKLE insanlarin bulundugu konut veya
ofis uygulamalarinda kullanmayin.

Tesis modunu ayarlamak igin

PCB (izerindeki J6 atlatma kablosunu keserken calisma sicaklik
arahgr —15°C'ye kadar genigler. Dis ortam sicakhgi, —18°C'nin altina
dustiginde tesis modu durur ve sicaklik tekrar yukseldiginde
yeniden galismaya baslar.

1 Ust plakanin vidalarini sékiin.
2 Damlama o6nleyici kapagdi ¢ikartin.

3 PCB lzerindeki J6 atlatma kablosunu kesin.

a Ustplaka
b Damlama dnleyici kapak
c PCB

BiLGI
= ACIK velveya KAPALI konuma gecen dis Unite fani
nedeniyle, i¢ Unite tarafindan kesikli bir calisma sesi

Uretilebilir.

Tesis modunun kullanildi§i odalara KESINLIKLE
nemlendiriciler veya nemi arttirabilecek  diger
ekipmanlar yerlestirmeyin.

J6 atlatma kablosunun kesilmesi, i¢ Unite faninin en
yuksek devrine ¢gikmasina neden olur.

5.7 Dis unitenin montajinin
tamamlanmasi

5.71 Dis linite montajini tamamlamak igin

1 Sogutucu akiskan borularini ve ara baglanti kablosunu asagida
gosterildigi sekilde yalitin ve sabitleyin:

Gaz borusu

Gaz borusu yalitimi
Ara baglanti kablosu
Sivi borusu

Sivi borusu yalitimi
Kaplama bandi

-0 Q0T QO

2 Servis kapagini takin.

6 Devreye Alma

@ BiLDIRIM
Uniteyi KESINLIKLE termistorler ve/veya basing sensorleri/
anahtarlari olmadan galistirmayin. Kompresér yanabilir.

6.1 Devreye alma sirasinda dikkat
edilecekler

BILGI
Unite ilk defa calistirildiktan sonra gegen siirede gerekli
glg, Unite Uzerindeki etikette belirtilen degerden yiksek
olabilir. Bu durum kompresorin sorunsuz galisma ve sabit
glc tuketimine erismesi icin 50 saat boyunca kesintisiz
calistirimasi gerekmesinden kaynaklanir.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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7 Bertaraf

@ BiLDIRIM
Uniteyi KESINLIKLE termistorler ve/veya basing sensorleri/
anahtarlari olmadan galistirmayin. Kompresor yanabilir.

6.2 Devreye alma oncesi kontrol listesi
Asagidaki kontroller TAMAMLANMADAN sistemi CALISTIRMAYIN:

O i¢ linite dogru sekilde monte edilmelidir.

Dis tinite dogru sekilde monte edilmelidir.

Sistem dogru sekilde topraklanmali ve topraklama
terminalleri sikilmahdir.

Sigortalar veya yerel olarak takilan koruma cihazlari bu
kilavuza uygun olmalidir ve bypasslanmamalidir.

Giic besleme gerilimi Unitenin bilgi etiketinde yazili
gerilime uygun olmalidir.

Anahtar kutusunda KESINLIKLE gevsek baglanti veya
hasarli elektrik bileseni bulunmamalidir.

ic ve dis lnitelerin igerisinde KESINLIKLE hasarh bilegen
veya sikismig borular bulunmamalidir.

KESINLIKLE sogutucu akigkan kagagi bulunmamalidir.

Sogutucu akiskan borular (gaz ve sivi) termal olarak
yalitiimahdir.

Dogru boyutta borular ddsenmeli ve borular dogru sekilde
yalitilmahdir.

Dis unitedeki durdurma vanalari (gaz ve sivi) tamamen
acik olmahdir.

Asagidaki saha kablolan, bu kilavuza ve ilgili mevzuata
uygun olarak dis Unite ile i¢ Unite arasina désenmelidir.

Drenaj

EREERE RN RN

Drenaj akisinin rahat oldugundan emin olun.

Olasi sonug: Yogusma suyu damlayabilir.

i¢ tinite, uzaktan kumandadan sinyal alir.

(]

Belirtilen kablolar ara baglanti kablosu olarak kullanilir.

(]

6.3 Bir test ¢calistirmasi
gergeklestirmek igin

On sart: Giig beslemesi mutlaka belirtilen aralikta olmaldir.

On sart: Test isletmesi, sogutma veya Isitma modunda

gerceklestirilebilir.

On sart: Tim islevlerin ve pargalarin dogru calistigindan emin
olunmasi igin test isletmesi mutlaka i¢ Unitenin kullanim kilavuzuna
uygun olarak yurattlmelidir.

1 Sogutma modunda programlanabilir en duslk sicakhigi segin.
Isitma modunda ise programlanabilir en yuksek sicakligi segin.
Gerekirse, test isletmesi devre disi birakilabilir.

2 Test isletmesi tamamlandiginda sicakhgi normal bir seviyeye
ayarlayin. Sodgutma modunda: 26~28°C, isitma modunda:
20~24°C.

3 Uniteyi KAPALI konuma getirdiginizde sistem 3 dakika sonra
calismayi durdurur.

BiLGI
» Unite KAPALI konuma getirilse dahi elektrik tiketmeye
devam eder.

= Bir glg¢ kesintisinin ardindan glg¢ geri geldiginde
¢alisma en son secilen modla devam eder.

6.4 Zorlamali sogutmayi baglatmak ve
durdurmak igin

Zorlamali sogutma islemi yirttmek igin 2 ydontem mevcuttur:

1 i¢ Unitenin ACMA/KAPAMA diigmesi (i¢ nitede varsa) kullanihr
veya
2 dis Unite zorlamali sogutma islemi digmesi kullanihr.

Yéntem 1: ig iinitenin AGMA/KAPAMA diigmesi kullaniliyorsa
ACMA/KAPAMA dugmesini en az 5 saniye basih tutun.

Sonug: Calisma baslar. Zorlamali sogutma islemi 15 dakika sonra
otomatik olarak durur. iglemi durdurmak igin, ACMA/KAPAMA
digmesine basin.

Yontem 2: Dis iinite kullaniliyorsa
= Dis Uniteyi ACIK konuma getirin.

* Glcl ACIK konuma getirdikten sonra 3 dakika icinde zorlamali
sogutma digmesine (SW1) basin. Sonug: Calisma baslar.

= Zorlamali sogutma islemi 15 dakika sonra otomatik olarak durur.
islemi durdurmak igin, diigmeye (SW1) basin.

6.5 Dis linitenin ¢alistiriimasi

Sistemin yapilandiriimasi ve devreye alinmasi igin, i¢ Unite montaj
kilavuzuna bakin.

7 Bertaraf

71 Sogutucu akigkani toplamak igin

Ornek: Cevreyi korumak igin (niteyi tasirken veya Uniteyi bertaraf
ederken pompayi bosaltin.

TEHLIKE: PATLAMA RISKIi

Gaz toplama - Sogutucu kagagi. Sistemin gazini
toplamak istiyorsaniz ve sogutucu devresinde kacak varsa:

= Sistemdeki tim sogutucuyu dis Unitede toplayabilen
Unitenin  otomatik gaz toplama  fonksiyonunu
KULLANMAYIN. Olasi sonug: Calisan kompresoérin
icine giden hava yiiziinden kendiliginden yanma ve
kompresoriin patlamasi.

= Unitenin kompresorinin calismak zorunda
KALMAYACAGI ayri bir geri kazanma sistemi kullanin.

@ BILDIRIM

Sogutucu akigkan toplama iglemi sirasinda, sogutucu
akigkan borularini sbkmeden 6nce kompresori durdurun.
Sogutucu akigkan toplama islemi sirasinda kompresor hala
galisiyorsa ve durdurma vanasi agik konumdaysa, sisteme
hava ¢ekilir. Sogutucu akiskan devresindeki anormal
basing nedeniyle kompresor bozulabilir ve yaralanmalar
meydana gelebilir.

Montaj kilavuzu
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8 Teknik veriler

Sogutucu akiskan toplama islemi sonucunda sistemdeki tim
sogutucu akiskan dis Uniteye bosalir.

1
2
3

8

Sivi durdurma ve gaz durdurma vanalarinin kapaklari ¢ikartin.
Zorlamali sogutma islemi uygulayin.

5 ila 10 dakika (¢ok dustk dis ortam sicakliklarinda (<-10°C)
yalnizca 1 ila 2 dakika) sonra sivi durdurma vanasini bir Alyan e
anahtariyla kapatin.

Vakum degerine ulasilip ulasiimadigini manifolddan kontrol
edin.

2-3 dakika sonra gaz durdurma vanasini kapatin ve zorlamali
sogutma islemini durdurun.

Teknik veriler

b

ey

[

©OQ 0T O

g O—a
Sro—,

Gaz durdurma vanasi
Kapatma yénu

Alyan anahtari

Vana kapag

Sivi durdurma vanasi

En son teknik verilerin bir alt kiimesine bolgesel Daikin web sitesinden (genel erisime agik) ulasilabilir. En son teknik verilerin tam kiimesine
Daikin dis agindan (kimlik denetimi gerekir) ulasilabilir.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN
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8 Teknik veriler

8.1 Kablo semasi

Birlestiriimis Kablo Semasi Lejanti

genel goriinimde parga kodunda ™" simgesiyle gosterilir.

iigili pargalar ve parga numaralan igin, Giniteyle birlikte verilen kablo semasi gikartmasina bakin. Parga numaralar, Arapga rakamlaria artan sirada verilir ve asagidaki

g DEVRE KESICI D KORUYUCU TOPRAKLAMA
—@— BAGLANTI KORUYUCU TOPRAKLAMA (VIDA)
—(= , D» KONEKTOR @ DOGRULTUCU
L TOPRAKLAMA ——)— ROLE KONEKTORU
s ] = SAHAKABLOSU @ KISA DEVRE KONEKTORU
e — SIGORTA —QO— TERMINAL
_&_ IC UNITE [T 1] TERMINAL SERIDI
INDOOR
-_’D‘_ DIS UNITE O e KABLO KELEPGESI
OUTDOOR
BLK : SIYAH GRN : YESIL PNK . PEMBE WHT : BEYAZ
BLU : MAVI GRY : GRI PRPPPL : MOR YIW :  SARI
BRN : KAHVERENGI ORG : TURUNCU RED © KIRMIZI

AP BASKILI DEVRE KARTI PS ANAHTAR GUG BESLEMESI

BS* AGMA/KAPAMA DUGMES, GALISTIRMA DUGMESI pTC* TERMISTOR PTC

BZ H'O SESLI UYARI Q YALITILMIS KAPILI iKi KUTUPLU TRANSISTOR

(IGBT)

c* KAPASITOR QD TOPRAK KAGAGI DEVRE KESICISI

AC*, CN*, E*, HA®, HE, HL*, HN*, BAGLANTI, KONEKTOR QL ASIRI YUK KORUYUCU

HRY, MR*_A, MR* B, $* U, V,

W, X*A

D%, V'D DIYOT QM TERMALANAHTAR

DB* DIYOT KOPRUSU R DIRENG

DS* DIPANAHTARI RT TERMISTOR

E*H ISITICI RC ALICI

F*U, FU* (KARAKTERISTIK SIGORTA s'C LIMIT ANAHTARI

OZELLIKLER IGIN UNITENIZ IGINDEKI

PCB'YE BAKIN)

FG* KONEKTOR (GOVDE TOPRAKLAMASI) S SAMANDIRALI ANAHTAR

H MUHAFAZA S*NPH BASING SENSORU (YUKSEK)

H*P, LED*, V'L PILOT LAMBASI, LED SNPL BASING SENSORU (DUSUK)

HAP LED (SERVIS MONITORU - YESIL) S*PH, HPS* BASING ANAHTARI (YUKSEK)

HIGH VOLTAGE YUKSEK GERILIM S*PL BASING ANAHTARI (DUSUK)

IES INTELLIGENT EYE SENSORU ST TERMOSTAT

IPM* AKILLI GUG MODULU SHW, SW* CALISTIRMADUGMESI

K*R, KCR, KFR, KHUR MANYETIK ROLE SA* DARBE KORUYUCU

L CEREYANLI SR*, WLU SINYALALICI

L SERPANTIN Ss* SEGIMANAHTARI

'R REAKTOR SHEET METAL TERMINAL SERIDI SABIT PLAKA

M KADEMELI MOTOR ™R TRANSFORMATOR

MC KOMPRESOR MOTORU TC,TRC VERICi

MF FAN MOTORU VARV VARISTOR

MP TAHLIYE POMPASI MOTORU VR DIYOT KOPRUSU

M*S HAREKET MOTORU WRC UZAKTAN KUMANDA

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MANYETIK ROLE X+ TERMINAL

N NOTR XM TERMINAL SERIDI (BLOK)

n=* FERRIT GEKIRDEKTEN GEGIS SAYISI Y'E ELEKTRONIK GENLESME VANAS| SERPANTINI

PAM DARBE-GENLIK MODULASYONU YR, Y*S TERSLEYICI SOLENOID VANA SERPANTINI

PCB* BASKILI DEVRE KARTI z:C FERRIT GEKIRDEK

PM* GUG MODULU ZFZ°F CALISMA SESI FILTRESI
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