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3 Vorbereitung

3 Vorbereitung

3.1 Den Ort der Installation
vorbereiten

A WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem
es keine kontinuierlich vorhandene Entziindungsquelle gibt
(Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas betriebenes
Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

311 Anforderungen an den Installationsort fiir
die AuBeneinheit

Achten Sie darauf, dass folgende Absténde eingehalten werden:

«t 14 §b [>100 >150 12)
~E= =-
& pt P 1[N

>50

b+ ¥ {b [>150

T
~E=

\t bbb [>100

(mm) RN

a Luftauslass
b Lufteinlass

@ HINWEIS

Die Wand an der Auslassseite der Aufeneinheit MUSS
<1200 mm hoch sein.

Es wird empfohlen, eine Ablenkplatte anzubringen, wenn der
Luftauslass dem Wind ausgesetzt ist.

Es wird empfohlen, das Aullengerdt so zu installieren, dass der
Lufteinlass zur Wand zeigt und NICHT direkt Wind ausgesetzt ist.

Hinweis: Wird unter den tatsachlichen Installationsbedingungen der
Gerauschpegel gemessen, dann kann ein héherer Wert gemessen
werden als der, der im Gerauschspektrum im Datenbuch angegeben
ist. Das liegt an Schallreflexionen und Umgebungsgerauschen.

INFORMATION
Der Schalldruckpegel liegt unter 70 dBA.

3.1.2 Zusitzliche Anforderungen an den
Installationsort fiir die AuBeneinheit bei
kaltem Klima

Schitzen Sie das AuRengerat gegen direkten Schneefall und achten
Sie darauf, dass das AuBengerat NIEMALS zugeschneit ist.

Schneeabdeckung oder Unterstand
Untergestell

Vorherrschende Windrichtung
Luftauslass

a
b
c
d

Lassen Sie auf alle Falle mindestens 300 mm Freiraum unter dem
Geréat. Stellen Sie zusatzlich sicher, dass das Gerat mindestens
100 mm Uber der maximal zu erwartenden Schneehdhe positioniert
ist. Siehe "4.1 Montieren des AuBengerats" [ 5] fur weitere
Details.

In Gebieten, wo mit starkem Schneefall zu rechnen ist, muss ein
Installationsort gewahlt werden, an dem der Schnee den Betrieb der
Einheit NICHT beeintrachtigt. Fir den Fall, dass der Schnee von der
Seite kommen konnte, sorgen Sie dafiir, dass die Warmetauscher-
Rohrschlange nicht mit Schnee in Berthrung kommt. Falls
erforderlich, ein Vordach oder einen Schuppen gegen Schnee und
einen Sockel bauen.

313 Lange der Kaltemittelleitung und
Hoéhenunterschied

Was? Entfernung
Maximal zulassige Rohrlange 20 m
Zulassige Mindest-Rohrlange 1,5m
Maximal zuléssiger Héhenunterschied 15 m
a Ablenkplatte
b Vorherrschende Windrichtung
¢ Luftauslass
Das Gerat NICHT in schallsensiblen Umgebungen installieren (z. B.
in der Nahe von Schlafzimmern), an denen die Betriebsgerdausche
Stérungen verursachen kénnten.
Installationsanleitung DAIKIN ARXM25+35R5V1B RXM20~35R5V1B
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4 Installation

4 Installation

4.1 Montieren des AuBengerats

411 Voraussetzungen fiir die Installation

In Fallen, wo das Gebaude Vibrationen ausgesetzt sein konnte,
benutzen Sie ein schwingungsfreies Gummi (bauseitig zu liefern).

Halten Sie hierzu jeweils 4 Satze M8- oder M10-Ankerbolzen,
Muttern und Unterlegscheiben bereit (bauseitig zu liefern).

| 15
il

20 mm

(mm)

a 100 mm Uber erwartbarer Schneehdhe

4.1.2 So installieren Sie die AuReneinheit

4.1.3 Fiir einen Ablauf sorgen

@ HINWEIS

Wenn die Abflusslocher der Aufieneinheit durch einen
Montagesockel oder durch die Fulbodenoberflache
verdeckt werden, dann platzieren Sie unter die Fiilke der
AuBeneinheit zusatzliche Fullsockel mit einer Hohe von
<30 mm.

INFORMATION

Informationen zu den verfiigbaren Optionen erhalten Sie
bei Ihrem Handler.

1 Verwenden Sie fiir den Abfluss eine Ablassschraube.

2 Verwenden Sie einen @16 mm-Schlauch (bauseitig zu liefern).

), e
N
1] Ay

Ablassstutzen

Unterer Rahmen
Ablaufrohrstopfen

Schlauch (bauseitig zu liefern)

Q0T

4.2 AnschlieBen der Kaltemittelleitung

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER
VERBRUHEN

421 So schlieRBen Sie Kaltemittelrohre an die
AuBeneinheit an

= Rohrleitungslange. Die Lange der bauseitigen Rohre so kurz wie
moglich halten.

= Rohrleitungsschutz. Die bauseitigen Rohre sind gegen
physikalische Beschadigung zu schiitzen.

A WARNUNG

Bei der Installation mussen erst die Kaltemittelleitungen
fest angeschlossen sein. Erst dann darf der Verdichter
gestartet werden. Sind die Kaltemittelleitungen NICHT
angeschlossen und ist das Absperrventil gedffnet, wenn
der Verdichter lauft, dann wird Luft eingesogen. Dadurch
entsteht im Kaltemittelkreislauf ein anormaler Druck, der zu
Beschadigungen  flihren  kann und sogar zu
Korperverletzungen.

ACHTUNG

« Die Uberwurfmutter verwenden, die an der Einheit
angebracht ist.

= Um Gasaustritte zu vermeiden, geben Sie Kaltemitteldl
nur auf die Innenflichen der Boérdelanschlisse.
Verwenden Sie Kaltemittelol fir R32.

= Verbindungssticke NICHT mehrmals benutzen.

1 Den Kaltemittelfliissigkeit-Anschluss von der Inneneinheit an
das Flussigkeits-Absperrventil der Aueneinheit anschlieen.

@ HINWEIS

Wird die Einheit in einem Gebiet mit kaltem Klima
installiert, treffen Sie geeignete MalRnahmen um
sicherzustellen, dass Kondenswasser NICHT gefrieren
kann.

z ‘

‘ fé, |
cb

a Flussigkeits-Absperrventil

b Gas-Absperrventil
c Service-Stutzen

2 Den Anschluss des gasformigen Kaltemittels von der
Inneneinheit an das Gas-Absperrventili der AuReneinheit
anschlielRen.
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4 Installation

@ HINWEIS

Es wird empfohlen, die Kaltemittelleitung zwischen Innen-
und Auflengerat in einem Kanal zu verlegen oder die
Kaltemittelleitung mit Klebeband zu umwickeln.

4.3 Uberpriifen der Kiltemittelleitung

4.3.1 So fiihren Sie eine Leckpriifung durch

@ HINWEIS

Uberschreiten Sie NICHT den maximalen Betriebsdruck
des Gerats (siehe “PS High” am Typschild des Gerats).

@ HINWEIS

Besorgen Sie sich die empfohlenen Utensilien dafiir bei
Ihrem GroRhandler. Benutzen Sie kein Seifenwasser. Das
kénnte zum Brechen der Uberwurfmuttern fiihren
(Seifenwasser kann Salz enthalten, das Feuchtigkeit
aufnimmt, die gefriert, wenn das Rohr kalt wird), oder es
kann zur Korrosion der Bodrdelanschlisse fiihren
(Seifenwasser kann Ammoniak enthalten, das eine
korrodierende Wirkung hat bei den Berlhrungspunkten
von Uberwurfmuttern aus Messing mit dem Kupfer).

1 Fdllen Sie das System mit Stickstoffgas bis zu einem Druck von
mindestens 200 kPa (2 Bar) auf. Es wird empfohlen, den Druck
auf 3000 kPa (30 Bar) zu erhdhen, um kleine Undichtigkeiten
zu erkennen.

2 Prufen Sie alle Verbindungen mithilfe der

Blasenprifungslésung auf Undichtigkeiten.

3 Lassen Sie das Stickstoffgas vollstandig ab.

4.3.2 So fiihren Sie die Vakuumtrocknung
durch

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Die Einheit NICHT starten, wenn in ihr ein Unterdruck
herrscht.

1 Im System einen Unterdruck herstellen, bis ein Ansaugdruck
von —0,1 MPa (-1 bar) angezeigt wird.

2 Etwa 4-5 Minuten warten und dann den Druck uberprifen:

Wenn der Druck... Dann...

befindet sich keine
Feuchtigkeit im System. Damit
ist dieses Verfahren
abgeschlossen.

unveranderlich ist

zunimmt befindet sich Feuchtigkeit im
System. Fahren Sie mit dem

nachsten Schritt fort.

3 Im System fir mindestens 2 Stunden einen Ansaugdruck von
-0,1 MPa (-1 bar) herstellen.

4 Nach AUSSCHALTEN der Pumpe mindestens 1 Stunde lang
den Druck prifen.

5 Wenn der Ziel-Unterdruck NICHT erreicht wird oder der
Unterdruck NICHT 1 Stunde lang aufrecht gehalten werden
kann, wie folgt vorgehen:

= Das System erneut auf Leckagen Uberprifen.
= Erneut die Vakuumtrocknung durchfiihren.

@ HINWEIS

Daran denken, nach der Installation der
Kaltemittelleitungen  und  der  Durchfuhrung  der
Vakuumtrocknung die Absperrventile zu 6ffnen. Wird das
System mit geschlossenen Absperrventilen betrieben,
kann der Verdichter beschadigt werden.

4.4 Einfiillen des Kaltemittels

4.41 Informationen zum Einfiillen von
Kaltemittel

Die AuReneinheit ist werksseitig mit Kaltemittel beflllt, jedoch kann
in einigen Fallen Folgendes erforderlich sein:
Was Wenn

Einflllen von zusatzlichem
Kaltemittel

Wenn die Gesamtlange der
Flussigkeitsleitungen groRer ist
als spezifiziert (siehe unten).

Komplette Neubeflllung mit Beispiel:

Kaltemittel = Bei Umsetzen des Systems.

= Nach einer Leckage.

Einfiillen von zusatzlichem Kaltemittel

Bevor Sie zusatzliches Kaltemittel auffiillen, Uberzeugen Sie sich,
dass die externen Kaltemittelleitungen der AuReneinheit Uberprift
worden sind (Dichtheitsprifung und Vakuumtrocknung).

INFORMATION

Je nach Anlagen- und/oder Installationsbedingungen kann
es erforderlich sein, erst die elektrische Verkabelung
durchzufiihren, bevor Kaltemittel eingefiillt werden kann.

Typischer Arbeitsablauf — Das Hinzufigen von zusatzlichem
Kaltemittel umfasst Ublicherweise die folgenden Schritte:

1 Feststellen, ob und wie viel Kéltemittel zusatzlich hinzugefugt
werden muss.

Falls notwendig, zusatzliches Kaltemittel hinzufligen.
Das Etikett fur fluorierte Treibhausgase ausfillen und im Inneren
der AuRReneinheit befestigen.

Komplette Neubefiillung mit Kaltemittel

Bevor Sie eine komplette Neubefiillung mit Kaltemittel vornehmen,
Uberzeugen Sie sich, dass folgende Arbeiten erledigt worden sind:

1 Das gesamte Kaltemittel im System ist rickgewonnen worden.

2 Die externen Kaltemittelleitungen der AuReneinheit sind
Uberprtft worden (Dichtheitsprifung und Vakuumtrocknung).

3 Bei den internen Kaltemittelleitungen der Auf3eneinheit ist die
Vakuumtrocknung durchgefiihrt worden.

@ HINWEIS

Fihren Sie vor der kompletten Neubefiillung auch eine
Vakuumtrocknung der internen Rohrleitungen des
AuBengerats durch.

Typischer Arbeitsablauf — Die komplette Neubefiillung mit Kaltemittel
umfasst Ublicherweise die folgenden Schritte:

1 Feststellen, wie viel Kaltemittel eingefiillt werden muss.
2 Kaltemittel einfullen.

3 Das Etikett fur fluorierte Treibhausgase ausfillen und im Inneren
der AuRReneinheit befestigen.

442 Uber das Kiltemittel

Dieses Produkt enthalt fluorierte Treibhausgase. Setzen Sie Gase
NICHT in die Atmosphére frei.
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4 Installation

Kaltemitteltyp: R32

Erderwarmungspotenzial (GWP = global warming potential): 675

A

WARNUNG: ENTFLAMMBARES MATERIAL

Das Kaltemittel in diesem Gerat ist schwer entflammbar.

A

WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem
es keine kontinuierlich vorhandene Entziindungsquelle gibt
(Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas betriebenes
Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

A

WARNUNG

= Teile des Kaltemittelkreislaufs NICHT durchbohren
oder verbrennen.

* NUR solche Reinigungsmaterialien oder Hilfsmittel zur
Beschleunigung des Enteisungsvorgangs benutzen,
die vom Hersteller empfohlen werden.

= Beachten Sie, dass das Kaltemittel innerhalb des
Systems keinen Geruch hat.

WARNUNG

Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist verhalten
entflammbar, doch tritt es normalerweise NICHT aus. Falls
es eine Kaltemittel-Leckage gibt und das austretende
Kaltemittel in Kontakt kommt mit Feuer eines Brenners,
Heizgerats oder Kochers, kann das zu einem Brand fuihren
oder zur Bildung eines schadlichen Gases.

Schalten Sie alle brennbaren Heizgerate aus, luften Sie
den Raum und nehmen Sie Kontakt mit dem Handler auf,
bei dem Sie das Gerat erworben haben.

Die Einheit ERST DANN wieder benutzen, nachdem ein
Servicetechniker bestatigt hat, dass das Teil, aus dem das
Kaltemittel ausgetreten ist, repariert ist.

443

So ermitteln Sie die nachzufiillende
zusatzliche Kaltemittelmenge

Gesamtlénge der
Fliissigkeitsleitungen

dann...

<10m

flllen Sie KEIN zusatzliches Kaltemittel ein.

>10m

R=(Gesamtlange (m) der
Flussigkeitsleitung—10 m)x0,020

R=Zusatzliche Fullmenge (kg) (gerundet in
Einheiten von 0,01 kg)

INFORMATION

Die Rohrleitungsléange ist die unidirektionale Lange der
Flussigkeitsleitung.

Die Menge fiir eine komplette
Neubefiillung bestimmen

INFORMATION

Wenn eine komplette Neubeflllung erforderlich ist, betragt
die Kaltemittel-Gesamtmenge: werkseitig eingefillte
Kaltemittelmenge (siehe Typenschild des Gerats) +
ermittelte zusatzliche Menge.

4.4.5

So fiillen Sie zusatzliches Kaltemittel ein

A WARNUNG

= Verwenden Sie nur Kaltemittel des Typs R32. Andere
Substanzen konnen zu Explosionen und Unfallen

fuhren.
= R32 halt fluorierte Treibhausgase. Sein
Erderwarmungspotenzial (GWP = global warming

potential) hat den Wert 675. Setzen Sie diese Gase
NICHT in die Atmosphare frei.

= Verwenden Sie IMMER Schutzhandschuhe und eine
Schutzbrille, wenn Sie Kaltemittel einfillen.

Voraussetzung: Bevor Sie Kaltemitte neu auffiillen, iberzeugen Sie
sich, dass die Kaltemittelleitungen angeschlossen und Uberprift
worden sind (Dichtheitspriifung und Vakuumtrocknung).

1 Den Kaltemittelzylinder am Service-Stutzen anschlief3en.

2 Die zusatzliche Kaltemittelmenge einfillen.

3 Das Gas-Absperrventil 6ffnen.

4.4.6

So bringen Sie den Aufkleber mit
Hinweisen zu fluorierten Treibhausgasen
an

1 Fillen Sie den Aufkleber wie folgt aus:

a Wenn mit der Einheit ein mehrsprachiger Aufkleber mit
dem Hinweis auf fluorierte Treibhausgase mitgeliefert
worden ist (siehe Zubehor), das Etikett in der
entsprechende Sprache abziehen und dieses oben auf a
aufkleben.

b  Werksseitige Kaltemittelfiillung: siehe Typenschild der

Einheit

Zusatzliche eingefiilite Kaltemittelmenge

Menge der gesamten Kaltemittelfillung

e Menge der Treibhausgase der Kaltemittel-
Gesamtfiillmenge, angegeben als Tonnen CO,-
Aquivalent.

f GWP = Global Warming Potential
(Erderwarmungspotenzial)

Qo0

0

HINWEIS

Die Gesetze zu Treibhausgasen erfordern, dass die
Kaltemittel-Fullmenge der Einheit sowohl in Gewicht als
auch in CO,-Aquivalent angegeben wird.

Formel zur Berechnung der Menge des CO,-
Aquivalents in Tonnen: GWP-Wert des Kéltemittels x
Gesamtkaltemittelfillung [in kg] / 1000

Benutzen Sie den auf dem Etikett zur Kaltemittelfullung
angegebenen GWP-Wert.

2 Befestigen

Sie den Aufkleber an der Innenseite des

AuRengerats nahe der Gas- und Flissigkeitsabsperrventile.

4.5

AnschlieBen der elektrischen
Leitungen

A

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR
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