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A BELANGRIJK

Deze handleiding voor installatie en onderhoud geldt alleen als informatie en brengt geen verplichtingen met zich
mee voor Daikin.

De specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Zie de gegevens die worden
verstrekt bij de bestelling in de "Gecertificeerde documenten" zoals "Maattekeningen", "Bedradingsschema's" en
"Typeplaatje". Daikin wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse
schade, in de breedste zin, die veroorzaakt wordt door of verband houdt met het gebruik van en/of de interpretatie
van deze handleiding voor installatie en onderhoud.

& WAARSCHUWING

Gelieve deze handleiding zorgvuldig te lezen voordat u de unit begint te installeren. De unit mag niet worden
opgestart als u alle instructies in deze handleiding niet volledig hebt begrepen.

Legende symbolen

.’E& Belangrijke opmerking: het niet-naleven van de instructies kan de unit schade berokkenen of de werking ervan
in het gedrang brengen

-"i Opmerking over de veiligheid in het algemeen of het naleven van wetten en regelgeving

r&- Opmerking over de elektrische veiligheid

Beschrijving van de labels op de het elektrische paneel

Iy

9
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o
g

Unit met één compressor

1 — Ophijsinstructies 6 — Type gas

2 — Gegevens typeplaatje unit 7 — Waarschuwing gevaarlijke spanning
3 — Symbool niet-ontvlambaar gas 8 — Waarschuwing kabel vastzetten

4 — Logo fabrikant 9 — Waarschuwing vullen watercircuit

5 — Noodstop 10 — Symbool elektrisch gevaar




Unit met 2 compressoren

1 — Gegevens typeplaatje unit

6 — Symbool niet-ontvlambaar gas

2 — Ophijsinstructies

7 — Logo fabrikant

3 — Waarschuwing gevaarlijke spanning

8 — Type gas

4 — Waarschuwing kabel vastzetten

9 — Symbool elektrisch gevaar

5 — Waarschuwing vullen watercircuit

10 — Noodstop

?

21T

Unit met 3 compressoren

1 — Gegevens typeplaatje unit

6 — Waarschuwing gevaarlijke spanning

2 — Ophijsinstructies

7 — Logo fabrikant

3 — Waarschuwing kabel vastzetten

8 — Type gas

4 — Symbool niet-ontvlambaar gas

9 — Symbool elektrisch gevaar

5 — Waarschuwing vullen watercircuit

10 — Noodstop
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Algemene informatie
A BELANGRIJK

De in deze handleiding beschreven units zijn een kostbare investering. Doe alles wat u kunt om te zorgen voor een
correcte installatie en gepaste bedrijfsomstandigheden van de units.
Een onderhoudscontract met een erkend servicecentrum wordt sterk aanbevolen.

A LETOP

Deze handleiding biedt informatie over de kenmerken en procedures voor de volledige reeks.

Alle units worden geleverd uit de fabriek compleet met bedradingsschema’s en maattekeningen met voor elk model
de afmetingen, het gewicht en de kenmerken.

BEDRADINGSSCHEMA’'S EN MAATTEKENINGEN MOETEN WORDEN BESCHOUWD ALS ESSENTIELE
DOCUMENTEN VAN DEZE HANDLEIDING

Ingeval van verschillen tussen deze handleiding en de twee voormelde documenten, verwijzen wij u naar het
bedradingsschema en de maattekeningen.

A BELANGRIJK

Deze handleiding voor installatie en onderhoud geldt alleen als informatie en brengt geen verplichtingen met zich
mee voor Daikin.

De specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Zie de gegevens die worden
verstrekt bij de bestelling in de "Gecertificeerde documenten” zoals "Maattekeningen”, "Bedradingsschema's" en
"Typeplaatje". Daikin wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse
schade, in de breedste zin, die veroorzaakt wordt door of verband houdt met het gebruik van en/of de interpretatie
van deze handleiding voor installatie en onderhoud.

Legende symbolen

.& Belangrijke opmerking: het niet-naleven van de instructies kan de unit schade berokkenen of de werking ervan
in het gedrang brengen
-’i, Opmerking over de veiligheid in het algemeen of het naleven van wetten en regelgeving

& Opmerking over de elektrische veiligheid

Een veilig gebruik en onderhoud van de unit, zoals beschreven in deze handleiding, is fundamenteel om eventuele
ongevallen te voorkomen bij het gebruik en het onderhoud evenals bij reparatiewerkzaamheden.

Wij bevelen dan ook sterk aan om dit document zorgvuldig te lezen, de informatie erin te volgen en de handleiding op
een veilige plaats op te bergen.

Waarschuwingen voor de operator

De operator moet deze handleiding lezen alvorens de unit te gebruiken.

De operator moet opgeleid zijn in het gebruik van de unit.

De operator moet de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en wetten nauwgezet naleven.
De operator moet alle instructies en beperkingen voor de unit nauwgezet naleven

Assistentie
Voor eventueel bijkomend onderhoud neemt u best contact op met bevoegde personen alvorens
reparatiewerkzaamheden te beginnen.

Reserveonderdelen
Reserveonderdelen voor het onderhoud van de unit moeten originele onderdelen zijn. Neem altijd contact op met de
fabrikant.



Ontvangst van de machine

De machine moet onmiddellijk na aankomst op de finale installatieplaats worden geinspecteerd op eventuele schade.
Alle in de vrachtbrief beschreven componenten moeten zorgvuldig worden geinspecteerd en gecontroleerd; meld
eventuele schade aan de transportfirma. Controleer of het model en de voedingsspanning op het typeplaatje juist zijn
alvorens u de machine aansluit op de aarding. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade na het
aanvaarden van de machine.

Controles
Om de mogelijkheid van onvolledige levering (ontbrekende onderdelen) of transportschade uit te sluiten, moet u de
volgende controles uitvoeren na ontvangst van de machine:

a) Gelieve elke component in de zending te controleren alvorens de machine te aanvaarden. Controleer op
schade.

b) Verwijder beschadigd materiaal niet ingeval de machine beschadigd is. Foto’s kunnen helpen voor het bepalen
van de aansprakelijkheid.

¢) Meld de omvang van de schade onmiddellijk aan de transportfirma en vraag dat zij de machine inspecteren.

d) Meld de omvang van de schade onmiddellijk aan de vertegenwoordiger van de fabrikant zodat maatregelen
voor de vereiste reparaties kunnen worden genomen. De schade mag nooit worden gerepareerd alvorens de
vertegenwoordiger van de transportfirma de machine heeft geinspecteerd.

Bedoeling van deze handleiding

De bedoeling van deze handleiding is om de installateur en de bevoegde operator in staat te stellen om alle vereiste
stappen uit te voeren voor een juiste installatie en onderhoud van de machine zonder risico voor mensen, dieren en/of
voorwerpen.

Deze handleiding is een belangrijk hulpmiddel voor bevoegd personeel, maar het vervangt dit personeel niet. Alle
activiteiten moeten worden uitgevoerd mits naleving van lokale wetten en regels.

Belangrijke informatie over het gebruikte koelmiddel

Dit product bevat fluoraatgassen die bijdragen aan het broeikaseffect en onder het Kyoto-protocol vallen. Laat dergelijke
gassen niet vrij in de atmosfeer.

Type koelmiddel: R134A

GWP-waarde' = 1300

De gebruikte hoeveelheid koelmiddel staat vermeld op het typeplaatje met de naam van de unit.

In naleving van lokale en/of Europese wetgeving kunnen routine-inspecties vereist zijn om te controleren op eventuele
koelmiddellekken. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie.

(1) GWP= Globaal opwarmingspotentieel
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BENAMING

E W W
1 2 3

Df|3
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001
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Machinetype
EWA = Luchtgekoelde koeler, alleen koelen

EWY = Luchtgekoelde koeler, warmtepomp

EWL = Koeler met remote condensor

ERA = Luchtgekoelde condensatie-unit

EWW = Watergekoelde koeler, alleen koelen

EWC = Luchtgekoelde koeler, alleen koelen met centrifugaalventilator
EWT = Luchtgekoelde koeler, alleen koelen met warmteterugwinning

Koelmiddel

D = R-134a
P = R-407c
Q = R-410a

Capaciteitsklasse in kW (koelen)
Altijd een code met 3 cijfers
Idem als worgaande

Modelreeks
Letter A, B,... : belangrijke wijziging

Inverter
- = Zonder inverter
Z = Inwerter

Rendementsniveau

S = Standaard rendement

X = Hoog rendement

P = Premium rendement (NVT voor deze reeks)
Sound level

S = Standaard geluid

L = Geluidsarm (NVT voor deze reeks)
R = Verlaagd geluidsniveau (NVT voor deze reeks)
X = Extra geluidsarm (NVT voor deze reeks)
C = Omkasting (NVT voor deze reeks)
Garantie

0 = 1 jaar garantie

B = 2 jaar garantie

C = 3 jaar garantie

= ... jaar garantie

Chronologisch nummer

000 = Basismodel

001 = Eerste bestelling voor dit model (1 of meer units)
002 = Tweede bestelling voor dit model (1 of meer units)
... bestelling voor dit model

Eerste bestelling voor dit model + 1 jaar garantie
Tweede bestelling voor dit model (1 of meer units)
... bestelling voor dit model

BO1
B02




Technische

Technische geg

gegevens
evens — EWWD I|-SS

TECHNISCHE GEGEVENS EWWD I-SS 340 400 460 550
Capaciteit Koelen | kw 333 394 460 538
. . Type traploos
Capaciteitsregeling Minimum capaciteit % 25 25 25 25
Opgenomen Koelen kw 715 86.8 101 120
vermogen unit
EER (energierendementsfactor) 4.66 459 4.56 4.47
ESEER 5.06 4.96 4.93 4.86
. Kleur Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1)
Behuizing - -
Materiaal Gegalvaniseerde en gelakte staalplaat
Hoogte mm 1821 1821 1821 1821
Afmetingen Unit Breedte mm 1430 1430 1430 1430
Diepte mm 3398 3398 3398 3398
. Unit kg 2150 2160 2179 2224
Gewicht - -
Bedrijfsgewicht kg 2380 2396 2410 2457
Type Pijpenbundel
Watervolume I 193 193 183 172
Water- Nominaal
warmtewisselaar waterdebiet Koelen I's 15.90 18.81 21.97 25.71
Verdamper Nominale Koelen | kPa 37 50 54 62
waterdrukval
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Pijpenbundel
Aantal condensors Nr. 1 1 1 1
Watervolume I 37 43 48 61
Water- Nominaal Koelen | Is 19.32 22.91 26.79 31.46
warmtewisselaar waterdebiet
Condensor
\',\'vgg'rgﬁval Koelen | kPa 26 28 30 26
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Schroefcompressor
Compressor Hoeveelheid olie | I 16 16 16 16
Aantal 1 1 1 1
Geluidsniveau Geluidsvermogen | Koelen dBA 93.7 96.6 96.7 96.7
Geluidsdruk Koelen dBA 75.2 76.2 78.2 78.2
Koelmiddeltype R134a
Koelmiddelcircuit Hoeveelheid koelmiddel kg 54 52 52 52
Aantal circuits 1 1 1 1
Leidingaansluiingen | Yrdamper mm 168.3 168.3 168.3 168.3
waterinlaat/-uitlaat
Leidingaansluitingen Condgnsor : in " N " N
waterinlaat/-uitlaat 5 5 5 5

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge druk (drukschakelaar)

Veiligheidsvoorzieningen

Lage druk (drukschakelaar)

Veiligheidsvoorzieningen

Noodstop

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge perstemperatuur op de compressor

Veiligheidsvoorzieningen

Fasebewaking

Veiligheidsvoorzieningen

Lage drukverhouding

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge oliedrukval

Veiligheidsvoorzieningen

Lage oliedruk

Opmerkingen

Koelcapaciteit, opgenomen vermogen unit bij koelen en EER zijn gebaseerd op de volgende
omstandigheden: verdamper 12°/ 7°C; condensor 30°/ 35°C.
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TECHNISCHE GEGEVENS EWWD I-SS 650 700 800 850
Capaciteit Koelen | kW 640 705 782 844
o . Type traploos
Capaciteitsregeling I capaciteit % 125 125 125 125
Opgenomen Koelen KW 141 156 171 186
vermogen unit
EER (energierendementsfactor) 4.53 452 4.57 4,55
ESEER 5.54 5.75 5.56 5.70
- Kleur Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1)
Behuizing - -
Materiaal Gegalvaniseerde en gelakte staalplaat
Hoogte mm 2113 2113 2113 2113
Afmetingen Unit Breedte mm 1350 1350 1350 1350
Diepte mm 4361 4361 4361 4361
. Unit kg 3909 3927 3945 3971
Gewicht - -
Bedrijfsgewicht kg 4217 4228 4243 4262
Type Pijpenbundel
Watervolume I 271 263 256 248
Water- Nominaal
warmtewisselaar waterdebiet Koelen I/s 30.58 33.66 37.37 40.34
Verdamper Nominale Koelen kPa 55 44 58 53
waterdrukval
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Pijpenbundel
Aantal condensors Nr. 2 2 2 2
Water- \lilVatgrvoI:Jme I 74 80 86 93
warmtewisselaar ominaa Koelen | I/s 37.33 41.11 45.56 49.21
Condensor wate_rdeblet
Nominale Koelen | kPa 25 25 28 28
waterdrukval
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Schroefcompressor
Compressor Hoeveelheid olie | I 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16 + 16
Aantal 2 2 2 2
Geluidsniveau Geluidsvermogen | Koelen dBA 96.9 97.3 97.8 98.9
Geluidsdruk Koelen dBA 77.8 78.2 78.7 79.8
Koelmiddeltype R134a
Koelmiddelcircuit Hoeveelheid koelmiddel kg 108 106 104 104
Aantal circuits 2 2 2 2
Leidingaansluitingen | Yerdamper mm 168.3 168.3 168.3 168.3
waterinlaat/-uitlaat
- o Condensor : " " " "
Leidingaansluitingen waterinlaat/-uitlaat in 5 5 5 5

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge druk (drukschakelaar)

Veiligheidsvoorzieningen

Lage druk (drukschakelaar)

Veiligheidsvoorzieningen

Noodstop

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge perstemperatuur op de compressor

Veiligheidsvoorzieningen

Fasebewaking

Veiligheidsvoorzieningen

Lage drukverhouding

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge oliedrukval

Veiligheidsvoorzieningen

Lage oliedruk

Opmerkingen

Koelcapaciteit, opgenomen vermogen unit bij koelen en EER zijn gebaseerd op de volgende
omstandigheden: verdamper 12°/ 7°C; condensor 30°/ 35°C.




TECHNISCHE GEGEVENS EWWD I-SS 900 950 C10 C12
Capaciteit Koelen | kw 910 986 1027 1155
o . Type traploos
Capaciteitsregeling Minimum capaciteit % 12.5 12.5 12.5 8.3
Opgenomen Koelen kW 200 218 237 254
vermogen unit
EER (energierendementsfactor) 4.55 451 4.33 4.54
ESEER 5.47 5.61 5.36 5.51
. Kleur Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1)
Behuizing - -
Materiaal Gegalvaniseerde en gelakte staalplaat
Hoogte mm 2113 2113 2113 2323
Afmetingen Unit Breedte mm 1350 1350 1350 2135
Diepte mm 4361 4361 4361 4426
. Unit kg 3996 4080 4092 6079
Gewicht - -
Bedrijfsgewicht kg 4288 4369 4386 6628
Type Pijpenbundel
Watervolume I 241 233 233 504
Water- Nominaal
warmtewisselaar waterdebiet Koelen I/s 43.49 47.12 49.06 55.20
verdamper Nominale Koelen | kPa 53 66 51 52
waterdrukval
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Pijpenbundel
Aantal condensors Nr. 2 2 2 3
Water- \KjVate.rvollume I 100 117 122 135
warmtewisselaar omnaal Koelen | Iis 53.04 57.56 60.38 67.35
Condensor wate_rdeblet
Nominale Koelen | kPa 26 23 24 24
waterdrukval
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Schroefcompressor
Compressor Hoeveelheid olie | I 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16+16+16
Aantal 2 2 2 3
Geluidsniveau Geluidsvermogen | Koelen dBA 99.8 99.8 99.8 100.4
Geluidsdruk Koelen dBA 80.7 80.7 80.7 80.4
Koelmiddeltype R134a
Koelmiddelcircuit Hoeveelheid koelmiddel kg 104 104 104 156
Aantal circuits 2 2 2 3
Leidingaansluitingen Verde}mper . mm 168.3 168.3 168.3 2191
waterinlaat/-uitlaat
- o Condensor : » » » »
Leidingaansluitingen waterinlaat/-uitlaat in 5 5 5 5

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge druk (drukschakelaar)

Veiligheidsvoorzieningen

Lage druk (drukschakelaar)

Veiligheidsvoorzieningen

Noodstop

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge perstemperatuur op de compressor

Veiligheidsvoorzieningen

Fasebewaking

Veiligheidsvoorzieningen

Lage drukverhouding

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge oliedrukval

Veiligheidsvoorzieningen

Lage oliedruk

Opmerkingen

Koelcapaciteit, opgenomen vermogen unit bij koelen en EER zijn gebaseerd op de volgende
omstandigheden: verdamper 12°/ 7°C; condensor 30°/ 35°C.
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TECHNISCHE GEGEVENS EWWD I-SS C13 Cl4 C15
Capaciteit Koelen | kw 1204 1274 1346
o . Type Traploos
Capaciteitsregeling Minimum capaciteit % 8.3 8.3 8.3
Opgenomen Koelen KW 268 282 298
vermogen unit
EER (energierendementsfactor) 4.50 451 4.51
ESEER 5.56 5.56 5.54
- Kleur Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1)
Behuizing - -
Materiaal Gegalvaniseerde en gelakte staalplaat
Hoogte mm 2323 2323 2323
Afmetingen Unit Breedte mm 2135 2135 2135
Diepte mm 4426 4426 4426
Gewicht Unit kg 6097 6136 6174
Bedrijfsgewicht kg 6646 6670 6699
Type Pijpenbundel
Watervolume I 504 489 472
Water- Nominaal
warmtewisselaar waterdebiet Koelen Vs 57.53 60.87 64.32
verdamper Nominale Koelen | kPa 56 47 58
waterdrukval
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Pijpenbundel
Aantal condensors Nr. 3 3 3
Water- \lilVatgrvoI:Jme I 143 151 159
warmtewisselaar ominaal Koelen | s 70.32 74.36 78.57
Condensor wate_rdeblet
Nominale Koelen kPa 24 25 24
waterdrukval
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Schroefcompressor
Compressor Hoeveelheid olie | I 16+16+16 16+16+16 16+16+16
Aantal 3 3 3
Geluidsniveau Geluidsvermogen | Koelen dBA 100.8 101.2 103.0
Geluidsdruk Koelen dBA 80.8 81.2 83.0
Koelmiddeltype R134a
Koelmiddelcircuit Hoeveelheid koelmiddel kg 156 156 156
Aantal circuits 3 3 3
Leidingaansluitingen Verde}mper . mm 219.1 219.1 219.1
waterinlaat/-uitlaat
- o Condensor ; » » ”
Leidingaansluitingen waterinlaat/-uitlaat in 5 5 5

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge druk (drukschakelaar)

Veiligheidsvoorzieningen

Lage druk (drukschakelaar)

Veiligheidsvoorzieningen

Noodstop

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge perstemperatuur op de compressor

Veiligheidsvoorzieningen

Fasebewaking

Veiligheidsvoorzieningen

Lage drukverhouding

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge oliedrukval

Veiligheidsvoorzieningen

Lage oliedruk

Opmerkingen

Koelcapaciteit, opgenomen vermogen unit bij koelen en EER zijn gebaseerd op de volgende
omstandigheden: verdamper 12°/ 7°C; condensor 30°/ 35°C.




TECHNISCHE GEGEVENS EWWD [-SS C16 C17 C18
Capaciteit Koelen | kW 1401 1455 1510
o . Type traploos
Capaciteitsregeling Minimum capaciteit % 8.3 8.3 8.3
uorf)i?enomen VEMOGEN | elen kw 317 335 353
EER (energierendementsfactor) 4.43 4.35 4.28
ESEER 5.55 5.45 5.27
. Kleur Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1)
Behuizing - -
Materiaal Gegalvaniseerde en gelakte staalplaat
Hoogte mm 2323 2323 2323
Afmetingen Unit Breedte mm 2135 2135 2135
Diepte mm 4426 4426 4426
Gewicht Unit kg 6192 6210 6228
Bedrijfsgewicht kg 6717 6735 6761
Type Pijpenbundel
Watervolume I 472 472 472
- Nominaal
Waterwarmtewisselaar . Koelen | I/s 66.93 69.54 72.15
Verdamper \’/\Ivate_rdelblet
ominale Koelen | kPa 62 66 71
waterdrukval
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Pijpenbundel
Aantal condensors Nr. 3 3 3
Watervolume I 167 174 183
Waterwarmtewisselaar | Nominaal
Condensor waterdebiet Koelen | I/s 82.05 85.53 89.01
Nominale Koelen | kPa 24 24 23
waterdrukval
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Schroefcompressor
Compressor Hoeveelheid olie | I 16+16+16 16+16+16 16+16+16
Aantal 3 3 3
Geluidsniveau Geluidsvermogen | Koelen | dBA 103.0 103.0 103.0
Geluidsdruk Koelen | dBA 83.0 83.0 83.0
Koelmiddeltype R134a
Koelmiddelcircuit Hoeveelheid koelmiddel kg 156 156 156
Aantal circuits 3 3 3
Leidingaansluitingen Verde}mper . mm 219.1 219.1 2191
waterinlaat/-uitlaat
Leidingaansluitingen Condensor in 5" 5" 5"

waterinlaat/-uitlaat

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge druk (drukschakelaar)

Veiligheidsvoorzieningen

Lage druk (drukschakelaar)

Veiligheidsvoorzieningen

Noodstop

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge perstemperatuur op de compressor

Veiligheidsvoorzieningen

Fasebewaking

Veiligheidsvoorzieningen

Lage drukverhouding

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge oliedrukval

Veiligheidsvoorzieningen

Lage oliedruk

Opmerkingen

Koelcapaciteit, opgenomen vermogen unit bij koelen en EER zijn gebaseerd op de volgende

omstandigheden: verdamper 12°/ 7°C; condensor 30°/ 35°C.
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Technische gegevens — EWWD I-XS

TECHNISCHE GEGEVENS EWWD I-XS 360 440 500 600
Capaciteit Koelen | kw 362 433 506 573
o . Type traploos
Capaciteitsregeling Minimum capaciteit % 25 25 25 25
uolfi?enome” VErmogen | koelen KW 70.7 85.3 100 120
EER (energierendementsfactor) 5.12 5.08 5.06 4.76
ESEER 5.34 5.27 5.22 5.11
. Kleur Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1)
Behuizing - -
Materiaal Gegalvaniseerde en gelakte staalplaat
Hoogte mm 1883 1883 1883 1883
Afmetingen Unit Breedte mm 1430 1430 1430 1430
Diepte mm 4081 4081 4081 4081
. Unit kg 2594 2667 2704 2704
Gewicht - -
Bedrijfsgewicht kg 2998 3078 3116 3116
Type Pijpenbundel
Watervolume | 326 317 308 308
. Nominaal
Waterwarmtewisselaar . Koelen | I/s 17.28 20.69 24.19 27.38
waterdebiet
Verdamper Nominale
waterdrukval Koelen | kPa 64 48 54 68
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Pijpenbundel
Aantal condensors Nr. 1 1 1 1
Watervolume | 79 94 105 105
Waterwarmtewisselaar | Nominaal Koelen | Us 20.65 24.77 28.97 33.13
Condensor waterdebiet
Nominale
waterdrukval Koelen | kPa 48 47 51 66
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Schroefcompressor
Compressor Hoeveelheid olie | | 16 16 16 16
Aantal 1 1 1 1
Geluidsniveau Geluidsvermogen | Koelen | dBA 93.7 96.6 96.7 96.7
Geluidsdruk Koelen | dBA 75.2 76.2 78.2 78.2
Koelmiddeltype R134a
Koelmiddelcircuit Hoeveelheid koelmiddel kg 54 52 52 52
Aantal circuits 1 1 1 1
Leidingaansluitingen verdamper mm 168.3 168.3 168.3 168.3
waterinlaat/-uitlaat
Leidingaansluitingen Condensor in 5" 5" 5" 5"

waterinlaat/-uitlaat

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge druk (drukschakelaar)

Veiligheidsvoorzieningen

Lage druk (drukschakelaar)

Veiligheidsvoorzieningen

Noodstop

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge perstemperatuur op de compressor

Veiligheidsvoorzieningen

Fasebewaking

Veiligheidsvoorzieningen

Lage drukverhouding

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge oliedrukval

Veiligheidsvoorzieningen

Lage oliedruk

Opmerkingen

Koelcapaciteit, opgenomen vermogen unit bij koelen en EER zijn gebaseerd op de volgende
omstandigheden: verdamper 12°/ 7°C; condensor 30°/ 35°C.




TECHNISCHE GEGEVENS EWWD I-XS 750 800 850 950
Capaciteit Koelen | kw 720 795 866 933
o . Type Traploos
Capaciteitsregeling Minimum capaciteit % 125 125 125 125
uorf’if’enome” VErmogen | oelen Kw 142 156 171 185
EER (energierendementsfactor) 5.08 5.10 5.08 5.05
ESEER 6.13 6.31 6.01 6.14
- Kleur Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1)
Behuizing - -
Materiaal Gegalvaniseerde en gelakte staalplaat
Hoogte mm 2245 2245 2245 2245
Afmetingen Unit Breedte mm 1350 1350 1350 1350
Diepte mm 4769 4769 4769 4769
. Unit kg 4964 4997 5049 5073
Gewicht - -
Bedrijfsgewicht kg 5582 5615 5671 5695
Type Pijpenbundel
Watervolume I 539 539 528 528
- Nominaal 20.58 20.44 24.75 23.31
yeartdeg"r:’%rer?tew'sse'aar waterdebiet Koelen | /s 20.58 24.98 24.75 28.48
Nominale Koelen | kPa 48 48 47 50
waterdrukval
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Pijpenbundel
Aantal condensors Nr. 2 2 2 2
Watervolume I 157 173 188 199
Waterwarmtewisselaar Nominaal Koelen | Is 20.58 20.44 24.75 23.31
Condensor waterdebiet 20.58 24.98 24.75 28.48
Nominale Koelen | kPa 48 48 47 50
waterdrukval
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Schroefcompressor
Compressor Hoeveelheid olie |1 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16 + 16
Aantal 2 2 2 2
Geluidsniveau Geluidsvermogen | Koelen | dBA 96.9 97.3 97.8 98.9
Geluidsdruk Koelen | dBA 77.8 78.2 78.7 79.8
Koelmiddeltype R134a
Koelmiddelcircuit Hoeveelheid koelmiddel kg 108 106 104 104
Aantal circuits 2 2 2 2
Leidingaansluitingen Verdamper mm 219.1 219.1 219.1 219.1
waterinlaat/-uitlaat
Leidingaansluitingen Condensor in 5" 5" 5" 5"

waterinlaat/-uitlaat

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge druk (drukschakelaar)

Veiligheidsvoorzieningen

Lage druk (drukschakelaar)

Veiligheidsvoorzieningen

Noodstop

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge perstemperatuur op de compressor

Veiligheidsvoorzieningen

Fasebewaking

Veiligheidsvoorzieningen

Lage drukverhouding

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge oliedrukval

Veiligheidsvoorzieningen

Lage oliedruk

Opmerkingen

Koelcapaciteit, opgenomen vermogen unit bij koelen en EER zijn gebaseerd op de volgende

omstandigheden: verdamper 12°/ 7°C; condensor 30°/ 35°C.
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TECHNISCHE GEGEVENS EWWD I-XS C10 C11 Ci12
Capaciteit Koelen | kw 976 1038 1134
o . Type traploos
Capaciteitsregeling Minimum capaciteit % 12.5 125 12.5
uorf’if’e”"me” Vermogen | koelen Kw 199 220 240
EER (energierendementsfactor) 4.90 4.72 4.73
ESEER 5.90 6.05 5.67
- Kleur Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1)
Behuizing - -
Materiaal Gegalvaniseerde en gelakte staalplaat
Hoogte mm 2245 2245 2245
Afmetingen Unit Breedte mm 1350 1350 1350
Diepte mm 4769 4769 4769
Gewicht Unit kg 5097 5132 5132
Bedrijfsgewicht kg 5729 5741 5741
Type Pijpenbundel
Watervolume I 528 504 504
Waterwarmtewisselaar Nomlnaall Koelen I/s 46.63 49.59 54.16
Verdamper "’\Ivguniirg;t:et
Koelen kPa 72 46 52
waterdrukval
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Pijpenbundel
Aantal condensors Nr. 2 2 2
Watervolume I 209 209 209
Waterwarmtewisselaar Nominaal_ Koelen s 28.07 27.10 32.82
Condensor waterdebiet 28.07 33.12 32.82
Nominale Koelen kPa 50 65 65
waterdrukval
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Schroefcompressor
Compressor Hoeveelheid olie | 1 16 + 16 16 + 16 16 + 16
Aantal 2 2 2
Geluidsniveau Geluidsvermogen Koelen dBA 99.8 99.8 99.8
Geluidsdruk Koelen dBA 80.7 80.7 80.7
Koelmiddeltype R134a
Koelmiddelcircuit Hoeveelheid koelmiddel kg 104 104 104
Aantal circuits 2 2 2
Leidingaansluitingen Verdamper waterinlaat/-uitlaat mm 219.1 219.1 219.1
Leidingaansluitingen Condensor waterinlaat/-uitlaat in 5” 5” 5”

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge druk (drukschakelaar)

Veiligheidsvoorzieningen

Lage druk (drukschakelaar)

Veiligheidsvoorzieningen

Noodstop

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge perstemperatuur op de compressor

Veiligheidsvoorzieningen

Fasebewaking

Veiligheidsvoorzieningen

Lage drukverhouding

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge oliedrukval

Veiligheidsvoorzieningen

Lage oliedruk

Opmerkingen

Koelcapaciteit, opgenomen vermogen unit bij koelen en EER zijn gebaseerd op de volgende

omstandigheden: verdamper 12°/ 7°C; condensor 30°/ 35°C.




Technische gegevens — EWLD I-SS

TECHNISCHE GEGEVENS EWLD I-SS 320 400 420 500
Capaciteit Koelen | kw 328 391 428 504
o . Type traploos
Capaciteitsregeling Minimum capaciteit % 25 25 25 25
Opgenomen Koelen KW 83.8 100 116 137
vermogen unit
EER (energierendementsfactor) 3.91 3.90 3.70 3.67
. Kleur Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1)
Behuizing - -
Materiaal Gegalvaniseerde en gelakte staalplaat
Hoogte mm 1899 1899 1899 1899
Afmetingen Unit Breedte mm 1464 1464 1464 1464
Diepte mm 3114 3114 3114 3114
. Unit kg 1861 1861 1869 1884
Gewicht - -
Bedrijfsgewicht kg 2054 2054 2052 2056
Type Pijpenbundel
Watervolume I 193 193 183 172
Waterwarmtewissel | Nominaal Koelen | Us 15.65 18.66 20.46 24.09
aar waterdebiet
V. -
erdamper Nominale Koelen | kPa 34 47 47 54
waterdrukval
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Schroefcompressor
Compressor Hoeveelheid olie | I 16 16 16 16
Aantal 1 1 1 1
o Geluidsvermoge |\ yojen | dBA 93.7 96.6 96.7 96.7
Geluidsniveau n
Geluidsdruk Koelen dBA 75.2 76.2 78.2 78.2
Koelmiddeltype R134a

Koelmiddelcircuit

Hoeveelheid koelmiddel (1) kg - - - -

Aantal circuits 1 1 1 1
Leidingaansluitinge V_erdamper waterinlaat/- mm 168.3 168.3 168.3 168.3
n uitlaat
\e/rl10e|stofaansIU|t|ng Inlaat mm 42 42 42 42
Persgasaansl. Uitlaat mm 88.9 88.9 88.9 88.9
Vloglstofreservow Volume | 170
(optioneel)

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge druk (drukschakelaar)

Lage druk (drukschakelaar)

Noodstop

Hoge perstemperatuur op de compressor
Fasebewaking

Lage drukverhouding

Hoge oliedrukval

Lage oliedruk

Opmerkingen

Koelcapaciteit en opgenomen vermogen gebaseerd op: watertemperatuur van 12°/ 7°C aan
verdamperinlaat/-uitlaat; 45°C verzadigde perstemperatuur aan de compressor.

(1) EWLD versie units zijn opgeladen met stikstof bij 2 bar. Koudemiddel moet worden
gedefinieerd door plant designer alleen.
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TECHNISCHE GEGEVENS EWLD I-SS 600 650 750 800
Capaciteit Koelen | kw 596 657 730 788
o . Type traploos
Capaciteitsregeling Minimum capaciteit % 125 125 125 125
uorf’if’enome” VErmogen | oelen KW 165 181 198 214
EER (energierendementsfactor) 3.61 3.63 3.69 3.67
. Kleur Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1)
Behuizing - -
Materiaal Gegalvaniseerde en gelakte staalplaat
Hoogte mm 2325 2325 2325 2325
Afmetingen Unit Breedte mm 1464 1464 1464 1464
Diepte mm 4391 4391 4391 4391
. Unit kg 3331 3339 3347 3356
Gewicht - -
Bedrijfsgewicht kg 3602 3602 3603 3604
Type Pijpenbundel
Watervolume | 271 263 256 248
. Nominaal
Waterwarmtewisselaar . Koelen | I/s 28.49 31.40 34.88 37.64
Vv waterdebiet
erdamper Nominale
waterdrukval Koelen | kPa 49 39 52 47
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Schroefcompressor
Compressor Hoeveelheid olie | 1 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16 + 16
Aantal 2 2 2 2
Geluidsniveau Geluidsvermogen | Koelen | dBA 96.9 97.3 97.8 98.9
Geluidsdruk Koelen |dBA 77.8 78.2 78.7 79.8
Koelmiddeltype R134a
Koelmiddelcircuit Hoeveelheid koelmiddel (1) | kg - - - -
Aantal circuits 2 2 2 2
Leidingaansluitingen L’i‘t’];d;mper waterinlaat/- |\, | 9683 168.3 168.3 168.3
Vloeistofaansluitingen Inlaat mm 42 42 42 42
Persgasaansl. Uitlaat mm 88.9 88.9 88.9 88.9
Vloe_lstofreservow volume | 170
(optioneel)

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge druk (drukschakelaar)

Lage druk (drukschakelaar)

Noodstop

Hoge perstemperatuur op de compressor

Fasebewaking

Lage drukverhouding

Hoge oliedrukval

Lage oliedruk

Opmerkingen

Koelcapaciteit en opgenomen vermogen gebaseerd op: watertemperatuur van 12°/ 7°C aan
verdamperinlaat/-uitlaat; 45°C verzadigde perstemperatuur aan de compressor.

(1) EWLD versie units zijn opgeladen met stikstof bij 2 bar. Koudemiddel moet worden
gedefinieerd door plant designer alleen.




TECHNISCHE GEGEVENS EWLD I-SS 850 900 950 C10
Capaciteit Koelen | kw 850 919 966 1033
o . Type traploos
Capaciteitsregeling Minimum capaciteit % 125 12.5 125 8.3
uorf’if’e”"me” Vermogen | koelen KW 231 252 271 279
EER (energierendementsfactor) 3.67 3.65 3.56 3.59
. Kleur Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1)
Behuizing - -
Materiaal Gegalvaniseerde en gelakte staalplaat
Hoogte mm 2325 2325 2325 2415
Afmetingen Unit Breedte mm 1464 1464 1464 2135
Diepte mm 4391 4391 4391 4426
. Unit kg 3364 3412 3412 5146
Gewicht - -
Bedrijfsgewicht kg 3605 3645 3645 5667
Type Pijpenbundel
Watervolume | 241 233 233 521
. Nominaal
Waterwarmtewisselaar . Koelen | I/s 40.61 46.14 46.14 47.91
waterdebiet
Verdamper Nominale
waterdrukval Koelen | kPa 47 45 45 52
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Schroefcompressor
Compressor Hoeveelheid olie | 1 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16+16+16
Aantal 2 2 2 3
Geluidsniveau Geluidsvermogen | Koelen | dBA 99.8 99.8 99.8 100.1
Geluidsdruk Koelen | dBA 80.7 80.7 80.7 80.1
Koelmiddeltype R134a
Koelmiddelcircuit Hoeveelheid koelmiddel (1) | kg - - - -
Aantal circuits 2 2 2 3
Leidingaansluitingen :J/i‘agj;mper waterinlaat/- |\, | 9683 168.3 168.3 219.1
Vloeistofaansluitingen Inlaat mm 42 42 42 42
Persgasaansl. Uitlaat mm 88.9 88.9 88.9 88.9
Vloe_lstofreservow volume | 170
(optioneel)

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge druk (drukschakelaar)

Lage druk (drukschakelaar)

Noodstop

Hoge perstemperatuur op de compressor

Fasebewaking

Lage drukverhouding

Hoge oliedrukval

Lage oliedruk

Opmerkingen

Koelcapaciteit en opgenomen vermogen gebaseerd op: watertemperatuur van 12°/ 7°C aan
verdamperinlaat/-uitlaat; 45°C verzadigde perstemperatuur aan de compressor.

(1) EWLD versie units zijn opgeladen met stikstof bij 2 bar. Koudemiddel moet worden
gedefinieerd door plant designer alleen.
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TECHNISCHE GEGEVENS EWLD I-SS Cl1 C12 C13 Cl4
Capaciteit Koelen | kw 1078 1125 1188 1267
o . Type traploos
Capaciteitsregeling Minimum capaciteit % 8.3 8.3 8.3 8.3
uorf’if’e”"me” Vermogen | koelen KW 296 312 329 347
EER (energierendementsfactor) 3.64 3.60 3.61 3.65
. Kleur Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1)
Behuizing - -
Materiaal Gegalvaniseerde en gelakte staalplaat
Hoogte mm 2415 2415 2415 2415
Afmetingen Unit Breedte mm 2135 2135 2135 2135
Diepte mm 4426 4426 4426 4426
. Unit kg 5167 5167 5188 5208
Gewicht - -
Bedrijfsgewicht kg 5671 5671 5677 5680
Type Pijpenbundel
Watervolume | 504 504 489 472
. Nominaal
Waterwarmtewisselaar . Koelen | I/s 51.51 53.73 56.78 60.53
waterdebiet
Verdamper Nominale
waterdrukval Koelen | kPa 46 49 41 51
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Schroefcompressor
Compressor Hoeveelheid olie | 1 16+16+16 16+16+16 16+16+16 16+16+16
Aantal 3 3 3 3
Geluidsniveau Geluidsvermogen | Koelen | dBA 100.4 100.8 101.2 103.0
Geluidsdruk Koelen |dBA 80.4 80.8 81.2 83.0
Koelmiddeltype R134a
Koelmiddelcircuit Hoeveelheid koelmiddel (1) | kg - - - -
Aantal circuits 3 3 3 3
Leidingaansluitingen :J/i‘agj;mper waterinlaat/- |\, | 5199 219.1 219.1 219.1
Vloeistofaansluitingen Inlaat mm 42 42 42 42
Persgasaansl. Uitlaat mm 88.9 88.9 88.9 88.9
Vloe_lstofreservow volume | 170
(optioneel)

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge druk (drukschakelaar)

Lage druk (drukschakelaar)

Noodstop

Hoge perstemperatuur op de compressor

Fasebewaking

Lage drukverhouding

Hoge oliedrukval

Lage oliedruk

Opmerkingen

Koelcapaciteit en opgenomen vermogen gebaseerd op: watertemperatuur van 12°/ 7°C aan
verdamperinlaat/-uitlaat; 45°C verzadigde perstemperatuur aan de compressor.

(1) EWLD versie units zijn opgeladen met stikstof bij 2 bar. Koudemiddel moet worden
gedefinieerd door plant designer alleen.




TECHNISCHE GEGEVENS EWLD I-SS C15 C16 C17
Capaciteit Koelen | kw 1319 1370 1422
o . Type traploos
Capaciteitsregeling Minimum capaciteit % 8.3 8.3 8.3
uorf’if’e”"me” VErmogen | oelen KW 366 386 405
EER (energierendementsfactor) 3.60 3.55 3.51
. Kleur Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1)
Behuizing - -
Materiaal Gegalvaniseerde en gelakte staalplaat
Hoogte mm 2415 2415 2415
Afmetingen Unit Breedte mm 2135 2135 2135
Diepte mm 4426 4426 4426
Gewicht Unit kg 5208 5208 5208
Bedrijfsgewicht kg 5680 5680 5680
Type Pijpenbundel
Watervolume | 472 472 472
Waterwarmtewisselaar Nomlnaal_ Koelen I/s 63.00 65.48 67.96
waterdebiet
Verdamper Nominale
waterdrukval Koelen kPa 55 59 63
Isolatiemateriaal Elastomeerschuim met gesloten cellen
Type Schroefcompressor
Compressor Hoeveelheid olie | 1 16+16+16 16+16+16 16+16+16
Aantal 3 3 3
Geluidsniveau Geluidsvermogen | Koelen dBA 103.0 103.0 103.0
Geluidsdruk Koelen dBA 83.0 83.0 83.0
Koelmiddeltype R134a
Koelmiddelcircuit Hoeveelheid koelmiddel (1) kg - - -
Aantal circuits 3 3 3
Leidingaansluitingen Verdamper waterinlaat/-uitlaat mm 2191 219.1 219.1
Vloeistofaansluitingen Inlaat mm 42 42 42
Persgasaansl. Uitlaat mm 88.9 88.9 88.9
Vloe_lstofreservow volume | 170
(optioneel)

Veiligheidsvoorzieningen

Hoge druk (drukschakelaar)

Lage druk (drukschakelaar)

Noodstop

Hoge perstemperatuur op de compressor

Fasebewaking

Lage drukverhouding

Hoge oliedrukval

Lage oliedruk

Opmerkingen

Koelcapaciteit en opgenomen vermogen gebaseerd op: watertemperatuur van 12°/ 7°C aan
verdamperinlaat/-uitlaat; 45°C verzadigde perstemperatuur aan de compressor.

(1) EWLD versie units zijn opgeladen met stikstof bij 2 bar. Koudemiddel moet worden
gedefinieerd door plant designer alleen.
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Geluidsdrukniveaus
EWWD I-SS - EWWD I-XS - EWLD I-SS

EWWD Geluidsdrukniveau op 1 m van de unit in semisferisch vrij veld (ref. factor 2 x 10™ Pa) Stroom
I-SS 63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000 Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz| dB(A) | dB(A)
340 53.6 56.2 71.1 74.5 69.7 65.6 63.9 59.5 75.2 93.7
400 54.6 57.2 72.1 75.5 70.7 66.6 64.9 60.5 76.2 96.6
460 56.6 59.2 74.1 77.5 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 96.7
550 56.6 59.2 74.1 775 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 96.7
650 56.2 58.8 73.7 77.1 72.3 68.2 66.5 62.1 77.8 96.9
700 56.6 59.2 74.1 77.5 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 97.3
800 57.1 59.7 74.6 78.0 73.2 69.1 67.4 63.0 78.7 97.8
850 58.2 60.8 75.7 79.1 74.3 70.2 68.5 64.1 79.8 98.9
900 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8
950 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8
C10 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8
C12 58.8 61.4 76.3 79.7 74.9 70.8 69.1 64.7 80.4 100.4
C13 59.2 61.8 76.7 80.1 75.3 71.2 69.5 65.1 80.8 100.8
Cl4 59.6 62.2 77.1 80.5 75.7 71.6 69.9 65.5 81.2 101.2
C15 61.4 64.0 78.9 82.3 77.5 73.4 71.7 67.3 83.0 103.0
C16 61.4 64.0 78.9 82.3 77.5 73.4 71.7 67.3 83.0 103.0
C17 61.4 64.0 78.9 82.3 77.5 73.4 71.7 67.3 83.0 103.0
C18 61.4 64.0 78.9 82.3 77.5 73.4 71.7 67.3 83.0 103.0

Opmerking: De waarden zijn volgens ISO 3744 en zijn gebaseerd op: verdamper 12/7°C; condensor 30/35°C, unit bij werking onder vollast

EWWD Geluidsdrukniveau op 1 m van de unit in semisferisch vrij veld (ref. factor 2 x 10™ Pa) Stroom
I-XS 63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000 Hz | 2.000 Hz [ 4.000 Hz [ 8.000 Hz| dB(A) | dB(A)
360 53.6 56.2 71.1 74.5 69.7 65.6 63.9 59.5 75.2 93.7
440 54.6 57.2 72.1 75.5 70.7 66.6 64.9 60.5 76.2 96.6
500 56.6 59.2 74.1 77.5 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 96.7
600 56.6 59.2 74.1 775 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 96.7
750 56.2 58.8 73.7 77.1 72.3 68.2 66.5 62.1 77.8 96.9
800 56.6 59.2 74.1 77.5 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 97.3
850 57.1 59.7 74.6 78.0 73.2 69.1 67.4 63.0 78.7 97.8
950 58.2 60.8 75.7 79.1 74.3 70.2 68.5 64.1 79.8 98.9
C10 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8
C11 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8
C12 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8

Opmerking: De waarden zijn volgens 1ISO 3744 en zijn gebaseerd op: verdamper 12/7°C; condensor 30/35°C, unit bij werking onder vollast

EWLD Geluidsdrukniveau op 1 m van de unit in semisferisch vrij veld (ref. factor 2 x 10™ Pa) Stroom
I-SS 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz | 1.000 Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | dB(A) dB(A)
320 53.6 56.2 71.1 74.5 69.7 65.6 63.9 59.5 75.2 93.7
400 54.6 57.2 72.1 75.5 70.7 66.6 64.9 60.5 76.2 96.6
420 56.6 59.2 74.1 77.5 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 96.7
500 56.6 59.2 74.1 77.5 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 96.7
600 56.2 58.8 73.7 77.1 72.3 68.2 66.5 62.1 77.8 96.9
650 56.6 59.2 74.1 77.5 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 97.3
750 57.1 59.7 74.6 78.0 73.2 69.1 67.4 63.0 78.7 97.8
800 58.2 60.8 75.7 79.1 74.3 70.2 68.5 64.1 79.8 98.9
850 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8
900 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8
950 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8
C10 58.5 61.1 76.0 79.4 74.6 70.5 68.8 64.4 80.1 100.1
C11 58.8 61.4 76.3 79.7 74.9 70.8 69.1 64.7 80.4 100.4
C12 59.2 61.8 76.7 80.1 75.3 71.2 69.5 65.1 80.8 100.8
C13 59.6 62.2 77.1 80.5 75.7 71.6 69.9 65.5 81.2 101.2
Cl4 61.4 64.0 78.9 82.3 77.5 73.4 71.7 67.3 83.0 103.0
C15 61.4 64.0 78.9 82.3 77.5 73.4 71.7 67.3 83.0 103.0
C16 61.4 64.0 78.9 82.3 77.5 73.4 71.7 67.3 83.0 103.0
C17 61.4 64.0 78.9 82.3 77.5 73.4 71.7 67.3 83.0 103.0

Opmerking: De waarden zijn volgens ISO 3744 en zijn gebaseerd op: verdamper 12/7°C, verzadigde perstemperatuur aan de compressor van 40°C
(zonder condensor)



EWWD I-SS - EWWD I-XS - EWLD I-SS
met geluidsisolerende omkasting

EWWD Geluidsdrukniveau op 1 m van de unit in semisferisch vrij veld (ref. factor 2 x 10™ Pa) Stroom
I-SS 63 Hz 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000 Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | dB(A) dB(A)
340 43.6 46.2 61.1 64.5 59.7 55.6 53.9 49.5 65.2 83.7
400 44.6 47.2 62.1 65.5 60.7 56.6 54.9 50.5 66.2 86.6
460 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 86.7
550 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 86.7
650 46.2 48.8 63.7 67.1 62.3 58.2 56.5 52.1 67.8 86.9
700 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 87.3
800 47.1 49.7 64.6 68.0 63.2 59.1 57.4 53.0 68.7 87.8
850 48.2 50.8 65.7 69.1 64.3 60.2 58.5 54.1 69.8 88.9
900 49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8
950 49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8
C10 49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8
Cl12 48.8 51.4 66.3 69.7 64.9 60.8 59.1 54.7 70.4 90.4
C13 49.2 51.8 66.7 70.1 65.3 61.2 59.5 55.1 70.8 90.8
Cl4 49.6 52.2 67.1 70.5 65.7 61.6 59.9 55.5 71.2 91.2
C15 51.4 54.0 68.9 72.3 67.5 63.4 61.7 57.3 73.0 93.0
C16 514 54.0 68.9 72.3 67.5 63.4 61.7 57.3 73.0 93.0
C17 514 54.0 68.9 72.3 67.5 63.4 61.7 57.3 73.0 93.0
C18 51.4 54 68.9 72.3 67.5 63.4 61.7 57.3 73.0 93.0

Opmerking: De waarden zijn volgens ISO 3744 en zijn gebaseerd op: verdamper 12/7°C; condensor 30/35°C, unit bij werking onder vollast;

EWWD Geluidsdrukniveau op 1 m van de unit in semisferisch vrij veld (ref. factor 2 x 10™ Pa) Stroom
I-XS 63 Hz 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000 Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | dB(A) dB(A)
360 43.6 46.2 61.1 64.5 59.7 55.6 53.9 495 65.2 83.7
440 44.6 47.2 62.1 65.5 60.7 56.6 54.9 50.5 66.2 86.6
500 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 86.7
600 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 86.7
750 46.2 48.8 63.7 67.1 62.3 58.2 56.5 52.1 67.8 86.9
800 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 87.3
850 47.1 49.7 64.6 68.0 63.2 59.1 57.4 53.0 68.7 87.8
950 48.2 50.8 65.7 69.1 64.3 60.2 58.5 54.1 69.8 88.9
C10 49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8
Cl1 49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8
C12 49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8

Opmerking: De waarden zijn volgens ISO 3744 en zijn gebaseerd op: verdamper 12/7°C; condensor 30/35°C, unit bij werking onder vollast;

EWLD Geluidsdrukniveau op 1 m van de unit in semisferisch vrij veld (ref. factor 2 x 10™ Pa) Stroom
I-SS 63 Hz 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000 Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | dB(A) dB(A)
320 43.6 46.2 61.1 64.5 59.7 55.6 53.9 49.5 65.2 83.7
400 44.6 47.2 62.1 65.5 60.7 56.6 54.9 50.5 66.2 86.6
420 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 86.7
500 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 86.7
600 46.2 48.8 63.7 67.1 62.3 58.2 56.5 52.1 67.8 86.9
650 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 87.3
750 47.1 49.7 64.6 68.0 63.2 59.1 57.4 53.0 68.7 87.8
800 48.2 50.8 65.7 69.1 64.3 60.2 58.5 54.1 69.8 88.9
850 49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8
900 49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8
950 49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8
C10 48.5 51.1 66.0 69.4 64.6 60.5 58.8 54.4 70.1 90.1
Cl1 48.8 51.4 66.3 69.7 64.9 60.8 59.1 54.7 70.4 90.4
C12 49.2 51.8 66.7 70.1 65.3 61.2 59.5 55.1 70.8 90.8
C13 49.6 52.2 67.1 70.5 65.7 61.6 59.9 55.5 71.2 91.2
C14 514 54.0 68.9 72.3 67.5 63.4 61.7 57.3 73.0 93.0
C15 514 54.0 68.9 72.3 67.5 63.4 61.7 57.3 73.0 93.0
C16 51.4 54.0 68.9 72.3 67.5 63.4 61.7 57.3 73.0 93.0
C17 51.4 54 68.9 72.3 67.5 63.4 61.7 57.3 73.0 93.0

Opmerking: De waarden zijn volgens ISO 3744 en zijn gebaseerd op: verdamper 12/7°C, verzadigde perstemperatuur aan de compressor van 40°C
(zonder condensor).
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Correctiefactoren voor de geluidsdruk voor verschillende

afstanden
EWWD I|-SS
Afstand (m)
2D Hes 1 5 10 15 20 25
340 0 -7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8
400 0 7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8
460 0 7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8
550 0 7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8
650 0 7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8
700 0 7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3
800 0 7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8
850 0 7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3
900 0 75 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3
950 0 7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8
C10 0 7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3
C12 0 7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3
C13 0 7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3
Cl14 0 7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3
C15 0 7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3
C16 0 7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3
C17 0 7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3
C18 0 7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3

Opmerking: De waarden zijn dB(A) (drukniveau), in omstandigheden in een open veld met een

(directiviteitsfactor Q=2)

weerkaatsend opperviak

EWWD I-XS
Afstand (m)
2D DS 1 5 10 15 20 25
360 0 7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8
440 0 7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8
500 0 7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8
600 0 7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8
750 0 7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8
800 0 7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3
850 0 7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8
950 0 7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3
C10 0 7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3
C11 0 7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8
C12 0 7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3

Opmerking: De waarden zijn dB(A) (drukniveau), in omstandigheden in een open veld met een weerkaatsend opperviak
(directiviteitsfactor Q=2)




Bedri'!fsbeEerkingen

Opslag

De units kunnen worden opgeslagen onder de volgende omgevingsomstandigheden:
Minimum omgevingstemperatuur  : -20°C

Maximum omgevingstemperatuur : 53°C

Maximum relatieve vochtigheid : 95% niet-condenserend

Wanneer de unit wordt opgeslagen bij temperaturen onder de minimumtemperatuur kunnen bepaalde onderdelen,
waaronder de elektronische controller en de Icd ervan schade oplopen.

& LET OP

Wanneer de machine wordt opgeslagen bij temperaturen boven de maximumtemperatuur kunnen de
veiligheidskleppen op de aanzuigkleppen van de compressor open gaan.

A LETOP

Wanneer de unit wordt opgeslagen in een condenserende omgeving kunnen de elektronische componenten schade
oplopen.

Wanneer de unit wordt opgeslagen bij een omgevingstemperatuur in de buurt van of onder 0°C met de waterleidingen
gevuld met water, moet u voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat het water bevriest. Zie vorstbeveiliging in
het hoofdstuk Mechanische installatie.

Gebruik

De unit moet binnen de in het volgende schema aangegeven limieten worden gebruikt.

Wanneer de unit buiten deze limieten wordt gebruikt, kunnen de beveiligingen de unit stilleggen en, in extreme
gevallen, kan de unit schade oplopen.

Neem contact op met de fabrikant in geval van twijfel.

De bedrijfslimieten zijn gebaseerd op werking onder vollast. Neem contact op met de fabriek voor de bedrijfslimieten bij
werking onder deellast
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Condenser leaving water temperature °C
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Saturated discharge temperature °C
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Mechanische installatie

Verzending
Zorg voor de stabiliteit van de machine tijdens de verzending. Als de machine wordt getransporteerd met een houten
dwarsplank op de basis, mag deze dwarsplank pas worden verwijderd nadat de eindbestemming is bereikt.

Aansprakelijkheid

De fabrikant wijst alle huidige en toekomstige aansprakelijkheid af voor eventuele letsels aan personen, dieren of schade
aan eigendommen veroorzaakt door onachtzaamheid van de operators die de instructies voor installatie en onderhoud in
deze handleiding niet volgen.

Alle veiligheidssystemen moeten regelmatig en periodiek worden gecontroleerd overeenkomstig deze handleiding en de
lokale wetten en regels betreffende de veiligheid en de milieubescherming.

Veiligheid

De machine moet stevig aan de grond worden bevestigd.

De volgende instructies zijn van essentieel belang:

- De machine kan alleen aan de hijspunten op de basis van de machine zelf worden opgehesen. Dit zijn de enige punten
die het volledige gewicht van de unit kunnen dragen.

- Zorg ervoor dat niet-bevoegde personen geen toegang hebben tot de machine.

- Geen toegang tot de elektrische componenten wanneer de hoofdschakelaar van de machine niet uit staat en de
voeding niet uitgeschakeld is.

- Geen toegang tot de elektrische componenten zonder isolatieplatform. Geen toegang tot de elektrische componenten
als er water en/of vocht is.

- Werkzaamheden aan het koelmiddelcircuit en componenten onder druk mogen alleen door bevoegd personeel worden
uitgevoerd.

- Alleen bevoegd personeel mag een compressor vervangen of smeerolie bijvullen.

- Scherpe randen kunnen gevaarlijk zijn. Voorkom rechtstreeks contact.

- Breng geen vaste voorwerpen in de waterleidingen terwijl de machine op het systeem is aangesloten.

- Op de waterleiding die op de inlaat van de warmtewisselaar is aangesloten moet een mechanisch filter geinstalleerd
zijn.

- De machine is zowel op de hogedruk- als lagedrukzijde van het koelmiddelcircuit uitgerust met veiligheidskleppen.

Wanneer de unit plots stopt, volgt u de instructies in de Gebruiksaanwijzing van het bedieningspaneel die deel

uitmaakt van de bijgesloten documentatie die samen met deze handleiding aan de eindgebruiker wordt geleverd.

Voer de installatie en het onderhoud bij voorkeur niet alleen uit. Ingeval van letsels of ongemakken:

- blijf kalm

- druk op de alarmknop indien voorzien op de installatieplaats

- breng de gewonde persoon naar een warme plaats uit de buurt van de unit en laat hem rusten

- neem onmiddellijk contact op met de nooddiensten van het gebouw

- wacht en laat de gewonde persoon niet alleen tot de nooddiensten er zijn

- geef de nooddiensten alle vereiste informatie

& WAARSCHUWING

Lees deze instructie- en gebruikshandleiding zorgvuldig alvorens u de machine gebruikt.
Alleen bevoegd personeel dat vertrouwd is met de wetgeving en de lokale voorschriften en de juiste training heeft
gekregen of dat ervaring heeft met dit type apparatuur mag de installatie en het onderhoud uitvoeren.

C S
A WAARSCHUWING

Installeer de machine bij voorkeur niet op een plaats die gevaarlijk kan zijn bij onderhoudswerkzaamheden, zoals
(maar niet beperkt tot) een platform zonder borstwering of leuning of een oppervlak die niet voldoet aan de vereisten
inzake vrije ruimte.

Behandeling en ophijsen

Zorg ervoor niet te veel te botsen en/of te schokken met de machine wanneer ze uit de vrachtwagen wordt geladen.
Duwen of trekken mag alleen aan het basisframe van de machine. Maak de machine vast in de vrachtwagen om te
voorkomen dat zij beweegt en de panelen en het basisframe schade oplopen. Laat geen delen van de machine vallen
tijdens het transport en/of het uitladen aangezien dit ernstige schade kan veroorzaken.

Alle units van de reeks zijn voorzien van vier hijspunten. Alleen deze punten mogen worden gebruikt om de unit op te
hijsen, zoals te zien in afbeelding 1.



Afb. 1 - Unit ophijsen

& WAARSCHUWING

Zowel de hijstouwen als de spreidbalk en/of spreidschalen moeten sterk genoeg zijn om de machine veilig te kunnen
dragen. Gelieve het gewicht van de unit te controleren op het typeplaatje van de machine.

Het gewicht in de tabellen met "Technische gegevens" in het hoofdstuk "Algemene informatie" is voor
standaardunits.

Sommige specifieke machines kunnen uitgerust zijn met accessoires waardoor het totaalgewicht groter is
(warmteterugwinning, enz.).

& WAARSCHUWING

Hijs de machine heel voorzichtig op. Voorkom schokken bij het ophijsen en hijs de machine heel langzaam en
perfect waterpas op.

Plaatsing en assemblage

Alle units zijn ontworpen voor installatie binnenshuis. De machine moet worden geinstalleerd op een stevige en perfect

waterpas fundering. Bij installatie op een balkon of een dak moet het gewicht misschien worden verdeeld met balken.

Voorzie voor installatie op de grond een sterke cement basis die minstens 250 mm breder en langer is dan de machine.

Deze basis moet tevens het gewicht van de machine zoals vermeld in de technische gegevens kunnen dragen.

Als de machine op een plaats wordt geinstalleerd die gemakkelijk toegankelijk is voor personen en dieren, verdient het

aanbeveling om beschermingsroosters te voorzien voor het compressordeel.

Volg de hiernavolgende voorzorgsmaatregelen en instructies op voor optimale prestaties op de installatieplaats:

e  Zorg voor een stevige fundering om lawaai en trillingen zo veel mogelijk te beperken.

e Het water in het systeem moet heel zuiver zijn en mag geen sporen van olie of roest bevatten. Op de inlaatleiding
van de machine moet een mechanisch waterfilter geinstalleerd worden
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Vereisten inzake minimumafstand
De machine moet aan alle kanten toegankelijk zijn voor alle onderhoudswerkzaamheden na de installatie. Op afbeelding
2 ziet u de vereisten inzake minimumafstand.

1500

= 11 nean
7 = ,5 &
— 3500 ..{ r“-—_ A= e 1500 -
Tl
1500
A Fig. 2 - Minimum clearance requirements for machine maintenance
Ventilatie

De temperatuur in de ruimte waar de unit staat moet altijd tussen 0°C en 40°C worden gehouden.

Akoestische bescherming

Wanneer speciale aandacht vereist is voor wat betreft het geluidsniveau, moet de machine zorgvuldig van de basis
worden geisoleerd met trillingsdempende elementen (optie). Op de wateraansluitingen moeten tevens soepele
koppelstukken worden gemonteerd.

Waterleiding

Beperk zo veel mogelijk het aantal bochten en verticale veranderingen van richting in de leiding. Zodoende kunt u de
installatiekosten aanzienlijk verlagen en levert het systeem betere prestaties.

Het hydraulische systeem moet over het volgende beschikken:

1.
2.
3.

10.

Een trillingsdempend onderstel om de overdracht van trillingen op de onderliggende structuur te beperken.
Afsluitkranen om de machine bij servicewerkzaamheden te isoleren van het watersysteem.

Handbediende of automatische ontluchting op het hoogste punt van het systeem en een aftapkraan op het
laagste punt van het systeem. De verdamper noch het warmteterugwinningssysteem mogen op het hoogste
punt van het systeem staan.

Een voorziening om het watersysteem onder druk te houden (expansietank, enz.).

Aanduidingen van watertemperatuur en druk op de machine voor gebruik door de operator bij service en
onderhoud.

Een filter of voorziening om deeltjes uit het water te verwijderen voordat het in de pomp komt (neem contact op
met de fabrikant van de pomp voor het aanbevolen type filter om cavitatie te voorkomen). Een filter verlengt de
levensduur van de pomp en helpt het watersysteem in goede toestand te houden.

Op de inlaatwaterleiding van de machine moet ook een filter worden gemonteerd (bij de verdamper en het
warmteterugwinningssysteem - indien van toepassing). Het filter voorkomt dat vaste deeltjes terechtkomen in
de warmtewisselaar omdat zij hem kunnen beschadigen of zijn capaciteit kunnen doen afnemen.

Als de machine een andere machine vervangt, moet het volledige watersysteem worden afgetapt en gereinigd
voordat de nieuwe unit wordt geinstalleerd. Regelmatige tests en een aangepaste chemische behandeling van
het water worden aanbevolen voordat de nieuwe machine wordt opgestart.

Wanneer glycol aan het watersysteem is toegevoegd als vorstbeveiliging, moet u zich ervan bewust zijn dat de
aanzuigdruk lager zal zijn, de prestaties van de machine lager en de waterdrukvallen groter. Alle
machine-beveiligingen, zoals bijv. de vorstbeveiliging en de lagedrukbeveiliging, moeten worden aangepast.

De unit is niet uitgerust met een systeem dat voorkomt dat het water bevriest bij omgevingstemperaturen van
minder dan 0°C (thermische isolatie volstaat niet). De unit en de waterleidingen moeten worden beschermd
tegen bevriezing.

Controleer de waterleiding op lekken voordat u ze isoleert.
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EVAP 1 Gauge 5 Isolating valve
2 Flexible connector 6 Pump
3 Flow switch 7 Filter

4 Thermometer

Afb. 3 - Waterleidingaansluiting voor verdamper
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¥ 1 Gauge 4 Isolating valve
+ 2 Flexible connector 5 Pump
3 Thermometer 6 Filter

Afb. 4 — Waterleidingaansluiting voor condensor en warmteterugwinning
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A LETOP

Monteer een mechanisch filter op de inlaat naar elke warmtewisselaar. Zonder mechanisch filter kunnen vaste
deeltjes en/of lasslak in de warmtewisselaar terechtkomen. De installatie van een filter met een maaswijdte van
maximaal 0,5 — 1 mm wordt voorgeschreven.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan een warmtewisselaar door het ontbreken van een
mechanisch filter.

Waterbehandeling

Reinig het watercircuit alvorens de machine in gebruik te nemen. Vuil, ketelsteen, corrosieresten en ander vreemd
materiaal kan zich binnenin de warmtewisselaar ophopen en de capaciteit verminderen. De drukval kan ook groter
worden, waardoor de waterstroming daalt. Een goede waterbehandeling vermindert het risico op corrosie, erosie,
ketelsteen, enz. Welke waterbehandeling het meest geschikt is, moet ter plaatse worden bepaald, afhankelijk van het
type systeem en de eigenschappen van het lokale proceswater.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of storingen aan de apparatuur veroorzaakt door onbehandeld of slecht
behandeld water.

Tabel 5 - Limieten aanvaardbare waterkwaliteit

pH (25°C) 6.8+8.0 Totale hardheid (mg CaCO3 /) <200
Elektrische geleidbaarheid uS/cm (25°C) <800 1Jzer (mg Fe /1) <1.0
Chloorion (mg CI "/ 1) <200 Sulfideion (mg S” /1) None
Sulfaation (mg SO% /1) <200 Ammoniumion (mg NH4" /1) <1.0
Alkaliteit (mg CaCOg3/ ) <100 Silica (mg SiO2 /1) <50

Vorstbeveiliging verdamper en warmtewisselaars

Bij het ontwerpen van het systeem moeten minstens twee van de onderstaande beschermingsmethoden worden
overwogen:

1. Ononderbroken watercirculatie in de leidingen en de warmtewisselaars

2. Vullen van een gepaste hoeveelheid glycol in het watercircuit.

3. Bijkomende warmte-isolatie en verwarming van blootliggende leidingen.

4. Aftappen en reinigen van de warmtewisselaar tijdens het winterseizoen.
De installateur en/of plaatselijk onderhoudspersoneel moeten erop toezien dat twee of meer van de vermelde
vorstbeschermingsmethoden worden gebruikt. Zorg ervoor dat de geschikte vorstbescherming te allen tijde behouden
blijft. Wanneer de hiervoor vermelde instructies niet worden opgevolgd, kunnen de componenten van de machine
beschadigd geraken. Vorstschade wordt niet gedekt door de waarborg.

Installatie van de stromingsschakelaar

Een stromingsschakelaar moet in het watercircuit worden geinstalleerd om te zorgen voor voldoende waterstroming door
de verdamper. De stromingsschakelaar kan op de inlaat- of uitlaatwaterleiding worden geinstalleerd. De stromings-
schakelaar legt de machine stil als de waterstroming onderbroken is, en beschermt zo de verdamper tegen de vorst.

Een speciaal hiervoor voorziene stromingsschakelaar, identificatiecode 131035072, is verkrijgbaar als optie.

Deze stromingsschakelaar met schoepen is geschikt voor zware buitentoepassingen (IP67) voor leidingdiameters van 1"
tot 6".

De stromingsschakelaar is uitgerust met een schoon contact dat moet worden aangesloten op de klemmen van het
klemmenblok (zie het bedradingsschema van de machine voor meer informatie).

Voor meer informatie over de installatie en instellingen van het toestel, zie het instructies in de verpakking van het toestel.
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schakelaar regelen

Afb. 5 - Stromingsschakelaar afstellen

Veiligheidskleppen koelcircuit

Elk systeem is uitgerust met veiligheidskleppen op elk circuit, zowel op de verdamper als op de condensor.
Deze kleppen laten het koelmiddel uit het koelmiddelcircuit ingeval van bepaalde storingen.

& WAARSCHUWING

De unit is ontworpen voor installatie binnenshuis.

Koelgas inademen kan letsels veroorzaken. Laat geen koelgas ontsnappen in de lucht.

De veiligheidskleppen moeten zodanig geinstalleerd zijn dat het koelmiddelgas buiten wordt vrijgelaten. De
installateur is verantwoordelijk voor de aansluiting van de veiligheidskleppen op de afvoerleidingen en voor het
bepalen van de maat.

Controleer of er voldoende lucht rond de unit circuleert.
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Drukval

Verdamper

EWWD340~C18 I-SS
EWLD320~C17 I-SS
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Waterdebiet (I/s)
A EWWD340 I-SS EWLD320 I-SS M EWWDC10 I-SS EWLD950 I-SS
B EWWDA400 I-SS EWLD400 I-SS N - EWLDC10 I-SS
C EWWD460 I-SS EWLD420 I-SS (0] EWWDC12 I-SS EWLDC11 I-SS
D EWWD550 I-SS EWLD500 I-SS P EWWDC13 I-SS EWLDC12 I-SS
E EWWDG650 I-SS EWLD600 I-SS Q EWWDC14 I-SS EWLDC13 I-SS
F EWWD700 I-SS EWLD650 I-SS R EWWDC15 I-SS EWLDC14 I-SS
G EWWDS800 I-SS EWLD750 I-SS S EWWDC16 I-SS EWLDC15 I-SS
H EWWDS850 I-SS EWLDS800 I-SS T EWWDC17 I-SS EWLDC16 I-SS
| EWWD900 I-SS EWLDS850 I-SS U EWWDC18 I-SS EWLDC17 I-SS
L EWWD950 I-SS EWLD900 I-SS




Condensor (1 doorgang 4-8°C)
EWWD340~C18 I-SS
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Waterdebiet (I/s) 110 120
A EWWD340 I-SS L EWWD950 I-SS
B EWWD400 I-SS M EWWDC10 I-SS
C EWWD460 I-SS O EWWDC12 I-SS
D EWWD550 I-SS P EWWDC13 I-SS
E EWWD650 I-SS Q EWWDC14 I-SS
F EWWD700 I-SS R EWWDC15 I-SS
G EWWD800 I-SS S EWWDC16 I-SS
H EWWD850 I-SS T EWWDC17 I-SS
I EWWD900 I-SS u EWWDC18 I-SS
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Drukval (kPa)

Condensor (2 doorgangen 9-15°C)
EWWD340~C18 I-SS
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c EWWDA460 I-SS o) EWWDC12 I-SS
D EWWD550 I-SS 3 EWWDC13 I-SS
E EWWD650 I-SS Q EWWDC14 I-SS
F EWWD700 I-SS R EWWDC15 I-SS
G EWWDS00 I-SS s EWWDC16 I-SS
H EWWDS850 I-SS T EWWDC17 I-SS
I U

EWWD900 I-SS

EWWDC18 I-SS
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Drukval (kPa)
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Verdamper

EWWD360~C12 I-XS

joae sas

gI8ENs!

1

s

10

Waterdebiet (I/s)

100
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Drukval (kPa)

100

10

Condensor (2 doorgangen 4-8°C)

EWWD360~C12 I-XS
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EWWD360 I-XS

EWWDA440 I-XS
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Totale warmteterugwinning (optie op aanvraag)

Condensor (1 doorgang 4-8°C)
EWWD340~C18 I-SS

Drukval
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Waterdebiet (I/s)
A EWWD340 I-SS L EWWD950 I-SS
B EWWD400 I-SS M EWWDC10 I-SS
C EWWD460 I-SS O EWWDC12 I-SS
D EWWD550 I-SS P EWWDC13 I-SS
E EWWD650 I-SS Q EWWDC14 I-SS
F EWWD700 I-SS R EWWDC15 I-SS
G EWWD800 I-SS S EWWDC16 I-SS
H EWWD850 I-SS T EWWDC17 I-SS
| EWWD900 I-SS U EWWDC18 I-SS
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Condensor (2 doorgangen 9-15°C)
EWWD340~C18 I-SS
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Waterdebiet (I/s)
A EWWD340 I-SS L EWWD950 I-SS
B EWWD400 I-SS M EWWDC10 I-SS
C EWWD460 I-SS O EWWDC12 I-SS
D EWWD550 I-SS P EWWDC13 I-SS
E EWWD650 I-SS Q EWWDC14 I-SS
F EWWD700 I-SS R EWWDC15 I-SS
G EWWD800 I-SS S EWWDC16 I-SS
H EWWD850 I-SS T EWWDC17 I-SS
| EWWD900 I-SS U EWWDC18 I-SS




Gedeeltelijke warmteterugwinning (optie op aanvraag)

Drukval
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C EWWD460 I-SS (o] EWWDC12 I-SS
D EWWD550 I-SS P EWWDC13 I-SS
E EWWD650 I-SS Q EWWDC14 I-SS
F EWWD700 I-SS R EWWDCI15 I-SS
G EWWD800 I-SS S EWWDC16 I-SS
H EWWDB850 I-SS T EWWDC17 I-SS
| EWWD900 I-SS ] EWWDC18 I-SS
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Elektrische installatie

Algemene specificaties

i LET OP

Alle elektrische aansluitingen op de machine moeten worden uitgevoerd conform met de van toepassing zijnde
wetten en regels.

Alle activiteiten voor installatie, gebruik en onderhoud moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Zie het specifieke bedradingsschema voor de machine die u hebt gekocht en dat bij de unit is geleverd. Als het
bedradingsschema niet op de machine staat of als het zoek is, neem dan contact op met uw dealer en vraag hem om
een exemplaar.

A LETOP

Gebruik uitsluitend koperen geleiders. Geleiders van een ander materiaal dan koper kunnen leiden tot oververhitting
of corrosie aan de verbindingspunten en kunnen de unit beschadigen.
Om interferentie te voorkomen moeten alle besturingskabels afzonderlijk van de voedingskabels worden
geinstalleerd. Gebruik hiervoor afzonderlijke elektrische mantelbuizen.

Open de hoofdschakelaar op de hoofdvoeding van de machine alvorens servicewerkzaamheden uit te voeren aan de

machine.
Wanneer de machine uit staat, maar de stroomonderbreker is gesloten, staan ook de ongebruikte circuits onder

stroom.

A LETOP

Een combinatie van enkelfasige en driefasige belastingen en een onbalans tussen fasen kan een lekstroom naar de
aarding veroorzaken van tot 150 mA bij normale werking van de units van de reeks.

Wanneer de unit is uitgerust met systemen die hogere frequentiestoringen veroorzaken (zoals VFD en fase-
onderbreking), kan de lekstroom naar de aarding oplopen tot heel hoge waarden (ongeveer 2 ampére).

De beveiliging van het voedingssysteem moet ontworpen zijn voor de hiervoor vermelde waarden.

De plaats waar de unit is geinstalleerd mag alleen toegankelijk zijn voor bevoegd personeel.




Elektrische gegevens

. Vermogens- ) ) ) Stroom-
wwp | Mo | VST | o | oo | o | | M| e | o | o | Gt o | s | s | sougs | orr
I-SS diameter stroom (2) nominale schakelaar stroom stroom circuit 1 | stroom circuit 2 | stroom circuit 3 circuit 1 circuit 2 circuit 3 zekering circuit 1 | zekering circuit2 | zekering circuit 3 |  transformator brek(-_zr
voorwaarden besturing
340 224 330 0.88 400 A 25 kA 204 - - 330 - - 250A gG - - 500 VA 4A
400 256 464 0.86 400 A 25 kA 233 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A
460 298 464 0.88 400 A 25 kA 271 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A
550 328 464 0.90 400 A 25 kA 299 - - 464 - - 355A gG - - 500 VA 4A
650 448 493 0.87 630 A 25 kA 204 204 - 330 330 - 250A gG 250A gG - 500 VA 4A
700 480 627 0.86 630 A 25 kA 204 233 - 330 464 - 250A gG 315A gG - 500 VA 4A
800 512 650 0.86 630 A 25 kA 233 233 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A
850 554 681 0.87 630 A 25 kA 233 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A
900 597 681 0.88 800 A 25 kA 271 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A
950 627 703 0.89 800 A 25 kA 271 299 - 464 464 - 315A gG 355A gG - 500 VA 4A
C10 657 703 0.89 800 A 25 kA 299 299 - 464 464 - 355A gG 355A gG - 500 VA 4A
Ci12 768 836 0.86 1.000 A 25 kA 233 233 233 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A
C13 810 867 0.86 1.000 A 25 kA 233 233 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A
Ci4 853 898 0.87 1.000 A 25 kA 233 271 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A
Ci15 895 898 0.88 1.250 A 25 kA 271 271 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A
C16 925 920 0.88 1.250 A 25 kA 271 271 299 464 464 464 315A gG 315A gG 355A gG 1000 VA 8A
C17 955 942 0.89 1.250 A 25 kA 271 299 299 464 464 464 315A gG 355A gG 355A gG 1000 VA 8A
C18 985 942 0.89 1.250 A 25 kA 299 299 299 464 464 464 355A gG 355A gG 355A gG 1000 VA 8A
’ Vermogens- ’ ’ - troom-
EWWD Max. stroom Maximum factor gnder Hoofd- Kortsluit- Maximurn Maximur Maximur . Compressor . Compressor . Compressor Compressor Compressor Compressor Besturings- Son?i%r-
I-XS voor draad- opstart: nominale schakelaar stroom COMPressor- compressor- compressor- | inschakelstroom | inschakelstroom | inschakelstroom zekering circuit 1 | zekering circuit2 | zekering circuit3 | transformator breker
diameter stroom (a) stroom circuit1 | stroom circuit 2 | stroom circuit 3 circuit 1 circuit 2 circuit 3 :
voorwaarden besturing
360 224 330 0.88 400 A 25 kA 204 - - 330 - - 250A gG - - 500 VA 4A
440 256 464 0.86 400 A 25 kA 233 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A
500 298 464 0.88 400 A 25 kA 271 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A
600 328 464 0.90 400 A 25 kA 299 - - 464 - - 355A gG - - 500 VA 4A
750 448 493 0.87 630 A 25 kA 204 204 - 330 330 - 250A gG 250A gG - 500 VA 4A
800 480 627 0.86 630 A 25 kA 204 204 - 330 464 - 250A gG 315A gG - 500 VA 4A
850 512 650 0.86 630 A 25 kA 233 233 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A
950 554 681 0.87 630 A 25 kA 233 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A
C10 597 681 0.88 800 A 25 kA 271 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A
C11 627 703 0.89 800 A 25 kA 271 299 - 464 464 - 315A gG 355A gG - 500 VA 4A
C12 657 703 0.89 800 A 25 kA 299 299 - 464 464 464 355A gG 355A gG - 500 VA 4A




Vermogens-

Stroom-

Max. stroom Maximum ) Maximum Maximum Maximum Compressor Compressor Compressor ,
EWLD factor onder Hoofd- Kortsluit- . . . Compressor Compressor Compressor Besturings- onder-

I-SS voor draag- opstart nominale schakelaar stroom compressor- COMPressor- COMPressor- |nsch§ke[stroom mschakel'stroom |nschakel'stroom zekering circuit 1 | zekering circuit 2 | zekering circuit 3 | - transformator breker

diameter stroom (a) stroom circuit 1 | stroom circuit2 | stroom circuit 3 circuit 1 circuit 2 circuit 3 :

voorwaarden besturing

320 224 330 0.88 400 A 25 kA 204 - - 330 - - 250A gG - - 500 VA 4A
400 256 464 0.86 400 A 25 kKA 233 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A
420 298 464 0.88 400 A 25 kA 271 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A
500 328 464 0.90 400 A 25 kA 299 - - 464 - - 355A gG - - 500 VA 4A
600 448 493 0.87 630 A 25 kKA 204 204 - 330 330 - 250A gG 250A gG - 500 VA 4A
650 480 627 0.86 630 A 25 kA 204 233 - 330 464 - 250A gG 315A gG - 500 VA 4A
750 512 650 0.86 630 A 25 kKA 233 233 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A
800 554 681 0.87 630 A 25 kA 233 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A
850 597 681 0.88 800 A 25 kKA 271 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A
900 627 703 0.89 800 A 25 kKA 271 299 - 464 464 - 315A gG 355A gG - 500 VA 4A
950 657 703 0.89 800 A 25 kA 299 299 - 464 464 - 355A gG 355A gG - 500 VA 4A
C10 737 836 0.86 1.000 A 25 kA 204 233 233 330 464 464 250A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A
Cl1 768 836 0.86 1.000 A 25 kKA 233 233 233 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A
C12 810 867 0.86 1.000 A 25 kA 233 233 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A
Ci13 853 898 0.87 1.000 A 25 kKA 233 271 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A
C14 895 898 0.88 1.250 A 25 kKA 271 271 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A
C15 925 920 0.88 1.250 A 25 kA 271 271 299 464 464 464 315A gG 315A gG 355A gG 1000 VA 8A
C16 955 942 0.89 1.250 A 25 kA 299 299 299 464 464 464 315A gG 355A gG 355A gG 1000 VA 8A
C17 985 942 0.89 1.250 A 25 kA 299 299 299 464 464 464 355A gG 355A gG 355A gG 1000 VA 8A




Elektrische componenten
Alle elektrische aansluitingen van de voeding en de interface staan op het bedradingsschema dat bij de unit wordt
geleverd.
De installateur moet de volgende componenten voorzien:
- Voedingskabels (met eigen mantelbuis)
- Kabels voor onderlinge verbinding en interface (met eigen mantelbuis)
- Thermomagnetische stroomonderbreker met juiste waarde (zie elektrische gegevens)

Elektrische bedrading
Stroomcircuit:
Sluit de voedingskabels aan op de klemmen van de hoofdschakelaar op het klemmenbord van de machine. In
het toegangspaneel moet een opening voorzien zijn die groot genoeg is voor de gebruikte kabel en de
kabelpakking. Een flexibele buis mag ook worden gebruikt met daarin de drie stroomfasen plus aarding.
Zorg er altijd wel voor dat water nooit kan binnendringen langs het aansluitpunt.

Besturingscircuit:

Elke machine van de reeks wordt geleverd met een hulptransfo voor het besturingscircuit 400/115 V. Hierdoor is
geen extra kabel voor de voeding van het besturingssysteem vereist.

Alleen wanneer een optionele afzonderlijke accumulatietank in optie wordt gevraagd, moet u een afzonderlijke
voeding voorzien voor de elektrische weerstand voor vorstbeveiliging.

Olieverwarming

Elk circuit is uitgerust met een elektrische weerstand in de compressor, die de olie op temperatuur houdt en zo voorkomt
dat zich vioeibaar koelmiddel mengt met de olie in de compressor. De elektrische weerstand werkt natuurlijk alleen met
een constante voeding. Als het niet mogelijk is om de machine te blijven voorzien van stroom wanneer ze niet actief is in
de winter, moet u minstens twee van de procedures toepassen die beschreven staan in het hoofdstuk “Mechanische
installatie” in het deel “Vorstbeveiliging verdamper en warmtewisselaars”.

Als de installatie werkt met pompen buiten de machine (niet bij de unit geleverd), moet een magnetothermische
schakelaar en een besturingsschakelaar op de voedingslijn van elke pomp worden voorzien.

Besturing waterpomp

Sluit de voeding van de spoel van de besturingscontactgever aan op klem 27 en 28 (pomp #1) en 401 en 402 (pomp 2)
op klemmenbord M3, en installeer de contactgever op een voeding met dezelfde spanning als de spoel van de
pompcontactgever. De klemmen zijn aangesloten op een potentiaalvrij contact van de microprocessor.

Het contact van de microprocessor biedt de volgende schakelcapaciteit:

Maximumspanning: 250V AC
Maximumstroom : 2 A Weerstandsstroom - 2 A Inductiestroom
Referentienorm: EN 60730-1

Met de hierboven beschreven bedrading kan de microprocessor de waterpomp automatisch beheren. Installeer best een
schoon statuscontact op de thermomagnetische stroomonderbreker van de pomp en sluit het aan in serie met de
stromingsschakelaar.

Alarmrelais — Elektrische bedrading

De machine is voorzien van een digitale output met een schoon contact die van status verandert zodra zich een alarm
voordoet in één van de koelmiddelcircuits. Sluit dit signaal aan op een extern visueel of auditief alarm of op het
gebouwbeheersysteem om de werking te monitoren. Zie het bedradingsschema van de machine voor de bedrading.

Afstandsbediening unit aan/uit — Elektrische bedrading

De machine is voorzien van een digitale input voor afstandsbediening. Op deze input kunnen een opstarttimer, een
stroomonderbreker of een gebouwbeheersysteem worden aangesloten. Wanneer het contact sluit, begint de
microprocessor de opstartprocedure door eerst de waterpomp in te schakelen, gevolgd door de compressoren. Wanneer
het contact opent, begint de microprocessor de uitschakelprocedure van de machine. Het contact moet potentiaalvrij zijn.

Dubbel instelpunt— Elektrische bedrading

Met de functie dubbel instelpunt kan het instelpunt van de unit worden omgeschakeld tussen twee in de controller van de
unit voorgedefinieerde waarden. Een voorbeeld van een toepassing hiervan is voor ijsproductie 's nachts en
standaardwerking overdag. Sluit een schakelaar of timer aan tussen klem 5 en 21 van klemmenbord M3. Het contact
moet potentiaalvrij zijn.
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Reset instelpunt extern water — Elektrische bedrading (optie)

Het lokale instelpunt van de machine kan worden veranderd met een extern analoog signaal van 4-20 mA. Wanneer
deze functie is geactiveerd, kan het instelpunt met de microprocessor worden veranderd tot 3°C verschil van de
ingestelde lokale waarde. 4 mA komt overeen met een verschil van 0°C, 20 mA met het instelpunt plus het maximale

verschil.

De signaalkabel moet rechtstreeks op klem 35 en 36 van het klemmenbord M3 worden aangesloten.
De signaalkabel moet afgeschermd zijn en moet uit de buurt van de voedingskabels worden gehouden om geen
interferentie te krijgen in de elektronische controller.

Unitbeperking — Elektrische bedrading (optie)

De capaciteit kan worden beperkt met de microprocessor van de machine volgens twee afzonderlijke criteria:

>Belastingsbeperking: De belasting kan worden aangepast met een extern signaal van 4-20 mA van een
gebouwbeheersysteem.

De signaalkabel moet rechtstreeks op klem 36 en 37 van het klemmenbord M3 worden aangesloten.

De signaalkabel moet afgeschermd zijn en moet uit de buurt van de voedingskabels worden gehouden om geen
interferentie te krijgen in de elektronische controller.

Stroombeperking: De belasting kan worden aangepast met een extern signaal van 4-20 mA van een extern
systeem. In dit geval moeten de waarden voor de stroombeperking worden ingesteld op de microprocessor
zodat de microprocessor de waarde van de gemeten stroom doorstuurt en deze beperkt.

De signaalkabel moet rechtstreeks op klem 36 en 37 van het klemmenbord M3 worden aangesloten.

De signaalkabel moet afgeschermd zijn en moet uit de buurt van de voedingskabels worden gehouden om geen
interferentie te krijgen in de elektronische controller.

De stroombeperking kan op een bepaald tijdstip worden geactiveerd met een digitale input. Sluit de
activeringsschakelaar of de timer (schoon contact) aan op klem 5 en 9.

Let op: De twee opties kunnen niet tegelijk worden geactiveerd. De ene functie sluit de andere uit.
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Afb. 1 - Gebruikersaansluiting op het interface M3-klemmenbord
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Richtliinen voor toeeassing met remote condensor

De ontwerper van de installatie is verantwoordelijk voor het ontwerp van de toepassing met remote condensor, en in het
bijzonder, voor de leidingmaten en het routeren van de leidingen. Deze paragraaf reikt de ontwerper van de installatie
alleen maar enkele suggesties aan, maar de ontwerper moet bij deze suggesties altijd nog rekening houden met de
bijzonderheden van de toepassing.

Voor een toepassing met remote condensor, zoals luchtgekoelde of verdampingscondensors, worden de koelers
verscheept gevuld met R134a. De unit moet goed gesloten blijven tot de remote condensor geinstalleerd is en de
leidingen op de unit zijn aangesloten.

Koelers worden geleverd met standaard in de fabriek gemonteerde filterdroger, vochtigheidsindicator en expansieklep.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer om de onderlinge leidingen te installeren, de leidingen en het
volledige systeem te testen op lekken, het systeem te vacumeren en te vullen met koelmiddel.

Alle leidingen moeten voldoen aan de van toepassing zijnde lokale en nationale voorschriften.

Gebruik uitsluitend koperen leidingen die geschikt zijn voor koelmiddel en isoleer de koelleidingen t.0.v. het gebouw om
trillingen te voorkomen.

De persleidingen moeten aan de condensor met een bocht worden gelegd en aan de compressor met een sifon om te
voorkomen dat koelmiddel en olie in de compressoren loopt; door de persleiding met een bocht te leggen wordt het
systeem ook flexibeler.

Zaag de einddeksels niet af. Anders zouden koperen deeltjes het systeem kunnen vervuilen. Verwijder de deksels met
een pijpensnijder of door middel van hitte. Stuur bij het solderen van koperen verbindingen droog stikstof door het
systeem voordat u het vult met koelmiddel. Dit voorkomt de vorming van ketelsteen en de mogelijke vorming van een
ontplofbaar mengsel van HFC-134a en lucht. Het voorkomt ook de vorming van toxisch fosfeengas dat kan ontstaan
wanneer HFC-134a wordt blootgesteld aan open vuur.

Gebruik geen zacht soldeersel. Gebruik voor koper-koper verbindingen een fosfor-koper soldeersel met een
zilvergehalte van 6-8%. Gebruik een soldeerstaaf met een hoog zilvergehalte voor koper-messing of koper-staal
verbindingen. Soldeer uitsluitend met oxyacetyleen.

Nadat de apparatuur correct is geinstalleerd, getest op lekken en gevacumeerd, kan het systeem worden gevuld met
R134a-koelmiddel en opgestart onder supervisie van een door Daikin erkende technicus.

Vul koelmiddel bij tot het kijkglas in de vloeistofleiding doorzichtig is en er geen luchtbellen meer naar de expansieklep
gaan. De totale hoeveelheid koelmiddel hangt af van de gebruikte remote condensor en het volume van de
koelmiddelleiding

Ontwerp koelmiddelleiding

Het systeem kan worden geconfigureerd volgens één van de hoofdopstellingen van Afbeelding 7, 8 en 9. De configuratie
en het bijbehorende hoogteverschil, samen met de totale afstand tussen de koeler en de luchtgekoelde condensor zijn
belangrijke factoren bij het bepalen van de maat van de vloeistof- en de persleidingen. Dit heeft ook gevolgen voor de
hoeveelheid lokaal bij te vullen koelmiddel. Bijgevolg zijn er fysieke beperkingen die niet mogen worden overtreden om
het systeem te laten werken zoals het ontworpen is.

1. De totale afstand tussen de koeler en de luchtgekoelde condensor mag maximaal 60 equivalente meters
bedragen

2. De vloeistofstijgleidingen mogen maximaal 5 meter omhoog lopen vanaf de aansluiting van de vloeistofleiding
op de condensor.

3. Het hoogteverschil van de persstijgleidingen mag maximaal 30 meter bedragen.
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Afb. 2 - Condensor op gelijke hoogte

D—-EIMWCO00404-14NL - 47/100



CHILLER
UNIT
J)
)
T T
a' + R EREN v 5 H 4 )
Afb. 3- Condensor hoger dan koelerunit
=
CHILLER =
UNIT =
>
= SR
1 I -
— 10FT MAX,
= 1 &
- 7 !
- f Y
- / \
- ! Y\
/ .
r i = ar e DAY o h 2 .- %

Afb. 4 - Condensor lager dan koelerunit

Equivalente leidinglengte bepalen

Om de gepaste maat voor de lokale vloeistof- en persleidingen te bepalen moet eerst de equivalente lengte voor elke
leiding worden bepaald. De equivalente lengte is het feitelijke wrijvingsverlies door de lineaire lengte van de leiding plus
het extra wrijvingsverlies door ellebogen, kleppen, enz. In tabel 2 vindt u de equivalente leidinglengte voor verschillende
non-ferro kleppen en fittings. Volg deze stappen om de leidingmaat te berekenen:

1. Begin met een initi€le benadering van de equivalente lengte door ervan uit te gaan dat de equivalente
leidinglengte overeenstemt met 1,5 keer de feitelijke leidinglengte.

2. Zie Tabel 2 en 3 voor een eerste benadering van de leidingmaat.

3. Controleer de leidingmaat door de feitelijke equivalente lengte te berekenen.



Opmerking: Houd geen rekening met de leiding van de koelerunit bij de berekening van de equivalente lengte. Houd
alleen rekening met de lokale leidingen.

Tabel 1 - Equivalente lengten (in meter)

Leidingmaat Hoek Kort Lang
Buitendiameter (inch) Klep Straal EL Straal EL

1/4 5.8 0.8 0.6

3/8 7.3 1.2 0.9

1/2 7.3 1.4 1.0

5/8 7.6 1.7 1.2

3/4 7.6 2.0 1.4

718 8.5 2.4 1.6
1-1/8 8.8 0.8 0.6
1-3/8 10.1 1.0 0.7
1-5/8 10.4 1.2 0.8
2-1/8 11.9 1.6 1.0
2-5/8 13.4 2.0 1.3
3-1/8 14.3 2.4 1.6

Maat vloeistofleiding bepalen

Bij het ontwerpen van vloeistofleidingen is het belangrijk dat de vloeistof de expansieklep bereikt zonder flashgas,
aangezien dit gas de capaciteit van de klep zou verlagen. Beperk het drukverlies door wrijving en veranderingen in
statische drukhoogte tot een minimum omdat een drukval in de leiding flashgas kan doen ontstaan.

Voorzie een terugslagklep in de vloeistofleiding waar de omgevingstemperatuur tot onder de temperatuur in de ruimte
met de installatie kan dalen om te voorkomen dat vloeistof naar de condensor stroomt en het vloeibare koelmiddel in de
leiding te houden voor het opstarten van de unit (bij gebruik van een thermostatische expansieklep helpt de
terugslagklep ook de vloeistofdruk hoog genoeg te houden om de klep gesloten te houden wanneer de compressor uit
staat).

Installeer een ontlastklep tussen de terugslagklep en de expansieklep.

De diameter van de vloeistofleiding moet zo klein mogelijk worden gehouden maar tegelijk voor een aanvaardbare
drukval zorgen. Dit is nodig om de hoeveelheid koelmiddel beperkt te houden. De totale afstand tussen de koeler en de
luchtgekoelde condensor mag maximaal 60 equivalente meters bedragen.

Voor vloeistofstijgleidingen in het systeem is een extra 11,5 kPa drukval vereist per meter verticaal hoogteverschil.
Wanneer een vloeistofstijgleiding vereist is, voorzie het verticale stuk dan onmiddellijk na de condensor voor eventuele
extra beperkingen. De vloeistofstijgleidingen mogen maximaal 3 meter omhoog lopen vanaf de aansluiting van de
vloeistofleiding op de condensor (zie Afbeelding 22). De vloeistofleiding moet niet hellend worden gelegd.

Vloeistofleidingen zijn doorgaans niet geisoleerd. Als de leidingen worden blootgesteld aan de zon of aan temperaturen
van meer dan 43°C, kan dit het subkoelen beinvioeden. Isoleer in dergelijke gevallen de vloeistofleidingen.

In Tabel 3 vindt u de gegevens voor het bepalen van de maat van de vloeistofleiding. Gebruik deze gegevens alleen
voor naslag, voor een circuit met een condensatietemperatuur van 55°C en 5°C subkoelen aan de condensoruitlaat. De
ontwerper van de installatie is verantwoordelijk voor de keuze van de leidingmaat; gebruik het ASHRAE Refrigeration
Handbook of een ander geschikt ontwerphandboek.

Tabel 2 - Vloeistofleidingmaten

Ce(‘:Fi)raccuiitteit Totale equivalente lengte (meter)
kw 5 10 15 20 25 30 40 50 60
300 1-1/8 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8
350 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8
400 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8
450 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 2-1/8 2-1/8
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Maat persleiding (warm gas) bepalen

De maat van de persleiding is gebaseerd op de vereiste snelheid voor een goede werking van de koeler, een goede
verwerking van de olie en het beschermen van de compressor tegen schade als gevolg van condenserend vloeibaar
koelmiddel bij het stilleggen.

Een totaal wrijvingsverlies voor de persleiding van 20 tot 40 kPa wordt als een goed ontwerp beschouwd. Ga zorgvuldig
te werk bij het bepalen van de maat voor elk deel van de leidingen zodat de gassnelheid onder alle bedrijfs-
omstandigheden volstaat om olie te transporteren.

Als de snelheid in een verticale persstijgleiding te laag is, kan er zich in de stijgleiding en de horizontale collector een
grote hoeveelheid olie verzamelen, waardoor de compressor olie verliest en deze laatste bijgevolg schade kan oplopen
door een gebrek aan olie. Wanneer de compressorbelasting (en de gassnelheid in de persleiding) toeneemt, kan de olie
die zich bij lagere belasting heeft verzameld in een prop bij de compressor komen en deze zo beschadigen.
Persleidingen die in een horizontale collector uitkomen, moeten boven het middelpunt van de collector komen.

De persleidingen moeten aflopend zijn, in de richting van de stroming van het warm gas, met een verval van 6 mm per
horizontale meter. Dit is nodig om olie in de collector te laten wegstromen door middel van de zwaartekracht. Vermijd
olie-ophopingen omdat de olie zich daar zou verzamelen en de compressor dan geen olie meer krijgt.

Als de koelerunit lager dan de condensor staat, moet de persleiding minstens 2,5 cm boven de bovenkant van de
condensor in een bocht worden gelegd. Installeer een drukkraan aan de condensor om de druk te meten bij
servicewerkzaamheden.

Voorzie een ontlastklep op de persleiding.
In Tabel 9 vindt u de gegevens voor de maat van de persleiding. Gebruik deze gegevens alleen als naslag, voor een
circuit met een temperatuur aan de verdamperuitlaat van 7°C en een condensatietemperatuur van 55°C. De ontwerper

van de installatie is verantwoordelijk voor de keuze van de leidingmaat; gebruik het ASHRAE Refrigeration Handbook of
een ander geschikt ontwerphandboek.

Tabel 3 - Persleidingmaten

Capaci_teit Totale equivalente lengte (meter)
circuit
kw 5 10 15 20 25 30 40 50 60
300 2-1/8 2-1/8 2-1/8 2-5/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8
350 2-1/8 2-1/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8
400 2-1/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 2x2-5/8 | 2x2-5/8
450 2-5/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 2x2-5/8 | 2x2-5/8 | 2x3-1/8

Hoeveelheid olie

Bij een toepassing met een remote condensor moet voor de hoeveelheid olie in de compressor rekening worden
gehouden met het feit dat een percentage olie van ca. 1% gewoonlijk met het koelmiddel wordt vermengd. Voeg daarom
wat extra olie toe bovenop de standaardhoeveelheid als de hoeveelheid koelmiddel hoger is dan de standaard
hoeveelheid van de unit. Tijdens de werking van de unit is het belangrijk dat het oliepeil in de olie-afscheider nooit onder
% van het bovenste kijkglas komt.

De compressoren van de eenheden van het model versie EWLD [-SS, worden geleverd met de juiste lading van hun olie.
Daarom kan het koelsysteem niet open te blijven staan met lucht te contacteren voor meer dan 15 minuten. Als dit
gebeurt moet je de beschuldiging van olie en filter te vervangen, zoals beschreven in "Procedure voor vervangen van
oliefilter" van deze handleiding.



Gebruik

Verantwoordelijkheden van de operator

Het is belangrijk dat de operator goed getraind is en vertrouwd wordt met het systeem voordat hij de machine bedient.
De operator moet behalve deze handleiding ook de gebruiksaanwijzing lezen van de microprocessor en het
bedradingsschema zodat hij een goed inzicht heeft van de opstartsequentie, bediening, uitschakelsequentie en werking
van alle veiligheden.

Wanneer de machine voor het eerst wordt opgestart, zal een door de fabrikant erkende technicus beschikbaar zijn om
vragen te beantwoorden en instructies voor een juiste bediening te geven.

De operator houdt best een logboek bij met werkingsgegevens voor elke geinstalleerde machine. In een ander logboek
houdt hij best alle gegevens i.v.m. het periodiek onderhoud en servicewerkzaamheden.

Als de operator abnormale bedrijfsomstandigheden opmerkt, neemt hij best contact op met de door de fabrikant erkende
technische dienst.

Beschrijving van de machine
Deze machine is van het type met watercondensatie en bestaat uit de volgende hoofdcomponenten:

- Compressor: Deze schroefcompressor met enkele schroef van de Fr3200- of Fr4100-reeks is een
semi-hermetische compressor die werkt met gas uit de verdamper om de motor te
koelen en optimale werking onder alle verwachte belastingsomstandigheden mogelijk te
maken. Het smeersysteem met olie-inspuiting werkt zonder oliepomp aangezien de
oliestroming wordt verzekerd door het drukverschil tussen de aanzuigzijde en de
perszijde. Naast de smering van de kogellagers, zorgt de olie-inspuiting ook voor de
dynamische afdichting van de schroef, waardoor het compressieproces mogelijk wordt.

- Verdamper: De verdamper met spiraal met directe expansie is groot genoeg gedimensioneerd voor
optimale efficiéntie onder alle belastingsomstandigheden.
- Condensor: De condensor met pijpenbundel is voorzien van externe microribben met hoge efficiéntie.

De door het onderste deel van de pijpen onderkoelde vloeistof verhoogt niet alleen de
algemene efficiéntie van de machine, maar compenseert ook variaties in de
warmtebelasting door de koelmiddelbelasting aan te passen aan alle voorziene
bedrijfsomstandigheden.

- Expansieklep: De machine is uitgerust met een elektronische expansieklep, die wordt aangestuurd
door een elektronisch apparaat (driver) dat de werking ervan optimaliseert.

Beschrijving van de koelcyclus
De compressor zuigt het koelmiddelgas met lage temperatuur uit de verdamper door de elektrische motor, die door het
koelmiddel wordt gekoeld. Vervolgens wordt het gecomprimeerd en tegelijk gemengd met de olie van de olie-afscheider.

Het mengsel van olie en koelmiddel onder hoge druk komt in de olie-afscheider van het centrifugale type met hoog
rendement, waar de olie van het koelmiddel wordt gescheiden. Door het drukverschil wordt de olie die zich heeft
verzameld op de bodem van de afscheider weer in de compressor gestuurd, terwijl het koelmiddel (dat geen olie meer
bevat) weer naar de condensor gaat.

Het vloeibare koelmiddel wordt gelijkmatig verdeeld binnen de condensor in het volume van warmtewisselaar, en het gas
dat in contact staat met de pijpen wordt gekoeld en begint vervolgens te condenseren.

De gecondenseerde vloeistof op verzadigingstemperatuur gaat door het onderkoelgedeelte waar het nog meer warmte
afgeeft, waardoor de cyclus nog efficiénter wordt. De bij het koelen, condenseren en onderkoelen uit de vloeistof
verwijderde warmte wordt uitgewisseld met die van het water in de condensorpijpen.

De onderkoelde vloeistof stroomt doorheen de filterdroger met hoog rendement en bereikt uiteindelijk het expansie-
element (expansieklep), wat een drukval veroorzaakt die expansieproces op gang brengt en uiteindelijk een deel van het
vloeibare koelmiddel verdampt.

Het resultaat op dit punt is een mengsel van vloeistof en gas met lage temperatuur onder lage druk dat in de verdamper
komt, waar het de voor de verdamping vereiste warmte opneemt.

Wanneer het koelmiddel in vloeibare vorm en dampvorm gelijkmatig in de verdamperpijpen met directe expansie is
verdeeld, geeft het warmte af aan het koelwater, waardoor de temperatuur daalt tot het koelmiddel volledig verdampt is,
gevolgd door oververhitting.

Zodra het in oververhitte damp is omgezet, verlaat het koelmiddel de verdamper en wordt nu weer naar de compressor
geleid, waar de cyclus herbegint.
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Beschrijving van de koelcyclus met gedeeltelijke warmteterugwinning
De compressor zuigt het koelmiddelgas met lage temperatuur uit de verdamper door de elektrische motor, die door het
koelmiddel wordt gekoeld. Vervolgens wordt het gecomprimeerd en tegelijk gemengd met de olie van de olie-afscheider.

Het mengsel van olie en koelmiddel onder hoge druk komt in de olie-afscheider van het centrifugale type met hoog
rendement, waar de olie van het koelmiddel wordt gescheiden. Door het drukverschil wordt de olie die zich heeft
verzameld op de bodem van de afscheider weer in de compressor gestuurd, terwijl het koelmiddel (dat geen olie meer
bevat) weer naar de condensor gaat.

In het bovenste deel van de condensor zitten koelpijpen waardoor ongeveer 10% van de door de unit afgegeven warmte
(hoofdzakelijk oververhit persgas) wordt teruggewonnen.

Deze condensors, met pijpen voor gedeeltelijke warmteterugwinning, zijn uitgerust met kronen met een speciale
aansluiting voor aansluiting op de warmwaterleidingen. Wanneer gedeeltelijke warmteterugwinning is geactiveerd,
presteert de condensor beter aangezien de condensortemperatuur verder wordt verlaagd naarmate het opperviak voor
de afgifte van warmte groter is.

Nadat het gas door de koelpijpen is gestroomd, begint het te condenseren in het centrale deel van de condensor.

De gecondenseerde vloeistof op verzadigingstemperatuur gaat door het onderkoelgedeelte waar het nog meer warmte
afgeeft, waardoor de cyclus nog efficiénter wordt. De onderkoelde vloeistof stroomt doorheen de filterdroger met hoog
rendement en bereikt uiteindelijk het expansie-element (expansieklep), wat een drukval veroorzaakt die expansieproces
op gang brengt en uiteindelijk een deel van het vloeibare koelmiddel verdampt.

Het resultaat op dit punt is een mengsel van vloeistof en gas met lage temperatuur onder lage druk dat in de verdamper
komt, waar het de voor de verdamping vereiste warmte opneemt.

Wanneer het koelmiddel in vioeibare vorm en dampvorm gelijkmatig in de verdamperpijpen met directe expansie is
verdeeld, geeft het warmte af aan het koelwater, waardoor de temperatuur daalt tot het koelmiddel volledig verdampt is,
gevolgd door oververhitting.

Zodra het in oververhitte damp is omgezet, verlaat het koelmiddel de verdamper en wordt nu weer naar de compressor
geleid, waar de cyclus herbegint.

Besturing van het circuit voor gedeeltelijke warmteterugwinning en aanbevelingen

voor de installatie
Het systeem voor gedeeltelijke warmteterugwinning wordt niet beheerd en/of bestuurd door de machine. De installateur
moet de onderstaande suggesties opvolgen voor optimale systeemprestaties en betrouwbaarheid:

1) Installeer een mechanisch filter op de inlaatleiding van de warmtewisselaar.

2) Installeer afsluitkranen om de warmtewisselaar te isoleren van het watersysteem wanneer het systeem
lange tijd niet wordt gebruikt of tijdens het onderhoud van het systeem.

3) Installeer een aftapkraan om de warmtewisselaar te laten leeglopen wanneer de kans groot is dat de
luchttemperatuur onder 0°C daalt in een periode dat de machine niet wordt gebruikt.

4) Installeer flexibele koppelstukken tegen trillingen op de waterinlaat- en uitlaatleidingen van de warmte-
terugwinning, zodat trillingen, en dus ook geluid, zo weinig mogelijk worden overgedragen op het
watersysteem.

5) Laat het gewicht van de warmteterugwinningsleidingen niet rusten op de koppelstukken van de

warmtewisselaar. De koppelstukken van de waterleidingen van de warmtewisselaar zijn niet ontworpen
om het gewicht van de leiding te dragen.

6) Als de watertemperatuur van de warmteterugwinning lager is dan de omgevingstemperatuur, schakelt
u de waterpomp van de waterterugwinning best 3 minuten na het uitschakelen van de laatste
compressor uit.



Afb. 5 - Koelcyclus van de EWWD I-SS enkelvoudig circuit
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Afb. 11 - Koelcyclus van de EWLD I-SS enkelvoudig circuit
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Afb. 12 - Koelcyclus van de EWLD I-SS + viloeistof receiver (optioneel) enkelvoudig circuit
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Afb. 13 - Koelcyclus van de EWWD enkelvoudig circuit - totale warmteterugwinning
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Afb. 14 - Koelcyclus van de EWWD I-XS enkelvoudig circuit
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Afb. 15 - Koelcyclus van de EWWD I-SS dubbel circuit
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Afb. 16 - Koelcyclus van de EWLD I-SS dubbel circuit
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Afb. 17 - Koelcyclus van de EWLD I-SS + vloeistof receiver (optioneel) dubbel circuit
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Afb. 18 - Koelcyclus van de EWWD dubbel circuit - totale warmteterugwinning
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Afb. 19 - Koelcyclus van de EWWD I-XS dubbel circuit
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Afb. 20 - Koelcyclus van de EWWD I-SS drievoudig circuit
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Afb. 21 - Koelcyclus van de EWLD I-SS drievoudig circuit
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Afb. 22 - Koelcyclus van de EWLD I-SS + vloeistof receiver (optioneel) drievoudig circuit
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Afb. 23 - Koelcyclus van de EWWD drievoudig circuit - totale warmteterugwinning
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Compressor

De compressor met enkele schroef is een semi-hermetische compressor met een asynchrone driefasige, tweepolige
motor die rechtstreeks met spieén is verbonden met de hoofdas. Het aanzuiggas uit de verdamper koelt de elektrische
motor af voordat het in de aanzuigpoorten gaat. In de elektrische motor zitten temperatuursensoren die volledig bedekt
zijn door de spoelwikkeling en de motortemperatuur continu monitoren. Wanneer de temperatuur van de spoelwikkeling
heel hoog wordt (120°C), schakelt een speciale externe voorziening die op de sensoren en de elektronische controller is
aangesloten de overeenkomstige compressor uit.

De compressor bevat slechts twee bewegende draaiende onderdelen en geen onderdelen met een excentrische en/of
alternerende beweging.

De basiscomponenten zijn dan ook alleen de hoofdrotor en de satellieten die zorgen voor de compressie, en die perfect
in elkaar passen.

Voor de compressie-afdichting zorgt een speciaal composietmateriaal met een speciale vorm tussen de hoofdschroef en
de satelliet. De hoofdas waarop de hoofdrotor met een spie is verbonden, wordt gedragen door 2 kogellagers. Op deze
manier is het systeem va6r de assemblage zowel statisch als dynamisch in evenwicht.

Afb. 24 - Foto van Fr4100-compressor

Compressieproces

Bij de compressor met één enkele schroef zorgt de bovenste satelliet voor een continu proces van aanzuigen,
comprimeren en persen. In dit proces dringt het aanzuiggas in het profiel tussen de rotor, de tanden van de bovenste
satelliet en het compressorhuis. Het volume wordt geleidelijk verkleind door compressie van het koelmiddel. Vervolgens
komt het gecomprimeerde gas onder hoge druk in de ingebouwde olie-afscheider. In de olie-afscheider worden het
mengsel van gas en olie en de olie verzameld in een holte in het onderste deel van de compressor, waar zij in de
compressiemechanismen worden ingespoten om te zorgen voor de afdichting van de compressie en de smering van de
kogellagers.
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1. en 2. Aanzuiging

Groef ‘@’, ‘b’ en ‘¢’ van de hoofdrotor staan
aan één uiteinde in verbinding met de
aanzuigkamer en zijn aan de andere kant
afgedicht door de tanden van de bovenste
satelliet. Naarmate de hoofdrotor draait, neemt
de effectieve lengte van de groeven toe, zodat
het volume dat open is voor de aanzuigkamer
ook overeenkomstig toeneemt. U kunt dit
proces duidelijk zien in afbeelding 1. Het
volume neemt toe naarmate groef 'a’ de
positie van groef 'b' en 'c' innneemt, zodat de
aangezogen damp in de groef terechtkomt.

Wanneer de hoofdrotor verder draait, grijpen
de groeven die open waren voor de aanzuig-
kamer ineen met de tanden van de satelliet.
Tegelijk wordt elke groef geleidelijk afgedicht
door de hoofdrotor.

Zodra het groefvolume afgesloten is van de
aanzuigkamer, is de aanzuigfase van de
compressiecyclus voltooid.

3. Compressie

Naarmate de hoofdrotor draait, wordt het
gasvolume dat vastzit in de groef verkleind
omdat de groef korter wordt en het gas wordt
gecomprimeerd.

4. Pers

Wanneer de tand van de satelliet het einde
van een groef nadert, gaat de druk van het
opgesloten gas naar een maximumwaarde die
wordt bereikt wanneer de voorste rand van de
groef de driehoekige perspoort begint te
overlappen. De compressie stopt onmiddellijk <:|
zodra het gas in het persverdeelstuk terecht-

komt. De tand van de satelliet blijit het gas uit

de groef persen tot het groefvolume nul is. Dit
compressieproces wordt herhaald voor elke

groef/tand van de satelliet.

Persgas

Olie-afscheider niet afgebeeld

Afb. 25 - Compressieproces
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Afb. 26 - Regelmechanisme koelcapaciteit van compressor Fr4
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Controles voor het opstarten

Algemeen
Voer na de installatie van de machine de volgende procedure uit om te controleren of de installatie goed is uitgevoerd:

Schakel de voeding van de machine uit voordat u controles uitvoert.
Wanneer de voeding dan niet wordt onderbroken, kan de operator ernstige en zelfs fatale letsels oplopen.

Inspecteer alle elektrische aansluitingen op de voedingscircuits en de compressoren inclusief de contactgevers,
zekeringhouders en elektrische klemmen en controleer of ze schoon en goed vastgemaakt zijn. Deze controles worden
al uitgevoerd in de fabriek op elke machine die wordt verzonden, maar sommige elektrische aansluitingen kunnen
loskomen door trillingen tijdens het transport.

Controleer of de elektrische klemmen van de kabels goed vastgemaakt zijn. Een losse kabel kan oververhitten en
voor problemen met de compressoren zorgen.

Open de pers-, vloeistof-, vloeistofinspuit- en aanzuigkleppen (indien geinstalleerd).

& WAARSCHUWING

Start de compressoren niet op als de pers-, vloeistof-, vloeistofinspuit- of aanzuigkleppen dicht zijn. Als deze kleppen
niet open zijn, kunt u de compressor zwaar beschadigen.

Het is strengste verboden om de kleppen aan de perszijdige en aanzuigzijdige leidingen te sluiten wanneer de unit
draait.

Deze kleppen mogen alleen worden gesloten wanneer de compressor is uitgeschakeld bij het onderhoud van de unit.
Dit moet worden uitgevoerd door bevoegd technisch personeel dat voldoet aan de vereisten van de plaatselijke en/of
Europese wetgeving en met behulp van de voorziene persoonlijke en collectieve bescherming.

Controleer de voedingsspanning aan de aansluitpunten van de stroomonderbreker met deurblokkering. De voedings-
spanning moet identiek zijn aan de waarde op het typeplaatje. Maximum toegestane afwijking = 10%.
De spanningsonbalans tussen de drie fasen mag niet groter zijn dan + 3%.

De unit is standaard uitgerust met een fasebewaking die voorkomt dat de compressoren opstarten ingeval van verkeerde
fasevolgorde. Sluit de elektrische klemmen juist aan op de stroomonderbreker om voor een alarmvrije werking te zorgen.
Als de fasebewaking een alarm activeert wanneer de machine is opgestart, volstaat het om twee fasen om te wisselen
aan de hoofdschakelaar (voeding unit). Verander nooit de bedrading aan de bewaking.

Opstarten met een verkeerde fasevolgorde brengt onherstelbare schade toe aan de compressor. Fasen L1, L2 en L3
moeten overeenstemmen met R, S en T (in deze volgorde).

Vul het watercircuit, ontlucht het systeem op het hoogste punt en open de luchtklep boven het verdamperhuis. Vergeet
ze na het vullen niet weer te sluiten. De ontwerpdruk aan de waterzijde van de verdamper is 10,0 bar. Deze waarde mag
op geen enkel ogenblik tijdens de levensduur van de machine worden overschreden.

A BELANGRIJK

Reinig het watercircuit alvorens de machine in gebruik te nemen. Vuil, ketelsteen, corrosieresten en ander vreemd
materiaal kan zich binnenin de warmtewisselaar ophopen en de capaciteit verminderen. De drukval kan ook groter
worden, waardoor de waterstroming daalt. Een goede waterbehandeling vermindert het risico op corrosie, erosie,
ketelsteen, enz. Welke waterbehandeling het meest geschikt is, moet ter plaatse worden bepaald, afhankelijk van het
type systeem en de eigenschappen van het lokale proceswater.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of storingen aan de apparatuur veroorzaakt door onbehandeld of slecht
behandeld water.




Units met een externe waterpomp

Start de waterpomp en controleer het watersysteem op lekken; repareer ze indien nodig. Regel de waterstroming terwijl
de waterpomp werkt tot de ontwerpdrukval voor de verdamper is bereikt. Pas het activeringspunt van de stromings-
schakelaar aan (niet standaard geleverd) om ervoor te zorgen dat de machine werkt binnen een stromingsbereik van
+20%.

Vanaf dit punt is de machine voorzien van stroom. Ga heel voorzichtig te werk bij de volgende stappen.
Onoplettendheid bij de volgende stappen kan ernstige letsels veroorzaken.

Elektrische voeding

De voedingsspanning van de machine moet identiek zijn aan de waarde op het typeplaatie + 10% en de spannings-
onbalans tussen fasen mag niet meer dan + 3% bedragen. Meet de spanning tussen de fasen en als de waarde niet
binnen de grenzen valt, regelt u ze alvorens de machine te starten.

Zorg voor een goede elektrische voedingsspanning. Een verkeerde voedingsspanning kan een defect aan de
bedieningscomponenten veroorzaken en ongewenst activeren van de thermische beveiligingen, en kan de
levensduur van de contactgevers en elektrische motoren aanzienlijk verkorten.

Onbalans in voedingsspanning

In een driefasensysteem leidt een te grote onbalans tussen de fasen tot oververhitting van de motor. De maximaal
toegestane spanningsonbalans is 3%, en wordt berekend als volgt:

V max—Vaverage
Vaverage

x100 = %

Onbalans %:

Voorbeeld: de drie fasen zijn respectievelijk 383, 386 en 392 volt; het gemiddelde is:

383+386+392 - 387 volt

3
wat een onbalanspercentage geeft van:

392 —387
387

Voeding olieverwarmingen

Elke compressor is uitgerust met een elektrische weerstand in het onderste deel van de compressor. Deze weerstand
moet de smeerolie opwarmen om zo te voorkomen dat de olie zich mengt met vioeibaar koelmiddel.

De weerstanden moeten minstens 24 uur voor het geplande opstarttijdstip worden ingeschakeld. Om ervoor te zorgen
dat ze ingeschakeld zijn, volstaat het om de hoofdschakelaar Q10 te sluiten om de machine in te schakelen.

De microprocessor is uitgerust met een reeks sensoren die voorkomen dat de compressor wordt opgestart wanneer de
olietemperatuur minder dan 5°C boven de verzadigingstemperatuur ligt die overeenstemt met de actuele druk.

Laat de schakelaars QO, Q1, Q2 en Q12 op Off (of 0) tot de machine moet worden opgestart.

x100 =1,29% onder het toegestane maximum (3%)

Noodstop
De machine is uitgerust met een noodstopsysteem dat de voeding van de compressoren uitschakelt, zodat de machine
veilig kan stoppen ingeval van gevaar. De noodstop wordt geactiveerd door een druk op de rode paddestoelknop op de
deur van het elektrisch paneel van de machine.
Nadat de machine is gestopt, genereert de unitbesturingskaart een alarmsignaal, dat aangeeft dat de noodstop is
geactiveerd en voorkomt dat de compressoren weer worden opgestart. De compressoren herstarten:

— Reset de noodknop

— Hef het alarm in de besturingskaart op.

De noodknop onderbreekt de voeding naar de compressoren, maar niet naar het elektrisch paneel van de machine.
Neem alle vereiste voorzorgsmaatregelen wanneer u na een noodstop acties moet ondernemen aan de machine.
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Ogstartgrocedure

Machine inschakelen

1.
2.

asrw

o

B©o©oN

12.
13.

14.

15.
16.

Sluit de hoofdschakelaar Q10, en controleer of schakelaars QO0, Q1, Q2 en Q12 op Off (of 0) staan.

Sluit de thermomagnetische schakelaar Q12 en wacht tot de microprocessor en het besturingssysteem starten.
Controleer of de olietemperatuur hoog genoeg is. De olietemperatuur moet minstens 5°C boven de verzadigings-
temperatuur van het koelmiddel in de compressor liggen.

Als de olie niet warm genoeg is, kunnen de compressoren niet starten en verschijnt "Oil Heating" op het display van
de microprocessor.

Start de waterpomp.

Zet de schakelaar Q0 op On en wacht tot "Unit-On/ Compressor Stand-By" op het display verschijnt.

Controleer of de drukval van de verdamper gelijk is aan de ontwerpdrukval en pas ze indien nodig aan. De drukval
moet worden gemeten aan de standaard geleverde vulaansluitingen op de verdamperleiding. Meet de drukval niet
op een punt met kleppen en/of filters ertussen.

Zet de schakelaar Q0 op Off wanneer u de unit voor het eerst opstart om te controleren of de waterpomp drie
minuten bljift draaien en dan stopt.

Zet de schakelaar QO weer op On.

Druk op de Set-knop om te controleren of het instelpunt van de lokale temperatuur op de vereiste waarde staat.
Draai de schakelaar Q1 op On (of 1) om compressor #1 te starten.

Wacht na het starten van de compressor minstens 1 minuut tot het systeem is gestabiliseerd. Intussen voert de
controller enkele stappen uit om de verdamper leeg te maken (voorspoelen) zodat de machine veilig kan opstarten.
Aan het eind van het voorspoelen begint de microprocessor de compressor, die nu ook is ingeschakeld, te belasten
om de watertemperatuur aan de uitlaat te verlagen. Controleer of de capaciteitsregeling goed werkt door het
elektrische stroomverbruik van de compressor te meten.

Controleer de verdamping van het koelmiddel en de condensatiedruk.

Controleer zodra het systeem is gestabiliseerd of het kijkglas op de inlaatleiding naar de expansieklep volledig
gevuld is met vloeistof (geen gasbellen) en of de vochtigheidsaanduiding “Dry” aangeeft. Gasbellen in het kijkglas
kunnen wijzen op een laag koelmiddelpeil of een te grote drukval over de filterdroger of een expansieklep die
volledig open is geblokkeerd.

Controleer behalve het kijkglas ook de bedrijfsparameters van de kring aan de hand van:

a) Oververhitting van koelmiddel aan compressoraanzuigzijde

b) Oververhitting van koelmiddel aan compressorperszijde

¢) Onderkoelen van vloeistof die uit de condensorbanken komt

d) Verdampingsdruk

e) Condensatiedruk

Met uitzondering van de vloeistoftemperatuur en de aanzuigtemperatuur voor machines met een thermostatische
klep (waarbij u een externe thermometer moet gebruiken), kunnen alle andere metingen worden uitgevoerd door de
relevante waarden rechtstreeks op het display van de microprocessor af te lezen.

Draai de schakelaar Q2 op On (of 1) om compressor #2 te starten.
Herhaal stap 10 t/m 15 voor de tweede kring.

Tabel 4 — Typische bedrijfsomstandigheden met compressoren op 100%

Economiser-cyclus? | Oververhitting  aan | Oververhitting Onderkoelen  van
aanzuigzijde aan perszijde vloeistof
NEE 4+6°C 20 £ 25°C 5+6°C
JA 4+6°C 18 + 23°C 10 £15°C

ABELANGRIJK

De volgende symptomen wijzen op een te kleine hoeveelheid koelmiddel in het systeem: lage verdampingsdruk, hoge
oververhittingstemperatuur aan de aanzuig- en perszijde (buiten de hogervermelde grenswaarden) en lage
onderkoeltemperatuur. Vul in dat geval R134A-koelmiddel bij in het circuit in kwestie. Het systeem is voorzien van
een vulaansluiting tussen de expansieklep en de verdamper. Vul koelmiddel bij tot de bedrijfsomstandigheden weer
normaal zijn.

Vergeet op het eind niet het klepdeksel weer aan te brengen.

17. Om de machine tijdelijk uit te schakelen (dagelijks uitschakelen of uitschakelen voor het weekeinde), draai de
schakelaar QO op Off (of 0) of open het afstandsbedieningscontact tussen klem 58 en 59 op het klemmenbord
M3 (Installatie van afstandsbedieningsschakelaar uit te voeren door de klant). De microprocessor activeert de
uitschakelprocedure; dit duurt enkele seconden. Drie minuten nadat de compressoren zijn uitgeschakeld, legt
de microprocessor de pomp stil. Schakel de hoofdvoeding niet uit omdat anders de elektrische weerstanden
van de compressoren en de verdamper ook worden uitgeschakeld.



ABELANGRIJK

Als de machine niet over een ingebouwde pomp beschikt, mag u de externe pomp slechts na 3 minuten na het
stileggen van de laatste compressor uitschakelen. Wanneer de pomp vroeger wordt stilgelegd, wordt een
waterstromingsalarm geactiveerd.

Uitschakelen voor de winter

1.
2.

Draai de schakelaars Q1 en Q2 op Off (of 0) om de compressoren stil te leggen met de normale afpompprocedure.
Draai de schakelaar Q0 op Off (of 0) nadat de compressoren zijn stilgelegd en wacht tot de ingebouwde waterpomp
wordt stilgelegd. Als de pomp extern wordt beheerd, wacht u 3 minuten nadat de compressoren zijn stilgelegd
alvorens de pomp uit te schakelen.

Open de thermomagnetische schakelaar Q12 (Off) in het besturingsdeel van de elektrische plaat, en open dan de
hoofdschakelaar Q10 om de voeding van de machine volledig uit te schakelen.

Sluit de inlaatkleppen (indien voorzien) en de perskleppen van de compressor, evenals de kleppen op de
vloeistofleiding en de vloeistofinspuitleiding.

Zet een waarschuwing bij elke schakelaar die geopend is om aan te geven dat alle kleppen moeten worden
geopend voordat de compressoren worden opgestart.

Als het systeem geen mengsel van water en glycol bevat, mag u al het water uit de verdamper en de aangesloten
leiding verwijderen als de machine niet wordt gebruikt in de winter. Vergeet niet dat de elektrische weerstanden van
de vorstbeveiliging niet kunnen werken wanneer de voeding uitgeschakeld is. De verdamper en de leiding mogen
de hele periode van inactiviteit niet blootgesteld blijven aan de open lucht.

Opstarten na de winter

1.

2.

3.

De hoofdschakelaar moet open staan. Controleer of alle elektrische aansluitingen, kabels, klemmen en schroeven
goed zijn vastgemaakt om voor een goed elektrisch contact te zorgen.

Controleer of de voedingsspanning naar de machine binnen + 10% van de nominale spanning op het typeplaatje
ligt en de spanningsonbalans tussen fasen binnen + 3%.

Contoleer of alle besturingen in goede staat zijn en nog werken en of de thermische belasting volstaat om op te
starten.

Controleer of alle aansluitkleppen goed zijn vastgemaakt en of er geen koelmiddellekken voorkomen. Breng de
kleppendeksels altijd weer aan.

Controleer of de schakelaars Q0, Q1, Q2 en Q12 op open staan (Off). Zet de hoofdschakelaar Q10 op On.
Zodoende kunnen de elektrische weerstanden van de compressoren worden ingeschakeld. Wacht minstens 12 uur
zodat de weerstanden de olie kunnen opwarmen.

Open alle aanzuig-, pers-, vloeistof- en vloeistofinspuitkleppen. Breng de kleppendeksels altijd weer aan.

Open de waterkleppen om het systeem te vullen en ontlucht de verdamper met de ontluchtingsklep op het
verdamperhuis. Controleer de leiding op waterlekken.
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Onderhoud van het systeem

&L WAARSCHUWING

Alle routine en speciale onderhoudswerkzaamheden aan de machine mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
bevoegd personeel dat vertrouwd is met de kenmerken van de machine, de bedienings- en onderhoudsprocedures,
en op de hoogte is van de veiligheidsvereisten en de betrokken risico's.

A WAARSCHUWING

Het is strikt verboden om alle beveiligingen van de bewegende onderdelen van de unit te verwijderen.

A LET OP

De oorzaken van herhaald uitschakelen door een veiligheid moeten worden onderzocht en gecorrigeerd.
Het alarm gewoon resetten en dan de unit weer opstarten kan de apparatuur zwaar beschadigen.

A LET OP

Het systeem moet gevuld zijn met de juiste hoeveelheid koelmiddel en olie voor een optimale werking van de
machine en voor het milieu. Verwijderen van olie en koelmiddel moet gebeuren conform met de heersende
wetgeving.

Algemeen

A BELANGRIJK

Naast de controles van het programma voor routine-onderhoud, laat u best ook periodieke inspecties uitvoeren door
bevoegd personeel:

4 inspecties per jaar (om de 3 maanden) voor units die ongeveer 365 dagen per jaar draaien;

2 inspecties per jaar (1 keer bij het opstarten na de winter en een tweede inspectie in het midden van het seizoen)
voor units die ongeveer 180 dagen per jaar in één seizoen draaien.

1 inspectie per jaar (bij het opstarten na de winter) voor units die ongeveer 90 dagen per jaar in één seizoen draaien.

A BELANGRIJK

De fabrikant van de unit vereist dat de gebruikers na tien jaar de unit en de staat van de onder druk staande
koelcircuits volledig laten controleren, in naleving van de Italiaanse wetgeving (Lgs. Verordening 93/2000), voor alle
groepen van categorie | en IV, met vloeistoffen van groep 2.

De fabrikant beveelt ook aan dat alle gebruikers de trillingen van de compressor jaarlijks laten analyseren en routine-
inspecties uitvoeren op eventuele koelmiddellekken. Deze controles bevestigen dat het koelcircuit intact en veilig is
en moeten worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en/of Europese wetgeving door personeel dat voldoet aan de in
deze wetgeving bepaalde vereisten.

Onderhoud compressor

Een analyse van trillingen is een goede methode om de mechanische staat van de compressor te controleren.

Een controle van de trillingswaarden onmiddellijk na het opstarten en verder een jaarlijkse controle wordt aanbevolen.
De meting moet gebeuren bij een compressorbelasting die ongeveer gelijk is aan die van de vorige meting.

Smering

De units vereisen geen routineprocedure voor de smering van componenten.

De compressorolie is een synthetische olie en is heel hygroscopisch. Dit houdt in dat de blootstelling van de olie aan de
open lucht tijdens opslag en vullen zo kort mogelijk moet worden gehouden. Stel de olie best niet meer dan 10 minuten
bloot aan de open lucht.



Het oliefilter van de compressor zit onder de olie-afscheider (perszijde). Vervang het filter wanneer de drukval groter dan
2,0 bar is. De drukval over het oliefilter is het verschil tussen de druk aan de perszijde van de compressor en de oliedruk.
Beide drukwaarden kunnen voor beide compressoren worden gemonitord met de microprocessor.

LEGEND:
A— /8
B - 1/8
c-1/8
D - 7507
E

F —

G

GAS INLET

GAS OUTPUT

— 27 NPT COUPLING — LOW PRESSURE

— 27 NPT COUPLING — OIL PRESSURE

— 27 NPT COUPLING — HIGH PRESSURE-2 POSITIONS
— 16 UN COUPLING — LINEAR TRANSDUCER

— COMPR. LOADING SOLENOID VALVE

COMPR. UNLOADING SOLENOID VALVE
— MAX DELIVERY TEMPERATURE SENSOR (2 pcs).

OIL CHARGE COCK
1°1/4 ROTALOCK

ELECTRICAL RESISTANCE

OIL DRAN
1.0625"=12 UNF

GAS OUTPUT

Afb. 27 - Installatie van besturingssystemen voor Fr4-compressor

GAS INLET

GASINLAAT

GAS OUTPUT

GASUITLAAT

OIL CHARGE COCK

OLIEVULKRAAN

ELECTRICAL RESISTANCE

ELEKTRISCHE WEERSTAND

OIL DRAIN OLIEAFVOER
GAS OUTPUT GASUITLAAT
LEGENDE

A —1/8" - 27 NPT-KOPPELING - LAGE DRUK
B —1/8" - 27 NPT-KOPPELING - OLIEDRUK

C - 1/8" - 27 NPT-KOPPELING - HOGE DRUK - 2 PLAATSEN
D - 750" - -16 UN-KOPPELING - LINEAIRE TRANSDUCER

E —-COMPR. MAGNEETKLEP BELASTEN
E —-COMPR. MAGNEETKLEP ONTLASTEN
G - MAX. PERSTEMPERATUURSENSOR (2)
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Routine-onderhoud

Tabel 5 — Programma voor routine-onderhoud (Opmerking 2)

Algemeen:

Werkingsgegevens aflezen (Opmerking 3)

Visuele inspectie van machine op schade en/of loszitten X

Controle van staat thermische isolatie

Reinigen en schilderen waar nodig

Analyse van water (Opmerking 5)

XXX

Elektrisch:

Controle van besturingssequentie

Slijtage contactgevers controleren— Vervang indien nodig

Controleer of alle elektrische klemmen goed vastzitten — Draai vast indien
nodig

XXX

Binnenkant van de elektrische besturingsplaat schoonmaken X

Visuele inspectie van componenten op sporen van oververhitting X

Werking van compressor en elektrische weerstand controleren X

Isolatie van compressormotor meten met megger X

Koelcircuit:

Controleren op koelmiddellekken

Koelmiddelstroming controleren in kijkglas — Kijkglas vol X

Drukval filterdroger controleren

Drukval oliefilter controleren (Opmerking 4)

Analyse compressortrillingen

Analyse zuurtegraad compressorolie (Opmerking 6) X

Veiligheidskleppen controleren (Opmerking 7) X

Condensordeel:

Warmtewisselaars schoonmaken (Opmerking 8) X

Opmerkingen:
De maandelijkse activiteiten omvatten ook alle wekelijkse activiteiten.

De jaarlijkse activiteiten (of aan het begin van het seizoen) omvatten alle wekelijkse en maandelijkse activiteiten.
De werkingsgegevens van de machine moeten dagelijks worden gecontroleerd.

Vervang het oliefilter wanneer de drukval over het filter 2,0 bar wordt.

7

8)

Controleer op opgelost metaal.
TAN (Total Acid Number):

Veiligheidskleppen

<0,10 : Geen actie

Tussen 0,10 en 0,19: Vervang de zuurfilters en controleer opnieuw na
1000 bedrijfsuren. Vervang de filters tot de TAN tot onder 0,10 is gedaald.
>0,19: Ververs olie, vervang oliefilter en filterdroger. Controleer regelmatig.

Controleer of het deksel en de verzegeling nog intact zijn.
Controleer of de persaansluiting van de veiligheidskleppen niet geblokkeerd wordt door een voorwerp, roest of

ijs.

Controleer de productiedatum op de veiligheidsklep. Vervang de klep om de 5 jaar en controleer of ze conform
de actuele regelgeving is voor wat betreft de installatie van de unit.

Maak de pijpen van de warmtewisselaar mechanisch en chemisch schoon als het volgende zich voordoet:
daling van de watercapaciteit van de condensor, daling van de differentieeltemperatuur tussen inlaat- en
uitlaatwater, hoge temperatuur condensatie.

Filterdroger vervangen
De filterdrogercassettes moeten worden vervangen wanneer de drukval over het filter groot is of als er gasbellen in het
kijkglas zitten terwijl de waarde voor onderkoeling binnen de grenswaarden ligt.

Vervang de filtercassettes best wanneer de drukval over het filter 50 kPa bereikt met volledig belaste compressor.

De cassettes moeten ook worden vervangen wanneer de vochtigheidsaanduiding in het kijkglas van kleur verandert en
een te hoge vochtigheidsgraad aangeeft, of wanneer de periodieke olietest wijst op de aanwezigheid van zuur (TAN is te

hoog).




Procedure voor vervangen van filterdrogercassette

Zorg gedurende de hele tijd van de servicewerkzaamheden voor een goede waterstroming door de verdamper.
Wanneer de waterstroming tijdens deze procedure zou worden onderbroken, zou de verdamper bevriezen, zodat de
interne leidingen breken.

1. Zet de schakelaar Q1 of Q2 op Off om de overeenkomstige compressor stil te leggen.

2. Wacht tot de compressor is gestopt en sluit de klep op de vloeistoflijn.

3 Zodra de compressor is gestopt, brengt u een label aan op de startschakelaar van de compressor om te
voorkomen dat hij wordt opgestart.

4, Sluit de aanzuigklep van de compressor (indien voorzien).

5. Verwijder met een koelmiddelverwijdersysteem het teveel aan koelmiddel uit het vloeistoffilter tot de
atmosferische druk wordt bereikt. Sla het koelmiddel op in een geschikte en schone recipiént.

A WAARSCHUWING

Om milieuredenen mag u geen koelmiddel laten ontsnappen in de lucht. Gebruik altijd een koelmiddelverwijder-
systeem en sla het op in een recipiént.

6. Duw op de klep van de vaculimpomp op het filterdeksel om de interne druk in evenwicht te brengen met de
externe druk.

Verwijder het deksel van de filterdroger.

Verwijder de filterelementen.

Installeer de nieuwe filterelementen in het filter.

© o~

Start de machine pas nadat in de filterdroger een cassette is geinstalleerd. De fabrikant van de unit aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor eventueel letsel aan personen of schade aan eigendom veroorzaakt tijdens het draaien van
de unit als de cassettes niet goed in de filterdroger geinstalleerd zijn.

10. Breng de pakking van het deksel weer aan. Houd de filterpakking vrij van mineraalolie om het circuit niet te
vervuilen. Gebruik uitsluitend compatibele olie (POE).

11. Sluit het filterdeksel.

12. Sluit de vacuimpomp aan op het filter en vacumeer tot 230 Pa.

13. Sluit de klep van de vacuiimpomp.

14. Vul het filter met het koelmiddel dat is verwijderd bij het leegmaken.

15. Open de klep van de vloeistoflijn.

16. Open de aanzuigklep (indien voorzien).

17. Draai de schakelaar Q1 of Q2 om de compressor te starten.

Oliefilter vervangen

A | ETOP

Het smeersysteem is ontworpen om de meeste olie in de compressor te houden. Tijdens de werking zal wel een
kleine hoeveelheid olie vrij in het systeem circuleren omdat ze gemengd is met het koelmiddel. De hoeveelheid verse
olie in de compressor moet dan ook gelijk zijn aan de verwijderde hoeveelheid, en niet aan de hoeveelheid op het
typeplaatje. Zodoende voorkomt u een teveel aan olie de volgende keer dat de machine wordt opgestart.

Laat eerst het koelmiddel in de olie lang genoeg verdampen alvorens de hoeveelheid olie die uit de compressor is
verwijderd te meten. Om het gehalte aan koelmiddel in de olie tot een minimum te beperken, laat u de elektrische
weerstanden best aan en verwijdert u de olie alleen wanneer zij een temperatuur van 35+45°C heeft.

Bij de vervanging van het oliefilter moet de olie heel voorzichtig worden verwijderd; de olie mag niet langer dan
30 minuten worden blootgesteld aan de lucht.

Controleer ingeval van twijfel de zuurtegraad van de olie of, als de meting niet mogelijk is, vervang het koelmiddel
door verse olie uit een afgedichte tank of op een manier die voldoet aan de specificaties van de leverancier.
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A LETOP

Het smeersysteem is ontworpen om de meeste olie in de compressor te houden. Tijdens de werking zal wel een
kleine hoeveelheid olie vrij in het systeem circuleren omdat ze gemengd is met het koelmiddel. De hoeveelheid verse
olie in de compressor moet dan ook gelijk zijn aan de verwijderde hoeveelheid, en niet aan de hoeveelheid op het
typeplaatje. Zodoende voorkomt u een teveel aan olie de volgende keer dat de machine wordt opgestart.

Laat eerst het koelmiddel in de olie lang genoeg verdampen alvorens de hoeveelheid olie die uit de compressor is
verwijderd te meten. Om het gehalte aan koelmiddel in de olie tot een minimum te beperken, laat u de elektrische

weerstanden best aan en verwijdert u de olie alleen wanneer zij een temperatuur van 35+45°C heeft.

A LET OP

Bij de vervanging van het oliefilter moet de olie heel voorzichtig worden verwijderd; de olie mag niet langer dan
30 minuten worden blootgesteld aan de lucht.

Controleer ingeval van twijfel de zuurtegraad van de olie of, als de meting niet mogelijk is, vervang het koelmiddel
door verse olie uit een afgedichte tank of op een manier die voldoet aan de specificaties van de leverancier.

Fr4200-compressor

Het oliefilter van de compressor zit aan de koppeling van de olie-inlaatleiding en het compressorhuis (aanzuigzijde).
Vervang het filter wanneer de drukval groter dan 2,0 bar is. De drukval over het oliefilter is het verschil tussen de druk
aan de perszijde van de compressor en de oliedruk. Beide drukwaarden kunnen voor beide compressoren worden
gemonitord met de microprocessor.

Vereist materiaal:

Oliefilter Code 95816-401 — Aantal 1
Pakkingset Code 128810988 — Aantal 1

Compatibele olie:
DAPHNE HERMET OIL FVC68D

De standaardhoeveelheid olie voor een compressor is 18 liter.

Procedure voor vervanging van het oliefilter
Procedure voor vervangen van oliefilter

1) Zet de schakelaars Q1 en Q2 op Off om beide compressoren stil te leggen.

2) Zet de schakelaar QO op Off, wacht tot de circulatiepomp stopt en open de hoofdschakelaar Q10 om de voeding
van de machine uit te schakelen.

3) Breng een waarschuwing aan op de hoofdschakelaar om te voorkomen dat de schakelaar per ongeluk wordt
ingeschakeld.

4) Sluit de aanzuig-, pers- en vloeistofinspuitkleppen.

5) Sluit het koelmiddelverwijdersysteem aan op de compressor en tap het koelmiddel af in een geschikte en
schone recipiént.

6) Verwijder het koelmiddel tot de interne druk negatief is geworden (in vergelijking met de atmosferische druk). Dit
beperkt de hoeveelheid in olie opgelost koelmiddel tot een minimum.

7) Laat de olie uit de compressor af met de aftapkraan onder de olieafscheider.

8) Verwijder het deksel van het oliefilter en het interne filterelement.

9) Breng het deksel en de pakkingen weer aan. Houd de pakkingen vrij van mineraalolie om het systeem niet te
vervuilen.

10) Installeer het nieuwe filterelement.

11) Breng het filterdeksel weer aan en draai de schroeven vast. De schroeven moeten om beurten en geleidelijk
worden vastgedraaid met de momentsleutel op 60 Nm.

12) Vul olie bij via de bovenste klep op de olieafscheider. Omdat esterolie erg hygroscopisch is, moet u de olie zo
snel mogelijk bijvullen. Stel esterolie niet meer dan 10 minuten bloot aan de open lucht.

13) Sluit de olievulklep.

14) Sluit de vacuimpomp aan en vacumeer de compressor tot 230 Pa.

15) Sluit de klep van de vacuiimpomp zodra deze waarde is bereikt.

16) Open de pers-, aanzuig- en vloeistofinspuitkleppen van het systeem.

17) Verwijder de vacuimpomp van de compressor.

18) Verwijder het waarschuwingslabel van de hoofdschakelaar.

19) Sluit de hoofdschakelaar Q10 om de unit van voeding te voorzien.

20) Start de machine volgens de hierboven beschreven opstartprocedure.



Hoeveelheid koelmiddel

De units zijn ontworpen voor gebruik met R134a-koelmiddel. Gebruik GEEN ANDER koelmiddel dan R134a.

& WAARSCHUWING

Koelgas toevoegen of verwijderen moet worden uitgevoerd conform met de heersende wetten en regels.

Zorg voor voldoende waterstroming door de verdamper gedurende de hele tijd dat koelmiddelgas aan het systeem
wordt toegevoegd of onttrokken. Wanneer de waterstroming tijdens deze procedure zou worden onderbroken, zou de
verdamper bevriezen en zouden de interne leidingen breken.

Vorstschade wordt niet gedekt door de waarborg.

& WAARSCHUWING

Koelmiddel verwijderen en bijvullen moet worden uitgevoerd door technici die bevoegd zijn om het materiaal voor deze
unit te gebruiken. Verkeerd onderhoud kan leiden tot een ongecontroleerd verlies van druk en vloeistof. Breng geen
koelmiddel en smeerolie in het milieu. Zorg er altijd voor dat u beschikt over een geschikt koelmiddelverwijdersysteem.

De units verlaten de fabriek met een volledige koelmiddelvulling, maar in sommige gevallen kan het nodig zijn om de
machine ter plaatse bij te vullen.

Controleer altijd de oorzaken van een verlies aan koelmiddel. Repareer het systeem indien nodig en vul dan
koelmiddel bij.

De machine kan worden bijgevuld onder om het even welke stabiele belasting (bij voorkeur tussen 70 en 100%) en bij
om het even welke omgevingstemperatuur (bij voorkeur boven 20°C). De machine moet minstens 5 minuten draaien
zodat de condensatiedruk kan stabiliseren.

De onderkoelwaarde is ongeveer 3-4°C.

Wanneer het onderkoeldeel volledig gevuld is, zal meer koelmiddel toevoegen de efficiéntie van het systeem niet
verhogen. Een kleine hoeveelheid extra koelmiddel (1+2 kg) maakt het systeem wel iets minder gevoelig.

OPM.: Onderkoelen varieert en het duurt enkele minuten om te herstabiliseren. Onderkoelen mag echter nooit onder 2°C
zakken. De waarde voor onderkoelen kan ook licht veranderen wanneer de watertemperatuur en de oververhitting aan de
aanzuigzijde veranderen. Het onderkoelen daalt naarmate de waarde van de oververhitting aan de aanzuigzijde daalt.

In een machine zonder koelmiddel kan zich één van de volgende twee scenario’s voordoen:

1. Als het koelmiddelpeil iets lager dan vereist is, kunt u gasbellen zien in het kijkglas. Vul koelmiddel bij zoals
beschreven in de procedure voor bijvullen van koelmiddel.
2. Als het koelmiddelpeil in de machine redelijk laag is, kan de lagedrukveiligheid het overeenkomstige circuit

stilleggen. Vul koelmiddel bij in het circuit zoals beschreven in de procedure voor bijvullen van koelmiddel.

Procedure voor bijvullen van koelmiddel
1) Als de machine koelmiddel heeft verloren, moeten eerst de oorzaken hiervan worden opgespoord alvorens
koelmiddel bij te vullen. Zoek het lek en repareer het. Olievlekken wijzen vaak op een lek. Dit is echter niet
altijd een goed opsporingscriterium. Zeepwater kan een goede methode zijn voor middelgrote tot grote
lekken, en voor kleine lekken is een elektronische lekdetector vereist.

2) Vul koelmiddel bij in het systeem via de serviceklep op de aanzuigleiding of via de Schrader-klep
(fietsventiel) op de inlaatleiding van de verdamper.

3) Het koelmiddel kan worden bijgevuld bij elke belasting tussen 25 en 100% van de systeemcapaciteit. De
oververhitting aan de aanzuigzijde moet tussen 4 en 6°C liggen.

4) Vul voldoende koelmiddel bij zodat het kijkglas volledig gevuld is en er geen gasbellen meer zijn. Vul een

extra 2 + 3 kg koelmiddel bij als reserve om de onderkoeler te vullen als de compressor werkt onder een
belasting van 50 — 100%.

5) Controleer de waarde voor onderkoelen aan de hand van de vloeistofdruk en de vloeistofte mperatuur aan
de expansieklep. De onderkoelwaarde moet tussen 3 en 5°C liggen. De onderkoelwaarde zal lager zijn bij
75 + 100% belasting en hoger bij 50% belasting.

6) Wanneer het systeem te veel koelmiddel bevat, zal de persdruk van de compressor stijgen.
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Standaardcontroles

Temperatuur- en druksensoren

De unit is standaard uitgerust met alle hieronder vermelde sensoren. Controleer regelmatig of de sensoren nog juist
meten met behulp van referentie-instrumenten (manometers, thermometers) en corrigeer verkeerde metingen indien
nodig met het klavier van de microprocessor. De machine zal efficiénter werken en langer meegaan wanneer de
sensoren goed gekalibreerd zijn.

Opmerking: Zie de handleiding voor het gebruik en het onderhoud van de microprocessor voor een volledige beschrijving
van de toepassingen, instellingen en regelingen.

Alle sensoren zijn op voorgeassembleerd en zijn aangesloten op de microprocessor. Hieronder vindt u een beschrijving
van elke sensor:

Uitlaatwatertemperatuursensor — Deze sensor zit op de wateraansluiting van de verdamperuitlaat en wordt gebruikt
door de microprocessor om de machinebelasting te regelen op basis van de thermische belasting van het systeem.
Helpt ook bij de vorstbeveiliging van de verdamper.

Inlaatwatertemperatuursensor — Deze sensor zit op de wateraansluiting van de verdamperinlaat en wordt gebruikt om
de temperatuur van het retourwater te monitoren.

Druk-transducer aan perszijde compressor — Deze is geinstalleerd op elke compressor om de persdruk te monitoren
en de ventilatoren te besturen. Als de condensatiedruk stijgt, bestuurt de microprocessor de compressorbelasting zodat
de compressor kan blijven werken zelfs als de gasstroming in de compressor moet worden verminderd. Wordt ook
gebruikt voor de olieregeling.

Oliedruk-transducer - Deze wordt geinstalleerd op elke compressor om de oliedruk te monitoren. De microprocessor
gebruikt deze sensor om de operator informatie te bieden over de omstandigheden in het oliefilter en over hoe het
smeersysteem werkt. Door de combinatie met de hoge- en lagedruk-transducers beschermt de oliedruk-transducer de
compressor tegen problemen wegens onvoldoende smering.

Lagedruk-transducer — Deze is geinstalleerd op elke compressor om de aanzuigdruk van de compressor en de
lagedrukalarms te monitoren. Wordt ook gebruikt voor de olieregeling.

Aanzuigsensor — Deze kan in optie worden geinstalleerd (als de elektronische klep is aangevraagd) op elke
compressor om de aanzuigtemperatuur te monitoren. De microprocessor gebruikt het signaal van deze sensor om de
elektronische expansieklep te besturen.

Temperatuursensor aan perszijde compressor — Deze wordt geinstalleerd op elke compressor om de persdruk en
olietemperatuur van de compressor te monitoren. De microprocessor gebruikt het signaal van deze sensor om de
vloeistofinspuiting te regelen en om de compressor stil te leggen als de perstemperatuur 110°C bereikt. Beschermt ook
de compressor tegen het pompen van vioeibaar koelmiddel bij het opstarten.



Testblad

Het wordt aanbevolen om de volgende werkingsgegevens regelmatig in te vullen om te controleren of de machine over
een periode juist werkt. De technici zullen deze gegevens goed kunnen gebruiken voor routine-onderhoud en/of speciaal
onderhoud aan de machine.

Waterzijdige metingen

Instelpunt gekoeld water °C
Watertemperatuur verdamperuitlaat °C
Watertemperatuur verdamperinlaat °C
Drukval voor verdamper kPa
Waterdebiet verdamper m3/u
Instelpunt gekoeld water °C
Watertemperatuur aan condensoruitlaat °C
Watertemperatuur aan condensorinlaat °C
Drukval voor condensor kPa
Nominaal waterdebiet condensor m*/u

Koelmiddelzijdige metingen

Circuit #1:
Compressor belasten - %
Aantal cycli expansiekleppen (alleen elektronische) -
Druk koelmiddel/olie Verdampingsdruk -
Condensatiedruk _ bar
Oliedruk _ bar
Koelmiddeltemperatuur Verzadigingstemperatuur verdamping _ bar
Aanzuiggastemperatuur - °C
Oververhitting aan aanzuigzijde . °C
Verzadigingstemperatuur condensatie - °C
Oververhitting aan perszijde - °C
Vloeistoftemperatuur - °C
Onderkoelen - °C
____ °c
Circuit #2
Compressor belasten %
Aantal cycli expansiekleppen (alleen elektronische)
Verdampingsdruk
Druk koelmiddel/olie Condensatiedruk bar
Oliedruk bar
Verzadigingstemperatuur verdamping bar
Koelmiddeltemperatuur Aanzuiggastemperatuur °C
Oververhitting aan aanzuigzijde °C
Verzadigingstemperatuur condensatie °C
Oververhitting aan perszijde °C
Vloeistoftemperatuur °C
Onderkoelen °C
°C
Buitenluchttemperatuur °C
Circuit #2
Compressor belasten %
Aantal cycli expansiekleppen (alleen elektronische)
Verdampingsdruk
Druk koelmiddel/olie Condensatiedruk bar
Oliedruk bar
Verzadigingstemperatuur verdamping bar
Koelmiddeltemperatuur Aanzuiggastemperatuur °C
Oververhitting aan aanzuigzijde °C
Verzadigingstemperatuur condensatie °C
Oververhitting aan perszijde °C
Vloeistoftemperatuur °C
Onderkoelen °C
°C
Buitenluchttemperatuur °C
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Elektrische metingen

Analyse van de spanningsonbalans van de unit:

Fasen:

Onbalans %:

Stroom compressoren — Fasen:

Compressor #1
Compressor #2
Compressor #3

RS
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R

A
A
A
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A
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Service en beEerkte Waarborg

Alle machines worden in de fabriek getest en zijn gewaarborgd voor 12 maanden na de eerste keer opstarten of 18
maanden vanaf de levering.
Deze machines zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoogste kwaliteitsnormen voor jarenlange probleemloze werking.
Het is echter heel belangrijk om te zorgen voor een juist periodiek onderhoud volgens alle procedures die in deze
handleiding beschreven worden.
Wij raden u ten sterkste aan om een onderhoudscontract af te sluiten met een door de fabrikant erkende dienst omdat
ons personeel over veel expertise en ervaring beschikt en u een efficiénte en probleemloze service kan aanbieden.
Vergeet ook niet dat de unit ook tijdens de garantieperiode onderhoud vereist.
Wanneer de machine op een ongepaste manier, buiten de bedrijfslimieten of zonder onderhoud zoals beschreven in
deze handleiding wordt gebruikt, vervalt de waarborg.
Let vooral op de volgende punten om ervoor te zorgen dat de waarborg niet vervalt:
1. De machine mag niet buiten de bedrijfslimieten draaien.
De elektrische voeding moet binnen de spanningslimieten vallen en mag geen stroomresonanties of plotse
stijgingen of dalingen vertonen.
De spanningsonbalans van de driefasige voeding mag niet groter zijn dan 3%. De machine moet uitgeschakeld
blijven tot het elektrische probleem is opgelost.
Veiligheden, zowel mechanische, elektrische als elektronische, mogen niet worden gedeactiveerd of genegeerd.
Het water waarmee het watercircuit wordt gevuld, moet schoon zijn en moet een geschikte behandeling ondergaan
hebben. Op het punt dat zich het dichtst bij de verdamperinlaat bevindt moet een mechanisch filter zitten.

Verplichte routinecontroles en machines opstarten onder druk

De units vallen onder categorie IV van de classificatie van de Europese Richtlijn PED 97/23/EC.
Voor koelers van deze category wordt door sommige plaatselijke voorschriften een periodieke inspectie door een erkend
agentschap vereist. Gelieve uw plaatselijke voorschriften te controleren.
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Belangrijke informatie over het gebruikte koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto-protocol vallen. Laat gassen niet vrij in de atmosfeer.

Koelmiddeltype: R134a
GWP(1)-waarde: 1300
(1))GWP = globaal opwarmingspotentieel

De hoeveelheid koelmiddel staat vermeld op het typeplaatje van de unit.
Mogelijk zijn periodieke inspecties op koelmiddellekken vereist, afhankelijk van Europese of lokale wetgeving. Gelieve
contact op te nemen met uw plaatselijke dealer voor meer informatie.

Opruimen

De unit bestaat uit metalen en plastic onderdelen. Al deze onderdelen moeten worden opgeruimd volgens de plaatselijke
regelgeving inzake afvalverwijdering. Loodbatterijen moeten worden verzameld en ingeleverd bij specifieke
afvalverzamelcentra.
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Deze handleiding is opgesteld alleen om te worden gebruikt als technische ondersteuning. Deze handleiding is geen bindend document voor Daikin
Applied Europe S.p.A.. Daikin Applied Europe S.p.A. heeft deze handleiding zo goed mogelijk gemaakt. Er is geen uitdrukkelijke of impliciete garantie voor
de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid van de inhoud. Alle hierin vermelde gegevens en specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder

kennisgeving. Alle bij het bestellen geleverde gegevens gelden als referentie. Daikin Applied Europe S.p.A. wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af
voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade, in de breedste zin van het woord, die veroorzaakt wordt door of verband houdt met het gebruik
van en/of de interpretatie van deze handleiding. Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd door Daikin Applied Europe S.p.A..”

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Roma) - Italia
Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014
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