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2 Sigurnosne upute specificne za instalatera

Najnovije

revizije prilozene dokumentacije mozete pronac¢i na

regionalnim internetskim stranicama tvrtke Daikin ili zatraziti od
trgovca.

Izvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali
jezici su prijevodi.

Tehnicko-inzinjerski podaci

= Podset najnovijih tehnickih podataka dostupan je na regionalnim

Daikin internetskim stranicama (javno dostupno).

= Potpuni set najnovijih tehni¢kih podataka dostupan je na Daikin

Business Portal (potrebna autentikacija).

Internetski alati

Uz komplet dokumentacije,

instalaterima su dostupni i neki

internetski alati:

Daikin Technical Data Hub

= Centralno mjesto za tehniCke podatke jedinice, korisne alate,
digitalne izvore i drugo.

= Sadrzaji su  javno adresi

daikintechnicaldatahub.eu.

dostupni na https://

= Heating Solutions Navigator

2

= Digitalna kutija za alat koja sadrzi niz alata za lakSe postavljanje
i konfiguriranje sustava grijanja.

= Za pristup alatu Heating Solutions Navigator, morate se
registrirati na platformi Stand By Me. ViSe informacija potrazite
na stranici https://professional.standbyme.daikin.eu.

Daikin e-Care

= Mobilna aplikacija za instalatere i servisne tehni€are koja vam
omogucuje registraciju i konfiguriranje sustava grijanja te
rijeSavanje problema u sustavu grijanja.

= Mobilna aplikacija moze se preuzeti na iOS i Android uredaje uz
pomo¢ QR kodova navedenih u nastavku. Za pristup aplikaciji
morate se registrirati na platformi Stand By Me.

App Store

Google Play

Sigurnosne upute specificne
za instalatera

Uvijek se pridrzavajte sljedecih sigurnosnih uputa i odredbi.

Otvaranje i zatvaranje jedinice (pogledajte "4.2 Otvaranje i
zatvaranje jedinice” [» 6])

Postavljanje cijevi (pogledajte "5 Postavljanje
cjevovoda” [ 8])

A UPOZORENJE

Metoda lokalnog postavljanja cijevi MORA biti u skladu s
uputama iz ovog priruénika. Pogledajte odjeljak
"5 Postavljanje cjevovoda" [» 8].

UPOZORENJE

Postavite medulonac podalje od elektricnih uredaja.
Moguca posljedica: Strujni udar ili pozar.

A

U slu€aju zastite od smrzavanja pomocu glikola:

A UPOZORENJE

UPOZORENJE

Moguca je korozija u sustavu zbog prisutnosti glikola.
Neinhibirani glikol se pretvara u kiselinu pod utjecajem
kisika. Ovaj postupak ubrzava prisutnost bakra i visokih
temperatura. Kiseli neinhibirani glikol nagriza metalne
povrsine i stvara galvanske korozivne celije koje nanose
ozbiljne Stete na sustavu. Zato je vazno:

Etilen glikol je otrovan.

= da se priprema vode provodi
kvalificiranog stru¢njaka za vodu,

pravilno od strane

= da se odaberu inhibitori korozije radi protudjelovanja na
kiseline koje nastaju oksidacijom glikola,

= da se ne koristi glikol za automobile zbog toga Sto
njihovi inhibitori korozije imaju ograni€en vijek trajanja i
sadrze silikate koji mogu izazvati truljenje sustava ili ga
zacepiti,

= da se NE upotrebljavaju galvanizirani cjevovodi u
sustavima s glikolom, zbog toga Sto njegova prisutnost
moze izazvati talozenje odredenih komponenti
inhibitora korozije u glikolu.

Elektri¢ne instalacije (pogledajte "6 Elektricne
instalacije” [» 11])

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

A UPOZORENJE

Nacin spajanja elektricnog ozi¢enja MORA biti u skladu s
uputama iz ovog priruénika. Vidi "6 ElektriCne
instalacije" [» 11].

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

UPOZORENJE

= Sve radove oko ozienja MORA izvrsiti ovlasteni
elektricar i MORAJU biti u skladu s vaze¢im zakonima.

A

= Elektriéne prikljucke spojite na fiksno ozicenje.

= Sve lokalno nabavljene komponente i svi elektricni
radovi MORAJU biti u skladu s vazeéim zakonima.

OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

A UPOZORENJE
Montaza unutarnje jedinice (pogledajte "4.3 Montaza unutarnje Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte visezilni
jedinice" P 7]) kabel.
UPOZORENJE OPREZ

Metoda uévr§éivanja unutarnje jedinice MORA biti u skladu
s uputama iz ovog priruénika. Pogledajte odjeljak
"4.3 Montaza unutarnje jedinice" [» 7].

NE gurajte i ne postavljajte predugi kabel u jedinicu.

UPOZORENJE

Pomoc¢ni grijaé MORA imati namjenski izvor napajanja i
MORA biti zasticen sigurnosnim uredajima u skladu s
primjenjivim zakonodavstvom.

Prirugnik za postavljanje DAIKIN ETBH/X12EF6V+9W
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3 O pakiranju

A OPREZ

Ako se u sklopu unutarnje jedinice nalazi spremnik s
ugradenim elektricnim dodatnim grijacem, za pomocni
grija¢ i dodatni grija¢ upotrijebite zasebni krug napajanja.
NIKADA ne upotrebljavajte krug napajanja na koji je
priklju¢en neki drugi uredaj. Taj strujni krug MORA biti
zastiCen potrebnim sigurnosnim napravama u skladu s
primjenjivim zakonima.

A OPREZ

Kako bi se zajamCilo da je jedinica potpuno uzemljena,
UVIJEK spojite napajanje pomoc¢nog grijaca i vod
uzemljenja.

A UPOZORENJE

Ogoljena zica. Uvjerite se da ogoljena zica ne moze doci
u dodir s moguce prisutnom vodom na donjoj ploci.

A UPOZORENJE

Ako je ostec¢en kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti
proizvodac, njegov ovlasteni servis ili sli¢ne struéne osobe
kako bi se izbjegle opasnosti.

Pustanje u pogon (pogledajte "8 Pustanje u pogon” > 32])

A UPOZORENJE

Metoda pustanja u pogon MORA biti u skladu s uputama iz
ovog priruénika. Pogledajte odjeljak "8 Pustanje u
pogon" [» 32].

3 O pakiranju

3.1 Unutarnja jedinica

= Prilikom isporuke jedinica MORA biti pregledana zbog ostecenja.
Svako ostec¢enje MORA se odmah prijaviti otpremnikovu agentu
za reklamacije.

= Dopremite zapakiranu jedinicu Sto blize mjestu konaénog
postavljanja da bi se sprijecilo oStecenje prilikom transporta.

= Unutarnju jedinicu potpuno izvadite iz ambalaze prema uputama
navedenim na listu za otvaranje paketa.

3141 Za uklanjanje dodatnog pribora s
unutarnje jedinice

Dio dodatnog pribora nalazi se unutar jedinice. Za vise informacija o
otvaranju jedinice, pogledajte "4.2.1 Za otvaranje unutarnje
jedinice" [» 6].

,
\

L J

a Opce mjere opreza
b Knjizica s dodacima za opcionalnu opremu

Priruénik za postavljanje unutarnje jedinice
Priru¢nik za rukovanje

Umetak za WLAN

Brtveni prsten za zaporni ventil

Zaporni ventil

Premosni ventil za otpustanje nadtlaka
Zidni nosa¢

-_TQ w0 Q0

4 Postavljanje jedinice

4.1 Priprema mjesta ugradnje

411 Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje
jedinice
= Unutarnja jedinica nacinjena je iskljuivo za postavljanje u
zatvorenom prostoru i za sljede¢e temperature u okolini:
= Grijanje prostora: 5~30°C
= Hladenje prostora: 5~35°C

= Proizvodnja kuéne vruce vode: 5~35°C

INFORMACIJA

Hladenje je primjenjivo samo u sljede¢im slu¢ajevima:

= Reverzibilni modeli

= Modeli samo za grijanjetkomplet za konverziju
(EKHBCONV*)

= Imajte na umu smjernice za mjerenja:

Maksimalna dopustena visinska razlika izmedu 10m
unutarnje i vanjske jedinice

Maksimalna dopustena visinska razlika izmedu 10m
spremnika tople vode za kuéanstvo i vanjske
jedinice

Maksimalna dopustena duljina cijevi za vodu 10m
izmedu unutarnje jedinice i spremnika tople vode za
ku¢anstvo

Maksimalna udaljenost izmedu 3-putnog ventila i 3m
unutarnje jedinice (samo za instalacije sa
spremnikom tople vode za kuc¢anstvo)

Maksimalna ukupna duljina cijevi za vodu @ prilikom| 20 m® (u
koristenja cijevi od 1" jednom
navratu)
Maksimalna ukupna duljina cijevi za vodu ® prilikom| 50 m® (u
koristenja cijevi od 1 4" jednom
navratu)

@ |zmedu unutarnje i vanjske jedinice.

® To¢na duljina cijevi za vodu moze se odrediti s pomocu alata
Hydronic Piping Calculation. Alat Hydronic Piping Calculation dio
je sustava Heating Solutions Navigator koji je dostupan na adresi
https://professional.standbyme.daikin.eu. Ako ne mozete pristupiti
sustavu Heating Solutions Navigator, obratite se svom trgovcu.

= Imajte na umu sljede¢e smjernice za prostorni razmjestaj pri
postavljanju:

ETBH/X12EF6V+9W
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4 Postavljanje jedinice
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4.2 Otvaranje i zatvaranje jedinice » , ) _
3 Ako morate obaviti radove iza razvodne kutije, otvorite

. T razvodnu kutiju.
4.21 Za otvaranje unutarnje jedinice

4 4
1 Prednja plo¢a
2 Poklopac razvodne kutije
3 Razvodna kutija
4 Ploca korisnickog sucelja 4 Ako morate obaviti radove iza ploge korisnigkog sudelja ili
Otvoreno prenijeti novi softver u korisnicko sucelje, otvorite plocu

korisnickog sucelja.
1 Skinite prednju plocu. 9 )

5 Opcionalno: Uklonite plo¢u korisnickog sucelja.

2 Ako morate spojiti elektricno oziCenje, skinite poklopac . NAPOMENA
razvodne kutije. Uklonite li plodu korisnickog sudelja, takoder odvojite
kabele na straznjem dijelu ploCe korisni€kog sucelja kako
biste sprijecili ostecenje.
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4 Postavljanje jedinice

4.2.2 Za zatvaranje unutarnje jedinice
1 Ponovno postavite plo€u korisni¢kog sucelja.
2 Ponovno postavite poklopac razvodne kutije i zatvorite kutiju.

3 Ponovo postavite prednju plocu.

@ NAPOMENA

Prilikom zatvaranja poklopca unutarnje jedinice pazite da
moment pritezanja ne prijede 4,1 Nem.

4.3 Montaza unutarnje jedinice

4.31 Postavljanje unutarnje jedinice

1 Uz pomo¢ 2x vijka @8 mm pri¢vrstite zidni nosa¢ (dodatni
pribor) uza zid (ravno).

Jiih B

e
o
B g
¢¢ ﬁﬁg )

o < & & 2
T

a Opcionalno: Ako jedinicu zZelite pri¢vrstiti na zid iz
unutrasnjosti jedinice, osigurajte dodatni uloZak za vijak.

2 Podignite jedinicu.

3 Pricvrstite jedinicu na zidni nosac:

. Nagr\ite go'rnji dio jedinice prema zidu i mjestu gdje se nalazi
. lz\llgg;gzs:;.oledini jedinice umetnite u zidni nosac. Pazite da
je jedinica pravilno postavljena.
A A AL 22 ) 7
BT
SPSE o s
s v Al
%[ .

4 Opcionalno: Ako jedinicu zelite pri€vrstiti na zid iz unutrasnjosti
jedinice:
= Uklonite gornju prednju plo¢u i otvorite razvodnu kutiju.
Pogledajte odjeljak "4.2.1 Za otvaranje unutarnje
jedinice" [» 6].
= Pricvrstite jedinicu na zid vijkom s @8 mm.

St
Z ¢%€?¢¢ o

2l

4.3.2 Prikljuc¢ivanje crijeva za praznjenje na
odvod

Voda koja izlazi iz ventil za ogranienje tlaka sakuplja se u pliticu za
praznjenje kondenzata. Morate spojiti pliticu za praznjenje na
odgovarajuci odvod prema primjenjivim zakonima.

1 Cijev za praznjenje (lokalna nabava) spojite na priklju¢ak plitice
za praznjenje na sljedeci nacin:

ETBH/X12EF6V+9W
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5 Postavljanje cjevovoda

a Prikljucak plitice za praznjenje

Preporucujemo upotrebu medulonca za sakupljanje vode.

5 Postavljanje cjevovoda

5.1 Priprema vodovodnih cijevi

@ NAPOMENA

U slucaju plasticnih cijevi, uvjerite se da su potpuno
otporne na difuziju kisika u skladu s normom DIN 4726.
Difuzija kisika u cijevi mozZe uzrokovati prekomjernu
koroziju.

@ NAPOMENA

Zahtjevi za krug vode. Uvijerite se da ispunjavate zahtjeve
tlaka vode i temperature vode navedene u nastavku. Kako
biste doznali viSe o dodatnim zahtjevima za krug vode
pogledajte referentni vodi¢ za instalatera.

= Tlak vode — krug za grijanje/hladenje prostora. Maksimalan
tlak vode je 3 bara. Primijenite odgovaraju¢e mjere opreza u krugu
vode kako se NE bi premasio maksimalan dopusteni tlak vode.
Minimalni tlak vode za rad je 1 bar.

= Temperatura vode. Postavljeni cjevovod i njegov pribor (ventil,
prikljucci,...) MORAJU biti u stanju podnijeti sljedeée temperature:

INFORMACIJA

Sljedeca ilustracija je primjer i mozda NE odgovara izgledu
vaseg sustava.
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(*) Maksimalna temperatura za cijevi i pribor

511 Za provjeru zapremnine vode i stope
protoka

Ako Zelite biti sigurni da jedinica pravilno radi:

= MORATE provjeriti minimalnu zapremninu vode i minimalnu
brzinu protoka.

Minimalna zapremnina vode

Uvjerite se da ukupna zapremnina vode u instalaciji iznosi najmanje
20 litara, ISKLJUCUJUCI unutarnju zapremninu vode u vanjskoj
jedinici.

@ NAPOMENA

Kada se optok u svakoj petlji za grijanje/hladenje prostora
kontrolira daljinski upravljanim ventilima, vazno je da je
osigurana minimalna zapremnina vode ¢ak i ako su svi
ventili zatvoreni.

Minimalna stopa protoka

Provjerite je li u svim uvjetima zajam€ena minimalna stopa protoka u
instalaciji. Ta minimalna stopa protoka potrebna je tijekom
odmrzavanja/rada pomoc¢nog grijaca. U tu svrhu upotrijebite
premosni ventil za otpuStanje nadtlaka isporu¢en s jedinicom i
pridrzavajte se minimalnog volumena vode.

Minimalna potrebna stopa protoka
20 I/min

NAPOMENA

Ako je u krug vode dodan glikol, a temperatura kruga vode
je niska, stopa protoka NECE se prikazati na korisni¢kom
sucelju. U tom slu€aju minimalnu stopu protoka mozete
provjeriti probnim radom crpke (uvjerite se da se na
korisnickom sucelju NE prikazuje pogreska 7H).

NAPOMENA

Kada se optok u svakoj ili odredenoj petlji za grijanje
prostora kontrolira daljinski upravljanim ventilima, vazno je
da je osigurana minimalna stopa protoka, ¢ak i ako su svi
ventili zatvoreni. Ako se ne moze posti¢i minimalna stopa
protoka, generirat ¢e se pogreSka protoka 7H (nema
grijanja ili rada).

ViSe informacija potrazite u referentnom vodiCu za instalatera.

Priruénik za postavljanje
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5 Postavljanje cjevovoda

Opis preporu¢enog postupka potrazite pod naslovom "8.2 Kontrolni
popis tijekom pustanja u pogon" [» 32].

5.1.2 Zahtjevi za spremnik drugog proizvodaca

Ako se upotrebljava spremnik drugog proizvodaca, on mora
ispunjavati sljedece zahtjeve:

= Zavojnica izmjenjivaca topline u spremniku je 21,05 m2.

= Termistor spremnika mora biti postavljen iznad zavojnice
izmjenjivaca topline.

= Dodatni grija¢ mora biti postavljen iznad zavojnice izmjenjivaca
topline.

NAPOMENA

Radna izvedba. NE MOZEMO dati podatke o radnoj
izvedbi spremnika drugih proizvodaga i NE MOZEMO
zajamditi njihovu radnu izvedbu.

NAPOMENA

Konfiguracija. Konfiguracija spremnika drugog
proizvodaca ovisi o veli€ini zavojnice izmjenjivaca topline
spremnika. Za vise informacija pogledajte referentni vodi¢
za instalatera.

5.2 Spajanje cijevi za vodu

5.21 Za spajanje cijevi za vodu

NAPOMENA

NE primjenjujte prekomjernu silu prilikom spajanja lokalnih
cijevi i pazite na to da cijevi budu pravilno poravnate.
Deformirane cijevi mogu prouzrogiti kvar jedinice.

@ NAPOMENA

NE primjenjujte prekomjernu silu prilikom spajanja cijevi.
Deformirane cijevi mogu prouzrogiti kvar jedinice.

-

Spojite O-prstenove i zaporne ventile na prikljucke za vodu
unutarnje jedinice.

N

Spojite lokalne cijevi vanjske jedinice na priklju¢ak za ULAZ
vode (a) na unutarnjoj jedinici.

w

Spojite lokalne cijevi grijanja/hladenja prostora na prikljuéak za
IZLAZ vode za grijanje prostora (a) na unutarnjoj jedinici.

"

a ULAZ vode (navojni spoj, 1")
b 1ZLAZ vode za grijanje prostora (navojni spoj, 1")

@ NAPOMENA

Premosni ventil za otpustanje nadtlaka (dostavlja se
kao dodatni pribor). Preporuujemo da premosni ventil za
otpustanje nadtlaka postavite u krug vode za grijanje
prostora.

= Vodite rauna o minimalnom volumenu vode prilikom
odabira mjesta postavljanja premosnog ventila za
otpustanje nadtlaka (na unutarnjoj jedinici ili na
kolektoru). Pogledajte "5.1.1 Za provjeru zapremnine
vode i stope protoka" > 8].

= Vodite raCuna o minimalnoj stopi protoka prilikom
namjestanja postavke premosnog ventila za otpustanje
nadtlaka. Pogledajte "5.1.1 Za provjeru zapremnine
vode i stope protoka" [» 8] i "8.2.1 Za provjeru
minimalne stope protoka" [» 33].

NAPOMENA

Ugradite ventile za odzraivanje na lokalnim visokim
toc¢kama.

NAPOMENA

Ako je postavljen opcionalni spremnik kué¢ne vruce vode:
Ventil za ograni¢enje tlaka (lokalna nabava) s
maksimalnim tlakom otvaranja 10 bar (= 1 MPa) mora se
postaviti na ulazni priklju¢ak kuéne hladne vode u skladu s
primjenjivim zakonima.

5.2.2 Punjenje kruga vode

Za punjenje kruga vode upotrijebite lokalno nabavljeni komplet za
punjenje. Pobrinite se za uskladenost s primjenjivim zakonima.

@ NAPOMENA

Uvjerite se da su oba ventila za odzradivanje (jedan na
magnetskom filtru i jedan na pomo¢nom grijacu) otvoreni.

Svi ventili za automatsko odzrac¢ivanje MORAJU ostati
otvoreni nakon pustanja u pogon.

5.2.3 Zastita kruga vode od smrzavanja

O zastiti od smrzavanja

Smrzavanje moze ostetiti sustav. Za spreCavanje smrzavanja
hidrauli¢kih dijelova softver je opremljen posebnim funkcijama za
zastitu od smrzavanja, kao $to je spreCavanje smrzavanja cijevi za
vodu i spreCavanje praznjenja (pogledajte referentni vodi¢ za
instalatera) koje ukljuéuju aktiviranje crpke u sluéaju niskih
temperatura.

Medutim, nestane li struje, te funkcije ne mogu osigurati zastitu.
Za zastitu kruga vode od smrzavanja ucinite nesto od sljedeceg:
= Dodaijte glikol u vodu. Glikol snizava toc¢ku smrzavanja vode.

= Ugradite ventile za zastitu od smrzavanja. Ventili za zastitu od
smrzavanja prazne vodu iz sustava prije no $to bi se ona mogla
smrznuti. Ventile za zastitu od smrzavanja ugradite na slican
nacin kao cijevi za vodu, ali NEMOJTE izolirati ulaz i izlaz (ispust)
tih ventila.
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5 Postavljanje cjevovoda

NAPOMENA

Ako u vodu dodate glikol, NE postavljajte ventile za zastitu
od smrzavanja. Mogucéa posljedica: Glikol istjeCe iz
ventila za zastitu od smrzavanja.

Zastita od smrzavanja putem glikola

O zastiti od smrzavanja putem glikola

Dodavanjem glikola u vodu snizava se to¢ka smrzavanja vode.

A UPOZORENJE

Etilen glikol je otrovan.

A UPOZORENJE

Moguc¢a je korozija u sustavu zbog prisutnosti glikola.
Neinhibirani glikol se pretvara u kiselinu pod utjecajem
kisika. Ovaj postupak ubrzava prisutnost bakra i visokih
temperatura. Kiseli neinhibirani glikol nagriza metalne
povrsine i stvara galvanske korozivne celije koje nanose
ozbiljne Stete na sustavu. Zato je vazno:

= da se priprema vode provodi pravilno od strane
kvalificiranog stru¢njaka za vodu,

= da se odaberu inhibitori korozije radi protudjelovanja na
kiseline koje nastaju oksidacijom glikola,

= da se ne koristi glikol za automobile zbog toga Sto
njihovi inhibitori korozije imaju ograni€en vijek trajanja i
sadrze silikate koji mogu izazvati truljenje sustava ili ga
zacepiti,

= da se NE upotrebljavaju galvanizirani cjevovodi u
sustavima s glikolom, zbog toga Sto njegova prisutnost
moze izazvati talozenje odredenih komponenti
inhibitora korozije u glikolu.

NAPOMENA

Glikol upija okolnu vodu. Zato NEMOJTE dodavati glikol
koji je bio izlozen zraku. Ostavljanje spremnika s glikolom
otvorenim izaziva povecCanje koncentracije vode.
Koncentracija glikola tada je niza od pretpostavljene. U
tom slucaju hidrauli¢ki dijelovi ipak bi se mogli smrznuti.
Poduzmite mjere opreza kako bi glikol $to manje bio
izlozen zraku.

Vrste glikola

Vrste primjenjivih glikola ovise o tome je li sustav opremljen
spremnikom tople vode za kuc¢anstvo:

Ako... Dogada se sljedece...

Sustav je opremljen spremnikom |Upotrijebite samo propilen
tople vode za kuéanstvo glikol®

Sustav NIJE opremljen
spremnikom tople vode za
kuc¢anstvo

Mozete upotrijebiti propilen
glikol® ili etilen glikol

@ Propilen glikol ukljuuje potrebne inhibitore i klasificiran je kao
Kategorija Ill u skladu s EN1717.

Potrebna koncentracija glikola

Potrebna koncentracija glikola ovisi o najnizoj oc¢ekivanoj vanjskoj
temperaturi i o tome Zelite li sustav zastititi od pucanja ili od
smrzavanja. Zelite li sustav zastititi od smrzavanja, potrebno je vise
glikola.

Dodaijte glikol u skladu s tablicom u nastavku.

Najniza o¢ekivana |Zastita od pucanja |Zastita od
vanjska temperatura smrzavanja
-5°C 10% 15%

-10°C 15% 25%

-15°C 20% 35%

Najniza oéekivana |Zastita od pucanja |Zastita od

vanjska temperatura smrzavanja
-20°C 25% —
-25°C 30% —
-30°C 35% —

INFORMACIJA

= Zastita od pucanja: glikol ¢e sprijeciti pucanje cijevi, ali
NECE sprijeciti smrzavanje tekuéine unutar cijevi.

= Zastita od smrzavanja: glikol ¢e sprije€iti smrzavanje
tekucine unutar cijevi.

@ NAPOMENA

= Potrebna koncentracija moze se razlikovati, ovisno o
vrsti glikola. UVIJEK usporedite zahtjeve iz gore
navedene tablice sa specifikacijama koje je naveo
proizvodac glikola. Ako je potrebno, ispunite uvjete koje
postavlja proizvodac glikola.

= Dodana koncentracija glikola NIKAD ne smije prijeci
35%.

» Ako je tekuédina u sustavu smrznuta, crpka se NECE
moci pokrenuti. Napominjemo: Zelite li zastititi sustav
od pucanja, teku¢ina u njemu svejedno se moze
smrznuti.

= Ostane li voda unutar sustava, vrlo lako moze doc¢i do
smrzavanja i oStecenja sustava.

Glikol i maksimalno dopustena zapremina vode

Dodavanje glikola u krug vode smanjuje maksimalno dopustenu
zapremninu vode u sustavu. Za viSe informacija pogledajte
referentni vodi¢ za instalatera (tema "Za provjeru volumena vode i
brzine protoka").

Postavka glikola

@ NAPOMENA

Ako u sustavu ima glikola, postavka[E-0D] mora se
postaviti na 1. Ako NIJE odabrana pravilna postavka
glikola, tekuéina se moze zamrznuti u cijevima.

Zastita od smrzavanja putem ventila za zastitu od
smrzavanja

O ventilima za zastitu od smrzavanja

Ako se u vodu ne doda glikol, mogu se upotrijebiti ventili za zastitu
od smrzavanja kako bi se voda ispraznila iz sustava prije no $to se
smrzne.

= Ventile za zastitu od smrzavanja (lokalna nabava) postavite na
najnizim to¢kama lokalnog cjevovoda.

= Normalno zatvoreni ventili (koji se nalaze unutra, u blizini to¢aka
ulazalizlaza cijevi) mogu sprijeCiti praznjenje sve vode iz
unutarnjih cijevi kada se otvore ventili za zastitu od smrzavanja.

NAPOMENA

Kada su instalirani ventili za za$titu od smrzavanja,
postavite  minimalnu  zadanu vrijednost  hladenja
(zadano=7°C) barem 2°C viSu od maksimalne temperature
otvaranja ventila za zastitu od smrzavanja. Ako se odabere
niza postavka, ventili za zastitu od smrzavanja mogu se
otvoriti za vrijeme hladenja.

Za vie informacija pogledajte referentni vodi¢ za instalatera.

5.24 Za punjenje spremnika kuéne vruée vode

Pogledajte priruénik za postavljanje spremnika tople vode za
kuéanstvo.

Priruénik za postavljanje
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6 Elektricne instalacije

5.2.5 Za izoliranje cijevi za vodu

Sve cijevi u krugu vode MORAJU biti izolirane radi spre€avanja
kondenzacije tijekom hladenja i smanjenja kapaciteta hladenja i
grijanja.

I1zolacija vanjskih cijevi za vodu

Pogledajte priru¢nik za postavljanje vanjske jedinice ili referentni
vodi€ za instalatera.

6 Elektricne instalacije

OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

A UPOZORENJE

Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte visezilni
kabel.

UPOZORENJE

Ako je ostecen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti
proizvodac, njegov ovlasteni servis ili sli¢ne struéne osobe
kako bi se izbjegle opasnosti.

A

INFORMACIJA

Prilikom instaliranja opcionalnih kabela ili kabela
nabavljenih lokalno, pobrinite se za odgovaraju¢u duzinu
kabela. To ¢e omoguditi otvaranje razvodne kutije i pristup
drugim komponentama tijekom servisiranja.

Stavka

Opis

Napajanje (pomocni
grijac)

Pogledajte odjeljak "6.3.2 Za prikljucivanje
elektricnog napajanja pomocnog
grijaca" [» 14].

Zaporni ventil

Pogledajte odjeljak "6.3.3 Za prikljuCivanje
zapornog ventila" [» 15].

Strujomjeri

Pogledajte odjeljak "6.3.4 Postupak
spajanja strujomjera” [» 16].

Crpka kucne vruce
vode

Pogledajte odjeljak "6.3.5 Za spajanje
crpke za toplu vodu za kuéanstvo" [» 16].

Izlaz alarma

Pogledajte odjeljak "6.3.6 Za spajanje
izlaza alarma" [» 16].

Kontrola hladenja/
grijanja prostora

Pogledajte odjeljak "6.3.7 Za spajanje
izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hladenja
prostora" [» 17].

Prebacivanje na
kontrolu vanjskog
izvora topline

Pogledajte odjeljak "6.3.8 Za spajanje
prespojnika na vanjski izvor topline" [» 17].

Digitalni ulazi za
potrosnju energije

Pogledajte odjeljak "6.3.9 Za spajanje
digitalnih ulaza za potro$nju
energije" [» 18].

Sigurnosni termostat

Pogledajte odjeljak "6.3.10 Spajanje
sigurnosnog termostata (mirni
kontakt)" [» 18].

Smart Grid Pogledajte odjeljak "6.3.11 Spajanje
sustava Smart Grid" [» 19].
Umetak za WLAN Pogledajte odjeljak "6.3.12 Spajanje WLAN

umetka (isporucuje se kao pribor)" [» 21].

OPREZ

NE gurajte i ne postavljajte predugi kabel u jedinicu.

A

NAPOMENA

Udaljenost izmedu visokonaponskog i niskonaponskog
kabela mora iznositi najmanje 50 mm.

6.1

Samo za pomocni grija¢ unutarnje jedinice

O elektriénoj sukladnosti

Pogledajte "6.3.2 Za prikljuivanje elektricnog napajanja pomo¢nog
grijaca" [» 14].

6.2 Smjernice za spajanje elektricnog
ozi¢enja
Momenti pritezanja

Unutarnja jedinica:

Stavka Moment pritezanja (N°m)
X1M 2,45 £+10%
X2M 0,88 +10%
X5M 0,88 £10%
X6M 2,45 £+10%
X7M, X8M 2,45 +10%
X10M 0,88 £10%
M4 (uzemljenje) 1,47 £10%

6.3 Priklju€ci za unutarnju jedinicu

Stavka
Napajanje (glavno)

Opis

Pogledajte odjeljak "6.3.1 Za priklju¢ivanje
glavnog elektricnog napajanja” [» 13].

Sobni termostat (zi¢ani
ili bezi¢ni)

Zice: 0,75 mm?

m Pogledajte tablicu u nastavku.

Maksimalna jakost struje za rad:
100 mA

Za glavnu zonu:
= [2.9] Kontrola
= [2.A] Vrsta termostata

K]

Za dodatnu zonu:

= [3.A] Vrsta termostata

= [3.9] (samo za citanje) Kontrola

ETBH/X12EF6V+9W
Daikin Altherma 3 H MT W
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6 Elektri¢ne instalacije

Stavka

Opis

Stavka

Opis

Konvektor toplinske
crpke

O

Moguci su razliciti kontroleri i postavi
za konvektore toplinske crpke.

Ovisno o postavi, trebat cete
implementirati i relej (lokalna nabava,
pogledajte knjizicu s dodacima za
opcionalnu opremu).

Vise podataka potrazite na stranici:

= Priru¢nik za postavljanje
konvektora toplinske crpke

= Priru¢nik za postavljanje opcija
konvektora toplinske crpke

= Khnjizica s dodacima za opcionalnu
opremu

(u slu¢aju spremnika
KVV-a)

3-putni ventil

Pogledajte:
= Priruénik za postavljanje 3-putnog
ventila

= Knjizica s dodacima za opcionalnu
opremu

Zice: 3%0,75 mm?

Maksimalna jakost struje za rad:
100 mA

[9.2] Kuéna vruca voda

Zice: 0,75 mm?

Maksimalna jakost struje za rad:
100 mA

Za glavnu zonu:

= [2.9] Kontrola

= [2.A] Vrsta termostata
Za dodatnu zonu:

= [3.A] Vrsta termostata

= [3.9] (samo za citanje) Kontrola

(u sluéaju spremnika
KVV-a)

Termistor spremnika
kucne vruée vode

Pogledajte:

= Priruénik za postavljanje spremnika
kuéne vruce vode

= Knijizica s dodacima za opcionalnu
opremu

Zice: 2

Termistor i priklju¢ni vodi¢ (12 m)
isporucuju se sa spremnikom kuéne
vruce vode.

[9.2] Kuéna vruca voda

Daljinski vanjski
osjetnik

Pogledajte:

= Priru¢nik za postavljanje daljinskog
vanjskog osjetnika

= Khnjizica s dodacima za opcionalnu
opremu

Zice: 2x0,75 mm?

(u sluéaju spremnika
KVV-a)

Elektricno napajanje
za dodatni grijac¢ (od
unutarnje jedinice do
toplinske zastite
dodatnog grija¢a)

Pogledajte:

= Priruénik za postavljanje spremnika
KVV-a

= Knjizica s dodacima za opcionalnu
opremu

Zice: (2+GND)*2,5 mm?

[9.4] Dodatni grijac¢

[9.B.1]=1 (Vanjski osjetnik =
Vani)

[9.B.2] Pomak osjetnika

[9.B.3] Prosjecno vrijeme

Daljinski unutarnji
osjetnik

Pogledajte:
= Priru¢nik za postavljanje daljinskog
unutarnjeg osjetnika

= Knjizica s dodacima za opcionalnu
opremu

(u slu¢aju spremnika
KVV-a)

Elektricno napajanje
za dodatni grija¢ (od
mreze prema
unutarnjoj jedinici)

ElnR

Pogledajte:

= Priruénik za postavljanje spremnika
kuéne vruce vode

= Knjizica s dodacima za opcionalnu
opremu

Zice: 2+GND

Maksimalna jakost struje za rad: 13 A

[9.4] Dodatni grijac

Zice: 2x0,75 mm?

(IR

[9.B.1]=2 (Vanjski osjetnik =
Prostorija)

[1.7] Pomak osjetnika

Sucelje za upravljanje
ugodno$éu

Pogledajte:

= Priru¢nik za postavljanje i rukovanje
suceljem za upravljanje ugodnosc¢u

= Knjizica s dodacima za opcionalnu
opremu

WLAN modul

O &

Pogledajte:

= Priruénik za postavljanje WLAN
modula

= Knjizica s dodacima za opcionalnu
opremu

= Referentni vodi¢ za instalatera

Upotrijebite kabel isporu¢en uz WLAN
modul.

[D] Bezi¢ni pristupnik

Zice: 2x(0,75~1,25 mm?)

Maksimalna duljina: 500 m

[2.9] Kontrola
[1.6] Pomak osjetnika

Dvozonski komplet

IR

Pogledajte:

= Priru¢nik za
dvozonskog kompleta

postavljanje

= Knjizica s dodacima za opcionalnu
opremu

Upotrijebite kabel isporu¢en uz
dvozonski komplet.

[9.P] Dvozonski komplet

Priruénik za postavljanje
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6 Elektricne instalacije

B C X11YA—‘ FX"Y X11YB
L

m za sobni termostat (zi€ani ili bezi¢ni):

U sluéaju... Pogledajte... X2M X1M

Bezi¢ni sobni termostat = Priruénik za postavljanje bezi¢nog
sobnog termostata

= Knjizica s dodacima za opcionalnu

opremu
Ziéni sobni termostat bez |- Prirudnik za postavijanje  Zi¢nog AP AP
viSezonske osnovne sobnog termostata
jedinice = Knjizica s dodacima za opcionalnu
opremu
Ziéni sobni termostat s = Priruénik za postavljanje Zi¢nog
viSezonskom osnovnom sobnog termostata (digitalnog ili
jedinicom analognog)+viSezonske osnovne
jedinice
= Knjizica s dodacima za opcionalnu ,
opremu | mmeesseeees e
= U ovom slucaju: a  Spojni kabel (=glavno elektri¢no napajanje)

= Trebate prikljuciti zi€ni  sobni

JRMR > U sluéaju elektri€nog napajanja po preferencijalnoj stopi kWh
termostat (digitalni ili analogni) na

visezonsku osnovnu jedinicu Spojni kabel Zice: (3+GND)x1,5 mm?
(= glavno
= Trebate prikljuCiti  viSezonsku elektri¢no
osnovnu jedinicu na vanjsku napajanje)
jedinici "
Jedinied Elektricno Zice: 1N
= Za hladenje/grijanje trebate napajanje po . . . .
implementirati i relej (lokalna normalnoj stopi Maksimalna jakost struje za rad: 6,3 A

nabava, pogledajte knjizicu s kWh

dodacima za opcionalnu opremu) Kontakt napajanja |Zice: 2x(0,75~1,25 mm2)
po preferencijalnoj

Maksimalna duljina: 50 m.

6.3.1 Za prikljuéivanje glavnog elektri¢nog stopi kWh
napajanja Kontakt napajanja po preferencijalnoj
stopi kWh: detekcija 16 V DC (napon
1 Otvorite sliede¢e (pogledajte odjeljak "4.2.1 Za otvaranje isporucuje tiskana plocica). Kontakt bez
unutarnje jedinice" [» 6]): napona omogucuje najmanje primjenjivo

optereéenje od 15V DC, 10 mA.

1 |Prednja ploga 2 3

2 |Poklopac razvodne kutije 1 ) E [9.8] N?pa)janje po tarifnom modelu upravljane
- potrosnje

3 |Razvodna kutija h

Spojite X11Y na X11YB.

2 Prikljucite glavno napajanje. A
U slucaju elektriénog napajanja po normalnoj stopi kWh
Spojni kabel Zice: (3+GND)x1,5 mm?
(= glavno
elektricno
napajanje)
= °
r - - - =
A 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 6 5 1 10 9 |
c 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 ‘T'g\ 1 1
1 1 1 1
L N S1S
B ! !N~ 50Hz, ! !
! 230 vAc, 6.3A! !
o - - - - e - ———— e - ———— o
r=- —_———n
1 a 1
1 [ o 1
1 L 1
1 i 1
¢ 123 o !
ETBH/X12EF6V+9W DAIKIN Priruénik za postavljanje
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6 Elektri¢ne instalacije

B C X1YA X11YB—|rX11Y
1

a Spojni kabel (=glavno elektricno napajanje)
b  Elektriéno napajanje po normalnoj stopi kWh
c Kontakt preferencijalnog napajanja
3 Kabelskim vezicama pri¢vrstite kabele za drzace kabelskih
vezica.

A OPREZ

Ako se u sklopu unutarnje jedinice nalazi spremnik s
ugradenim elektricnim dodatnim grijatem, za pomocni
grija¢ i dodatni grija¢ upotrijebite zasebni krug napajanja.
NIKADA ne upotrebljavajte krug napajanja na koji je
priklju€en neki drugi uredaj. Taj strujni krug MORA biti
zastiCen potrebnim sigurnosnim napravama u skladu s
primjenjivim zakonima.

A OPREZ

Kako bi se zajamcilo da je jedinica potpuno uzemljena,
UVIJEK spojite napajanje pomoénog grijaca i vod
uzemljenja.

Kapacitet pomoc¢nog grijata moze se razlikovati ovisno o modelu
unutarnje jedinice. Pazite da napajanje bude u skladu s kapacitetom
pomoc¢nog grijaca kao $to je navedeno u tablici u nastavku.

INFORMACIJA

U sluéaju napajanja po preferencijalnoj stopi kWh spojite
X11Y na X11YB. Potreba za odvojenim napajanjem
unutarnje jedinice (b) X2M/5+6 po normalnoj stopi kWh
ovisi o vrsti napajanja po preferencijalnoj stopi kWh.

Odvojeni priklju€ak na unutarnju jedinicu potreban je:

= ako je napajanje po preferencijalnoj stopi kWh
prekinuto kada je aktivna, ILI

= ako nije dopustena potroSnja energije unutarnje
jedinice tijekom napajanja po preferencijalnoj stopi kWh
kada je aktivna.

INFORMACIJA

Kontakt napajanja po preferencijalnoj stopi kWh povezan
je s istim prikljuécima (X5M/9+10) kao i sigurnosni
termostat. Zbog toga sustav moze imati ILI napajanje po
preferencijalnoj stopi kWh ILI sigurnosni termostat.

6.3.2 Za priklju€ivanje elektricnog napajanja
pomocénog grijaca

Tip pomocénog Napajanje Zice
grijaca
*8V 1N~ 230V (6V3) [2+GND
3~230V (6T1) 3+GND
*9W 3N~ 400V 4+GND
E [9.3] Rezervni grijac

A UPOZORENJE

Pomocni grijaé MORA imati namjenski izvor napajanja i
MORA biti zasticen sigurnosnim uredajima u skladu s
primjenjivim zakonodavstvom.

Tip Kapacitet | Napajanje | Maksimalna Z,ax
pomocénog |pomocénog jakost struje
grijaca grijaca zarad
6V 2 kW 1N~ 230 V@ 9A —
4 kW 1N~ 230 V@ 17 APXE 0,220
6 kW 1N~ 230 V@ | 26 API© 0,220
2 kW 3~230 V@ 5A —
4 kW 3~230 V@ 10A —
6 kW 3~230 V@ 15 A —
oW 3 kW 3N~ 400V 4 A —
6 kW 3N~ 400V 9A —
9 kW 3N~ 400V 13A —
@ 6V3

® Elektricna oprema zadovoljava normu EN/IEC 61000-3-12
(Europski/medunarodni tehnicki standard koji propisuje
ograni¢enje za harmoni¢ne struje proizvedene opremom koja je
prikljuéena na sustav javne niskonaponske mreze s ulaznom
strujom >16 A i <75 A po fazi.).

Ova oprema zadovoljava normu EN/IEC 61000-3-11 (Europski/
medunarodni tehnicki standard koji propisuje granice naponskih
promjena, naponskih kolebanja i treperenja u javnim
niskonaponskim sustavima napajanja za uredaje s nazivhom
strujom <75 A) pod uvjetom da je impedancija sustava Z,,, manja
ili jednaka Z,,,, u tocki sucelja izmedu korisnikova sustava
napajanja i javnog sustava. Instalater ili korisnik obavezni su
osigurati, prema potrebi se savjetujuci s operaterom mreze, da je
oprema prikljuéena samo na napajanje s impedancijom sustava
Z,s manjom ili jednakom Z,.

@ 671

s

Prikljucite napajanje pomoénog grijaca na sljedeci nacin:

MR

a Tvornicki postavljen kabel spojen na sklopnik pomoénog
grijaca, unutar razvodne kutije (K5M)
b Lokalno oZi¢enje (pogledajte tablicu u nastavku)

Priruénik za postavljanje
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6 Elektricne instalacije

Model (napajanje) Spajanje na elektriéno napajanje

pomocnog grijaca

*6V (6V3: 1N~ 230 V)

@ NAPOMENA

NEMOJTE presje¢i niti ukloniti
napajanje pomocnog grijaca.

kabel za elektricno

6.3.3

Za priklju¢ivanje zapornog ventila

INFORMACIJA

Primjer upotrebe zapornog ventila. U slu¢aju jedne zone
TIV-a i kombinacije podnog grijanja i konvektora toplinske
crpke, ugradite zaporni ventil ispred podnog grijanja kako
biste sprije€ili kondenzaciju na podu tijekom hladenja. Za
viSe informacija pogledajte referentni vodi€ za instalatera.

Zice: 2x0,75 mm?

Maksimalna jakost struje za rad: 100 mA

230 V AC koje isporucuje tiskana plocica

[2.D] zaporni ventil

=

1N~, 50 Hz
230V AC

——

*6V (6T1: 3~ 230 V)

1 Otvorite sliedece (pogledajte odjeljak "4.2.1 Za otvaranje

unutarnje jedinice" [» 6]):
2 3
1
Q@ &)

1
2

2 Spojite upravljacki kabel ventila a na odgovarajué¢e terminale

kako je prikazano na donjoj ilustraciji.

Prednja ploca

Poklopac razvodne kutije

3 |Razvodna kutija

NAPOMENA

Ozicenje je drugacije za NC (mirni kontakt) ventil i NO
(radni kontakt) ventil.

A

B
*9W (3N~ 400 V)
r=- -=n
1 }
1 1
[} 1
C 1 1
! M2s |
1 }
b o e = = 4
B c NO
| | | Fﬂ X2M
| | |
b a0 _sb
&
|
|
B I c NC
3N~, 50 Hz |
100VAC L1 L2 L3 N @ s
F1B  Osigura¢ za nadstrujnu zastitu (lokalna nabava). X2Mm
Preporuceni osigurac: 4-polni; 20 A; krivulja 400 V; tip C.
K5M  Sigurnosni uklopnik (u razvodnoj kutiji)
Q1DI  Prekida¢ dozemnog spoja (lokalna nabava)
SWB Razvodna kutija
X6M Terminal (lokalna nabava)
-
ETBH/X12EF6V+9W DAIKIN
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6 Elektri¢ne instalacije

3

6.3.

Pri¢vrstite kabel za pricvrsnice s pomocu kabelskih vezica.

4 Postupak spajanja strujomjera

Zice: 2 (po metru)x0,75 mm?

Mjeraci elektriciteta: detekcija impulsa od 12 V DC (napon
isporucuje tiskana plocica)

E [9.A] Mjerenje energije

INFORMACIJA

U slu€aju mjeraca elektriciteta s tranzistorskim izlazom,
provjerite raspored polova. Pozitivni pol MORA biti spojen
na X5M/6 i X5M/4, a negativni pol na X5M/5 i X5M/3.

Otvorite sljedeée (pogledajte odjeljak "4.2.1 Za otvaranje
unutarnje jedinice" [» 6]):

1 |Prednja plo¢a 2 3

ﬁ b

2 |Poklopac razvodne kutije

3 |Razvodna kutija

Spojite kabel strujomjera na odgovarajué¢e terminale kako je
prikazano na donjoj ilustraciji.

A

o

)]

N

w
——————

i

3 Pricvrstite kabel za pri€vrsnice s pomocu kabelskih vezica.

6.3.5

Za spajanje crpke za toplu vodu za
kuc¢anstvo

Zice: (2+GND)x0,75 mm?

Izlaz crpke KVV-a. Maksimalno optereéenje: 2 A (uklapanje),
230 V AC, 1 A (stalno)

E [9.2.2] Crpka KWW

[9.2.3] Plan KWV crpke

1 Otvorite sliedece (pogledajte odjeljak "4.2.1 Za otvaranje

unutarnje jedinice" [» 6]):

1 |Prednja plo¢a

2 |Poklopac razvodne kutije

3 |Razvodna kutija

W0 )

2 Spojite kabel crpke za kuénu vruéu vodu na odgovarajuce

prikljucke kako je prikazano na donjoj ilustraciji.
A

3 Pri¢vrstite kabel za pri€vrsnice s pomocu kabelskih vezica.

6.3.6 Za spajanje izlaza alarma

Zice: (2+1)x0,75 mm?

Maks. optere¢enje: 0,3 A, 250 V AC

E [9.D] Iz1laz alarma

1 Otvorite sljede¢e (pogledajte odjeljak "4.2.1 Za otvaranje

unutarnje jedinice" [» 6]):

1 |Prednja plo¢a

2 |Poklopac razvodne kutije

3 |Razvodna kutija

W0 )

2 Spojite kabel izlaza alarma na odgovarajuce terminale kako je

prikazano na donjoj ilustraciji.

Priruénik za postavljanje
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6 Elektricne instalacije

—) 1+2 |Zice spojene s izlazom alarma
2 1 3 |Zicaizmedu X2M i A4P
X2m| 7 : A4P |Treba postaviti EKRP1HBAA.
1
1
1
3
1
A4P|[ Y1
A

a Treba postaviti EKRP1HBAA.

3 Pricvrstite kabel za pricvrsnice s pomocu kabelskih vezica.

6.3.7

Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLJ.
grijanja/hladenja prostora

INFORMACIJA

= Reverzibilni modeli

= Modeli
(EKHBCONV*)

samo za grijanjetkomplet

Hladenje je primjenjivo samo u sljedeé¢im slu€ajevima:

za konverziju

Maks. opterecenje: 0,3 A, 250 V AC

Zice: (2+1)x0,75 mm?

1 Otvorite sliede¢e (pogledajte odjeljak "4.2.1 Za otvaranje
unutarnje jedinice" [» 6]):

1

Prednja plo¢a

2

Poklopac razvodne kutije

3

Razvodna kutija

2 Spojite kabel izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hladenja prostora
na odgovaraju¢e terminale kako je prikazano na donjoj

ilustraciji.
—® 142 |Zice spojene na izlaz za
2 1 UKLJ./ISKLJ. grijanja/hladenja
prostora
X2Mm| 7 =
m 3 |Zicaizmedu X2M i A4P
: A4P |Treba postaviti EKRPTHBAA.
3
1
AdP|Y2
A
B
r=- -=n
1 1
1 1
1 1
c Iy2 7!
1 Qi) 1
1 1
oo e oo e - o4
B C

a Treba postaviti EKRP1HBAA.

3 Pricvrstite kabel za pri€vrsnice s pomocu kabelskih vezica.

6.3.8 Za spajanje prespojnika na vanjski izvor

topline

Zice: 2x0,75 mm?

Maks. opterec¢enje: 0,3 A, 250 V AC
Min. opterec¢enje: 20 mA, 5V DC

E [9.C] Bivalentno

1 Otvorite sljede¢e (pogledajte odjeljak "4.2.1 Za otvaranje
unutarnje jedinice" [» 6]):

1 |Prednja plo¢a 2 3
2 |Poklopac razvodne kutije 1 3
3 |Razvodna kutija m

ETBH/X12EF6V+9W
Daikin Altherma 3 H MT W
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6 Elektri¢ne instalacije

N

Spojite prebacivanje na kabel vanjskog izvora topline na
odgovarajuce terminale kako je prikazano na donjoj ilustraciji.

A

E

a Treba postaviti EKRP1HBAA.

3 Pricvrstite kabel za pri€vrsnice s pomocu kabelskih vezica.

6.3.9 Za spajanje digitalnih ulaza za potrosSnju
energije

Zice: 2 (po ulaznom signalu)x0,75 mm?

Digitalni ulazi za ograni¢enje snage: detekcija 12V DC /
12 mA (napon isporucuje tiskana plocica)

E [9.9] Kontrola potrosnje snage.

1 Otvorite sljedeée (pogledajte odjeljak "4.2.1 Za otvaranje
unutarnje jedinice" [» 6]):

1 |Prednja ploga 2 3
2 |Poklopac razvodne kutije ﬁ 3

3 |Razvodna kutija

2 Spojite kabel digitalnih ulaza za potroSnju energije na
odgovarajuce terminale kako je prikazano na donjoj ilustraciji.

A

g

3

a Treba postaviti EKRP1AHTA.

3 Pricvrstite kabel za pri¢vrsnice s pomocu kabelskih vezica.

6.3.10 Spajanje sigurnosnog termostata (mirni

kontakt)

Zice: 2x0,75 mm?

Maksimalna duljina: 50 m

Kontakt sigurnosnog termostata: detekcija 16 V DC (napon
isporucuije tiskana plocica). Kontakt bez napona omogucuje
najmanje primjenjivo opterecenje od 15V DC, 10 mA.

E_

Otvorite sljede¢e (pogledajte odjeljak "4.2.1 Za otvaranje
unutarnje jedinice" [» 6]):

1 |Prednja plo¢a 2 3
2 |Poklopac razvodne kutije 1 3
3 |Razvodna kutija ﬁ

Spojite kabel sigurnosnog termostata (mirni kontakt) na
odgovarajuce terminale kako je prikazano na donjoj ilustraciji.

Napomena: Premosna Zica (tvorni¢ki montirana) mora se ukloniti s
odgovarajucih terminala.

Priruénik za postavljanje DAIKIN
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6 Elektricne instalacije

2\0

LY

-
~
-
w

= U slu¢aju visokonaponskih Smart Grid kontakata. To zahtijeva
instalaciju kompleta releja Smart Grid (EKRELSG).

2 ulazna Smart Grid kontakta mogu aktivirati sliede¢e nacine rada
Smart Grid:

Smart Grid kontakt Nacin rada Smart Grid

(1) (2]

Slobodan rad

Prinudno isklj.

Preporuceno uklj.

alalo|lo
alo|l—~o

Prinudno uklj.

Upotreba Smart Grid strujomjera nije obvezna:

3 Pricvrstite kabel za pri¢vrsnice s pomocu kabelskih vezica.

NAPOMENA

Sigurnosni termostat svakako morate odabrati i instalirati u
skladu s primjenjivim propisima.

U svakom sluCaju, kako biste sprijecili nepotrebno
automatsko ukljucivanje sigurnosnog termostata
preporucuje se sljedece:

= Sigurnosni termostat moze se automatski ponovno
postaviti.

= Maks. brzina varijacije temperature sigurnosnog
termostata iznosi 2°C/min.

= Postoji minimalna wudaljenost od 2 m izmedu

Ako je Smart Grid strujomjer... Onda [9.8.8] Granic¢na
postavka kW...

U upotrebi Nije primjenjivo

([9.A.2] Ulaz impulsa 2 #

Nista)

Izvan upotrebe Primjenjivo

([9.A.2] Ulaz impulsa 2=

Nista)

U slucaju niskonaponskih Smart Grid kontakata
Zice (Smart Grid impulsni strujomjer): 0,5 mm?
Zice (niskonaponski Smart Grid kontakti): 0,5 mm?

E [9.8.4]=3 (Napajanje po tarifnom modelu upravljane
potrosnje = Pametna mreza)

[9.8.5] Na¢in rada s pametnom mreZom
[9.8.6] Dopusti elektricéne grijace

[9.8.7] Omoguci pohranu u grijanje prostorije

[9.8.8] Grani¢na postavka kW

OziCenje sustava Smart Grid u slu¢aju niskonaponskih kontakata je
sliedece:

X5M
13|4]5]6]9]10[13]14]

a Kratkospojnik (tvorni¢ki montiran). Ako spajate i
sigurnosni termostat (Q4L), zamijenite kratkospojnik sa
Zicama sigurnosnog termostata.
84S Smart Grid strujomjer
@/s10s Niskonaponski Smart Grid kontakt 1
9/3113 Niskonaponski Smart Grid kontakt 2

sigurnosnog termostata i motoriziranog 3-putnog . ) ) L
ventila isporu¢enog sa spremnikom tople vode za 1 OziCenje spojite na sliedeci nacin:
kucéanstvo. A
NAPOMENA
Pogreska. Ako skinete kratkospojnik (otvoreni strujni krug)
ali NE spojite sigurnosni termostat, doc¢i ¢e do pogreske
zaustavljanja 8H-03.
INFORMACIJA B
Kontakt napajanja po preferencijalnoj stopi kWh povezan
je s istim prikljuécima (X5M/9+10) kao i sigurnosni
termostat. Zbog toga sustav moze imati ILI napajanje po
preferencijalnoj stopi kWh ILI sigurnosni termostat.
P . . C
6.3.11 Spajanje sustava Smart Grid
U ovoj temi opisana su 2 moguéa nacina priklju€ivanja unutarnje
jedinice na Smart Grid:
= U slucaju niskonaponskih Smart Grid kontakata
ETBH/X12EF6V+9W DAIKIN Priruénik za postavljanje

Daikin Altherma 3 H MT W
4P634879-1 — 2021.03

19



6 Elektri¢ne instalacije

B C Vijci za X10M

Vijci za K1A i K2A

Naljepnica koja se stavlja na visokonaponske Zice
Zice izmedu releja i X5M (AWG22 ORG)

Zice izmedu releja i X10M (AWG18 RED)
B Cc

®Q 0T

INGX

=
(123040
[Ty

a

X10M

NGX

2 Kabelskim vezicama priCvrstite kabele za drzace kabelskih

=
vezica. % K1A K2A
= =

U slucaju visokonaponskih Smart Grid kontakata
Zice (Smart Grid impulsni strujomjer): 0,5 mm?2
Zice (visokonaponski Smart Grid kontakti): 1 mm?

E [9.8.4]=3 (Napajanje po tarifnom modelu upravljane ﬁr

A

potrosnje = Pametna mreza) l
[9.8.5] Na¢in rada s pametnom mreZom A \
[9.8.6] Dopusti elektricéne grijace

[9.8.7] Omoguci pohranu u grijanje prostorije

[9.8.8] Grani&na postavka kW B

OziCenje sustava Smart Grid u slu¢aju visokonaponskih kontakata je

sliedece:
| X5M X5M C—@

xtom[1]2]3]4] [10[9]6]|5] [14[13[4]3]
A1l A1l

A2 A2 S4S  Smart Grid strujomjer
NL NL K1A  K2A K1A  K2A S48

\9 0, a b c d e f

T T
STEP 3 STEP 1 STEP 2

S48

STEP 1 Instalacija kompleta releja Smart Grid
STEP 2 Niskonaponski prikljucci
STEP 3 Visokonaponski prikljucci
Visokonaponski Smart Grid kontakt 1
Q Visokonaponski Smart Grid kontakt 2
b Strane zavojnice releja
, d Strane kontakta releja
e Kratkospojnik (tvorni¢ki montiran). Ako spajate i
sigurnosni termostat (Q4L), zamijenite kratkospojnik sa
Zicama sigurnosnog termostata.
Smart Grid strujomjer

-

1 Komponente kompleta releja Smart Grid instalirajte sljede¢im
redom:

@
o

X

@xza

& = b K1A K2A

DAIKIN EUROPE N.V.
———

3 Visokonaponsko ozi¢enje spojite na sljedeci nacin:

X10M

K1A, K2A  Releji
X10M Redne stezaljke

Prirugnik za postavljanje DAIKIN ETBH/X12EF6V+9W
20 Daikin Altherma 3 H MT W
4P634879-1 — 2021.03



8 Pustanje u pogon

8.2.1 Za provjeru minimalne stope protoka

1 |Provjerite hidrauli¢ku konfiguraciju kako biste doznali —
koje se petlje za grijanje prostora mogu zatvoriti uz
pomoc¢ mehanickih, elektronickih ili drugih ventila.

2 |Zatvorite sve petlje za grijanje prostora koje se mogu —
zatvoriti.

3 |Pokrenite probni rad crpke (pogledajte odjeljak —
"8.2.4 Za probni rad aktuatora" [» 33]).

4 |Ogitajte brzinu protoka® i promijenite postavku —
mimovodnog ventila kako biste postigli minimalnu
potrebnu brzinu protoka + 2 I/min.

@ Tijekom probnog rada crpke jedinica moze raditi ispod minimalne
potrebne brzine protoka.

Minimalna potrebna stopa protoka
20 I/min

8.2.2 Za postupak odzracdivanja

Conditions: Uvjerite se da je sav rad onemogucen. Idite na [C]: Rad
i iskljuite Grijanje/hladenje prostoraiSpremnik.

1 |Razinu korisnickih prava postavite na Instalater. —
Pogledajte "Mijenjanje razine korisnickih
prava" [» 22].

2 |ldite na [A.3]: Pustanje u pogon >0dzracivanje. | (@z-O

8.24 Za probni rad aktuatora

Conditions: Uvjerite se da je sav rad onemogucen. Idite na [C]: Rad
i iskljuCite Grijanje/hladenje prostoraiSpremnik.
Namjena

IzvrSite probni rad aktuatora za potvrdu rada razlicitih aktuatora.
Primjerice, kada odaberete Crpka, zapocCet ¢e probni rad crpke.

1 |Korisni¢ku razinu dopustenja postavite na Instalater. —
Pogledajte odjeljak "Mijenjanje razine korisnickih
prava" [» 22].

2 |ldite na [A.2]: PuStanje u pogon > Probni rad QO

aktuatora.

3 |Odaberite test s popisa. Primjer: Crpka. Q-0

4 |Odaberite OK za potvrdu. QO

Rezultat: Probni rad aktuatora zapocinje.
Automatski se zaustavlja kada je spreman (30 min).

Za ru¢no zaustavljanje probnog rada: —
QO

1 |U izborniku idite na Zaustavite probni rad.

2 |Odaberite OK za potvrdu. QO

Odaberite OK za potvrdu. QO

Rezultat: Odzracivanje zapocinje. Automatski se
zaustavlja kada zavrsi ciklus odzracivanja.

Za ruéno zaustavljanje odzracivanja: —

1 |ldite na Zaustavi odzracivanje. QO

2 |Odaberite OK za potvrdu. QO

8.2.3 Obavljanje probnog rada

Conditions: Uvjerite se da je sav rad onemogucen. Ildite na [C]: Rad
i iskljuite Grijanje/hladenje prostoraiSpremnik.

1 |Korisni¢ku razinu dopustenja postavite na —
Instalater. Pogledajte odjeljak "Mijenjanje razine
korisnickih prava" [» 22].
Idite na [A.1]: Pustanje u pogon > Probni rad. QO
3 |Odaberite test s popisa. Primjer: Grijanje. QSN ®)
4 |Odaberite OK za potvrdu. QO
Rezultat: Probni rad zapocinje. Automatski se
zaustavlja kada je spreman (30 min).
Za ruéno zaustavljanje probnog rada: —
1 |U izborniku idite na Zaustavite probni rad. QO
2 |Odaberite OK za potvrdu. HQEE®)

INFORMACIJA

Ako je temperatura vanjskog prostora izvan radnog
opsega, jedinica mozda NECE raditi ili mozda NECE
isporuciti nazivni kapacitet.

Za pracenje temperatura izlazne vode i spremnika

Tijekom probnog rada pravilan rad jedinice moze se provijeriti
nadziranjem temperature izlazne vode (nacin grijanja/hladenja) i
temperature spremnika (nacin tople vode za kuc¢anstvo).

Za nadzor temperatura:

Moguci probni radovi aktuatora
= TestzaDodatni grijac

= Testza Pomo¢ni grijac¢ 1

= Testza Pomoéni grijac 2

= Test za Crpka

INFORMACIJA

Prije obavljanja probnog rada uvjerite se da je sav zrak
ispusten. Takoder izbjegavajte smetnje u krugu vode
tijekom probnog rada.

= Testza Zaporni ventil

= Test za Skretni ventil (3-putni ventil za prebacivanje izmedu
grijanja prostora i grijanja spremnika)

= TestzaBivalentni signal
= Testza Izlaz alarma

= Testza Signal za H/G

= Testza Crpka KWV

= Test za Izravna crpka dvozonskog kompleta (dvozonski
komplet EKMIKPOA ili EKMIKPHA)

= Test za Crpka za mijeSanje dvozonskog kompleta
(dvozonski komplet EKMIKPOA ili EKMIKPHA)
= Test za Ventil =za mijeSanje dvozonskog kompleta

(dvozonski komplet EKMIKPOA ili EKMIKPHA)
8.2.5 Za izvodenje programa isusivanja estriha
za podno grijanje

Conditions: Uvjerite se da je sav rad onemogucen. Idite na [C]: Rad
i iskljucite Grijanje/hladenje prostoraiSpremnik.

1 |Razinu korisni¢kih prava postavite na Instalater. —
Pogledajte "Mijenjanje razine korisnickih
prava" » 22].

2 |ldite na [A.4]: Pustanje u pogon > GIP sudenje QO
estriha.
3 |Postavite program isusivanja: idite na Program i QO

upotrijebite zaslon za programiranje su$enja estriha

1 |U izborniku idite na Osjetnici. QO za UFH.
2 |Odaberite informacije o temperaturi. QO
ETBH/X12EF6V+9W DAIKIN Priru¢nik za postavljanje
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9 Predaja korisniku

4 |Odaberite OK za potvrdu. Oce- @,

Rezultat: Program suSenja estriha za podno grijanje
zapocinje. Po zavrSetku rada automatski se
zaustavlja.

Za ru¢no zaustavljanje probnog rada: —

1 |ldite na Zaustavi GIP suSenje estriha. QO
2 |Odaberite OK za potvrdu. QO
NAPOMENA

Zelite li provesti isusivanje estriha za podno grijanje,
obavezno onemoguéite zastitu sobe od smrzavanja
([2-06]=0). Zastita je standardno omogucena ([2-06]=1).
Medutim, zbog nacina rada "instalater na
lokaciji" (pogledajte odjeljak "Pustanje u pogon"), zastita
sobe od smrzavanja automatski ¢e biti onemogucena 12
sati nakon prvog ukljuéivanja napajanja.

Ako isuSivanje estriha ipak treba provesti po isteku prvih
12 sati od uklju€ivanja, ruéno onemogucite zastitu sobe od
smrzavanja namjeStanjem postavke [2-06] na "0" i
OSTAVITE ju u onemogu¢enom stanju sve do zavrSetka
isusivanja estriha. Zanemarivanjem ove napomene moze
se prouzroc€iti pucanje estriha.

NAPOMENA

Da bi isusSivanja estriha za podno grijanje moglo zapoceti,
treba namjestiti sljedece postavke:

« [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
. [4-01]71

9 Predaja korisniku

Kada se =zavrSi probni rad i jedinica ispravno radi, korisniku
obavezno objasnite sljedece:

= UpiSite trenutatne postavke u tablicu postavki instalatera (u
priruénik za rukovanje).

= Provjerite ima li korisnik tiskanu dokumentaciju i zamolite ga/je da
je ¢uva za buducu upotrebu. Obavijestite korisnika da cjelovitu
dokumentaciju moze pronaci na URL-u navedenom ranije u ovom
priru¢niku.

= Objasnite korisniku kako se pravilno upravlja sustavom i §to mora
napraviti u slu€aju problema.

= Pokazite korisniku koje radnje mora obavljati u svrhu odrzavanja
jedinice.

= Upoznajte korisnika sa savjetima za uStedu energije kako je
opisano u priruéniku za rukovanje.

Priruénik za postavljanje DAIKIN
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10 Tehnicki podaci

Dio najnovijih tehni¢kih podataka dostupan je na regionalnoj mreznoj stranici Daikin (s javnim pristupom). Svi najnoviji tehnicki podatci

dostupni su na stranici Daikin Business Portal (potrebna autentifikacija).

10.1 Shema cjevovoda: unutarnja
jedinica

L

3D120613B

Unutarnja jedinica

Lokalno postavljen

IZLAZ vode za grijanje prostora

ULAZNI priklju¢ak za vodu

Crpka

Ekspanzijska posuda

Zaporni ventil, musko-zenski 1"

Magnetski filtar/odvaja¢ prljavstine

Sigurnosni ventil

Odzracivanje

Ispusni ventil

Pomoc¢ni grijac¢

Otpustena matica 1"

Osjetnik protoka

B1PW Osjetnik tlaka vode za grijanje prostora
R1T Termistor (ULAZ vode)
R2T Termistor (pomocni grija¢ — IZLAZ vode)
S1L  Sklopka protoka

—— Navojni spoj

—=>— "Holender" spoj s prosirenjem cijevi

—J—  Brzospojni prikljugak

—e— Zavareni spoj

e —mTQ w0 Q0T WD

w
-
-
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10.2

Shema ozi€enja: unutarnja jedinica

Pogledajte u shemu unutarnjeg ozZicenja isporu¢enu uz jedinicu (unutar pokrova razvodne kutije unutarnje jedinice). Upotrebljavane kratice

navedene su dolje.

Napomene koje treba procitati prije pokretanja jedinice

Engleski

Prijevod

Engleski

Prijevod

Notes to go through before
starting the unit

Napomene koje treba procitati
prije pokretanja jedinice

[J On/OFF thermostat (wired)

[ Termostat za UKLJUCENJE/
ISKLJUCENJE (zi&ani)

[J On/OFF thermostat (wireless) [[J Termostat za UKLJUCENJE/

X1M Glavni terminal ISKLJUCENJE (bezicni)
X2M Terminali vanjskog oZigenja za AC [0 Ext. thermistor [ Vanjski termistor
X5M Terminali vanjskog oZi¢enja za DC [0 Heat pump convector [0 Konvektor toplinske crpke
X6M Terminal za napajanje pomocnog Polozaj u razvodnoj kutiji
grjaca Engleski Prijevod
X7M, X8M Terminal za napajanje dodatnog . ’ . . R
o Position in switch box PoloZaj u razvodnoj kutiji
grijaca
X10M Terminal Smart Grid Legenda
. Uzemljenje A1P Glavna tiskana plocica
——————— Lokalna nabava A2P Termostat za UKLJUCENJE/ISKLJUCENJE
@ Vise mogucénosti oZienja (PC=strujni krug)
= Opcija A3P Konvektor toplinske crpke
Nije ugradeno u razvodnu kutiju A4P Tiskana plocica s digitalnim U/l-jima
—— — A8P Komunikacijska tiskana plocica
Ozi¢enje ovisi o modelu AP MMI (= korisnick ol -
_ = korisni¢ko sucelje spojeno s
L] TISKANA PLOCICA unutarnjom jedinicom) — glavna tiskana
Note 1: Connection point of the |Napomena 1: Tocka priklju¢enja ploCica
power supply for the BUH/BSH |napajanja za pomo¢éni grijac/ A14P Tiskana plocica korisni¢kog sucelja
should be foreseen outside the |dodatni grijac trebala bi se A15P Tiskana plogica prijamnika (beziéni
unit. predvidjeti izvan jedinice. termostat za UKLJUGENJE/ISKLJUGENJE)
Backup heater power supply Napajanje pomoc¢nog grijaca A20P WLAN modul
L16T1 (3~, 230 V, 6 kW) L16T1 (3~, 230 V, 6 kW) A30P Tiskana plocica dvozonskog kompleta za
[06V3 (1N~, 230 V, 6 kW) [06V3 (1N~, 230 V, 6 kW) mijeSanje
COJ6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 |0 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 BSK (A3P) Relej solarne crpne stanice
kW) kW) CN* (A4P) Prikljuénica
User installed options Korisni¢ke opcije DS1(A8P) DIP sklopka
[0 Remote user interface O Ko_risniéko sucelje sluzi kao F1B Osigura& za nadstrujnu zatitu pomoc¢nog
sobni termostat grijaca
[ Ext. indoor thermistor [ Vanjski termistor unutarnje FoB Osigurat za nadstrujnu zastitu dodatnog
temperature grijaca
[0 Ext outdoor thermistor [ Vanjski termistor vanjske F1T Termoosigura& pomoénog grijaca

temperature

[ Digital I/0 PCB

[ Tiskana plogica s digitalnim U/I-
jima

F1U, F2U (A4P)

Osigura¢ 5 A 250 V za tiskanu plocicu s
digitalnim U/l-jima

T - " K1A, K2A Visokonaponski Smart grid relej
[0 Demand PCB [0 Komunikacijska tiskana plocica
- - K1M, K2M Sklopnik pomo¢énog grijaca
[0 Safety thermostat Sigurnosni termostat KaM Skioonik dodat —
opnik dodatnog grijaca
[ Smart Grid Smart grid P 99m
K5M Sigurnosni sklopnik pomoc¢nog grijaca
0 WLAN module WLAN modul
- K*R (A4P) Relej na tiskanoj plogici
O WLAN cartridge Umetak za WLAN
- — - - — M2P Crpka kucne vruce vode
[ Bizone mixing kit Dvozonski komplet za mijeSanje - - -
- - . . M2S 2-putni ventil za hladenje
[0 Domestic hot water tank [0 Spremnik kuéne vruée vode - - —
Main LWT T I - M3S 3-putni ventil za grijanje prostora/ku¢nu
ain emperatura glavne iz avzne vode vruéu vodu
[J On/OFF thermostat (wired) | Termostat za le.ISLJ.UCENJE/ PC (A15P) Krug napajanja
ISKLJUCENUJE (zi¢ani) PHCA (A4P Ulazni k ey —
” azni krug opti¢kog spreznika
[1On/OFF thermostat (wireless) |1 Termostat za UKLJUCENJE/ (A4P) - g vp‘ 9 p’ —
ISKLJUGENJE (beziéni) Q1L Toplinska zastita pomoénog grijaca
O Ext. thermistor O Vanjski termistor Q4L Sigurnosni termostat
[0 Heat pump convector [ Konvektor toplinske crpke Q™D Prekida¢ dozemnog spoja
Add LWT Temperatura dodatne izlazne R1H (A2P) Osjetnik viage
vode R1T (A2P) Termostat za UKLJUCENJE/ISKLJUCENJE
osjetnika temperature u okolini
Priru¢nik za postavljanje DAIKIN ETBH/X12EF6V+9W

36

Daikin Altherma 3 H MT W
4P634879-1 — 2021.03



10 Tehnicki podaci

R2T (A2P) * |Vanijski osjetnik (podni ili u okolini) Engleski Prijevod
R5T Termistor kuéne vruc¢e vode SWB Razvodna kutija
R6T * |Vanijski termistor unutarnje temperature ili (5) Ext. thermistor (5) Vanjski termistor
temperature u okolini SWB Razvodna kUtha
S1S # E\?Vr;wtakt napajanja po preferencijalnoj stopi (6) Field supplied options (6) Lokalno nabavljene opcije
- — 12 V DC pulse detection (voltage |Detekcija impulsa od 12 V DC
828 # |Ulaz impulsa strujomjera 1 supplied by PCB) (napon isporuéuije tiskana
S3S # |Ulaz impulsa strujomjera 2 plogica)
S48 # |Napajanje Smart grid 230 V AC supplied by PCB 230 V AC koje isporucuje tiskana
S6S~S9S * |Digitalni ulazi za ograni¢enje snage ploica
S10S-S11S # |Niskonaponski Smart grid kontakt Bizone mixing kit Dvozonski komplet za mijeSanje
SS1 (A4P) * | Sklopka za odabir Continuous Neprekidna struja
TRA1 Transformator napajanja DHW pump output Izlaz crpke kucne vruée vode
X6M # |Prikljuéna stezaljka za napajanje pomoc¢nog DHW pump Crpka kucne vruce vode
grijaca Electrical meters Strujomjeri
X6M * |Prikljuénica za elektri¢éno napajanje For HV smartgrid Za visokonaponski Smart Grid
dodatnog grijaca For LV smartgrid Za niskonaponski Smart Grid
X7M, X8M Prikljuéna stezaljka za napajanje dodatnog For safety thermostat Za sigurnosni termostat
rijaca
9 J - - — For smartgrid Za Smart Grid
X10M * |Prikljuéna stezaljka za napajanje sustava -
Smart grid Inrush Uklopna struja
X5, XA, XY, Y* Prikljucnica Max. load Maksimalno opterecenje
X*M Prikljuéna stezaljka Normally closed Mirni kontakt

* Opcionalno

# Lokalna nabava

Prijevod teksta na dijagramu ozi¢enja

Normally open

Radni kontakt

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Kontakt sigurnosnog termostata:
detekcija 16 V DC (napon
isporucuje tiskana plocica)

Engleski

Prijevod

Shut-off valve

Zaporni ventil

(1) Main power connection

(1) Spoj glavnog napajanja

Smartgrid contacts

Kontakti Smart Grid

For HP tariff

Za tarifu toplinske crpke

Indoor unit supplied from outdoor |Unutarnja jedinica napaja se s

vanjske

Smartgrid PV power pulse meter

Smart Grid fotonaponski
strujomjer

SWB

Razvodna kutija

Normal kWh rate power supply

Elektricno napajanje po
normalnoj stopi kWh

(7) Option PCBs

(7) Opcionalne tiskane plocice

Only for normal power supply

(standard)

Samo za uobi¢ajeno napajanje
(standard)

Alarm output

Izlaz alarma

Only for preferential kWh rate
power supply (outdoor)

Samo za elektri¢no napajanje po
preferencijalnoj stopi kWh
(vanjska)

Changeover to ext. heat source

Prebacivanje na vanjski izvor
topline

Max. load

Maksimalno opterecenje

Min. load

Minimalno opterecenje

Outdoor unit

Vanijska jedinica

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by

PCB)

Kontakt napajanja po

preferencijalnoj stopi kWh:
detekcija 16 V DC (napon
isporucuje tiskana plocica)

Only for demand PCB option

Samo za opcionalnu
komunikacijsku tiskanu plo€icu

Only for digital I/O PCB option

Samo za opcionalnu tiskanu
plo¢icu s digitalnim U/I-jima

SWB

Razvodna kutija

Use normal kWh rate power

supply for indoor unit

Za unutarnju jedinicu upotrijebite
elektricno napajanje po
normalnoj stopi kWh

Options: external heat source
output, solar pump connection,
alarm output

Opcije: izlaz vanjskog izvora
topline, prikljuéak solarne crpke,
izlaz alarma

Options: On/OFF output

Opdije: izlaz UKLJUCENJA/
ISKLJUCENJA

(2) Backup heater power supply

(2) Napajanje pomoc¢nog grijaca

*hk

Only for

*kk

Samo za

(3) User interface

(3) Korisni¢ko sucelje

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Digitalni ulazi za ograni¢enje
snage: detekcija 12V DC /

12 mA (napon isporucuje tiskana
plocica)

Only for remote user interface

Samo za korisni¢ko sucelje koje
ima funkciju sobnog termostata

Refer to operation manual

Pogledajte priru¢nik za rukovanje

SD card

Utor kartice za WLAN umetak

Solar input

Solarni ulaz

WLAN cartridge

Umetak za WLAN

Solar pump connection

Priklju¢ak solarne crpke

(4) Domestic hot water tank

(4) Spremnik kuéne vruce vode

3 wire type SPST

Tip s 3 zice SPST

Space C/H On/OFF output

Izlaz UKLJUCENJA/
ISKLJUCENJA hladenja/grijanja
prostora

Booster heater power supply

Elektricno napajanje dodatnog

SWB

Razvodna kutija

(8) External On/OFF thermostats

(8) Vanjski termostati za

grijaca E <
Only for ** Samo za and heat pump convector UKLJUCENJE/ISKLJUCENJE i
y konvektor toplinske crpke
ETBH/X12EF6V+9W DAIKIN Priruénik za postavljanje
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Engleski

Prijevod

Additional LWT zone

Dodatna zona temperature
izlazne vode

Main LWT zone

Glavna zona temperature izlazne
vode

Only for external sensor (floor/
ambient)

Samo za vanjski osjetnik (podni
ili okolni)

Only for heat pump convector

Samo za konvektor toplinske
crpke

Only for wired On/OFF
thermostat

Samo za Zi¢ani termostat za
UKLJUCENJE/ISKLJUCENJE

Only for wireless On/OFF
thermostat

Samo za bezi¢ni termostat za
UKLJUCENJE/ISKLJUCENJE

Priruénik za postavljanje
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Shema elektriénog ozi¢enja
Za viSe pojedinosti provjerite ozicenje jedinice.

NAPAJANJE rS:I:A:N,D,AJ{D,NJ P 19 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Napomene:

@ Samo za postavljanje s uobicajenim napajanjem VANJSKA JEDINICA

XIM; L1-L2-L3-N-uzemljenje
ili L-N-uzemljenje

- U slucaju signalnog kabela: ostavite minimalnu udaljenost od energetskih kabela >5 cm
- Dostupni grijaci ovisno o modelu: pogledajte tablicu kombinacija

\ Napajanje jedinice: 5ili 3 Zile
\ 400 Vili 230V + uzemijenje B |

@Samo za postavija |
preferencijainoj stopi kWh :
: Elektriéno napajanie jedinice po preferencialnoj stopi kWh: 5 il 3 Zile le |
11400 Vili 230 V + uzemljenje

I

X1M: 1-2-3-uzemljenje

1 Elektiéno napajane po nomalnojstop Kilh za unutamju edincu: 2 ile

-—
I
|
1230V | o
4Zile
I
KALNA—NABAVA T LOKALNA NABAVA
‘@ ; UNUTARNJA JEDINICA r ;
I . .
w (" XIN: 123 0zemene. - - - - - - - - Nl ;7””7W””77”W”W”?E‘fmﬂajﬁpﬁaﬂj;
[ VR ! - | '
i MEXC) 1, 2dle. | [idacpaama | i
X2M: 7-9 . T !
! Wazalama [ 7 T30y 7 H
I 1 ! v
o Yol 56 i AdP: X1-X2 : si : i :
i Samo za HV Smart Grid I n R Ly 2zie ., 1 [Vanjskiizvor topline (npr. bojler) .
! Smart Grid Kontakt K1A ! aniskog i i T - 7 [
I 1 vanjskog izvora opline ! signal | I
w X5M: 910 | ! w i
v e ________ Yy | ! !
| | ! | i
! | Y. ! .. ! !
| [SratGaEeic Xi0M: 12 ! . d"“f(-z}(ﬂz % iy |tz ks ot | i
! | ladenje/grijanje |
! ! Ukfucen/ISKLJU o | 20V ! n
! j | | Samoza opciju EKSRP4A h
| i apvaye | 2 3l i ) H
| i XoM: 79 [ Zre /1| BSK: A3P: 1-2 solami zapor "
! ! Solarni ulaz P 20V 7 H
i ! I I
e e g
xom12 bty g2ate . ,  [Cirkuaciska crpka kucne vruce vode | !
v !
I
! i 2-putni ventil i
! o | |
'@ o NOventl:XoM:21-28 | 1, 2zl ) 1 [WM2Szanatinhiedena !
1~ Napajanje pomocnog grijaca (6 kW): 4ili3zle 1 X6M: L1-L2-L3+uzemljenje NC ventil: X2M: 21-29 - 20V 7| 1
i 230 V+uzemlienje - h ML LA lenj | | |
N ! B e |
'@ " X5M:5:6 : /;/ 2 /;/ | [[Uaz mpuisa 1 |@ h
| . . | 30 N | signal i b
: Napajanje pomotnog griaca (619 H): 5zila ] XM LL2A3N + uzenifene | 9 I — - 1
400 V + uzemljenje " 1 ! 1 Samo za HV Smart Grid @ 1 !
L ) ! 1" [ Smartgrid kontakt K2A o
OPCIONALNI DIJELOVI (*KHW?*) | | l N
I | i I
T 1 ! ! !l SamozalVSmaGid A o
| - . - ! X8M: L-N+uzemljenje I "
! Napajanje dodatnog grijaca (3 kW): ! SE\e I 0 I i t%*rl_uazemljeln]ej . ! : } Smartgrid kontakt S11S @ i
! Q0Vii230V+uzemferie = ; ! i l ! 1" i
! (F28) [y | Sklopnik dodatng grata I-‘—‘ ! E VAL ! ! i
| 7 I | XM: 11a | 23ile ! [Uazimpi o2 @\ i
1| Spremnik kucne vruce vode | | X5M: 34 /i - Y/ [z impulsa | i
| | ——f AIP:X31A T signal T '
| | 3l | i —— - é L
! |Dodatm grifac Q2L |_| X6M | # L J36x2s | A XV L+ wzemier ! 11 | Smartgrd strjomer | §
: ' AV : | y
| | | | SIS SSSSIIIICIIIIIIICCIoIIIIIIICC,
| Ve | OPCIONALNI DIO
1 |[Ré temistor 2 tempertur vode VR R PUAN pm========== T vt i
| | | . |
| | | 5 |
2 Zl
! X5M: 7-8 : /;/ — ,;/ [ Vanjski termistor (unutra ifi vani) | |
i I signal | I
e e 0 AR S e n
| | ! |
I o I I I
1+ |M3S (kad se postavi *KHW 3zile 2 I |
! Odab(lr kucnepvruce vode - )podno grijanje /;;/ > 33 v /;;/ ;gﬁﬂu 1314 | !
| | | | Vanjski sobm termostat/konvektor toplinske crpke (glavna i/ili dodatna zona) ~ OPCIONALNI DIO
e [ a |
Fe—————=—=—=————— N P 1
| @ |3 7ile za hladenjelgrianje " Saimoza KRTW i I
! ‘ RIS ! 22Zile samo za grijanje | | ! 1
. - B glavna; X2M: 30-34- /L /L - XAM:
i ;|U‘az R S | ! AP g || dotana X 303a e [y | EATRC T | | |
i 7 T : P ! i ! ! !
! — | v ! ! fe=========-—-—| SEa e~ A m e — S ——— fmm e 1
! 1[Viaz zahteva za snage2 |y | 2ol 4| age: xeot:25 1 0} | 53laza hladenjelgrianje | Samoza "KRTR (bezicni sobni termostat) 1 sl Samo za *KRTETS "
o 17 signal | 7 I | ! 4zilesamozagrjane 1 | (3muklubeno) "
[ : — ! 2% | i | glavna; X2M: 30-31-34-35 ! | A15P: XM H-Ccom| £, | p2P: Xtm: 13 ) R2T Vanjski osjetnik "
! ‘|U\az zahtieva za snaged |y | ae 24 ASP: X801M:35 1 idodatna: X2M: 30-31-34a-35a | signal ™| XM: LN R signal (podne il okolne) 0
L P Vsl I ! ! | I
| ; — i I L |
1 1[Ulaz zahtieva za ogranicenje snage 4 |y ! 2zle | 2| ngp: xa01M: 45 ! [l Hly (i B ittty iuaivin it T T TTTTT T ‘i
! :| 7 S 7 ! :@ Iavng: XZM: 3035 Ly ! Samo za konvektor toplinske crpke : !
\fT--oooooooooooooooooooie----- B Rt : i dodatna: X2M: 30-35a/ 1 7/ 4 File | 3P |‘ |
| ! | |
OPPLO,N,A':N',DJQ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ! } glavna i dodatna: X2M: 3-4 Wﬁ } i
| Samo za WLAN modul | o e ] |
I I
U [nap 2 i y ! Sano za sudel ] dnoss |
! ! 23ile ! Samoza sucelje za upraviianje ugodnoscu !
i Samo za dvozonski komplet za mijesanje X6M: 11-12 : i 2X275 ,;’ : [ aap:p1p2 oo sudelie i
! |A30P: 7o ! komunikacija ! !
| | | :
. | S
! 4D133018B
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