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1 O dokumentacii
1.1 Informacie o tomto dokumente

Cielovi pouzivatelia

Opravneni instalatori

Dokumentacia

Tento dokument je sucastou dokumentacie. Cela dokumentacia
zahfnha tieto dokumenty:

= VSeobecné bezpecnostné opatrenia:

= BezpecCnostné opatrenia, ktoré sa musia precitat pred
inStalaciou

= Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)

= Navod na instalaciu vnutornej jednotky:

= Pokyny na inStalaciu

= Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)

= Navod na instalaciu vonkajsej jednotky:

= Pokyny na inStalaciu

= Format: Vytlacok (v baleni vonkajSej jednotky)

= Referenéna priru¢ka instalatora:

= Priprava instalacie, osved€ené postupy, referen¢né udaje...

= Format: Digitalne subory na stranke http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

= Doplnok pre volitelné prisluSenstvo:

= Dalsie informacie o instalacii volitelného prislusenstva

= Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky) + Digitélne subory
na stranke http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

Najnovsie zmeny dodanej dokumentacie mézu byt k dispozicii na
regionalnej webovej lokalite spolo¢nosti Daikin alebo u predajcu.

Jazykom pbvodnej dokumentacie je angli¢tina. VSetky ostatné
jazyky su preklady.

Technické udaje

= Podmnozina najnovsSich technickych udajov je k dispozicii na
regionalnej webovej stranke Daikin (verejne pristupne;j).

= VSetky najnovsie technické udaje su k dispozicii na extranete
Daikin (pozadovana autentifikacia).

EHBH/X04+08DA
Daikin Altherma — nizkotepelny systém Split
4P495266-1B — 2017.12
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4 InStalacia

UPOZORNENIE

S cielom zarugit Uplné uzemnenie jednotky vzdy pripojte
zdroj napajania zalozného ohrieva¢a a uzemnovaci kabel.

Model (elektrické Pripojenia elektrického napajania
napajanie) zalozného ohrievaca

Vykon zalozného ohrievaca sa mdze menit v zavislosti od modelu
vnutornej jednotky. Elektrické napajanie musi zodpovedat vykonu
zalozného ohrievaca, ako je uvedené v nasledujucej tabulke.

Typ Vykon Elektrické | Maximalny Z,
zalozného | zalozného | napajanie aktualny
ohrievac¢a | ohrievaca prud
*6V 2 kW 1N~ 230V 9A —
4 kW 1N~ 230V 17 A@®) 0,22 0Q
6 kW 1N~ 230V 26 AP®) 0,220Q
2 kW 3~230V 5A —
4 kW 3~230V 10A —
6 kW 3~230V 15A —
oW 3kw 3N~ 400V 4A —
6 kW 3N~ 400V 9A —
9 kW 3N~ 400V 13A —

*6V (1N~ 230 V) Lol l6 \ha

(@)

(b)

Zariadenie vyhovujuce norme EN/IEC 61000-3-12
(eurépska/medzinarodna technicka norma, ktora uréuje
limity pre harmonicky prad vytvarany zariadenim
pripojenym k nizkonapatovym verejnym sietam so
vstupnym prudom >16 A a <75 A v jednej faze).

Toto zariadenie vyhovuje norme EN/IEC 61000-3-11
(eurépska/medzinarodna norma, ktora urcéuje limity pre
zmeny napatia, kolisanie napatia a kmitania vo verejnych
nizkonapatovych systémoch pre zariadenia s menovitym
pradom <75 A) za predpokladu, Ze impedancia systému
Z,,; je mensia alebo rovna Z,, v bode rozhrania medzi
elektrickym napajanim pouzivatela a verejnym systémom.
Povinnostou inStalatora alebo pouzivatela zariadenia je
zabezpecdit, v pripade potreby aj konzultaciou

s prevadzkovatelom distribu¢nej siete, aby bolo zariadenie
pripojené len na elektrické napajanie s impedanciou
systému Z,,, mensou alebo rovnou Z,.

Pripojenie elektrického napajania zalozného ohrievaca:

|
F1B

Kabel namontovany vo vyrobe pripojeny ku stykacu
zalozného ohrievaca vnutri rozvodnej skrine (K5M pre
modely *6V a *9W)

- | i
BovAc” L @
*6V (3~ 230 V)
-
!
ssore |||
2ovac L1 L2 13 @
“QW (3N~ 400 V) N \Ie |14
K5Mj1'" 5 g"jls ®
SWB
X6M

Hﬂe

b Vedenie na mieste inStalacie (pozrite si tabulku nizSie)
3N
4OOVAC L1 L2 L3 N 49
F1B Prepéatova poistka (dodava zakaznik). Odpori¢ana poistka
pre modely *6V a *9W: 4-pdlova; 20 A; krivka 400 V;
vypinanie triedy C.
K1M  Styka¢ (v rozvodnej skrini)
K5M  Bezpecnostny stykac (v rozvodnej skrini)
Q1DI  Isti¢ uzemnenia (dodava zakaznik)
SWB Elektricka rozvodna skrifia
X6M  Svorka (dodava zakaznik)
EHBH/X04+08DA Navod na instalaciu

Daikin Altherma — nizkotepelny systém Split
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