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INTRODUÇÃO

Informações gerais

Obrigado por ter adquirido este tanque de água quente doméstica.

O tanque de água quente doméstica EKHWE, que integra um
aquecedor eléctrico de apoio de 3 kW, tem de ser ligado à unidade.
O tanque de água quente doméstica está disponível em três
tamanhos. 150, 200 e 300 litros. Todos os modelos são para
montagem no chão, excepto o modelo EKHWET150A3V3 de 150
litros, que é para montagem na parede. Os modelos de 200 e de
300 litros também estão disponíveis em versões de 400 V.

Âmbito deste manual

Este manual de instalação descreve os procedimentos de
desembalagem, instalação e conexão dos tanques de águas
quentes doméstricas EKHWE.

Identificação do modelo

ACESSÓRIOS

Acessórios fornecidos com o tanque de água quente 
doméstica

Consulte a figura 1

GARANTIA

EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3
EKHWE200A3V3 EKHWE200A3Z2
EKHWE300A3V3 EKHWE300A3Z2

Tanque de água quente doméstica para o sistema 
de bomba de calor ar-água Manual de instalação

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE ANTES DE
PROCEDER À INSTALAÇÃO. MANTENHA ESTE
MANUAL NUM LOCAL ACESSÍVEL PARA FUTURAS
CONSULTAS.

A INSTALAÇÃO OU FIXAÇÃO INADEQUADAS DO
EQUIPAMENTO OU DOS ACESSÓRIOS PODE
PROVOCAR CHOQUES ELÉCTRICOS, CURTO-
CIRCUITOS, FUGAS, INCÊNDIOS OU OUTROS DANOS
NO EQUIPAMENTO. ASSEGURE-SE DE QUE UTILIZA
APENAS ACESSÓRIOS FABRICADOS PELA DAIKIN,
ESPECIFICAMENTE CONCEBIDOS PARA SEREM
UTILIZADOS COM ESTE EQUIPAMENTO E ASSEGURE-
SE DE QUE SÃO INSTALADOS POR UM
PROFISSIONAL QUALIFICADO.

SE TIVER DÚVIDAS SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE
INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO, CONTACTE SEMPRE O
SEU REPRESENTANTE DAIKIN PARA OBTER
ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES.

A UNIDADE DESCRITA NESTE MANUAL FOI
CONCEBIDA EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALAÇÃO
INTERIOR, COM TEMPERATURAS AMBIENTES NA
GAMA 0°C~35°C.

EK HWE (T) 150 A 3 V3

Tensão do aquecedor de apoio
V3 = 1P, 230 V
Z2 = 2P, 400 V (apenas nos 
modelos de 200 l e de 300 l)

Capacidade do aquecedor de 
apoio: 3 kW

Série

Capacidade de armazenamento, em litros

T = montagem de parede; outro valor = instalação no chão

Tanque de água quente esmaltado

Kit europeu

1 Termístor + fio de ligação (12 m)

2 Ligação contactor-fusível

3 Parafuso de fixação do contactor

4 Parafuso auto-roscante

5 Manual de instalação

6 Válvula de 3 vias (Rp 1")

7 Motor da válvula de 3 vias

A garantia não será válida se:

� não estiver instalada uma válvula de segurança
(pressão máxima: 10 bar);

� tiver ocorrido um nível anormal de corrosão, por não
terem sido instalados acoplamentos dieléctricos;

� tiverem sido efectuadas ligações eléctricas
incorrectas;

� tiver sido aplicada corrente eléctrica à unidade antes
de a abastecer com água;

� a manutenção tiver sido insuficiente, em particular se
não for inspeccionado o ânodo de 2 em 2 anos e
substituído quando necessário.
EKHWE150~300A3V3 + EKHWE200+300A3Z2
Tanque de água quente doméstica para o sistema de bomba de 
calor ar-água
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INSTALAÇÃO DO TANQUE DE ÁGUA QUENTE 
DOMÉSTICA EKHWE

Caso haja pouco consumo de água quente doméstica (por ex., em
moradias de férias ou em casas vazias ou de ocupação ocasional), a
instalação do tanque de água quente doméstica deve incluir uma
bomba de recirculação.

� A bomba de recirculação pode ter controlo horário,

� a bomba de recirculação tem de assegurar que o volume total
de água do tanque de água quente doméstica é recirculado
1,5 vezes por hora,

� e a bomba de recirculação tem de funcionar (ou estar
programada para circular) continuamente durante pelo menos
2 horas por dia.

Caso as tubagens de água locais sejam muito extensas, entre o
tanque de água quente doméstica e o ponto de saída da água
quente (chuveiro, banheira, etc.), pode levar mais algum tempo até
aí chegar a água quente proveniente do tanque.

Se necessário, ligue uma bomba de recirculação entre o ponto de
saída da água quente e o orifício de recirculação existente no tanque
de água quente doméstica.

Componentes principais

� O sistema  completo foi
concebido para permitir a combinação de um tanque

 de água quente doméstica.
Caso se utilize outro tanque em combinação com a
unidade , a Daikin não pode
assegurar o bom funcionamento nem a fiabilidade do
sistema. Consequentemente, a Daikin não pode
conceder qualquer garantia ao sistema nesta
situação.

� O equipamento não se destina a ser utilizado em
ambientes onde haja gases potencialmente
explosivos.

� A qualidade da água quente doméstica tem de estar
conforme à directiva EN 98/83  EC.

� Deve ser instalado um dispositivo de drenagem na
conexão de água fria do tanque de água quente
doméstica.

� Por motivos de segurança, não é permitido acrescen-
tar etilenoglicol ao circuito de água. Se fosse
acrescentado etilenoglicol, tal poderia originar a
contaminação da água doméstica, em caso de
eventual fuga na serpentina do permutador de calor.

� É importante que a capacidade de armazenamento
do tanque de água quente doméstica seja suficiente
para as flutuações normais diárias no consumo de
água quente doméstica, sem queda da temperatura
de saída da água durante a utilização.

� Tenha o cuidado de assegurar que, em caso de
fugas, a água não possa causar qualquer dano ao
espaço de instalação e sua envolvente.

� O ânodo deve ser inspeccionado pelo menos de 2 em
2 anos e, se necessário, substituído.

� Deve ser instalada uma válvula de segurança
(pressão máxima: 10 bar) no tanque de água quente
doméstica.

1 Conexão de água fria

2 Conexão de água quente

3 Bomba de recirculação 
(fornecimento local)

4 Válvula de retenção 
(fornecimento local)

1

2 3

4

1 Ânodo

2 Conexão de água quente (3/4" MBSP)(a)

(a) MBSP = Male British Standard Pipe (normas britânicas de tubagem – macho)

3 Ligação da válvula de segurança (1/2" MBSP)(a)

4 Caixa de distribuição

5 Orifício de recirculação (3/4" MBSP)(a)

6 Encaixe do termístor

7 Entrada do permutador de calor (3/4" FBSP)(b)

(b) FBSP = Female British Standard Pipe (normas britânicas de tubagem – fêmea)

8 Serpentina do permutador de calor

9 Saída do permutador de calor (3/4" FBSP)(b)

10 Conexão de água fria (3/4" MBSP)(a)

11 Orifício de termístor, para utilização com o kit solar opcional. 
Consulte o manual de instalação EKSOLHWAV1.

12 Elemento eléctrico de aquecimento

13 Friso de inspecção

14 Corte térmico

15 Entrada de cabos da unidade

16 Entrada de cabos para utilização com o kit solar opcional.

2

1

1 Chuveiro

2 Bomba de 
recirculação

A
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Nota: s— s‹o apresentadas as liga•›es locais relevantes.

� Apenas para as unidades EKHBH/X

� Apenas para as unidades EDH, EBH, EDL e EBL

ENTRADA EM SERVIÇO

Antes de ligar a corrente eléctrica à unidade, certifique-se de que:

� a unidade está abastecida de água;

� o sensor do cabo do termístor está montado correctamente no
encaixe do termístor;

� está instalada uma válvula de segurança.

Verifique o funcionamento da válvula de 3 vias: certifique-se de que,
quando a unidade se encontra no modo de água doméstica, envia
água quente para o tanque; quando se encontra em modo de
aquecimento ambiente, envia água para as tubagens de
aquecimento (sinta os tubos com a mão).
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MANUTENÇÃO

Para garantir uma disponibilidade excelente da unidade, têm de ser
realizadas uma série de verificações e inspecções na unidade a
intervalos regulares.

1 A válvula de segurança deve ser colocada em funcionamento
regularmente, para retirar depósitos de calcário e para verificar
se não está encravada.

2 Uma vez por ano: retirar incrustações

Conforme a água e a temperatura regulada, podem ocorrer
incrustações no permutador de calor e no aquecedor de apoio,
dentro do tanque de água quente doméstica.

Isto restringe as transferências de calor e pode avariar o
aquecedor de apoio. Por este motivo, remova as incrustações
do aquecedor de apoio e do permutador de calor.

3 De 2 em 2 anos: ânodo.

Verifique se o ânodo não se deteriorou. Se o diâmetro do ânodo
tiver diminuído 10 mm ou mais, substitua-o (diâmetro original:
33 mm).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Esta secção fornece informações úteis para diagnosticar e corrigir
determinados problemas que possam ocorrer na unidade.

Recomendações gerais

Antes de iniciar o procedimento de detecção de problemas, execute
uma inspecção visual completa da unidade e procure defeitos
óbvios, tais como conexões soltas ou ligações eléctricas defeituosas.

Antes de contactar o seu representante local, leia este capítulo
cuidadosamente, pois poupar-lhe-á tempo e dinheiro.

Se algum dispositivo de segurança tiver sido activado, pare a
unidade e descubra porque é que esse dispositivo foi activado antes
de o reinicializar. Os dispositivos de segurança não podem, em
circunstância alguma, ser contornados, nem alterados para um valor
diferente do regulado na fábrica. Se não conseguir descobrir a causa
do problema, contacte o seu representante local.

Sintomas genéricos

Sintoma 1: Não corre água das torneiras de água quente

Sintoma 2: Corre água fria das torneiras de água quente

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações do tanque de água quente doméstica

� Antes de realizar qualquer actividade de manutenção
ou reparação, desligue sempre o disjuntor no painel
de alimentação e retire os fusíveis ou abra os
dispositivos de protecção da unidade.

� Apenas para as EKHBH/X

Antes de iniciar qualquer actividade de manutenção
ou de reparação, certifique-se também de que a
alimentação da unidade de exterior está desligada.

Não recorra a ferramentas metálicas afiadas nem a ácidos
fortes para remover as incrustações. Utilize apenas
agentes de limpeza e remoção de incrustações disponí-
veis no mercado, para superfícies de cobre e esmaltadas.

Depois de retirar as incrustações, passe um jacto de água
pelo tanque de água quente doméstica.

É da máxima importância que o ânodo faça com contacto
com o tanque de água quente doméstica. Por este motivo,
depois de substituir o ânodo ou efectuar outras
intervenções técnicas, certifique-se de que o ânodo ficou
ligado ao parafuso de terra.

Ao realizar uma inspecção no painel de alimentação ou na
caixa de distribuição da unidade, certifique-se sempre de
que o disjuntor da unidade está desligado.

CAUSAS POSSÍVEIS MEDIDAS DE RESPOSTA

Está cortado o abastecimento geral 
de água.

Verifique se todas as válvulas de 
fecho do circuito de água estão 
completamente abertas.

CAUSAS POSSÍVEIS MEDIDAS DE RESPOSTA

Algum interruptor térmico foi 
activado

• Verifique os interruptores e 
reinicialize-os.

• Regule o termóstato da água quente 
doméstica, na unidade, para ≤75°C.

• Verifique se o termístor está 
instalado correctamente no 
respectivo encaixe.

A unidade não está a trabalhar. Verifique o funcionamento da 
unidade. Consulte o manual 
fornecido com a unidade.
Caso desconfie de possibilidade de 
avaria, contacte o seu representante 
local.

EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3V3 EKHWE300A3Z2

Volume 150 l 150 l 200 l 200 l 300 l 300 l
Volume do permutador de calor 
interno 2 l 2 l 3 l 3 l 3 l 3 l

Dimensões gerais (Ø x A) 545 x 1150 mm 545 x 1150 mm 545 x 1525 mm 545 x 1525 mm 660 x 1525 mm 660 x 1525 mm
Alimentação do aquecedor de apoio 230 V 50 Hz 1P 230 V 50 Hz 1P 230 V 50 Hz 1P 400 V 50 Hz 2P 230 V 50 Hz 1P 400 V 50 Hz 2P
Aquecedor de apoio, corrente de 
funcionamento 13 A 13 A 13 A 7,5 A 13 A 7,5 A

Aquecedor de apoio, capacidade 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW
Ligações Consulte "Componentes principais" na página 2
Peso (vazio) 80 kg 82 kg 104 kg 104 kg 140 kg 140 kg
Montagem Chão Parede Chão Chão Chão Chão
Pressão máxima 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Temperatura máxima da água 
quente doméstica 75°C 75°C 75°C 75°C 75°C 75°C

Temperatura máxima através do 
permutador de calor 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C 110°C
EKHWE150~300A3V3 + EKHWE200+300A3Z2
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