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2 Informace o krabici

= Dodatek k navodu pro volitelné vybaveni:
= Doplriujici informace o zpusobu instalace volitelného vybaveni

= Format: Papirovy vytisk (ve skfini jednotky) + Soubory v
digitalni podobé naleznete na strankach http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Nejnovéjsi revize dodané dokumentace mohou byt k dispozici na
mistnich internetovych strankach Daikin nebo u vaseho prodejce.

Puvodni dokumentace je napsana v anglictiné. Ostatni jazyky jsou
preklady.
Technické udaje

» Podsoubor nejnovéjsich technickych udaju je dostupny na
regionalnim webu Daikin (pfistupny vefejné).

= Uplny soubor nejnovéjsich technickych udajt je dostupny na
extranetu Daikin (vyzaduje se ovéfeni).
Online nastroje

Kromé souboru dokumentt jsou technikiim k dispozici nékteré online
nastroje.

= Heating Solutions Navigator

= Digitalni sada nastrojl, ktera nabizi riizné nastroje k usnadnéni
instalace a konfigurace systéma topeni.

= Pro pfistup k Heating Solutions Navigator je zapotfebi
registrace na platformé Stand By Me. Vice informaci naleznete
na strance https://professional.standbyme.daikin.eu/.

= Daikin e-Care

= Mobilni aplikace pro instalacni a servisni techniky umoznuje
registrovat, konfigurovat a odstrafiovat problémy u systému
topeni.

= Tuto mobilni aplikaci je mozné stahnout pro zafizeni iOS a
Android pomoci QR kédu uvedenych nize. Pro pfistup k
aplikaci je nutna registrace na platformé Stand By Me.

App Store

2 Informace o krabici

21 Vnitini jednotka

211 Sejmuti prislusenstvi z vnitini jednotky

~

\_

Uzaviraci ventil s integrovanym filtrem

Pojistny ventil (pfipojovaci sou¢asti pro montaz na horni
¢ast vyrovnavaci nadoby solanky)

Vyrovnavaci nadoba solanky

Dalkovy venkovni snimac¢ (s instalacnim navodem)
Kabel pro dalkovy venkovni snima¢ (40 m)
O-krouzky (nahradni dily pro uzaviraci ventily hydro
modulu)

Energeticky Stitek

V8eobecna bezpec€nostni opatieni

Dodatek k navodu pro volitené vybaveni

Instalaéni navod

Navod k obsluze

To

-0 Q0

R = T Q

21.2 Manipulace s vnitini jednotkou

PFi manipulaci s jednotkou je tfeba dbat nasledujicich pokynu:

é Wy \,‘/ h* II

= Jednotka je tézka. K manipulaci s ni je zapotrebi alespori 2 osob.

= K prepravé jednotky pouzijte vozik. Pouzijte vozik s dostate¢né
dlouhou vodorovnou listou, vhodny k pfepravé tézkych predméta.

= P¥i pfepravé jednotky udrzujte jednotku rovné.

= K manipulaci s jednotkou pouzijte drzadla na zadni strané.

i

= Pokud chcete prendSet jednotku do schodd ¢&i ze schodi,
odstrafite  hydro  modul.  Podrobnéj$i  informace  viz
"3.2.2 Odstranéni hydro modulu z jednotky" na strance 7.

= Pfi pfepravé jednotky do schodli ¢&i ze schodid se doporucuje
pouzit zdvihaci pasy.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1 — 2019.02
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3 Instalace jednotky

3

3.1

3.1.1

Instalace jednotky

Priprava mista instalace

Pozadavky na misto instalace pro vnitini
jednotku

= Méjte na paméti nasledujici instalacni pokyny:

[=}

(=]
A fomrYow-Yowe)
000 @ °
i 2500 (g : 2
2600
(mm)
INFORMACE
Mate-li omezeny prostor pro instalaci a potfebujete
nainstalovat  volitelnou soupravu EKGSPOWCAB

(= napdjeci kabel pro oddélené napajeni), pfed instalaci
jednotky do koneCné pozice odstrarite panel na levé
strané. Viz "3.2.1 Otevfeni vnitfni jednotky" na
strance 6.

= Vnitfni jednotka je navrZzena pouze pro vnitfni instalaci a pro
teploty okoli v rozmezi 5-35°C.

Zvlastni pozadavky pro R32

Vnitfni jednotka obsahuje interni okruh chladiva (R32), avSak vy
NEMUSITE vést zadné mistni potrubi chladiva ani chladivo pinit.

Celkova napli chladiva v systému je <1,842 kg, takze pro systém
NEPLATI 2adné poZadavky na instalaéni mistnost. Mé&jte vSak na
paméti nasledujici pokyny a bezpec¢nostni opatfeni:

A

VYSTRAHA
= Nepropichujte ani nespalujte.
= NepouZivejte zadné prostfedky pro odmrazovani nebo
Cisténi zarizeni, kromé téch, jez jsou doporuceny
vyrobcem.

= Méjte se na pozoru pred chladivem R32, které nemaji
zadny zapach.

A

VYSTRAHA

Tento spotiebi¢ musi byt ulozen tak, aby se zabranilo
mechanickému poskozeni, v dobfe vétrané mistnosti bez
nepretrzit€ pouzivanych zdroji zapaleni (napriklad:
otevieny ohen, plynovy spotfebi¢ nebo elektricky ohfivac).

A

VYSTRAHA

Zajistéte, aby instalace, testovani a pouzité materiall
splfiovaly prislusné pokyny Daikin a legislativu, napriklad
narodni predpisy pro plynové instalace a byly provedeny
pouze autorizovanymi osobami.

3.2

3.21

Otevreni a zavieni jednotky

Otevieni vnitini jednotky

@ POZNAMKA

U standardni instalace obvykle NENI potfeba ziskat pfistup
k vnitfnim &astem jednotky. Pfistup k vnitfnim castem
jednotky nebo rozvadécim skfikam je nutné POUZE
pokud chcete nainstalovat dalsi volitelné soupravy. Dalsi
informace, viz instalacni navod pro konkrétni volitelnou
soupravu nebo nize.

Ziskani pristupu k vnitinim ¢astem jednotky

1 Odstrarite predni panel.

2 COdstrarite panel uZivatelského rozhrani. Oteviete zavésy na
horni strané a posurite horni panel nahoru.

@ POZNAMKA

Pokud odstranite panel uzivatelského rozhrani, odpojte
také kabely ze zadni strany panelu, aby nedoslo k jejich
poskozeni.

3 Pokud je to nutné, sejméte Celni panel. To je napfiklad nutné
pokud chcete z jednotky odstranit hydro modul. Podrobné&jsi
informace viz "3.2.2 Odstranéni hydro modulu z jednotky" na
strance 7.

Instalaéni navod
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3 Instalace jednotky

4 \V pfipadé, Zze chcete nainstalovat volitelnou soupravu
EKGSPOWCAB (= napdjeci kabel pro oddélené napajeni),
odstranite také panel na levé strané. Viz také "5.3 Pfipojeni
hlavniho zdroje napajeni" na strance 13.

¥ \

Otevieni krytu rozvadéci skrinky vnitini jednotky

5 Otevrete rozvadéci skfifku technika nasledujicim zptsobem:

%

%

AN

AINNNNN
AT

6 V pfipadé, Ze musite nainstalovat dalSi volitelné moznosti
vyzadujici pfistup hlavni rozvadéci skfifice, odstrarte kryt
hlavni rozvadéci skfirfiky nasledovné:

3.2.2 Odstranéni hydro modulu z jednotky

Odstranéni hydro modulu je nutné pouze pro snadnéj$i prepravu
nebo servis jednotky. Odstranéni hydro modulu vyznamné snizi
hmotnost jednotky. Diky tomu se bude s jednotkou snadngji
manipulovat.

1 Otevfete nasledujici (viz "3.2.1 Otevieni vnitfni jednotky" na

strance 6):
1 |Panel uzivatelského rozhrani
2 |Predni panel 1
2

2 Odstrarite izolaci z uzaviracich ventild uvolnénim popruhl se
suchym zipem na zadni strané ventilG.

, = = —

\

IR\ a A
- o]
| |

3 Odstrarite spony, které drzi ventily na misté.

4 Odpojte potrubi.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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3 Instalace jednotky

4x

6 Odpojte konektory vedouci z hydro modulu k hlavni rozvadéci
skfini nebo k jinym mistim. Vedte vodi¢e pres prdchodky v
hornim krytu hydro modulu.

7 Odstrafite horni kryt hydro modulu. Muzete nadzdvihnout
odpojené potrubi, abyste ziskali snadnéjsi pfistup ke Sroublm,
a odstrarite samotny kryt.

8 Odstrarite Srouby, které upevnuji hydro modul ke spodni desce.

9 Zvednéte neodpojené potrubi a pomoci drzadla na pfedni ¢asti
modulu opatrné vysurite modul ven z jednotky. Ujistéte se, Ze
modul zGstane vodorovné a nebude se naklanét dopredu.

UPOZORNENI

Hydro modul je téZzky. K manipulaci s nim je zapotfebi
alespor dvou osob.

@ POZNAMKA

Dbejte, abyste bé&hem procesu demontaze neposkodili
zadnou izolaci.

Odstranéni po prvni instalaci

Pokud jiz byly naplnény okruhy vody a solanky, kromé kroku

popsanych vySe vyzaduje postup odstranéni hydro modulu dalsi

kroky:

1 Zaviete uzaviraci ventily otoCenim pacek prfed odpojenim
potrubi.

[ ]
Y

4x

2 Pred vysunutim modulu vypustte zbyvajici vodu z hydro
modulu. Pro urychleni vypousténi oteviete odvzduSnovaci
ventily vody a solanky v horni ¢asti modulu.

Instalaéni navod
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4 Instalace potrubi

o °
Qo oQ
Lu> ? A
= - =] =
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29 [oy=——= © ———0l 07

a Vypoustéci ventil vodniho okruhu
b Vypoustéci ventil solanky

¢ Odvzdus$novaci ventil solanky

d Odvzdu$novaci ventil vody

3.23 Uzavieni vnitini jednotky

1

w

N o g b~

Pokud je té vhodné, znovu nasadte levy bo¢ni panel.
Pokud je té vhodné, znovu umistéte hydro modul.

Pokud je té vhodné, zaviete kryt hlavni rozvadéci skfinky a
znovu nasadte predni panel.

Zavrete kryt rozvadéci skfiriky pro instalacni techniky.
Znovu zapojte kabely k panelu uzivatelského rozhrani.
Opét nasadte panel uzivatelského rozhrani.

Znovu namontujte predni panel.

POZNAMKA

PFi zavirani krytu vnitfni jednotky dbejte na to, abyste
NEPOUZILI vétsi dotahovaci silu nez 4,1 Nem.

3.

3 Montaz vnitini jednotky

3.31 Instalace vnitini jednotky

1

Zvednéte vnitfni jednotku z palety a umistéte ji na podlahu. Viz
"2.1.2 Manipulace s vnitfni jednotkou" na strance 5.

PFipojeni odtokové hadice k mistnimu odtokovému potrubi. Viz
"3.3.2 PfFipojeni odtokové hadice k mistnimu odtokovému
potrubi" na strance 9.

Posunte jednotku do pozadované polohy.

Upravte vySku 4 vyrovnavacich nozek na vnéj§im ramu k
vyrovnani nerovnosti podlahy. Maximalni povolena odchylka je
1°.

@ POZNAMKA

NENAKLANEJTE jednotku dopredu:

v

0°.

@ POZNAMKA

Aby se zabranilo poSkozeni konstrukce jednotky, jednotku
presouvejte POUZE pokud jsou vyrovnavaci nozky v

@ POZNAMKA

Pro optimalni snizeni hluku peclivé zkontrolujte, zda neni
zada mezera mezi spodni ramem a podlahou.

3.3.2 Pripojeni odtokové hadice k mistnimu
odtokovému potrubi

Béhem chlazeni nebo pfi nizkych teplotach solanky se mize uvnitf
jednotky vytvafet kondenzat. Horni vana na kondenzat a vana
zalozniho ohfivace je pfipojena k vypoustéci hadici uvnitf jednotky.
Vypoustéci hadici musite pfipojit k vhodnému odpadu dle platnych
predpist. Vypoustéci hadice je vedena pres zadni panel smérem k
pravé strané jednotky.

4 Instalace potrubi

4.1 Priprava potrubi

@ POZNAMKA

V pfipadé plastového potrubi se ujistéte, ze je plné odolné
vuéi difuzi kysliku dle normy DIN 4726. Difuze kysliku do
potrubi muze vést k nadmérné korozi.

A VYSTRAHA

Je na odpovédnosti technika zajistit kompatibilitu mistniho
potrubi s pouzitou nemrznouci kapalinou v okruhu solanky.
NEPOUZIVEJTE pozinkované potrubi, protoZe to muzZe
vést k nadmérné korozi. Viz také "4.2.4 PInéni okruhu
solanky" na strance 10.
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4 Instalace potrubi

411 Kontrola objemu vody a pritoku v okruhu
prostorového vytapéni a solanky

Minimalni objem vody

Zkontrolujte zda celkovy objem vody na okruh v instalaci je
minimalné 20 litrd, BEZ vnitfniho obsahu vnitini jednotky.

INFORMACE

Jestlize Ize zaruc€it minimalni vykon vytapéni 1 kW a
nastaveni [4.B] Prostorové vytapéni/chlazeni >
Nadsazena  teplota (pfehled provozniho parametru
[9-04]) je zménéno technikem na 4°C, je mozné minimalni
objem vody snizit na 10 litru.

INFORMACE

V kritickych procesech nebo v prostorach s vysokou
tepelnou zatézi muze byt zapotfebi vétSiho mnozstvi vody.

@ POZNAMKA

Je-li cirkulace v jednotlivych smyckach prostorového
vyhfivani/chlazeni fizena dalkové ovladanymi ventily, je
dalezité tento minimalni objem vody dodrzet i v pfipadé
uzavfeni vSech ventilG.

Minimalni pratok

@ POZNAMKA

Pokud byl do vodniho okruhu pfidan glykol a teplota ve
vodnim okruhu je nizka, NEZOBRAZI se pritok vody na
uzivatelské rozhrani. V takovych pfipadech je mozné
zkontrolovat minimalni pritok pomoci zkousky cerpadla
(zkontrolujte, zda uzivatelské rozhrani NEZOBRAZUJE
chybu 7H).

Neni zde zadny minimalni pozadovany pratok.
4.2 Pripojeni potrubi solanky

421 Pripojeni potrubi solanky

a VYSTUP solanky (@28 mm)
b VSTUP solanky (@28 mm)

POZNAMKA

Pro usnadnéni servisu a udrzby se doporucuje
nainstalovat uzaviraci ventily co mozna nejblize ke vstupu
a vystupu jednotky.

4.2.2 Pripojeni vyrovnavaci nadoby solanky

Vyrovnavaci nadoba solanky (dodavana jako pfisluSenstvi) musi byt
nainstalovana na strané solanky systému tepelného Cerpadla.
Nadoba je vybavena pojistnym ventilem. Nadoba slouzi jako vizualni
ukazatel hladiny solanky v systému. V nadobé se shromazduje
vzduch zachyceny v systému a to zplGsobuje pokles hladiny solanky
v nadobé.

1 Vyrovnavaci nadobu solanky nainstalujte v nejvy$8im bodé
okruhu solanky na pfivodnim potrubi solanky.

2 Na horni ¢ast nadoby namontujte pojistny ventil, ktery je
soucasti dodavky.

3 Nainstalujte uzaviraci ventil (mistni dodavka) pod nadobu.

@ POZNAMKA

Pokud neni mozZné nainstalovat vyrovnavaci nadobu
solanky do nejvys$siho mista okruhu, nainstalujte expanzni
nadobu (mistni dodavka) a pojistny ventil pfed expanzni
nadobu. Nedodrzeni tohoto pokynu muze mit za nasledek
poruchu jednotky.

SANES:

a Vyrovnavaci nadoba solanky (pfisluSenstvi)

b  Expanzni nadoba (mistni dodavka, pokud neni mozné
nainstalovat vyrovnavaci nadobu do nejvyssiho mista
okruhu)

Pokud je hladina solanky v nadobé nizsi nez 1/3, doplite nadobu
solankou:

4 Uzavrete uzaviraci ventil pod nadobou.

5 Odstranite pojistny ventil na horni ¢asti nadoby.
6 Doplrite nadobu solankou pfiblizné do 2/3.

7 Opét nasadte pojistny ventil.
8

Otevrete uzaviraci ventil pod nadobou.

4.2.3 Pripojeni soupravy pro plnéni solanky

Souprava pro pInéni solanky (mistni dodavka nebo volitelna
souprava KGSFILL2) mGze byt pouzita k proplachnuti, naplnéni a
vypusténi okruhu solanky systému.

Pokyny k instalaci viz instalaéni navod k soupravé pro pInéni
solanky.

4.2.4 PInéni okruhu solanky

A VYSTRAHA

Pfed plnénim, béhem né&j a po pInéni peclivé zkontrolujte,
zda v okruhu solanky nedochazi k unikim.

INFORMACE

Materialy pouzité v okruhu solanky jednotky jsou chemicky
odolné vic¢i nasledujicim nemrznoucim kapalinam:

= 40 % hm. propylenglykol

= 29 % hm. etanol

1 Nainstalujte soupravu pro pInéni solanky. Viz "4.2.3 PFipojeni
soupravy pro plnéni solanky" na strance 10.

2 Pripojte mistné dodany systém k pInéni solanky k 3cestnému
ventilu.

3 Spravné nastavte 3cestny ventil.

Instalaéni navod
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4 Instalace potrubi

a VYSTUP vody prostorového vytapéni/chlazeni (@22 mm)
b VSTUP vody prostorového vytapéni/chlazeni (d22 mm) a
uzaviraci ventil s integrovanym filtrem (pfisluSenstvi)

¢ Tepla uzitkova voda: VYSTUP teplé vody (@22 mm)
d Tepla uzitkova voda: VSTUP studené vody (822 mm)

a Vyrovnavaci nadoba solanky (pfisluSenstvi)

b Souprava pro plnéni solanky (mistni dodavka nebo
volitelna souprava KGSFILL2)

c Systém pro pInéni solanky (mistni dodavka)

4 Naplite okruh solankou, aby byl dosazen tlak +2,0 baru
(= 200 kPa).

5 Vratte 3cestny ventil do ptvodni polohy.

@ POZNAMKA

Mistni dodavka plnici soupravy mize byt bez filtru, ktery
chrani soucasti v okruhu solanky. V takovém pfipadé je na
odpovédnosti technika nainstalovat filtr na strané solanky
systému.

A VYSTRAHA

Teplota kapaliny prochazejici vyparnikem muize mit i
zapornou hodnotu. MUSI byt chranéna pred zamrznutim.
Vice informaci viz nastaveni [A-04] v casti
"6.3.4 Solanka" na strance 29.

4.2.5 Izolovani potrubi solanky

Veskeré potrubi okruhu solanky MUSI byt izolovano z davodi
zamezeni sniZeni topného vykonu.

Vezméte v Uvahu, Ze na potrubi okruhu solanky uvnitf domu muze/
bude vznikat kondenzat. Pfedvidejte tento stav a zajistéte adekvatni
izolaci tohoto potrubi.

4.3 Pripojeni vodniho potrubi

4.3.1 Pripojeni vodniho potrubi

POZNAMKA

P¥i pfipojovani potrubi NEPOUZIVEJTE pfilisnou  silu.
Deformace potrubi mize zpUsobit nespravné fungovani
jednotky.

1 Nainstalujte uzaviraci ventil s integrovanym filtrem (dodavany
jako pfisluSenstvi) na vstup prostorového vytapéni/chlazeni.

2 Pripojte vstupni potrubi prostorového vytapéni/chlazeni k
uzaviracimu ventilu a vystupni potrubi prostorového vytapéni/
chlazeni k jednotce.

3 Pripojte vstupni a vystupni potrubi teplé uzitkové vody k vnitini
jednotce.

@ POZNAMKA

Doporucuje se namontovat uzaviraci ventily na vstupni
pfipojku studené vody a vystupni pfipojku teplé vody.
Uzaviraci ventily dodava zakaznik.

@ POZNAMKA

Informace o uzaviracim ventilu s integrovanym filtrem
(dodavanym jako pfislusenstvi):

= Instalace ventilu na vstup vody je povinna.

= Dbejte na smér proudéni vody ventilem.

@ POZNAMKA

Nainstalujte odvzdu$fiovaci ventily na mistni nejvyssi
body.

@ POZNAMKA

Pretlakovy pojistny ventil (mistni dodavka) s oteviracim
tlakem max. 10 bar (= 1 MPa) musi byt nainstalovan do
privodu studené vody v souladu s platnymi predpisy.

4.3.2 Pripojeni obéhového potrubi

Nutna podminka: Nutné pouze pokud ve vasem systému
potfebujete recirkulaci.

1 Z jednotky odstrafite horni panel, viz "3.2.1 Otevieni vnitfni
jednotky" na strance 6.

2 Odrfiznéte pryzovou prichodku v horni ¢asti jednotky a
odstrarite zatku. Pfipojka recirkulace se nachazi pod vystupni
trubkou prostorového vytapéni/chlazeni.

3 Vedte obéhové potrubi pfes priichodku a pfipojte ji k obéhové
pFipojce.

4 Znovu nasadte horni panel.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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5 Elektricka instalace

4.33 PInéni okruhu prostorového vytapéni # Napajeni® Provoz®
- . J . - 1 |Kombinované napajeni Normalni nebo
Pro naplnéni okruhu prostorového vytapéni pouzijte plnici soupravu ,
z mistni dodavky. Musite vZdy splnit vegkeré platné predpisy. (1N~, 50 Hz, 230 V stf.) nouzovy
@ POZNAMKA c|1 |
= Vzduch ve vodnim okruhu muze zpusobit poruchu 1N~, 50 Hz, I:,
zalozniho ohfivage. Béhem plnéni nemusi byt mozné 230 VAC
vypustit z okruhu veskery vzduch. Zbyvajici vzduch
vaJde vypuétlén autqmatickymi odvz’duéhova(?imi ventily 2 |Délené napajeni Nouzovy reZim
béhem prvnich hodin provozu systému. Poté mize byt
nutné znovu doplnit vodu. (2%(1N~, 50 Hz, 230 V stf"))
= K odvzdusnéni systému pouZijte specialni funkci 1';‘;(’)5\,0,;45‘
popsanou v kapitole "7 Uvedeni do provozu" na
strance 31. Tato funkce by méla byt pouzita k | _UJ _nnnnmn,_
odvzdudnéni smycky tepelného vyméniku nadrze na 1N~%’g e
teplou uzitkovou vodu. 230 VAC

4.3.4 Naplnéni nadrze teplé uzitkové vody

1 Otevrete postupné vSechny kohouty teplé vody, abyste vypustili
vzduch z potrubi systému.

Otevrete pfivodni ventil studené vody.

Po vypusténi veSkerého vzduchu zaviete vSechny kohouty
vody.

Zkontrolujte tésnost. \

Ruéné ovladejte pretlakovy pojistny ventil, abyste se ujistili, ze

voda volné protéka pres vystupni potrubi. (a) Podrobnostio C1 a C5, viz "5.3 Pfipojeni hlavniho zdroje
napajeni" na strance 13.
(b) Normalni provoz: zalozni ohfiva¢ = max. 3 kW

4.3.5 Izolovani vodniho pOtrUbl Nouzovy provoz: zalozni ohfiva¢ = max. 6 kW

Veskeré potrubi vodniho okruhu MUSI byt izolovano z davodi

zamezeni sniZeni topného vykonu. 5.2 Piehled elektrickych pripojek pro
Vezméte na vé&domi, Ze na potrubi prostorového vytapéni muze Vnéjéi a vhnitini ovladace
bé&hem chlazeni dochazet ke kondenzaci vody. Pfedvidejte tento
stav a zajistéte adekvatni izolaci tohoto potrubi. Polozka Popis
Napajeni Viz "5.3 Pfipojeni hlavniho zdroje
napajeni" na strance 13.
5 Elektricka instalace Dalkovy venkovni Viz 5.4 Pfipojeni dalkového venkovniho
snimac snimace" na strance 15.
NEBEZPECI: RIZIKO ZABIT| ELEKTRICKYM PROUDEM Uzaviraci ventil Viz "5.5 Pfipojeni uzaviraciho ventilu" na
strance 16.
A VYSTRAHA Elektromér Viz "5.6 Pfipojeni elektromérd” na
Pro pfivod napajeni VZDY pouzivejte kabely s vice jadry. strance 16.
_ Cerpadlo teplé Viz "5.7 Pripojeni Cerpadla teplé uzitkové
A UPOZORNENI uzitkové vody vody" na strance 16.
NETLACTE dovnitf ani neumistujte nadmérnou délku Vystup alarmu Viz "5.8 Pfipojeni vystupu alarmu” na
kabelu do jednotky. strance 17.
POZNAMKA Ovladanll prostproveho Viz "5.9 P{'lpOJem vyst}qu za'p')'nutllvypnutl
chlazeni/topeni prostorového chlazeni/topeni" na
Vzdalenost mezi kabely vysokého a nizkého napéti musi strance 17.

byt minimalné 50 mm.

PFepinani na ovladani |Viz "5.10 Pfipojeni pfepinace na externi
externiho zdroje tepla |zdroj tepla" na strance 18.

51 Informace o spinéni norem Digitalni vstupy Viz "5.11 Pfipojeni digitalnich vstup(i pro
. f i éreni f ie" 3 19.
elektroinstalace spotieby energie méfeni spotfeby energie" na strance 19
Bezpecnostni Viz "5.12 Pfipojeni bezpe€nostniho

Pro modely EGSAH/X06+10DA9W(G), nasledujici prohlaseni... termostat termostatu (vypinaci kontakt)" na
Zafizeni spliiujici normu EN/IEC 61000-3-12 (Evropska/mezinarodni strance 19.
technickda norma  definujici  limity  harmonickych  proud Nizkotlaky spina¢ Viz "5.13 Pfipojeni nizkotlakého spinace
generovanych zafizenimi pfipojenymi k vefejnym nizkonapétovym solanky solanky" na strance 20.
systémum se vstupnim proudem >16 A a <75 A na fazi). PFipojky pro adaptér | Viz "5.14 Adaptér LAN" na strance 20.
...plati v nasledujicich pfipadech: LAN
Instalaéni navod DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
1 2 Daikin Altherma 3 GEO
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5 Elektricka instalace

Polozka Popis Polozka Popis
Pokojovy termostat m Viz: Lidské komfortni m Viz:
E)draéoyty m'abo = Instalaéni navod pro pokojovy rozhranl = Instalacni navod a navod k obsluze
ezdratovy) termostat (dratovy nebo lidského komfortniho rozhrani
bezdratovy)

= Dodatek k navodu pro volitelné
vybaveni

Vodic¢e pro dratovy pokojovy
termostat: (3 pro chlazeni/topeni; 2
pro pouze topeni)x0,75 mm?

Vodice pro bezdratovy pokojovy
termostat: (5 pro chlazeni/topeni; 4
pro pouze topeni)x0,75 mm?

Maximalni provozni proud: 100 mA

vybaveni

= Dodatek k navodu pro volitelné

Vodige: 2%(0,75~1,25 mm?)

Maximalni délka: 500 m

snimace

E [2.9] ovladani

[1.6] Trvala odchylka pokojového

Pro hlavni zénu:

= [2.9] Ovl4dani

= [2.A] Typ termostatu
Pro doplrikovou zénu:

= [3.A] Typ termostatu

= [3.9] (pouze pro ¢teni) Ovladani

5.3

Pripojeni hlavniho zdroje napajeni

Pouzijte nékteré z nasledujicich uspofadani k pfipojeni napajeni

(podrobnosti k C1~C5 viz tabulka nize):

Konvektor tepelného
Cerpadla

Viz:
= Instalaéni navod pro konvektory
tepelného Cerpadla

* Dodatek k navodu pro volitelné
vybaveni

Vodice: 4x0,75 mm?

Maximalni provozni proud: 100 mA

Pro hlavni zénu:

= [2.9] Ovladani

= [2.A] Typ termostatu
Pro dopliikovou zénu:

= [3.A] Typ termostatu

= [3.9] (pouze pro &teni) Ovladani

Dalkovy vnitini snimac

B

Viz:
= Instalacni navod pro dalkovy vnitfni
snimac¢

= Dodatek k navodu pro volitelné
vybaveni

Vodice: 2x0,75 mm?

[9.B.1]=2 (Externi snimac =
Mistnost)

[1.7] Trvald odchylka pokojového
snimace

Snimace proudu

Viz instalaéni navod snimacu proudu.

Vodi¢e: 3x2. Pouzijte ¢ast kabelu
(40 m) dodavaného jako pfisluSenstvi.

# Usporadani Otevrete
jednotku®®
1 |Napajeni jedinym kabelem Neni nezbytné
(= kombinované napajeni) (pfipojeni k
ethernetovému
C|1 | kabelu
montovanému ve
vyrob& mimo
jednotku)
C1: Napajeni zalozniho ohfivace a
zbyvajicich ¢asti jednotky (3N~ nebo
1N~)
2 |Napajeni dvéma kabely (= délené
napajeni)
Poznamka: Slouzi jako priklad potfebny
pro instalace v Némecku.
C5
Cc1 |
1
2
4 3

_H—r—rrnnn,
C1: Napajeni zalozniho ohfivace (3N~
nebo 1N~)

C5: Napajeni zbyvajicich ¢asti jednotky
(1N~)

00 Hid

[9.9.1]1=3 (Rizeni spotreby
energie = Snimac proudu)

[9.9.E] Trvald odchylka snimace
proudu

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1 — 2019.02
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5 Elektricka instalace

# Usporadani Otevrete
jednotku®

3 |Zdroj el. energie s upfednostiovanou
sazbou za kWh bez samostatného zdroje
el. energie s b&znou sazbou®

= T

X5M
C1: Zdroj el. energie s upfednostriovanou
sazbou za kWh (3N~ nebo 1N~) g g
O] Q

C2: Kontakt zdroje elektrické energie s 2 &

~ * > >
upfednostfhovanou sazbou za kWh

4 |Zdroj el. energie s upfednostfiovanou
sazbou za kWh se samostatnym zdrojem
el. energie s béznou sazbou®
C3 C2
_|r—rnJagnnjmn,
NEPAY
1 I 1
X2M X5M 1 12 13 N &
1N~, 50 Hz, 230 V AC 3N~, 50 Hz, 400 V AC
1 a Napajeci kabel montovany ve vyrobé
4 b Mistni elektricka instalace
Q»z F1B Nadproudova pojistka (mistni dodavka). Doporu¢ena
c4 5 pojistka pro 1N~: 4pdlova, 32 A, vypinaci kfivka C.
_‘l_L—_I 3 Doporucena pojistka pro 3N~: 4pdlova, 16 A, vypinaci
krivka C.
Q1DI  Jisti€ proti zemnimu spojeni (mistni dodavka)
Z‘iF Detail C2: Kontakt zdroje elektrické energie s

uprednostiovanou sazbou za kWh

C1: Zdroj el. energie s upfednosthovanou .

sazbou za kWh (3N~ nebo 1N~) Vodice: 2x(0,75~1,25 mm?)
C2: Kontakt zdroje elektrické energie s
upfednostriovanou sazbou za kWh PFivodni kontakt pro zdroj elektrické energie s
upfednostiovanou sazbou za kWh: detekce 16 V stejn.
(napéti pfivadéno z DPS). Beznapétovy kontakt zajisti
minimalni pouzitelnou zatéz 15 V stejn., 10 mA.

Maximalni délka: 50 m

C3: Samostatny zdroj elektrické energie s
béznou sazbou (1N~)
C4: Pripojeni X11Y

(a) Viz "3.2.1 Otevfeni vnitfni jednotky" na strance 6.
(b) Typy zdroji s upfednostiiovanou sazbou za kWh:

. INFORMACE $18

Nékteré typy zdroju el. energie s upfednostriovanou
sazbou za kWh vyzaduji samostatné pfipojeni zdroje
elektrické energie s béznou sazbou k vnitini jednotce. To
je nutné v nasledujicich pripadech:

Pfipojte kontakt zdroje el. energie s upfedn. sazbou za kWh (S1S)
nasledovné.

= jestlize je zdroj napajeni s upfednostiiovanou sazbou
za kWh prerusen pfi spusténé jednotce NEBO

= pokud neni povolena zadna spotfeba energie vnitini
jednotky pfi napajeni s upfednostfiovanou sazbou za
kWh.

Detail C1: Napajeci kabel montovany ve vyrobé

PFipojte napajeci kabel montovany ve vyrobé& ke zdroji 1N~ nebo
3N~.

Vodice: 3N+GND, NEBO 1N+GND
Maximalni provozni proud: viz typovy Stitek na jednotce.

Instalaéni navod DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
1 4 Daikin Altherma 3 GEO
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5 Elektricka instalace

INFORMACE

Kontakt zdroje napajeni s upfednostiovanou sazbou za
kWh je pfipojen ke stejnym svorkam (X5M/9+10) jako
bezpecnostni termostat. Je pouze mozné, aby byl systém
vybaven BUD zdrojem napajeni s uptednostfiovanou
sazbou za kWh NEBO bezpecnostni termostatem.

Detail C3: Samostatny zdroj elektrické energie s béznou
sazbou

Vodice: 1N+GND

Maximalni provozni proud: 6,3 A

PFipojte samostatny zdroj elektrické energie s b&Znou sazbou za
kWh nasledovné:
1N~, 50 Hz, 230 V AC
@) LN
= Q3DI\‘!"!’

L )
4

Detail C4: Pripojeni X11Y

Kabely montované ve vyrobé.

Odpojte X11Y z X11YA a pfipoite jej k X11YB.

Detail C5: Volitelna souprava EKGSPOWCAB

m Nainstalujte volitelnou soupravu EKGSPOWCAB (= napajeci
kabel pro oddélené napajeni). Pokyny k instalaci viz instalacni
navod pro volitelnou soupravu.

Z15C

EKGSPOWCAB—

YLW/GRN

1N~, 50 Hz, 230 VAC

F2B Nadproudova pojistka (mistni dodavka). Doporu¢ena
pojistka: 2pdlova, 16 A, vypinaci kfivka C.
Q2DI  Jisti¢ proti zemnimu spojeni (mistni dodavka)

Konfigurace zdroje napajeni

E [9.3] Zélozni ohiivaé

[9.8] Zdroj elektrické energie se zvyhodnénou sazbou

5.4 Pripojeni dalkového venkovniho
snimace

Dalkovy snimac¢ teploty okoli (dodavany jako pfisluSenstvi) méFi
venkovni teplotu okoli.

INFORMACE

Pokud pozadovana teplota vystupni vody zavisi na pocasi,

je dulezité zajistit nepretrzité méfeni venkovni teploty.
Dalkovy venkovni snimaé + kabel (40 m) dodavany jako
prislusenstvi

E [9.B.2] Trvala odchylka snimace teploty okoli
(= prehled provozniho parametru [2-0B])

[9.B.3] Doba primérovani (= pfehled provozniho parametru
[1-0A])

X2M/5+6 . . o N
Py j 1 Pripojte kabel externiho snimace teploty k vnitini jednotce.
L a b ¢ d
\\ a Kabel montovany ve vyrobé

—~——— N b  Spojovaci konektory (mistni dodavka)

¢ Kabel pro dalkovy venkovni snimac (40 m) (dodavany jako
pfisluSenstvi)

d Dalkovy venkovni snima¢ (dodavany jako pfisluenstvi)

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Instalaéni navod
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5 Elektricka instalace

2 Kabel upevnéte pomoci pasku k upevnéni kabelovych svazkd.

3 Instalace dalkového venkovniho snimace do venkovnich
prostor dle popisu v instalaénim navodu snimace (dodavany
jako pfislusenstvi).

5.5 Pfipojeni uzaviraciho ventilu

INFORMACE

Priklad pouziti uzaviraciho ventilu. V pfipadé jedné zény
teploty vystupni vody (LWT) a kombinace podlahového
topeni a konvektorG pro tepelné cerpadlo, nainstalujte
uzaviraci ventil pfed podlahové topeni, aby se zabranilo
kondenzaci podlahy béhem chlazeni. Vice informaci viz
referencni pfirucka pro techniky.

Vodice: 2x0,75 mm?

Maximalni provozni proud: 100 mA
230 V stf. z DPS

E [2.D] Uzaviraci ventil

1 Otevfete nasledujici (viz "3.2.1 Otevieni vnitfni jednotky" na

strance 6):
1 |Horni panel 1 3
2 |Panel uzivatelského rozhrani th

3 |Kryt rozvadéci skfinky

2 Pripojte ovladaci kabel ventilu k pfisluSnym svorkam, jak je
znazornéno na obrazku nize.

@ POZNAMKA

Zapojeni je odliSné pro ventil NC (normalné zavreny) a
ventil NO (normalné otevieny).

[C3Xm2s

3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazkd.

5.6 Pripojeni elektroméru

Vodi€e: 2 (na metr)x0,75 mm?

Elektroméry: 12 V stejn. detekce impulzd (napéti dodavano z
DPS)

E [9.A] Méreni energie
INFORMACE

V pfipadé pouziti elektroméru s tranzistorovym vystupem
zkontrolujte polaritu. Kladny pl MUSI byt pfipojen k X5M/6
a X5M/4; zaporny pol k X5M/5 a X5M/3.

1 Otevfete nasledujici (viz "3.2.1 Otevieni vnitfni jednotky" na

strance 6):
1 |Horni panel 1 3
2 |Panel uzivatelského rozhrani §L2

3 |Kryt rozvadéci skfinky

2 Pripojte kabel elektroméru k pfisluSnym svorkam, jak je
znazornéno na obrazku nize.

S38 S28

3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazka.

5.7 Pripojeni ¢erpadla teplé uzitkové
vody

Vodige: (2+GND)x0,75 mm?

Vystup ¢erpadla TUV. Maximalni zatizeni: 2 A (narazové),
230 V stf., 1 A (nepretrzité)

E [9.2.2] Cerpadlo TUV
[9.2.3] P1lan cerpadla TUV

1 Otevfete nasledujici (viz "3.2.1 Otevfeni vnitfni jednotky" na
strance 6):
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5 Elektricka instalace

Horni panel 1 3
Panel uzivatelského rozhrani ﬁz
Kryt rozvadéci skfinky

2 PFipojte kabel Cerpadla teplé uZitkové vody k pfislusnym
svorkam, jak je znazornéno na obrazku nize.

3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazkd.

5.8 Pripojeni vystupu alarmu

Vodige: (2+1)x0,75 mm?

Maximalni zatizeni: 0,3 A, 250 V stf.
[9.D] Vystup alarmu

1 Otevfete nasledujici (viz "3.2.1 Otevieni vnitfni jednotky" na
strance 6):

1 |Horni panel 1 4

Panel uzivatelského rozhrani ﬁz
5

3

Predni panel

2

3

4 |Kryt rozvadéci skfinky

5 |Kryt hlavni rozvadéci skrinky

2 Pripojte kabel vystupu alarmu k pfislusnym svorkam, jak je 3 Kabel upevnéte pomoci paskd k upevnéni kabelovych svazkd.

znazornéno na obrazku nize. VodiCe 2 a 3 mezi rozvadéci

skFinkou pro techniky a hlavni rozvadéci skfinkou vzdy umistéte 59

do kabelové chrani¢ky (mistni dodavka), aby byly dvojité

Pripojeni vystupu zapnuti/vypnuti
prostorového chlazeni/topeni

izolovany.
_2® 1+2 |Vodice pfipojené k vystupu Vodice: (2+1)x0,75 mm?
1 alarmu ’U
3 Vodi& mezi rozvadéci skfifikou Maximalni zatizeni: 3,5 A, 250 V stf.
Xam IEH pro techniky a hlavni rozvadéci E -
5 T skFifikou
a |2 E3 a |Je nutné instalovat EKRP1HB. 1 Otevfete nasledujici (viz "3.2.1 Otevieni vnitfni jednotky" na
| 2 .
[ b |Kabelova chranigka (mistni strance 6):
A4P dodavka)
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Instalaéni navod
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5 Elektricka instalace

1 |Horni panel 1

2 |Panel uzivatelského rozhrani ﬁ“z

3 |Pfedni panel 5 |
4 |Kryt rozvadéci skfifiky 3

5 |Kryt hlavni rozvadéci skrinky |

2 Pripojte kabel vystupu alarmu k pfislusSnym svorkam, jak je
znazornéno na obrazku nize. VodiCe 2 a 3 mezi rozvadéci
skfifikou pro techniky a hlavni rozvadéci skfifikou vzdy umistéte

do kabelové chrani¢ky (mistni dodavka), aby byly dvojité
izolovany.
—2 1+2 |Vodice pFipojené k vystupu
1 alarmu
3 |Vodi¢ mezi rozvadéci skfirfikou
X2m EH pro techniky a hlavni rozvadéci
5 T skFifikou
a |2 i a |Je nutné instalovat EKRP1HB.
|
| b |Kabelova chrani¢ka (mistni
A4P dodavka)

3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazku.

5.10 Pripojeni pfepinace na externi
zdroj tepla

Vodige: 2x0,75 mm?

Maximalini zatizeni: 0,3 A, 250 V stf.

Minimalni zatizeni: 20 mA, 5V stejn.

‘E [9.C] Bivalentni ‘

1 Otevfete nasledujici (viz "3.2.1 Otevieni vnitfni jednotky" na

strance 6):
1 |Horni panel 1
Panel uzivatelského rozhrani ﬁz
4

2
3 |Pfedni panel
4 3

Kryt hlavni rozvadéci skfinky

2 Pripojte kabel pfepinace na externi zdroj tepla k pfisluSsnym
svorkam, jak je znazornéno na obrazku nize.

Instalaéni navod DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektricka instalace

—»Z
d

X2|_IX1

@ AP @

a Je nutné instalovat EKRP1HB.
3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazkd.
5.11 Pripojeni digitalnich vstupt pro
méreni spotreby energie

Vodice: 2 (na vstupni signal)x0,75 mm?

Digitalni vstupy omezeni spotfeby el. energie: 12 V stejn. /
12 mA detekce (napajeni z DPS)

E [9.9] Rizeni spotfeby energie.

[72]
(=]
(]

a Je nutné instalovat EKRP1AHTA.

3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazku.

5.12 Pripojeni bezpe€¢nostniho

termostatu (vypinaci kontakt)

Vodice: 2x0,75 mm?2

Kontakt bezpe€nostniho termostatu: detekce 16 V stejn.
(napéti pfivadéno z DPS)

E [9.8.1]=3 (zdroj elektrické energie se zvyhodnénou
sazbou = Bezpecnostni termostat)

1 Otevfete nasledujici (viz "3.2.1 Otevfeni vnitfni jednotky"
1 Otevfete nasledujici (viz "3.2.1 Otevieni vnitfni jednotky" na evrete rlase ujiei (viz evrent vnitini jednotiy” na
i strance 6):
strance 6):
1 |Homi panel 1
1 |Horni panel 1 orni pa:\e , : 3
2 |Panel uzivatelského rozhrani 2 2 |Panel uZivatelskeho rozhran ng
3 |Predni panel 4 ﬁ 3 |Kryt rozvadéci skiirky
4 |Kryt hlavni rozvadéci skfinky 3
2 Pfipojte kabel bezpec¢nostniho termostatu (vypinaci) k
FisluSnym svorkam, jak je znazornéno na obrazku nize.
2 Pripojte kabel digitalnich vstupl pro méfeni spotfeby energie k P 4 Jak]
prisluSnym svorkam, jak je znazornéno na obrazku nize.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN
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4P569811-1 - 2019.02

Instalaéni navod

19




5 Elektricka instalace

Q4L

3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazkd.

POZNAMKA

Ujistéte se, Ze vyberete a nainstalujete bezpecnostni
termostat dle platné legislativy.

V kazdém pfipadé, aby se zabranilo zbyte¢nému
spousténi bezpecnostniho termostatu, doporuCuje se,
aby...

= ... bezpec€nostni termostat umozfoval automatické
resetovani.

= ... mél bezpecnostni termostat maximalni miru teplotni
odchylky 2°C/min.

* ... byla dodrZzena minimalni vzdalenost 2 m mezi
bezpecnostnim termostatem a 3-cestnym ventilem.

INFORMACE

Po instalaci NEZAPOMENTE nakonfigurovat bezpe&nostni
termostat. Bez konfigurace bude vnitfni jednotka kontakt
bezpecnostniho termostatu ignorovat.

INFORMACE

Kontakt zdroje napajeni s upfednosthovanou sazbou za
kWh je pfipojen ke stejnym svorkam (X5M/9+10) jako
bezpecnostni termostat. Je pouze mozné, aby byl systém
vybaven BUD zdrojem napajeni s upfednostfiovanou
sazbou za kWh NEBO bezpecnostni termostatem.

=

5.13 Pripojeni nizkotlakého spinace

solanky

V zavislosti na platnych predpisech mGze byt nutné instalovat
nizkotlaky spinac¢ solanky (mistni dodavka).

POZNAMKA

Doporucuje pouzit mechanicky tlakovy spina¢ solanky. V
pfipadé pouziti elektrického tlakového spinace solanky by
mohly kapacitni proudy rusit chod pritokového spinace a
zpusobit chybu jednotky.

Vodice: 2x0,75 mm?

E Nastavte provozni parametr [C-0B]=1.

= Jestlize [C-OB]=0 (nizkotlaky spina¢ solanky neni
nainstalovan), jednotka nekontroluje vstup.

= Jestlize [C-OB]=1 (nizkotlaky spina¢ solanky je
nainstalovan), jednotka kontroluje vstup. Pokud je vstup

"otevien", objevi se chyba EJ-01.

1 Otevfete nasledujici (viz "3.2.1 Otevieni vnitfni jednotky" na

strance 6):
1 |Horni panel 1 3
2 |Panel uzivatelského rozhrani Qz

3 |Kryt rozvadéci skfirky

2 Pripojte kabel nizkotlakého spinace solanky dle obrazku nize.

S1PL
.

A16P/X13A/1+4

a Odriznéte vodice vedené z A16P/X13A/1+4 (montovano ve
vyrobé)

b  Spojovaci konektory (mistni dodavka)

¢ Vodi¢e z kabelu nizkotlakého spinace (mistni dodavka)

3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazka.

5.14 Adaptér LAN

5.14.1 O adaptéru LAN

Vnitfni  jednotka obsahuje integrovany adaptér LAN (model:
BRP069A61), ktery umozriuje:

Instalaéni navod
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5 Elektricka instalace

= Ovladani systému tepelného cerpadla Daikin Altherma pomoci

aplikace

= Integraci systému tepelného ¢erpadla do aplikace Smart Grid

Soucasti: DPS

X1A~X4A Konektory

Mikrospinac

b Stavové LED diody

Aplikace Smart Grid

Polozka

Pozadavky

Softwaru adaptéru
LAN

Doporuduje se VZDY udrzovat software
adaptéru LAN v aktualnim stavu.

ZpUsob fizeni
jednotky

Ujistéte se, Ze na uzivatelském rozhrani
nastavite [2.9]=2 (Ovladani = Pokojovy
termostat).

Nastaveni teplé
uzitkové vody

Aby bylo mozné uchovavat energii v nadrzi
na teplou uzitkovou vodu, na uzivatelském
rozhrani musite nastavit [9.1.3.3]=4 (Tepla
uzitkova voda = Integrovany).

Nastaveni fizeni
spotfeby energie

Na uzivatelském rozhrani nastavte:

= [9.9.1]1=1 (Rizeni spotfeby energie =
Nepretrzity)

= [9.9.2]=

1 (Typ = kW)

INFORMACE

Pokyny k provedeni aktualizace softwaru naleznete v
referencni pfiru€ce pro techniky.

5.14.2 Prehled elektrickych pripojek

Stavové LED diody Konektory
U U
LED Popis Chovani 0Oseeeseee wege
, — L - © g E o o o ©
LD1 Indikace napajeni LED blika: normalni ] =
@ adaptéru a normalni funkce. — = [:::]
funkce A s al 3 & o g E
: LED NEBLIKA: zadna \'_ . B SX1A
funkce. \ —
LD2 Indikace komunikace LED sviti:  normalni az ——L =
% TCP/IP s routerem. komunikace. 0 a
LED blika: problém s b T Txza L Qe
komunikaci. 002 @ o
LD3 Indikace komunikace s LED sviti:  normalni c [} X3A 0O = =
vnitfni jednotkou. komunikace. O @
P1P2
LED blika: problém s d @ m @
komunikaci. X4A
LD4 Indikace Cinnosti Smart LED sviti: adaptér LAN O @ -] @ @)
7N Grid. ovlada funkci Smart
\b Grid vnitfni jednotky. a1l K solarnimu invertoru/systému Fizeni energie
a2 Detekéeni napéti 230 V stf.
LED nesviti: systém b K elektroméru
b&zi pii normalnich ¢ Kabel k vnitfni jednotce montovany ve vyrobé (P1/P2)
. P d Krouteru (pfes ethernetovy kabel montovany ve vyrobé
provoznich podminkach mimo jednotku)
(prostorové  vytapéni/ !
chlazeni, ohfev teplé Zapojeni
uzitkove vody), nebo|  apely z mistni dodavky:
bézi v provoznim
rezimu Smart  Grid Pripojka Prurez kabelu Vodice Maximalni
"Normalni délka kabelu
provoz"/"Volny provoz". Router (pfes — — 50/100 m®
ethernetovy
Pozadavky systému kabel
. i o L - i montovany ve
Pozadavky systému Daikin Altherma zavisi na pouziti adaptéru LAN/ vyrob& mimo
usporadani systému. jednotku, ktery
Rizeni pomoci aplikace vychazi z X4A)
Polozka Poiadavky EIeI)((t;c')Amér 0,75"‘1 ,25 mm? 2(b) 100 m
Softwaru adaptéru Doporuuje se VZDY udrzovat software - ( — ) . — -
LAN adaptéru LAN v aktudlnim stavu. Solarni invertor/| 0,75~1,5 mm? | V zavislosti na 100 m
5 . . " - . " systém fizeni pouziti®©
Zpusob Fizeni Ujistéte se, Ze na uzivatelském rozhrani energie +
jednotky nastavite [2.9]=2 (Ov1ladani = Pokojovy detekéni napéti
termostat). 230 V stf. (X1A)
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Instalaéni navod
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5 Elektricka instalace

(a) Ethernetovy kabel: DodrZujte maximalni povolenou
vzdalenost mezi adaptérem LAN a routerem, ktera je 50 m
v pfipadé kabelll Cat5e a 100 m v pfipadé pouZiti kabelu
Cat6. ’

(b) Tyto vodi€e MUSI byt oplastény. Doporuéena délka
odstranéni izolace: 6 mm. )

(c) VSechny vodice pro X1A MUSI byt HO5VV. Pozadovana
délka odstranéni izolace: 7 mm. Dal$i informace viz
"5.14.5 Solarni invertor/systém Fizeni energie" na
strance 23.

5.14.3 Router

Ujistéte se, ze adaptér LAN mlze byt pfipojen pomoci pfipojeni
LAN.

Minimalni kategorie Ethernetového kabelu je Cat5e.

PFipojeni routeru

Pouzijte néktery z nasledujicich zplsobu (A, B nebo C) k pfipojeni
routeru:

a Ethernetovy kabel montovany ve vyrobé

b Router (mistni dodavka)

¢ Chytry telefon s ovladanim pomoci aplikace (mistni
dodavka)

# Pripojeni routeru
A |Kabel

(Y
Qo

(«

) Dc

b

d Ethernetovy kabel z mistni dodavky:
= Minimalni kategorie: Cat5e
= Maximalni délka:
= 50 m v pfipadé kabell Cat5e
= 100 m v pfipadé kabell Cat6
B |Bezdratové

D

e Bezdratovy prenasec signalu (bridge) (mistni dodavka)

INFORMACE

Doporucuje se pfipojit adaptér LAN pfimo k routeru. V
zavislosti na modelu bezdratového prenaseCe nebo
Powerline adaptéru (pfenos signalu pfes zasuvky), systém
nemusi fungovat spravne.

@ POZNAMKA

Aby se zabranilo problémidm s komunikaci v disledku
poskozeni kabelu, NEPREKRACUJTE minimalni polomér
ohybu Ethernetového kabelu.

5.14.4 Elektromér

Pokud je adaptér LAN pfipojen k elektroméru, ujistéte se, Ze se
jedna o elektromér s impulznim vystupem.

Pozadavky:

Polozka Specifikace

Typ Elektromér s detekci impulz(
(detekce impulzu 5 V stejn.)

= 100 impulzt/kWh
= 1000 impulz/kWh

Mozny pocet impulzt

Doba trvani Minimalni doba |10 ms
impulzu zapnuti
Minimalni doba |100 ms
vypnuti
Typ méfeni Zavisi na instalaci:
= Jednofazovy elektromeér
stfidavého proudu
= Trifazovy elektromeér
stfidavého proudu (vyvazena
zatizeni)
= Trifazovy elektromér
stfidavého proudu

(nevyvazena zatizeni)

INFORMACE

Je nutné, aby mél elektromér impulzni vystup, ktery mize
meéfit celkovou energii dodanou DO sité.

Doporucené elektroméry

Faze Referencni ¢islo ABB
Jedna |2CMA100152R1000 B21 212-100
Tri 2CMA100166R1000 B23 212-100

Pripojeni elektroméru

@ POZNAMKA

Aby se zabranilo pogkozeni karty, NENI povoleno
pfipojovat elektrické vodi¢e ke konektordm jiz pfipojenym
ke karté. Nejprve zapojte vodice ke konektorlm a poté
pfipojte konektory ke karté.

C |Powerline

1 Otevfete nasledujici (viz "3.2.1 Otevfeni vnitfni jednotky" na

f 9 f strance 6):
a | | (@D) Dc 1 |Horni panel 1
,_| E== b 2 |Panel uZivatelského rozhrani ﬁz
3 |Pfedni panel 4

- o s 3

f Powerline adaptér (mistni dodavka) 4 |Kryt hlavni rozvadéci skfifiky

g Powerline (mistni dodavka)
2 Pripojte elektromér ke svorkam adaptéru LAN X2A/1+2.
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5 Elektricka instalace

S1S8

YW
h
I
h
]

Provozni rezim Smart Grid SG0 SG1
(X1A/1+2) (X1A/3+4)
Doporuéené ZAPNUTI Uzavieno Otevieno

Ukladani energie do nadrze na
teplou uzitkovou vodu a/nebo
mistnosti S omezenim spotfeby
energie.

Nucené VYPNUTI

Deaktivace provozu venkovni
jednotky a elektrického ohfivace
v pfipadé vysokych tarifti
energie.

Nucené ZAPNUTI

Ukladani energie do nadrze na
teplou uzitkovou vodu a/nebo
mistnosti BEZ omezeni spotfeby
energie.

Otevieno Uzavieno

Uzavfeno Uzavfeno

Vice informaci viz referenéni pfiru¢ka pro techniky.

Pripojeni solarniho invertoru/systému fizeni
energie

@ POZNAMKA

Aby se zabranilo pogkozeni karty, NENI povoleno
pfipojovat elektrické vodi¢e ke konektorim jiz pfipojenym
ke karté. Nejprve zapojte vodiCe ke konektorim a poté
pfipojte konektory ke karté.

INFORMACE

Dodrzujte polaritu kabelu. Kladny vodi& MUSI byt pfipojen
k X2A/1; zaporny vodi¢ k X2A/2.

INFORMACE

ZpUsob pfripojeni digitalnich vstupt X1A zavisi na aplikaci
Smart Grid. Pfipojeni popsané v pokynech nize je uréeno
pro systém v provoznim rezimu "Doporuéeno ZAPNUTI".
Vice informaci viz referenéni pfirucka pro techniky.

VYSTRAHA

Vzdy pfipojujte elektromér ve spravném sméru, aby méfil
celkovou energii DO rozvodné sité.

A VYSTRAHA

Ujistéte se, ze X1A/N+L jsou chranény jisti¢em s rychlou
reakci (jmenovity proud 100 mA~6 A, typ B).

5.14.5 Solarni invertor/systém fizeni energie

INFORMACE

Pfed instalaci ovéfte, zda je solarni invertor/systém fizeni
energie vybaven digitalnimi vystupy potfebnymi k pfipojeni
adaptéru LAN. Vice informaci viz referenéni prirucka pro
techniky.

Konektor X1A slouZzi k pfipojeni adaptéru LAN k digitalnim vystupdm
solarniho ménice/systému fizeni energie a umoziuje integraci
systému Daikin Altherma v aplikaci Smart Grid.

X1A/N+L privadi detekéni napéti 230 V stf. ke vstupnimu kontaktu
X1A. Detekéni napéti 230 V stf. umoznuje detekci stavu (vypnuty
nebo sepnuty) digitalnich vstupl a NE k napajeni zbyvajicich
obvodu karty adaptéru LAN.
Ujistéte se, ze X1A/N+L jsou chranény jisti€em s rychlou reakci
(jmenovity proud 100 mA~6 A, typ B).
Zbyvajici zapojeni k X1A se muze liSit podle dostupnych digitalnich
vystupl na solarnim invertoru/systému Fizeni energie a/nebo
provoznich rezimG Smart Grid, kterymi chcete systém provozovat.
Provozni rezim Smart Grid SGO0 SG1
(X1A/1+2) (X1A/3+4)
Otevieno Otevieno

Normalni provoz/Volny provoz
BEZ aplikace Smart Grid

A VYSTRAHA

PFi zapojovani vedeni ke svorce adaptéru LAN X1A se
ujistéte, ze je kazdy vodi¢ dobfe upevnén k prislusné
svorce. Pomoci Sroubovaku oteviete spony vodich.
Zaijistéte, aby byl odhaleny médény vodi¢ uplné zasunut do
svorky (odhaleny mé&dény vodi& NESMI byt vidét).

1 Otevfete nasledujici (viz "3.2.1 Otevieni vnitfni jednotky" na

strance 6):
f ?1
2
4
H3

2 Zavedte detekéni napéti k X1A/N+L. Ujistéte se, ze X1A/N+L
jsou chranény jisti¢em s rychlou reakci (100 mA~6 A, typ B).

1 |Horni panel

Panel uzivatelského rozhrani

2
3 |Prfedni panel
4 |Kryt hlavni rozvadéci skiinky

3 Pro systtm beézici v provoznim rezimu "Doporu¢eno
ZAPNUTI" (aplikace Smart Grid) pfipojte digitalni vystupy
solarniho invertoru/systému Fizeni energie k digitalnim vstupim
adaptéru LAN X1A/1+2 LAN.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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S1S Nt

6 Konfigurace

6.1 Prehled: Konfigurace

Tato kapitola popisuje, co musite délat a znat pro konfiguraci
systému po jeho instalaci.

POZNAMKA

Vysvétleni konfigurace v této kapitole vam poskytne
POUZE zakladni informace. Podrobnéjsi vysvétleni a dalsi
informace naleznete v referenéni pfiru¢ce pro techniky.

Pro¢

Pokud NEPROVEDETE spravnou konfiguraci systému, NEMUSI
pracovat dle ocekavani. Konfigurace ma vliv na nasledujici
parametry:

= Vypocty softwaru
= Co vidite a co mUzete délat na uzivatelském rozhrani

Jak
Systém muzete nakonfigurovat pomoci uzivatelského rozhrani.

= Prvni spusténi — konfiguraéni priivodce. Po prvnim ZAPNUTI
uzivatelského rozhrani (pfes wvnitfni jednotku) se spusti
konfiguraéni privodce, ktery vdm pomuze s konfiguraci systému.

= Znovu spust'te konfiguracniho privodce. Jestlize je systém jiz
nakonfigurovan, muzete znovu spustit konfiguraéniho privodce.
Chcete-li znovu spustit konfiguracniho pravodce prejdéte do
Nastaveni technika > Prlvodce konfigurace. PFistup k
Nastaveni technika, viz "6.1.1 Pfistup k nejc¢astéji pouzivanym
pfikazim" na strance 24.

= Poté. V pfipadé potfeby muzete provést zmény konfigurace ve
struktufe nabidky nebo v pfehledu nastaveni.

INFORMACE

Po dokonéeni konfiguraéniho priivodce se na uzivatelském
rozhrani zobrazi prehledova obrazovka a pozadavek na
potvrzeni. Po potvrzeni se systém restartuje a zobrazi se
domovska obrazovka.

Pristup k nastaveni — Vysvétlivky tabulek

K nastaveni technika se muzete dostat pomoci dvou riznych
zpUsobl. Pomoci obou zpUsobl se v8ak NELZE dostat ke vSem
nastavenim. Pokud se jedna o takovou situaci, je v odpovidajicich
sloupcich tabulky v této kapitole uvedeno N/A (neni pouzito).

Zpusob Sloupec v tabulkach

Pristup k nastavenim pfes zalozky na #
domovské obrazovce nabidky nebo ve -

Naptiklad: [9.1.5.2
struktuFe nabidky. Aktivace zalozek: apriklad: [ ]
stisknéte tlacitko ? na domovské obrazovce.

Pristup k nastavenim pfes koéd v prehledu Kod
provoznich parametru. Napfiklad: [C-07]

Viz také:
= "PFistup k nastaveni technika" na strance 24

= "6.4 Struktura nabidky: prehled nastaveni technika" na
strance 30

6.1.1 Pristup k nejcastéji pouzivanym pfikaziim
Zména urovné opravnéni uzivatele
Uroveii opravnéni uzivatele mazete zménit nasledovné:

1 |Prejdéte do [B]: Profil uzivatele. Q:-O
2 |Zadejte prislusny kod pro opravnéni uzivatele. —

= Posunite kurzor zleva doprava. ©---0

= Prochazejte seznamem c¢islic a zmérite vybranou| O--- Q3
cislici.

= Potvrdte kédem pin a pokradujte. Qs-O

Kéd pin technika

Kéd pin Technik je 5678. Nyni budou k dispozici dalSi polozky
nabidky a nastaveni technika.

5678

Kod pin pokrocilého uzivatele

Kéd pin Pokroc¢ily koncovy uzivatel je 1234. Nyni budou
zobrazeny dalSi polozky nabidky pro daného uzivatele.

Koéd pin uzivatele

Kéd pin Uzivatel je 0000.

Pristup k nastaveni technika
1 Nastavte Uroven opravnéni uzivatele na Technik.
2 Prejdéte na [9]: Nastaveni technika.

Chcete-li upravit nastaveni pirehledu

Priklad: Zmérite [1-01] z 15 na 20.

VeétSinu nastaveni Ize provést pomoci struktury nabidky. Pokud je z
jakéhokoliv divodu zapotfebi zmeénit nastaveni pomoci prehledu
nastaveni, je mozné se do pfehledu nastaveni dostat nasledovné:

1 |Nastavte uroven opravnéni uzivatele na Technik. —
Viz "Zména drovné opravneéni uzivatele" na
strance 24.
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6 Konfigurace

2 |Prejdéte na [9.I]: Nastaveni technika > Prehled | @O
provoznich parametrd.
3 |Otocte levym otocnym ovladacem, zvolte prvni ¢ast | {Q«:-O

nastaveni a potvrdte stisknutim ovladace.

W N - O

4 |Otocte levym otocnym ovladacem a vyberte druhou | 1©---O
¢ast nastaveni.

00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 0D
04 09 OE
5 |Oto¢enim pravym otoénym ovladacem upravte O---O
hodnotu z 15 na 20.
00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 0D
04 09 OE

6 |Stisknéte levy otocny ovladac¢ pro potvrzeni nového | QO
nastaveni.

7 |Stisknutim stfedového tlacitka se vratite na [
domovskou obrazovku.

INFORMACE

Po zméné prehledu nastaveni a navratu na domovskou
obrazovku se na uzivatelském rozhrani zobrazi
vyskakovaci obrazovka s pozadavkem na restart systému.

Po potvrzeni se systém restartuje a pouziji se posledni
zmény.

6.2 Konfiguracéni privodce

Po prvnim zapnuti systému vas uzivatelské rozhrani provede
pomoci  konfiguraéniho pravodce. Takto mUlzete provést

fungovat. Poté je mozné v pfipadé potfeby provést podrobnéjsi
nastaveni pomoci struktury nabidky.

6.2.1 Konfiguraéni privodce: Jazyk

6.2.3 Konfiguraéni privodce: Systém

Typ vnitini jednotky

Je zobrazen typ vnitini jednotky; ten vSak nejde zménit.

Typ zalozniho ohfivace

Zalozni ohfivac je pfizpusoben pro pfipojeni k nejbéznéjSim
evropskym elektrickym rozvodnym sitim. Typ zaloZniho ohfivace
musi byt nastaven na uzivatelském rozhrani. U jednotek s
vestavénym zaloznim ohfivacem |ze zobrazit typ zalozniho ohfivace,
nelze jej vSak zménit.

Tepla uzitkova voda

Nasledujici nastaveni ur€uje, zda systém dokaze provést ohfev teplé
uzitkové vody nebo ne, a jaka nadrz je pouzita. Toto nastaveni je
pouze ke ¢teni.

# Kod Popis
[9.2.1] [E-05]" = Zadna TUV (tepla uzitkova voda)
[E-06]" = Integrovany
g y
[E-07]) Zalozni ohfiva¢ bude také pouzit pro

ohfev teplé uzitkové vody.

(*) Parametr nastaveni struktury nabidky [9.2.1] nahrazuje
nasledujici 3 nastaveni pfehledu:
[E-05] MuzZe systém ohfivat teplou uzitkovou vodu?
[E-06] Je v systému nainstalovana nadrz na teplou uzitkovou
vodu?
[E-07] Jaky typ nadrze na teplou uzitkovou vodu je nainstalovan?

Nouzovy
Kdyz se nespusti tepelné cerpadlo, zalozni ohfiva¢ mulze slouzit

jako nouzovy zdroj tepla. Pfevezme celou tepelnou zatéz bud
automaticky nebo manuainé.

= Pokud je Nouzovy nastaven na Automaticky a dojde k poruse
tepelného Cerpadla, zalozni ohfiva¢ automaticky pfevezme ohfev
teplé vody a prostorové vytapéni.

= Pokud je Nouzovy nastaven na Manualné a dojde k poruSe
tepelného Cerpadla, ohfev teplé vody a prostorové vytapéni se
prerusi.
Chcete-li jej manualné obnovit pomoci uzivatelského rozhrani,
prejdéte na obrazovku hlavni nabidky Porucha a potvrdte, zda ma
zalozni ohfivac prevzit tepelnou zatéz &i nikoliv.

= Alternativné nastavte Nouzovy na jeden z nasledujicich rezimu:

* auto SH omezeno/TUV zap: prostorové vytapéni je omezeno,
avsSak tepla uzitkova voda je stéle k dispozici.

= auto SH omezeno/TUV vyp: prostorové vytapéni je omezeno a
tepla uzitkova voda NENI k dispozici.

= auto SH normdlni/TUV vyp: prostorové vytapéni funguje
normalng, avsak tepla uzitkova voda NENI k dispozici.

Stejné jako v rezimu Manudlné mize jednotka pfevzit plnou
tepelnou zatéZz pomoci zalozniho ohfivace, pokud tuto moZnost

# Kod Popis uzivatel aktivuje prostfednictvim obrazovky hlavni nabidky Porucha.
[7.1] Neni Jazyk Pro udrZeni nizké spotfeby energie doporu¢ujeme nastavit Nouzovy
pouzito na auto SH omezeno/TUV vyp pokud je dim del§i dobu
neobyvany.
6.2.2 Konfiguraéni privodce: Cas a datum # Kéd Popis
# Kéd PEne [9.5.1] Nenv|. = 0: Manualné
pouzito = 1: Automatick
[7.2] Neni Nastavte mistni ¢as a datum : y
pouzito = 2:auto SH omezeno/TUV zap
INFORMACE = 3:auto SH omezeno/TUV vyp
Ve vychozim nastaveni je aktivni letni &as a hodiny jsou ve * 4:auto SH normalni/TUV vyp
24hodinovém formatu. Tato nastaveni Ize zménit béhem
prvni konfigurace nebo prfes strukturu nabidky [7.2]:
Nastaveni uzivatele > Cas/datum.
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6 Konfigurace

INFORMACE

Pokud dojde k poruse tepelného Cerpadla a parametr
Nouzovy neni nastaven na Automaticky (nastaveni 1),
funkce protimrazové ochrany mistnosti, funkce vysouseni
podkladu podlahového vytapéni a funkce ochrany proti
zamrznuti vodniho potrubi zGstanou aktivni i kdyz uzivatel
NEPOTVRDI nouzovy provoz.

Pocet zén

Systém muze dodavat vystupni vodu az do 2 zén teploty vody.

Béhem konfigurace musi byt nastaven pocet zén teploty vody.

INFORMACE

Smésovaci stanice. Pokud uspofadani vasSeho systému
obsahuje 2 zo6ny teploty vystupni vody, musite nainstalovat
smeésovaci stanici pfed hlavni zénu teploty vystupni vody.

# Kod Popis

[4.4] [7-02] = 0: Jednd zodna
Pouze jedna zéna teploty vystupni

vody:

SANEA
B G

|

P

N
Q
N

= a: Hlavni zéna tepl.vyst.vody

[4.4] [7-02] = 1:Dvé zbny

Dvé zony teploty vystupni vody. Hlavni
zbna teploty vystupni vody sestava z
topidel s vysSi zatéZzi a sméSovaci
stanice k dosazeni pozadované teploty
vystupni vody. BEhem topeni:

alfa
Ik

a: Doplnkova zona teploty vystupni
vody: nejvyssi teplota

= b: Hlavni zoéna teploty vystupni

= c¢: SméSovaci stanice

A UPOZORNENI

teplotou vody byla konfigurovana jako hlavni zéna a zéna s
nejvyssi teplotou vody jako dopliikova zéna. V pfipadé, ze
systém nebude nakonfigurovan timto zplsobem, muze
dojit k poskozeni topidel.

A UPOZORNENI

Pokud existuji 2 zony a typy topidel jsou nespravné
nakonfigurovany, voda s vys$si teplotou mize byt poslana k
nizkoteplotnimu topidlu (podlahové topeni). Aby se tomu
zabranilo:

= Nainstalujte aquastat/termostaticky ventil, aby se
zabranilo vysokym teplotam v nizkoteplotnim topidle.

= Ujistéte se, Zze spravné nastavite typy topidel
(tepelnych zafica) pro hlavni zénu [2.7] a doplfikovou
zo6nu [3.7] podle pfipojeného topného systému.

@ POZNAMKA

V systému muze byt integrovan pretlakovy obtokovy ventil.
Méjte na paméti, ze tento ventil nebude zobrazen na
obrazcich.

6.2.4 Konfiguraéni privodce: Zalozni ohfivac
Zalozni ohfiva¢ je pfizpusoben pro pfipojeni k nejbéznéjSim
evropskym elektrickym rozvodnym sitim. Jestlize je k dispozici
zalozni ohfiva¢, musi se na uzivatelském rozhrani nastavit jeho
napéti a maximalni vykon.
Napéti
V zavislosti na tom, jak je zalozni ohfivac pfipojen k siti a jaké napéti
je dodavano, musi byt nastavena spravna hodnota. Pfi kterékoli
konfiguraci bude zalozni ohfiva¢ v provozu v krocich po 1 kW.

# Kaod Popis
[9.3.2] [5-0D] = 0:230 VvV, 1 faze

= 2:400 V, 3 faze

Maximalni vykon

Bé&hem normalniho provozu je maximalni vykon:
= 3 kW pfi napéti 230 V, 1N~ jednotku

= 6 kW pfi napéti 400 V, 3N~ jednotku

Maximalni vykon zalozniho ohfivace je mozné omezit. Nastavena
hodnota zavisi na pouzitém napéti (viz tabulka nize) a jedna se o
maximalni vykon b&éhem nouzového provozu.

# Kod Popis
[9.3.5] [4-07]™ 0~6 kW pokud je napéti nastaveno na
230V, 1IN~
0~9 kW pokud je napéti nastaveno na
400 V, 3N~

(1) Pokud je hodnota [4-07] nastavena nize, nez je nejnizsi
hodnota, bude pouzita ve vS§ech provoznich rezimech.

6.2.5 Konfiguraéni pravodce: Hlavni zéna

teploty vystupni vody.

Typ zarice

V zavislosti na objemu vody v systému a typu topnych zafizeni
hlavni zony maze ohfati nebo ochlazeni hlavni zény trvat déle. Toto
nastaveni Typ zarice muze kompenzovat pomalou nebo rychlou
odezvu systému na topeni/chlazeni béhem cyklu ohfevu/chlazeni.

Cilovy rozdil teplot (delta T) pro hlavni zénu zavisi na tomto
nastaveni.
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6 Konfigurace

PFi ovladani pomoci pokojového termostatu Typ zarice ovlivni
maximalni modulaci pozadované teploty vystupni vody a moznost
pouziti automatického prepinani rezimu chlazeni/topeni na zakladé
vnitfni teploty okoli.

Je dllezité nastavit Typ zarice spravné a v souladu s rozvrzenim
vaseho systému.

# Kod Popis

# Kod Popis

[3.9] Neni
pouzito

= 0: Vystupni voda pokud je typ
ovladani hlavni zény Vystupni voda.

= 1: Externi pokojovy termostat
pokud je typ ovladani hlavni zény
Externi pokojovy termostat nebo
Pokojovy termostat.

[2.7] [2-0C] = 0: Podlahové topeni

= 1:Jednotka s ventilatory

= 2:Radiator

Nastaveni typu topného zafizeni ma vliv na rozsah nastaveni teplot
prostorového vytapéni a cilového rozdilu teplot u topeni, a to
nasledovné:

Popis Rozsah nastaveni teplot
prostorového vytapéni

Maximalné 55°C
Maximalné 65°C
Maximalné 65°C

0: Podlahové topeni

1: Jednotka s ventilatory
2: Radiator

Ovladani

Definuje, jak je ovladan provoz jednotky. Existuji 3 moznosti:
# Kéd Popis

[2.9] [C-07]

= 0: Vystupni voda
= 1: Externi pokojovy termostat

= 2: Pokojovy termostat

Plan

Oznacuje, zda je pozadovana teplota vystupni vody podle planu. Vliv

rezimu nastaveni teploty vystupni vody [2.4] je nasledujici:

= Pokud je rezim nastaveni teploty vystupni vody Pevné, planované
¢innosti se skladaji z poZadovanych teplot vystupni vody, bud
predem nastavenych nebo vlastnich.

= Pokud je rezim nastaveni teploty vystupni vody Dle pocasi,
planované cCinnosti se skladaji z pozadovanych ¢innosti posunu,
bud pfedem nastavenych nebo vlastnich.

# Kod Popis

[2.1] Neni = 0:Ne
pouzito

= 1:Ano

6.2.6 Konfiguraéni privodce: Doplikova zéna

teploty vystupni vody.
Typ zarice

Dal$i informace o této funkci viz "6.2.5 Konfiguraéni pravodce:
Hlavni zéna" na strance 26.

# Kéd Popis

[3.7] [2-0D] * 0: Podlahové topeni

= 1:Jednotka s ventilatory

= 2:Radiator

Ovladani

Zde je zobrazen typ ovladani, avSak nelze jej upravit. Je urcen
typem ovladani hlavni zony. Dal$i informace o této funkci viz
"6.2.5 Konfiguraéni prdvodce: Hlavni zéna" na strance 26.

Plan
Oznacuje, zda je pozadovana teplota vystupni vody podle planu. Viz
také "6.2.5 Konfiguraéni pravodce: Hlavni zéna" na strance 26.

# Kod Popis

[3.1] Neni = 0:Ne
pouzito

= 1:Ano

6.2.7 Podrobna obrazovka s krivkou ovladani
dle pocasi

Je-li aktivni rezim provozu dle poc€asi (WD), pozadovana teplota
vystupni vody nebo v nadrzi se stanovi automaticky podle primérné
venkovni teploty. Pokud je venkovni teplota nizsi, teplota vystupni
vody nebo v nadrzi musi byt vy$si, protoze vodni potrubi bude
chladnéjsi a naopak.

Typ kfivky dle pocasi
# Kaéd Popis

[2.E] Neni = 0: 2bodova
pouzito

= 1:0dchylka sklonu

Sklon a trvala odchylka kfivky dle pocasi
Definujte kfivku dle pocasi podle jejiho sklonu a trvalé odchylky:

= Zménou sklonu muzete rGzné zvySovat nebo snizovat teplotu
vystupni vody pro riizné teploty okoli. Napfiklad pokud je teplota
vystupni vody obecné v poradku, ale pfi nizkych teplotach okoli je
prili§ chladno, zvyste kfivku tak, aby se teplota vystupni vody
zvySovala pfi snizovani teplot okoli.

= Zménou trvalé odchylky mulzete podobné zvySovat nebo
snizovat teplotu vystupni vody pro riizné teploty okoli. Napfiklad
pokud je teplota vystupni vody vzdy ponékud chladna pfi rdznych
teplotach okoli, posunte trvalou odchylku nahoru, aby se tak
zvysSila teplota vystupni vody pro vSechny teploty okoli.

Sklon a trvala odchylka krivky dle pocasi: obrazovky s priklady

KFivka dle po€asi pfi vybéru sklonu:

X1 X2 A

KFivka dle po€asi pfi vybéru trvalé odchylky:

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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— —
B —a ---b 1.
4
P T —d
| RN L E P ST
Y3 I ---------
Y2 I
Y1
X X2 s

Y2

Y1

X1 X2 A

Mozné ¢innosti na této obrazovce

Mozné ¢innosti na této obrazovce

Pokud je vybrana trvala odchylka: nastavte trvalou
odchylku.

Qzo-O Potvrdte zmény a vratte se do diléi nabidky.

Polozka Popis
a KFivka dle poc€asi pfed zmé&nami.
b KFivka dle pocasi po zménach (priklad):

= Pokud dojde ke zméné sklonu, nova upfednostriovana
teplota na X1 bude nerovnomérné vyssSi, nez
upfednosthovana teplota na X2.

= Pokud dojde ke zmeéné trvalé odchylky, nova
upfednostfiovana teplota na X1 bude rovnomérné
vys§i, jako upfednostriovana teplota na X2.

c Sklon

d Trvala odchylka

Mozné zo6ny nastaveni teploty dle poc€asi:
. O Vytapéni hlavni zény nebo doplrikové zény
. ﬁ:: Chlazeni hlavni zény nebo doplfikové zony

L
. f Tepla uzitkova voda

X1, X2 |Venkovni teplota okoli

Y1, Y2, |Pozadovana teplota v nadrzi nebo teplota vystupni vody.
Y3, Y4 |Symbol zde uvedeny odpovida typu topidla pro danou
zonu:

. @: Podlahové topeni
. E: Jednotka s ventilatorem
. [IT: Radiator

. D: Nadrz na teplou uzitkovou vodu

2bodova kfivka dle pocasi

Kfivka ovladani teploty dle pocasi je definovana dvéma nastavenymi
teplotami:

= Nastavena teplota (X1, Y2)
= Nastavena teplota (X2, Y1)
Kfivka dle pocasi:

©---O Vyberte sklon nebo trvalou odchylku. ©---0 Prochazejte teplotami.

O---0Ol Zvyste nebo snizte sklon/trvalou odchylku. O---0} Zménte teplotu.

O---@.  |Pokud je vybran sklon: nastavte sklon a pfejdéte na O---@.. |Prejdéte k dalsi teploté.
trvalou odchylku. Q:-O Potvrdte zmény a pokradujte.

Polozka Popis

a Mozné zény nastaveni teploty dle pocasi:

- L& Vytapeni hlavni zony nebo dopliikové zény
. i@: Chlazeni hlavni zény nebo dopliikové zény
. [1 Tepla uzitkova voda

X1, X2 |Venkovni teplota okoli

Y1, Y2 |Pozadovana teplota v nadrzi nebo teplota vystupni vody.
Symbol zde uvedeny odpovida typu topidla pro danou
zoénu:

. @: Podlahové topeni
. E]: Jednotka s ventilatorem
. I]]I: Radiator

. E: Nadrz na teplou uzitkovou vodu

6.2.8 Konfiguraéni priivodce: Nadrz
Rezim zahfivani
Tepla uzitkova voda mulze byt ohfata 3 rGznymi zplsoby. LiSi se

podle zplUsobu nastaveni pozadované teploty v nadrzi a zplisobem
¢innosti jednotky.

# Kod Popis
[5.6] [6-0D]

Rezim zahrivani
= 0: Pouze opétovny ohrev: Povolen
pouze opétovny ohfev.

= 1: Planovany + opétovny ohrev:
Nadrz teplé uzitkové vody je ohfivana
podle planu a mezi planovanymi cykly
ohfevu, opétovny ohfev je povolen.

= 2: Pouze planovany: Nadrz na teplou

uzitkovou vodu muze byt ohfivana
POUZE podle planu.

Dal$i podrobnosti viz navod k obsluze.

Komfortni nastavena teplota

Plati pouze pokud je ohfev teplé uzitkové vody v rezimu Pouze
planovany nebo Planovany + opétovny ohrev. Pfi programovani
planu muzete vyuzit komfortni nastavené teploty jako prednastavené
hodnoty. Pokud chcete pozdé&ji nastavenou akumulacni teplotu
zmeénit, mizete tak ucinit z jednoho mista.

Nadrz se bude ohfivat, dokud nebude dosazena komfortni
akumulaéni teplota. Jedna se o vy$si pozadovanou teplotu, pokud
je naplanovana komfortni akumulace.
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6 Konfigurace

Kromé toho je mozné nastavit vypnuti akumulace tepla. Tato funkce
vypind ohfev nadrze i v pfipadé, ze nastavené teploty NEBYLO
dosazeno. Vypnuti akumulace naprogramujte pouze v pfipadég, ze je
ohfev nadrze absolutné nezadouci.

6.3.2 Doplnkova zéna

Typ termostatu

Plati pouze pro ovladani pomoci externiho pokojového termostatu.

Eko nastavena teplota

Akumulaéni hospodarna teplota oznacuje nizSi pozadovanou
teplotu v nadrzi. Jedna se o pozadovanou teplotu, pokud je
naplanovana hospodarna akumulace (pfednostné béhem dne).

# Kod Popis
[6.3] [6-0B]

Eko nastavena teplota

- 30°C~min(50,[6-0E])°C

Nastavena teplota opétovného ohievu
Pozadovana teplota v nadrzi pro opétovny ohrev, pouzita:

* v rezimu Planovany + opétovny ohrev, béhem rezimu
opétovného ohfevu: zaru€ena minimalni teplota v nadrzi se
nastavuje podle Nastavena teplota opétovného ohrevu
minus hystereze opétovného ohfevu. Pokud teplota v nadrzi
klesne pod tuto hodnotu, dojde k ohfevu nadrze.

= bé&hem komfortni akumulace, za uéelem upfednostnéni ohfevu
teplé uzitkové vody. Pokud teplota v nadrzi stoupne nad tuto
hodnotu, bude ohfev teplé uzitkové vody a prostorové vytapéni/
chlazeni provadéno postupné.

# Kod Popis
[5.4] [6-0C]

Nastavena teplota opétovného
ohrevu

« 30°C~min(50,[6-0E])°C

6.3 Nabidka nastaveni

Dal$i nastaveni muzete provést pomoci obrazovky hlavni nabidky a
jejich diléich nabidek. Nachazi se zde nejdulezitéjsi nastaveni.

6.3.1 Hlavni zéna

Typ termostatu

Plati pouze pro ovladani pomoci externiho pokojového termostatu.

@ POZNAMKA

Pokud je pouzit externi pokojovy termostat, bude tento
externi pokojovy termostat ovladat protimrazovou ochranu
mistnosti. Protimrazova ochrana mistnosti je v§ak mozna
pouze pokud je parametr [C.2] Prostorové vytdapéni/
chlazeni zapnuty.

# Kod Popis
[2.A] [C-05] Typ externiho pokojového termostatu pro
hlavni zénu:
=101 kontakt: Pouzity externi

pokojovy termostat mulze pouze
odeslat stav termostatu ZAPNUTO/
VYPNUTO. Neni zde moznost
oddéleni pozadavku na topeni nebo
chlazeni.

=202 kontakty: Pouzity externi
pokojovy termostat muze odeslat
samostatny stav termostatu topeni/
chlazeni ZAPNUTO/VYPNUTO.

# Kéd Popis Dalsi informace o této funkci viz "6.3.1 Hlavni zéna" na strance 29.
[5.2] [6-0A] Komfortni nastavena teplota # Kod Popis
= 30°C~[6-0E]°C [3.A] [C-06] Typ externiho pokojového termostatu pro

doplnikovou zoénu:
= 1:1 kontakt

= 2:2 kontakty

6.3.3 Informace

Informace o prodejci
Technik zde mUZze uvést své kontaktni ¢islo.
# Kod Popis

[8.3] Neni
pouzito

Telefonni ¢islo, na které mohou uzivatelé
volat v pfipadé problémd.

6.3.4 Solanka

teplota zamrz.solanky

V zavislosti na typu a koncentraci nemrznouci kapaliny v systému
solanky se bude teplota zamrznuti lisit. Nasledujici parametry urcuji
limitni teplotu prevence zamrznuti jednotek. Aby mohly byt
stanoveny tolerance méFeni teploty, MUSI koncentrace solanky
odolat niz§im teplotam nez je definované nastaveni.

Obecné pravidio: limitni teplota prevence zamrznuti jednotky MUSI
byt o 10°C nizSi nez je minimalni mozna vstupni teplota solanky pro
jednotku.

Pfiklad: Pokud je minimalni mozna vstupni teplota solanky pfi urcité
aplikaci —2°C, MUSI byt limitni teplota prevence zamrznuti jednotky
nastavena na —12°C nebo méné. Vysledkem bude, Ze smés solanky
NEMUZE nad tuto teplotu zamrznout. Aby se zabranilo zamrznuti
jednotky, peclivé zkontrolujte typ a koncentraci solanky.

# Kod Popis
[9.M] [A-04]

teplota zamrz.solanky
= 0:2°C

:=2°C

:—4°C

:—6°C

-9°C

:=12°C

:—=15°C

:—-18°C

.
N o g s e N

@ POZNAMKA

Nastaveni teplota zamrz.solanky lze upravit a zjistit v
[9.M]. Toto nastaveni je mozné upravit POUZE pokud je k
dispozici komunikace mezi hydro modulem a modulem
kompresoru. Komunikace mezi hydro modulem a modulem
kompresoru NENI zarugena a/nebo k dispozici, pokud:

= se na uzivatelském rozhrani objevi chyba "U4",

= modul tepelného Cerpadla pfipojen ke zdroji napajeni s
upfednostiiovanou sazbou za kWh, kdyz dojde k
vypadku proudu a je aktivovan zdroj napajeni s
upfednostriiovanou sazbou za kWh.
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6 Konfigurace

6.4 Struktura nabidky: prehled nastaveni technika

[9] Nastaveni technika

[9.2] Tepla uzitkova voda

Pravodce konfigurace

Tepla uzitkova voda

Zalozni ohfiva¢

Nouzovy

Vyrovnavani

Prevence pfed zamrznutim vodniho potrubi
Zdroj elektrické energie se zvyhodnénou sazbou
Rizeni spotfeby energie

Mé&feni energie

Snimace

Bivalentni

Vystup alarmu

Automaticky restart

Usporny rezim

Deaktivovat ochrany

Nucené odmrazovani

Prehled provoznich parametri

teplota zamrz.solanky

(*) Plati pouze pro Svédstinu.

Tepla uzitkova voda
Cerpadlo TUV

— Plan gerpadla TUV
— Solarni

[9.3] ZalozZni ohfivac

Typ zélozniho ohfivace

— Napéti
- Konfigurace

Vyvazena teplota
Vyvazena teplota
Provoz

Maximalni vykon

[9.6] Vyrovnavani

Priorita vyhfivani prostord
Prioritni teplota

Casovaé mezi cykly

Casovad minimalni doby chodu
Casovaé maximalni doby chodu
Doplriujici ¢asovac

[9.8] Zdroj elektrické energie se zvyhodnénou sazbou

Zdroj elektrické energie se zvyhodnénou sazbou
Povolit ohfiva¢
Povolit ¢erpadlo

[9.9] Rizeni spotteby energie

Rizeni spotfeby energie
Typ

Omezeni

Omezeni 1

Omezeni 2

Omezeni 3

Omezeni 4

Prioritni ohfiva¢

Trvala odchylka snimace proudu
Aktivace BBR16
Omezeni vykonu BBR16

—_
3

¢

[9.A] Mé&feni energie

Elektromér 1
Elektromér 2

[9.B] Snimace

Externi snima¢
Trvala odchylka snimace teploty okoli
Doba pramérovani

[9.C] Bivalentni

Bivalentni
Uginnost kotle
Teplota
Hystereze

INFORMACE

V zavislosti na zvolenych nastavenich technika a typu

jednotky budou nastaveni zobrazena nebo skryta.
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7 Uvedeni do provozu

7 Uvedenl dO provozu ] ;iﬁjjjee}zlnsz?tl musi odpovidat napéti na identifikacnim
@ POZNAMKA (] V rozvadéci skfifice NEJSOU zadné uvolnéné pripojky
b Sk & elektrické casti.
NIKDY nespoustéjte jednotku bez termistord a/nebo ne (')vpos 'ovz¢’aneete ricke soucast — - -
tlakovych snimadu/spinadt. Mohlo by dojit ke spaleni [] Uvnitf vnitfnich jednotky NEJSOU Zzadné poskozené
kompresoru. soucasti nebo zmacknuté potrubi.
O] Jistic zalozniho ohfivaée F1B (mistni dodavka)
INFORMACE na rozvadéc skiifice je ZAPNUTY.
Software je vybaven rezimem "technika na misté" ([9.G]: n Je pouzit spravny rozmér potrubi a trubky jsou spravné
Deaktivovat ochrany), ktery zakaze automaticky provoz izolovany.
jednotky. PFi prvni instalaci je parametrDeaktivovat Uvnitf vnitini jednotky NEDOCHAZI k Zadnému aniku
ochrany implicitné nastaven na Ano, coz znamena, zZe L] vody nebo solanky.
automaticky provoz je zakazan. VSechny ochranné funkce oF St solank - . yadne st
jsou pak zakdzany. Pokud jsou domovské stranky | Ml -pouzitl solanky nejsou zaznamenany zadne stopy
uzivatelského rozhrani vypnuty, jednotka NEBUDE v zapachu.
automatickém provozu. Chcete-li povolit automaticky [] Odvzdusiovaci ventil je otevien (nejméné 2 otacky).
provoz a ochranné funkce, nastavte Deaktivovat
ochrany na Ne. [] Z pretlakového pojistného ventilu pfi otevieni vytéka
36 hodin po prvnim spusténi jednotka automaticky prepne voda.
parametr Deaktivovat ochrany na Ne, ukonéi rezim ] Uzaviraci ventily jsou spravné instalovany a zcela
"technik na misté" a povoli ochranné funkce. Pokud se — oteviené.
po prvni instalaci — technik vrati na misto, musi nastavit Nadrz na teplou uzitkovou vodu musi byt zcela
parametr Deaktivovat ochrany na Ano ru¢né. L] naplnéna.
POZNAMKA O] Okruh solanky a okruh vody jsou spravné naplnény.
Nez zapnete napdjeni jednotky ujistéte se, ze jsou nadrz
na teplou uzitkovou vodu i okruh prostorového vytapéni @ POZNAMKA
napinény. Pokud okruh solanky neni pfipraven k pouziti, systém je
o mozné nastavit na rezim Nucené vypnuti VT. To
7\ provedete tak, ze nastavite parametr [9.5.2]=1 (Nucené
vypnuti VT = aktivovano).
Prostorové vytapéni a ohfev teplé uzitkové vody pak bude
zajistovat zalozni ohfiva€. Pokud je aktivni tento rezim,
chlazeni NENi mozné. Jakékoli uvedeni do provozu
x J souvisejici s okruhem solanky nebo pouziti okruhu solanky
NESMI byt provedeno, dokud neni okruh solanky napinén
—F —E arezim Nucené vypnuti VT deaktivovan.
Pokud pfed zapnutim jednotky nejsou naplnény a pokud je It x z
aktivni Nouzovy muze se aktivovat tepelna pojistka 7.2 Kontrolni seznam béhem uvedeni
zaloZniho ohfivade. Aby se zabranilo poskozeni zalozniho do provozu
ohfivace, pfed zapnutim napajeni naplrite jednotku. Odvzdunani vodniho okrun
vzdusnéni vodniho okruhu.
L]
71 Kontrolni seznam pred uvedenim O Odvzdusnéni okruhu solanky pomoci zku$ebniho
do provozu provozu cCerpadla solanky nebo 10denniho provoz
Cerpadla solanky.
Po dokonceni instalace jednotky je nutné nejprve zkontrolovat Provedeni zkusebniho provozu.
nasledujici poloZky. Po provedeni v8ech zkousek nize je NUTNE O
jednotku zavfit, TEPRVE poté mGze byt spusténa. Provedeni provozni zkousky ovladade
Prectéte si uplné pokyny k instalaci popsané v referenéni O P y '
U prirucce technika.
- Funkce vysouseni podkladu podlahového topeni
Vnitrni jednotka je spravné namontovana. L]
L] Funkce vysouSeni podkladu podlahového topeni je
O Nasledujici mistni zapojeni bylo provedeno dle tohoto spusténa (v pfipadé potreby).
dokumentu a platnych zakon(: (] Spusténi 10denniho provozu ¢erpadla solanky.
= Mezi mistnim napajecim panelem a vnitfni jednotkou
= Mezi vnitfni jednotkou a ventily (pokud jsou soucasti)
= Mezi vnitfni jednotkou a pokojovym termostatem
(pokud je namontovan)
O Systém je spravné uzemnén a svorky uzemnéni jsou
utazeny.
0 Pojistky nebo lokalné nainstalovana ochranni zafizeni
jsou nainstalovana podle tohoto dokumentu a NEJSOU
vyfazena.
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7 Uvedeni do provozu

7.21 Odvzdusnéni vodniho okruhu

1 |Nastavte Urover opravnéni uzivatele na Technika. —
Viz "Zména urovné opravnéni uzivatele" na
strance 24.

2 |Prejdéte na [A.3]: Uvedeni do provozu > QO

Odvzdusnéni.

3 |Vyberte OK pro potvrzeni. Q-0

Vysledek: Odvzdusnéni se spusti. Vypne se
automaticky jakmile je cyklus odvzdusnéni
dokoncen.

Chcete-li vypnout odvzdusnéni ru¢né: —
QO
QRSN @}

1 |Pfejdéte na Zastavit odvzdusnovani.

2 |Vyberte OK pro potvrzeni.

7.2.2 Odvzdusnéni okruhu solanky

Existuji dva zpusoby odvzdu$néni okruhu solanky:
= pomoci plnici stanice solanky (mistni dodavka),

= pomoci plnici stanice solanky (mistni dodavka) v kombinaci s
Cerpadlem solanky jednotky.

V obou pfipadech dodrzujte pokyny uvedené u plnici stanice
solanky. Druhy zplsob by mél byt pouzit pouze pokud odvzdusnéni
okruhu solanky NEBYLO uspésné pfi pouziti pouze plnici stanice
solanky. Dal$i informace viz "Odvzdu$néni pomoci plnici stanice"
solanky v referencni pfiru€ce pro instalacni techniky.

V pfipadé, Ze je v okruhu solanky nainstalovana zasobni nadoba
solanky, nebo pokud okruh solanky obsahuje vodorovné smycky
misto svislého vrtu, mGze byt vyzadovano dal$i odvzdu$néni.
MuUzete pouzit funkci 1@denni provoz cerpadla solanky.
Podrobné;jsi informace viz "7.2.6 Spusténi nebo vypnuti 10denniho
provozu Cerpadla solanky" na strance 33.

7.2.3 Provedeni zkusebniho provozu

1 |Nastavte Uroven opravnéni uzivatele na Technika. —
Viz "Zména drovné opravnéni uzivatele" na
strance 24.

2 |Prejdéte na [A.1]: Uvedeni do provozu > Zku3ebni| (@O

provoz.
3 |Vyberte zkouSku ze seznamu. Pfiklad: Topeni. QN ®)
4 |Vyberte OK pro potvrzeni. QO
Vysledek: Spusti se zkusebni provoz. Po dokon&eni
se automaticky vypne (30 min).
Chcete-li vypnout zkuSebni provoz ru¢né: —
1 |Pfejdéte na Vypnout zkuSebni provoz. Q-0
2 |Vyberte OK pro potvrzeni. Q-0

Pokud byla instalace jednotky provedena spravné, jednotka se
béhem zkusebniho provozu spusti ve zvoleném provoznim rezimu.
Béhem zkusebniho rezimu je mozné zkontrolovat spravny chod
jednotky sledovanim teploty vystupni vody (rezim topeni/chlazeni) a
teplotu v nadrzi TUV (rezim ohfevu teplé uzitkové vody).

Sledovani teploty:

AS)
)

1 |Prejdéte na Snimace.

2 |Vyberte informace o teploté.

7.24 Zkusebni provoz akéniho ¢lenu

Ugelem zku$ebniho provozu ovladade je potvrdit chod riznych
ovladact (napf. kdyz vyberete Cerpadlo, spusti se zkusebni provoz
Cerpadla).

1 |Nastavte uroven opravnéni uzivatele na Technika. —
Viz "Zména arovné opravnéni uzivatele" na
strance 24.

2 |Prejdéte na [A.2]: Uvedeni do provozu > Zkusebni| (@O
provoz akéniho ¢lenu.

3 |Vyberte zkousku ze seznamu. Pfiklad: Cerpadlo. Q-0

4 |Vyberte OK pro potvrzeni. Q:-O

Vysledek: Spusti se zkuSebni provoz ovladace. Po
dokonéeni se automaticky vypne (30 min pro
Cerpadlo, =120 min pro Cerp.solan., =10 min pro
dal$i zkuSebni provozy).

Chcete-li vypnout zku$ebni provoz ru¢né: —
Qs:-O
Qs:-O

1 |Pfejdéte na Vypnout zkuSebni provoz.

2 |Vyberte OK pro potvrzeni.

Mozné zkusSebni provozy akénich ¢lent

= Zkouska Zalozni ohriva¢ 1 (vykon 3 kW, pouze k dispozici
pokud nejsou pouzity zadné snimace proudu)

= ZkouSka Zalozni ohrivac 2 (vykon 6 kW, pouze k dispozici
pokud nejsou pouzity zadné snimace proudu)

= Zkou$ka Cerpadlo

INFORMACE

PFed provedenim zkuSebniho provozu se v systému nesmi
vyskytovat zadny vzduch. Béhem zkuSebniho provozu se
také vyhnéte rusivym Cinnostem ve vodnim okruhu.

= Zkouska Uzaviraci ventil

= Zkou$ka Rozdélovaci ventil
= Zkouska Bivalentni signal
= Zkouska Vystup alarmu

= Zkouska Signal chl/top

= Zkouska Cerpadlo TUV

= Zkouska zalozni ohrivac stupen 1 (vykon 3 kW, pouze k
dispozici pokud jsou pouzity snimace proudu)

= Zkouska zalozni ohriva¢ stupen 2 (vykon 3 kW, pouze k
dispozici pokud jsou pouzity snimace proudu)

= ZkousSka zZalozni ohrivac stupen 3 (vykon 3 kW, pouze k
dispozici pokud jsou pouzity snimace proudu)

= Zkouska Cerp.solan.

7.2.5 Provedeni vysouseni podkladu
podlahového topeni

Podminky:

= Ujistéte se, Ze je veSkery provoz zakazan. Prejdéte do [C] Provoz
a vypnéte provoz [C.1] Mistnost, [C.2] Prostorové vytapéni/
chlazeni a[C.3] Nadrz.

= Ujistéte se, Ze je parametr [2.7] a [3.7] Typ zarice nastaven na
Podlahové topeni.

1 |Nastavte uroveri opravnéni uzivatele na Technika. —
Viz "Zména Urovné opravnéni uzivatele" na
strance 24.

2 |Prejdéte na [A.4]: Uvedeni do provozu > QO

VysouSeni podkladu podlahového topeni.

3 |Nastavte program vysouseni: piejdéte na Program a | (@O
pouzijte obrazovku programovani vysouseni

podkladu podlahového topeni.
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8 Predani uzivateli

4 |Vyberte OK pro potvrzeni. O+ @,

Vysledek: Vysouseni podkladu podlahového topeni
se spusti. Po dokonceni se automaticky vypne.

Chcete-li vypnout zkuSebni provoz ru¢né: —

1 |Pfejdéte na Zastavit vysousSeni podklu QO
podlahového topeni.
2 |Vyberte OK pro potvrzeni. QO

@ POZNAMKA

Pro provedeni vysouSeni podkladu podlahového topeni
musi byt nejprve zakazana protimrazova ochrana mistnosti
([2-06]=0). Ve vychozim nastaveni je povolena ([2-06]=1).
V disledku rezimu "technik na misté" (viz "Uvedeni do
provozu") vS8ak bude protimrazova ochrana mistnosti
automaticky zakazana po dobu 36 hodin od prvniho
spusténi.

Jestlize je stale nutné provést vysouseni podkladu po
uplynuti prvnich 36 hodin od spusténi, manualné zakazte
protimrazovou ochranu mistnosti zménou parametru [2-06]
na "0", a PONECHTE ji vypnutou az do dokonceni
vysouSeni podkladu. V pfipadé nedodrzeni tohoto
upozornéni muze dojit k popraskani podkladni vrstvy.

POZNAMKA

Aby bylo mozné spustit vysouSeni podkladu podlahového
topeni, ujistéte se, Ze jsou spinéna nasledujici nastaveni:

+ [4-00]=1
+ [C-02]=0
+ [D-01]=0
+ [4-08]=0
. [4-01]#1

Obnoveni po vypadku proudu

Pokud dojde k obnoveni napajeni po vypadku, vysouseni podkladu
podlahového topeni automaticky obnovi provoz.

7.2.6 Spusténi nebo vypnuti 10denniho
provozu cerpadla solanky

Jestlize je zasobni nadoba solanky soucasti okruhu solanky, nebo v
pfipadé vodorovnych smycek solanky, mize byt nutné po uvedeni
systému do provozu ponechat Cerpadlo bézet nepretrzité 10 dni.
Pokud je 1@denni provoz ¢Eerpadla solanky:

= ZAPNUTY: Jednotka pracuje jako pfi b&Zném provozu, kromé
toho, Ze Cerpadlo solanky pracuje nepfetrzité po dobu 10 dni, v
zavislosti na stavu kompresoru.

= VYPNUTY: Provoz &erpadla solanky je propojen se stavem
kompresoru.

Podminky: VSechny ostatni ukony uvedeni do provozu byly
dokonc€eny pfed zahajenim 1@denni provoz cerpadla solanky.
Po jejich provedeni je mozné aktivovat 18denni provoz cerpadla
solanky v nabidce Uvedeni do provozu.

1 |Nastavte Uroveri opravnéni uzivatele na Technika. —
Viz "Zména urovné opravnéni uzivatele" na
strance 24.

2 |Prejdéte do [A.6]: Uvedeni do provozu > 1@denni | {@s-O
provoz cerpadla solanky.

3 |Zvolte Zapnuto ke spusténi rezimu 10denni Q:-O

provoz cerpadla solanky.

Vysledek: 1@denni provoz cerpadla solanky
se spusti.

Béhem rezimu 1@denni provoz cerpadla solanky bude toto
nastaveni zobrazeno v nabidce jako zapnuté. Po dokonc&eni postupu
se zmeéni automaticky na vypnuto.

@ POZNAMKA

10denni provoz Cerpadla solanky se spusti pouze pokud
nejsou zadné chyby na obrazovce hlavni nabidky a
CasovaC zacne odpocitavat pouze pokud se spusti
vysouSeni podkladu nebo pokud je povoleno bud
prostorové vytapéni/chlazeni nebo provoz nadrze.

8 Predani uzivateli

Jakmile je dokongen zkuSebni provoz a jednotka pracuje spravné,

ujistéte se prosim, Ze jsou uzivateli jasné nasledujici polozky:

= Vyplite tabulku nastaveni technika (v navodu k obsluze)
aktualnimi nastavenimi.

= Ujistéte se, ze uzivatel ma tiSténou verzi dokumentace a
pozadejte jej, aby si ji uschoval pro pozdéjSi pouziti. Informujte
uzivatele, ze kompletni dokumentaci muze najit na adrese URL
uvedené drive v této pfirucce.

= Vysvétlete uzivateli, jak spravné ovladat systém a co délat v
pfipadé problémda.

= Ukazte uZivateli, jakou udrzbu musi na jednotce provadét.
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9

Technické udaje

Casteény soubor nejnovéjsich technickych udajd je k dispozici na mistnich webovych strankach Daikin (vefejné dostupny). Uplny soubor
nejnoveéjsich technickych udaju je k dispozici na portalu Daikin Business Portal (je zapottebi autorizace).

9.1

Schéma potrubniho rozvodu:

Vnitini jednotka

moow>

00T TO QO
NaN=a2N=

W =09TO0S3 _x—.—.TJQ 0

Pritok chladiva:

———

M3S

|
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|
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|
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|

|
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|
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|

|
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|

|

|

|
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I

R6T R4T R3T 8
(A7P) (A7P) (A1P) i h
3D121963
Strana solanky B1L Pratokovy snimag
Strana chladiva B1PR Vysokotlaky snima¢ chladiva
Vodni strana B1PW Snimac tlaku vody prostorového vytapéni
Mistni instalace M1C Kompresor
Nadrz TUV M1P  Vodni ¢erpadlo
VSTUP vody prostorového vytapéni (22 mm) M3S 3cestny ventil (prostorové vytapéni/teplou uzitkovou vodu)
VYSTUP vody prostorového vytapéni (@22 mm) M4P  Cerpadlo solanky
Tepla uzitkova voda: VSTUP studené vody (922 mm) S1NPL Nizkotlaky snima¢
Tepla uZitkova voda: VYSTUP teplé vody (222 mm) S1PH Vysokotlaky spina¢
VSTUP solanky (228 mm) Y1E Elektronicky expanzni ventil
VYSTUP solanky (228 mm) Y1S Elektromagneticky ventil (4cestny ventil)
Uzaviraci ventil .
Automaticky odvzdusriovaci ventil Termistory:
Pojistny ventil R2T (A7P) Vystup z kompresoru
Uzaviraci ventil R3T (A7P) Sani kompresoru
Manualni odvzdugiiovaci ventil R4T (A7P) 2faze
Vypoustéci ventil R5T (A7P) VSTUP solanky
Zalozni ohfivad R6T (A7P) VYSTUP solanky
Obéhova pFipojka (3/4" G vnitni zavit) R1T (A1P)  Tepelny vyménik — VYSTUP vody
Zpétny ventil R2T (A1P) Zalozni ohfiva¢ — VYSTUP vody
Tlumié R3T (A1P) Kapalné chladivo
Ptetlakovy pojistny ventil chladiva RAT (A1P)  Tepelny vyménik — VSTUP vody
Servisni pfipojka R5T (A1P) Nadrz
Rozptyl tepla R8T (A1P) Nadrz
Filtr e
Usmeériovac Pripojky: Sroubové pFiboik
Deskovy tepelny vyménik U roubova pripojka
—F— Rychlospojka

Topeni —e— P4éjena pripojka
Chlazeni
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9.2 Schéma zapojeni: Vnitrni jednotka

Viz schéma vnitfniho zapojeni jednotky dodavané s jednotkou (na vnitfni strané pfedniho panelu). Pouzité zkratky jsou uvedeny dale.

Poznamky, jez je treba projit pred spusténim jednotky A4P * |Digitalni I/0 DPS
Anglic¢tina Preklad A4P * |DPS prijimace (bezdratovy termostat
Notes to go through before Poznamky, jeZ je treba projit Zapnuti/VYPNUTI, PC=napajeci obvod)
starting the unit pred spusténim jednotky A6P Ridici DPS zalozniho ohfivace
X1M Hlavni svorka A7P DPS invertoru
X2M Mistni svorkovnice pro pfipojeni A8P * |DPS pozadavku
stfidavého proudu A15P Adaptér LAN
X5M M|§tn| sv?rkgvnlce pro pfipojeni A16P Digitalni 1/0 DPS ACS
stejnosmérného proudu CN* (AdP ~ IKonekt
—_——————— Uzemnéni ( ) onextor
— CcT* * |Snimag proudu
15 Vodi¢ ¢islo 15
— - DS1 (A8P) * |Mikrospina¢
LAVI.Stn.I d?f?\/ki — - F1B # |Nadproudova pojistka
fipojeni ™ pokracuje na strane F1U~F2U(A4P) | * |Pojistka (5 A, 250 V)
12 sloupec 2 -
N&kolik moznosti zapojeni F2B # |Nadproudova pojistka kompresoru
Volitelng wh - K*R (A4P) Relé na DPS
olitelné vybaveni
Y - K9M Tepelna ochrana relé zalozniho ohfivace
Namontovano v rozvodné M2P # | Cerpadio teplé uzitkové vody
skiifnce
---------- TR M2S # |Uzaviraci ventil
[ I Zapojeni zavisi na modelu
] DPS M3P # |Odtokové Cerpadlo
e T— PC (A4P) * |Proudovy okruh
Backup heater power supply _ |Napgjeni zalozniho ohfivace PHC1 (A4P) * |Vstupni okruh optoelektronického vazebniho
O 1N~, 230 V, 3/6 kW O 1N~, 230 V, 3/6 kW glenu
LI3N-~, 400 V, 6/9 kW LI13N~, 400V, 6/9 kW Q*DI # |Jisti¢ proti zemnimu spojeni
User installed options Volitelné moznosti instalované Q1L Tepelna ochrana zalozniho ohfivace
uzivatelem Q4L # |Bezpecnostni termostat
[0 Remote user interface [ Dalkové uzivatelské rozhrani RAT (A2P) * [Termistor (teplota okoli uZivatelského
lidské komfortni rozhrani
O g . |(:I|ES ¢ komfortni rozhrani) rozhrani (lidské komfortni rozhrani))
ti fl ist terni vnitfni t ist
X2 indoor Thermistor xternt viitint fermistor R1T (A3P) * |Termistor (teplota okoli termostatu zapnuti/
[ Digital /0 PCB [ Digitalni I/0 DPS vypnuti)
J Demand PCB LJ DPS pozadavku R1T (A7P) Termistor (teplota venkovniho prostfedi)
[ Brine low pressure switch O Nizkotlaky spina¢ solanky R2T (A3P) * | Termistor (teplota podlahy nebo vnitfni
Main LWT Hlavni teplota vystupni vody teplota okoli)
[J On/OFF thermostat (wired) [ Termostat Zapnuti/VYPNUTI (v pfipadé bezdratového termostatu zapnuti/
(napevno zapojeny) vypnuti)
[J On/OFF thermostat (wireless) |[J Termostat Zapnuti/VYPNUTI R6T (A1P) * | Termistor (vnitfni teplota okoli)
(bezdratovy) (v pfipadé externiho termistoru vnitfni
O Ext. thermistor O Externi termistor teploty okoli)
1 Heat pump convector [0 Konvektor tepelného Eerpadla R1H (A3P) * |Snimaé vihkosti
Add LWT Doplrikova teplota vystupni vody S1L # |Spinaé pfi nizké hlading
[0 On/OFF thermostat (wired) [ Termostat ngnytl’/VYPNUTi S1PL # |Nizkotlaky spinag solanky
(napevno zapojeny) . S1S # |Kontakt zdroje elektrické energie s
[J On/OFF thermostat (wireless) |1 Termostat Zapnuti/VYPNUTI upfednostiiovanou sazbou za kWh
(bezdratovy) S28 # |Vstup 1 impulzu elektroméru
[0 Ext. thermistor [ Externi termistor 338 # |Vstup 2 impulzu elekiroméru
[ Heat pump convector [0 Konvektor tepelného cerpadla S65~S9S # |Digitalni vstupy pro omezen proudu
Umisténi v rozvodné skfifice SS1 (A4P) * |Prepinac
Anglictina Preklad TR1, TR2 Transformator napajeni
Position in switch box Umisténi v rozvodné skfirice X*A Konektor
Legenda X*M Svorkovnice
A1P Hiavni DPS (hydro) XY Konektor
AP * |DPS uzivatelského rozhrani Z*C | ProtiSumovy filtr (feritové jadro)
A3P * | termostat ZapnutiVYPNUTI g yoiteing prisSenstyl
A3P * |Konvektor tepelného ¢erpadla
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Preklad textu schématu zapojeni

Anglictina

Preklad

Anglic¢tina

Preklad

(1) Main power connection

(1) Pripojka hlavniho zdroje
napajeni

DHW pump output

Vystup Cerpadla teplé uzitkové
vody

For preferential kWh rate power
supply

Pro zdroj elektrické energie s
upfednostfiovanou sazbou za
kWh

Electrical meters

Elektroméry

For safety thermostat

Pro bezpecnostni termostat

Normal kWh rate power supply

Zdroj elektrické energie s béznou
sazbou

Only for preferential kWh rate
power supply with separate
normal kWh rate power supply

Pouze pro zdroj el. energie s
upfednostriovanou sazbou za
kWh se samostatnym zdrojem el.
energie s béznou sazbou

Inrush Razovy proud
Max. load Maximalni zatéz
Normally closed Vypinaci
Normally open Spinaci

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Kontakt bezpecnostniho
termostatu: detekce 16 V stejn.
(napéti pfivadéno z DPS)

Only for preferential kWh rate
power supply without separate
normal kWh rate power supply

Pouze pro zdroj el. energie s
upfednosthovanou sazbou za
kWh bez samostatného zdroje el.
energie s béznou sazbou

Shut-off valve

Uzaviraci ventil

SWB

Rozvadéci skririka

(7) Option PCBs

(7) Karty volitelnych moznosti

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

PFivodni kontakt pro zdroj
elektrické energie s
upfednosthovanou sazbou za
kWh: detekce 16 V stejn. (napéti
pfivadéno z DPS)

Alarm output

Vystup alarmu

Changeover to ext. heat source

Pfepinani na externi zdroj tepla

Max. load

Maximalni zatéz

Min. load

Minimalni zatéz

Only for demand PCB option

Pouze pro volitelnou DPS
pozadavku

Only for digital I/O PCB option

Pouze pro digitalni /O DPS

Options: ext. heat source output,
alarm output

Moznosti: vystup externiho
zdroje tepla, vystup alarmu

SWB Rozvadéci skfifka

(2) Power supply BUH (2) Napajeni zalozniho ohfivace
BLK Cerna

BLU Modra

BRN Hnéda

GRY Seda

Options: On/OFF output

Moznosti: Vystup zapnuti/vypnuti

Only for combined 1F BUH/
compressor power supply (3/6
kW)

Pouze pro kombinované
napajeni 1F zalozniho ohfivace/
kompresoru (3/6 kW)

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Digitalni vstupy omezeni
spotfeby el. energie: 12 V stejn. /
12 mA detekce (napajeni z DPS)

Only for combined 3F BUH/
compressor power supply (6/9
kw)

Pouze pro kombinované
napajeni 3F zalozniho ohfivace/
kompresoru (6/9 kW)

Space C/H On/OFF output

Vystup ZAPNUTI/VYPNUTI
prostorového vytapéni/chlazeni

SWB

Rozvadéci skririka

Only for dual cable power supply

Pouze pro napajeni dvéma
kabely

Only for single cable power
supply

Pouze pro napajeni jednim
kabelem

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Externi zapnuti/vypnuti
termostat(i a konvektoru
tepelného Cerpadla

Only for split 1F BUH/1F
compressor power supply (3/6
kW)

Pouze pro délené napajeni 1F
zalozniho ohfivace/1F
kompresoru (3/6 kW)

Additional LWT zone

Doplnkova zéna teploty vystupni
vody

Main LWT zone

Hlavni zéna teploty vystupni
vody

Only for split 3F BUH/1F
compressor power supply (6/9
kw)

Pouze pro délené napajeni 3F
zalozniho ohfivace/1F
kompresoru (6/9 kW)

Only for external sensor (floor/
ambient)

Pouze pro externi snimac¢
(podlahovy nebo prostredi)

SWB

Rozvadéci skfinka

Only for heat pump convector

Pouze pro konvektor tepelného
Cerpadla

YLW/GRN

Zluté/zelena

(3) User interface

(3) Uzivatelské rozhrani

Only for wired On/OFF
thermostat

Pouze pro napevno zapojeny
termostat zapnuti/vypnuti

Only for remote user interface

Pouze pro dalkové uzivatelské
rozhrani

Only for wireless On/OFF
thermostat

Pouze pro bezdratovy termostat
zapnuti/vypnuti

(9) Current sensors

(9) Snimace proudu

SWB Rozvadéci skfirika
(4) Drain pump (4) Odtokové cerpadlo
SWB Rozvadéci skfirika

(5) Ext. indoor ambient thermistor

(5) Externi termistor vnitfni okolni
teploty

SWB Rozvadéci skrinka

(10) Brine pressure loss (10) Detekce ztraty tlaku solanky
detection

SWB Rozvadéci skfifika

SWB

Rozvadéci skfinka

With pressure loss detection

S detekci ztraty tlaku solanky

(6) Field supplied options

(6) Moznosti dodané zakaznikem

Without pressure loss detection

Bez detekce ztraty tlaku solanky

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V stejn. detekce impulzt
(napéti pfivadéno z DPS)

(11) Ext. outdoor ambient
thermistor

(11) Externi termistor venkovni
teploty okoli

230 V AC supplied by PCB

230 V stf. z DPS

SWB

Rozvadéci skfinka

Continuous

Nepfretrzity proud

(12) LAN adapter connection

(12) Pripojka adaptéru LAN

DHW pump

Cerpadlo teplé uzitkové vody

Ethernet

Ethernet

LAN adapter

Adaptér LAN
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Anglictina

Preklad

SWB

Rozvadéci skfinka
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Schéma elektrického zapojeni
Dalsi informace naleznete v ¢asti zapojeni jednotky.

STANDAR

NAPAJENI

| Pouze pro instalaci jednotky se zdrojem elekirické energie
| s upfednostfiovanou sazbou za kWh

| Zdroj elektrické energie s normalni sazbou za kWh X2M: 5-6 - X12Y:1-2

pro vnitf. jednotku: 230 V + uzemnéni e zomch

NAPAENI

Pouze pro napajeni jednim kabelem

| Pouze pro EKRP1HB*

! (@) Pouze pro instalace s kombinovanym 3F zdrojem TR

| elektrické energie X2M: 14a

! Napajeni ohfivage a kompresoru: ST Vit el

¢ 400V +uzemnéni

@ Pouze pro instalace s kombinovanym 1F zdrojem

| I elektrické energie

| A4P: X1-X2

. Napajeni ohfivace a p u: X21Y Prepinani na vystup

© 1 230V +uzemnéni externiho zdroje tepla

! N A4P: Y2

X2M: 14a

Zapinani/VYPINANI vystupu

- prostorového vytapéni

@Pouze pro instalace s délenym 3F/1F zdrojem PEOCEOEEEE0EnEOEEaEEEINEEE00C]

1 elektrické energie

! ! Napéjeni zalozniho ohfivage: oty ek k2

i 400V +uzemnéni

Norm.otev.ventil: X2M: 21-28

. 1 Pouze s EKGSPOWCAB . Norm.zav.ventil: X2M: 21-29

[ Neps) presoru: 230 V + X22YB SEREE

@ Pouze pro instalace s délenym 1F/1F zdrojem X5M: 3-4

| elektrické energie

| Napéjeni zalozniho ohfivace:

11 230V +uzemnéni 22l

0 i Pouze pro KRCS01-1

[ RRclzeERCSROVCAB N i 33y : oM 78

.+ Napédjeni kompi u: 2 éni i /R 5M: 7-

L F2B = - | xezve

MISTNIDODAVKA EXTERNI POKOJOVY TERMOSTAT / KONVEKTOR TEPELNEHO CERPADLA

. Pouze pro instalace se zdrojem elektrické energie (hlavni a/nebo doplitkova zéna)

.S upfednostiiovanou sazbouzakWh ... .. ... e cocod] S
@ Kontakt zdroje energie s up X5M: 9-10 @ [

VOLITELNA SOUCAST

MiSTNi DODAVKA

| Odtokove Cerpadio

Pouze pro detekci ztraty tlaku
b | Nizkotlaky spina¢ solanky S1PL

DNi SOUCASTI

VNITRNI JEDNOTKA

r

X5M: 13-14-15-16

X2M: 30-31

A16P: X13A

Poznamka:
-V pfipadé kabelu signalu: udrZujte minimalni vzdalenost od kabelu
napajeni >5 cm

% -:-:-2 2ily ‘[ Zapinani/VYPINANT vystupu prostorového |
} 230V i

: y 2 zily # ) Externi zdroj tepla (napr. kotel) |
] signal h

% -:-:-2 2ily ‘[ Obéhové cerpadlo pro teplou uzitkovou vodu |
' 230V |
‘ ! UZAVIRACI VENTIL

. % -:-:-2 zily ’[ ) Uzaviraci ventil hiavni zony |
] 230V |

;{ 2 zily # Vstup 1impulzu elektroméru |
signal
: y 2 zily # : Vstup 2 impulzu elektrom&ru |
] signal b

VOLITELNA SOUCAST

VOLITELNA SOUCAST

hlavni: X2M: 30-34-35
dopl.: X2M: 30-34a-35a

.3 zily pro provoz CH/T.
! 2 Zily pro provoz pouze T

hlavni: X2M: 30-31-34-35
dopl.: X2M: 30-31-34a-35a

5 Zil pro provoz CH/T
: 4 Zily pro provoz pouze T

signal

hlavni: X2M: 3-4-30-35
dopl.: X2M: 3-4-30-35a

P,

signal

| | Pouze pro EKRP1AHTA VOLITELNA SOUCAST

| - | 2 3ily : :

1+ | Vstup 1 omezeni spotieby energie . ) b 450

: | |_';l_-:-:._'y_.: s { A8P: xB01M: 1 5E YEM: 1142

|Vstup2°mezenl'spotfebyenergie 4[ _-:-:._,;L.z Zly | Asp: xg01M: 2.5

| ] signal E

1 [P emezentspofiby energe e acmtm ] Ao xsotu s MISTNI DODAVKA

| [ signal | g

| . ] 2 3l | H = ]

|Vstup4omezen[ 'Spotreby energie ‘[ e Z'?’ ‘[ ABP: XB01M: 4.5 NSO == Router pro adapter LAN |

| : signal ' : ethernet :
AN J: 4D121919
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