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2 Kutu hakkinda

= Opsiyonel ekipmanlar icin ek kitapgik:

= Opsiyonel cihazlarin nasil monte edilmesi gerektigi hakkinda
ilave bilgiler

= Formati: Basili (Unite kutusundan c¢ikar) + Dijital dosyalar su
adrestedir; http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

Uriinle verilen dokiimanlarin giincel siiriimlerine bélgesel Daikin web
sitesinden veya saticinizdan ulasabilirsiniz.

Orijinal dokiiman Ingilizce dilinde yazilmistir. Diger dillere orijinal
dilinden ¢evrilmistir.

Teknik miihendislik verileri

= En son teknik verilerin bir alt kiimesine bdlgesel Daikin web
sitesinden (genel erisime acik) ulasilabilir.

= En son teknik verilerin tam kiimesine Daikin dis agindan (kimlik
denetimi gerekir) ulasilabilir.

ITHALATGI FIRMA

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TIC. A.S.
Kigukbakkalkdy Mah. Kayisdagi Cad. No: 1 Kat: 21-22
34750 Atasehir ISTANBUL / TURKIYE

Cevrimigi araglar

Belgeler kimesine ek olarak montérlere bazi gevrimici araglar da
sunulmaktadir.

» Heating Solutions Navigator
= Isitma sistemlerinin montaji ve yapilandirmasini kolaylastirmak
icin gesitli araclar sunan dijital bir ara¢ seti.

= Heating Solutions Navigator, erisimi icin Stand By Me
platformuna kayit olunmasi gerekmektedir. Daha fazla bilgi icin
bkz. https://professional.standbyme.daikin.eu/.

= Daikin e-Care

= Isitma sistemlerini kaydetmeniz, yapilandirmaniz ve bu

sistemlerde sorun giderme islemlerini gerceklestirmenizi
saglayan, montorler ve servis teknisyenlerine yonelik mobil
uygulama.

= Mobil uygulama, asagidaki QR kodlari kullanilarak iOS ve
Android i¢in indirilebilir. Uygulamaya erisim igin Stand By Me
platformuna kayit olunmasi gerekmektedir.

App Store

2 Kutu hakkinda

2.1 i tinite

211 i¢ iiniteden aksesuarlari gikarmak igin

\_

Entegre filtreli kesme vanasi

Emniyet vanasi (tuzlu su seviyesi kabinin stiine montaj
icin baglanti pargalari dahildir)

Tuzlu su seviyesi kabi

Uzak dis ortam sensorli (montaj kilavuzu ile)

Uzak dis ortam sensor igin kablo (40 m)

O ringler (hidro modiilii kesme vanalari igin yedekler)
Eneriji etiketi

Genel glivenlik 6nlemleri

Opsiyonel ekipmanlar igin ek kitapgik

Montaj kilavuzu

Kullanim kilavuzu

a
b

e = TQ 5 Q0O

21.2 g liniteyi tagimak igin

Uniteyi tasirken asagidaki kilavuz ilkeleri géz éniinde bulundurun:

F=YARiRR

= Unite agirdir. Unitenin taginmasi icin en az 2 kisi gereklidir.

= Uniteyi tasimak igin bir el arabasi kullanin. Yatay kenari yeterli
uzunlukta olan ve agir cihazlarin nakliyesine uygun bir el arabasi

kullandiginizdan emin olun.
« Uniteyi naklederken dik tutun.

= Uniteyi tasimak igin arkadaki kollari kullanin.

e

Uniteyi merdivenlerden yukari veya asagi tasimak istediginizde
hidro modulini ¢ikarin. Daha fazla bilgi igin bkz. "3.2.2 Hidro
modulini Uniteden ¢ikarmak igin" sayfa 7.

Uniteyi merdivenden yukari veya asagl tasimak icin kaldirma
kayislarinin kullaniimasi onerilir.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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3 Unitenin montaiji

3 Unitenin montaiji
3.1 Montaj sahasinin hazirlanmasi

311 i¢ inite montaj sahasi gereksinimleri

= Montajla ilgili su hususlari dikkate alin:

[=]
(=]
[5e] ~ -
: AJ I [ Yo
000 @ ©° |
o = = =
2500 L g o)
2600
(mm)

BILGI

Montaj alaniniz sinirliysa ve opsiyonel EKGSPOWCAB
kitini (= ayrn gl¢ beslemesi icin gil¢ kablosu) monte
etmeniz gerekiyorsa, uniteyi nihai konumuna monte
etmeden once sol taraftaki paneli ¢ikarin. Bkz. "3.2.1 I¢
Uniteyi agmak igin" sayfa 6.

» g Uinite yalnizca kapali yerlere monte edilmek ve 5~35°C ortam
sicakligl araliginda kullaniimak tzere tasarlanmigtir.

R32 igin 6zel gereksinimler

ic Unite bir dahili sogutucu devresi (R32) igerir ancak herhangi bir
sogutucu saha borusu hazirlama veya sogutucu doldurma iglemi
yapmak ZORUNDA DEGILSINIZ.

Sistemdeki toplam sogutucu akiskan miktari 1,842 kg oldugundan
sistem montaj odasinda herhangi bir gereklilie tabi DEGILDIR.
Ancak asagidaki gereksinimlere ve 6nlemlere dikkat edin:

A UYARI
« DELMEYIN veya YAKMAYIN.

= Buz ¢ozme islemini hizlandirmak veya ekipmani
temizlemek icin Uretici tarafindan onerilenler disinda
yontemler KULLANMAYIN.

= R32 sogutucunun KOKUSUZ olduguna dikkat edin.

i¢ liniteyi agmak igin

1 Ust paneli sokiin.

2 Kullanici arayiizii panelini sdkiin. Ustteki menteseleri acin ve
Ust paneli yukariya dogru kaydirin.

@ BiLDIRIM
Kullanici arayiizi panelini sdkerseniz hasari 6énlemek igin
ayrica panelin arkasindan gelen kablo baglantilarini da

sokuln.

A UYARI

Cihaz, mekanik hasari 6nleyecek sekilde ve surekli olarak
ates kaynaklarinin (6r. acik alev, calisan gazli cihazlar
veya calisan elektrikli  1sitict)  calismadigl,  iyi
havalandiriimis bir odada muhafaza edilmelidir.

A UYARI

Montaj, servis, bakim ve onarim islemlerinin Daikin
talimatlarina ve ilgili mevzuata (6rnegin ulusal gaz
yonetmeligi) uydugundan ve sadece yetkili kiisiler
tarafindan yapildigindan emin olun.

3.2 Unitenin agilmasi ve kapatiimasi

3.21 g iiniteyi agmak igin

BILDIRIM
Standart montaj icin genellikle Gnitenin agiimasina GEREK
YOKTUR. Unitenin veya anahtar kutularindan herhangi
birinin agiimasi YALNIZCA ekstra segenek kitlerini monte
etmek istediginizde gereklidir. Daha fazla bilgi igin, ilgili
secenek kitinin montaj kilavuzuna veya asagiya bakin.

3 Gerekirse On paneli sékin. Bu, 6rnegin, hidro modulinu
Uniteden ¢ikarmak istediginiz zamanlarda gereklidir. Daha fazla
bilgi igin bkz. "3.2.2 Hidro modilini Uniteden g¢ikarmak
icin" sayfa 7.

Montaj kilavuzu
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3 Unitenin montaiji

4 Opsiyonel EKGSPOWCAB kitini (= ayri gli¢ beslemesi igin gii¢
kablosu) monte etmek istemeniz halinde, yine sol taraftaki
paneli c¢ikarmaniz gerekecektir. Ayrica bkz. "5.3 Ana glg¢
beslemesini baglamak i¢in" sayfa 13.

i¢ linite anahtar kutusu kapagini agmak igin

5 Montér anahtar kutusunu asagidaki sekilde agin:

N\
NeE

AN\

1@‘;'

AN
AR

6 Ana anahtar kutusuna erigim gerektiren ilave opsiyonlari monte
etmek istemeniz halinde, ana anahtar kutusu kapagini
asagidaki sekilde cikarin:

3.2.2 Hidro modiiliinii tiniteden ¢ikarmak igin

Hidro modulinun ¢ikariimasi, yalnizca uUnitenin daha kolay bir
sekilde tasinmasi veya servis iglemleri icin gereklidir. Hidro
modulinin ¢ikarilmasi, Unitenin agirhgini kayda deger dizeyde
azaltacaktir.  Bu, Unitenin  kaldirimasini  ve  tasinmasini
kolaylastiracaktir.

1 Asagidakileri agin (bkz. "3.2.1 i¢ (initeyi agmak igin" sayfa 6):

1 |Kullanici arayiizi paneli

2 |On panel

2 Vanalarin arkasindaki cirt cirth kayislari agarak kesme
vanalarindaki yalitimi kaldirin.

’ Eilcile

2 °

///,’l - ;or_El ‘l ‘ ‘ﬂo;o
Lo o J
| |

\

3 Vanalari yerine sabitleyen klipsleri ¢ikarin.

4 Boru tesisatini ayirin.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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3 Unitenin montaiji

4x

6 Hidro modilinden ana anahtar kutusuna veya diger konumlara
giden konektorlerin baglantisini kesin. Kablolari, ust hidro

modul kapaginin rondelalarindan gegirin.

7 Ust hidro modiilii kapagini gikartin. Vidalara daha kolay bir
sekilde erismek ve kapadi ¢ikarmak igin ayrilmis boru tesisatini

yukari kaldirabilirsiniz.

8 Hidro modullni alt levhaya sabitleyen vidayi sokiin.

9 Ayrnilmis boru tesisatini yukari dogru kaldirin ve modulu
kaydirarak Uniteden disari ¢cikarmak igin modultn énlindeki sapi
kullanin. Modilin diz seviyede kaldigindan ve ileri dogru
egilmediginden emin olun.

A DIKKAT

Hidro modilt agirdir. Taginmasi igin en az iki kisi gerekir.

@ BiLDIRIM
Sokme islemi sirasinda herhangi bir yalitim birimine zarar
vermediginizden emin olun.

ilk montaj sonrasinda gikarma

Su ve tuzlu su devreleri 6nceden doldurulmussa, hidro modulinin
ctkarilmasi, yukaridaki tanimlananlara ek olarak asagidaki adimlari
icerecektir:

1 Boru tesisatini ayirmadan o6nce, kollarin saplarini gevirerek
kesme vanalarini kapatin.

[ ]
Y

4x

2 Modulu disan dogru kaydirmadan once kalan suyu ve tuzlu
suyu hidro modulinden cikarin. Tahliye surecini hizlandirmak
icin modliin en Ustlindeki su ve tuzlu su hava tahliyesi valflerini
acin.

Montaj kilavuzu
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4 Boru tesisatinin montaji

o °
Qo oQ
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29 [oy=——= © ———0l 07

a Su tahliye vanasi

b  Tuzlu su tahliye vanasi

¢ Tuzlu su hava tahliyesi vanasi
d Su hava tahliyesi vanasi

3.2.3 g liniteyi kapatmak igin
1 Uygulanabilir oldugunda: sol yan paneli yeniden monte edin.

Uygulanabilir oldugunda, hidro moduliini yeniden takin.

w

Uygulanabilir oldugunda, ana anahtar kutusunun kapagini
kapatin ve 6n paneli geri takin.

Montér anahtar kutusunun kapagini kapatin.
Kablolari kullanici arayliz paneline tekrar baglayin.

Kullanici araylzu panelini tekrar monte edin.

N o g b~

Ust paneli geri takin.

@ BiLDiRIM
ic Unite kapagini kapatirken, sikma torkunun 4,1 Nem
degerini gegmediginden EMIN OLUN.

3.3 g linitenin montaji

3.31 i¢ liniteyi monte etmek igin

1 ¢ Uniteyi nakliye paletinden gikartin ve zemin (zerine
yerlestirin. Bkz. "2.1.2 g lniteyi tasimak icin" sayfa 5.

2 Drenaj hortumunu drenaja baglayin. Bkz. "3.3.2 Drenaj
hortumunu drenaja baglamak icin" sayfa 9.

Uniteyi montaj konumuna getirin.

Zemin bozukluklarini telafi etmek lzere dis gévdenin 4 ayar
ayaginin yiiksekligini ayarlayin. izin verilen maksimum sapma
1°'dir.

@ BiLDIRIM

Uniteyi ileriye dogru EGMEYIN:

v

0°.

@ BiLDIRIM
Unite lizerinde yapisal hasarlar meydana gelmemesi icin,

uniteyi YALNIZCA tesviye ayaklarini en alcak noktasina
indirdikten sonra tasiyin.

@ BiLDIRIM
Optimum ses azaltimi igin, alt cergeve ile zemin arasinda
bosluk olup olmadigini dikkatlice kontrol edin.

3.3.2 Drenaj hortumunu drenaja baglamak igin

Sogutma islemi sirasinda veya dusuk tuzlu su sicakliklarinda tnite
icinde yogusma suyu olusabilir. Ust ve yedek isitici drenaj tavalari,
Unite igindeki bir drenaj hortumuna baglanir. Drenaj hortumunu
yuruarlikteki mevzuata gére uygun bir drenaja baglamaniz gerekir.
Drenaj hortumu, Unitenin sag tarafina dogru, arka panel iginden
gegirilir.

4 Boru tesisatinin montaji

4.1 Borularin hazirlanmasi

@ BILDIRIM
Plastik borular bulunuyorsa, bunlarin DIN 4726 uyarinca
tam olarak oksijen diflizyon sizdirmaz oldugundan emin
olun. Borulara oksijen yayinimi asiri korozyona neden

olabilir.

A UYARI

Sahadaki boru tesisatinin tuzlu su devresinde kullanilan
antifriz akigskani ile uyumlu olmasini saglamak, montériin
sorumlulugundadir. Asiri duzeyde korozyona neden
olabileceginden ginko kaplamali boru tesisati
KULLANMAYIN. Ayrica bkz. "4.2.4 Tuzlu su devresini
doldurmak igin" sayfa 10.
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4 Boru tesisatinin montaji

41.1 Alan i1sitma devresinin ve tuzlu su
devresinin su hacmini ve debisini kontrol
etmek igin

Minimum su hacmi

Kurulumdaki devre basina ilave su hacminin minimum 20 litre
oldugunu ve buna ig tinitenin dahili su hacminin dahil EDILMEDIGINI
kontrol edin.

BILGI
Minimum 1 kW 1sitma yuku garanti edilebiliyorsa ve [4.B]
Alan 1sitma/sogutma > Asiri c¢alisma ayari (genel
goriniim saha ayari [9-04]) 4°C konumundaysa, minimum
su hacmi 10 litreye dusurulebilir.

BILGI
Ancak kritik proseslerde veya yuksek isi yukune sahip
odalarda ilave bir su hacmi gerekebilir.

BiLDIRIM
Her bir alan isitma/sogutma devresindeki sirkiilasyon
uzaktan kumandali vanalarla kontrol edildiginde, bu
minimum su hacminin tim vanalar kapali olsa bile
srdurulmesi dnemlidir.

Minimum su debisi

@ BILDIRIM
Su devresine glikol ekleniyorsa ve su devresinin sicakligi
disiikse, kullanici arayiiziinde debi GORUNTULENMEZ.
Bu durumda minimum debi, pompa testi kullanilarak
kontrol edilebilir (kullanici araytzinde hata 7H'nin

GORUNTULENMEDIGINI kontrol edin).

Gerekli bir minimum debi degeri yok.

4.2 Tuzlu su borularinin baglanmasi

4.21 Tuz su borularini baglamak i¢gin

a  Tuzlu su CIKISI (228 mm)
b Tuzlu su GIRISI (828 mm)

BiLDIRIM
Servis ve bakim calismalarinin kolaylastiriimasi igin,

kesme vanalarinin Unite giris ve g¢ikisina mimkin
oldugunca yakina monte edilmesi 6nerilir.

4.2.2 Tuzlu su seviyesi kabinin baglanmasi igin

Tuzlu su seviyesi kabi (aksesuar olarak gonderilir) 1si pompasi
sisteminin tuzlu su tarafina monte edilmelidir. Kapla birlikte bir
emniyet vanasi verilmistir. Kap, sistemdeki tuzlu su seviyesinin
gorsel bir gosterge olarak iglev gorir. Kap, sistemde kalan havayi
toplayarak kaptaki tuzlu su seviyesinin diismesine neden olur.

1 Tuzlu su seviyesi kabini, giris tuzlu su boru tesisati Gizerinde,
tuzlu su devresinin en yiiksek noktasi olarak monte edin.

2 Birlikte verilen emniyet vanasini kabin en Ustline monte edin.

3 Kabin altina bir kesme vanasi (sahada temin edilir) monte edin.

@ BiLDIRIM
Tuzlu su kabinin devredeki en ylUksek nokta olarak monte
edilmesi mumkin degilse, bir genlesme kabini (sahada
temin edilir) monte edin ve emniyet vanasini genlesme
kabinin  6nine monte edin. Bu talimatin yerine
getirilmemesi, Unitede arizalara neden olabilir.

a Tuzlu su seviyesi kabi (aksesuar)
b Genlesme kabi (sahada temin edilir, tuzlu su kabi en
yliksek konum olarak monte edilemediginde)

Kaptaki tuzlu su seviyesinin 1/3'Un altinda kalmasi halinde, kabi
tuzlu su ile doldurun:

4 Kabin altindaki kesme vanasini kapatin.
5 Emniyet vanasini kabin en Ustlinden gikarin.

6 Yaklasik 2/3 diizeyde doluluga ulasana kadar kaba tuzlu su
takviyesi yapin.

Emniyet vanasini geri takin.

8 Kabin altindaki kesme vanasini agin.

4.2.3 Tuzlu su doldurma kitinin baglanmasi igin

Sistemin tuzlu su devresini yikamak, doldurmak ve tahliye etmek igin
bir tuzlu su doldurma kiti (sahada temin edilir veya opsiyonel kit
KGSFILL2 edinilebilir) kullanilabilir.

Montaj talimatlari icin, tuzlu su doldurma kitinin montaj kilavuzuna
bakin.

4.2.4 Tuzlu su devresini doldurmak igin

A UYARI

Doldurma sirasinda ve doldurmadan 6nce ve sonra tuzlu
su devresinde kacak olup olmadigini dikkatlice kontrol
edin.

BILGI
Unitenin tuzlu su devresinde kullanilan malzemeler
asagidaki antifriz akigkanlarina karsi kimyasal olarak

dayaniklidir:

= 40 %kutle propilen glikol
= 29 %kutle etanol

1 Tuzlu su doldurma kitini monte edin. Bkz. "4.2.3 Tuzlu su
doldurma kitinin baglanmasi icin" sayfa 10.

2 3 yollu vanaya sahada temin edilen bir tuzlu su doldurma
sistemini baglayin.

3 3 yollu vanayi dogru sekilde yerlestirin.

Montaj kilavuzu
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4 Boru tesisatinin montaji

a Alan isitma/sogutma suyu CIKISI (922 mm)

b Alan isitma/sogutma suyu GIRISI (@22 mm) ve entegre
filtreli kesme vanasi (aksesuar)

¢ Kullanim sicak suyu: sicak su CIKISI (d22 mm)

d  Kullanim sicak suyu: soguk su GIRISI (@22 mm)

a Tuzlu su seviyesi kabi (aksesuar)
b  Tuzlu su doldurma kiti (sahada temin edilir veya opsiyonel

kit KGSFILL2 edinilebilir)
¢ Tuzlu su doldurma sistemi (sahada temin edilir)
4 Devreyi, 2,0 bar (= 200 kPa) basing degerine ulasilana kadar
tuzlu suyla doldurun.

5 3 yollu vanayi baslangigtaki konumuna getirin.

@ BILDIRIM
Sahada temin edilen bir doldurma kiti, tuzlu su
devresindeki bilesenleri koruyacak bir filtre icermeyebilir.
Bu durumda, sistemin tuzlu su tarafina bir filtre monte

edilmesi, montdrin sorumlulugundadir.

A UYARI

Evaporatorden gecen akiskanin sicakhgi eksiye dusebilir.
MUTLAKA donmaya karsi korunmalidir. Daha fazla bilgi
igin "6.3.4 Tuzlu Su" sayfa 29 igcinde [A-04] ayarina bakin.

4.2.5 Tuz su borularini yalitmak igin

Tum tuzlu su devresindeki borular, 1sitma kapasitesinin diismesinin
onlenmesi igin MUTLAKA yalitiimahdir.

Ev igerisindeki tuzlu su devresi borularinin yogusma yapabilecegini/
yapacagini kabul edin. Bu borular igin yeterli yalitim saglayin.

4.3 Su borularinin baglanmasi

4.3.1 Su borularini baglamak igin

@ BiLDIRIM
Borulari baglarken KESINLIKLE asiri kuvvet uygulamayin.
Borularin hasar goérmesi de unitenin arizalanmasina yol

acabilir.

1 Alan i1sitma/sogutma su girisine entegre filtreli kesme vanasi
(aksesuar olarak temin edilir) monte edin.

2 Alan isitma/sogutma girisi borusunu kesme vanasina ve alan
1sitma/sogutma ¢ikisi borusunu uniteye baglayin.

3 Kullanim sicak suyu giris ve ¢ikis borularini i¢ Uniteye baglayin.

@ BILDIRIM
Soguk su giris ve sicak su cikis baglantilarina kesme
vanalarinin monte edilmesi Onerilir. Kesme vanalari

sahada temin edilir.

@ BILDIRIM
Entegre filtreli kesme vanasi hakkinda (aksesuar olarak
teslim edilir):

= Su girisinde vananin kurulumu zorunludur.

= Valfin akis yonune dikkat edin

@ BiLDIRIM
Tum lokal yuksek noktalara hava tahliye vanalari monte
edin.

@ BiLDIRIM
Yururllkteki mevzuata goére kullanim soguk suyu giris
baglantisina maksimum 10 bar (= 1 MPa) agilis basincina
sahip bir basing tahliye vanasi (sahada temin edilir) monte

edilmesi gerekir.

4.3.2 Sirkiilasyon borularini baglamak igin

On sart: Yalnizca sistemde sirkiilasyona ihtiyag duyuyorsaniz
gereklidir.

1 Ust paneli Uniteden cikarin, bkz. "3.2.1 ¢ (niteyi agmak
icin" sayfa 6.

2 Unitenin stiinde bulunan kauguk izole koruma halkasini kesip
¢ikarin. Sirkllasyon konektérd, alan 1sitma/sogutma suyu ¢ikis
borusunun altinda yer alir.

3 Sirkilasyon borularini izole koruma halkasindan gegirin ve
sirkllasyon konektoriine baglayin.

4 Ust paneli tekrar takin.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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5 Elektrikli bilesenler

4.3.3 Alan 1sitma devresini doldurmak igin

Alan 1sitma devresini doldurmak i¢in sahada temin edilen bir
doldurma kiti kullanin. Yururlikteki mevzuata uydugunuzdan emin
olun.

@ B.iLZiRiM

u devresinde kalan hava yedek Isiticinin
arizalanmasina yol acabilir. Doldurma sirasinda,
devredeki tim havanin  bosaltiimasi  mUimkin

olmayabilir. Kalan hava, sistemin ilk calisma saatleri
esnasinda otomatik hava tahliyesi vanalarindan

bosaltilacaktir. Daha sonra su ilave edilmesi
gerekebilir.
= Sistemdeki havayl bosaltmak igin, "7 Devreye

Alma" sayfa 31 boliminde agiklanan o6zel islevi
kullanin. Bu islev, kullanim sicak suyu boylerinin isi
esanjort serpantinindeki havanin tahliye edilmesi icin
kullaniimalidir.

4.3.4 Kullanim sicak suyu boylerini doldurmak

icin
1 Sistem borularindaki havayi bosaltmak igin tim sicak su
musluklarini sirayla agin.
Soguk su besleme vanasini agin.
Hava tamamen bosaldiktan sonra tim su musluklarini kapatin.

Su kacagi olup olmadigini kontrol edin.

a A W DN

Desarj borusundan serbest su akisini saglamak icin, sahada
monte edilen basing tahliye vanasini manuel olarak calistirin.

4.3.5 Su borularinin yalitimini saglamak igin

Tdm su devresindeki borular, i1sitma kapasitesinin dismesinin
Onlenmesi icin MUTLAKA yalitilmahdir.

Alan 1sitma boru tesisatinda sogutma ¢alistirmasi sirasinda
yogusma suyu olusabileceg@ini goéz oninde bulundurun. Bu borular
icin yeterli yalitim saglayin.

5 Elektrikli bilegenler

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

A UYARI

Gli¢ besleme kablolari icin DAIMA cok cekirdekli kablo
tercih edin.

A DIKKAT
Gereginden uzun  kablolari
yerlestirmeyin ve zorlamayin.

@ BiLDIRIM
Yiksek gerilim kablolari ile algak gerilim kablolar
arasindaki mesafe en az 50 mm olmalidir.

KESINLIKLE  Gniteye

51 Elektrik uyumlulugu hakkinda

EGSAH/X06+10DA9W(G) modelleri icin asagidaki ifade...
EN/IEC 61000-3-12 (Her bir fazda >16 A ve <75 A giris akimi ile

# Gii¢ beslemesi® Caligma®
1 |Birlesik gui¢ beslemesi Normal veya acil
(1N~, 50 Hz, 230 V AC) durum
c1 |
1N~, 50 Hz, I:'
230 VAC
2 |Ayri gug beslemesi Acil durum

1N~, 50 Hz,
230 VAC

(2%(1N~, 50 Hz, 230 VV AC))
1N~, 50 Hz,
230 VAC
C5

TS

N

(a) C1 ve C5'in ayrintilari igin, bkz. "5.3 Ana gl¢ beslemesini
baglamak igin" sayfa 13.

(b) Normal galigtirma: yedek isitici = maksimum 3 kW
Acil galistirma: yedek isitici = maksimum 6 kW

5.2

Harici aktliatorler icin elektrik

baglantilarina genel bakis

Oge

Aciklama

Glg beslemesi

Bkz. "5.3 Ana gu¢ beslemesini baglamak
icin" sayfa 13.

Uzak dis ortam
sensoru

Bkz. "5.4 Uzak dis ortam sicakhgi
sensorinu baglamak icin" sayfa 15.

Kesme vanasi

Bkz. "5.5 Kesme vanasini baglanmak
icin" sayfa 16.

Elektrik sayaci

Bkz. "5.6 Elektrik sayaclarini baglamak
icin" sayfa 16.

Kullanim sicak suyu
pompasi

Bkz. "5.7 Kullanim sicak suyu pompasini
baglamak icin" sayfa 16.

Alarm gikigl

Bkz. "5.8 Alarm gikigini baglamak
icin" sayfa 17.

Alan sogutma/isitma
calisma kontrolU

Bkz. "5.9 Isitma/sogutma ACIK/KAPALI
cikisini baglamak igin" sayfa 17.

Harici 1s1 kaynagi
kontrolline gegis

Bkz. "5.10 Harici 1s1 kaynagi degistiricisini
baglamak igin" sayfa 18.

Gug tiketimi dijital
girigleri

Bkz. "5.11 Gug tiketimi dijital giriglerini
baglamak igin" sayfa 19.

Emniyet termostati

Bkz. "5.12 Emniyet termostatini (normalde
kapall kontak) baglamak igin" sayfa 19.

Tuzlu su algak basing
anahtari

Bkz. "5.13 Tuzlu su algak basing anahtarini
baglamak igin" sayfa 20.

LAN adaptori

Bkz. "5.14 LAN adaptéri" sayfa 20.

kamuya acik disik akimli sistemlere baglanan cihaz tarafindan baglantilar

uretilen harmonik akimlar igin sinirlari  tespit eden Avrupa/

Uluslararasi Teknik Standardi.) ile uyumlu cihaz.

...asagidaki durumlarda gecerlidir:

Montaj kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektrikli bilesenler

Oge Agiklama Oge Agiklama
Oda termostati m Bkz: insan Konfor Arayiizii m Bkz:
(kka;)tl)lolu veya = Oda termostatinin (kablolu veya = Insan Konfor Arayiiziiniin montaj ve
ablosuz) kablosuz) montaj kilavuzu kullanim kilavuzu
= Opsiyonel ekipmanlar igin ek = Opsiyonel ekipmanlar igin ek
kitapcik kitapcik
Kablolu oda termostati icin kablolar: Kablolar: 2x(0,75~1,25 mm?)
(3 adet sogutma/isitma galismasi; 2 Maksimum uzunluk: 500 m
adet yalnizca isitma galismasi
icin)x0,75 mm? E [2.9] Kontrol
Kablosuz oda termostati igin kablolar: [1.6]0da sensori ofseti
(5 adet sogutma/isitma calismasi; 4
adet yalnizca i1sitma galismasi . . o
igin)xyo,75 oo Drmacals 5.3 Ana gii¢ beslemesini baglamak
Maksimum galisma akimi: 100 mA Icin
E Ana bélge igin: Gug¢ beslemesini baglamak igin asagidaki planlardan birini kullanin
. [2.9] Kontrol (C1~C5 ayrintilari igin tablonun altina bakin):
Unitevi @)
. [2.A] Termostat tiri & il LIl e
) . . 1 |Tek kablolu gli¢ beslemesi (= birlestiriimis |Gerekli degildir
llave bolge igin: glc beslemesi) (Unitenin diginda
= [3.A] Termostat tiiri fabrikada monte
I | kablo)
= [3.9] (salt okunur) Kontrol Cc1
Isi pompasi m Bkz:
konvektori = Isi pompasi konvektorlerinin montaj
kilavuzu C1: Yedek isitici ve Unitenin geri kalani
= Opsiyonel ekipmanlar igin ek icin glic beslemesi (3N~ veya 1N~)
kitapgik 2 | Cift kablolu giig beslemesi (= ayri glig
Kablolar: 4x0,75 mm?2 beslemesi)
Maksimum galisma akimi: 100 mA Not: Bu, 6rnegin, Almanya'daki montaj
Ana bdlge icin: islemlerinde gereklidir.
- [2.9] Kontrol C5
| _|J nnnnmn,
= [2.A] Termostat tiri C1
ilave bélge icin:
= [3.A] Termostat tiiru 1
= [3.9] (salt okunur) Kontrol 2
Uzak i¢ ortam sensorii m Bkz: 4 3
= Uzak i¢ ortam sensérinun montaj
kilavuzu
= Opsiyonel ekipmanlar igin ek
kitapgik
Kablolar: 2x0,75 mm? \
E [9.B.1]=2 (Harici sensér = 0da) C1: Yedek isttici igin giig beslemesi (3N~
[1.7]10da sensérii ofseti veya 1N~)
Akim sensérleri m Akim sensérlerinin montaj kilavuzuna C5: Unitenin geri kalani igin giig
bakin. beslemesi (1N~)
Kablolar: 3x2. Aksesuar olarak 3 |Ayri normal elektrik tarifeli glic beslemesi
sunulan kablonun (40 m) bir kismini olmadan indirimli elektrik tarifesi®
kullanin. c2
E [9.9.11=3 (Gli¢ tuketimi kontroli = I |J'I_I'I_I'I_I'I_I'L
- c1 — 1
Ak1im sensori) I_I: 3
[9.9.E] Akim sensori ofseti |_ sz
X5M
C1: indirimli elektrik tarifeli glic beslemesi
(3N~ veya 1N~)
C2: indirimli elektrik tarifesi giic beslemesi
kontagi
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montaj kilavuzu
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5 Elektrikli bilesenler

Plan

Uniteyi agin®

4 |Ayri normal elektrik tarifeli glic beslemesi
ile indirimli elektrik tarifesi®

T

X2M X5M

|

Z1F
C1: indirimli elektrik tarifeli glic beslemesi
(3N~ veya 1N~)

C2: indirimli elektrik tarifesi gii¢ beslemesi
kontagi

C3: Ayri normal elektrik tarifeli glic
beslemesi (1N~)

C4: X11Y baglantisi

YLW/GRN
YLW/GRN

I I J
L1 L2 L3 N @
1N~, 50 Hz, 230 V AC 3N~, 50 Hz, 400 V AC

a Fabrikada monte gii¢ besleme kablosu

(a) Bkz."3.2.1 I¢ tiniteyi agmak igin" sayfa 6.
(b) Indirimli elektrik tarifeli giic beslemesi tipleri:

BILGI
Bazi indirimli elektrik tarifesi tipleri, i¢ Uniteye ayri bir

normal elektrik tarifesi gl¢ beslemesi yapilmasini
gerektirir. Bu, asagidaki durumlar igin gereklidir:

= etkinken, indirimli elektrik tarifesi gl¢ beslemesi
kesiliyorsa VEYA

= etkinken, indirimli elektrik tarifeli gli¢ beslemesinde i¢
Unitede glc tiketimine izin verilmiyorsa.

Detay C1: Fabrikada monte gii¢ besleme kablosu

Kablolar: 3N+GND VEYA 1N+GND

Maksimum galigma akimi: Unite tizerindeki bilgi etiketine
bakin.

Fabrikada monte gl¢ kaynagi kablosunu bir 1N~ veya 3N~ gi¢
beslemesine baglayin.

b Saha kablolari
F1B Asir akim sigortasi (sahada tedarik edilir). 1N~ igin
Onerilen sigorta: 4 kutup, 32 A sigorta, C egrisi. 3N~ i¢gin
oOnerilen sigorta: 4 kutup, 16 A sigorta, C egrisi.
Q1DI Toprak kagagi devre kesicisi (sahada tedarik edilir)

Detay C2: indirimli elektrik tarifesi giic beslemesi kontagi

Kablolar: 2x(0,75~1,25 mm?)

Maksimum uzunluk: 50 m.

indirimli elektrik tarifesi glic besleme baglantisi: 16 V DC
tespiti (PCB tarafindan beslenen gerilim). Gerilimsiz kontak,
15V DC, 10 mA degerindeki minimum uygulanabilir yik

saglayacaktir.

indirimli elektrik tarifesi kontagini (S1S) asagidaki sekilde baglayin.
S18

LB
/

Montaj kilavuzu
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5 Elektrikli bilesenler

BILGI
indirimli elektrik tarifesi glic beslemesi baglantisi giivenlik
termostati olarak ayni terminallere baglanir (X5M/9+10).
Sistem icin sadece indirimli elektrik tarifesi glic beslemesi
VEYA guvenlik termostati kullanilabilir.

Detay C3: Ayri normal elektrik tarifeli glic beslemesi

Kablolar: 1N+GND

Maksimum galisma akimi: 6,3 A

Ayri normal elektrik tarifesi glic beslemesini asagidaki sekilde
baglayin:

@ 1N~, 50 Hz, 230 VAC
s
L

~

Detay C4: X11Y baglantisi

Fabrikada monte kablolar.

Detay C5: Secgenek kiti EKGSPOWCAB

m Opsiyonel EKGSPOWCAB kitini (= ayri gii¢ beslemesi igin
gl¢ kablosu) monte edin. Montaj talimatlari igin, opsiyonel
kitin montaj kilavuzuna bakin.

X11Y 6gesi ile X11YA 6gesinin baglantisini kesin ve X11YB dgesine
baglayin.

Z15C

EKGSPOWCAB—

YLW/GRN

1N~, 50 Hz, 230 VAC

F2B Asin akim sigortasi (sahada tedarik edilir). Onerilen
sigorta: 2 kutup, 16 A sigorta, C egrisi.
Q2DI Toprak kagagi devre kesicisi (sahada tedarik edilir)

Yapilandirma gii¢ beslemesi

E [9.3] Yedek 1sitica

[9.8] indirimli kWh giic beslemesi

5.4 Uzak dis ortam sicakligi sensorunii
baglamak igin

Uzak dis ortam sicakligi sensorl (aksesuar olarak verilir) dis ortam
sicakhgini olger.

BILGI
istenen ¢ikis suyu sicakligi hava durumuna baghysa, tam
zamanl dig ortam sicakligi 6lgimua dnemlidir.
Aksesuar olarak sunulan uzak dis ortam sensoéru + kablo
(40 m)
E [9.B.2] Hrc. ort. sensori ofseti (= genel gérinim saha
ayari [2-0B])

[9.B.3] Ortalama siiresi (= genel gérinim saha ayari

X2M/5+6 [1-0A])
Annnnn, ,
ot 1 Harici sicaklik sensoéri kablosunu ig Uniteye baglayin.
1 a b ¢ d
A a Fabrikada monte kablo
b Uzatma konektorleri (sahada temin edilir)
¢ Uzak dis ortam sensori kablosu (40 m) (aksesuar olarak
sunulur)

d Uzak dis ortam sensorii (aksesuar olarak sunulur)

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montaj kilavuzu
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5 Elektrikli bilesenler

2 Kabloyu kablo baglariyla kablo bagdlanti pabuglarina sabitleyin.

3 Uzak dis ortam sicakligi sensorinl (aksesuar olarak verilir)
montaj kilavuzunda aciklandidi sekilde disariya monte edin.

5.5 Kesme vanasini baglanmak igin

BILGI
Kesme vanasi kullanim o6rnegi. Bir LWT bdlgesi
oldugunda ve alttan 1sitma ve i1si pompasi konvektorleri bir
arada kullanildiginda, sogutma ¢alistirmasi sirasinda
yerde yogusmay! Onlemek igin alttan 1sitmanin éncesine
bir kesme vanasi monte edin. Daha fazla bilgi igin montor
basvuru kilavuzuna bakin.

Kablolar: 2x0,75 mm?

Maksimum ¢aligsma akimi: 100 mA
PCB tarafindan saglanan 230 V AC

E [2.D] Kapatma vanasi

1 Asagidakileri agin (bkz. "3.2.1 ig liniteyi agmak igin" sayfa 6):

1 |Ust panel 1
3

2 |Kullanici arayuzi paneli th
3 |Montdr anahtar kutusu kapagi

2 Vana kontrol kablosunu asagidaki sekilde gdsterildigi gibi ilgili
terminallere baglayin.

@ BiLDIRIM
Kablo baglantilari, NC (normalde kapall) vana ve NO
(normalde agik) vana igin farklidir.

3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuclarina sabitleyin.

5.6 Elektrik sayaglarini baglamak igin

Kablolar: 2 (metre bagina)x0,75 mm?

Elektrik sayaglari: 12 V DC darbe tespiti (PCB tarafindan
beslenen gerilim)

E [9.A] Enerji 8lciimi

BILGI

Transistor cikigl bir elektrik sayaci kullaniliyorsa, arti ve
eksi kutuplarina dikkat edin. Arti kutbu MUTLAKA X5M/6
ve X5M/4'e eksi kutbu X5M/5 ve X5M/3'e baglanmalidir.

1 Asagidakileri agin (bkz. "3.2.1 Ig liniteyi agmak igin" sayfa 6):

1 |Ust panel 1
P 3

2 |Kullanici araytzi paneli ﬁz
3 |Montdr anahtar kutusu kapagi

2 Elektrik sayaclar kablosunu asagidaki sekilde gosterildigi gibi
ilgili terminallere baglayin.

S38 S28

3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuclarina sabitleyin.

5.7 Kullanim sicak suyu pompasini
baglamak igin

Kablolar: (2+GND)x0,75 mm?

Kullanim sicak suyu pompa ¢ikigl. Maksimum yuk: 2 A
(demaraj akimi), 230 V AC, 1 A (devaml akim)

E [9.2.2] KSS pompasi

[9.2.3]1 KSS pompa programi

1 Asagidakileri agin (bkz. "3.2.1 ig liniteyi agmak igin" sayfa 6):

1 |Ust panel 1
P 3

2 |Kullanici araytzii paneli ﬁz
3 |Montdr anahtar kutusu kapagi

Montaj kilavuzu
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5 Elektrikli bilesenler

2 Kullanim sicak suyu pompasinin kablosunu asagidaki sekilde
gosterildigi gibi ilgili terminallere baglayin.

o

3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuclarina sabitleyin.

Alarm cikisini baglamak igin

Kablolar: (2+1)x0,75 mm?
Maksimum yik: 0,3 A, 250 V AC

H &

[9.D] Alarm ¢ikisi

1

Asagidakileri agin (bkz. "3.2.1 i¢ (initeyi agmak igin" sayfa 6):

1 |Ust panel 14
2 |Kullanici arayuzi paneli ﬁz
3 |On panel 5

4 |Montor anahtar kutusu kapagi

5 |Ana anahtar kutusu kapagi

2 Alarm cikisi kablosunu asagidaki sekilde gosterildigi gibi ilgili

terminallere baglayin. Kablo 2 ve 3'U cift yaitim elde edecek
sekilde bir kablo mansonunun (sahada temin edilir) igine,
montér anahtar kutusu ile anahtar kutusu arasina
yerlestirdiginizden emin olun.

N
(R Y p—

a—— A4P §
0
%

=l

3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuglarina sabitleyin.

Isitma/sogutma ACIK/KAPALI
cikisini baglamak igin

_2® 1+2 |Alarm ¢ikisina baglanan
1 kablolar
3 |Montdr anahtar kutusu ve ana
Xam anahtar kutusu arasindaki
B T kablo
a |2 i a |EKRP1HB monte edilmesi
i 1 gerekir.
A4P |Y1|YC b |Kablo mansonu (sahada temin

edilir)

Kablolar: (2+1)x0,75 mm?2

Maksimum yuk: 3,5 A, 250 V AC

E_

Asagidakileri agin (bkz. "3.2.1 Ig (initeyi agmak icin" sayfa 6):

EGSAH/X06+10DA9W(G)

Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1 — 2019.02
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5 Elektrikli bilesenler

1 |Ust panel 1

2 |Kullanicr arayiizi paneli ﬁ“z
3 |On panel 5

4 |Montdr anahtar kutusu kapagi 3
5 |Ana anahtar kutusu kapagi

Alarm ¢ikisi kablosunu asagidaki sekilde gosterildigi gibi ilgili
terminallere baglayin. Kablo 2 ve 3'U gift yalitim elde edecek
sekilde bir kablo mangonunun (sahada temin edilir) igine,
montdér anahtar kutusu ile anahtar kutusu arasina
yerlestirdiginizden emin olun.

—2 1+2 |Alarm gikisina baglanan
1 kablolar
3 |Montor anahtar kutusu ve ana
X2m IEH anahtar kutusu arasindaki
5 ' kablo
a |2 i a |EKRP1HB monte edilmesi
| gerekir.
A4P b |Kablo mansonu (sahada temin
edilir)

3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuclarina sabitleyin.

5.10 Harici i1s1 kaynagi degistiricisini
baglamak igin

Kablolar: 2x0,75 mm?

Maksimum yuk: 0,3 A, 250 V AC
Minimum yik: 20 mA, 5V DC

‘E [9.C] Tkili

1 Asagidakileri agin (bkz. "3.2.1 ig liniteyi agmak igin" sayfa 6):

1 |Ust panel 1

2 |Kullanici arayuzi paneli ; 2
3 |On panel 4

4 |Ana anahtar kutusu kapagi 3

2 Harici 1s1 kaynagi degistiricisi kablosunu asagidaki sekilde
g6sterildigi gibi ilgili terminallere baglayin.

Montaj kilavuzu
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5 Elektrikli bilesenler

—»Z
d

[72]
(=]
(]

X2|_IX1

@ AP @
= |
———————————————————————————————————————— a EKRP1AHTA monte edilmesi gerekir.
a EKRP1HB monte edilmesi gerekir. o
o 3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuclarina sabitleyin.
3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuclarina sabitleyin.
et e . e . - 5.12 Emniyet termostatini (normalde
5.11 Giig tiiketimi dijital giriglerini y 9 ( .
o . . kapali kontak) baglamak i¢gin
baglamak igin
— N Kablolar: 2x0,75 mm?
Kablolar: 2 (giris sinyali basina)x0,75 mm?
. o " Guvenlik termostati baglantisi: 16 V DC tespiti (PCB
Gug¢ sinirlandirma dijital girisleri: 12 V DC / 12 mA tespiti (PCB tarafindan beslenen gerilim)
tarafindan beslenen gerilim) — - - -
[9.8.1]=3 (Indirimli kWh gilic beslemesi = Emniyet
E [9.9] Gii¢ tiketimi kontroli. termostati)
1 Asagidakileri agin (bkz. "3.2.1 ic liniteyi agmak igin" sayfa 6): 1 Asagidakileri agin (bkz. 3.2.1 ¢ Uniteyi agmak i¢in” sayfa 6):
- J 1
1 |Ust panel 1 ; ES:I panel p_— i 3
2 |Kullanici araytizl paneli 2 Mu aTIC' ar:yuz: panell( - Qz
3 |On panel 4 j 3 |Montdr anahtar kutusu kapagi
4 |Ana anahtar kutusu kapagi 3
2 Elektrik termostati (normalde kapalidir) kablosunu asagidaki

kilde gosterildigi gibi ilgili terminallere baglayin.
2 Gig tiketimi dijital girislerinin kablosunu asagidaki sekilde seliide gosteriidig giot fgll terminatlere bagiayin
g0sterildigi gibi ilgili terminallere baglayin.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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5 Elektrikli bilesenler

Q4L

3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuclarina sabitleyin.

@ BiLDIRIM
Uygulanir mevzuata gére emniyet termostatini segip monte
ettiginizden emin olun.

Her  durumda, emniyet termostatinin
devrilmesini 6nlemek igin asagidakiler énerilir:

gereksizce

= ... emniyet termostati otomatik sifirlanabilir olmalidir.

= ... emniyet termostatinin maksimum sicaklik varyasyon
orani 2°C/dak olmalidir.

= ... emniyet termostati ile 3 yollu vana arasinda
minimum 2 m uzaklik olmalidir.

E Genel gorinim saha ayarini belirleyin [C-0B]=1.

= [C-0B]=0 oldugunda (tuzlu su algak basing anahtari monte
edilmemis), unite girdiyi kontrol etmez.

= [C-0B]=1 oldugunda (tuzlu su algak basing anahtari monte
edilmis), Unite girdiyi kontrol eder. Girdi "agik" oldugunda,
EJ-01 hatasi olusur.

1 Asagidakileri agin (bkz. "3.2.1 ig liniteyi agmak igin" sayfa 6):

1 |Ust panel 1
3

2 |Kullanici arayuzi paneli Qz
3 |Montdr anahtar kutusu kapagi

2 Tuzlu su algak basing anahtari kablosunu asagidaki resimde
gosterilen sekilde baglayin.
S1PL
.

i

BILGI
Monte edildikten sonra guvenlik termostatini
yapilandirmayr UNUTMAYIN. Yapilandirma olmadan i¢

Unite guvenlik termostati baglantisini gérmeyecektir.

BILGI
indirimli elektrik tarifesi giic beslemesi baglantisi giivenlik
termostati olarak ayni terminallere baglanir (X5M/9+10).
Sistem icin sadece indirimli elektrik tarifesi glic beslemesi
VEYA guvenlik termostati kullanilabilir.

5.13 Tuzlu su algak basing anahtarini

baglamak igin

Uygulama mevzuatina bagh olarak, bir tuzlu su algak basing
anahtar (sahada temin edilir) monte etmeniz gerekebilir.

@ BILDIRIM
Mekanik bir tuzlu su basing anahtarinin kullaniimasini
Oneririz. Bir elektrikli tuzlu su basin¢ anahtari kullanilirsa,
kapasitif akimlar akis anahtarinin galismasini etkileyerek,

Unitede hatalara neden olabilir.

Kablolar: 2x0.75 mm?

A16P/X13A/1+4

a A16P/X13A/1+4 (fabrikada monte) icinden gelen kablo

devrelerini kesin

Uzatma konektorleri (sahada temin edilir)

¢ Tuzlu su algak basing anahtari kablosundan (sahada temin
edilir) gelen kablolar

o

3 Kabloyu kablo baglariyla kablo baglanti pabuclarina sabitleyin.

5.14 LAN adaptori
5.14.1 LAN adaptorii hakkinda

ic tnite, asagidakilere olanak taniyan bir entegre LAN adaptérii
(model: BRP0O69A61) igerir:

= Daikin Altherma 1s1 pompasi sisteminin uygulama kontrolu

Montaj kilavuzu
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5 Elektrikli bilesenler

= Bir Akilll Sebeke
entegrasyonu

Bilesenler: PCB

uygulamasinda 1sI pompasi

sisteminin

Akilli Sebeke uygulamasi

Oge Gereksinim
LAN adaptoéri LAN adaptéri yazilmint HER ZAMAN
yazihmi guncel tutmak onerilir.

Unite kontrol yéntemi

Kullanici araytiziinde, [2.9]=2 ayarini
yaptiginizdan emin olun (Kontrol = Oda
termostati).

ayarlari

Kullanim sicak suyu

Kullanim sicak suyu boylerinde enerji
tamponlamaya izin vermek icin, kullanici
araylUzlinde [9.1.3.3]=4 ayarini yaptiginizdan
emin olun (Kullanim sicak suyu =
Entegre).

Gug tuketimi kontrol

Kullanici arayuiziinde su ayari yaptiginizdan

ayarlari emin olun:
\‘ + [9.9.1]=1 (Gii¢ tiketimi kontrolii =
\ Devamli)
\ XaA [9.9.2]=1 (Tip = kW)
\ = 9.2]= ip =
\ O
X1A~X4A  Konektérler BILGI
a DIP anahtari . . . ..
b D - Yazilim guncelleme talimatlari igin montdér basvuru
urum LED'leri
kilavuzuna bakin.
Durum LED'leri
LED Aciklama Gostergeler 5.14.2 Elektrik baglantilarina genel bakis
LD1 Adaptoriin gug gostergesi |= LED yanip sonuyor: Konektérler
@ ve normal ¢alisma durumu| normal galisma.
. . U U
gostergesi. . (CFS335304 o
LED . YANIP B @) 1 & ween ey O
SONMUYOR: ¢alisma 1 =
yok. 1 ) = [:::]
a L o
LD2 Yénlendirici ile TCP/IP = LED ACIK: normal —1° 5 9x1A 4k
= = . = s B g
% baglantisi gostergesi. baglanti. \ =
= LED yanip sonuyor: az ——L =
baglanti problemi. 0O a
LD3 i Ginite ile baglanti « LED ACIK: normal b L oA i [] ) o
Gst . glant. o a
P1P2 gostergesi baglanti 02 o
« LED vyanip séniiyor: c ) X3A O ~ =
baglanti problemi. O
LD4  |Akilli Sebeke aktivite . LED ACIK: Ig nitenin § O - O
/P gostergesi. Akilli Sebeke islevselligi X4A
" LAN adaptérii @ -] @
tarafindan kontrol o o
ediliyor. a1 Giines enerjisi inverteri/enerji ydnetim sistemine
. . . a2 230V AC tespit gerilimi
LED KAPALI: sistem b Elektrik sayacina
normal calistirma ¢ g Uiniteye fabrikada monte kablo (P1/P2)
kosullarinda (alan d Yonlendiriciye (Unite digindaki fabrikada monte Ethernet
Isitma/sogutma, kablosu ile)
I.(_ulla.nl.m sicak  suyu Baglantilar
Uretimi) ya da "Normal
calisma"/"Serbest Sahada temin edilen kablolar:
calisma" Akilll Sebeke Baglanti Kablo kesiti Kablolar Maksimum
calistirma modunda kablo
calisiyor. uzunlugu
Sist ksinimleri Yénlendirici — — 50/100 m®
Istem gereksinimieri (X4A'dan gelen
Daikin Altherma sisteminde ortaya g¢ikan gereksinimler LAN tnite digindaki
adaptori uygulamasina/sistem planina baglidir. fabrikada monte
Ethernet
Uygulama kontrolii kablosu ile)
Oge Gereksinim Elektrik sayaci | 0,75~1,25 mm? 20 100 m
LAN adaptéril LAN adaptdrii yazilimini HER ZAMAN (X2A)
yazilimi guncel tutmak onerilir. Giines enerijisi | 0,75~1,5 mm? | Uygulamaya 100 m
Unite kontrol yéntemi |Kullanici arayiiziinde, [2.9]=2 ayarini iTver'teri/t'anerji' baglidir®
yaptiginizdan emin olun (Kontrol = Oda yonetim sistemi
termostati). +230VAC
tespit gerilimi
(X1A)
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montaj kilavuzu
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5 Elektrikli bilesenler

(a) Ethernet kablosu: LAN adaptéri ve yonlendirici arasinda
birakilabilecek en uzun mesafeyi dikkate alin; bu mesafe
Cat5e kablolarda 50 metre ve Cat6 kablolarda
100 metredir. .

(b) Bu kablolar MUTLAKA blendajli olmalidir. Onerilen siyirma
uzunlugu: 6 mm.

(c) Tim X1A kablolari MUTLAKA HO5VV olmalidir. Gerekli
serit uzunlugu: 7 mm. Daha fazla bilgi igin bkz.

"5.14.5 Glnes enerjisi inverteri/enerji yonetim
sistemi" sayfa 23.

5.14.3 Modem

LAN adaptoriinin LAN baglantisi araciligiyla baglanabildiginden
emin olun.

Ethernet kablosu igin kullanilabilecek en diislik kategori Cat5e'dir.

Modemi baglamak i¢in

Yonlendiriciyi baglamak igin asagidaki yollardan birini kullanin (A, B
veya C):

a Fabrikada monte Ethernet kablosu
b Yonlendirici (sahada temin edilir)
¢ Uygulama kontrolli akilli telefon (sahada temin edilir)

**

Yonlendirici baglantisi

@ BiLDIRIM
Kablo bozulmasi nedeniyle olusabilecek baglanti

sorunlarini 6nlemek igin, Ethernet kablosunun en dusik
biikiilme yarigapini GECMEYIN.

5.14.4 Elektrik sayaci

LAN adaptorl elektrik sayacina bagliysa elektrik darbe sayaci
oldugundan emin olun.

Gereksinimler:

Oge Ozellik

Tip Darbe sayaci (5 V DC darbe
tespiti)

= 100 darbe/kWh
= 1000 darbe/kWh

Olasi darbe sayisi

Darbe siresi Minimum Agik |10 msn
suresi
Minimum 100 msn
KAPALI siresi

Olgtim tipi Kuruluma baghdir:
= Monofaze AC sayaci

= Trifaze AC sayaci (dengeli
yukler)

= Trifaze AC sayaci (dengesiz
yukler)

BiLGI
Elektrik sayacinda sebekenin ICINE enjekte edilen toplam
enerjiyi 6lgebilen bir darbe ¢ikisi olmasi gereklidir.

A |Kablolu

c

() O

e

d Sahada temin edilen Ethernet kablosu:
= Minimum kategori: Cat5e
= Maksimum uzunluk:

= Catbe kablolar durumunda 50 m

= Cat6 kablolar durumunda 100 m

Onerilen elektrik sayaglari

Faz ABB referans

Tek 2CMA100152R1000 B21 212-100

Ug 2CMA100166R1000 B23 212-100

Elektrik sayacini baglamak igin

@ BiLDIRIM
PCB'nin hasar goérmemesi icin, elektrik kablolarinin
halihazirda  PCB'ye bagh  bulunan  konektorlere
BAGLANMAMASI gerekir. Once kablolari konektérlere

baglayin, daha sonra bu konektorleri de PCB'ye baglayin.

B |Kablosuz

e Kablosuz kopri (sahada temin edilir)

C |Giig hatti

f Gug hatti adaptérii (sahada temin edilir)

g Gug hatti (sahada temin edilir)

BILGI
LAN adaptoérinin yoénlendiriciye dogrudan baglanmasi
onerilir. Kablosuz kdpri ya da gli¢ katta adaptori modeline

baglh olarak sistem diizgiin ¢alismayabilir.

1 Asagidakileri agin (bkz. "3.2.1 Ig liniteyi agmak igin" sayfa 6):

1 |Ust panel 1

2 |Kullanici arayuzi paneli ; 2
3 |On panel 4

4 |Ana anahtar kutusu kapagi 3

2 Elektrik sayacini LAN adaptor terminallerine X2A/1+2 baglayin.

Montaj kilavuzu
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5 Elektrikli bilesenler

S1S8

YW
h
I
h
]

Akilli Sebeke caligstirma modu SGO0 SG1
(X1A/1+2) (X1A/3+4)
Normal ¢caligma/Serbest Acik Acik
calisma
Akilli Sebeke uygulamasi YOK
Tavsiye Edilen ACIK Kapali Acik

Kullanim sicak suyu boyleri ve/
veya odasinda enerji
tamponlama, giig sinirlamasi ILE.

Zorlamali KAPATMA Acik Kapali

Yiksek eneriji tarifelerinde dis
Unite ile elektrik isitic
calismasinin devre disi
birakilmasi.

Zorlamali AGMA Kapali Kapall

Kullanim sicak suyu boyleri ve/
veya odasinda enerji
tamponlama, gu¢ sinirlamasi
OLMADAN.

Daha fazla bilgi igin montér basvuru kilavuzuna bakin.

Giines enerjisi inverteri/enerji yonetim sistemini
baglamak igin

C\ BILDIRIM

PCB'nin hasar goérmemesi icin, elektrik kablolarinin
halihazirda  PCB'ye bagh  bulunan  konektérlere
BAGLANMAMASI gerekir. Once kablolari konektérlere
baglayin, daha sonra bu konektoérleri de PCB'ye baglayin.

. BILGI

Kablo polarizasyonuna dikkat edin. Pozitif kutup MUTLAKA
X2A/1'e ve negatif kablo X2A/2'ye baglanmalidir.

A UYARI

Elektrik sayacinin SEBEKEYE giren toplam enerjiyi
Olgebilmesi igin sayacin dogru yonde baglandigindan emin
olun.

BILGI
Dijital giriglerin X1A'a nasil baglanacagi Akilli Sebeke
uygulamasina baghdir. Asagidaki talimatlarda aciklanan
baglanti sekli, sistemin "Tavsiye edilen ACIK" calisma
modunda ¢alismasi igindir. Daha fazla bilgi igin, montor
basvuru kilavuzuna bakin.

5.14.5 Giines enerjisi inverteri/enerji yonetim
sistemi

A UYARI

X1A/N+L 6gesinin hizli tepkili bir devre kesici (anma akimi
100 mA~6 A, tip B) tarafindan korundugundan emin olun.

BILGI
Montajdan 6nce, glnes enerjisi inverteri/enerji yonetim
sistemi, LAN adaptdriine baglanmasi igin gereken dijital

cikislarla donatilimistir. Daha fazla bilgi igin montér basvuru
kilavuzuna bakin.

X1A konektorli, LAN adaptorinin, glines enerjisi inverteri/enerji
yonetim sisteminin dijital c¢ikislarina baglanmasi igindir ve Daikin
Altherma sisteminin bir Akilli Sebeke uygulamasina entegrasyonuna
izin verir.

X1A/N+L, X1A giris kontagina bir 230 V AC tespit gerilimi besler.
230 V AC tespit gerilimi, dijital girislerin durumunun (agik veya
kapali) algilanmasini saglar ve LAN adaptéri PCB'sinin geri
kalanina gii¢ kaynagi SAGLAMAZ.

X1A/N+L o6gesinin hizh tepkili bir devre kesici (anma akimi
100 mA~6 A, tip B) tarafindan korundugundan emin olun.

X1A 06gesine baglanan kablolarin kalani giines enerjisi inverteri/
enerji yonetim sistemindeki mevcut dijital ¢ikislara ve/veya sistemin
icinde calismasini istediginiz Akilll Sebeke c¢alistirma modlarina
baglh olarak degiskenlik gosterir.

A UYARI

Kabloyu LAN adaptoru terminali X1A'a baglarken, her bir
telin ilgili terminale sikica sabitlendiginden emin olun.
Kablo kelepgelerini agmak icin tornavida kullanin. Ciplak
bakir telin terminale tam olarak takildigindan emin olun
(ciplak bakir tel GORUNEMEZ).

AP

1 Asagidakileri agin (bkz. "3.2.1 i¢ (initeyi agmak igin" sayfa 6):

1 |Ust panel 1

2 |Kullanici arayuzi paneli ﬁ 2
3 |On panel 4

4 |Ana anahtar kutusu kapagi 3

2 X1A/N+L igin bir tespit gerilimi besleyin. X1A/N+L 6gesinin hizl
tepkili bir devre kesici (100 mA~6 A, tip B) tarafindan
korundugundan emin olun.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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6 Yapilandirma

3 Sistemin "Tavsiye edilen ACIK" calistrma modunda (Akill
Sebeke uygulamasi) calismasi igin glines enerjisi inverteri/
enerji yonetim sisteminin dijital ¢ikislarini LAN adaptérinun
dijital ¢cikislarina X1A/1+2 LAN baglayin.

S1S NII

6 Yapilandirma

6.1 Genel bakis: Yapilandirma

Bu bdlimde montaji yapildiktan sonra sistemin  nasil
yapilandirilacagi ve neler yapmaniz gerektigi aciklanmigtir.

@ BILDIRIM
Bu bolimde yapilandirmayla ilgili verilen agiklamalar

YALNIZCA temel bilgilerdir. Daha ayrintih agiklamalar ve
arkaplan bilgileri igin, montdr basvuru kilavuzuna bakin.

Neden?

Sistemi dogru sekilde YAPILANDIRMAZSANIZ, beklendigi sekilde
CALISMAZ. Yapilandirma su hususlari etkiler:

= Yazilim hesaplari

= Kullanici arayuziinde goérebilecekleriniz ve kullanici arayuziyle
yapabilecekleriniz

Nasil?
Sistemi kullanici arayiiziini kullanarak yapilandirabilirsiniz.

« ilk defa — Yapilandirma sihirbazi. Kullanici arayiiziinii (ig (inite
Uzerinden) ilk defa ACIK konuma getiriyorsaniz agilan bir
yapilandirma sihirbazi, sistemi yapilandirmaniza yardimci
olacaktir.

= Yapilandirma sihirbazini yeniden baslatin. Sistem zaten
yapilandirildiysa yapilandirma sihirbazini yeniden baslatabilirsiniz.
Yapilandirma sihirbazini  yeniden baslatmak icin Montor

ayarlari > Yapilandirma sihirbazi 6gesine gidin. Montor
ayarlari'na erismek icin bkz. "6.1.1 En ¢ok kullanilan komutlara
erismek igin" sayfa 24.

= Daha sonra. Gerekirse menu yapisi veya genel bakis ayarlarinda
yapilandirmada degisiklikler yapabilirsiniz.

BILGI

Yapilandirma sihirbazi bitirildiginde kullanici araylziinde
bir genel bakis ekrani ve onay talebi gosterilir.
Onaylandiginda sistem yeniden baslatilir ve giris sayfasi
ekrani goruntilenir.

Ayarlara erigsim — Tablolar i¢in lejant

Montér ayarlarina iki farkli yontem kullanarak erisebilirsiniz. Ancak,
her iki yéntemde de tiim ayarlara erisim mimkiin DEGILDIR. Béyle
bir durumda, bu bdlimdeki ilgili tablo situnlarinda N/A (gecerli degil)
ibaresi bulunmaktadir.

Yontem Tablolardaki siitun

Ana menii ekraninda veya menii #
yapisinda ayarlara dizin araciligiyla erisim Ornedin:

egin: [9.1.5.2
Dizin rakamlarini etkinlestirmek igin giris gin: [ ]
sayfasi ekraninda bulunan ? digmesine
basin.

Ayarlara genel saha ayarlarindaki kod Kod
kullanilarak erisilmesi. Ornegin: [C-07]

Ayrica bkz.:
= "Montor ayarlarina erismek icin" sayfa 24

= "6.4 Menl yapisi: Genel montor ayarlari" sayfa 30

6.1.1 En ¢ok kullanilan komutlara erigmek igin

Kullanici izin diizeyini degistirmek icin

Kullanici izin diizeyini asagidaki gibi degistirebilirsiniz:

1 |[B]: Kullanici profili 6gesine gidin. Q:--O
2 |Kullanici izin dizeyi igin uygun kodu girin. —
= Imleci soldan saga hareket ettirin. ©---0
= Rakam listesine g6z gezdirin ve segilen rakami| O--- @l
degistirin.
= Pin kodunu onaylayin ve ilerleyin. Qs O

Montor pin kodu

Montor pin kodu: 5678. Simdi ilave menl 6geleri ve montor ayarlari
kullanilabilir.

5678

Gelismis kullanici pin kodu

Gelismis kullanici pin kodu: 1234. Artik kullaniciya ait ilave
menu 6geleri gérinur.

Kullanici pin kodu

Kullanici pin kodu: 0000.

Montor ayarlarina erismek igin
1 Kullanici izin diizeyini Mont6r duzeyine ayarlayin.
2 [9]: Montor ayarlari 6gesine gidin.

Bir genel goriiniim ayarini degistirmek igin

Ornek: [1-01] 6gesini 15'ten 20'ye degistirin.

Montaj kilavuzu
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6 Yapilandirma

Cogu ayar, menu yapisi aracihgiyla yapilandirilabilir. Herhangi bir
sebepten bir ayarin genel bakis ayarlariyla degistiriimesi gerekirse
genel bakis ayarlarina asagidaki gibi erisilebilir:

1 |Kullanici izin dizeyini Montdr duzeyine ayarlayin. —
Bkz. "Kullanici izin diizeyini degistirmek
icin" sayfa 24.

2 |[9.1]: Mont6r ayarlari > Alan ayarlarina genel | (@:-O
bakis 6gesine gidin.

3 |Ayarin ilk kismini segmek igin sol kadrani gevirin ve | {@&-O
kadrana bastirarak onaylayin.
0
1
2
3
4 |Sol kadrani gevirerek ayarin ikinci kismini segin. {ORE®)
00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 0D
04 09 OE

5 |Sag kadrani gevirerek degeri 15'ten 20'ye degistirin. | O:--O}

00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 0D
04 09 OE
6 |Sol kadrani bastirarak yeni ayari onaylayin. Qe O
7 |Giris sayfasi ekranina geri ddnmek icin ortadaki A

digmeye basin.

BILGI
Genel bakis ayarlarini degistirip ana giris sayfasi ekranina
geri donduglinuzde kullanici arayuzunde bir acilir ekran ve

sistemi yeniden baslatma talebi gosterilir.

Onaylandiginda sistem yeniden baslatilir ve son yapilan
degisiklikler uygulanir.

6.2 Yapilandirma sihirbazi

Sistem giicli ilk defa ACILDIGINDA kullanici arayiizii yapilandirma
sihirbaziyla sizi yonlendirir. Bu sekilde en énemli baslangig ayarlarini
yapabilirsiniz. Bu sekilde Unite dizgun sekilde galisabilir. Daha sonra
gerekirse menu yapisi Uzerinden daha ayrintili ayarlar yapilabilir.

6.2.1 Yapilandirma sihirbazi: Dil

# Kod
[7.1] Yok Dil

Aciklama

6.2.2 Yapilandirma sihirbazi: Saat ve tarih

# Kod
[7.2] Yok

Aciklama

Yerel saat ve tarihi ayarlayin

BILGI
Varsayilan olarak glnisigr siresi etkinlestiriimistir ve saat
bicimi 24 saat olarak ayarlanmistir. Bu ayarlar, ilk

yapilandirma sirasinda veya menl vyapisi araciligiyla
degistirilebilir [7.2]: Kullanici ayarlari > Saat/tarih.

6.2.3 Yapilandirma sihirbazi: Sistem
i¢ tinite tipi

i¢ (inite tipi goriintiilenir ancak ayarlanamaz.

Yedek isitici tipi

Yedek isitici en yaygin Avrupa elektrik sebekelerine baglanabilecek
sekilde uyarlanmistir. Yedek isitici tipinin  kullanici  arayuzi
Uzerinden ayarlanmasi gerekir. Dahili yedek isiticiya sahip
Unitelerde, 1sitici tipi gérlintilenebilir ancak degistirilemez.

Kullanim sicak suyu

Asagidaki ayar, sistemin kullanim sicak suyu hazirlayip
hazirlayamadigini ve hangi boylerin kullanildigini belirler. Bu ayar
salt okunurdur.

# Kod Aciklama
[9.2.1] [E-05] = KSS yok (kullanim sicak suyu)
[E-06]" = Entegre
[E-07]) Yedek isitici ayrica kullanim sicak
suyu Isitilmasinda da kullanilabilir.

(*) Menl yapisi ayari [9.2.1] asagidaki 3 genel ayarla
degistirilir:
[E-05] Sistem, kullanim sicak suyunu hazirlayabiliyor mu?
[E-06] Sistemde kullanim sicak suyu boyleri monte edilmis mi?
[E-07] Ne tir kullanim sicak suyu boyleri takih?

Acil durum

Isi pompasi ¢alistirlamadiginda, yedek isitici bir acil durum isiticisi
olarak kullanilabilir. Daha sonra, isi ylikinu otomatik olarak ya da
manuel etkilesim ile devralir.

* Acil durum, Otomatik olarak ayarlandijinda ve bir isi pompasi
arizasi olustugunda, yedek isitici, kullanim sicak suyu Uretimini ve
alan i1sitmasini otomatik olarak devralir.

= Acil durum, Maniel olarak ayarlandijinda ve bir i1si pompasi
arizas! olustugunda, kullanim sicak suyunun isitiimasi ve alan
1sitmasi durdurulur.
Kullanici araylzu araciligiyla manuel olarak duzeltiimesi igin
Ariza ana menu ekranina gidin ve yedek isiticinin 1s1 yukinu
devralmasinin mimkin olup olmadigini kontrol edin.

= Alternatif olarak, asagidaki modlardan birini Acil durum olarak
ayarlayin:

= otomatik SH azaltilmis/DHW acik: alan isitma azaltilir
ancak kullanim sicak suyu hala kullanilabilir.

= otomatik SH azaltilmis/DHW kapali: alan isitma azaltilir
ve kullanim sicak suyu hala KULLANILAMAZ.

= otomatik SH normal/DHW kapali: alan isitma normal sekilde
calisir ancak kullanim sicak suyu KULLANILAMAZ.

Benzer sekilde, Maniiel modda oldugu gibi, kullanicinin Ariza ana
menl ekranindan ilgili islevi etkinlestirmesi halinde, Unite yedek
isitici ile tim yuka alabilir.

Ev uzun slreyle bos birakilacaginda, enerji tiketiminin dusuk
seviyede tutulmasi igin Acil durum O&gesinin otomatik  SH
azaltilmis/DHW kapali olarak ayarlanmasini 6neririz.

# Kod Aciklama

[9.5.1] Yok = 0: Maniel
= 1:0tomatik

= 2: otomatik SH azaltilmis/DHW
acik

= 3: otomatik SH azaltilmis/DHW
kapali

= 4:otomatik SH normal/DHW kapali
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6 Yapilandirma

BILGI

Bir 1si1 pompasi arizasi meydana gelir ve Acil durum
O0gesi Otomatik (ayar 1) olarak ayarlanmazsa oda donma
korumasi islevi, alttan 1sitma sistemi kurutma islevi ve su
borusu donmaya karsi koruma islevi kullanici tarafindan
acil cahstirma ONAYLANMASA bile etkin konumda
kalmaya devam eder.

A DIKKAT

2 bolge varsa en duslk su sicakligina sahip bdlgenin ana
bdlge olarak yapilandiriimasi ve en yuksek su sicakhgina
sahip bdlgenin ilave bodlge olarak yapilandiriimasi
onemlidir. Sistemin bu sekilde yapilandiriilmamasi 1si
yayicilarda hasara neden olabilir.

Alan sayisi

Sistem, 2 su sicakhgr bdlgesine ¢ikis suyu besleyebilir.
Yapilandirma sirasinda, su boélgesi sayisi mutlaka ayarlanmalidir.

BILGI
Karigtirma istasyonu. Sistem planinizda 2 LWT bdlgesi
varsa ana LWT bdlgesinin énune bir karistirma istasyonu.

monte etmeniz gerekecektir.

# Kod Aciklama
[4.4] [7-02] = 0: Tek bdlge
Sadece tek c¢ikis suyu sicaklig
bdlgesi:
LY
% L ]
[ i
a
7 7, 7
= a: Ana LWT bodlgesi
[4.4] [7-02] = 1:Cift bolge

iki adet ¢ikis suyu sicakhigi bélgesi.
istenen cikis suyu sicakhgini elde
etmek icin ana ¢ikis suyu sicakhgi
bolgesi, daha yuksek yukli 1si
yayicllardan  ve  bir  karistirma
istasyonundan olusur. Isitmada:

-Dl@
T ] (3]

N
N

= a: llave LWT bélgesi: En yiiksek
sicakhk

= b: Ana LWT bodlgesi: En duslk
sicakhk

= c: Karistirma istasyonu

A DIKKAT

2 bolge varsa ve yayici tipleri yanhs yapilandirildiysa
yuksek sicaklktaki su dusuk sicaklik yayicisina (alttan
Isitma sistemi) dogru génderilebilir. Bunu 6nlemek igin:

= Su sicaklik regllatéri/termostatik vana monte ederek
disuk sicaklik yayicisina cok yuksek sicakliklarin
gitmesini 6nleyin.

= Ana bdlge [2.7] ve ilave bdlge [3.7] icin yayici tiplerini
baglanan yayiciya gore dogru sekilde ayarladiginizdan
emin olun.

@ BILDIRIM
Sisteme bir asirn basing baypas vanasi entegre edilebilir.
Bu vananin sekillerde gésterilmeyebilecegini unutmayin.

6.2.4 Yapilandirma sihirbazi: Yedek isitici

Yedek isitici en yaygin Avrupa elektrik sebekelerine bagdlanabilecek
sekilde uyarlanmistir. Yedek isitici varsa gerilim ve maksimum
kapasitenin kullanici araytziinde ayarlanmasi gerekir.

Gerilim

Yedek isiticinin sebekeye baglanma sekline ve temin edilen gerilime
bagli olarak, dogru degerin ayarlanmasi gerekmektedir. Her iki
yapilandirmada da yedek isitici 1 kW'lik adimlarla ¢alistirilacaktir.

# Kod
[9.3.2] [5-0D]

Aciklama
= 0:230 V, 1 ph
= 2:400 V, 3 ph

Maksimum kapasite

Normal ¢alistirma sirasinda, maksimum kapasite:
= 230 Vigin 3 kW, 1N~ Unite

= 400 V igin 6 kW, 3N~ Unite

Yedek isiticinin maksimum kapasitesi sinirli olabilir. Ayarlanan
deger, kullanilan gerilime (asagdidaki tabloya bakin) baglidir ve acil
calistirma sirasindaki maksimum kapasitedir.

# Kod Aciklama
[9.3.5] [4-071 Gerilim 230 V olarak ayarlandiginda
0~6 kW, 1N~
Gerilim 400 V olarak ayarlandiginda
0~9 kW, 3N~

(1) Deger [4-07] daha disUk olarak ayarlanirsa, tim calistirma
modlarinda en dustk deger kullanilacaktir.

6.2.5 Yapilandirma sihirbazi: Ana bélge
Ana cikis suyu bdlgesine ait en 6nemli ayarlar burada yapilabilir.
Yayici tipi

Sistem su hacmine ve ana bdlgenin isitici yayici tipine bagli olarak
ana bdlgenin isitilmasi veya sogutulmasi daha uzun surebilir.
Yayici tipi ayari, 1sitma/sogutma dongusu sirasinda sistemin
daha yavas veya daha hizli isitiimasi/sogutulmasi igin gerekli telafiyi
saglayabilir. Ana bdlge hedef delta T degeri bu ayara baglhdir.

Oda termostati kontroliinde Yayici tipi ayari istenen gikis suyu
sicakliginin maksimum modulasyonunu ve i¢ ortam sicakhgina
dayali olarak otomatik sogutma/isitma gegcisini kullanma imkanini
etkiler.

Montaj kilavuzu
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6 Yapilandirma

Yayici tipi ayarinin dogru sekilde ve sistem planiniza gére
yapilmasi énemlidir.

# Kod
2.7 [2-0C]

Aciklama

= 0: Alttan 1sitma sistemi

= 1:Fan coil initesi

= 2:Radyator

Yayicl tipi ayari, alan i1sitma ayar noktasi arahdi ile 1sitmada hedef
delta T degeri tizerinde asagidaki gibi bir etkiye sahiptir:

Aciklama Alan 1sitma ayar noktasi araligi
Maksimum 55°C
Maksimum 65°C

Maksimum 65°C

0: Alttan 1sitma sistemi

1: Fan coil initesi

2: Radyator

Kontrol

Unitenin calismasinin nasil kontrol edildigini tanimlar. 3 olasilik
mevcuttur:

# Kod Aciklama
[2.9] [C-07] = 0: Cikis suyu
= 1:Harici oda termostati
= 2:0da termostati
Program

istenen cikis suyu sicakiginin programa gére olup olmadigini
gbsterir. LWT ayar noktasi modunun [2.4] etkisi asagidaki gibidir:

= Sabit LWT ayar noktasi modunda programli iglemler énceden
ayarlanan veya Ozel olarak ayarlanan istenen ¢ikis suyu
sicakliklarindan olusur.

* Hava durumuna bagly LWT ayar noktasi modunda
programlanan islemler istenilen 6nceden ayarlanmis veya o6zel
kaydirma islemlerinden olusur.

# Kod
[2.1] Yok

Aciklama

= 0: Hayir

= 1:Evet

6.2.6 Yapilandirma sihirbazi: ilave bolge
ilave cikis suyu bélgesine ait en 6nemli ayarlar burada yapilabilir.
Yayici tipi

Bu islevle ilgili daha fazla bilgi igin bkz. "6.2.5 Yapilandirma sihirbazi:
Ana bolge" sayfa 26.

Program

istenen cikis suyu sicakhginin programa gére olup olmadigini

gosterir.  Ayrica bkz. "6.2.5 Yapilandirma sihirbazi:  Ana
boélge" sayfa 26.
# Kod Aciklama
[3.1] Yok = 0: Hayir
= 1:Evet

6.2.7 Hava durumuna bagli egrinin bulundugu
ayrintili ekran

Hava durumuna bagl (WD) calisma etkinken istenen ¢ikis suyu
veya boyler sicakhgi ortalama dis ortam sicakliina bagli olarak
otomatik belirlenir. Dig ortam sicaklii disuk oldugunda su borulari
daha sicak oldugundan ¢ikis suyu veya boyler sicakligi daha ylksek
olacaktir ve aksi durumda bunun tam tersi olacaktir.
WD egrisi tipi

# Kod
[2.E] Yok

Aciklama

= 0:2 nokta

= 1:Egim Ofseti

Egim-ofset WD egrisi
Hava durumuna dayali egriyi egimi ve ofseti ile tanimlayin:

= Farkl ortam sicakliklari igin ¢ikis suyunun sicakhgini farkli sekilde
artirmak veya azaltmak igin egimi degistirin. Ornegin; ¢ikis suyu
sicakligl genel olarak sikintisizsa ancak disuk sicakliklarda fazla
soguk kaliyorsa, egriyi yukselterek cikis suyu sicakliginin ortam
sicakhgr azaldikga daha fazla isitiimasini saglayin.

= Farkli ortam sicakliklari igin ¢ikis suyunun sicakligini esit seviyede
artirmak veya azaltmak igin egimi degistirin. Ornegin; ¢ikis suyu
sicakligi farkli ortam sicakliklarinda her zaman bir miktar daha
soguk kaliyorsa, ofseti yukari dogru kaldirarak tim ortam
sicaklklarinda ¢ikis suyu sicakliginin esit dizeyde artiriimasini
saglayin.

Egim-ofset WD egrisi: 6rnek ekranlar

Egim secildiginde hava durumuna dayali egri:

[ ¢C

E —a ---b Ao e

# Kod Aciklama
[3.7] [2-0D] = 0: Alttan 1sitma sistemi
* 1:Fan coil initesi X1 X2 O
= 2:Radyator
Ofset segildiginde hava durumuna dayali egri:
Kontrol
¢
Kontrol tipi burada gérintllenir ancak ayarlanamaz. Ana bolge [E —a ---b ——e
kontrol tipiyle belirlenir. islevle ilgili daha fazla bilgi igin bkz. KN L d
"6.2.5 Yapilandirma sihirbazi: Ana bolge" sayfa26. | L_____ t
# Kod Aciklama | G
[3.9] Yok = 0: Cikis suyu, ana bolge kontrol tipi zg I I ------
Cikis suyuise. Y1
= 1: Harici oda termostati, ana
bélge kontrol tipi Harici oda N
termostati veya Oda termostati x1 X2 d
ise.
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6 Yapilandirma

Ofset segildiginde: ofseti ayarlayin.

Bu ekranda miimkiin olan islemler Oge Aciklama
©:---O Egimi ya da ofseti segin. a Olasi hava durumuna bagli bélgeler:
O---O) Egimi/ofseti artirin veya azaltin. . o Ana bdlge veya ilave bdlge isitmasi
O---Q.  |Egim segcildiginde: egimi ayarlayin ve ofsete gidin.

Qzo-O Degisiklikleri onaylayin ve alt mentye donun.

. i@: Ana bolge veya ilave bdlge sogutmasi

.
. r Kullanim sicak suyu

X1, X2 |Dis ortam sicakhigi

Oge Aciklama
a Degisiklikler 6ncesinde WD egrisi.
b Degisiklikler sonrasinda WD egrisi (6rnek olarak):

= Egri degistirildiginde, X1'de yeni tercih edilen sicaklik,
X2'de tercih edilen sicakliktan esit olmayan dizeyde
daha yuksektir.

= Ofset degistirildiginde, X1'de vyeni tercih edilen
sicaklik, X2'de tercih edilen sicaklikla esit dizeyde
daha yUksektir.

Y1, Y2 |istenen boyler sicakligi veya gikis suyu sicakli§i. Burada
gOsterilen sembol su bdlgeye ait i1s1 yayicisina uygundur:

. @: Alttan 1sitma sistemi
. E]: Fan coil cihazi
. T: Radyator

c Egim

Ofset

Olasi hava durumuna bagli bélgeler:
e Ana bolge veya ilave bdlge 1sitmasi
. fﬁ: Ana bolge veya ilave bdlge sogutmasi

.
. f Kullanim sicak suyu

X1, X2 |Dis ortam sicakligi

Y1, Y2, |istenen boyler sicakligi veya cikis suyu sicakligi. Burada
Y3, Y4 |gosterilen sembol su bolgeye ait isi yayicisina uygundur:

. @: Alttan i1sitma sistemi
. E]: Fan coil cihazi
. [ﬂ]': Radyator

. El: Kullanim sicak suyu boyleri

2 noktali WD egrisi

Hava durumuna bagl egri, iki ayar noktasiyla tanimlanir:
= Ayar noktasi (X1, Y2)

= Ayar noktasi (X2, Y1)

Hava durumuna dayali egri:

S ——a

Y2

Y1

X1 X2 O

Bu ekranda miimkiin olan iglemler

©---O Sicakliklari inceleyin.

Q:--@) Sicakligi degistirin.

O---Q..  |Bir sonraki sicakliga gegin.

Q:--O Degisiklikleri onaylayin ve ilerleyin.

. Ij: Kullanim sicak suyu boyleri

6.2.8 Yapilandirma sihirbazi: Boyler

Isitma modu

Kullanim sicak suyu 3 farkli sekilde uretilebilir. Bu yontemlerin her
biri digerlerinden istenen boyler sicakliginin ayarlanmasi ve unitenin
tepki vermesi agisindan ayrilir.

# Kod Aciklama
[5.6] [6-0D] Isitma modu
= 0 (Yalniz yeniden 1s1tma):
Yalnizca yeniden isitma islemine izin

verilir.

= 1 (Programli + yeniden 1sitma):
Kullanim sicak suyu boyleri bir
programa gore isitiir ve programli
iIsitma donglleri arasinda yeniden
1sitma islemine izin verilir.

= 2 (Yalniz program): Kullanim sicak
suyu boyleri YALNIZCA bir programa
gbre isitilabilir.

Daha fazla ayrinti igin kullanim kilavuzuna bakin.

Konfor ayar noktasi

Sadece kullanim sicak suyu hazirlanmasi Yalniz program veya
Programli + yeniden 1sitma oldugunda uygun. Program
yapilirken konfor ayar noktasini ©6n ayar de@eri olarak
kullanabilirsiniz. Daha sonra depolama ayar noktasini degistirmek
istediginizde bunu bir yerde yapmaniz yeterli olacaktir.

Boyler, depolama konfor sicakligina ulasilincaya kadar isinir. Bir
depolama konfor iglemi programlandiginda daha yiksek istenen
sicakliktir.

Ek olarak bir depolama durdurma programlanabilir. Bu 6zellik ayar
noktasina ULASILMASA dahi boyler isitma islemini durdurur.
Depolama durdurmayi yalnizca boylerin isitiimasi  kesinlikle
istenmiyorsa programlayin.

# Kod

15.2] [6-0A]

Aciklama

Konfor ayar noktasi
= 30°C~[6-0E]°C

Eko ayar noktasi

Depolama ekonomik sicakhgi daha disuk bir istenen boyler
sicakhgina karsihik gelir. Bir depolama ekonomik islemi
programlandiginda (tahminen giindiiz) istenen sicakliktir.

# Kod
[5.3] [6-0B]

Aciklama

Eko ayar noktasi

« 30°C~min(50,[6-0E])°C
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6 Yapilandirma

Yeniden isitma ayar noktasi
istenen yeniden isitma boyler sicakligi su modlarda kullanilir:

= Programli + yeniden 1sitma modunda, yeniden isitma modu
esnasinda: garanti edilen minimum boyler sicakhgi, Yeniden
1sitma ayar noktasi eksi yeniden isitma histeresizi ile
ayarlanir. Boyler sicakhgi bu degerin altina dustuginde, boyler
isitilir.

= depolama konfor modu sirasinda, kullanim sicak suyu Uretimine
oncelik verilir. Boyler sicakhigi bu degerin Ulzerine ylkselirse,
kullanim sicak suyu Uretimi ve alan isitma/sogutma islemi sirayla

uygulanir.
# Kod

[5.4] [6-0C]

Aciklama

Yeniden 1sitma ayar noktasi
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

6.3 Ayarlar menusu

Ana menu ekrani ve alt mendlerini kullanarak ilave ayarlari
yapabilirsiniz. En 6nemli ayarlar burada gdsterilir.

6.3.1 Ana bolge

Termostat tiirii
Yalnizca harici oda termostati kontroliinde kullanilabilir.
@ BILDIRIM
Bir harici oda termostati kullanilirsa, oda donma korumasi
bu harici oda termostati tarafindan kontrol edilir. Ancak oda
donma korumasi yalnizca [C.2] Alan 1sitma/sogutma
ACIK konuma getirildiginde mimkuinddr.
# Kod
[2.A] [C-05]

Aciklama

Ana boélge icin harici oda termostati tipi:

= 1: 1 kontak: Kullanilan harici oda
termostati sadece termo ACIK/KAPALI
kosulunu goénderebilir. Isitma veya
sogutma talebi arasinda ayrim yoktur.

= 2: 2 kontak: Kullanilan harici oda
termostati ayri  bir isitma/sogutma
ACIK/KAPALI kosulu génderebilir.

6.3.2 lilave bolge

Termostat tiirii

Yalnizca harici oda termostati kontrolliinde kullanilabilir. Bu islevle
ilgili daha fazla bilgi igin bkz. "6.3.1 Ana bolge" sayfa 29.

6.3.4 Tuzlu Su

tuzlu su donma sic.

Tuzlu su sistemindeki antifriz tipine ve konsantrasyonuna bagli
olarak, donma sicakhgr degisebilir. Asagidaki parametreler,
Unitelerin donma 6nleme sinir sicakhgini belirler. Sicaklik 6lgiim
toleranslari igin, tuzlu su konsantrasyonu MUTLAKA tanimlanan
ayardan daha dusuk bir sicakliga dayanmalidir.

Genel kural: Gnite donma 6nleme sinir sicakliyi MUTLAKA {Unite igin
minimum olasi tuzlu su giris sicakligindan 10°C daha duslk
olmalidir.

Ornek: Belirli bir uygulamadaki olasi minimum tuzlu su giris sicakhg
—2°C ise, unite donma 6nleme sinir sicakliyit MUTLAKA —12°C'ye
veya daha disik bir degere ayarlanmalidir. Bdylece tuzlu su
karisimi HICBIR ZAMAN bu sicakhigin (izerinde donmayacaktir.

Unitenin  donmasini  énlemek icin, tuzlu su tipini ve
konsantrasyonunu dikkatlice kontrol edin.
# Kod Aciklama

[9.M] [A-04] tuzlu su donma sic.

= 0:2°C

= 1:-2°C

= 2:-4°C

= 3:-6°C

= 4:.-9°C

= 5:-12°C

= 6:-15°C

= 7.-18°C

@ BiLDIRIM
[9.M] iginde tuzlu su donma sic. ayarl degistirilebilir ve
okunabilir. Bu ayar YALNIZCA hidro moddilu ile kompresor
modull arasinda iletisim mevcut oldugunda degistirilebilir.
Hidro modili ile kompresér modill arasindaki iletisim
garanti EDILMEZ velveya vyalnizca su durumda
kullanilabilir:

= kullanici arayuziinde "U4" hatasi goruntilendiginde,

= indirimli  elektrik tarifeli gli¢ beslemesi etkin
konumdayken gu¢ beslemesi kesildiginde, 1si pompasi
modult indirimli  elektrik tarifeli gl¢ beslemesine
baglandiginda.

# Kod Aciklama
[3.A] [C-06] ilave bélge icin harici oda termostati tipi:
= 1:1 kontak
= 2:2 kontak
6.3.3  Bilgi
Satici bilgileri
Montdér irtibat numarasini buraya girebilir.
# Kod Aciklama
[8.3] Yok Kullanicilarin bir sorunla
karsilastiklarinda arayabilecekleri
numaralar.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montaj kilavuzu
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6 Yapilandirma

6.4

Menu yapisi: Genel montor ayarlari

[9]

Montor ayarlari

[9.2] Kullanim sicak suyu

Yapilandirma sihirbazi
Kullanim sicak suyu

Yedek isitici

Acil durum

Dengeleme

Su borusu donma koruma
indirimli KWh gii¢ beslemesi
Gug tuketimi kontroll
Enerji élgimi

Sensorler

Ikili

Alarm gikisi

Otomatik yeniden baslatma
Gug tasarrufu islevi
Korumalari devre digi birak
Zorlamali defrost

Alan ayarlarina genel bakig
tuzlu su donma sic.

Kullanim sicak suyu
KSS pompasi

— KSS pompa programi
— Glnes enerjisi

[9.3] Yedek isitici

Yedek isitici tipi

— Gerilim
| Yapilandirma

Denge

Denge sicakligi
Calistirma
Maksimum kapasite

[9.6] Dengeleme

Alan isitma onceligi

Oncelik sicakhigi

Yeniden gevrimi 6nleme zamanlayicisi
Minimum ¢alisma zamanlayicisi
Maksimum ¢alisma zamanlayicisi

Ek zamanlayici

[9.8] indirimli kWh gii¢ beslemesi

Indirimli kWh gii¢ beslemesi
Isiticiya izin ver
Pompaya izin ver

[9.9] Gug tlketimi kontroli

Gl tuketimi kontroll
Tip

Sinir

Sinir 1

Sinir 2

Sinir 3

Sinir 4

Oncelik isitici

Akim sensori ofseti
BBR16 etkinlestirme
BBR16 gii¢ siniri

—_
3

¢

[9.A] Enerji 6lgimi

Elektrik sayaci 1
Elektrik sayaci 2

[9.B] Sensorler

Harici sensér
Hrc. ort. sensori ofseti
Ortalama stiresi

[9.C] ikili
kili
boyler verimliligi
Sicaklk
Histerezis
(*) Yalnizca isvegge sunulur.
BiLGI
Secilen montdr ayarlari ve Unite tipine bagli olarak, ayarlar
gorilebilir/gizlenebilir.
Montaj kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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7 Devreye Alma

Anahtar kutusunda KESINLIKLE gevsek baglanti veya
7 Devreye Alma Ll hasarli elektrik bileseni bulunmamalidir.
@ BiLDIRIM n ic Unite icerisinde KESINLIKLE hasarh bilegsen veya
. o ki borular bul lidir.
Uniteyi KESINLIKLE termistorler ve/veya basing sensorleri/ stiismis borufar bu unme-m-ma-l l - —
anahtarlari olmadan calistirmayin. Kompresér yanabilir. [] Yedek isitici devre kesicisi F1B (sahada temin edilir)
ACIK konuma getirilir.
BILGI ] Dogru boyutta borular désenmeli ve borular dogru sekilde
Yazilim, Unite tarafindan otomatik calistirmayi devre digi yalitiimalidir.
birakan "montér sahada" moduna ([9.G]: Korumalari n ic uUnite igerisinde KESINLIKLE su velveya tuzlu su
devre disi birak) sahiptir. ik montajda Korumalari kagagi bulunmamalidir.
devre dis1 birak ayar varsayllan olarak Evet olarak Kullanlan tuzlu su igerisinde hissedilir kolu izleri
ayarlanir ve otomatik calisma devre digi anlamina gelir. L] olmamalidir.
Ardindan, tim koruyucu iglevler devre disi birakilir. -
Kullanici arayiizii ana sayfalari kapaliysa inite otomatik ] Hava tahliye vanasi (en az 2 tam tur) agik olmalidir.
olarak CALISMAYACAKTIR. Otomatik calismayl ve
koruyucu iglevleri etkinlestirmek igin Korumalari devre (] Basing tahliye vanasi, acildiginda suyu tahliye etmelidir.
dis1 birak 6gesini Hayir olarak ayarlayin.
ilk defa glic agildiktan 36 saat sonra (inite otomatik olarak ] Kelsmtle vanalan dogru gekilde takimali ve tamamen
Korumalari devre disi birak 6gesini Hayir olarak agiimahdr.
ayarlayarak "montér sahada" modunu sonlandirir ve O] Kullanim sicak suyu boylerini tamamen doldurun.
koruyucu islevleri etkinlestirir. ik montajdan sonra montér
sahaya geri donerse montériin Korumalari devre disi n Tuzlu su devresi ve su devresi dogru sekilde doldurulur.
birak 6gesini manuel olarak Evet olarak ayarlamasi
gerekir. I
@ BiLDIRIM
BILDIRIM Tuzlu su devresi kullanima hazir olmadiginda, sistem HP
Unitenin giicti agik konuma getirilmeden 6nce hem zorlamali kapali moduna ayarlanabilir. Bunu yapmak
kullanim sicak suyu hem de alan isitma devresinin icin  [9.5.2]=1 (HP zorlamali kapali =
dolduruldugundan emin olun. etkinlestirilmis) ayarini gergeklestirin.
'”'"O""" Daha sonra, alan isitma ve kullanim sicak suyu yedek
N\ isitictya saglanir. Bu mod etkin oldujunda sogutma
yapilmasi miimkiin DEGILDIR. Tuzlu su devresi
doldurulana ve HP  zorlamali  kapali devre disi
birakilana kadar tuzlu su devresinin devreye alinmasi veya
kullaniimasi ile ilgili higbir islem
x J GERGEKLESTIRILMEMELIDIR.
—F —F 7.2 Devreye alma sirasinda kontrol
} } . listesi
Gl¢ acgillmadan o6nce doldurulmasi ve Acil  durum
6gesinin etkin olmasi halinde yedek isitici termal sigortasi Su devresinde bir hava tahliyesi gergeklestirmek icin.
atabilir. Yedek isiticinin arizalanmasini 6nlemek icin glict L
agmadan dnce dniteyi doldurun. ] Tuzlu su devresinde tuzlu su pompasi test isletmesi
veya 10 gunlik tuzlu su galismasi ile bir hava tahliyesi
7.1 Isletmeye alma dncesi kontrol gergeklestirmek igin.
listesi ] Bir test isletmesi gergeklestirmek igin.
Unitenin montajindan sonra, éncelikli olarak asagidakileri kontrol ] Bir aktiiator test isletmesi gerceklestirmek igin.
edin. Asagidaki tim kontroller yapildiktan sonra Unite kapatiimalidir,
ANCAK o zaman Uniteye ener;ji verilebilir. [ Alttan 1sitma kurutma ilevi
] Montgr §a§vuru kilavuzunda agiklandigi sekilde, tim Alttan 1sitma kurutma islevi (gerekiyorsa) baslatilir.
montaj talimatlarini okuyun. —— —
0 i¢ inite dogru sekilde monte ediimelidir. ] 10 guinliik tuzlu su pompasi ¢alismasini baglatmak igin.
0 Su saha kablolari, bu kilavuza ve ilgili mevzuata uygun
olarak désenmelidir:
= Yerel besleme paneli ile i¢ Unite arasindaki kablolar
« [g Unite ile vanalar (varsa) arasindaki kablolar
« [ Unite ile oda termostati (varsa) arasindaki kablolar
O Sistem dogru sekilde topraklanmali ve topraklama
terminalleri sikilmalidir.
0 Sigortalar veya yerel olarak takilan koruma cihazlari bu
kilavuza uygun olmalidir ve baypas EDILMEMELIDIR.
O Gug besleme gerilimi Unitenin bilgi etiketinde yazili
gerilime uygun olmalidir.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montaj kilavuzu

Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1 — 2019.02

31



7 Devreye Alma

7.21 Su devresinde bir hava tahliyesi
gercgeklestirmek igin

1 |Kullanici izin diizeyini Montor diizeyine ayarlayin. —
Bkz. "Kullanici izin diizeyini degistirmek
icin" sayfa 24.

7.24 Bir aktiiator test calistirmasi
gerceklestirmek igin

Aktlator test isletmesinin amaci, farkli aktGatorlerin (6rn. Pompa
sectiginizde, pompa igin bir test isletmesi baslar) galismasini
onaylamaktir.

2 |[A.3]: Devreye alma >Hava tahliyesi 6gesine QN ®)

gidin.

3 |Tamam 6desini segerek onaylayin. QO

Sonug: Hava tahliyesi baglar. Hava tahliyesi
déngusu bittiginde otomatik olarak durdurulur.

Hava tahliyesini manuel olarak durdurmak igin: —
QO
QO

1|Hava tahliyesini durdur 6gesine gidin.

2 |Tamam 6gesini segerek onaylayin.

7.2.2 Tuzlu su devresinde bir hava tahliyesi
gercgeklestirmek igin

Tuzlu su devresinde bir hava tahliyesi gergeklestirmenin iki yolu
vardir:

= tuzlu su doldurma istasyonu (sahada temin edilir) kullanilir

= Unitenin kendi tuzlu su pompasiyla birlikte tuzlu su doldurma
istasyonu (sahada temin edilir) kullanilir

Her iki durumda da tuzlu su doldurma istasyonu ile birlikte verilen
talimatlari izleyin. ikinci ydntem, yalnizca tuzlu su devresindeki hava
tahliyesi yalnizca bir tuzlu su doldurma istasyonu kullanilarak
basarili OLMADIGINDA kullaniimalidir. Daha fazla bilgi igin montor
referans kilavuzunun "Tuzlu su doldurma istasyonuyla hava tahliyesi
gerceklestirmek igin" kismina bakin.

Tuzlu su devresinde bir tuzlu su tampon kabi mevcut oldugunda
veya tuzlu su devresi dikey bir yoklama deligi yerine bir yatay
dongiiden olusuyorsa, daha fazla hava tahliyesi gerekebilir. 10
glnliik tuzlu su pompa islemi iglevini kullanabilirsiniz. Daha
fazla bilgi icin bkz. "7.2.6 10 gunlik tuzlu su pompasi ¢alismasini
baslatmak veya durdurmak icin" sayfa 33.

7.2.3 Test igletmesini gergeklestirmek igin

1 |Kullanici izin diizeyini Montor diizeyine ayarlayin. —
Bkz. "Kullanict izin diizeyini degistirmek
icin" sayfa 24.

2 |[A.1]: Devreye alma > Test isletmesi islemi QN ®)

Ogesine gidin.

@O
@O

3 |Listeden bir test secin. Ornek: Isitma.

4 |Tamam 6gesini secerek onaylayin.

Sonug: Test isletmesi baglar. Tamamlandiginda
(+30 dak) otomatik olarak durur.

Test isletmesini manuel olarak durdurmak igin: —
QO
QO

1|Test isletmesini durdur 6gesine gidin.

2 |Tamam 6gesini segerek onaylayin.

Unite montaji dogru sekilde yapilmigsa, (nite test calistirmasi
sirasinda segilen g¢alisma modunda calismaya baslar. Test modu
esnasinda, Unitenin dogru sekilde galisip calismadigi, ¢ikis suyu
sicakhg (1sitma/sogutma modu) ve boyler sicakligi (kullanim sicak
suyu modu) takip edilerek kontrol edilebilir.

Sicakligi takip etmek icin:

1 |Kullanici izin diizeyini Montor diizeyine ayarlayin. —
Bkz. "Kullanicl izin dizeyini degdistirmek

icin" sayfa 24.

2 |[A.2]: Devreye alma > Aktiliator test ¢alis.
6gesine gidin.

QO

Q-0
Q-0

3 |Listeden bir test segin. Ornek: Pompa.

4 |Tamam 6gesini segerek onaylayin.

Sonug: Aktlator test isletmesi baslar.
Tamamlandiginda (Pompa igin £30 dk, Tuzlu su
pompasz1 igin £120 dk, diger test calistirmalari igin
+10 dk) otomatik olarak durur.

Test isletmesini manuel olarak durdurmak igin: —
QO
QO

1 |Test isletmesini durdur 6gesine gidin.

2 |Tamam 6gesini segerek onaylayin.

Gergeklestirilebilecek aktiiator test ¢calistirmalan

= Yedek 1sitici 1 testi (3 kW kapasite, yalnizca herhangi bir
akim sensori kullanildiginda mevcuttur)

* Yedek 1sitici 2 testi (6 kW kapasite, yalnizca herhangi bir
akim sensori kullanildiginda mevcuttur)

= Pompa testi

BILGI
Test isletmesi  gergeklestiimeden tim  havanin

bosaltildigindan emin olun. Ayrica, test isletmesi sirasinda
su devresine mudahale etmekten kaginin.

= Kapatma vanasa testi
* Cevirici vana testi
= Ikili sinyal testi

= Alarm c¢ikisi testi

* C/H sinyali testi

= KSS pompasa testi

= Yardimci 1sitici faz 1 testi (3 kW kapasite, yalnizca akim
sensorleri kullanildiginda mevcuttur)

= Yardimci 1sitici faz 2 testi (3 kW kapasite, yalnizca akim
sensorleri kullanildiginda mevcuttur)

* Yardimci 1sitici faz 3 testi (3 kW kapasite, yalnizca akim
sensorleri kullanildiginda mevcuttur)

* Tuzlu su pompaszi testi

7.2.5 Bir alttan 1sitma kurutma iglemi
gerceklestirmek igin
Kosullar:

= Tim c¢alismanin devre disi birakildigindan emin olun. [C]
Calistirma ve kismina gidin [C.1] Oda, [C.2] Alan 1sitma/
sogutma ve [C.3] Boyler calismasini kapatin.

= [2.7] ve [3.7] Yay1ic1 tipi 6gelerinin Alttan 1sitma sistemi

1 |Sensdrler 6gesine gidin. QO olarak ayarlandigindan emin olun.
2 |Sicaklik bilgilerini segin. QO 1 |Kullanici izin diizeyini Montér diizeyine ayarlayin. —
Bkz. "Kullanicl izin dizeyini degistirmek
icin" sayfa 24.
2 |[A.4]: Devreye alma > AIS elek kurutmasi Q:-O
o6gesine gidin.
Montaj kilavuzu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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8 Kullaniciya teslim

3 |Bir kurutma programi segin: Program 6gesine gidin | {@z--O
ve UFH kurutma programlama ekranini kullanin.

4 |Tamam 6desini secerek onaylayin. O---QL
Sonug: Alttan 1sitma kurutmasi baglar.
Tamamlandiginda otomatik olarak durur.
Test isletmesini manuel olarak durdurmak igin: —
1|AIS elek kurutmayi durdur 6gesine gidin. QO
2 |Tamam 6gesini segerek onaylayin. Q:-O

@ BILDIRIM
Bir alttan 1sitma kurutma islemi gergeklestiriimesi igin, oda
donma korumasinin devre digi birakilimasi gerekir
([2-06]=0). Varsayilan olarak etkin konumdadir ([2-06]=1).
Ancak, "montér sahada" modu nedeniyle (bkz. "Devreye
alma"), oda donma korumasi otomatik olarak, ilk gig
aclldiktan sonra 36 saat boyunca devre disi birakilacaktir.

Gug acildiktan sonraki ilk 36 saat sonrasinda hala kurutma
isleminin gerceklestiriimesi gerekiyorsa, [2-06] 6gesini "0"
konumuna ayarlayarak oda donma korumasini manuel
olarak devre disi birakin ve kurutma islemi tamamlayana
kadar bu konumda TUTUN. Bu ikazin dikkate alinmamasi
katmanin gatlamasina neden olur.

BiLDIRIM
Alttan I1sitma kurutma sisteminin baslatilabilmesi igin,
asagidaki ayarlarin tamamlandigindan emin olun:

« [4-00]=1
+ [C-02]=0
+ [D-01]=0
. [4-08]=0
. [4-01]71

Elektrik kesintisinden sonra siirdiirme

Gug kesintisi sonrasinda gli¢ geri kazanilirsa, alttan 1sitma kurutma
islemi otomatik olarak galismaya devam eder.

7.2.6 10 giinliik tuzlu su pompasi ¢aligmasini
baslatmak veya durdurmak igin

Tuzlu su tampon kabi tuzlu su devresinin bir parcasiysa veya yatay
bir tuzlu su devresi kullaniliyorsa, sistem devreye alindiktan sonra
tuzlu su pompasinin 10 gun boyunca kesintisiz calistiriimasi
gerekebilir. 10 giinlik tuzlu su pompa islemi asagidaki
durumlarda ise:

= ACIK: Tuzlu su pompasinin 10 giin boyunca kesintisiz ¢alistirildigi
durumlar hari¢ Unite, kompresér durumundan bagimsiz olarak
normal sekilde galisir.

= KAPALI: Tuzlu su pompasi g¢alismasi, kompresér durumuna
baglidir.

Kosullar: 10 gilinliik tuzlu su pompa islemi baslatimadan
once diger tim devreye alma gorevleri tamamlanir. Bunu yapmaniz
sonrasinda, devreye alma menisinden 10 giinlik tuzlu su
pompa islemi etkinlestirilebilir.

1 |Kullanici izin diizeyini Montor diizeyine ayarlayin. —
Bkz. "Kullanici izin dizeyini degistirmek
icin" sayfa 24.

2 |[A.6]'ya girin: Devreye alma > 10 giinlik tuzlu QO

su pompa islemi.

3 |10 gilinlik tuzlu su pompa islemi islemini QO

baslatmak icin A¢1k 6gesini segin.

Sonug: 10 giinliik tuzlu su pompa islemi

baslatilir.

10 giinlik tuzlu su pompa islemi sirasinda, menide ayar ACIK
olarak goruntulenecektir. Prosedir tamamlandiktan sonra, otomatik
olarak KAPALI ayarina getirilecektir.

@ BiLDIRIM
Tuzlu su pompasinin 10 gun ¢alistiriimasi iglemi, yalnizca
ana menl ekraninda herhangi bir hata bulunmadiginda
baslatilacak ve zamanlayici yalnizca alttan 1sitma kurutma
islemi baslatildiginda ya da Alan isitma/sogutma veya
Boyler galistirma etkin oldugunda geri sayim yapilacaktir.

8 Kullaniciya teslim

Test isletmesi tamamlandiginda ve Unite dogru sekilde galismaya
basladiginda, litfen asagidaki hususlarin kullanici tarafindan
anlasildigindan emin olun:

= Montor ayar tablosunu (kullanim kilavuzunda) mevcut ayarlarla
doldurun.

= Kullanicinin ilgili dokiimanlarin ¢iktisini aldigindan emin olun ve
kullanicidan bu dokiimanlari daha sonra bagvurmak Uzere
saklamasini isteyin. Kullaniciyr tim belgeleri bu kilavuzda daha
once belirtilen URL'de bulabilecegi konusunda bilgilendirin.

= Kullaniciya sistemin nasil dogru sekilde calistinlacagini ve
herhangi bir sorunla kargilasmasi halinde ne yapacagini agiklayin.

= Kullaniciya Unitenin bakimiyla ilgili olarak yapmasi gerekenleri
aciklayin.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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9 Teknik veriler

9

Teknik veriler

En yeni teknik verilerin bir kismini bolgesel Daikin web sitesinde bulabilirsiniz (halka agiktir). En yeni teknik verilerin tamami Daikin Business
Portal'inda bulabilirsiniz (kimlik dogrulamasi gereklidir).

9.1

Boru semast: ig iinite
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Tuzlu su tarafi

Sogutucu akiskan tarafi

Su tarafi

Sahada monte edilir

DHW boyleri

Alan isitma suyu GIRISI (@22 mm)
Alan isitma suyu CIKISI (922 mm)
Kullanim sicak suyu: soguk su GIRISI (@22 mm)
Kullanim sicak suyu: sicak su CIKISI (922 mm)
Tuzlu su GIRISI (228 mm)

Tuzlu su CIKISI (@28 mm)

Kesme vanasi

Otomatik hava tahliyesi vanasi

Emniyet vanasi

Kesme vanasi

Manuel hava tahliyesi vanasi

Drenaj vanasi

Yedek isitici

Sirkllasyon baglantisi (3/4" G disi)
Cekvalf

Susturucu

Sogutucu akiskan basinci tahliye vanasi
Servis portu

Isi plakasi

Filtre

Dogrultucu

Plakali 1s1 esanjoru

Sogutucu akigkan debisi:

—

———

Isitma
Sogutma

M4P
S1NPL
S1PH
Y1E
Y18

Termistorler:
R2T (A7P)
R3T (A7P)
R4T (A7P)
R5T (A7P)
R6T (A7P)
R1T (A1P)
R2T (A1P)
R3T (A1P)
R4T (A1P)
R5T (A1P)
R8T (A1P)

Baglantilar:

——

——

3D121963

Akis sensoru

Sogutucu akigkan yiiksek basing sensori
Alan i1sitma su basinci sensorii
Kompresor

Su pompasi

3 yollu vana (alan isitma/kullanim sicak suyu)
Tuzlu su pompasi

Algak basing sensori

Yiksek basing anahtari

Elektronik genlegsme vanasi

Solenoit valf (4 yonli valf)

Kompresdr desariji
Kompresdr emme

2 fazli

Tuzlu su GIRISI

Tuzlu su CIKISI

Isi esanjoru — su CIKISI
Yedek isitici — su GIKISI
Sivi sogutucu

Ist esanjorii — su GIRISI
Boyler

Boyler

Vidal baglanti
Hizli baglanti
Lehimli baglanti
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9 Teknik veriler

9.2

Kablo semasi: ig linite

Uniteyle birlikte verilen dahili kablo semasina (6n panelin igindedir) bakin. Kullanilan kisaltmalar asagida listelenmistir.

Unite galistinimadan énce dikkate alinmasi gereken notlar A4P * |Alict PCB'si (Kablosuz Agik/KAPALI
ingilizce Terciime termostat, PC=gl¢ devresi)
Notes to go through before Unite calistirimadan 6nce A6P Yedek isitici kontrol PCB'si
starting the unit dikkate alinmasi gereken notlar A7P Inverter PCB'si
X1M Ana terminal A8P * |Talep PCB'si
X2M AC igin saha kablosu terminali A15P LAN adaptdrii
X5M DC i¢in saha kablosu terminali A16P ACS dijital G/C PCB'si
. Topraklama kablosu CN* (A4P) * |Konektér
15 15 numarali kablo CT* * | AKim sensori
——————— Sahada temin edilir DS1 (A8P) * |DIP anahtari
—> *¥*/12.2 Baglanti **, sayfa 12, siitun 2'de F1B # |Asiri akim sigortasi
devam ediyor F1U~F2U(A4P) | * |Sigorta (5 A, 250 V)
Birkag kablo segenegi F2B # |Asirn akim sigortasi kompresori
Segenek K*R (A4P) PCB Uzerindeki role
E_______I Anahtar kutusuna monte K9M Termal koruyucu yedek isiticisi rolesi
o Kablo baglantisi modele baglidir M2p # |Kullanim sicak suyu pompasi
] PCB M2S # |Kesme vanasi
Backup heater power supply Yedek isitici gli¢ beslemesi M3P # |Drenaj pompasi
O 1N~, 230 V, 3/6 KW O 1N~, 230 V, 3/6 kW PC (A4P) * |Glg devresi
01 3N~, 400 V, 6/9 KW C13N~, 400 V, 6/9 KW PHC1 (A4P) * |Optokuplor giris devresi
User installed options Kullanici tarafindan kurulan QDI # |Toprak kagag devre kesicisi
secenekler Q1L Termal koruyucu yedek isiticisi
[ Remote user interface O Uzak kullanici arayiizi (Insan Q4L # |[Emniyet termostati
Konfor Arayiizii) R1T (A2P) * | Termistor (kullanici arayiiziiniin (insan
O Ext. indoor thermistor O Harici i¢ ortam sicakligi Konfor Arayiizii) ortam sicakligr)
termistori R1T (A3P) * | Termistdr (Agik/KAPALI termostatin ortam
[ Digital /0 PCB [ Dijital G/C PCB'si sicakligr)
] Demand PCB [ Talep PCB'si R1T (A7P) Termistor (dis ortam sicakhigr)
[ Brine low pressure switch [ Tuzlu su alcak basing anahtari R2T (A3P) * | Termistor (zemin sicakligi veya i¢ ortam
Main LWT Ana cikis suyu sicakligi sicakhig)
O] On/OFF thermostat (wired) |0 Agik/KAPALI termostat (kablosuz AGi/KAPALI termostat
(kablolu) durumunda)
[0 On/OFF thermostat (wireless) |0 Agik/KAPALI termostat RET (A1P) * | Termistdr (i¢ ortam sicakhigr)
(kablosuz) (harici i¢ ortam termistori durumunda)
O Ext. thermistor O Harici termistor R1H (A3P) * |Nem sensorii
[0 Heat pump convector O Is1 pompasi konvektori S1L # |Algak seviye anahtari
Add LWT ilave cikis suyu sicakligi S1PL # |Tuzlu su algak basing anahtari
[J On/OFF thermostat (wired) [0 Agik/KAPALLI termostat S1S # |indirimli elektrik tarifesi giic beslemesi
(kablolu) kontagi
[J On/OFF thermostat (wireless) |0 Agik/KAPALI termostat S2S # |Elektrik sayaci darbe girisi 1
(kablosuz) S3S # |Elektrik sayaci darbe girisi 2
LI Ext. thermistor U Harici termistor S6S~S9S # |Dijital glic sinirlandirma girigleri
[0 Heat pump convector O Is1 pompasi konvektori SS1 (A4P) * |Segim anahtari
Anahtar kutusundaki konumu TR1, TR2 Gug beslemesi transformatori
ingilizce Terciime X*A Konektor
Position in switch box Anahtar kutusundaki konumu X*M Terminal geridi
Lejant XY Konektor
- Z*C Calisma sesi filtresi (ferrit gekirdek)
A1P Ana PCB (hidro) -
P - Istege bagli
A2P * |Kullanici arayiizii PCB'si # Sahada temin edilir
A3P " |AgIk/KAPALI termostat igin Kablo semasindaki metnin terciimesi
A3P * |Is1 pompasi konvektori ingilizce Terciime
A4P " |Dijital G/G PCB'si (1) Main power connection (1) Ana gli¢ baglantisi
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Montaj kilavuzu
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ingilizce

Terciime

ingilizce

Terciime

For preferential kWh rate power
supply

indirimli elektrik tarifeli giic
beslemesi igin

For safety thermostat

Guvenlik termostati igin

Normal kWh rate power supply

Normal elektrik tarifeli glic
beslemesi

Inrush

Demaraj akimi

Max. load

Maksimum yukleme

Only for preferential kWh rate
power supply with separate
normal kWh rate power supply

Yalnizca ayri normal elektrik
tarifeli gui¢ beslemesi ile indirimli
elektrik tarifesi igin

Normally closed

Normal kapama

Normally open

Normal agma

Only for preferential kWh rate
power supply without separate
normal kWh rate power supply

Yalnizca ayri normal elektrik
tarifeli giic beslemesi olmadan
indirimli elektrik tarifesi igin

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Guvenlik termostati baglantisi:
16 V DC tespiti (PCB tarafindan
beslenen gerilim)

Shut-off valve

Kesme vanasi

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

indirimli elektrik tarifesi glic
besleme baglantisi: 16 V DC
tespiti (PCB tarafindan beslenen
gerilim)

SWB

Anahtar kutusu

(7) Option PCBs

(7) Segenek PCB'leri

Alarm output

Alarm ¢ikigi

Changeover to ext. heat source

Harici 1s1 kaynagina gegis

Max. load

Maksimum yukleme

Min. load

Minimum yukleme

Only for demand PCB option

Yalnizca talep PCB'si segenegi
icin

SWB Anahtar kutusu

(2) Power supply BUH (2) Yedek isitici gli¢ beslemesi
BLK Siyah

BLU Mavi

BRN Kahverengi

GRY Gri

Only for combined 1F BUH/
compressor power supply (3/6
kW)

Yalnizca birlestiriimis 1F yedek
isitici/kompresor glic beslemesi
(3/6 kW) icin

Only for digital /O PCB option

Yalnizca dijital G/G PCB'si
secenegdi igin

Options: ext. heat source output,
alarm output

Secenekler: harici 1si kaynagi
cikisi, alarm gikisi

Only for combined 3F BUH/
compressor power supply (6/9
kw)

Yalnizca birlestiriimis 3F yedek
1sitici/kompresor glic beslemesi
(6/9 kW) igin

Options: On/OFF output

Secgenekler: Agik/KAPALI gikigl

Only for dual cable power supply

Yalnizca ¢ift kablolu gl¢
beslemesi icin

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Glg¢ sinirlandirma dijital girigleri:
12V DC /12 mA tespiti (PCB
tarafindan beslenen gerilim)

Only for single cable power
supply

Yalnizca tek kablolu gug
beslemesi icin

Space C/H On/OFF output

Alan sogutma/isitma Agik/
KAPALI gikisi

SWB

Anahtar kutusu

Only for split 1F BUH/1F
compressor power supply (3/6
kW)

Yalnizca ayr 1F yedek isitici/1F
kompresor glic beslemesi
(3/6 kW) igin

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Harici Agik/KAPALI
termostatlar ve I1si pompasi
konvektoru

Only for split 3F BUH/1F
compressor power supply (6/9
kW)

Yalnizca ayri 3F yedek isitici/1F
kompresor glic beslemesi
(6/9 kW) icin

Additional LWT zone

ilave gikis suyu sicakligi bélgesi

Main LWT zone

Ana cikis suyu sicakligi bolgesi

SWB

Anahtar kutusu

Only for external sensor (floor/
ambient)

Yalnizca harici sensor igin

YLW/GRN

Sari/yesil

(3) User interface

(3) Kullanici araylzi

Only for heat pump convector

Yalnizca i1si pompasi konvektoru
icin

Only for remote user interface

Sadece uzaktan kullanici

Only for wired On/OFF
thermostat

Yalnizca kablolu Agik/KAPALI
termostat igin

Only for wireless On/OFF
thermostat

Yalnizca kablosuz Agik/KAPALI
termostat igin

arayuzl i¢in
SWB Anahtar kutusu
(4) Drain pump (4) Drenaj pompasi
SWB Anahtar kutusu

(9) Current sensors

(9) Akim sensorleri

(5) Ext. indoor ambient thermistor

(5) Harici i ortam termistora

SWB

Anahtar kutusu

(6) Field supplied options

(6) Sahada temin edilen
segenekler

SWB Anahtar kutusu

(10) Brine pressure loss (10) Tuzlu su basinci kaybi
detection algilama

SWB Anahtar kutusu

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V DC darbe tespiti (PCB
tarafindan beslenen gerilim)

With pressure loss detection

Basing kaybi algilamasi ile

Without pressure loss detection

Basing kaybi algilamasi olmadan

230 V AC supplied by PCB

PCB tarafindan saglanan
230 VAC

(11) Ext. outdoor ambient
thermistor

(11) Harici dis ortam termistoru

Continuous

Devamli akim

SWB

Anahtar kutusu

DHW pump

Kullanim sicak suyu pompasi

(12) LAN adapter connection

(12) LAN adaptorii baglantisi

DHW pump output

Kullanim sicak suyu pompa ¢ikisi

Ethernet

Ethernet

Electrical meters

Elektrik sayaclari

LAN adapter

LAN adaptori

SWB

Anahtar kutusu
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9 Teknik veriler

Elektrik baglantisi semasi
Daha ayrintih bilgi igin, litfen Gnite kablo semasina bakin.

STANDA

RT PARCALAR

| Yalnizca indirimli elektrik tarifeli Ginitenin glic kaynagr kurulumu igin

3 petek W i

| I¢ Uinite igin normal elektrik tarifeli giic
! 230V + topraklama

Yalnizca tek kablolu gii beslemesi igin

! (D vainizca birlestirimis 3F gig kaynagt kurulumuigin i

\ Yedek isitici ve kompresér giig kaynag: i 5gekirdek %‘
: 1 400V + topraklama 7S ] = X204
@Yalmzca birlestirilmis 1F gii¢ kaynag kurulumu igin | |
"1 Yedek isitici ve kompresér giic kaynagi: || 5gekirdek
! | 230V * foprakilama FBIT mm— ] xrv
@Yalnlzca gift Kablolu giic beslemesi iGin
@ Yalnizca split 3F/1F gii¢ kaynag! kurulumu igin .
: Yedek isitic glig i: 400 V + 5 5 gekirdek %‘

. topraklama Tz H o sy
Yalnizca EKGSPOWCAB ile
L Kompresor gii¢ kaynagi: 230 V + top X22YB
@ Yalnizca split 1F/1F gii¢ kaynagi kurulumu igin
| ; : —1/ Soeki dek
1 Yedek isitici gui¢ beslemesi: )
© 1 230V +topraklama = ' 7% i
! Yalnizca EKGSPOWGAB ile 5
' Kompresér giig kaynag: 230 V + topraklama F | 3 petek 2] voove
- Il I -
SAHADATEMINEDILIR
| Yalnizca indirimli elektrik tarifeli glic beslemesi kurulumu igin | 2 petek

X5M: 9-10

OPSIYONEL PARCA

SAHADA TEMIN EDILIR

| Drenaj pompasl

Yalnizca basing kaybi icin
| Dustuk tuzlu su basing anahtari STPL

L IC UNITE
E

X2M: 5-6-topraklama

X5M: 13-14-15-16

X2M: 30-31

A16P: X13A

Yalnizca EKRP1AHTA igin

X12Y:1-2

Yalnizca EKRP1HB igin*

Not:
- Sinyal kablosu kullaniliyorsa: gli¢ kablolariyla minimum mesafeyi
koruyun >5 cm

A4P: Y1
X2M: 14a
Alarm gikis!

A4P: X1-X2
Harici 1s1 kaynagi ¢ikisina gegis

A4P: Y2
X2M: 14a
Alan 1sitma Agik/KAPALI ¢ikisi

X2M: 1-2

NO vanasi: X2M: 21-28
NC vanasi: X2M: 21-29

X5M: 5-6

X5M: 3-4

X5M: 7-8

HARICI ODA TERMOSTATI / IS| POMPASI KONVEKTORU

(ana velveya ilave bolge)

ana: X2M: 30-34-35
ilave: X2M: 30-34a-35a

;[ -:-:-2 petek ’[ ! Alarm gostergesi
' 230V |

. % -:-:-2 petek ’[ ) Harici 1t kaynagi (orn. boyler)
[ sinyal |

# -:-:-2 petek ‘[ Alan isitma Agik/KAPALI gikisi
' 230V |

3 2 petek ! Kullanim sicak suyu igin sirkilasyon pompast
: 7 1 f

! KESME VANASI

. % -:-:-2 petek ’[ ) Ana bolge kesme vanast
[ 230V |

f # aohetek ’[ f ETeKirk sayact darbe girisi 1
: sinyal !

. # -:-:-2 petek ‘[ : Elektrik sayaci darbe girisi 2
. sinyal |

OPSIYONEL PAR

 Yalnizca KRCSO01-1 igin

.8/l galismasi icin 3 petek
1 Yalnlz%a I%allsma%l ig:inpz petek

ana: X2M: 30-31-34-35
ilave: X2M: 30-31-34a-35a

ana: X2M: 3-4-30-35
ilave: X2M: 3-4-30-35a

S/l galismasi igin 5 petek
] Yalnlz%a I$call§mags| iginpll petek

sinyal

bescsccccsccscccccsccsans

4 petek

sinyal

2 petek

j sinyal 76
;( 2 petek ;tj

[ sinyal 1

2 petek 1

]‘ 1 sinyal ;6 ]
2 petek b

‘ : sinyal ;6 ]

| Gug siniffandirma talep girisi 1

| Gug siniffandirma talep girisi 2

| Glig sinirlandirma talep girisi 3

Fjg Sinifandirma talep girigi 4

A8P: X801M: 1-5

A8P: X801M: 2-5

A8P: X801M: 3-5

A8P: X801M: 4-5

X5M: 11-12

A15P: X4A

SAHADA TEMIN EDILIR

e LAN adaptori igin yonlendirici
ethemnet
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