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2 A propos du carton

= Manuel d'installation:

= Instructions d'installation

= Format: Papier (dans le carton de l'unité)
= Guide de référence installateur:

= Préparation de linstallation, bonnes pratiques, données de

référence, ...

= Format: Fichiers numeériques sous http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

= Addendum pour I'équipement en option:

= Informations complémentaires concernant la
d'installation de I'équipement en option

procédure

= Format: Papier (dans le carton de I'unité) + Fichiers numériques
sous http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

Il est possible que les dernieres révisions de la documentation
fournie soient disponibles sur le site Web Daikin de votre région ou
via votre revendeur.

La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les autres
langues sont des traductions.

Données techniques

= Un sous-ensemble des récentes données techniques est
disponible sur le site régional Daikin (accessible au public).

* L'ensemble complet des dernieres données techniques est
disponible sur le Daikin Business Portal (authentification requise).

Outils en ligne

Outre la documentation, certains outils en ligne sont mis a
disposition des installateurs:

= Heating Solutions Navigator

= Boite a outils numérique offrant divers outils pour faciliter
I'installation et la configuration des systemes de chauffage.

= Pour accéder a Heating Solutions Navigator, il est nécessaire
de s'enregistrer sur la plateforme Stand By Me. Pour plus
d'informations, reportez-vous a https://
professional.standbyme.daikin.eu.

= Daikin e-Care

= Application mobile pour installateurs et techniciens d'entretien
permettant de s'enregistrer, configurer et dépanner les
systémes de chauffage.

= Vous pouvez télécharger |'application mobile sur les appareils
iOS et Android a l'aide des codes QR ci-dessous. S'enregistrer
sur la plateforme Stand By Me est nécessaire pour accéder a
I'application.

App Store

Google Play

2 A propos du carton

2.1 Unité intérieure

211 Retrait des accessoires de l'unité
intérieure

1% 1%

-

a Vanne d'arrét avec filtre intégré

b Vanne de sécurité (pieces de raccordement incluses
pour montage sur le haut du bac de niveau de saumure)

¢ Bac de niveau de saumure

d Capteur extérieur a distance (avec manuel d'installation)

e Cable pour le capteur extérieur a distance (40 m)

f Joints toriques (piéces de rechange pour les vannes
d'arrét du module hydro)

g Etiquette énergétique

h Consignes de sécurité générales

i Addendum pour I'équipement en option

j Manuel d'installation

k Manuel d'utilisation

21.2 Manipulation de I'unité intérieure

Veuillez tenir compte des consignes suivantes lors de la

manipulation de l'unité:
07
IS

B | o

= L'unité est lourde. Au moins 2 personnes sont nécessaires afin de
la manipuler.

= Utilisez un chariot pour transporter l'unité. Veillez a utiliser un
chariot doté d'un rebord horizontal suffisamment long pour
convenir au transport d'appareils lourds.

= Veillez a maintenir l'unité droite lors de son transport.

= Utilisez les poignées a l'arriére pour transporter l'unité.

= Retirez le module hydro si vous souhaitez transporter I'unité en
montant ou descendant des escaliers. Reportez-vous a la section
"3.2.2 Retrait du module hydro de [l'unité" [» 8] pour plus
d'informations.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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3 Installation de l'unité

= Il est recommandé d'utiliser des sangles de levage pour
transporter I'unité en montant ou descendant des escaliers.

3 Installation de l'unité

3.1 Préparation du lieu d'installation

A AVERTISSEMENT

L'appareil sera stocké dans une piéce sans sources
d'allumage fonctionnant en permanence (exemple:
flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un
chauffage électrique).

3.1.1 Exigences pour le lieu d'installation de
I'unité intérieure
= Prenez les directives suivantes en compte en matiéere
d'espacement:

(=}
(=]

)|
Al -

2500

(mm)

. INFORMATIONS

Si l'espace d'installation dont vous disposez est limité et
que vous devez installer le kit en option EKGSPOWCAB
(= cable d'alimentation pour alimentation électrique
double), retirez le panneau gauche avant d'installer l'unité
dans la position finale. Reportez-vous a la section
"3.2.1 Ouverture de I'unité intérieure" [» 6].

= L'unité intérieure est congue pour étre installée a lintérieur
uniquement et pour des températures ambiantes comprises entre
5 et 35°C.

Exigences particuliéres pour R32

L'unité intérieure contient un circuit de réfrigérant interne (R32), mais
vous ne devez PAS effectuer de travaux de tuyauterie de réfrigérant
sur place ni de charge de réfrigérant.

La charge de réfrigérant totale dans le systeme étant <1,842 kg, le
systéme ne fait PAS I'objet d'exigence quant a la piece d'installation.
Veuillez cependant tenir compte des exigences et précautions
suivantes:

A AVERTISSEMENT
= Ne percez et ne brilez PAS.

= N'utilisez PAS de moyens d'accélérer le processus de
dégivrage ou pour nettoyer l'appareil que ceux
recommandés par le fabricant.

= Sachez que le réfrigérant R32 est SANS odeur.

A AVERTISSEMENT

L'appareil doit étre stocké de maniére a empécher tout
dommage des composants mécaniques et dans un local
bien aéré dépourvu de sources dallumage en
fonctionnement permanent (par exemple: flammes nues,
appareil a gaz ou chauffage électrique en fonctionnement).

A AVERTISSEMENT

Assurez-vous que l'installation, I'entretien, la maintenance
et la réparation sont conformes aux instructions de Daikin
et a la législation en vigueur (par exemple la
réglementation nationale sur le gaz) et sont effectués
uniquement par des personnes autorisées.

3.2 Ouverture et fermeture de l'unité

3.2.1 Ouverture de I'unité intérieure

REMARQUE

Pour une installation standard, il n'est en principe PAS
nécessaire d'ouvrir l'unité. L'ouverture de l'unité ou d'un
des coffrets électriques est UNIQUEMENT nécessaire si
vous souhaitez installer des kits en option
supplémentaires. Pour plus de renseignements, consultez
le manuel d'installation du kit en option en question, ou ce
qui suit ci-dessous.

Apercu
a
e
o
d f
c
a Panneau supérieur
b Panneau de l'interface utilisateur
¢ Panneau avant
d Panneau latéral gauche
e Couvercle du coffret électrique installateur
f Couvercle du coffret électrique principal
Ouverture

1 Retirez le panneau supérieur.

2 Retirez le panneau de linterface utilisateur. Ouvrez les
charniéres sur la partie supérieure et faites glisser le panneau
de l'interface utilisateur vers le haut.

@ REMARQUE

Si vous retirez le panneau de linterface utilisateur,
débranchez également les cables a l'arriere du panneau
de l'interface utilisateur afin d'éviter tout dommage.

Manuel d'installation
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3 Installation de l'unité

3 Si nécessaire, retirez le panneau avant. Ceci peut notamment
étre nécessaire si vous souhaitez retirer le module hydro de
l'unité. Reportez-vous a la section "3.2.2 Retrait du module
hydro de l'unité" [» 8] pour plus d'informations.

6 Si vous avez installé les options supplémentaires nécessitant
d'accéder au coffret électrique principal, retirez le couvercle du
coffret électrique principal comme indiqué ci-apres:

4 Si vous souhaitez installer le kit en option EKGSPOWCAB
(= cable d'alimentation pour alimentation électrique double),
retirez également le panneau gauche. Reportez-vous
également a "5.3 Raccordement de l'alimentation électrique
principale" [» 14].

AN

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Manuel d'installation
Daikin Altherma 3 GEO 7
4P569811-1C — 2020.07



3 Installation de l'unité

3.2.2 Retrait du module hydro de I'unité

Le retrait du module hydro est uniquement exigé en vue de faciliter
le transport de l'unité ou pour en effectuer I'entretien. Le retrait du
module réduit considérablement le poids de l'unité. Ceci permet de
la manipuler et de la transporter plus facilement.

1 Ouvrez ce qui suit (voir "3.2.1 Ouverture de ['unité
intérieure" [» 6]):

1 |Panneau de l'interface utilisateur

2 |Panneau avant

N

2 Retirez le matériau isolant des vannes d'arrét en coupant les
attache-cables.

3 Retirez les clips verrouillant les vannes en position.

4 Désolidarisez la tuyauterie.

5 Retirez le couvercle inférieur du module hydro.

6 Détachez les connecteurs reliant le module hydro au coffret
électrique principal ou a d'autres emplacements. Acheminez les
fils par les passe-cables du couvercle supérieur du module
hydro.

7 Retirez le couvercle supérieur du module hydro. Vous pouvez
soulever la tuyauterie désolidarisée afin d'accéder plus
facilement aux vis et de maniére a retirer le couvercle méme.

9 Soulevez la tuyauterie désolidarisée et utilisez la poignée située
sur le devant du module pour faire glisser précautionneusement
le module hors de I'unité. Assurez-vous que le module reste de
niveau et ne bascule pas vers l'avant.

Manuel d'installation
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3 Installation de l'unité

2.

ATTENTION

Le module hydro est lourd. Le porter nécessite au moins
deux personnes.

@ REMARQUE

Veillez a n'endommager aucune partie de l'isolation durant
le processus de retrait.

Retrait aprés la premiére installation

Si les circuits d'eau et de saumure ont été remplis auparavant, I'eau

etla

saumure restantes doivent étre purgées du module hydro avant

la dépose. Dans ce cas, effectuez les actions suivantes:
1

Retirez le matériau isolant des vannes d'arrét. (Reportez-vous a
I'étape 2 dans la section "3.2.2 Retrait du module hydro de
['unité" [» 8].)

Fermez les vannes d'arrét en tournant les poignées de levier.

Retirez le couvercle inférieur du module hydro. (Reportez-vous
a l'étape 5 dans la section "3.2.2 Retrait du module hydro de
['unité" [» 8].)

Purgez I'eau et la saumure restantes du module hydro.

=1 1-

——0o] B

a Vanne de purge d'eau
b Vanne de purge de saumure

@ REMARQUE

Veillez a ce qu'aucune quantité de saumure ou d'eau ne
s'écoule dans le coffret électrique du module hydro.

5

3.23

1

w

N o a b

Effectuez les étapes restantes, comme décrit dans la section
"3.2.2 Retrait du module hydro de l'unité" [» 8].

Fermeture de I'unité intérieure

Le cas échéant, installez de nouveau le panneau latéral
gauche.

Le cas échéant, insérez de nouveau le module hydro.

Le cas échéant, fermez le couvercle du coffret électrique
principal et installez de nouveau le panneau avant.

Fermez le couvercle du coffret électrique installateur.
Rebranchez les cables sur le panneau de l'interface utilisateur.
Réinstallez le panneau de l'interface utilisateur.

Réinstallez le panneau supérieur.

@ REMARQUE

Lors de la fermeture du couvercle de I'unité intérieure,
veillez a ce que le couple de serrage ne dépasse PAS
4,1 Nem.

3.3 Montage de I'unité intérieure
3.31 Installation de I'unité intérieure
1 Soulevez l'unité intérieure de la palette et placez-la sur le sol.

Reportez-vous a la section "2.1.2 Manipulation de ['unité
intérieure" [» 5].

Raccordez le flexible d'évacuation au drain. Reportez-vous a la
section "3.3.2 Raccordement du flexible d'évacuation au
drain" [» 10].

Faites glisser I'unité en position.

Réglez la hauteur des 4 pieds de mise a niveau du chéssis
extérieur pour compenser les irrégularités au niveau du sol.
L'écart maximal autorisé est de 1°.

mo

@ REMARQUE

L'unité ne doit PAS étre inclinée vers l'avant:

0°

EGSAH/X06+10DA9W(G)

Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1C — 2020.07

DAIKIN

Manuel d'installation

9



4 Installation de la tuyauterie

@ REMARQUE

Pour éviter d'endommager la structure de I'unité, déplacez
I'unité UNIQUEMENT lorsque les pieds de mise a niveau
sont positionnés le plus bas possible.

INFORMATIONS

Cependant, dans des procédés critiques ou dans des
locaux avec une charge thermique élevée, une quantité
d'eau supplémentaire peut étre requise.

@ REMARQUE

Pour une réduction optimale du bruit, vérifiez que le
chassis inférieur repose bien sur le sol.

3.3.2 Raccordement du flexible d'évacuation au
drain

Du condensat peut se former a l'intérieur de I'unité durant I'opération
de rafraichissement ou en présence de faibles températures de la
saumure. Les bacs de purge du chauffage supérieur et du chauffage
d'appoint sont raccordés a un flexible d'évacuation a l'intérieur de
I'unité. Vous devez raccorder le flexible d'évacuation a un drain
adapté, conformément a la législation en vigueur. Le flexible
d'évacuation est acheminé par le panneau arriére, vers le coté droit
de l'unité.

—

4 Installation de la tuyauterie

4.1 Préparation de la tuyauterie

A AVERTISSEMENT

L'installateur a pour responsabilit¢ de veiller a la
compatibilité de la tuyauterie a fournir avec le liquide anti-
gel présent dans le circuit de saumure. NE PAS utiliser de
tuyauterie recouverte de zinc sous risque d'entrainer une
corrosion excessive. Reportez-vous également a la section
"4.2.4 Remplissage du circuit de saumure" [» 11].

@ REMARQUE

En cas de tuyaux en plastique, veillez a ce qu'ils soient
entierement étanches a la diffusion d'oxygéne
conformément a la norme DIN 4726. La diffusion
d'oxygéne dans la tuyauterie peut causer une corrosion
excessive.

411 Vérification du volume d'eau et du débit
du circuit de chauffage et du circuit de
saumure

Volume minimal d'eau

Vérifiez que le volume total d'eau par circuit dans l'installation est
d'au moins 20 litres, le volume interne d'eau de l'unité intérieure
n'est PAS inclus.

INFORMATIONS

Si une charge de chauffage minimum de 1 kW peut étre
assurée et que le réglage [4.B] Chauffage/
refroidissement > Surmodulation (réglage de vue
d'ensemble sur site [9-04]) est de 4°C, le volume d'eau
minimum peut étre réduit a 10 litres.

REMARQUE

Lorsque la circulation dans chaque boucle de chauffage/
refroidissement est contrélée par des vannes
commandées a distance, il est important que le volume
minimal d'eau soit garanti, méme si toutes les vannes sont
fermées.

Débit minimal

Débit minimal requis

Fonctionnement de la pompe a
chaleur

Aucun débit minimal requis

Fonctionnement du 10 I/min

rafraichissement

Fonctionnement du chauffage Aucun débit minimal requis

d'appoint durant le chauffage

4.2 Raccordement de la tuyauterie de
saumure

421 Raccordement de la tuyauterie de
saumure

@ REMARQUE

Ne forcez PAS lors du raccordement de la tuyauterie sur
place et veillez a ce que la tuyauterie soit correctement
alignée. La déformation de la tuyauterie peut entrainer un
mauvais fonctionnement de l'unité.

a SORTIE de la saumure (228 mm)
b ENTREE de la saumure (928 mm)

REMARQUE

Pour faciliter les réparations et la maintenance, il est
recommandé d'installer les vannes d'arrét aussi prés que
possible de I'entrée et de la sortie de l'unité.

4.2.2 Raccordement du bac de niveau de
saumure

Le bac de niveau de saumure (fourni comme accessoire) doit étre
installé sur le c6té saumure du systeme de pompe a chaleur. Une
vanne de sécurité est incluse avec le bac. Le bac sert d'indicateur
visuel du niveau de saumure du systéme. L'air emprisonné dans le
systéme est recueilli par le bac, ce qui entraine une réduction du
niveau de saumure dans le bac.

1 Installez le bac de niveau de saumure au plus haut point du
circuit de saumure sur la tuyauterie d'entrée de la saumure.

2 Montez la vanne de sécurité incluse sur le haut du bac.

Installez une vanne d'arrét (a fournir) sous le bac.

Manuel d'installation
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4 Installation de la tuyauterie

Q REMARQUE

En cas d'impossibilit¢ d'installer le bac de niveau de
saumure au plus haut point du circuit, installez un vase
d'expansion (a fournir) et installez la vanne de sécurité
devant le vase d'expansion. Le non-respect de cette
consigne peut entrainer un dysfonctionnement de l'unité.

S

AY
annnndh
(e}

]

oo

v

a Bac de niveau de saumure (accessoire)

b Vase d'expansion (a fournir dans le cas ou le bac de
niveau de saumure ne peut étre installé au plus haut
point)

Si le niveau de saumure dans le bac est inférieur a 1/3, remplissez
le bac de saumure:

4 Fermez la vanne d'arrét sous le bac.
Retirez la vanne de sécurité située sur le haut du bac.

Remplissez le bac de saumure, jusqu'a ce qu'il soit rempli
environ aux 2/3.

7 Rebranchez la vanne de sécurité.

8 Ouvrez la vanne d'arrét située sous le bac.

4.2.3 Raccordement du kit de remplissage de
saumure

Un kit de remplissage de saumure (kit a fournir ou en option
KGSFILL2) peut étre utilisé pour rincer, remplir et purger le circuit du
systéme.

Pour connaitre les consignes d'installation, reportez-vous au manuel
d'installation du kit de remplissage de saumure.

424 Remplissage du circuit de saumure

A AVERTISSEMENT

Avant, pendant et aprés le remplissage, vérifiez bien que
le circuit de saumure ne présente aucune fuite.

INFORMATIONS

Les matériaux du circuit de saumure de I'unité présentent
des propriétés de résistance chimique aux liquides antigel
suivants:

= 40% en masse de propyléne glycol

= 29% en masse d'alcool éthylique

1 Installez le kit de remplissage de saumure. Reportez-vous a la
section "4.2.3 Raccordement du kit de remplissage de
saumure" [» 11].

2 Raccordez un systeme de remplissage de saumure a fournir a
la vanne 3 voies.

3 Placez la vanne 3 voies correctement.

S

nnnnhh

‘] o

9
9

a Bac de niveau de saumure (accessoire)

b Kit de remplissage de saumure (kit a fournir ou en option
KGSFILL2)

¢ Systeme de remplissage de saumure (a fournir)

4 Remplissez le circuit de saumure jusqu'a obtention d'une
pression de +2,0 bars (= 200 kPa).

Ramenez la vanne 3 voies en position initiale.

@ REMARQUE

Un kit de remplissage a fournir peut ne pas comporter de
filtre de protection des composants dans le circuit de
saumure. Dans ce cas, l'installateur a pour responsabilité
d'installer un filtre sur le c6té saumure du systeme.

A AVERTISSEMENT

La température du liquide qui circule dans I'évaporateur
peut étre inférieure a zéro. Le circuit DOIT étre protégé du
gel. Pour plus d'informations, reportez-vous au réglage
[A-04] dans la section "6.4.4 Température de gel de la
saumure" [» 34].

4.2.5 Isolation de la tuyauterie de saumure

La tuyauterie de I'ensemble du circuit de saumure DOIT étre isolée
pour empécher une réduction de la capacité de chauffage.

N'oubliez pas que la tuyauterie du circuit de saumure située dans la
maison peut condenser/condensera. Prévoyez une isolation adaptée
pour ces tuyaux.

4.3 Raccordement de la tuyauterie
d'eau

4.3.1 Raccordement de la tuyauterie d'eau

REMARQUE

Ne forcez PAS lors du raccordement de la tuyauterie sur
place et veillez a ce que la tuyauterie soit correctement
alignée. La déformation de la tuyauterie peut entrainer un
mauvais fonctionnement de l'unité.

1 Installez la vanne d'arrét avec filtre intégré (fourni comme
accessoire) a I'entrée d'eau du chauffage/rafraichissement.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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4 Installation de la tuyauterie

2 Raccordez le tuyau d'entrée du chauffage/rafraichissement a la
vanne darrét et le tuyau de sortie du chauffage/
rafraichissement a l'unité.

3 Raccordez les tuyaux d'entrée et de sortie de I'eau chaude
sanitaire a l'unité intérieure.

a SORTIE d'eau du chauffage/rafraichissement (822 mm)

b ENTREE d'eau du chauffage/rafraichissement (222 mm)
et vanne d'arrét avec filtre intégré (accessoire)

¢ Eau chaude sanitaire: SORTIE eau chaude sanitaire
(822 mm)
Eau chaude sanitaire: ENTREE eau froide (@22 mm)

d
@ REMARQUE

Nous vous recommandons d'installer les vannes d'arrét sur
les raccords d'entrée de I'eau froide et de sortie de I'eau
chaude sanitaire. Les vannes d'arrét ne sont pas fournies.

@ REMARQUE

A propos de la vanne d'arrét avec filtre intégré (fournie
comme accessoire):

» L'installation de la vanne sur l'entrée d'eau est
obligatoire.

= Tenez compte du sens d'écoulement de la vanne.

@ REMARQUE

Vase d'expansion. Un vase d'expansion (a fournir) DOIT
étre installé dans la tuyauterie d'entrée avant la pompe a
eau a moins de 10 m de l'unité.

@ REMARQUE

Installez des vannes de purge d'air dans tous les points
hauts.

@ REMARQUE

Une soupape de décharge de pression (a fournir) avec une
pression d'ouverture de 10 bar (=1 MPa) maximum doit
étre installée sur le raccord d'entrée de I'eau froide
sanitaire conformément a la législation en vigueur.

4.3.2 Raccordement de la tuyauterie de
recirculation

Condition requise: Uniquement nécessaire si vous avez besoin de
recirculation dans votre systeme.

1 Retirez le panneau supérieur de ['unité, reportez-vous a
"3.2.1 Ouverture de I'unité intérieure" [» 6].

2 Découpez le passe-cable en caoutchouc sur la partie
supérieure de l'unité, et retirez la butée. Le raccord de
recirculation est situé sous le tuyau de sortie d'eau de
chauffage/rafraichissement.

3 Faites passer la tuyauterie de recirculation a travers le passe-
cable et raccordez-la au raccord de recirculation.

4 Remontez le panneau supérieur.

4.3.3 Remplissage du circuit de chauffage

Pour remplir le circuit de chauffage, utilisez un kit de remplissage a
fournir. Assurez-vous que cela est conforme a la législation en
vigueur.

@ REMARQUE

= La présence d'air dans le circuit d'eau peut provoquer
un dysfonctionnement du chauffage d'appoint. Lors du
remplissage, il peut s'avérer impossible de retirer tout
I'air du circuit. L'air restant sera retiré par les vannes de
purge d'air automatique pendant les premieres heures
de fonctionnement du systéme. L'ajout d'eau peut étre
nécessaire par la suite.

Pour purger le systeme, utilisez la fonction spéciale
décrite dans le chapitre "7 Mise en service" [» 36].
Cette fonction doit étre utilisée pour purger la bobine
de l'échangeur de chaleur du ballon d'eau chaude
sanitaire.

434 Remplissage du ballon d'eau chaude
sanitaire

1 Ouvrez tour a tour chaque robinet d'eau chaude pour purger
I'air de la tuyauterie du systéme.

Quvrez la vanne d'alimentation en eau froide.
Fermez tous les robinets d'eau une fois tout I'air purgé.

Assurez-vous de 'absence de fuites.

a b WO DN

Actionnez manuellement la soupape de décharge de pression
installée sur place pour vous assurer du libre écoulement de
I'eau dans la conduite de refoulement.

4.3.5 Vérification de I'absence de fuites

Avant d'isoler la tuyauterie d'eau, il est primordial de rechercher la
présence d'éventuelles fuites d'eau en accordant une attention
particuliere aux fuites les plus infimes. Ces fuites discrétes peuvent
aisément passer inapergues, mais risquent de détériorer l'unité et
les installations environnantes dans le temps.

REMARQUE

Une fois les tuyaux d'eau installés, vérifiez I'ensemble des
raccordements pour vous assurer qu'aucune fuite n'est
présente.
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5 Installation électrique

4.3.6 Isolation de la tuyauterie d'eau

La tuyauterie de I'ensemble du circuit d'eau DOIT étre isolée pour
empécher une réduction de la capacité de chauffage.

N'oubliez pas que la tuyauterie du chauffage peut condenser lors du
rafraichissement. Prévoyez une isolation adaptée pour ces tuyaux.

5 Installation électrique

DANGER: RISQUE D'ELECTROCUTION

A AVERTISSEMENT

Utilisez TOUJOURS un cable multiconducteur pour
I'alimentation électrique.

A ATTENTION

N'insérez et ne placez PAS une longueur de céable
excessive dans l'unité.

@ REMARQUE

Une distance d'au moins 50 mm doit étre respectée entre
les cables de haute et de basse tension.

5.1 A propos de la conformité
électrique

Pour les modéeles EGSAH/X06+10DASW(G), la déclaration
suivante...

Equipement conforme a la norme EN/IEC 61000-3-12 (norme
technique européenne/internationale définissant les seuils pour les
courants harmoniques produits par les équipements raccordés a des
systémes basse tension publics, avec un courant d'entrée de >16 A
et <75 A par phase).

...est valide dans les cas suivants:

# Alimentation® Fonctionnement®

1 |Alimentation électrique combinée
(1N~, 50 Hz, 230 V c.a.)

c1 |
1N~, 50 Hz,
230 VAC

2 |Alimentation électrique double

(2%(1N~, 50 Hz, 230 V c.a.))

1N~, 50 Hz,
230 VAC
C5

Jnnnn,
&
1N~, 50 Hz,

230 VAC

Normal ou d'urgence

Urgence

N

(a) Pour connaitre les détails de C1 et C5, reportez-vous a
"5.3 Raccordement de I'alimentation électrique
principale" p 14].

(b) Fonctionnement normal: chauffage d'appoint = maximum
3 kW
Fonctionnement d'urgence: chauffage d'appoint =
maximum 6 kW

5.2 Vue d'ensemble des connexions
électriques pour les actionneurs
externes et internes

Elément Description

Alimentation Reportez-vous a la section
"5.3 Raccordement de l'alimentation

électrique principale" > 14].

Capteur extérieur a
distance

Reportez-vous a la section
"5.4 Raccordement du capteur extérieur a
distance" [» 17].

Vanne d'arrét Reportez-vous a la section
"5.5 Raccordement de la vanne

darrét" p17].

Compteur électrique  |Reportez-vous a la section
"5.6 Raccordement des compteurs

électriques” [» 18].

Pompe a eau chaude |Reportez-vous a la section
sanitaire "5.7 Raccordement de la pompe a eau
chaude sanitaire" [» 18].

Sortie d'alarme Reportez-vous a la section
"5.8 Raccordement de la sortie

alarme" [» 19].

Commande du
rafraichissement/
chauffage

Reportez-vous a la section

"5.9 Raccordement de la sortie de
MARCHE/ARRET du rafraichissement/du
chauffage" > 19].

Basculement vers la  |Reportez-vous a la section
commande de source |"5.10 Raccordement du basculement vers
de chaleur externe la source de chaleur externe" [» 20].

Entrées numériques
de consommation
électrique

Reportez-vous a la section

"5.11 Raccordement des entrées
numériques de consommation
électrique" » 21].

Thermostat de sécurité |Reportez-vous a la section

"5.12 Raccordement du thermostat de
sécurité (contact normalement
fermé)" [» 21].

ommutateur basse eportez-vous a la section

C tat b R rt | il

pression de saumure |"5.13 Raccordement du commutateur
basse pression de saumure" » 22].

Thermostat en vue du |Reportez-vous a la section "5.14 Pour
rafraichissement passif|raccorder le thermostat en vue du
rafraichissement passif" [» 23].

Raccordements de
I'adaptateur LAN

Reportez-vous a la section
"5.15 Adaptateur LAN" [» 23].

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Installation électrique

Elément Description Elément Description
Thermostat m Voir: Interface Confort m Voir:
d‘amk;.llance (filaire ou = Manuel d'installation du thermostat humain = Manuel d'installation et d'utilisation
sans fil) d'ambiance (filaire ou sans fil) de I'Interface Confort humain
= Addendum pour l'équipement en = Addendum pour I'équipement en
option option
Fils pour le thermostat d'ambiance Fils: 2x(0,75~1,25 mm?)
filaire: (3 pour le rafraichissement/ Longueur maximum: 500 m
chauffage; 2 pour le chauffage
uniquement)x0,75 mm? E [2.9] Commande
Fils pour le thermostat d'ambiance [1.6] Décalage de capteur int.
sans fil: (5 pour le rafraichissement/
chauffage; 4 pour le chauffage . .
9¢: * P g 5.3 Raccordement de I'alimentation

uniquement)x0,75 mm?

Courant de service maximal: 100 mA

Pour la zone principale:

= [2.9] Commande

= [2.A] Type de thermostat
Pour la zone secondaire:

= [3.A] Type de thermostat

= [3.9] (lecture seule) Commande

électrique principale

Utilisez I'une des dispositions suivantes pour raccorder I'alimentation
électrique (pour plus de détails concernant C1~C5, reportez-vous au
tableau ci-dessous):

#

Disposition

Ouverture de
I'unité®

Convecteur de pompe
a chaleur

Voir:

= Manuel d'installation des
convecteurs de pompe a chaleur

= Addendum pour I'équipement en
option

R

Fils: 4x0,75 mm?

Courant de service maximal: 100 mA

Alimentation électrique a cable unique
(= alimentation électrique combinée)

o
E AN

C1: alimentation électrique pour le
chauffage d'appoint, et le reste de I'unité
(1N~ ou 3N~)

Non nécessaire
(raccordement au
cable installé en
usine situé a
I'extérieur de l'unité)

Pour la zone principale:

= [2.9] Commande

= [2.A] Type de thermostat
Pour la zone secondaire:

= [3.A] Type de thermostat

= [3.9] (lecture seule) Commande

Capteur intérieur a
distance

B

Voir:

= Manuel d'installation du capteur
intérieur a distance

= Addendum pour l'équipement en
option

Fils: 2x0,75 mm?

[9.B.1]=2 (Capteur amb. Ext. =
Piece)

[1.7] Décalage de capteur int.

Capteurs de courant

Reportez-vous au manuel
d'installation des capteurs de courant.

Fils: 3x2. Utilisez une partie du cable
(40 m) fourni comme accessoire.

Alimentation électrique a cable double
(= alimentation électrique double)

Note: Ceci est nécessaire notamment
pour les installations en Allemagne.

C5

=

N—

C1: alimentation électrique pour le
chauffage d'appoint, (1N~ ou 3N~)

C5: alimentation électrique pour le reste
de l'unité (1N~)

HdHd HIR

[9.9.1]=3 (Contréle de la
consommation électrique =
Capteur de courant)

[9.9.E] Décalage de capteur de
courant

Manuel d'installation
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5 Installation électrique

Alimentation électrique a tarif préférentiel
sans alimentation électrique a tarif normal
distincte®

C5 Cc2
QJ_n_n_n_n. n,_
RN
I~

X5M

N—

C1: Alimentation électrique a tarif
préférentiel pour le chauffage d'appoint,
(1N~ ou 3N~)

C2: Contact d'alimentation électrique a
tarif préférentiel

C5: Alimentation électrique a tarif
préférentiel pour le reste de I'unité (1N~)

Disposition Ouverture de # Disposition Ouverture de
I'unité® I'unité®
Alimentation électrique a cable unique 6 |Alimentation électrique a cable double
(= alimentation électrique combinée) (= alimentation électrique double)
+ +
Alimentation électrique a tarif préférentiel Alimentation électrique a tarif préférentiel
sans alimentation électrique a tarif normal avec alimentation électrique a tarif normal
distincte® 1 distincte®
C2 3 C5 C3 C2
I |J'I_I'I_I'I_n_rL Qz I __|J LnJrnnpn,
" iﬂ i Ji__
X5M X2M X5M
C1: Alimentation électrique a tarif a
préférentiel (1N~ ou 3N~) e
b
C2: Contact d'alimentation électrique a @
tarif préférentiel c4 d c
Alimentation électrique a cable double (! Z1F
(= alimentation électrique double)
" ¥

C1: Alimentation électrique a tarif normal
pour le chauffage d'appoint, (1N~ ou 3N~)

C2: Contact d'alimentation électrique a
tarif préférentiel

C3: Alimentation électrique a tarif normal
distincte pour I'hydro (1N~)

C4: Raccord du X11Y

C5: Alimentation électrique a tarif
préférentiel pour le compresseur (1N~)

@ Reportez-vous a la section "3.2.1 Ouverture de I'unité
intérieure" P 6].
® Types d'alimentation électrique a tarif préférentiel:

INFORMATIONS

Certains types d'alimentation électrique a tarif préférentiel
nécessitent une alimentation électrique a tarif normal
distincte de I'unité intérieure. Cela est nécessaire dans les
cas suivants:

= si  l'alimentation  électrique  préférentielle  est

interrompue en cas d'activité, OU

= si aucune consommation électrique de l'unité intérieure
n'est autorisée au niveau de l'alimentation électrique
préférentielle en cas d'activité.

Alimentation électrique a cable unique
(= alimentation électrique combinée)

+

Alimentation électrique a tarif préférentiel
avec alimentation électrique a tarif normal
distincte®

NON AUTORISE

Détails C1: cable d'alimentation électrique installé en usine

Fils: 3N+GND, OU 1N+GND

Courant de service maximal: reportez-vous a la plaquette
signalétique sur l'unité.

Raccordez le cable d'alimentation électrique installé en usine a une
alimentation électrique 1N~ ou 3N~.

DAIKIN
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5 Installation électrique

YLW/GRN
YLW/GRN

lea’:|
|
|
|
, |

L

2 13 N @
3N~, 50 Hz, 400 V AC

Z_ —_——— = ——
O—————
R

1N~, 50 Hz, 230 VAC

a Cable d'alimentation électrique installé en usine
b Cablage sur place
F1B Fusible de surintensité (a fournir). Fusible recommandé
pour 1N~: 4 pdles, fusible 32 A, courbe C. Fusible
recommandé pour 3N~: 4 pdles, fusible 16 A, courbe C.
Q1DI Disjoncteur de fuite a la terre (a fournir)

Détails C2: contact d'alimentation électrique a tarif préférentiel

Fils: 2x(0,75~1,25 mm?)

Longueur maximum: 50 m

Contact d'alimentation électrique a tarif préférentiel: détection
16 V c.c. (tension fournie par CCl). Le contact sans tension
permettra de garantir la charge minimale applicable de

15V c.c.,, 10 mA.

Raccordez le contact d'alimentation électrique a tarif préférentiel
(S1S) comme suit.

S$18

INFORMATIONS

Le contact d'alimentation électrique a tarif préférentiel est
raccordé aux mémes bornes (X5M/9+10) que le thermostat
de sécurité. Dés lors, le systéme peut avoir SOIT une
alimentation électrique a tarif préférentiel OU un
thermostat de sécurité.

Détails C3: alimentation électrique a tarif normal distincte

Fils: 1N+GND

Courant de service maximal: 6,3 A

Raccordez l'alimentation électrique a tarif normal distincte comme
suit:

@ 1NE ’5\10 Hz, 230 VAC
% Q3DI\‘I?§‘]L
L

e

N

Détails C4: raccord du X11Y

Cables installés en usine.

Déconnectez X11Y de X11YA, et connectez-le a X11YB.
X2M/5+6

Kife] B
AT ///
™~ -
1 A
olefole g
—_— S
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5 Installation électrique

Détails C5: kit en option EKGSPOWCAB

m Installez le kit en option EKGSPOWCAB (= céble
d'alimentation électrique pour alimentation électrique double).
Pour connaitre les consignes d'installation, consultez le
manuel d'installation du kit en option.

Z15C

EKGSPOWCAB —

YLW/GRN

L N &
1N~, 50 Hz, 230 VAC

F2B Fusible de surintensité (a fournir). Fusible recommandé:
2 poles, fusible 16 A, courbe C.
Q2DI Disjoncteur de fuite a la terre (a fournir)

Configuration de I'alimentation électrique

E [9.3] Chauffage d'appoint
[9.8] Alimentation électrique a tarif réduit

54 Raccordement du capteur
extérieur a distance

Le capteur extérieur a distance (fourni comme accessoire) mesure la
température ambiante extérieure.

. INFORMATIONS

Si la température de départ voulue est la loi d'eau, il est
important que la température extérieure soit mesurée en
permanence.

Capteur extérieur a distance + cable (40 m) fournis comme
accessoires

a Cable installé en usine
b Connecteurs d'épissure (a fournir)
c Cable de capteur extérieur a distance (40 m) fourni
comme accessoire
d Capteur extérieur a distance fourni comme accessoire
2 Fixez le cable avec les attache-cables sur les supports
d'attaches.

3 Installez le capteur extérieur a distance comme indiqué dans le
manuel d'installation du capteur (fourni comme accessoire).

5.5 Raccordement de la vanne d'arrét

INFORMATIONS

Exemple d'utilisation de la vanne d'arrét. En cas d'une
seule zone TD, et d'une combinaison de chauffage au sol
et de convecteurs de pompe a chaleur, installez une vanne
d'arrét avant le chauffage au sol pour éviter la
condensation sur le sol lors du rafraichissement. Pour plus
d'informations, reportez-vous au guide de référence
installateur.

Fils: 2x0,75 mm?

Courant de service maximal: 100 mA

230 V c.a. fournies par CCl

E [9.B.2] Décal. capteur ext. T° (=réglage de vue
d'ensemble sur site [2-0B])

[9.B.3] Période de calcul de la moyenne (= réglage de

vue d'ensemble sur site [1-0A])

1 Raccordez le cable du capteur externe de température a l'unité
intérieure.

E [2.D] Vanne d'arrét

1 Ouvrez ce qui suit (voir "3.2.1 Ouverture de ['unité
intérieure" [» 6)):

1 |Panneau supérieur 1 3
2 |Panneau de l'interface utilisateur Qz
3 |Couvercle du coffret électrique installateur

2 Raccordez le cable de commande de la vanne aux bornes
adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

@ REMARQUE

Le cablage est différent pour une vanne NC (normalement
fermée) et une vanne NO (normalement ouverte).
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5 Installation électrique

M2s

3 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

Raccordement des compteurs
électriques

Fils: 2 (par métre)x0,75 mm?2

Compteurs électriques: détection des impulsions 12 V c.c.
(tension fournie par CCI)

E [9.A] Comptage d'énergie

INFORMATIONS

Dans le cas d'un compteur électrique avec sortie transistor,
vérifiez la polarité. La polarité positive DOIT étre
connectée a X5M/6 et X5M/4; la polarité négative a X5M/5
et X5M/3.

Ouvrez ce qui suit (voir "3.2.1 Ouverture de ['unité
intérieure" [» 6]):

1 |Panneau supérieur 1 3
2 |Panneau de l'interface utilisateur ﬁz
3 |Couvercle du coffret électrique installateur

Raccordez le cable des compteurs électriques aux bornes
adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

S38 S28

3 Fixez le cable avec les attache-cables sur les supports
d'attaches.

5.7 Raccordement de la pompe a eau
chaude sanitaire

Fils: (2+GND)x0,75 mm?

Sortie de la pompe ECS. Charge maximale: 2 A (irruption),
230V c.a., 1 A (continu)

E [9.2.2] Pompe ECS

[9.2.3] Programme pompe ECS

1 Ouvrez ce qui suit (voir "3.2.1 Ouverture de ['unité
intérieure” [» 6]):

1 |Panneau supérieur 1 3
2 |Panneau de l'interface utilisateur §L2
3 |Couvercle du coffret électrique installateur

2 Raccordez le cable de la pompe a eau chaude sanitaire aux
bornes adaptées comme indiqué sur lillustration ci-dessous.
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5 Installation électrique

3 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

Raccordement de la sortie alarme

Fils: (2+1)x0,75 mm?

Charge maximale: 0,3 A, 250 V c.a.

E [9.D] Sortie alarme

1

Ouvrez ce qui suit "3.2.1 Ouverture de ['unité

intérieure" [» 6]):

(voir

1 |Panneau supérieur

Panneau de l'interface utilisateur

Panneau avant

'y
e 2
3

Couvercle du coffret électrique installateur

al b~ N

Couvercle du coffret électrique principal

Raccordez le cable de la sortie alarme aux bornes adaptées
comme indiqué sur lillustration ci-dessous. Veillez & mettre les
fils 2 et 3 entre le coffret électrique installateur et le coffret
électrique principal dans un manchon de cable (a fournir) afin
qu'ils soient dotés d'une double isolation.

2 - - :
—i 1+2 |Fils raccordés a la sortie
1 alarme
3 |Fil entre le coffret électrique
Xzm installateur et le coffret
b T électrique principal
a N 2 E3 a |L'installation de EKRP1HBAA
| est requise.
A4P b |Manchon de cable (a fournir)

3 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

5.9 RaccordementAde la sortie de
MARCHE/ARRET du

rafraichissement/du chauffage

Charge maximale: 3,5 A, 250 V c.a.

Fils: (2+1)x0,75 mm?

1 Ouvrez ce qui suit "3.2.1 Ouverture de

intérieure" [» 6]):

(voir

l'unité
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5 Installation électrique

Panneau supérieur 1 4

Panneau de l'interface utilisateur ﬁz
5

3

Panneau avant

Couvercle du coffret électrique installateur

A b OIN| =

Couvercle du coffret électrique principal

2 Raccordez le cable de la sortie alarme aux bornes adaptées
comme indiqué sur lillustration ci-dessous. Veillez & mettre les
fils 2 et 3 entre le coffret électrique installateur et le coffret
électrique principal dans un manchon de cable (a fournir) afin
qu'ils soient dotés d'une double isolation.

2 : P :
—i 1+2 |Fils raccordés a la sortie
1 alarme
3 |Fil entre le coffret électrique
X2m installateur et le coffret
b T électrique principal
a N 2 E3 a |L'installation de EKRP1HBAA
| est requise.
A4P b  |Manchon de cable (a fournir)

Tz

o)
3 m. 3 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

5.10 Raccordement du basculement
vers la source de chaleur externe

Fils: 20,75 mm?

Charge maximale: 0,3 A, 250 V c.a.

Charge minimale: 20 mA, 5V c.c.

‘E [9.C] Releve

1 Ouvrez ce qui suit (voir "3.2.1 Ouverture de ['unité
intérieure" [» 6)):

1 |Panneau supérieur 1
Panneau de l'interface utilisateur ﬁz

2
3 |Panneau avant
4

Couvercle du coffret électrique principal 3

2 Raccordez le cable de changement vers la source de chaleur
externe aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-
dessous.
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5 Installation électrique

-2
e d

X2| X1

' \§§\
N
W

a L'installation de EKRP1HBAA est requise.

3 Fixez le cable avec les attache-cables sur les supports
d'attaches.

5.11 Raccordement des entrées

numériques de consommation
électrique

Fils: 2 (par signal d'entrée)x0,75 mm?

Entrées numériques de limitation électrique: détection
12 V c.c. / 12 mA (tension fournie par CCl)

E [9.9] Controle de la consommation électrique.

1 Ouvrez ce qui suit (voir "3.2.1 Ouverture de ['unité
intérieure" [» 6]):

1 |Panneau supérieur 1

2 |Panneau de l'interface utilisateur ﬁz
3 |Panneau avant 4

4 |Couvercle du coffret électrique principal 3

A8SP

;
m X801M
(o[~
(oo

o [Jo

a L'installation de EKRP1AHTA est requise.

3 Fixez le cable avec les attache-cables sur les supports
d'attaches.

5.12 Raccordement du thermostat de

sécurité (contact normalement
fermé)

Fils: 2x0,75 mm?

Contact du thermostat de sécurité: détection 16 V c.c.
(tension fournie par CCl)

E [9.8.1]=3 (Alimentation électrique a tarif réduit =

Thermostat de sécurité)

1 Ouvrez ce qui suit (voir "3.2.1 Ouverture de ['unité
intérieure” [» 6]):

1 |Panneau supérieur 1

3
2 |Panneau de l'interface utilisateur Qz
3 |Couvercle du coffret électrique installateur

2 Raccordez le cable du thermostat de sécurité (normalement

. . L ) fermé) aux bornes adaptées, comme indiqué sur l'illustration ci-
2 Raccordez le cable des entrées numériques de consommation dessous
électrique aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration '
ci-dessous.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Manuel d'installation
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5 Installation électrique

Q4L

B

3 Fixez le cable avec les attache-cables sur les supports
d'attaches.

@ REMARQUE

Veillez a sélectionner et installer le thermostat de sécurité
conformément a la Iégislation applicable.

Dans tous les cas, afin d'empécher tout déclenchement
inutile du thermostat de sécurité, nous vous
recommandons ce qui suit:

= Le thermostat de sécurité peut étre réinitialisé
automatiquement.

= Un thermostat de sécurité dont le taux d'écart de
température maximal correspond a 2°C/min.

= Une distance minimale de 2 m entre le thermostat de
sécurité et la vanne 3 voies.

INFORMATIONS

TOUJOURS configurer le thermostat de sécurité aprés son
installation. Sans configuration, I'unité ignorera le contact
du thermostat de sécurité.

INFORMATIONS

Le contact d'alimentation électrique a tarif préférentiel est
raccordé aux mémes bornes (X5M/9+10) que le thermostat
de sécurité. Des lors, le systéme peut avoir SOIT une
alimentation électrique a tarif préférentiel OU un
thermostat de sécurité.

5.13 Raccordement du commutateur
basse pression de saumure

En fonction de la législation applicable, vous devrez peut-étre
installer un commutateur basse pression de saumure (a fournir).

@ REMARQUE

Mécanique. Nous vous recommandons d'utiliser un
commutateur basse pression mécanique de saumure. Si
un commutateur basse pression électrique est utilisé, les
courants capacitifs risquent de perturber le fonctionnement
du contacteur de débit et de provoquer une erreur sur
I'unité.

@ REMARQUE

Avant de débrancher. Si vous souhaitez retirer ou
débrancher le commutateur basse pression de saumure,
effectuez d'abord le réglage [C-0B]=0 (commutateur basse
pression de saumure non installé). Dans le cas contraire,
une erreur se produira.

Fils: 2x0,75 mm?

E Définissez le réglage de vue d'ensemble sur site [C-0B]=1.
= Si [C-0B]=0 (commutateur basse pression de saumure non
installé), I'unité ne vérifie pas I'entrée.

= Si [C-0B]=1 (commutateur basse pression de saumure
installé), l'unité vérifie I'entrée. Si l'entrée est "ouverte",
I'erreur EJ-01 se produit.

1 Ouvrez ce qui suit (voir "3.2.1 Ouverture de ['unité
intérieure” [» 6]):

1 |Panneau supérieur 1 3
2 |Panneau de l'interface utilisateur ﬁz
3 |Couvercle du coffret électrique installateur

2 Raccordez le cable de commutateur basse pression de
saumure comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

S1PL
=

(B
@E.

@O E@®

A16P/X13A/1+4

-
)
I
LR —a
)
)
0"l
)
'

a Coupez les boucles de fil de A16P/X13A/1+4 (installés

en usine)

Connecteurs d'épissure (a fournir)

¢ Fils du cable de commutateur basse pression de
saumure

o
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5 Installation électrique

3 Fixez le cable avec les attache-cables sur les supports

d'attaches.

5.14 Pour raccorder le thermostat en
vue du rafraichissement passif

. INFORMATIONS

Restriction: Le rafraichissement passif est possible

uniquement pour:
= Les modéles de chauffage uniquement

= Les températures de saumure entre 0 et 20°C

Fils: 2x0,75 mm?

1 Ouvrez ce qui suit (voir "3.2.1 Ouverture de ['unité

intérieure" [» 6]):

1 |Panneau supérieur 1

3 |Couvercle du coffret électrique installateur

2 |Panneau de l'interface utilisateur éLz

3

2 Raccordez le cable du thermostat aux bornes adaptées comme

indiqué sur l'illustration ci-dessous.

ﬁ\ R1T
CoM ©

3 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

5.15 Adaptateur LAN

5.15.1 A propos de I'adaptateur LAN

L'unité intérieure contient un adaptateur LAN intégré (modeéle:

BRPO069A61), qui permet ce qui suit:

= Commande par application du systéme de pompe a chaleur

= Intégration du systéme de pompe a chaleur dans une application
Smart Grid

Composants: CCI

Zo L=l XA

X1A~X4A Connecteurs
a Microcommutateur
b Diodes électroluminescentes d'état

Diodes électroluminescentes d'état

Diode Description Comportement
électrolumi
nescente
LD1 Indication d'alimentation |= Clignotement des DEL:
@ de l'adaptateur et de fonctionnement normal.
fonctionnement normal. - AUCUN  clignotement
des DEL: aucun
fonctionnement.
LD2 Indication de = DEL EN MARCHE:
% communication TCP/IP communication
avec le routeur. normale.

= Clignotement des DEL:

probléme de
communication.
LD3 Indication de = DEL EN MARCHE:
communication avec communication
P1P2 I'unité intérieure. normale.

= Clignotement des DEL:
probleme de
communication.

LD4 Indication d'activité Smart |= DEL EN MARCHE: la
Grid. fonctionnalité Smart
Grid de l'unité intérieure
est commandée par
I'adaptateur LAN.

« DEL A L'ARRET: le
systéme fonctionne en
conditions normales de
fonctionnement
(chauffage/
rafraichissement,
production d'eau
chaude sanitaire), ou
fonctionne en mode de
fonctionnement Smart
Grid  "Fonctionnement
normal"/"Régime
flottant".

®

Exigences du systéme

Les exigences auxquelles le systtme de pompe a chaleur est
soumis varient en fonction de I'application de I'adaptateur LAN/de la
configuration du systéeme.
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5 Installation électrique
Commande par application

Elément Exigence
Logiciel de Il est recommandé de TOUJOURS maintenir
I'adaptateur LAN a jour le logiciel de I'adaptateur LAN.
Méthode de Sur l'interface utilisateur, veillez a régler

commande de l'unité

[2.9]=2 (Commande = Thermostat
d'ambiance)

commande de l'unité

Application Smart Grid

Elément Exigence
Logiciel de Il est recommandé de TOUJOURS maintenir
I'adaptateur LAN a jour le logiciel de I'adaptateur LAN.
Méthode de Sur l'interface utilisateur, veillez a régler

[2.9]=2 (Commande = Thermostat
d'ambiance)

Réglages de l'eau
chaude sanitaire

Afin de permettre de stocker de I'énergie
dans le ballon d'eau chaude sanitaire, sur
I'interface utilisateur, veillez a régler
[9.2.1]=4 (Eau Chaude Sanitaire =
Intégré).

Réglages du contrdle
de la consommation
électrique

Sur l'interface utilisateur, veillez a régler:

* [9.9.1]=1 (Contréle de la
consommation électrique = Continu)

= [9.9.2]=1 (Type = kW)

INFORMATIONS

Pour savoir comment effectuer une mise a jour du logiciel,
reportez-vous au guide de référence installateur.

5.15.2 Vue d'ensemble des raccords électriques

Connecteurs
O
—1 =
|, =
a1l s B o
\' . B o X1A
N =
a2 _/”_ L =
501
b 002 X2A
c 9 X3A
d
X4A
O

Section de Fils

cable

Connexion

Longueur
maximale de
cable

Routeur (via le
cable Ethernet
installé en usine
situé a
I'extérieur de
I'unité, qui vient
de X4A)

50/100 m®

Compteur 0,75~1,25 mm? 20

électrique (X2A)

100 m

Inverter solaire/
systeme de
gestion de

I'énergie
+tension de
détection de

230 V c.a.
(X1A)

0,75~1,5 mm? Selon

I'application®©

100 m

@ Cable Ethernet: respectez la distance maximale autorisée entre
I'adaptateur LAN et le routeur, qui correspond a 50 m pour des
cables Catbe, et a 100 m pour des cables Cat6.

® Ces fils DOIVENT étre gainés. Longueur recommandée pour la

partie dénudée: 6 mm.

© Tout le cablage vers X1A DOIT étre du type HO5VV. Longueur
requise pour la partie dénudée: 7 mm. Pour plus d'informations,
reportez-vous a la section "5.15.5 Inverter solaire/systeme de

gestion de I'énergie" | 26].

5.15.3 Routeur

Veuillez vous en assurer que I'adaptateur LAN peut étre raccordé

par connexion LAN.

La catégorie minimale pour le cable Ethernet est Cat5e.

Raccordement du routeur

Recourez a l'une des méthodes suivantes
raccorder le routeur:

(A, B ou C) pour

a Cable Ethernet installé en usine
b Routeur (a fournir)
¢ Smartphone avec commande par application (a fournir)

) ) ) ) # Raccordement du routeur
a1l Vers inverter solaire/systéme de gestion de I'énergie .
a2 Tension de détection de 230 V c.a. A |Cablé
b Vers compteur électrique
c Cable installé en usine vers I'unité intérieure (P1/P2)
d Vers le routeur (via le cable Ethernet installé en usine a (((( ))) Q c
situé a l'extérieur de l'unité) ™\ b
Connexions — S
Cables a fournir: R . )
d Cable Ethernet a fournir:
= Catégorie minimum: Cat5e
= Longueur maximum:
= 50 m dans le cas de cables Cat5e
= 100 m dans le cas de cables Cat6
Manuel d'installation DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Installation électrique

# Raccordement du routeur

B |Sans fil

e Pont sans fil (a fournir)

Raccordement du compteur électrique

C |Ligne d'alimentation

f Adaptateur de ligne d'alimentation (a fournir)

g Ligne d'alimentation (a fournir)

@ REMARQUE

Afin de protéger la CCl contre les risques
d'endommagement, il n'est PAS permis de raccorder le
cablage électrique aux connecteurs déja raccordés a la
CCl. Commencez par raccorder le cablage aux
connecteurs, et raccordez ensuite les connecteurs a la
CCl.

INFORMATIONS

Il est recommandé de raccorder directement I'adaptateur
LAN au routeur. En fonction du pont sans fil ou du modéle
d'adaptateur de ligne d'alimentation, le systéme risque de
ne pas fonctionner correctement.

@ REMARQUE

Afin d'éviter tout probleme de communication a cause
d'une rupture de cable, ne dépassez PAS le rayon de
courbure minimum du cable Ethernet.

5.15.4 Compteur électrique

Si l'adaptateur LAN est raccordé a un compteur électrique, veuillez
vous en assurer qu'il s'agit d'un compteur a impulsions
électriques.

Exigences:

Elément Spécification

Type Compteur a impulsions (détection
des impulsions 5V c.c.)

= 100 impulsions/kWh
= 1000 impulsions/kWh

Nombre possible d'impulsions

Durée des Durée minimale |10 ms
impulsions de marche
Durée ARRET |100 ms
minimale

Type de mesure Cela dépend de l'installation:

= Compteur c.a. 1N~

= Compteur c.a. 3N~ (charges
équilibrées)

= Compteur c.a. 3N~ (charges
non équilibrées)

INFORMATIONS

Le compteur électrique doit disposer d'une sortie
d'impulsions capable de mesurer le total d'énergie injecté
SUR le réseau.

Compteurs électriques recommandés
Phase Référence ABB
1N~ 2CMA100152R1000 B21 212-100

3N~ 2CMA100166R1000 B23 212-100

1 Ouvrez ce qui suit (voir "3.2.1 Ouverture de ['unité
intérieure" [» 6]):

1 |Panneau supérieur 1
2 |Panneau de l'interface utilisateur ﬁz
3 |Panneau avant

4

Couvercle du coffret électrique principal 3

2 Raccordez le compteur électrique aux bornes de I'adaptateur
LAN X2A/1+2.

S$18

Ss
{1 \§\
A
N
h

INFORMATIONS

Faites attention a la polarité du cable. Le fil positif DOIT
étre raccordé au X2A/1 et le fil négatif au X2A/2.

A AVERTISSEMENT

Veillez a raccorder le compteur électrique dans le sens
correct afin qu'il puisse mesurer le total d'énergie injecté
SUR le réseau.
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5 Installation électrique

5.15.5 Inverter solaire/systéme de gestion de
I'énergie

. INFORMATIONS

Avant l'installation, vérifiez que l'inverter solaire/systeme
de gestion de I'énergie est équipé des sorties numériques
nécessaires a son raccordement a l'adaptateur LAN. Pour
plus d'informations, reportez-vous au guide de référence
installateur.

Le connecteur X1A est prévu pour le raccord de I'adaptateur LAN
aux entrées numériques d'un inverter solaire/systéme de gestion de
I'énergie, et il permet d'intégrer le systeme de pompe a chaleur dans
une application Smart Grid.

X1A/N+L fournissent une tension de détection de 230 V c.a. au
contact d'entrée du X1A. La tension de détection de 230 V c.a.
permet de détecter I'état (ouvert ou fermé) des entrées numériques,
et elle ne fournit PAS d'alimentation électrique au reste de la CCl de
I'adaptateur LAN.

Veillez a ce que X1A/N+L soient protégés par un disjoncteur a
action rapide (courant nominal de 100 mA~6 A, type B).

Le reste du cablage vers X1A varie selon les sorties numériques
disponibles sur l'inverter solaire/systeme de gestion de I'énergie et/
ou des modes de fonctionnement Smart Grid dans lesquels vous
souhaitez faire fonctionner le systéme.

Mode de fonctionnement SGO SG1
Skl ] (X1A/1+2) (X1A/3+4)
Fonctionnement normal/ Quvert Quvert

régime flottant
PAS d'application Smart Grid

A AVERTISSEMENT

Veillez a ce que X1A/N+L soient protégés par un
disjoncteur a action rapide (courant nominal de
100 mA~6 A, type B).

A AVERTISSEMENT

En cas de raccord du cablage a la borne de l'adaptateur
LAN X1A, assurez-vous-en que chaque fil est bien fixé a la
borne adaptée. Utilisez un tournevis pour ouvrir les serre-
cables. Veillez a ce que le cable en cuivre dénudé soit
complétement inséré dans la borne (le cable en cuivre
dénudé NE PEUT PAS étre visible).

: %%

Recommandé MARCHE Fermé Quvert

Stockage d'énergie dans le
ballon d'eau chaude sanitaire et/
ou la piece, AVEC délestage.

ARRET forcé Ouvert Fermé

Désactivation de l'unité et
fonctionnement du chauffage
électrique en cas de prix élevés
de I'électricité.

MARCHE forcé Fermé Fermé

Stockage d'énergie dans le
ballon d'eau chaude sanitaire et/

ou la piéce, SANS délestage.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence
installateur.

Raccordement de Il'inverter solaire/systéme de
gestion de I'énergie

@ REMARQUE

Afin de protéger la CCl contre les risques
d'endommagement, il n'est PAS permis de raccorder le
cablage électrique aux connecteurs déja raccordés a la
CCIl. Commencez par raccorder le cablage aux
connecteurs, et raccordez ensuite les connecteurs a la
CCl.

1 Ouvrez ce qui suit (voir "3.2.1 Ouverture de ['unité
intérieure" [» 6)):

1 |Panneau supérieur 1
2 |Panneau de l'interface utilisateur ﬁz
3 |Panneau avant

4

Couvercle du coffret électrique principal 3

2 Fournissez une tension de détection a X1A/N+L. Veillez a ce
que X1A/N+L soient protégés par un disjoncteur a action rapide
(100 mA~6 A, type B).

3 Pour faire fonctionner le systtme en mode de fonctionnement
"Recommandé MARCHE" (application Smart Grid), raccordez
les sorties numériques de l'inverter solaire/systéme de gestion
de I'énergie aux entrées numériques de I'adaptateur LAN
X1A/1+2 LAN.

S$18 Nll-

INFORMATIONS

La maniere dont vous raccordez les entrées numériques
au X1A dépend de l'application Smart Grid. Le raccord
décrit dans les consignes ci-dessous permet de faire
fonctionner le systtme en mode de fonctionnement
"Recommandé MARCHE". Pour plus d'informations,
reportez-vous au guide de référence installateur.
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6 Configuration

6 Configuration

6.1 Vue d'ensemble: configuration

Ce chapitre indique ce que vous devez faire et savoir pour
configurer le systéme apres installation.

@ REMARQUE

Ce chapitre ne couvre que la configuration de base. Pour
des explications plus détaillées et pour des informations de
fond, reportez-vous au Guide de référence installateur.

Pourquoi?

Il est possible que le systéme ne fonctionne PAS comme prévu s'il
n'est PAS configuré correctement. La configuration influence les
éléments suivants:

= Les calculs du logiciel

= Ce que vous voyez sur et ce que vous pouvez faire avec
l'interface utilisateur

Comment?
Vous pouvez configurer le systeme via l'interface utilisateur.

= La premiére fois — Assistant de configuration. Lorsque vous
ACTIVEZ linterface utilisateur pour la premiére fois (via l'unité),
I'assistant de configuration démarre pour vous aider a configurer
le systeme.

= Redémarrez I'assistant de configuration. Si le systéeme est déja
configuré, vous pouvez redémarrer l'assistant de configuration.
Pour redémarrer I'assistant de configuration, passez a Réglages
installateur > Assistant de configuration. Pour accéder a
Réglages installateur, reportez-vous a "6.1.1 Accés aux
commandes les plus utilisées" [ 27].

= Ensuite. Si nécessaire, vous pouvez modifier la configuration
dans la structure de menus ou les réglages de vue d'ensemble.

INFORMATIONS

Une fois l'assistant de configuration terminé, l'interface
utilisateur affiche un écran de vue d'ensemble et une
invitation a confirmer. Lorsque la confirmation est
effectuée, le systéme redémarre et I'écran d'accueil
s'affiche.

Acceés aux réglages — Légendes des tableaux

Vous pouvez utiliser deux méthodes pour accéder aux réglages de
I'installateur. Cependant, tous les réglages ne sont PAS accessibles
via les deux méthodes. Dans ce cas, les colonnes correspondantes
du tableau de ce chapitre indiquent la mention N/A (non applicable).

Méthode

Accés aux réglages via le chemin de #
navigation dans I'écran du menu d'accueil
ou la structure de menus. Pour activer les
chemins de navigation, appuyez sur le
bouton ? a I'écran d'accueil.

Colonne du tableau

Par exemple: [2.9]

Accés aux réglages via le code dans les Code

réglages de vue d'ensemble sur site. Par exemple: [C-07]

Reportez-vous également aux sections suivantes:
= "Accés aux réglages de l'installateur" [» 27]

= "6.5 Structure de menus: vue d'ensemble des réglages
installateur" [» 35]

6.1.1 Accés aux commandes les plus utilisées

Changement de niveau d'autorisation de I'utilisateur

Vous pouvez changer le niveau d'autorisation de I'utilisateur de la
maniére suivante:

1 |Accédez a [B]: Profil utilisateur. QO

B

8 Profil utilisateur

2 |Saisissez le code pin correspondant pour le niveau —
autorisation utilisateur.

= Parcourez la liste des chiffres et modifiez le chiffre| O--- @l

sélectionné.
= Déplacez le curseur de gauche a droite. ©:---0
= Confirmez le code pin et poursuivez. Qs O

Code pin de l'installateur

Le code pin de I'Installateur correspond a 5678. Des éléments
du menu et des réglages installateur supplémentaires sont
désormais visibles.

5678

Code pin de l'utilisateur avancé

Le code pin de I'Utilisateur avancé correspond a 1234. Des
éléments supplémentaires du menu pour I'utilisateur sont désormais
visibles.

Utilisateur avancé

Code pin de l'utilisateur

Le code pin de I'Utilisateur correspond a 0000.

0000

Acces aux réglages de l'installateur

1 Reéglez le niveau d'autorisation de [l'utilisateur sur

Installateur.
2 Accédez a [9]: Réglages installateur.

Modification d'un parameétre d'affichage
Exemple: Modifiez [1-01] de 15 a 20.

La plupart des réglages peuvent étre configurés a l'aide de la
structure de menus. Si pour une quelconque raison vous devez
modifier un réglage a l'aide des réglages de vue d'ensemble, vous
pouvez y accéder de la maniére suivante:

1 |Réglez le niveau d'autorisation de I'utilisateur sur —
Installateur. Reportez-vous a la section
"Changement de niveau d'autorisation de
I'utilisateur" [» 27].

2 |Accédez a [9.1]: Réglages installateur > Apercu | (@O

des réglages sur site.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1C — 2020.07

DAIKIN

Manuel d'installation

27



6 Configuration

3 |Tournez la molette gauche pour sélectionner la QO
premiére partie du réglage et confirmez en appuyant
sur la molette.

W N a O

4 |Tournez la molette gauche pour sélectionner la ©O---O
deuxiéme partie du réglage

6.2.3 Assistant de configuration: systéme
Type d'unité intérieure

Le type d'unité intérieure s'affiche, mais il ne peut pas étre réglé.
Type de chauffage d'appoint

Le chauffage d'appoint est adapté afin de pouvoir étre relié aux
réseaux électriques européens les plus courants. Le type du
chauffage d'appoint peut étre visualisé mais ne peut pas étre
changé.

# Code
[9.3.1] [E-03]

Description

= 4:9W

00 05 |oA Eau Chaude Sanitaire
01 15 |06 0B
1 02 o7 0c Le réglage suivant détermine si le systéme peut préparer de l'eau
03 08 oD chaude sanitaire ou non, et quel ballon est utilisé. Ce réglage est en
04 09 0E lecture seule.
# Code Description
5 |Tournez la molette droite pour modifier la valeur de Q-0 [9.2.1] [E-05]@ = Pas d'ECS (eau chaude sanitaire)

15 4 20.

00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 0E
6 |Appuyez sur la molette gauche pour confirmer le Q0O

nouveau réglage.

7 |Appuyez sur le bouton central pour retourner a [
I'écran d'accueil.

INFORMATIONS

Lorsque vous modifiez les réglages de vue d'ensemble et
que vous retournez a I'écran d'accueil, l'interface utilisateur
affichera un écran contextuel qui vous invite a redémarrer
le systeme.

Lorsque la confirmation est effectuée, le systéme
redémarre et les modifications récentes sont appliquées.

6.2 Assistant de configuration

Aprés la premiere mise SOUS tension du systéme, linterface
utilisateur vous guidera par lintermédiaire de [I'assistant de
configuration. Ainsi vous pourrez effectuer les réglages initiaux les
plus importants. Cela permet a l'unité de fonctionner correctement.
Par la suite, le cas échéant, des réglages plus en détail pourront étre
effectués a l'aide de la structure de menus.

6.2.1 Assistant de configuration: langue

# Code Description

[7.1] N/A Réglage langue

6.2.2 Assistant de configuration: heure et date

# Code Description

[7.2] N/A Régler I'neure et la date locales

. INFORMATIONS

Par défaut, I'neure d'été est activée et le format d'horloge
est réglé sur 24 heures. Ces réglages peuvent étre
modifiés durant la configuration initiale ou via la structure
de menus [7.2]: Réglages utilisateur > Date/heure.

[E-06]@ = Intégré

[E-07]® Le chauffage d'appoint sera
également utilisé pour le chauffage de
I'eau chaude sanitaire.

@ Utilisez la structure de menus au lieu des réglages de vue
d'ensemble. Le réglage de structure des menus [9.2.1] remplace
les 3 réglages de vue d'ensemble suivants:

« [E-05]: Le systeme peut-il préparer de I'eau chaude sanitaire?

« [E-06]: Y a-t-il un ballon d'eau chaude sanitaire installé dans le
systeme?

« [E-07]: Quel type de ballon d'eau chaude sanitaire est installé?

Urgence

Si la pompe a chaleur ne fonctionne pas, le chauffage d'appoint peut
servir de chauffage d'urgence. Il reprend alors la charge thermique
automatiquement ou par le biais d'une interaction manuelle.

= Lorsque Urgence est défini sur Automatique et qu'il se produit
une défaillance de la pompe a chaleur, le chauffage d'appoint
reprend automatiquement la production d'eau chaude sanitaire et
le chauffage.

= Lorsque Urgence est défini sur Manuel et qu'il se produit une
défaillance de la pompe a chaleur, le chauffage de I'eau chaude
sanitaire et le chauffage s'arrétent.
Pour les redémarrer manuellement via linterface utilisateur,
accédez a I'écran du menu principal Erreur et confirmez que le
chauffage d'appoint peut reprendre la charge thermique.

= Sinon, lorsque Urgence est réglé sur:

= auto chauffage réduit/ECS marche, le chauffage est réduit,
mais I'eau chaude sanitaire est toujours disponible.

= auto chauffage réduit/ECS arrét, le chauffage est réduit
et I'eau chaude sanitaire n'est PAS disponible.

= auto chauffage normal/ECS arrét, le chauffage fonctionne

normalement, mais I'eau chaude sanitaire n'est PAS disponible.
De maniere similaire au fonctionnement en mode Manuel, l'unité
peut gérer la charge maximale avec le chauffage d'appoint si
l'utilisateur active ce fonctionnement via I'écran du menu principal
Erreur.

Pour maintenir une faible consommation d'énergie, nous vous
recommandons de régler Urgence sur auto chauffage réduit/
ECS arrét sila maison est inoccupée pendant de longues périodes.
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# Code Description # Code Description
[9.5.1] N/A = 0: Manuel [4.4] [7-02] = 1:Zone double
1A . Deux zones de température de départ.
= 1: Automatique L .
La zone principale de température de
= 2. auto chauffage réduit/ECS départ est composée des émetteurs
marche de charge thermique élevée et d'un
. 3. auto chauffage réduit/ECS méla'ngeur pour obtenir la temp_érature
arrét de départ voulue. En chauffage:
* 4: auto chauffage normal/ECS ﬁ Q 2
arrét e —
I -
— [T [T L1
] ] [

INFORMATIONS

En cas de panne de la pompe a chaleur et si Urgence
n'est pas défini sur Automatique (réglage 1), la fonction
de protection antigel, la fonction de séchage de la dalle
pour le chauffage au sol et la fonction antigel de la
tuyauterie d'eau restent actives méme si I'utilisateur ne
confirme PAS le fonctionnement d'urgence.

Nombre de zones

Le systéme peut fournir le départ d'eau a 2 zones de température
d'eau au maximum. Le nombre de zones d'eau doit étre réglé au
cours de la configuration.

. INFORMATIONS

Mélangeur. Si la configuration de votre systeme comprend
2 zones TD, vous devez installer un mélangeur devant la
zone TD principale.

# Code Description

[4.4] [7-02] « 0:Zone unique
Une seule zone de température de

départ:

SO
B G

R
K

il
=h
==

a Zone TD principale

-+

Lo
L
Lo
U

e
b
7

a Zone TD supplémentaire: température
la plus élevée

b Zone TD principale: température la
moins élevée

c Mélangeur

@ REMARQUE

Ne PAS configurer le systeme de la maniére suivante peut
provoquer des dommages aux émetteurs de chaleur. Si 2
zones sont disponibles, il est important que pour le
chauffage:

= la zone avec la température d'eau la plus faible soit
configurée en tant que zone principale, et que

= la zone avec la température d'eau la plus élevée soit
configurée en tant que zone supplémentaire.

REMARQUE

S'il y a 2 zones et que les types d'émetteurs sont
configurés incorrectement, de l'eau a température élevée
peut étre envoyée vers un émetteur a faible température
(chauffage au sol). Afin d'éviter cela:

= Installez un aquastat/une vanne thermostatique pour
éviter des températures trop élevées en direction d'un
émetteur a faible température.

= Veillez a définir correctement les types d'émetteurs
pour la zone principale [2.7] et pour la zone
supplémentaire [3.7] selon I'émetteur raccordé.

REMARQUE

Vous pouvez intégrer une vanne de dérivation de
surpression dans le systéeme. N'oubliez pas que cette
vanne pourrait ne pas étre indiquée dans les illustrations.

6.2.4  Assistant de configuration: chauffage
d'appoint

Le chauffage d'appoint est adapté afin de pouvoir étre relié aux
réseaux électriqgues européens les plus courants. Si le chauffage
d'appoint est disponible, vous devez régler la tension et la puissance
maximum sur l'interface utilisateur.
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Tension

En fonction de la méthode de raccordement du chauffage d'appoint
au réseau et de la tension fournie, la valeur correcte doit étre définie.
Dans l'une ou l'autre configuration, le chauffage d'appoint
fonctionnera par incréments de 1 kW.

# Code
[9.3.2] [5-0D]

Description
= 0:230 V, 1ph
= 2:400 V, 3ph

Puissance maximale

Pendant le fonctionnement normal, la puissance maximale est de:
= 3 kW pour une unité 230 V, 1N~

= 6 kW pour une unité 400 V, 3N~

La puissance maximale du chauffage d'appoint peut étre limitée. La
valeur définie dépend de la tension utilisée (voir le tableau ci-
dessous) et elle correspond ensuite a la puissance maximale
pendant le fonctionnement d'urgence.

# Code
[9.3.5] [4-071@

Description

0~6 kW lorsque la tension est définie sur
230 V, 1IN~

0~9 kW lorsque la tension est définie sur
400 V, 3N~

@ Sij la valeur [4-07] définie est inférieure, la valeur la plus basse
sera utilisée pour tous les modes de fonctionnement.

6.2.5 Assistant de configuration: zone
principale

Les réglages les plus importants pour la zone principale de départ
peuvent étre effectués ici.

Type d'émetteur

Chauffer ou rafraichir la zone principale peut durer plus longtemps.
Cela dépend du:

= Volume d'eau du systéme
= Type d'émetteur de chaleur de la zone principale

Le réglage Type d'émetteur peut compenser un systéme de
chauffage/rafraichissement lent ou rapide lors du cycle de
chauffage/rafraichissement. En cas de controle par le thermostat
d'ambiance, Type d'émetteur influence la modulation maximale de
la température de départ voulue et la possibilité d'utiliser le
changement automatique chauffage/rafraichissement en fonction de
la température ambiante intérieure.

Il est dés lors important de régler correctement Type d'émetteur
selon votre configuration du systéme. Le delta T cible de la zone
principale dépend de cela.

# Code
[2.7] [2-0C]

Description

= 0: Chauffage au sol

= 1:Ventilo-convecteur(s)

= 2:Radiateur

Le réglage du type d'émetteur influence la plage du point de
consigne de chauffage et le delta T cible de chauffage de la maniére
suivante:

Description Plage du point de consigne de

chauffage

Maximum 55°C
Maximum 65°C
Maximum 65°C

0: Chauffage au sol

1: Ventilo-convecteur(s)

2: Radiateur

Commande

Définissez la maniere de commander le fonctionnement de I'unité.

Commande Dans cette commande...

Le fonctionnement de I'unité est basé sur la
température de départ, quelles que soient la
température intérieure réelle et/ou la demande
de chauffage ou de rafraichissement de la

Départ d'eau

piece.
Thermostat Le fonctionnement de I'unité est déterminé par
d'ambiance le thermostat externe ou un équivalent (un
externe convecteur de pompe a chaleur, par exemple).
Thermostat Le fonctionnement de l'unité est basé sur la

température ambiante demandée par
l'interface Confort humain dédiée (BRC1HHDA
utilisée comme thermostat d'ambiance).

d'ambiance

# Code Description

[2.9] [C-07] = 0: Départ d'eau
= 1: Thermostat d'ambiance externe

= 2: Thermostat d'ambiance

Mode point consigne
Définir le mode de point de consigne:

= Absolu: la température de départ voulue ne dépend pas de la
température ambiante extérieure.

= En mode Chauffage en 1loi d'eau, refroid. fixe, la
température de départ voulue:

= dépend de la température ambiante extérieure pour le
chauffage

= ne dépend PAS de la température ambiante extérieure pour le
rafraichissement

= En mode Loi d'eau, la température de départ voulue dépend de
la température ambiante extérieure.

# Code Description

[2.4] N/A Mode point consigne:
= Absolu

= Chauffage en loi
refroid. fixe

d'eau,

= Loi d'eau

Lorsque le fonctionnement avec loi d'eau est actif, de basses
températures extérieures entrainent de l'eau plus chaude et vice
versa. Pendant le fonctionnement avec loi d'eau, l'utilisateur peut
augmenter ou réduire de 10°C au maximum la température de I'eau.

Horloge

Indique si la température de départ voulue est en accord avec un
programme. L'influence du mode de point de consigne TD [2.4] est
la suivante:

= En mode de point de consigne TD Absolu, les actions
programmées se composent des températures de départ voulues,
gu'elles soient prédéfinies ou personnalisées.

= En mode de point de consigne TD Loi d'eau, les actions
programmées se composent des actions de décalage voulues,
gu'elles soient prédéfinies ou personnalisées.

# Code Description

[2.1] N/A - 0:Non

= 1:0ui

6.2.6 Assistant de configuration: zone
secondaire

Les réglages les plus importants pour la zone secondaire de départ
peuvent étre effectués ici.
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6 Configuration

Type d'émetteur

Pour plus de renseignements concernant sa fonctionnalité, reportez-
vous a "6.2.5 Assistant de configuration: zone principale" [» 30].

# Code Description
[3.7] [2-0D] = 0: Chauffage au sol
= 1:Ventilo-convecteur(s)
= 2:Radiateur
Commande

Le type de contrdle est indiqué ici, mais ne peut pas étre réglé. Il est
déterminé par le type de contréle de la zone principale. Pour plus de
renseignements concernant la fonctionnalité, reportez-vous a
"6.2.5 Assistant de configuration: zone principale" [» 30].

# Code
[3.9] N/A

Description

= 0: Départ d'eau sile type de contréle
de la zone principale correspond a
Départ d'eau.

= 1: Thermostat d'ambiance externe
si le type de contrdle de la zone
principale correspond a Thermostat
d'ambiance externe ou Thermostat
d'ambiance.

Horloge

Indique si la température de départ voulue est en accord avec un
programme. Reportez-vous également a "6.2.5 Assistant de
configuration: zone principale" [» 30].

# Code
[3.1] N/A

Description

= 0: Non
= 1:0ui

6.2.7 Assistant de configuration: ballon

Mode chauffage

Le ballon d'eau chaude sanitaire peut étre préparé de 3 fagons
différentes. Les méthodes de réglage de la température de ballon
souhaitée et les maniéres dont I'unité agit sur celle-ci différent les
unes des autres.

# Code
[5.6] [6-0D]

Description

Mode chauffage:

= 0: Réchauffement seul: seul le
réchauffage est autorisé.

= 1: Programme + réchauffement: le
ballon d'eau chaude sanitaire est
chauffé en fonction d'un programme,
mais le réchauffage est autorisé entre
les cycles de chauffage programmés.

= 2: Programme uniquement: le ballon
d'eau chaude sanitaire peut
UNIQUEMENT  étre chauffé en
fonction d'un programme.

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus de détails.

Point de consigne de confort

Uniquement lorsque la préparation de I'eau chaude sanitaire est en
Programme uniquement ou Programme + réchauffement. Lors de
la planification du programmateur, vous pouvez utiliser le point de
consigne de confort comme valeur prédéfinie. Lorsque vous
souhaitez modifier ultérieurement le point de consigne de stockage,
vous devez uniquement le faire a un emplacement.

Le ballon chauffera jusqu'a ce que la température de stockage
confort soit atteinte. Il s'agit de la température souhaitée plus
élevée lorsqu'une action de stockage confort est programmée.

Il est également possible de programmer un arrét du stockage. Cette
fonction permet de stopper le chauffage du ballon méme si le point
de consigne n'a PAS été atteint. Programmez un arrét du stockage
seulement lorsque le chauffage du ballon est absolument
indésirable.

# Code
[5.2] [6-0A]

Description

Point de consigne de confort:
= 30°C~[6-0E]°C

Point de consigne Eco

La température de stockage économique désigne la température
basse souhaitée pour le ballon. Il s'agit de la température souhaitée
lorsqu'une action de stockage économique est programmée (de
préférence pendant la journée).

# Code

[5.3] [6-0B]

Description

Point de consigne Eco:

» 30°C~min(50,[6-0E])°C

Point de consigne de réchauffement
Température de ballon souhaitée pour le réchauffage, utilisée:

= en mode Programme + réchauffement, pendant le mode de
réchauffage: la température minimale garantie du ballon est
définie par le Point de consigne de réchauffement moins
I'hystérésis du réchauffage. Si la température du ballon chute
sous cette valeur, le ballon est réchauffeé.

= durant le stockage confort, afin de donner la priorit¢ a la
préparation de I'eau chaude sanitaire. Lorsque la température du
ballon monte au-dessus de cette valeur, la préparation de I'eau
chaude sanitaire et le chauffage/rafraichissement sont exécutés
dans l'ordre.

# Code
[5.4] [6-0C]

Description

Point de consigne de
réchauffement:

+ 30°C~min(50,[6-0E])°C

6.3 Courbe de la loi d'eau

6.3.1 Qu'est-ce qu'une courbe de la loi d'eau?

Fonctionnement de la loi d'eau

L'unité opéere en fonction des conditions climatiques si la
température de départ voulue ou la température du ballon est
déterminée automatiquement par la température extérieure. Par
conséquent, elle est raccordée a un capteur de température sur la
paroi nord du batiment. Si la température extérieure descend ou
monte, l'unité compense immédiatement. Ainsi, I'unité n'a pas a
attendre un retour d'informations du thermostat pour augmenter ou
réduire la température de I'eau de sortie ou du ballon. De par sa
réaction plus rapide, elle empéche les hausses et les baisses
élevées de la température intérieure et de la température de I'eau au
niveau des robinets.

Avantage
Le fonctionnement de la loi d'eau réduit la consommation d'énergie.
Courbe de la loi d'eau

Pour étre en mesure de compenser les différences de température,
I'unité s'appuie sur la courbe de la loi d'eau. Cette courbe définit la
température du ballon ou de I'eau de sortie nécessaire a différentes
températures extérieures. La pente de la courbe dépendant des
circonstances locales telles que le climat et l'isolation de la maison,
la courbe peut étre réglée par un installateur ou un utilisateur.

Types de courbe de la loi d'eau
Il existe 2 types de courbes de la loi d'eau:

= Courbe 2 points
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= Courbe pente-décalage

Le type de courbe a utiliser pour effectuer les réglages dépend de
votre préférence personnelle. Reportez-vous a la section
"6.3.4 Utilisation de courbes de la loi d'eau” [» 33].

Disponibilité

La courbe de la loi d'eau est disponible pour:
= Zone principale - Chauffage

= Zone principale - Rafraichissement

= Zone supplémentaire - Chauffage

= Zone supplémentaire - Rafraichissement

= Ballon (uniquement disponible pour les installateurs)

INFORMATIONS

Pour exploiter le fonctionnement de la loi d'eau, configurez
correctement le point de consigne de la zone principale, de
la zone secondaire ou du ballon. Reportez-vous a la
section "6.3.4 Utilisation de courbes de la loi d'eau” [» 33].

6.3.2 Courbe 2 points

Définissez la courbe de la loi d'eau avec ces deux points de
consigne:

= Point de consigne (X1, Y2)
= Point de consigne (X2, Y1)

Exemple
[E 1 a
Y2
Y1
X1 X2 i
Elément Description

Zone de loi d'eau sélectionnée:

1Y

« & Chauffage de zone principale ou zone secondaire

. %‘5: Rafraichissement de zone principale ou zone
secondaire

.
. r Eau chaude sanitaire

X1, X2 |Exemples de température ambiante extérieure

Y1, Y2 |Exemples de température du ballon ou température de
départ voulue. L'icone correspond a I'émetteur de
chaleur pour cette zone:

. @: Chauffage au sol
. E]: Ventilo-convecteur

. I]]I: Radiateur

. |j: Ballon d'eau chaude sanitaire

Actions possibles sur cet écran

©O---0O Parcourir les températures.

O---@} Modifier la température.

O-Q. |Passer ala température suivante.

Qs O Confirmer les modifications et procéder.

6.3.3 Courbe pente-décalage

Pente et décalage

Définissez la courbe de la loi d'eau en fonction de sa pente ou de
son décalage:

= Modifiez la pente pour augmenter ou réduire différemment la
température de I'eau de sortie pour des températures ambiantes
différentes. Par exemple, si la température de départ est
généralement satisfaisante mais trop froide a faible température
ambiante, augmentez la pente afin que la température de départ
soit de plus en plus chauffée en présence de températures
ambiantes de moins en moins faibles.

= Modifiez le décalage pour augmenter ou réduire de maniéere
égale la température de l'eau de sortie pour des températures
ambiantes différentes. Par exemple, si la température de départ
est toujours un peu trop froide a des températures ambiantes
différentes, augmentez le décalage afin d'augmenter de maniére
égale la température de départ pour toutes les températures
ambiantes.

Exemples

Courbe de la loi d'eau lorsque la pente est sélectionnée:

X1 X2 &)

Courbe de la loi d'eau lorsque le décalage est sélectionné:

B —a ---b 1 e
!

- T 7d
Y4 ----memo TTTEgal
Y3 I --------
Y2 I
Y1

X1 X2 &

Elément Description

a Courbe de la loi d'eau avant les modifications.

b Courbe de la loi d'eau apres les modifications (selon

exemple):

= Lorsque la pente est modifiée, la nouvelle température
préférée a X1 est inégalement supérieure a la
température préférée a X2.

= Lorsque le décalage est modifié, la nouvelle
température préférée a X1 est également supérieure a
la température préférée a X2.

c Pente

Décalage

Zone de loi d'eau sélectionnée:

» % Chauffage de zone principale ou zone secondaire

. iﬁi; Rafraichissement de zone principale ou zone
secondaire

L
. ( Eau chaude sanitaire

X1, X2 |Exemples de température ambiante extérieure
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6 Configuration

Elément Description Zone Accédez a ...
Y1, Y2, |[Exemples de température du ballon ou température de Zone supplémentaire — [3.5] Zone secondaire > Loi
Y3, Y4 |départ voulue. L'icone correspond a I'émetteur de Chauffage d'eau chauffage
chaleur pour cette zone: Zone supplémentaire — [3.6] Zone secondaire > Loi
= Chauffage au sol Rafraichissement d'eau refroidissement
E] ) Ballon Restriction: Uniquement
. - Ventilo-convecteur disponible pour les installateurs.
- [T Radiateur [5.C] Ballon > Loi d'eau
. lj: Ballon d'eau chaude sanitaire . INFORMATIONS
Points de consigne maximum et minimum
Actions possibles sur cet écran )
: Vous ne pouvez pas configurer la courbe avec des
10---O  |Sélectionnez pente ou décalage. températures supérieures ou inférieures aux points de
O---Q) Augmentez ou réduisez la pente/le décalage. consigne maximum et minimum définis pour cette zone ou
O-*@~ |Lorsque la pente est sélectionnée: réglez la pente pgur ce ball?n.ttLgrts?ue le [t))omtl del ct:.ct)n3|gne maximum ou
puis passez au décalage. minimum est atteint, la courbe s'aplatit.
Lorsque le décalage est sélectionné: réglez le Pour ajuster la courbe de la loi d'eau: courbe pente-décalage
décalage. Le tableau suivant décrit comment ajuster la courbe de la loi d'eau
Qz-O Confirmez les modifications et revenez au sous- d'une zone ou d'un ballon:
menu. Ce qui est ressenti ... Ajustez avec pente et
décalage:
- . -
6.3.4 Utilisation de courbes de la loi d'eau Aux températures | Aux températures| Pente Décalage
Configurez les courbes de la loi d'eau suivantes: Sl exte.rleures
normales ... froides ...
Pour définir le mode de point de consigne OK Froid 1 _
Pour utiliser la courbe de la loi d'eau, vous devez définir le mode de OK Chaud 1 —
point de consigne correct: Froid OK l N
Accédez au mode de point de | Définissez le mode de point de Froid Froid _ 1
consigne ... consigne ... -
. Froid Chaud l 1
Zone principale — Chauffage
- - R Chaud OK 1 !
[2.4] Zone principale > Mode |Chauffage en loi d'eau, -
point consigne refroid. fixe OU Loi d'eau Chaud Froid 1 |
Zone principale — Rafraichissement Chaud Chaud — !

[2.4] Zone principale > Mode
point consigne

Loi d'eau

Zone supplémentaire — Chauffage

Pour ajuster la courbe de la loi d'eau: courbe 2 points

Le tableau suivant décrit comment ajuster la courbe de la loi d'eau
d'une zone ou d'un ballon:

[3.4] Zone secondaire >Mode |Chauffage en loi d'eau, Ce qui est ressenti ... Réglez avec points de
point consigne refroid. fixe OU Loi d'eau consigne:
Zone supplémentaire — Rafraichissement Aux températures | Aux températures | Y2©) | Y1® | X1® | x2@
[3.4] Zone secondaire >Mode |Loi d'eau extérieures extérieures
point consigne normales ... froides ...
Ballon OK Froid 1 — 1 —
[5.B] Ballon > Mode point Restriction: Uniquement OK Chaud ! — 1 —
consigne disponible pour les installateurs. Froid OK _ 1 _ 1
Loi d'eau Froid Froid 1 T T 1
Pour modifier le type de courbe de la loi d'eau Froid Chaud 1 1 ! 1
Pour modifier le type de toutes les zones (principale + Chaud OK — ! - !
supplémentaire) et du ballon, accédez & [2.E] Zone principale > Chaud Froid 1 ! 1 !
Type de loi d'eau. Chaud Chaud l ! ! 1

La visualisation du type sélectionné est également possible via:

= [3.C] Zone secondaire > Type de loi d'eau

= [6.E] Ballon > Type de loi d'eau
Restriction: Uniquement disponible pour les installateurs.

Pour modifier la courbe de la loi d'eau

Zone

Accédez a ...

Zone principale — Chauffage

[2.5] Zone principale > Loi
d'eau chauffage

Zone principale —
Rafraichissement

[2.6] Zone principale > Loi
d'eau refroidissement

@ Reportez-vous a la section "6.3.2 Courbe 2 points" [ 32].

6.4

Menu des réglages

Vous pouvez effectuer des réglages supplémentaires a l'aide de
I'écran du menu principal et de ses sous-menus. Retrouvez ici les
réglages les plus importants.
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6 Configuration

6.4.1 Zone principale

Type de thermostat

Uniquement applicable lorsque le contréle est assuré par le
thermostat d'ambiance externe.

@ REMARQUE
S

i un thermostat d'ambiance externe est utilisé, il
controlera la protection antigel. La protection antigel n'est
toutefois  possible que = si [C.2] Chauffage/
refroidissement=Marche.

# Code Description

[2.A] [C-05] Type de thermostat d'ambiance externe

pour la zone principale:

=11 contact: le thermostat
d'ambiance externe utilisé peut
uniquement envoyer un état

MARCHE/ARRET du thermostat. Il n'y
a pas de distinction entre la demande
de chauffage et la demande de
rafraichissement.

=202 contacts: le thermostat

d'ambiance externe utilisé peut
envoyer un état MARCHE/ARRET
distinct du thermostat de chauffage/
rafraichissement.

Ainsi, le mélange de saumure ne gélera PAS au-dessus de cette
température. Pour empécher le gel de l'unité, vérifiez attentivement
le type et la concentration de la saumure.

# Code
[9.M] [A-04]

Description

Température du gel de saumure:

= 0:2°C
1. -2°C
2:-4°C
3:-6°C

= 4:-9°C
5
6
7

:=12°C
:—-15°C
:—18°C

6.4.2 Zone secondaire

Type de thermostat

Uniquement applicable lorsque le contrble est assuré par le
thermostat d'ambiance externe. Pour plus de renseignements
concernant la fonctionnalité, reportez-vous a "6.4.1 Zone
principale" [» 34].

# Code Description
[3.A] [C-06] Type de thermostat d'ambiance externe
pour la zone secondaire:
= 1:1 contact
= 2:2 contacts
6.4.3 Informations

Informations d'installateur

L'installateur peut inscrire son numéro de téléphone ici.
# Code

[8.3] N/A

Description

Numéro que les utilisateurs peuvent
contacter en cas de problemes.

6.4.4 Température de gel de la saumure

Température du gel de saumure

La température de gel varie en fonction du type et de la
concentration d'antigel dans le systeme de saumure. Les
parameétres suivants définissent la température limite de prévention
du gel de l'unité. Pour permettre des écarts de mesure de la
température, la concentration de saumure DOIT résister a une
température inférieure au réglage défini.

Regle générale: la température limite de prévention du gel de I'unité
DOIT étre inférieure de 10°C par rapport a la température d'entrée
minimum de la saumure de l'unité.

Exemple: si la température d'entrée minimum de la saumure d'une
certaine application est de —2°C, la température limite de prévention
du gel de I'unité DEVRA alors étre définie a —12°C, voire moins.

@ REMARQUE

Le réglage Température du gel de saumure peut étre
modifié et indiqué dans [9.M].

Aprés avoir modifié le réglage dans [9.M] ou dans la vue
d'ensemble des réglages [9.1], attendez 10 secondes avant
de redémarrer |'unité via linterface utilisateur, afin de
veiller a ce que le réglage soit enregistré correctement en
mémoire.

Ce parametre peut UNIQUEMENT étre modifié s'il y a une
communication entre le module hydro et le module du
compresseur. La communication entre ces deux modules
n'est PAS garantie et/ou applicable si:

= l'erreur "U4" apparait sur l'interface utilisateur,

= le module de la pompe a chaleur est connecté a
I'alimentation électrique au tarif préférentiel qui permet
d'interrompre l'alimentation électrique pour activer celle
au tarif préférentiel.
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6 Configuration

6.5 Structure de menus: vue d'ensemble des réglages installateur

[9] Réglages installateur

[9.2] Eau Chaude Sanitaire

Assistant de configuration

Eau Chaude Sanitaire

Chauffage d'appoint

Urgence

Equilibrage

Prévention du gel de la tuyauterie d'eau
Alimentation électrique a tarif réduit
Controle de la consommation électrique
Comptage d'énergie

Capteurs

Releve

Sortie alarme

Redémarrage auto

Fonction Eco d'énergie

Désactiver les protections

Dégivrage forcé

Apercu des réglages sur site
Température du gel de saumure

Eau Chaude Sanitaire
Pompe ECS
Programme pompe ECS
Solaire

[9.3] Chauffage d'appoint

Type de chauffage d'appoint
Tension

Configuration

Equilibre

Température d'équilibre
Fonctionnement

Capacité maximale

[9.6] Equilibrage

Priorité de chauffage

Température priorité

Temporisation anti-recyclage
Durée de fonctionnement minimum
Durée de fonctionnement maximum
Temporisation supplémentaire

[9.8] Alimentation électrique a tarif réduit

Alimentation électrique a tarif réduit
Autoriser chauffage d'appoint
Autoriser pompe

[9.9] Contréle de la consommation électrique

Controle de la consommation électrique

Type

Limite

Limite 1

Limite 2

Limite 3

Limite 4

Chauffage de priorité

Décalage de capteur de courant
(*) Activation BBR16
(*) Limite de puissance BBR16

[9.A] Comptage d'énergie

Compteur électrique 1
Compteur électrique 2

[9.B] Capteurs

Capteur amb. Ext.
Décal. capteur ext. T°
Période de calcul de la moyenne

[9.C] Reléve
Reléve
Rendem. chaudiére
Température
Hystérésis
(*) Uniquement applicable en suédois.
. INFORMATIONS
La visibilité des réglages dépend des réglages installateur
sélectionnés et de la catégorie d'appareil.
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7 Mise en service

7

Mise en service

®

REMARQUE

Utilisez TOUJOURS I'unité avec des thermistances et/ou
des capteurs/contacteurs de pression. A défaut, il y a un
risque que le compresseur brdle.

®

REMARQUE

Veillez a ce qu'aussi bien le ballon d'eau chaude sanitaire
que le circuit de chauffage soient remplis avant de mettre
I'unité sous tension.

X v

—<F —F

Si vous ne les remplissez pas avant la mise sous tension,
et dans le cas ou Urgence est actif, le fusible thermique du
chauffage d'appoint risque de sauter. Remplissez |'unité
avant la mise sous tension afin d'éviter une défaillance du
chauffage d'appoint.

INFORMATIONS

Fonctions de protection "Mode installateur-sur-
place”. Le logiciel est pourvu de fonctions de protection,
telles que l'antigel de la piece. L'unité exécute
automatiquement ces fonctions si nécessaire.

Pendant linstallation ou I'entretien, ce comportement est
non souhaité. Par conséquent, les fonctions de protections
peuvent étre désactivées:

* Lors de la premiére mise sous tension: les fonctions
de protection sont désactivées par défaut. Au bout de
36 heures, elles seront activées automatiquement.

= Par la suite: un installateur peut désactiver
manuellement les fonctions de protection en effectuant
le réglage de [9.G]: Désactiver les
protections=0ui. Une fois son travail effectué, il peut
activer les fonctions de protection en effectuant le
réglage de [9.G]: Désactiver les protections=Non.

71

Liste de controle avant la mise en
service

Aprés l'installation de I'unité, vérifiez d'abord les points ci-dessous.
Une fois tous les contrdles effectués, I'unité doit étre fermée. Mettez
I'unité sous tension une fois qu'elle est fermée.

Vous avez lu toutes les consignes d'installation, comme

L] indiqué dans le guide de référence de l'installateur.
[] L'unité intérieure est correctement montée.
[] Le cablage sur place suivant a été effectué

conformément au présent document et a la Iégislation
applicable:
l'unité

= entre le panneau d'alimentation local et

intérieure,
= entre l'unité intérieure et les vannes (le cas échéant),

= entre l'unité intérieure et le thermostat d'ambiance (le
cas échéant),

(]

Le systéme est correctement mis a la terre et les bornes
de terre sont serrées.

[l

Les fusibles ou les dispositifs de protection installés
localement sont conformes au présent document et n'ont
PAS été contournés.

La tension d'alimentation doit correspondre a la tension
indiquée sur I'étiquette d'identification de I'unité.

Le coffret électrique ne contient PAS de raccords
desserrés ou de composants électriques endommageés.

Il n'y a PAS de composants endommagés ou de tuyaux
coincés a l'intérieur de I'unité intérieure.

Le disjoncteur du circuit du chauffage d'appoint F1B
(& fournir) est ACTIVE.

Les tuyaux installés sont de taille correcte et sont
correctement isolés.

Il n'y a PAS de fuites d'eau et/ou de saumure dans
['unité intérieure.

Il n'y a pas d'odeurs indiquant que la saumure doit étre
remplacée.

La vanne de purge d'air est ouverte (au moins 2 tours).

La soupape de décharge de pression purge l'eau
lorsqu'elle est ouverte. De I'eau propre doit sortir.

Les vannes d'arrét sont correctement installées et

complétement ouvertes.

Le ballon d'eau chaude sanitaire est

complétement.

rempli

Le circuit de saumure et le circuit d'eau sont remplis
correctement.

@ olojojlojoo|lolo|ololOold

REMARQUE

Lorsque le circuit de saumure n'est pas prét a étre utilisé,
le systeme peut étre réglé sur le mode HP arrét forcé. A
cet effet, définissez [9.5.2]=1 (HP arrét forcé = activé).

Le chauffage et I'eau chaude sanitaire sont alors fournis
par le chauffage d'appoint. Le rafraichissement n'est PAS
possible lorsque ce mode est actif. Toute mise en service
relative a ou utilisation du circuit de saumure ne peuvent
PAS étre effectuées avant d'avoir rempli le circuit de
saumure et désactivé HP arrét forcé.

7.2

Liste de vérifications pendant la
mise en service

Purge d'air du circuit d'eau.

Purge d'air du circuit de saumure par l'intermédiaire de
I'essai de la pompe de saumure ou du fonctionnement de
saumure de 10 jours.

Essai de fonctionnement.

(]

Essai de fonctionnement de I'actionneur.

Fonction de séchage de la dalle

La fonction de séchage de la dalle est démarrée (si
nécessaire).

0

Démarrage du Fonctionnement de 10 jours de la
pompe de saumure.

7.21

Conditions:

Purge d'air du circuit d'eau

Assurez-vous-en que tout fonctionnement soit

désactivé. Accédez a [C]: Fonctionnement et désactivez Piece,
Chauffage/refroidissement et le fonctionnement du Ballon.
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7 Mise en service

1 |Réglez le niveau d'autorisation de I'utilisateur sur —
Installateur. Reportez-vous a la section
"Changement de niveau d'autorisation de
I'utilisateur" [» 27].

2 |Accédez a[A.3]: Mise en service >Purge d'air.

@40
Qs+ O

3 |Sélectionnez OK pour confirmer.

Résultat: La purge d'air commence. Cela s'arréte
automatiquement lorsque le cycle de purge d'air est
terminé.

Pour arréter manuellement la purge d'air: —
QO
Q-0

-

Accédez a Arréter purge d'air.

2 |Sélectionnez OK pour confirmer.

7.2.2 Purge d'air du circuit de saumure

Il'y a deux maniéeres de purger I'air du circuit de saumure:
= avec une station de remplissage de saumure (a fournir)

= avec une station de remplissage de saumure (a fournir) en
association avec la pompe de saumure de l'unité

Dans les deux cas, suivez les consignes fournies avec la station de
remplissage de saumure. La deuxieme méthode ne devrait étre
utilisée qu'en cas d'ECHEC de la purge d'air du circuit de saumure
en utilisant uniquement une station de remplissage de saumure.
Pour plus de renseignements, reportez-vous a "Effectuer une purge
d'air avec une station de remplissage de saumure" dans le guide de
référence installateur.

Dans le cas ou un vase tampon de saumure est présent dans le
circuit de saumure, ou si le circuit de saumure se compose d'une
boucle horizontale au lieu d'un trou vertical, il peut s'avérer
nécessaire  d'évacuer plus dair. Vous pouvez utiliser
Fonctionnement de 10 jours de la pompe de saumure.
Reportez-vous a la section "7.2.6 Démarrer ou arréter le
fonctionnement de 10 jours de la pompe de saumure" [» 38] pour
plus d'informations.

7.2.3 Essai de fonctionnement

Conditions: Assurez-vous-en que tout fonctionnement soit
désactivé. Accédez a [C]: Fonctionnement et désactivez Piece,
Chauffage/refroidissement et le fonctionnement du Ballon.

1 |Réglez le niveau d'autorisation de I'utilisateur sur —
Installateur. Reportez-vous a la section
"Changement de niveau d'autorisation de
I'utilisateur" [» 27].

2 |Accédez a [A.1]: Mise en service > Essais Q:-O

opérationnels.

3 |Sélectionnez un essai dans la liste. Exemple: QR ®)

Chauffage.
4 |Sélectionnez OK pour confirmer.

Q-0

Résultat: L'essai de fonctionnement commence. Le
processus s'arréte automatiquement lorsque c'est
prét (£30 min).

Pour arréter manuellement I'essai: —
QO
QO

1 |[Dans le menu, accédez a Arrétez 1'essai.

2 |Sélectionnez OK pour confirmer.

. INFORMATIONS

Si la température extérieure se trouve hors de la plage de
fonctionnement, I'unité risque de ne PAS fonctionner ou de
ne PAS fournir la capacité exigée.

Pour surveiller les températures de départ et du ballon

Durant I'essai de fonctionnement, il est possible de s'assurer du
fonctionnement correct de l'unité en surveillant sa température de
départ (mode de chauffage/rafraichissement) et sa température du
ballon (mode d'eau chaude sanitaire).

Pour surveiller les températures:

-0
@O

1 |Dans le menu, accédez a Capteurs.

2 |Sélectionnez les informations de température.

7.2.4 Essai de fonctionnement de I'actionneur

Conditions: Assurez-vous-en que tout fonctionnement soit
désactivé. Accédez a [C]: Fonctionnement et désactivez Piece,
Chauffage/refroidissement et le fonctionnement du Ballon.

Objectif

Effectuer un essai de fonctionnement de I'actionneur afin de
confirmer le fonctionnement des différents actionneurs. Par
exemple, lorsque vous sélectionnez Pompe, un essai de
fonctionnement de la pompe démarre.

1 |Réglez le niveau d'autorisation de I'utilisateur sur —
Installateur. Reportez-vous a la section
"Changement de niveau d'autorisation de
I'utilisateur" » 27].

2 |Accédez a[A.2]: Mise en service > Essais QO

actionneurs.

3 |Sélectionnez un essai dans la liste. Exemple: QO

Pompe.

4 |Sélectionnez OK pour confirmer. QO

Résultat: L'essai de fonctionnement de I'actionneur
commence. |l s'arréte automatiquement une fois
terminé (+30 min dans le cas de la Pompe, £120 min
dans le cas de la Pompe saum., £10 min dans le cas
d'autres essais de fonctionnement).

Pour arréter manuellement I'essai: —
Q-0
Q-0

1 |Accédez a Arrétez 1'essai.

2 |Sélectionnez OK pour confirmer.

Essais de fonctionnement de I'actionneur
possibles

= Essai Chauffage d'appoint 1 (capacité de 3 kW, disponible
uniquement lorsqu'aucun capteur de courant n'est utilisé)

= Essai Chauffage d'appoint 2 (capacité de 6 kW, disponible
uniquement lorsqu'aucun capteur de courant n'est utilisé)

= Essai Pompe

. INFORMATIONS

Veillez a purger tout I'air avant de procéder a l'essai de
fonctionnement. De méme, évitez toujours de provoquer
des perturbations dans le circuit d'eau lors de l'essai de
fonctionnement.

= EssaiVanne d'arrét

= Essai de la Vanne de dérivation (vanne 3 voies pour basculer
entre le chauffage et le chauffage du ballon)

= Essai Signal bivalent
= Essai Sortie alarme

= Essai Signal R/C

= Essai Pompe ECS

= Essai Chauffage d'appoint phase 1 (capacité de 3 kW,
disponible uniquement lorsque des capteurs de courants sont
utilisés)
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8 Remise a l'utilisateur

= Essai Chauffage d'appoint phase 2 (capacité de 3 kW,
disponible uniquement lorsque des capteurs de courants sont
utilisés)

= Essai Chauffage d'appoint phase 3 (capacité de 3 kW,
disponible uniquement lorsque des capteurs de courants sont
utilisés)

= Essai Pompe saum.

7.25 Séchage de la dalle

Conditions: Assurez-vous-en que tout fonctionnement soit
désactivé. Accédez a [C]: Fonctionnement et désactivez Piece,
Chauffage/refroidissement et le fonctionnement du Ballon.

Conditions:

= Assurez-vous que tout fonctionnement est désactivé. Accédez a
[C] Fonctionnement et désactivez [C.1] Piéce, [C.2] Chauffage/
refroidissement et [C.3] fonctionnement du Ballon.

= Veillez a ce que [2.7] et [3.7] Type d'émetteur soient réglés sur
Chauffage au sol.

1 |Réglez le niveau d'autorisation de I'utilisateur sur —
Installateur. Reportez-vous a la section
"Changement de niveau d'autorisation de
I'utilisateur" [» 27].

2 |Accédez a [A.4]: Mise en service > Séchage de
chape.

QO

3 |Sélectionnez un programme de séchage: accédez a | {Qs+O
Programme et utilisez I'écran de programmation de

séchage de la dalle UFH.

4 |Sélectionnez OK pour confirmer. O--Ql

Résultat: Le séchage de la dalle de chauffage
commence. Le processus s'arréte automatiquement
une fois terminé.

Pour arréter manuellement I'essai: —
Q:-O
QO

1 |Accédez a Arréter séchage de chape.

Sélectionnez OK pour confirmer.

2
@ REMARQUE

Pour effectuer un séchage de la dalle de chauffage, la
protection antigel doit étre désactivée ([2-06]=0). Elle est
activée par défaut ([2-06]=1). Cependant, en raison du
mode "installateur-sur-place" (voir "Mise en service"), la
protection antigel est automatiquement désactivée pendant
les 36 heures suivant la premiére mise sous tension.

Si le séchage de la dalle doit étre effectué apres les
36 premiéres heures suivant la mise sous tension,
désactivez manuellement la protection antigel en réglant
[2-06] sur "0" et MAINTENEZ la fonction désactivée
jusqu'a ce que le séchage de la dalle soit terminé. Si vous
ne respectez pas cette consigne, la dalle risque de
fissurer.

@ REMARQUE

Pour pouvoir lancer le séchage de la dalle, veillez a ce que
les réglages suivants soient respectés:

. [4-00]=1
. [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
. [4-01]#1

Reprise aprés une coupure de courant

Si I'électricité est rétablie aprés une coupure de courant, le
fonctionnement du séchage de la dalle pour le chauffage au sol
reprend automatiquement.

7.2.6 Démarrer ou arréter le fonctionnement de
10 jours de la pompe de saumure

Si un vase tampon de saumure fait partie du circuit de saumure, ou
dans le cas ou une boucle de saumure horizontale est utilisée, il
pourrait s'avérer nécessaire de laisser fonctionner la pompe de
saumure de maniéere continue pendant 10 jours aprés la mise en
service du systeme. Si Fonctionnement de 1@ jours de la
pompe de saumure correspond a:

» ALLUMEE: I'unité fonctionne normalement, excepté que la pompe
de saumure fonctionne de maniére continue pendant 10 jours,
indépendamment du statut du compresseur.

« ETEINTE: le fonctionnement de la pompe de saumure est li¢ a
statut du compresseur.

Conditions: Tous les autres travaux de mise en service ont été
terminés avant le commencement du Fonctionnement de 10
jours de 1la pompe de saumure. Une fois ceci effectué, le
Fonctionnement de 10 jours de la pompe de saumure peut
étre activé dans le menu de mise en service.

1 |Réglez le niveau d'autorisation de I'utilisateur sur —
Installateur. Reportez-vous a la section
"Changement de niveau d'autorisation de
l'utilisateur” [» 27].

2 |Accédez a [A.6]: Mise en service > QO
Fonctionnement de 10 jours de la pompe de
saumure.

3 |Sélectionnez Marche pour démarrer le QO
Fonctionnement de 10 jours de la pompe de
saumure.

Résultat: Le Fonctionnement de 10 jours de

la pompe de saumure démarre.

Durant le Fonctionnement de 10 jours de 1la pompe de
saumure, le réglage sera affiché comme étant ACTIVE dans le
menu. Une fois la procédure terminée, il passera automatiquement a
DESACTIVE.

@ REMARQUE

Le fonctionnement de 10 jours de la pompe de saumure
démarrera uniquement si aucune erreur n'est présente sur
I'écran du menu principal et la temporisation n'effectuera
de compte a rebours que si le séchage de la dalle pour le
chauffage au sol a démarré, ou si Chauffage/
rafraichissement ou Fonctionnement du ballon est activé.

8 Remise a l'utilisateur

Une fois I'essai de fonctionnement terminé, lorsque l'unité fonctionne
correctement, veillez a ce que ce qui suit soit clair pour I'utilisateur:

= Remplissez le tableau de réglages installateur (dans le manuel
d'utilisation) avec les réglages effectués.

= Veérifiez que I'utilisateur dispose de la version imprimée de la
documentation et demandez-lui de la conserver pour s'y référer
ultérieurement. Informez [I'utilisateur qu'il peut trouver Ia
documentation compléte a I'adresse URL mentionnée
précédemment dans ce manuel.

= Expliquez a I'utilisateur comment utiliser correctement le systéme
et indiquez la procédure a suivre en cas de problemes.

= Indiquez a l'utilisateur ce qu'il doit faire pour effectuer I'entretien
de l'unité.

= Expliquez a l'utilisateur comment économiser I'énergie, comme
indiqué dans le manuel d'utilisation.
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9 Données techniques

9 Données techniques

Un sous-ensemble des dernieres données techniques est disponible sur le site web régional de Daikin (accessible au public). L'ensemble
complet des derniéres données techniques est disponible sur le Daikin Business Portal (authentification requise).

9.1 Schéma de tuyauterie: unité
intérieure
Faz a1 1
@l
L] |
[ Xde Xde |
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A c
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|
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|
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R4T
(A1P) B1PW|
i % '
R6T R4T R3T %{
(A7P) (A7P) (A1P) 1
3D121963
A Coté saumure B1L Capteur de débit
B Coté réfrigérant B1PR Capteur haute pression de réfrigérant
C Cobté eau B1PW Capteur de pression d'eau de chauffage
D A fournir M1C Compresseur
E Ballon ECS M1P Pompe a eau
a1l ENTREE d'eau du chauffage (@22 mm) M3S Vanne 3 voies (chauffage/eau chaude sanitaire)
a2 SORTIE d'eau du chauffage (@22 mm) M4P Pompe de saumure
b1 Eau chaude sanitaire: ENTREE eau froide (@22 mm) S1NPL Capteur basse pression
b2 Eau chaude sanitaire: SORTIE eau chaude sanitaire S1PH Commutateur haute pression
(422 mm)
c¢1 ENTREE de la saumure (@28 mm) Y1E Vanne de détente électronique
c2 SORTIE de la saumure (928 mm) Y1S Electrovanne (vanne a 4 voies)
d Vanne d'arrét
e Vanne de purge d'air automatique Thermistances:
f Vanne de sécurité R2T (A7P) Corps du compresseur
g Vanne d'arrét R3T (A7P) Aspiration du compresseur
h  Echangeur de chaleur & plaques RA4T (A7P) 2 phases
i Vanne de purge R5T (A7P) ENTREE de saumure
j Chauffage d'appoint R6T (A7P) SORTIE de saumure
k Raccord de recirculation (3/4" G femelle) R1T (A1P) Echangeur de chaleur — SORTIE d'eau
| Clapet anti-retour R2T (A1P) Chauffage d'appoint — SORTIE d'eau
m  Silencieux R3T (A1P) Liquide réfrigérant
n Soupape de décharge de pression de réfrigérant RAT (A1P) Echangeur de chaleur —- ENTREE d'eau
o Orifice d'entretien (évasement de 5/16") R5T (A1P) Ballon
p Dissipateur thermique R8T (A1P) Ballon
q Filtre
r Redresseur Raccordements:
—]— Raccord avis
Débit de réfrigérant: —'ﬁ— Raccord rapide
—= Chauffage —e— Raccord soudé au laiton
--= Rafraichissement
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9 Données techniques

9.2
intérieure

Schéma de cablage: Unité

Reportez-vous au schéma de cablage interne fourni avec l'unité (sur la face intérieure du panneau avant). Les abréviations utilisées sont

répertoriées ci-dessous.

Notes a parcourir avant de démarrer l'unité Légende
Anglais Traduction A1P CCl principale (hydro)
Notes to go through before Notes a parcourir avant de A2P * |CCl de l'interface utilisateur
starting the unit démarrer I'unité A3P * |Marche/ARRET thermostat
X1M Borne principale A3P * |Convecteur de pompe a chaleur
X2M Borne de cablage sur place pour A4P * |cCl: E/S numériques
c.a. _
- A4P * |CCl récepteur (thermostat MARCHE/ARRET
X5M Borne de céblage sur place pour sans fil, PC=circuit électrique)
c.C.
- — AGP CCI de contréle de chauffage d'appoint
. Cablage de mise a la terre -
- ATP CCl de l'inverter
15 Fil numéro 15
_ A8P * |CCIl: demande
_______ Equipement a fournir _ A15P Adaptateur LAN
Le raccord ** se poursuit 3 la A16P CCI E/S numériques ACS
page 12, colonne 2
: R X CN* (A4P) * |Connecteur
Plusieurs possibilités de cablage
- CcT* * |Capteur de courant
Option DS1 (A8P) * |Microcommutateur
Monté dans le coffret électrique F1B # | Fusible de surcourant
Céblage en fonction du modéle F1 U"‘FZU(A4P) * | Fusible (5 A, 250 V)
CCl F2B # |Fusible de surintensité du compresseur
Backup heater power supply Alimentation électrique du K*R (A4P) Relais sur CCl
chauffage d'appoint KoM Relais protection thermique du chauffage
O 1N~, 230 V, 3/6 kW 0 1N~, 230 V, 3/6 kW d'appoint
[0 3N~, 400 V, 6/9 kW [J3N~, 400V, 6/9 kW M2P # |Pompe a eau chaude sanitaire
User installed options Options installées par l'utilisateur M2S # |Vanne d'arrét
[0 Remote user interface [ Interface utilisateur a distance M3P # |Pompe d'évacuation
(Interface Confort humain) PC (A4P) * |Circuit électrique
[ Ext. indoor thermistor [ Thermistance intérieure PHC1 (A4P) * | Circuit d'entrée de l'optocoupleur
externe
— — Q*DI # |Disjoncteur de protection contre les fuites a
[ Digital I/0 PCB [0 CClI: E/S numériques la terre
Ll Demand PCB LI CCI: demande Q1L Protection thermique du chauffage d'appoint
[ Brine low pressure switch [0 Commutateur basse pression Q4L # | Thermostat de sécurité
de saumure - . -
- - - — R1T (A2P) * |Thermistance (température ambiante de
Main LWT Température de départ principale linterface utilisateur (Interface Confort
[0 On/OFF thermostat (wired) [ Thermostat MARCHE/ARRET humain))
(cablé) _ R1T (A3P) * |Thermistance (température ambiante de la
[0 On/OFF thermostat (wireless) | Thermostat MARCHE/ARRET thermistance MARCHE/ARRET)
(sans fil) R1T (A7P) Thermistance (température ambiante
[ Ext. thermistor [ Thermistance externe extérieure)
[ Heat pump convector [J Convecteur de pompe a R2T (A3P) * | Thermistance (température au sol ou
chaleur température ambiante intérieure)
Add LWT Tempeérature de départ (dans le cas d'un thermostat MARCHE/
secondaire ARRET sans fil)
[1 On/OFF thermostat (wired) O Thermostat MARCHE/ARRET R6T (A1P) * | Thermistance (température ambiante
(cablé) intérieure)
[J On/OFF thermostat (wireless) | Thermostat MARCHE/ARRET (dans le cas d'une thermistance ambiante
(sans fil) intérieure externe)
[ Ext. thermistor [ Thermistance externe R1H (A3P) * |Capteur d'humidité
[0 Heat pump convector [ Convecteur de pompe a S1L # |Commutateur de niveau bas
hal
chaleur S1PL # |Commutateur basse pression de saumure
Position dans le coffret électrique S1s # |Contact d'alimentation électrique a tarif
Anglais Traduction préférentiel
Position in switch box Position dans le coffret électrique S28 # |Entrée d'impulsions du compteur électrique
1
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S3S # |Entrée d'impulsions du compteur électrique Anglais Traduction

2 SWB Coffret électrique
S6S~S9S # |Entrées de limitation électrique numériques (4) Drain pump (4) Pompe d'évacuation
SS1 (A4P) " |Sélecteur SWB Coffret électrique
TR1, TR2 Alimentation électrique du transformateur (5) Ext. indoor ambient thermistor|(5) Thermistance ambiante
X*A Connecteur intérieure externe
X*M Barrette de connexion SWB Coffret électrique
X*Y Connecteur (6) Field supplied options (6) Options a fournir
Z*C Filtre antiparasite (tore magnétique) 12 V DC pulse detection (voltage |Détection des impulsions

* Optionnel

# Equipement a fournir

Traduction du texte du schéma de cablage

supplied by PCB)

12 V c.c. (tension fournie par
CCl)

230 V AC supplied by PCB

230V c.a. fournies par CCl

Anglais

Traduction

Continuous

Courant continu

(1) Main power connection

(1) Raccord d'alimentation
principal

DHW pump

Pompe a eau chaude sanitaire

For preferential kWh rate power
supply

Pour l'alimentation électrique a
tarif préférentiel

DHW pump output

Sortie de la pompe a eau chaude
sanitaire

Electrical meters

Compteurs électriques

Normal kWh rate power supply

Alimentation électrique a tarif
normal

For safety thermostat

Pour thermostat de sécurité

Only for preferential kWh rate
power supply with separate
normal kWh rate power supply

Uniquement pour I'alimentation
électrique a tarif préférentiel avec
alimentation électrique a tarif
normal distincte

Inrush

Courant de démarrage

Max. load

Charge maximale

Normally closed

Fermé normalement

Normally open

Ouvert normalement

Only for preferential kWh rate
power supply without separate
normal kWh rate power supply

Uniquement pour I'alimentation
électrique a tarif préférentiel sans
alimentation électrique a tarif
normal distincte

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Contact du thermostat de
sécurité: détection 16 V c.c.
(tension fournie par CCI)

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Contact d'alimentation électrique
a tarif préférentiel: détection

16 V c.c. (tension fournie par
CCl)

Shut-off valve

Vanne d'arrét

SWB

Coffret électrique

(7) Option PCBs

(7) CCl optionnelles

Alarm output

Sortie d'alarme

Changeover to ext. heat source

Basculement vers une source de
chaleur externe

Max. load

Charge maximale

Min. load

Charge minimale

Only for demand PCB option

Unigquement pour la CCl:
demande en option

SWB Coffret électrique

(2) Power supply BUH (2) Alimentation électrique du
chauffage d'appoint

BLK Noir

BLU Bleu

BRN Marron

GRY Gris

Only for combined 1F BUH/
compressor power supply (3/6
kW)

Uniquement pour I'alimentation
électrique chauffage d'appoint/
compresseur 1F combinée
(3/6 kW)

Only for digital /O PCB option

Unigquement pour la CCl: E/S
numeériques en option

Options: ext. heat source output,
alarm output

Options: sortie de source de
chaleur externe, sortie d'alarme

Options: On/OFF output

Options: sortie MARCHE/ARRET

Only for combined 3F BUH/
compressor power supply (6/9
kW)

Uniquement pour I'alimentation
électrique chauffage d'appoint/
compresseur 3F combinée
(6/9 kW)

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Entrées numériques de limitation
électrique: détection 12V c.c./
12 mA (tension fournie par CCl)

Only for dual cable power supply

Uniquement pour I'alimentation
électrique a cable double

Space C/H On/OFF output

Sortie Marche/ARRET du
chauffage/rafraichissement

SWB

Coffret électrique

Only for single cable power
supply

Uniquement pour I'alimentation
électrique a cable simple

Only for split 1F BUH/1F
compressor power supply (3/6
kW)

Uniquement pour I'alimentation
électrique chauffage d'appoint/
compresseur 1F double (3/6 kW)

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Thermostats Marche/ARRET
externes et convecteur de la
pompe a chaleur

Additional LWT zone

Zone de température de départ
secondaire

Only for split 3F BUH/1F
compressor power supply (6/9
kw)

Uniquement pour I'alimentation
électrique chauffage d'appoint
3F/compresseur F1 combinée
(6/9 kW)

Main LWT zone

Zone de température de départ
principale

Only for external sensor (floor/
ambient)

Uniquement pour le capteur
externe (sol ou ambiant)

Sws Coffret électrique Only for heat pump convector Uniquement pour le convecteur

YLW/GRN Jaune/vert de la pompe a chaleur

(3) User interface (3) Interface utilisateur Only for wired On/OFF Uniquement pour le thermostat

Only for remote user interface  |Uniquement pour l'interface thermostat MARCHE/ARRET cable
utilisateur a distance
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Anglais

Traduction

Only for wireless On/OFF
thermostat

Uniquement pour le thermostat
MARCHE/ARRET sans fil

(9) Current sensors

(9) Capteurs de courant

SWB

Coffret électrique

(10) Brine pressure loss
detection

(10) Détection de perte de
pression de saumure

SWB

Coffret électrique

With pressure loss detection

Avec détection de perte de
pression

Without pressure loss detection

Sans détection de perte de
pression

(11) Ext. outdoor ambient
thermistor

(11) Thermistance ambiante
extérieure externe

SWB

Coffret électrique

(12) LAN adapter connection

(12) Raccordement d'adaptateur
LAN

Ethernet Ethernet
LAN adapter Adaptateur LAN
SWB Coffret électrique

Manuel d'installation

42

DAIKIN

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1C — 2020.07



9 Données techniques

Schéma de raccordement électrique
Pour plus de détails, vérifiez le cablage de I'unité.

PIECES STANDARD

Note:
- En cas de cable de signalisation: maintenez une distance minimale
jusqu'aux cables d'alimentation >5 cm

A!-JMENTAI'QN, ELECTRIQUE

pour les il avec alimentation électrique d'unité
a tarif préférentiel

: lectrique a tarif normal pour I'unité intérieure: 3 0-"2‘“'_5“*"5_”_
| 230V+tere

Unigquement pour les installations avec allmentatlon‘

électrique 3F combinée

Alimentation électrique du chauffage
1 d'appoint et du compresseur: 400 V + terre

électrique 1F combinée

Alimentation électrique du chauffage 5 conducteurs

d'appoint et du compresseur: 230 V + terre P

Uniquement pour ['alimentation électrique a cable
double

électrique 3F/1F double

| Alimentation électrique du chauffage
. d'appoint: 400 V + terre

Uniquement avec EKGSPOWCAB
+ Alimentation électrique du compresseur:
1 230V + terre

3 conducteurs
El-ﬁ—-:-:-—”—:

Uniquement pour les installations avec
alimentation électrique 1F/1F double

© Alimentation électrique du chauffage
1230 V + terre

Uniquement avec EKGSPOWCAB
. Alimentation électrique du compresseur:
|1 230V +terre

/R
-

1s avec alimentation

! 2 conducteurs
2x0,75

| Thermostat de sécurité Q4L

PIECE EN OPTION

A FOURNIR

| Pompe d'évacuation

Uni pour la détection de perte de pression

2 conducteurs
] signal ﬂ

| Pressostat de saumure bas S1PL

e

: ! UNITE INTERIEURE

X2M: 5-6-terre

X21Y

X21Y

X21Y

X22YB

X21Y

X22YB

X5M: 9-10

X5M: 13-14-15-16

X2M: 30-31

A16P: X13A

X12Y:1-2

Uniquement pour EKRP1HB*

A4P: Y1
X2M: 14a
Sortie d'alarme

A4P: X1-X2

Basculement vers la sortie de
source de chaleur externe
A4P: Y2

X2M: 14a

Sortie MARCHE/ARRET
de chauffage

X2M: 1-2

Vanne NO: X2M: 21-28
Vanne NC: X2M: 21-29

X5M: 5-6

X5M: 3-4

X5M: 7-8

THERMOSTAT D'AMBIANCE EXTI

(zone principale et/ou secondaire)

principal: X2M: 30-34-35
secondaire: X2M: 30-34a-35a

‘[ 20-:-:-0nducteurs ’[ ) Indication d'alarme
: 230V |

. % ZC-:-:-O"dUC'e”rS ’[ ) Source de chaleur externe (chaudiere, parexemple)l
[ signal |

! ‘z 2 condudteurs f— I—E—|Sortie MARCHEJARRET de chauffage
' 230V !

% 2 c-:-:-onducieurs “ Pompe de circulation pour I'eau chaude sanitaire |
: 230V I

! VANNE DARRET

. % 2 c-:-:-onducteurs ’[ ) Vanne darrét de zone principale |
] 230V |

2 conducteurs Entrée a7
7’ signal 76
] ;{ 2 conducteurs ’! 1 Entrée a7
1 signal |

du

PIECE EN OPTION

: Uniquement pour KRCS01-1

éRNE/CONVECTEUR DE LA POMPE A CHALEUR .
! PIECE EN OPTION

+ 3 conducteurs pour le foncionnement RIC
+ 2 conducteurs pour e fonctionnement chaud seul

principal: X2M: 30-31-34-35
secondaire: X2M: 30-31-34a-35a

principal: X2M: 3-4-30-35
ajouter: X2M: 3-4-30-35a

5 conducteurs pour le fonctionnement RIC
4 conducteurs pour le fonctionnement chaud seul

signal

4 conducteurs

signal

A FOURNIR
: Uniquement pour EKRP1AHTA PIECE EN OPTION
2 conducteurs ' H
Entrée de de 1 |/ /a - 11-58
| A soral 1 ABP: XBOTM: 1-54 X5M: 11-12
: |E""ée de de 2 Ly 2gngeer gl asp: xeoim: 2:5¢
| I signal T E
H & 3 14 2 °.°§“_”§‘“‘L/_ ABP: X801M: 35} A FOURNIR
| I signal : H
: 2 conducteurs H :
Entrée de de 4 | /A J N A8P: X801M: 4-5¢ A15P: X4A - Routeur pour adaptateur LAN ]
| I 3|gnal T i é : ethernet |1
AN J 4D121919
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