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A propos de la
documentation

A propos du présent document

Public visé

Installateurs agréés

Documentation

Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet
comprend les documents suivants:

Consignes de sécurité générales:

= Consignes de sécurité que vous devez lire avant installation
= Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)

Manuel d'installation du module de pompe a chaleur:

= Instructions d'installation

= Format: Papier (dans le carton de I'unité intérieure)

Manuel d'installation du module de chaudiére a gaz:

= Instructions d'installation et d'utilisation

= Format: Papier (dans le carton de I'unité de chaudiere a gaz)
Manuel d'installation de I'unité extérieure:

= Instructions d'installation

= Format: Papier (dans le carton de l'unité extérieure)

Guide de référence installateur:

= Préparation de l'installation, données de référence, etc.

= Format: Fichiers numériques sur la page d'accueil ROTEX
Addendum pour I'équipement en option:

= Informations complémentaires concernant la
d'installation de I'équipement en option

procédure

= Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure) + Fichiers
numeériques sur la page d'accueil ROTEX

Il est possible que les derniéres révisions de la documentation
fournie soient disponibles sur le site Web ROTEX de votre région ou
via votre revendeur.

La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les autres
langues sont des traductions.

RHYHBHO5AAV3 + RHYHBH/X08AAV3
Module de pompe a chaleur hybride ROTEX HPU
4P353065-1E — 2016.10
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3 Préparation

3.2 Préparation de la tuyauterie d'eau

REMARQUE

En cas de tuyaux en plastique, veillez a ce qu'ils soient
entierement étanches a la diffusion d'oxygéne
conformément a la norme DIN 4726. La diffusion
d'oxygéne dans la tuyauterie peut causer une corrosion
excessive.

3.3 Préparation du cablage électrique

3.31 Vue d'ensemble des connexions
électriques pour les actionneurs externes

3.2.1 Vérification du débit et du volume d'eau

Volume minimal d'eau

Vérifiez que le volume total d'eau dans l'installation est de 13,5 litres
minimum, le volume d'eau interne de Il'unité intérieure n'est PAS
inclus.

INFORMATIONS

Cependant, dans des procédés critiques ou dans des
locaux avec une charge thermique élevée, une quantité
d'eau supplémentaire peut étre requise.

et internes
Elément Description Fils Courant de
fonctionnem
ent maximal

Alimentation électrique de I'unité extérieure et de I'unité
intérieure

1 Alimentation électrique |2+GND @
de l'unité extérieure

2 Alimentation électrique |3+GND @
et cable

d'interconnexion vers
I'unité intérieure

3 Alimentation électrique |2+GND ©
de la chaudiére a gaz

4 Alimentation électrique |2 ©
REMARQUE a tarif préférentiel
Lorsque la circulation dans chaque boucle de chauffage (contact sans tension)
est contrlée par des vannes commandées a distance, il 5 Alimentation électrique |2 6,3A
est important que le volume minimal d'eau soit garanti, 3 tarif normal
méme si toutes les vannes sont fermées. -
Interface utilisateur
Volume minimal d'eau 6 Interface utilisateur 2 ®
Vérifiez que le volume total d'eau dans l'installation est de 13,5 litres Equipement en option
minimum, le volume d'eau interne de Il'unité intérieure n'est PAS 7 Vanne 3 voies 3 100 MmA®
inclus. 8 Thermistance du ballon |2 @
INFORMATIONS d'eau chaude sanitaire
Cependant, dans des procédés critiques ou dans des 9 Alimentation électrique |2 ©
locaux avec une charge thermique élevée, une quantité d}‘ cha’uffgge du bac de
d'eau supplémentaire peut étre requise. récupération
10 Thermostat 3ou4 100 mA®
REMARQUE d'ambiance/convecteur
Lorsque la circulation dans chaque boucle de chauffage de la pompe & chaleur
est controlée par des vannes commandées a distance, il 11 Capteur de 2 ©)
est important que le volume minimal d'eau soit garanti, température ambiante
méme si toutes les vannes sont fermées. extérieure
Débit minimal 12 Capteurde 2 (b’
température ambiante
Vérifiez que le débit minimal (requis lors du dégivrage/ intérieure
fonctionnement du chauffage d'appoint) de linstallation est garanti - ;
dans toutes les conditions. Composants a fournir
13 Vanne d'arrét 2 100 mA®
REMARQUE 14 Compteur électrique |2 ®
Lorsque la circulation dans chaque ou certaines boucles 15 Pompe & eau chaude |2 (b)
de chauffage est contrélée par des vannes commandées a sanitaire
distance, il est important que le débit minimal soit garanti, .
méme si toutes les vannes sont fermées. Si le débit 16 Sortie d'alarme 2 (b)
minimal ne peut étre atteint, une erreur de débit 7H sera 17 Basculement vers la 2 (®)
générée (pas de chauffage/fonctionnement). commande de source
. . . de chaleur externe
Reportez-vous au guide de référence installateur pour plus
d'informations. 18 Commande du 2 (b)
rafraichissement/
Débit minimal requis chauffage
Modeles 05 7 I/min 19 Entrées numériques de |2 (par signal ®
Modéles 08 8 I/min consommation d'entrée)
électrique
Reportez-vous a la procédure recommandée, décrite a la section 20 Compteur de gaz 2 ®
"6.2 Liste de vérifications pendant la mise en service" a la page 21. P
21 Thermostat de sécurité |2 ©

(a) Reportez-vous a la plaquette signalétique sur l'unité
extérieure.

Section minimale du cable 0,75 mm?.

Utilisez le cable fourni avec la chaudiere.

(b
(c

)
)

RHYHBHO5AAV3 + RHYHBH/X08AAV3
Module de pompe a chaleur hybride ROTEX HPU
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